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PLANTA DE PISO - TERREO
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LEGENDA - LOUCAS E METAIS
EQUIPAMENTOS - BANHEIROS
QUANT ITEM

10 VASO SANITARIO QUADRADO COM CAIXA ACOPLADA 3,6L - COR BRANCO - INCEPA,
VITAFIORI, DOCOL OU MODELO EQUIVALENTE

12 CUBA DE SOPREPOR QUADRADA COM CANTOS ARREDONDADOS 40X40 - COR BRANCO
ICA29 - ICASA OU MODELO EQUIVALENTE

12 TORNEIRA MONOCOMANDO PARA LAVATORIO - EM METAL CROMADO - BICA BAIXA -
ECONOBANHO JIWI OU MODELO EQUIVALENTE

12 SIFAO COPO PARA LAVATORIO - EM METAL CROMADO

8 GRELHA DE RETORNO EM ALUMINIO NA COR BRANCA PARA PORTA EM DUPLA MOLDURA
300X150MM - ITANOVA OU MODELO EQUIVALENTE

8 BANCADAS EM GRANITO BRANCO ITAUNA OU BRANCO DALLAS (CONFORME PREVIA
AUTORIZACAO DA FISCALIZACAO)

12 ARANDELA DE PAREDE EM VIDRO MURANO FOSCO ESTILO MEIA-LUA. TASCHIBRA LAGUNA
OU EQUIVALENTE

o7 DIVISORIAS SANITARIAS EM GRANITO BRANCO ITAUNA OU BRANCO DALLAS (CONFORME
PREVIA AUTORIZAGCAO DA FISCALIZACAO)

OBSERVAGOES

01 - EXAUSTAO MECANICA

Prever a instalagdo de sistema de exaustdo mecénica (Ventokit ou equivalente) nos banheiros indicados em projeto, bem
como a instalagdo de grelhas de transferéncia de ar nas portas, garantindo a renovagdo adequada do ar. O dimensionamento
e detalhamento deverdo ser objeto de projeto complementar especifico.

02 - INSTALACOES ELETRICAS

Prever adequagdes nas instalagdes elétricas para alimentagdo dos sistemas de exaustdo mecanica (Ventokit) e instalagdo das
novas arandelas previstas no projeto arquitetdnico. O detalhamento devera ser realizado em projeto elétrico especifico.

03 - DRENO DO AR-CONDICIONADO

No banheiro dos Pragas Masculino - 12 Pavimento, deverd ser realizada a adequagdo do dreno de condensado do aparelho de
ar-condicionado atualmente descarregado no interior do banheiro, eliminando a solugdo existente e executando novo
encaminhamento conforme boas praticas de instalagdo.

04 - REVISAO DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
Executar revisdo completa dos vasos sanitarios e mictdrios existentes, promovendo o desentupimento, regulagem e demais
reparos necessarios ao perfeito funcionamento das pegas sanitarias.

05 - PONTOS HIDRAULICOS
Os pontos hidrdulicos e sanitarios existentes deverdo ser aproveitados sempre que possivel, sendo permitidos apenas ajustes
pontuais necessarios a instalagdo das novas lougas e metais previstos em projeto.

06 - CONFERENCIA EM CAMPO

Todas as dimensdes e condigdes existentes deverdo ser conferidas em campo antes da execugdo dos servigos. Eventuais
divergéncias deverdo ser comunicadas a fiscalizagdo antes do inicio da obra.

07 - MATERIAIS

Os materiais especificados deverdo seguir o padréo arquiteténico adotado nas dreas recentemente reformadas do CCIMAR,
admitindo-se materiais equivalentes previamente aprovados pela fiscalizagdo.

08 - SUBSTITUICAO DAS PORTAS

Todas as portas de acesso aos banheiros e as portas das cabines sanitarias deverdo ser substituidas por novos elementos,
conforme especificagdes do projeto arquitetdnico, visando a padronizagdo estética dos ambientes, melhoria das condi¢des
de uso e renovagdo dos acabamentos.

09 - DEMOLIGAO DE ARMARIOS E SOCULOS DAS BANCADAS

Os armarios existentes sob as bancadas, bem como os séculos de alvenaria existentes abaixo das cubas, deverdo ser
integralmente demolidos e removidos. Estes elementos ndo serdo reconstruidos, permanecendo as novas bancadas
suspensas, conforme definido no projeto arquitetonico.

LEGENDA DE PISO:

||| PISOPORCELANTO ACETINADO
AMADEIRADO/CARVALHO - 20X120

|:| SOLEIRA DE GRANITO - DALLAS OU ITAUNA
COR BRANCO

H—F—T—1f PiSoEXISTENTE - MANTER

00

EMISSAO INICIAL 30/07/2026 ARQ. LETICIANA N.BARBOSA

REV

PLANTA DE PISO - 1° PAV.

ESC.: 1/50

REVISOES

DESCRIGAO DATA RESPONSAVEL

CONTEUDO:

PROJETO BASICO - BANHEIROS (CCIMAR)

ro @ VLA ENGENHARIA
@‘ CONTATO:
@ vla@vlaengenharia.com.br

ASSUNTO (TEMA):

RESPONSAVEL

PLANTAS TERR_EO E1°PAV. NoEFomAs LETICIANA BARBOSA CAU/RJ: A307191-0
PAGINACAO PISO 03 RRT 17075683
ENDEREGO: ESCALA: CLIENTE
Edificio Almirante Gastdo Mota 1/50 CENTRO DE CONTROLE INTERNO

llha das Cobras s/n. Rio de Janeiro - RJ. "™ 30/07/2026 DA MARINHA (CCIMAR)




	Sheets and Views
	Layout1


		2026-08-05T15:45:17-0300




