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CREA RS 67.103D

PROJETO

DATA:

REVISÃO:

1:100

ARQUIVO:

ESCALA:

Planta baixa 1° Pavimento e especificações técnicas.

Protótipo


NATAL / RN

CLIMATIZAÇÃO

NOVEMBRO/2015

PROJETO DE AR CONDICIONADO

1.138x594mm
FORMATO:



ITEM QTDE



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Acionamento elétrico 30W 220V/1F/60Hz com painel de comando remoto sem-fio. Modelo HITACHI RPK 1,0.

Equipamento climatizador de expansão direta tipo SPLIT, módulo EVAPORADOR HI-WALL, capacidade nominal 1,0 HP.
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ISOLAM. - tubo de espuma elastomérica flexível, esp. 19mm, padrão linha AC - ARMACELL. 

TUBUL. - tubo de cobre rígido ASTM B68/B75, curvas, reduções e acessórios, padrão ELUMA.

** Seguir rigorosamente as recomendações de instalação do fabricante dos equipamentos.

espessuras mínimas de 1/32" para bitolas até 5/8" e 1/16" para bitolas acima de 3/4".

Acionamento elétrico 30W 220V/1F/60Hz com painel de comando remoto sem-fio. Modelo HITACHI RPK 1,5.

Equipamento climatizador de expansão direta tipo SPLIT, módulo EVAPORADOR HI-WALL, capacidade nominal 1,5 HP.

Acionamento elétrico 30W 220V/1F/60Hz com painel de comando remoto sem-fio. Modelo HITACHI RPK 2,0.

Equipamento climatizador de expansão direta tipo SPLIT, módulo EVAPORADOR HI-WALL, capacidade nominal 2,0 HP.

Acionamento elétrico 90W 220V/1F/60Hz com painel de comando remoto sem-fio. Modelo HITACHI RPK 2,5.

Equipamento climatizador de expansão direta tipo SPLIT, módulo EVAPORADOR HI-WALL, capacidade nominal 2,5 HP.

Acionamento elétrico 30W 220V/1F/60Hz com painel de comando remoto sem-fio. Modelo HITACHI RCI 1,0.

Equipamento climatizador de expansão direta tipo SPLIT, módulo EVAPORADOR CASSETE, capacidade nominal 1,0 HP.

Acionamento elétrico 50W 220V/1F/60Hz com painel de comando remoto sem-fio. Modelo HITACHI RCI 1,5.

Equipamento climatizador de expansão direta tipo SPLIT, módulo EVAPORADOR CASSETE, capacidade nominal 1,5 HP.

Acionamento elétrico 70W 220V/1F/60Hz com painel de comando remoto sem-fio. Modelo HITACHI RCI 2,0.

Equipamento climatizador de expansão direta tipo SPLIT, módulo EVAPORADOR CASSETE, capacidade nominal 2,0 HP.

Acionamento elétrico 120W 220V/1F/60Hz com painel de comando remoto sem-fio. Modelo HITACHI RCI 2,5.

Equipamento climatizador de expansão direta tipo SPLIT, módulo EVAPORADOR CASSETE, capacidade nominal 2,5 HP.

Acionamento elétrico 120W 220V/1F/60Hz com painel de comando remoto sem-fio. Modelo HITACHI RCI 3,0.

Equipamento climatizador de expansão direta tipo SPLIT, módulo EVAPORADOR CASSETE, capacidade nominal 3,0 HP.

1710

Acionamento elétrico 150W 220V/1F/60Hz com painel de comando remoto sem-fio. Modelo HITACHI RCI 4,0.

Equipamento climatizador de expansão direta tipo SPLIT, módulo EVAPORADOR CASSETE, capacidade nominal 4,0 HP.

1111

Acionamento elétrico 170W 220V/1F/60Hz com painel de comando remoto sem-fio. Modelo HITACHI RCI 5,0.

Equipamento climatizador de expansão direta tipo SPLIT, módulo EVAPORADOR CASSETE, capacidade nominal 5,0 HP.

capacidade nominal 18 HP. Acionamento elétrico 15 kW 380V/3F/60Hz com quadro elétrico integrado.

Equipamento climatizador de expansão direta tipo VRF, módulo CONDENSADOR, resfriamento via condensação a ar;0112

Modelo HITACHI RAS 18.

capacidade nominal 36 HP. Acionamento elétrico 30 kW 380V/3F/60Hz com quadro elétrico integrado.

Equipamento climatizador de expansão direta tipo VRF, módulo CONDENSADOR, resfriamento via condensação a ar;03

13

Modelo HITACHI RAS 36.

capacidade nominal 54 HP. Acionamento elétrico 45 kW 380V/3F/60Hz com quadro elétrico integrado.

Equipamento climatizador de expansão direta tipo VRF, módulo CONDENSADOR, resfriamento via condensação a ar;02

14

Modelo HITACHI RAS 54.

flexíveis ou rígidos, inteiros s/costura, conexões soldadas, isolamento térmico individual de espuma elastomérica - linha AC

Tubulação frigorífica de interligação das unidades EVAPORADORA e CONDENSADORA, construída com tubos de cobre-

15

e cabo elétrico de interligação, conforme especificação anexa.

220V/1Ø

30W

Ø25

16

capacidade nominal 24 HP. Acionamento elétrico 20 kW 380V/3F/60Hz com quadro elétrico integrado.

Equipamento climatizador de expansão direta tipo VRF, módulo CONDENSADOR, resfriamento via condensação a ar;01

Modelo HITACHI RAS 24.
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PROJETO

DATA:

REVISÃO:

1:100

ARQUIVO:

ESCALA:

Planta baixa 2° Pavimento e detalhes técnicos.

Protótipo


CLIMATIZAÇÃO

PROJETO DE AR CONDICIONADO
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Eng. Alceu Dias Duro Filho

CREA RS 67.103D

PROJETO

DATA:

REVISÃO:

1:100

ARQUIVO:

ESCALA:

Planta baixa Coberta e detalhes técnicos.

Protótipo


CLIMATIZAÇÃO

PROJETO DE AR CONDICIONADO

952x594mm
FORMATO:

15000L
CAIXA D'ÁGUA

5000L
CAIXA D'ÁGUA

15000L
CAIXA D'ÁGUA

15000L
CAIXA D'ÁGUA

15000L
CAIXA D'ÁGUA

15000L
CAIXA D'ÁGUA

15000L
CAIXA D'ÁGUA

LAJE IMPERMEABILIZADA
A= 102.01m²

TERRAÇO
A= 745,16m²

LAJE IMPERMEABILIZADA (CALHA)

H=1,80m

LA
JE

 IM
PE

RM
EA

BI
LI

ZA
DA

 (C
AL

HA
)

LAJE IMPERMEABILIZADA (CALHA)

LA
JE

 IM
PE

RM
EA

BI
LI

ZA
DA

LA
JE

 IM
PE

RM
EA

BI
LI

ZA
DA

H=1,80m

H=
1,8

0m

H=1,20m

H=
1,2

0m

H=
1,8

0m

H=
1,8

0m

H=1,20m

H=
1,2

0m
H=

3,6
5m

VAZIO

RU
FO

 D
E 

CO
NC

RE
TO

D

P
r
-
0
5

D

P
r
-
0
5

B

Pr-05

B

Pr-05

PR
OJ

EÇ
ÃO

 M
AR

QU
IS

E

HALL
A= 17,18m²

VAZIO


ESCALA 1:100

NATAL / RN

Tb.Frg #2

16

1½"-3/4"

COND 02

15

54 HP







COND 01

14

36 HP

380V/3Ø

15 kW

Tb.Frg #1

16

1½"-3/4"

COND 03

15

54 HP

Tb.Frg #3

16

1½"-3/4"

Tb.Frg #4

16

1½"-3/4"

380V/3Ø

15 kW

COND 04

14

36 HP

PONTO DE FORÇA - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

POTÊNCIA (KW) - TENSÃO/FREQUÊNCIA (V/Hz)

- CAPACIDADE TÉRMICA (BTU/h-HP)YYY

- POTÊNCIA ELÉTRICA (KW /CV)

- VAZÃO DE AR (m³/h)

- DIMENSÕES (cm)


- ITEM

- PERFIL DE AR

- TIPO DE EQUIPAMENTO

XX

XX

CCC

CCC

CCC

XX

YYY

COND - CONDENSADOR

EVAP - EVAPORADOR

AMB. - AR AMBIENTE

EXST. - AR AMBIENTE A SER EXAURIDO

AR EXT. - AR EXTERIOR DE RENOVAÇÃO

PONTO DE COLETA DE CONDENSADO

PVC SOLDÁVEL - Ø25mm

Tb. Frg - TUBULAÇÃO FRIGORÍFICA

- BITOLAS TUBULAÇÃO FRIGORÍFICA:

LS Ø / LL Ø (pol.)

LS - LINHA DE SUCÇÃO

LL - LINHA DE LÍQUIDO
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Haste de Aterramento

Tipo Copperweld Ø5/8 x 2,40m

Aterramento - Cabo de cobre NU - Cu#50mm²
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ESCADA SOCIAL

VAZIO

HALL

TERRAÇO VAZIO

LAJE IMPERMEABILIZADA [CALHA]

LAJE IMPERMEABILIZADA [CALHA]

ESCADA

ESPAÇO RESERVADO A ÀREA TÉCNICA
[BOILERS]

ESPAÇO RESERVADO A ÀREA TÉCNICA
[BOILERS]

LAJE IMPERMEABILIZADA
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CAIXA D'ÁGUA
15.000L

CAIXA D'ÁGUA
15.000L

CAIXA D'ÁGUA
15.000L

CAIXA D'ÁGUA
15.000L

CAIXA D'ÁGUA
15.000L

CAIXA D'ÁGUA
15.000L

CAIXA D'ÁGUA
5.000L

BOIA 01

s i r

BOIA 01

s i r

Segue para Relé de nível na caixa d'água

ESCALA

PROPRIETÁRIO

DATA

LOCAL

AUTOR  PROJETO

PROPRIETÁRIO

RESPONSÁVEL TECNICO

PRANCHA

INSTALAÇÕES     ELÉTRICAS

ETAPA

CONTEÚDO

n+ mWS

r
1

-
r
2

-
r
3

(
w

)

MODULOS DE INTERRUPTORES   _ altura de 110cm

SEÇÕES SIMPLES

SEÇÕES THREE WAY

RETORNOS THREE WAY

RETORNOS

P
PULSADOR DE RELÉ TIPO MINUTERIA - ALTURA DE 110cm

C

P

H

C- CIRCUITO    _  P- POTÊNCIA

TOMADA TIPO 2P +T  _ ALTURA 30cm OU INDICADA EM "H"

C

P

H

C- CIRCUITO    _  P- POTÊNCIA

TOMADA TIPO 2P +T  _ ALTURA 110cm OU INDICADA EM "H"

C

P

H

H- ALTURA     C- CIRCUITO _    P- POTÊNCIA

TOMADA TIPO 3P  _ I= 25A - AR CONDICIONADO/CHUVEIRO ELÉTRICO

C

P

H

ESTABILIZADA   TIPO DEDICADA - COR VERMELHA- FORNEIDA COM ACESSÓRIO 

TOMADA TIPO 2P +T  _ E UNIVERSAL PARA A REDE DE COMPTADORES ESTABILIZADA -

H- ALTURA     C- CIRCUITO _    P- POTÊNCIA

C

P

H

C- CIRCUITO    _  P- POTÊNCIA

TOMADA APARENTE TIPO 2P +T  _ ALTURA 30cm OU INDICADA EM "H"

C

P

H

C- CIRCUITO    _  P- POTÊNCIA

TOMADA APARENTE TIPO 2P +T  _ ALTURA 110cm OU INDICADA EM "H"

C

P

H

H- ALTURA     C- CIRCUITO _    P- POTÊNCIA

TOMADA APARENTE  TIPO 3P  _ I= 25A - AR CONDICIONADO/CHUVEIRO ELÉTRICO

C

P

H

ESTABILIZADA   TIPO DEDICADA - COR VERMELHA- FORNEIDA COM ACESSÓRIO 

TOMADA APARENTE  TIPO 2P +T  _ E UNIVERSAL PARA A REDE DE COMPTADORES ESTABILIZADA -

H- ALTURA     C- CIRCUITO _    P- POTÊNCIA

D

CAIXA PLÁSTICA 4"x4" PARA PASSAGEM OU SAÍDA DE CABOS - TETO

PONTO DE LUZ EMBUTIDO NO TETO

PONTO DE LUZ FLUORESCÊNTE EMBUTIDO NO TETO

ARANDELA 

POSTE DE JARDIM

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

MAQUINA PARA EXAUSTAÇÃO (RENOVAÇÃO DE AR)

FIOS ( FASE, NEUTRO, TERRA, RETORNO, RETORNO CAMPAINHA) / D(DIÂMETRO DO ELETRODUTO) 

ELETRODUTO EMBUTIDO NA PAREDE OU LAJE PARA ELÉTRICA

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO PARA ELÉTRICA

QDC

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS

SENSOR DE PRESENÇA

LEGENDA
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ESTABILIZADA   TIPO DEDICADA - COR VERMELHA- FORNEIDA COM ACESSÓRIO 
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D

CAIXA PLÁSTICA 4"x4" PARA PASSAGEM OU SAÍDA DE CABOS - TETO

PONTO DE LUZ EMBUTIDO NO TETO

PONTO DE LUZ FLUORESCÊNTE EMBUTIDO NO TETO

ARANDELA 

POSTE DE JARDIM

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

MAQUINA PARA EXAUSTAÇÃO (RENOVAÇÃO DE AR)

FIOS ( FASE, NEUTRO, TERRA, RETORNO, RETORNO CAMPAINHA) / D(DIÂMETRO DO ELETRODUTO) 
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QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS

SENSOR DE PRESENÇA

LEGENDA

9
-
3

-
d

h
=

0
.
6

0
m

9
-
2

-
c

h
=

0
.
6

0
m

9
-
3

-
d

h
=

0
.
6

0
m

9-2-c

h=0.60m

9
-
2

-
c

h
=

0
.
6

0
m

9-2-c

h=0.60m

9-3-d

h=0.60m

9-4-e

9-4-f 9-4-e

9-4-e

9-4-e

9-4-f

9-4-f

9-4-f

9-3-d

h=0.60m

9-2-c

h=0.60m

9
-
3

-
d

9
-
2

-
c

h
=

0
.
6

0
m

9
-
3

-
d

9-49-2

c

9-3

d

9-49-2

c

9-3

d

QDC 1 - ADMIN 01

9-3-d

h=0.60m

9-2-c

h=0.60m

9-2-c

h=0.60m




