
QUADRO DE ÁREAS

SOMATÓRIO DOS TERRENOS (ÁREAS) (385,96+433,83)= 819,79 M2

P/ CASA 1 P/ CASA 2

MODELO DE CORRIMÃO E GUARDA CORPO

CORRIMÃO VISTO DE CIMA

CORRIMÃO

em metros

GUARDA CORPO

Isométrico

Sem escala

junção de duas casas, com isso 

de hidrantes, com reserva de

incêndio própria. Contudo, ha-

verá interligação dos sistemas

em direção ao recalque, locado

na Rua 15 de Novembro.

RUA JOÃO DE MORAES Nº 400/404 

PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS

O estabelecimento conta com a

terão um sistema 

SIMBOLO

EXTINTOR PORTÁTIL  DE PÓ QUÍMICO SECO

4KG

LEGENDA DE SEGURANÇA

DESCRIÇÃO

(PQS BC) - 

ROTA DE FUGA - DIREÇÃO A SEGUIR

EXTINTOR PORTÁTIL  DE PÓ QUÍMICO SECO

(PQS ABC) - 4kG

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE ACLARAMENTO

ATENDE PARA GRUPO DE MOTO GERADOR

ROTA DE FUGA - SAÍDA FINAL

GRUPO DE MOTO GERADOR (150 L)

EXTINTOR PORTÁTIL  DE CARGA  DE ÁGUA (10L)

EXTINTOR PORTÁTIL  DE DIÓXIDO DE CARBONO

(CO2) - 6KG 

ABRIGO PARA HIDRANTE SIMPLES E MANGUEIRA

DE RETENÇÃO

REGISTRO DE RECALQUE COM VALVULA 

BOTOEIRA TIPO LIGA-DESLIGA

ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO

BOMBA DE INCÊNDIO

 RESERVA DE INCÊNDIO

PORTA CORTA-FOGO P-90

PCF

P90

ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA ACLARAMENTO

ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA BALIZAMENTO

TUBULAÇÃO QUE SOBE E DESCE

DESCRIÇÃO DOS PAVIMENTOS

SINALIZAÇÕES PARA SAÍDA

180 x 280 mm

290 x 440 mm

S-8

SINALIZAÇÕES PARA SAÍDA

S-3

SINALIZAÇÕES PARA SAÍDA

S-8

SINALIZAÇÕES PARA SAÍDA

S-1

SINALIZAÇÕES PARA SAÍDA

S-2

SINALIZAÇÕES PARA SAÍDA

S-4

S-10

SINALIZAÇÕES PARA SAÍDA

S-11

SINALIZAÇÕES PARA SAÍDA

SINALIZAÇÕES PARA SAÍDA

S-9

INSTALAR NOS PAV. ACIMA TÉRREO INSTALAR NOS PAV. ACIMA TÉRREO INSTALAR NOS SUBSOLOS

INSTALAR NOS SUBSOLOS

BRITA N°3

 TAMPA DE FERRO FUNDIDO

INCÊNDIO

PASSEIO

TAMPÃO STORZ - Ø2 1/2"

VÁLVULA ANGULAR 45° - Ø2 1/2" 

LEGENDA

AA

DETALHE DO REGISTRO DE RECALQUE

EM METROS

LEGENDA :

1- ABRIGO PARA MANGUEIRA, TIPO EMBUTIR, EM CHAPA DOBRADA #20 MSG, NAS DIMENSÕES 75X45X17 (H1 A H8)

    E 90X60X17 cm (H-9 A H-10)

2- REGISTRO DE GLOBO ANGULAR 45°, Ø63mm.

3- ADAPTADOR Ø63mm R5F x ENGATE RÁPIDO Ø38mm.

4- MANGUEIRA DE FIBRA SINTÉTICA OU VEGETAL COM REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA, DIÂMETRO E COMPRI-

     MENTO 15m, 20m E 30m, UNIÕES DE ENGATE RÁPIDO, POSICIONADA DE FORMA ADUCHADA.

5 - ESGUICHO TIPO AGULHETA, Ø13mm E Ø16mm.

6 - BOTOEIRA LIGA DESLIGA DA BOMBA DE HIDRANTE (POSICIONADA NO 8° E 7° ANDARES DOS BLOCOS A E B)

DETALHE HIDRANTE

EM METROS

LIGAÇÃO INDEPENDENTE DA BOMBA DE INCÊNDIO

MEDIDOR GERAL

CHAVE GERAL

CONSUMO DO

LOCAL

CHAVE DA BOMBA

CENTRAL DE GLP

CENTRAL DE ALARME

ACIONADOR DE ALARME

SIRENE DE ALARME

RUA JOÃO DE MORAES Nº 400/404 

PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS

RUA JOÃO DE MORAES Nº 400/404 

PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS

DETALHES CORRIMÂO

E GUARDA CORPO 

DETALHES CORRIMÂO

E GUARDA CORPO 

ALIMENTAÇÃO

ALETAS DE VENTILAÇÃO

VISTA CAIXA FECHADA

VISTA CAIXA ABERTA

R.I. 12m³

(
6

5
m

m
)
-
2

,
8

0
m

H3

 (

6

5

m

m

)-

1

4

,3

2

 m

(
6

5
m

m
)
-
2

,
8

0
m

H1

 (6

5

m

m

) - 9

,3

4

 m

H2

H4

(6

5

m

m

) 

- 

9

,5

7

m

H5

R.I. 12m³

R.I. 12m³

RR

01

02

03

0,01

2,00
0,40

5,20

2,00

LEGENDA e PERDA DE CARGA :

SIMBOLO E NOME

Ø 3"Ø 2.1/2"
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BOMBA COM MOTOR ELÉTRICO

ALIMENTADO DIRETAMENTE

DA ENTRADA

Q= 410 l/min P= 66mca
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DETECTOR DE FUMAÇA
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