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 SOBE A 60 CM
DO PISO

 PONTO DE CONSUMO
VER DETALHE

 SOBE A 60 CM
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PELO PISO

Ver planta baixa
da instação de gás

Ver planta baixa
da instação de gás

União 1/2" BSP

Niple Ø1/2" BSP

Registro esfera Ø1/2" - BSP

União 1/2" BSP

Regulador de 1º estágio
com manômetro

TÊ  Ø1/2" BSP

Manômetro Ø1/4"
BSP ( 0 - 300 PSI)

Niple Ø1/2" BSP

Niple Ø1/2" BSP

Niple Ø1/2" BSP

Válvula de bloqueio por
sobrepressão (OPSO)

DETALHE 1
S/Escala
(1º estágio - 2.8 KPa)

Redução de
Ø1/2"xØ1/4" BSP

Fiada de tijolo maciço deitado

Solo compactado mecanicamente
Leito da vala compactado

Tubo enterrado

0.
30

NOTAS:

.1 - A TUBULAÇÃO DESTINA À CONDUÇÃO DE GLP DEVERÁ SER
PROTEGIDA MECANICAMENTE POR MEIO DE UMA CAMADA DE TIJOLOS
MACIÇOS E SOBRE ESSA CAMADA, UMA FITA DE SINALIZAÇÃO  NA COR
AMARELA, COM AS INSCRIÇÕES:   "CUIDADO GÁS".
.2 - A FITA DE SINALIZAÇÃO DEVERÁ SER INSTALADA NUMA COTA DE
20 cm (VINTE CENTÍMETROS) ACIMA DO EIXO DA TUBULAÇÃO DE GLP.

Fita de sinalização

0.30

0,2O

Valvula de esfera

Ferro galvanizado Ø1/2 "

VEM DA CASA DE GLP

Niple - BSP

NOTAS:

O PONTO DE UTILIZAÇÃO DEVE SER IDENTIFICADO COM A
PALAVRA “GÁS”. A IDENTIFICAÇÃO DEVE SER REALIZADA DE
FORMA PERMANENTE.

Ligação flexivél p/ fogão

Fogão 6 bocas com forno

DETALHE "A"
MONTAGEM REGULADOR DE PRESSÃO

SEM ESCALA
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14 DETALHE "C" VALVULA DE CORTE GERAL A SER  

VÁLVULA ESFERA

NIPLE 3/4"

UNIÃO

TUBULAÇÃO 3/4"

CONECTOR

  INSTALADA NA PARTE EXTERNA DA CENTRAL DE GÁS

COTOVELO

VÁLVULA UGV

REGULADOR 2º ESTAGIO

TUBULAÇÃO

DETALHE "D" REGULADOR DE 2º ESTAGIO
INSTALADO NAS PAREDES PROXIMA AOS PONTO

DE CONSUMO

Proibido fumar 

CODIGO SIMBOLO

Simbolo: Circular
Fundo: branco
Pictograma: preto

SIGNIFICADO FORMA E COR APLICAÇÃO

Todo local onde o fumo
possa aumentar o risco
de incêndio

6 Cuidado, Risco 
Simbolo: Triangular
Fundo: amarelo
Pictograma: preto

Proximo a materiais ou 
áreas com presença de
produtos altamente 

Faixa circular e barra
diametral: vermelhas

Faixa triangular: preto

de Incêndio
  inflamável

REDE SECUNDARIA  - APOS O REGULADORES DE 2º ESTAGIO = 5kPa

REDE PRIMARIA = ENTRE REGULADORES DE 1º E 2º ESTAGIO = 150 kPa

PONTO DE SUBIDA

PONTO DE DECIDA

TUBULAÇÃO APARENTE (VAPOR)
TUBULAÇÃO ENTERRADA (VAPOR)

PONTO DE CONSUMO

TUBULAÇÃO A SER EXECUTADA

TUBULAÇÃO EXISTENTE 

COLETOR
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1,00
 VÁLVULA DE CORTE GERAL

VER DETALHE PADRÃO
SEDUCE 2018

REGULADOR 1º ESTÁGIO
VER PADRÃO SEDUCE 2018

5,55

TUBO DE AÇO 3/4"

PELO PISO
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PONTO DE CONSUMO
VER DETALHE

0,40
TUBO DE AÇO 3/4"

PELO PISO
Portão 

COR OCRE COLONIAL-801
TEXTURIZADA EFEITO RISCADO
PINTURA ACRÍLICA 

CORTE
ESC. 1:25

(CORAL TEXTURATO OU SIMILAR)

CORTE
ESC. 1:25

PORTÃO-VISTA
ESC. 1:25

.5
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.11 1.20 .11

1.
70
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DISCRIMINAÇÃO

-   portão de tela aramada tipo  portuguesa 

BWC e malha de 3x3 cm estrutura em 

Ø = 50mm (2 ")  e perfil de ferro chato 

Porta-cadeado e fecho pedrês.

Constituintes

arame galvanizado fio nº 12

tubo de ferro galvanizado

de 3,4 x 19,2mm (3/16 x 3/4")

 VALVULA DE ESFERA
FECHAMENTO GERAL

PROIBIDO

FUMAR

PERIGO

INFLAMÁVEL

DETALHE DO SUPORTE
PARA COLETOR

SEM ESCALA

FIADA DE BLOCO CHEIO NA
ALTURA h = 130cm P/ FIXAÇÃO
DE SUPORTE PARA COLETOR

PROIBIDO PRODUZIR CHAMA

PROIBIDO  FUMAR

"PERIGO INFLAMÁVEL" É
EXPRESSAMENTE PROIBIDO O
USO DO FOGO OU DE QUALQUER
INSTRUMENTO QUE PRODUZA
FAÍSCA.

 

Nº RRT/ART:

DATAREV.

TIPO DE PROJETO

ASSUNTO:

DATA:

DESCRIÇÃO VISTO

REVISÃO:ESCALA:

FOLHA:

ENDEREÇO

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO     CNPJ: 01.409.705.0001-20

RT DA OBRA:

AMPLIAÇÃO E REFORMA

AUTOR: CARLOS ALBERTO DIAS JUNIOR | CREA-SP: 5062414910

INDICADA 000

GLP

ÁREA DO TERRENO ÁREA TOTALÁREA  EXISTENTE ÁREA DE REFORMA ÁREA A DEMOLIR
ÁREA TOTAL Á

CONSTRUIR

01/01

- Qualquer dúvida consultar o autor do projeto.
- Favor conferir medidas no local.
- Onde não tiver especificação de acabamento, seguir projeto específico.

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURAGERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

APROVADO

PLANTA BAIXA - INSTALAÇÃO DO GÁS
ISOMETRICO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO GÁS
DETALHES
CORTE DA CENTRAL DE GÁS / VISTA FRONTAL DA CENTRAL

ESCALA: 1:

PLANTA BAIXA PAVIMENTO TERREO
S/ESC.150

ESCALA: 1:

DETALHE DA CENTRAL DE GAS
SEM ESCALA

ESCALA: 1:

DETALHE ISOMÉTRICO
S/ESC.100

Rua dos Colonizadores 7,Bairro Centro,
Colinas do Sul

1.918,71m²712,89m²2.942,26m² 1.205,82m² 38,49m²1.205,82m²

CEPI JOAQUIM TOMAZ FERREIRA DA SILVA

JUNHO/2024
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