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, — lomada cm — poténcia indicada
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LEGENDA DA FIAGAO NOTAS: A # ADVERTENCIA Conduet pr- g-r" Front
* b= - ondulete lipo ron
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HISTORICO DE REVISOES:

*  NAO FOI LOCALIZADO NENHUM HISTORICO DAS REV’ISOES ANTERIORES E POSTERIORES A DATA DE
27/12/2021. A PARTIR DA REVISAO RE-01 TODO HISTORICO DE ALTERACOES ESTARAO ESPECIFICADAS NESTE
QUADRO.

HISTORICO DE ALTERAGAO R02:

1. Recalculo da poténcia instalada e poténcia de demanda

*  Foram recalculado a poténcia instalada e poténcia demandada de todos os quadros de distribui¢éo;

2. Adequacdes do projeto conforme norma NT 001 EQTL.

* Devido ao prazo da ultima revis&o indicada e a troca da concessionaria de energia elétrica para EQUATORIAL ENERGIA
GOIAS, foi readequados os itens normativos para correta execugao e funcionamento do sistema elétrico.

HISTORICO DE ALTERACAO R03:
Revisao realizada para compatibilizacdo com o projeto de climatizagao, contemplando o reposicionamento e a redistribuigao dos

pontos de forga destinados aos equipamentos de ar-condicionado. Nesta etapa, foram reavaliados e ajustados os trajetos de
eletrodutos e a especificagédo das fiagdes, bem como promovida a readequagéo do quadro de cargas e do quadro executivo.

HISTORICO DE REVISAOES

REVISAO| DATA MOTIVAGAO SOLICITANTE CONTEUDO AUTOR
RE-00 |26/12/21| PROJETO BASICO LUCAS
RE-01 13/04/23 | PROJETO EXECUTIVO OTAVIO
RE-02 |23/10/24| ADEQUAGAO VITOR
RE-03 |12/01/26| ADEQUAGAO DOS PONTOS ELETRICOS KAISSOR

LEGENDAS

. —— | — Eletroduto no Teto
25vA| — Luminaria plafon LED 24W
1| — Duto aéreo perfurado 'C' 100mmx100mm
17VA - inari
— Luminaria tubular LED 16W _ Eletroduto Condulete 1”
O — Interruptor de uma segdo
|:| — Luva de Acabamento perfurado 100x100mm
— Interruptor intermedigrio (Four—Wa
© P ( Y - — Safda Lateral 1" 38x38mm
— Interruptor paralelo (Three—Wa
® ptor p ( 9 I\?‘ — Té Horizontal 90 'C’ perfurado 100x100mm
SaS — Tomada 130cm — poténcia indicada
- dro de Distribui¢d
—D — Tomada 30cm — poténcia indicada Lt Quadro de Distribuigdo
oD — Tomada dupla baixa 30cm & — Disjuntor termomagnetico, monopolar, Curva C — Corrente Indicada
_L?Y? — Tomada Trifésica 4P & — Disjuntor termomagnetico, tripolar, Curva C — Correte Indicada
® — Caixa de passagem no teto — Dispositivo DR bipolar 30mA — Corrente Indicada
& — Condulete Tipo "T" Front
— DPS Classe Il 275V 20kA 1P

r — Curva 90 Eletroduto Condulete 1" =
f — Curva Horizontal 90 'C’ perfurado 100x100mm| —H-T— [ - Neutro, Fase, Retorno, Terra
o — Curva Vertical interna 90 'C’ 100x100mm

CARIMBO DE APROVAGAO :

APROVAGAO DE PROJETOS

Os projetos referentes ao Processo SEI N° , encontram-se dentro das normas e exigéncias da Secretaria

de Estado da Infraestrutura - SEINFRA, tendo sido elaborado por profissionais habilitados.

GERENCIA DE ANALISE DE VIABILIDADE DE AREAS PARA ASSESSORIA EXECUTIVA DE RELAGOES
IMPLANTAGAO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS - GEAVPH INTERGOVERNAMENTAIS - ASERI

GOVERNO’DE

e | ZZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

EDIFiCIO THE PRIME TAMANDARE OFFICE
Rua 5, N° 691 — 23° andar, Setor Oeste. Goiania-GO — CEP 74.115-060

ADEQUACAO PROJETO ELETRICO

AVENIDA UNIVERSITARIA, N° 1750, SETOR UNIVERSITARIO, 74.605-010. GOIANIA-GO.

ESCOLA DO FUTURO DO ESTADO DE GOIAS
BASILEU FRANCA

BLOCO 02
RESPONSAVEL LEGAL
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVACAO - CNPJ: 21.652.711/0001-10
AUTOR DO PROJETO
COAUTOR DO PROJETO
AUTOR DA ADEQUAGAO
ENGP° ELETRICISTA KAISSOR HERNRIQUE RIBEIRO SANTOS - CREA 400706

CONTEUDO
DIAGRAMA UNIFILAR
AREA DO TERRENO ORIGINAL DESENHO DATA ESCALA FOLHA

-m2 OUT/2024 |N DlCADA 02
AREA CONSTRUIDA PROGRAMA FORMATO / 0 5

-m2 AUTOCAD 2025 AO (1544x841 mm)

IMPORTANTE

- O projeto de Adequagao refere-se a valores obtidos com base em levantamento de projetos anteriores apresentado pela equipe da PETRUS Engenharia, portanto,
conferir necessidade e quantitativos antes da execugao dos servigo;
Antes da execuggo, verificar a compatibilidade com os demais projetos complementares: EXECUTIVO, ESTRUTURAL INCENDIO E ELETRICO;
Conforme Lei 9.610/98, o seu conteudo ndo podera ser copiado ou utilizado por terceiros sem autorizagéo.



AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
25VA

AutoCAD SHX Text
17VA

AutoCAD SHX Text
- Luminaria plafon LED 24W

AutoCAD SHX Text
- Luminaria tubular LED 16W

AutoCAD SHX Text
- Interruptor de uma seção

AutoCAD SHX Text
- Interruptor intermediário (Four-Way)

AutoCAD SHX Text
- Interruptor paralelo (Three-Way)

AutoCAD SHX Text
- Tomada Trifásica 4P

AutoCAD SHX Text
- Caixa de passagem no teto

AutoCAD SHX Text
- Condulete Tipo "T" Front

AutoCAD SHX Text
- Curva 90 Eletroduto Condulete 1"

AutoCAD SHX Text
- Curva Horizontal 90 'C' perfurado 100x100mm

AutoCAD SHX Text
- Curva Vertical interna 90 'C' 100x100mm

AutoCAD SHX Text
- Luva de Acabamento perfurado 100x100mm

AutoCAD SHX Text
- Saída Lateral 1" 38x38mm

AutoCAD SHX Text
- Tê Horizontal 90 'C' perfurado 100x100mm

AutoCAD SHX Text
- Quadro de Distribuição

AutoCAD SHX Text
- Eletroduto no Teto

AutoCAD SHX Text
- Duto aéreo perfurado 'C' 100mmx100mm

AutoCAD SHX Text
- Eletroduto Condulete 1"

AutoCAD SHX Text
- Neutro, Fase, Retorno, Terra

AutoCAD SHX Text
- Disjuntor termomagnetico, monopolar, Curva C - Corrente Indicada

AutoCAD SHX Text
- Disjuntor termomagnetico, tripolar, Curva C - Correte Indicada

AutoCAD SHX Text
- Dispositivo DR bipolar 30mA - Corrente Indicada

AutoCAD SHX Text
- DPS Classe II 275V 20kA 1P

AutoCAD SHX Text
- Tomada 130cm - potência indicada

AutoCAD SHX Text
- Tomada 30cm - potência indicada

AutoCAD SHX Text
- Tomada dupla baixa 30cm

AutoCAD SHX Text
63A

AutoCAD SHX Text
QDFL-BL02-PAV1 

AutoCAD SHX Text
80A

AutoCAD SHX Text
QDFL-BL02-TERREO 

AutoCAD SHX Text
QDG02

AutoCAD SHX Text
150A

AutoCAD SHX Text
Terra

AutoCAD SHX Text
3#70/50/50mm2

AutoCAD SHX Text
%%C 2.1/2"

AutoCAD SHX Text
20kA

AutoCAD SHX Text
275V

AutoCAD SHX Text
VEM DO

AutoCAD SHX Text
QGBT

AutoCAD SHX Text
3#3x10/10/10mm2

AutoCAD SHX Text
3#16/16/16mm2

AutoCAD SHX Text
3#3x16/16/16mm2

AutoCAD SHX Text
%%C 2"

AutoCAD SHX Text
QDFL-BL02-TERREO

AutoCAD SHX Text
3#3x10/10/10mm2

AutoCAD SHX Text
%%c 2"

AutoCAD SHX Text
QDFL-BL02-PAV1 

AutoCAD SHX Text
3#3x10/10/10mm2

AutoCAD SHX Text
%%C 1"

AutoCAD SHX Text
3#3x10/10/10mm2

AutoCAD SHX Text
%%C 1"

AutoCAD SHX Text
QDAC-BL02-TERREO

AutoCAD SHX Text
QDAC-BL02-PAV1 

AutoCAD SHX Text
10A

AutoCAD SHX Text
1 - Iluminação - Salas

AutoCAD SHX Text
10A

AutoCAD SHX Text
2 - Iluminação - Circulação

AutoCAD SHX Text
10A

AutoCAD SHX Text
3 - Iluminação - Sanitarios

AutoCAD SHX Text
32A

AutoCAD SHX Text
4 - Tomadas - Salas e Cerâmica

AutoCAD SHX Text
25A

AutoCAD SHX Text
5 - Tomadas - Sanitario e DML

AutoCAD SHX Text
16A

AutoCAD SHX Text
16A

AutoCAD SHX Text
6 - Forno - 01

AutoCAD SHX Text
16A

AutoCAD SHX Text
7 - Forno - 02

AutoCAD SHX Text
16A

AutoCAD SHX Text
8 - Forno - 03

AutoCAD SHX Text
16A

AutoCAD SHX Text
9 - Forno - 04

AutoCAD SHX Text
50A

AutoCAD SHX Text
QDAC-BL02-TERREO

AutoCAD SHX Text
Res.

AutoCAD SHX Text
Res.

AutoCAD SHX Text
Res.

AutoCAD SHX Text
QDFL-BL02-TERREO

AutoCAD SHX Text
80A

AutoCAD SHX Text
Terra

AutoCAD SHX Text
Neutro

AutoCAD SHX Text
20kA

AutoCAD SHX Text
275V

AutoCAD SHX Text
10A

AutoCAD SHX Text
1 - Iluminação - Salas

AutoCAD SHX Text
10A

AutoCAD SHX Text
2 - Iluminação - Circulação

AutoCAD SHX Text
10A

AutoCAD SHX Text
3 - Iluminação - Sanitarios

AutoCAD SHX Text
16A

AutoCAD SHX Text
4 - Tomadas - Salas 1, 2 e 3

AutoCAD SHX Text
16A

AutoCAD SHX Text
5 - Tomadas - Laboratorios

AutoCAD SHX Text
25A

AutoCAD SHX Text
6 - Tomadas - Sanitarios

AutoCAD SHX Text
16A

AutoCAD SHX Text
40A

AutoCAD SHX Text
QDAC-BL02-PAV1 

AutoCAD SHX Text
Res.

AutoCAD SHX Text
Res.

AutoCAD SHX Text
QDFL-BL02-PAV1

AutoCAD SHX Text
63A

AutoCAD SHX Text
Terra

AutoCAD SHX Text
Neutro

AutoCAD SHX Text
20kA

AutoCAD SHX Text
275V

AutoCAD SHX Text
Res.

AutoCAD SHX Text
20A

AutoCAD SHX Text
ELEVADOR

AutoCAD SHX Text
25A

AutoCAD SHX Text
1 - Ar Condicionado 48.000BTUs - Artesanato 1

AutoCAD SHX Text
25A

AutoCAD SHX Text
2 - Ar Condicionado 48.000BTUs - Artesanato 2

AutoCAD SHX Text
25A

AutoCAD SHX Text
3 - Ar Condicionado 48.000BTUs - Artesanato 3

AutoCAD SHX Text
25A

AutoCAD SHX Text
4 - Ar Condicionado 48.000BTUs - Artesanato 4

AutoCAD SHX Text
10A

AutoCAD SHX Text
5 - Gabinete de Ventilação - Queima de ceramica e porcelana

AutoCAD SHX Text
10A

AutoCAD SHX Text
6 - Gabinete de Ventilação - Queima de ceramica e porcelana

AutoCAD SHX Text
10A

AutoCAD SHX Text
7 - Ventilador Centrífugo

AutoCAD SHX Text
Res.

AutoCAD SHX Text
Res.

AutoCAD SHX Text
QDAC-BL02-TERREO

AutoCAD SHX Text
50A

AutoCAD SHX Text
Terra

AutoCAD SHX Text
Neutro

AutoCAD SHX Text
20kA

AutoCAD SHX Text
275V

AutoCAD SHX Text
8 - Gabinete de Exaustão - Sanitários

AutoCAD SHX Text
Res.

AutoCAD SHX Text
10A

AutoCAD SHX Text
20A

AutoCAD SHX Text
20A

AutoCAD SHX Text
25A

AutoCAD SHX Text
20A

AutoCAD SHX Text
20A

AutoCAD SHX Text
20A

AutoCAD SHX Text
10A

AutoCAD SHX Text
Res.

AutoCAD SHX Text
Res.

AutoCAD SHX Text
QDAC-BL02-PAV1

AutoCAD SHX Text
40A

AutoCAD SHX Text
Terra

AutoCAD SHX Text
Neutro

AutoCAD SHX Text
20kA

AutoCAD SHX Text
275V

AutoCAD SHX Text
Res.

AutoCAD SHX Text
10A

AutoCAD SHX Text
1 - Ar Condicionado 36.000BTUs - Laboratorio de Cenografia

AutoCAD SHX Text
2 - Ar Condicionado 36.000BTUs - Laboratorio de Cenografia

AutoCAD SHX Text
3 - Ar Condicionado 48.000BTUs - Laboratorio de Figurino

AutoCAD SHX Text
4 - Ar Condicionado 36.000BTUs - Sala Teorica 1

AutoCAD SHX Text
5 - Ar Condicionado 36.000BTUs - Sala Teorica 2

AutoCAD SHX Text
6 - Ar Condicionado 36.000BTUs - Sala Teorica 3

AutoCAD SHX Text
7 - Gabinete de Ventilação - Sala Teorica 3

AutoCAD SHX Text
8 - Gabinete de Exaustão - Sanitários

AutoCAD SHX Text
Isol. 0,6/1kV

AutoCAD SHX Text
Isol. 0,6/1kV

AutoCAD SHX Text
Isol. 0,6/1kV

AutoCAD SHX Text
Isol. 0,6/1kV

AutoCAD SHX Text
Isol. 0,6/1kV

AutoCAD SHX Text
Neutro


Q D G O 2 HISTORICO DE REVISOES:
uyadro de Cargas
Q g Quadro p/ 18 médulos — 225A
QDGO2 " 2771212021, A PARTIR DA REVISAO RE.01 TODO HISTORICO DE ALTERAGOES ESTARAG ESPECIFICADAS NESTE
QUADRO.
Circ. Descrigdo Qd.Distr.| Pot. | Pot. |Demanda| Fat. | Corr. | Fases | Prot. | Cond. | Fases Obs. ABC )
HISTORICO DE ALTERAGCAO R02:
W W V.A (%) Pot. A A mm2 | ABC o o ° ° 1. Recalculo da poténcia instalada e poténcia de demand
. ecalculo da poténcia instalada e poténcia de demanda
(OFL-BLOZ-PAVI| QDFL—-BLO2—PAV1 42981.8| 42981.8|44965.5 100% 0.81| 76.14 3 63A 101 ABC WDFL—BLOZ—PAVT ° |2 E © © 3 Bl o WDFL=BLOZ=TERREO Foram recalculado a poténcia instalada e poténcia demandada de todos os quadros de distribui¢ao;
(o] (e} (o] (e} ’
(OFL-BL0-TERREO | QDF L—BLO2—TERREO 25512.9125512.9| 28155.8 100%| 0.95| 50.05 3 80A 16| ABC Reservg Reservg
. . 2. Adequacdes do projeto conforme norma NT 001 EQTL.
RES CerUltO Reservq _ Reservo I Reservo Devid da ulti i dicad t d d lét EQUATORIAL ENERGIA
o £9 o o § . Reserva evido ao prazo da ultima re.wséo in ica. a e atrocada concessio_naria e‘energia elé ricq para EQUZ
| i — > S = GOIAS, foi readequados os itens normativos para correta execugao e funcionamento do sistema elétrico.
il;:tsq.l Circuito Reserva e ] Z Z g I Z Z l% . Eizixg HISTORICO DE ALTERAGAO RO03:
. : : : (@) % g I o Reserva Revisao realizada para compatibilizacdo com o projeto de climatizagao, contemplando o reposicionamento e a redistribuigao dos
A| |ment. C=1 Om QT=2% 684-94-7 731 21 3 1 OO% 088 1 31 58 3 1 50A 70 ABC — pontos de forga destin_e?dos~aos quipeimentos de ar-condiciorjado. Nesta etap~a, foram reavaliados e ajustados os trajetos_ de
eletrodutos e a especificagédo das fiagdes, bem como promovida a readequagéo do quadro de cargas e do quadro executivo.
Poténcia Demandada: 100% (76621.2 W) (86467.4 V.A) s
Corrente nas Fases:  A=113.9A B=111.6A (C=10/.8A —
O O O
Quadro de Cargas 1]
N \V
ODFL—BLO2-TERREO [ Neutro Terra |
Circ. Descrigdo lluminagdo Tomadas Motores|Qd.Distr| Pot. | Pot. |Demanda| Fat. | Corr. | Fases | Prot. | Cond. | Fases Obs. I*’
T6W 24W 100W | 600VA 9000W| W W V.A (%) Pot. A A mm2 | ABC = QDGO?2
1 lluminagdo 68 1083 (1145.26| 82.28%| 0.95| 4.28 1 10A 2.5 C |Sadlas ‘I H IT 9 2.1/2”
2 |lluminagdo 7 3 1841193.68| 82.28%| 0.95 0.72 1 10A 2.5 C |Circulagdo 3#70/50/50mm2
S |lluminagdo 10 2401252.63| 82.28%| 0.95| 0.94 1 10A 2.5 C |Sanitarios
4 |Tomadas 30 3000$326.09| 65.95%| 0.92*| 9.9/ 1 32A 6| A |Salas e Cerdmica
5 |Tomadas Q) 2400 3000| 65.93% 0.8 3.0 1 16A 2.5 B |Sanitario e DML
6 |Forno 1 9000| 9000 607% 1 82| 3 16A 41 ABC |01
7 Forno 1 9000| 9000 607 1 8.2 3 16A 4| ABC |02 QDFL_ BLO2_ TERREO
8 rorno ! 5000] 9000 00% ! 8.2 5 1A T| ASC 109 Quadro p/ 36 modulos — 1/5A HISTORICO DE REVISAOES
9 Forno 1 9000| 9000 607% 1 3.2 S 16A 4| ABC |04 REVISAO| DATA MOTIVAGAO SOLICITANTE CONTEUDO AUTOR
(OAC-B0-TRRED} QDAC—BLO2—TERREQ 20010.01 20010.0 | 21659.1 100%| 0.92| 38.64| 3 40A 101 ABC A B C RE-00 |26/12/21| PROJETO BASICO LUCAS
RES. [Circuito Reserva - RE-01 |13/04/23| PROJETO EXECUTIVO OTAVIO
RES. |Circuito Reserva - 4 — Tomadas — Salas e Cerdmica o el el o i
RES. |Circuito Reserva -~ 2 o o 3§ o 8 — Forno — 03 REGR | marnoze) ADEADAGES VIToR
Totdl 75 13 30 5 4 629872 | 62982 65576.7 5 — Tomadas — Sanitario e DML : ; - §-% ; : Z Z RE-03 [12/01/26| ADEQUAGAO DOS PONTOS ELETRICOS KAISSOR
Aliment.|C=10m QT=2% 42981.8 (449655  100%| 0.95| 76.14| 3 80A| 16| ABC |- Reserva ° 3 ° 9 — Forno — 04
A | A ' . — i do — O (IS o) o} o)
Poténcia Total (62982 W) (65576.7 V.A) Poténcia Demandada: 73% (42981.8 W) (44965.5 V.A) 1 = lluminagdo — Solas ° ° ° °
Corrente nas Fases:  A=76.14A B=61.6A C=67.3A 6 — Forno — O] o §E o o 3§ o QDAC—BL0O2—TERREO
O @] @] O
o o Reserva
/ — Forno — 02 o EE o Reserva
o o o o 2 — lluminagdo — Circulagdo LEGENDAS
Reserva Reserva
Reserva Reserva
o | §8 | oo o o o 3 — lluminacdo — Sanitarios
6 7 8 9 /I 2 5 4 5 | © g g I © © © Reservo BZSVA — Luminaria plafon LED 24W — | — Eletroduto no Teto
| | | —|_ | | | —|_ | | | —|_ | | | —|_ —| | —|_ —| | —|_ —| | —|_ —| | —|_ —| | —|_ O % g I © 0 o ReSeI’VO 1| — Duto aéreo perfurado 'C' 100mmx100mm
100mMmx100mm T ] ] ] ] ] ] ] ] 100mMmmx100mm o | 28 | o Reserva ==L | - Luminaria tubular LED 16W —— | - Etetroduto Condulete 1”
#4 #4 #4 #4 #6 © ~ Interruptor de uma seqdo |:| — Luva de Acabamento perfurado 100x100mm
© — Interruptor intermedidrio (Four—Way) - — Safda Lateral 1 38x38mm
o ~ Interruptor paralelo (Three-Way) I\?‘ - jéf:or:_zot'ltoll ;0 :"’:' 3irfurddo 100x100mm
SaS — Tomada 130cm — poténcia indicada P
—D — Tomada 30cm — poténcia indicada Lt ~ Quadro de Distribuigdo
oD — Tomada dupla baixa 30cm & — Disjuntor termomagnetico, monopolar, Curva C — Corrente Indicada
_Br? — Tomada Trifésica 4P & — Disjuntor termomagnetico, tripolar, Curva C — Correte Indicada
O 0 O ® — Caixa de passagem no teto — Dispositivo DR bipolar 30mA — Corrente Indicada
= = Condulete Tipo “T" Front — DPS Classe Il 275V 20kA 1P
L. Ny r — Curva 90 Eletroduto Condulete 1" =
| Neutro Terr(] f — Curva Horizontal 90 'C’ perfurado 100x100mm| —H-T— [ - Neutro, Fase, Retorno, Terra
[mmmi] — Curva Vertical interna 90 'C’ 100x100mm
5
= QDFL—BLO2—TERREO
T ”
111 ¢ 2
_ i 3#3x16/16 /16mm?2 CARIMBO DE APROVAGAO :
VISTA QUADRO DISTRIBUICAO DO TERREO Isol. 0.6 /1kV
S/ESCALA
Quadro de Cargas
QDFL—BLOZ2—-PAV1
Circ. Descrigdo lluminagdo Tomadas Qd.Distr| Pot. | Pot. |Demanda| Fat. | Corr. | Fases | Prot. | Cond. | Fases Obs.
16W | 24W | 32W 100W | 600VA 11540V W W V.A (%) Pot. A A mm2 | ABC Q D F L B L O 2 P A v/‘
1 |luminago 39 54 2352247579 82%| 0.95| 9.22| 1 10A| 25| A |Sdlas Quadro p/ 24 mbédulos — 100A
2 lluminagdo 7 2 160|168.42 82%| 0.95| 0.63 1 10A 2.5 C |Circulagdo -~
3 lluminagdo 8 192| 202.11 82%| 0.95| 0.75 1 10A 2.5 C |Sanitarios APROVAGAO DE PROJETOS
A B C Os projetos referentes ao Processo SEI N° , encontram-se dentro das normas e exigéncias da Secretaria
4 Tomadas 19 1900 2375 70% 0.8 7.56 1 16A 2.5 B Salas 1 , 2ed de Estado da Infraestrutura - SEINFRA, tendo sido elaborado por profissionais habilitados.
5 Tomadas 14 1400 1750 10% 0.8 5.57 1 16A 2.5 B Laboratorios . -~ =
— 1 — lluminac8o — Salas o o Reserva
6 |Tomadas 4 2208 2400 707%| 092 7.64| 1 16A 2.5 C |Sanitarios =
4 — Tomadas — Salas 1 , 2 e 3 O O Reserva GERENCIA DE ANALISE DE VIABILIDADE DE AREAS PARA ASSESSORIA EXECUTIVA DE RELAGOES
DAC-BL0-PAVI QDAC—BLO2—-PAV1 21140 21140(22943.9 100%| 0.92( 31.33 3 40A 10| ABC 5 luminacdo Cireulacso S S 3 luminacdo Sanitarios IMPLANTACAO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS - GEAVPH INTERGOVERNAMENTAIS - ASERI
elev. |ELEVADOR 1 29101 2910 3360.8 100%| 0.87| 9.48| 3 20A 4| ABC |Elevador Bloco 2 5 S 5 = 5 S
RES. |[Circuito Reserva - < . .
P QDAC—BLO2—PAV] o |§ o 6 — Tomadas — Sanitarios coVERNG gD E
. IFrCUItO0 ~Reserva -
RES. |[Circuito Reserva - 2 2 SEINFRA ﬁg
Total 46 10 54 33 4 16912.0| 52262 | 35676.1 Reserva Secretaria de Bstado /:
ota ; : 5 — Tomadas — Laboratorios o o Elevador da Infraestrutura O ESTADO QUE DA CERTO
Aliment.|C=10m QT=2% 25512.8 | 28195.8 1007 0.9 5011 3 63A 10| ABC |- o 0 I o o o
Potéencia Totdl <32262 W) (356761 VA> Potéencia Demandada: 94% <2551 2.8 W) (281 00.8 VA> o | g | o o o Reserva EDIFICIO THE PRIME TAMANDARE OFFICE
<0 < Rua 5, N° 691 — 23° andar, Setor Oeste. Goiania-GO — CEP 74.115-060
o € | o o o Reserva
o [Z€ | o Reserva

ADEQUACAO PROJETO ELETRICO

AVENIDA UNIVERSITARIA, N° 1750, SETOR UNIVERSITARIO, 74.605-010. GOIANIA-GO.

ESCOLA DO FUTURO DO ESTADO DE GOIAS
| BASILEU FRANCA
1 2 3 4 5 6 Clev. BLOCO 02
/ _I I —I_ _I I —|_ —I I —|_ —I I —I_ —I I —I_ —I I —I_ I I I —I_ 1 O O MM X /l O O M RESPONSAVEL;:E:;TARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAGAO - CNPJ: 21.652.711/0001-10
O O O
#1 O AUTOR DO PROJETO
\J \J/ |
Neutro Terra COAUTOR DO PROJETO
—+o
AUTOR DA ADEQUAGAO
QDFL—BLO2—PAVT
T s 2” ENG® ELETRICISTA KAISSOR HERNRIQUE RIBEIRO SANTOS - CREA 400706
1]
] 34#3x10 /10 /10mm?2 ~
QUADROS DE CARGA, DETALHES DOS QUADROS DE DISTRIBUICAO
Isol. 0,6/1kV
| | m? OUT/2024 INDICADA 03
= CONSTRUID:"IQ PROGRZ\“’LIJATOCAD 2025 Fc/:TJM(?;AoAtXSA] mm) /05

VISTA QUADRO DISTRIBUICAO DO PAV. 01

- O projeto de Adequagao refere-se a valores obtidos com base em levantamento de projetos anteriores apresentado pela equipe da PETRUS Engenharia, portanto,

ﬁ ﬁ conferir necessidade e quantitativos antes da execugao dos servigo;
E L - Antes da execuggo, verificar a compatibilidade com os demais projetos complementares: EXECUTIVO, ESTRUTURAL INCENDIO E ELETRICO;

- Conforme Lei 9.610/98, o seu conteudo ndo podera ser copiado ou utilizado por terceiros sem autorizagéo.
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UC—TER-02

HISTORICO DE REVISOES:

NAO FOI LOCALIZADO NENHUM HISTORICO DAS REV’ISOES ANTERIORES E POSTERIORES A DATA DE
27/12/2021. A PARTIR DA REVISAO RE-01 TODO HISTORICO DE ALTERACOES ESTARAO ESPECIFICADAS NESTE

QUADRO.

HISTORICO DE ALTERAGAO R02:

1. Recalculo da poténcia instalada e poténcia de demanda

Foram recalculado a poténcia instalada e poténcia demandada de todos os quadros de distribui¢ao;

2. Adequacdes do projeto conforme norma NT 001 EQTL.

Devido ao prazo da ultima revis&o indicada e a troca da concessionaria de energia elétrica para EQUATORIAL ENERGIA
GOIAS, foi readequados os itens normativos para correta execugao e funcionamento do sistema elétrico.

HISTORICO DE ALTERAGAO R03:

Revisao realizada para compatibilizacdo com o projeto de climatizagao, contemplando o reposicionamento e a redistribuigao dos
pontos de forga destinados aos equipamentos de ar-condicionado. Nesta etapa, foram reavaliados e ajustados os trajetos de
eletrodutos e a especificagédo das fiagdes, bem como promovida a readequagéo do quadro de cargas e do quadro executivo.

HISTORICO DE REVISAOES

REVISAO| DATA MOTIVAGAO SOLICITANTE CONTEUDO AUTOR
RE-00 |26/12/21| PROJETO BASICO LUCAS
RE-01 13/04/23 | PROJETO EXECUTIVO OTAVIO
RE-02 |23/10/24| ADEQUAGAO VITOR
RE-03 |12/01/26| ADEQUAGAO DOS PONTOS ELETRICOS KAISSOR

LEGENDAS

— Eletroduto no Teto

BZSVA — Luminaria plafon LED 24W

17VA — Luminaria tubular LED 16W

— Interruptor de uma segdo
— Interruptor intermedidrio (Four—Way)

— Interruptor paralelo (Three—Way)

— Tomada 130cm — poténcia indicada
— Tomada 30cm — poténcia indicada
— Tomada dupla baixa 30cm

— Tomada Trifgsica 4P

— Caixa de passagem no teto

— Condulete Tipo "T" Front

— Eletroduto Condulete 1”

— Safda Lateral 1" 38x38mm

— Quadro de Distribuigdo

— Duto aéreo perfurado 'C' 100mmx100mm

— Luva de Acabamento perfurado 100x100mm

— Té Horizontal 90 'C’ perfurado 100x100mm

— Disjuntor termomagnetico, monopolar, Curva C — Corrente Indicada
— Disjuntor termomagnetico, tripolar, Curva C — Correte Indicada

— Dispositivo DR bipolar 30mA — Corrente Indicada

— Curva 90 Eletroduto Condulete 1"

— DPS Classe Il 275V 20kA 1P

— Curva Horizontal 90 'C’ perfurado 100x100mm

E%ﬁ@@%gﬁb.eo

— Curva Vertical interna 90 'C’ 100x100mm

fmerosd [

— Neutro, Fase, Retorno, Terra
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PONTOS DE AR CONDICIONADO - BLOCO 02 - TERREO
ESC.1:50
QDAC—BLO2—TERREO
Quadro 24 moddulos — 100A
Quadro de Cargas 2/
QDAC—BLO2-TERREQ ABC
Circ. Descrigdo Ar Cond. e Exaustores Pot. | Pot. |Demanda| Fat. | Corr. | Fases | Prot. | Cond. | Fases Obs. 1 — Ar Condicionado 48.000BTUs — Artesanato 1 o o
4340W | 1100W | S50W | 750W | 250W | W V.A (%) Pot. A A mm2 | ABC 2 — Ar Condicionado 48.000BTUs — Artesanato 2 o o 5 — Gabinete de Ventilagdo — Queima de ceramica e porcelana
1 |Ar Condicionado 48.000BTUs 1 4340.0|4717.4|  80%| 0.92| 21.44| 1 25A| 10| A |UC-TER-01 2 - ﬁr g"“j.‘c.“’““:o 128885185 - iriesoﬂoto i ° °
— — Ar Condicionado : s — Artesanato 0 o
2 | Ar Condicionado 48.000BTUs 1 4340.0| 4717.4 80%| 0.92| 21.44| 1 25A 6 UC-TER-02 Reserva o o 6 — Gabinete de Ventilagdio — Queima de ceramica e porcelana
5 | Ar Condicionado 48.000BTUs 1 4340.0| 4717.4 80%| 0.92| 21.44| 1 25A 6 UC-TER-03 Reserva © °©
— o o o
4 | Ar Condicionado 48.000BTUs 1 4340.0| 4717.4 80%| 0.92| 21.44| 1 25A 4 UC-TER-04 8 — Gabinete de Exaustdo — Sanitarios ° ° ° 7 — Ventilador Centrifugo
5 |Gabinete de Ventilagdo 1 1100.0| 1157.9 100%| 0.95 1.76| 3 10A 2.5| ABC |VAE-TER-O01 o o o
9 I
6 |Gabinete de Ventilagdo 1 550.0| 578.9| 100%| 0.95| 0.88| 3 10A|  2.5| ABC |VAE-TER-02 ST I P E:Z[zg
7 | Ventilador Centrifugo 1 750.0| 789.5 100%| 0.95 1.20| 3 10A 2.5| ABC |VEX-TER-O01 o %g I oo , Reserva
8 |Gabinete de Exaustdo 1 250.0| 263.2 100%| 0.95 0.4 3 10A 2.5| ABC |VEX-TER-02 o [ I o | o
RES. |Circuito Reserva - i
RES. |Circuito Reserva - o oo
RES. |Circuito Reserva - L] ]
Total 4 1 1 1 1 120010.0{21659.0 Ml—l
Aliment.|C=10m QT=2% 16538 | 17883.1 90%| 0.92| 38.64| 3 40A 10| ABC |- Ie
Poténcia Total (20010 W) (21659 V.A) Poténcia Demandada: 73% (16538 W) (17885.1 V.A) = | QDAC-BLOZ TERREO
. — — — . | [TTT
Corrente nas Fases:  A=38.64A B=21.38A (=21.38A 34#3x10 /10 /10mm?2
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PONTOS DE AR CONDICIONADO - BLOCO 02 - TERREO
ESC.1-50 QDAC—BLOZ2Z—PAVT
T Quadro p/ 18 médulos — 100A
Quadro de Cargas ABC
QDAC_BLO2_PA\/1 1 — Ar Condicionado 36.000BTUs — Laboratorio de Cenografia o
Circ. Descricdo Ar Cond. Outros | Pot. Pot. |Demandal Fat. | Corr. | Fases | Prot. | Cond. | Fases Obs. 2 — Ar Condicionado 36.000BTUs — Laboratorio de Cenografia o / — Gabinete de Ventilagdo — Sala Teorica 3
4340W | 3160W | 750W | 250W W V.A (%) Pot. A A mm?2 ABC 3 — Ar Condicionado 48.000BTUs — Laboratorio de Figurino o
. 4 — Ar Condicionado 36.000BTUs — Sala Teorica 1 o
' |Ar Condicionado 36.00081Us 1 5160.0|3454.8 0.92] 1561 1 20A) 4] A |UC-TP-OT 5 — Ar Condicionado 36.000BTUs — Sala Teorica 2 0 8 — Gabinete de Exaustdo — Sanitarios
2 | Ar Condicionado 36.000BTUs 1 3160.0|3434.8 0.92| 1561 1 20A 4, B |UC-1P-02 6 — Ar Condicionado 36.000BTUs — Sala Teorica 3 0
3 |Ar Condicionado 48.000BTUs 1 4340.0( 4717.4 0.92| 21.44| 1 25A 4] C |UC-1P-03 S I - E:Zgg
4 | Ar Condicionado 36.000BTUs 1 3160.0|3434.8 0.92| 1561 1 20A 2.5 A |UC-1P-04 B o %E Il - Reserva
5 | Ar Condicionado 36.000BTUs 1 3160.0| 3434.8 0.92| 1561 1 20A 2.5 B |UC-1P-05 o |[EE I o
6 |Ar Condicionado 36.000BTUs 1 3160.0| 3434.8 0.92| 1561 1 20A 2.5 C |UC-1P-06
7 |Gabinete de Ventilagdo 1 750.0| 789.5 0.95| 120 3 10A 2.5| ABC |VAE-1P-01 o 0 o
8 |Gabinete de Exaustdo 1 250.0| 263.2 0.95| 0.40] 3 10A 2.5| ABC |VEX-1P-01 *
RES. |Circuito Reserva -
RES. |Circuito Reserva - © 0 o
RES. |Circuito Reserva - R L]
Total 1 5 1 1] 21140.0(22943.9 o | Neutro | m
Aliment.|C=10m QT=2% 17112.0{18565.7 85%| 0.92| 34.86| 3 40A 10| ABC |- J:j -
Poténcia Total (21140.0 W) (22943.9 V.A) LQDAc—%LloTz—PAy y
[TT1
Corrente nas Fases:  A=32.8A B=32.8A C(C=38.6A 343x10,/10 /10mm?2

CARIMBO DE APROVAGAO :

Os projetos referentes ao Processo SEI N°

SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

GERENCIA DE ANALISE DE VIABILIDADE DE AREAS PARA
IMPLANTACAO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS - GEAVPH

APROVAGAO DE PROJETOS

, encontram-se dentro das normas e exigéncias da Secretaria

de Estado da Infraestrutura - SEINFRA, tendo sido elaborado por profissionais habilitados.

GOVERNO’DE

ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

ASSESSORIA EXECUTIVA DE RELAGOES
INTERGOVERNAMENTAIS - ASERI

EDIFiCIO THE PRIME TAMANDARE OFFICE
Rua 5, N° 691 — 23° andar, Setor Oeste. Goiania-GO — CEP 74.115-060

ADEQUACAO PROJETO ELETRICO

AVENIDA UNIVERSITARIA, N° 1750, SETOR UNIVERSITARIO, 74.605-010. GOIANIA-GO.

ESCOLA DO FUTURO DO ESTADO DE GOIAS
BASILEU FRANCA

BLOCO 02
RESPONSAVEL LEGAL
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVACAO - CNPJ: 21.652.711/0001-10
AUTOR DO PROJETO
COAUTOR DO PROJETO
AUTOR DA ADEQUAGAO
ENGP° ELETRICISTA KAISSOR HERNRIQUE RIBEIRO SANTOS - CREA 400706

CONTEUDO
PONTOS DE AR CONDICIONADO, QUADROS DE CARGA E DETALHES
AREA DO TERRENO ORIGINAL DESENHO DATA ESCALA FOLHA

-m2 OUT/2024 |N DlCADA 04
AREA CONSTRUIDA PROGRAMA FORMATO / 0 5

-m2 AUTOCAD 2025 AO (1544x841 mm)

IMPORTANTE

conferir necessidade e quantitativos antes da execugao dos servigo;

- O projeto de Adequagao refere-se a valores obtidos com base em levantamento de projetos anteriores apresentado pela equipe da PETRUS Engenharia, portanto,

- Antes da execuggo, verificar a compatibilidade com os demais projetos complementares: EXECUTIVO, ESTRUTURAL INCENDIO E ELETRICO;
- Conforme Lei 9.610/98, o seu conteudo ndo podera ser copiado ou utilizado por terceiros sem autorizagéo.
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ESTRUTURA METALICA

ELETRODUTO RIGIDO

A SER INSTALADO NO ENTREFORRO

i CURVA PVC RIGIDO 90°

PROJECAOQO DO FORRO

ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL A SER INSTALADO

T
BRAQADEIRA/

APARENTE EM PAREDE

T
BRAQADEIRA/

/ PAREDE DE GESSO
OU ALVENARIA

INTERRUPTOR, TOMADA OU CONJUGADO

A SER INSTALADO COM ESPELHO EM PVC

PISO ACABADO

4x2" EM PVC

DET. INSTALACOES APARENTES

S/ESCALA

IDENTIFICAGAO DA

ALIMENTACAO ——— | RFDE COMUM
TENSAO DA REDE 220V
)RRENTE SUPORTADA 40,90A
PELA TOMADA | Ll

TAMPA DE PROTECAQ

IDENTIFICAGAO DA
ALIMENTAGAO

TENSAO DA REDE

CORRENTE SUPORTADA
PELA TOMADA

ATERRAMENTO

% CAIXA DE DERIVACAO CONDULETE

CONCRETO
ALVENARIA

OU MADEIRA

BUCHA AMERICANA PARA MADEIRA

/

BUCHA DE NYLON PARA ALVENARIA
E CONCRETO

ELETRODUTO

PVC RIGIDO

BRACADEIRA CUNHA
ARRUELA LISA IPO D - COR: PRETO

NOTA:

PARAFUSO FENDA ROSCA SOBERBA

A ESPECIFICACAO DETALHADA DOS COMPONENTES
E INDICADA NA LISTA DE MATERIAL DO PROJETO.

DET. ABRACADEIXA DE FIXACAO DE ELETRODUTO RIGIDO

FASE T

NEUTRO

S/ESCALA
L2 L3
FASE S — Q Q - I {
0O ° O S
FASE R — - NEUTRO N
Y / /

RECOMENDA-SE UMA TOMADA INDUSTRIAL SOBREPOR 3P+N+T 16A 220V IP44 PARA EFETUAR A ALIMENTACAO DO EQUIPAMENTO

DET. DAS TOMADAS TRIFASICAS UTILIZADAS NA ALIMENTACAO DOS FORNOS PARA CERAMICA

S/ESCALA

ATERRAMENTO

o,

)
7w,

70800
7080

NOTAS IMPORTANTES:

1. TODOS OS QUADROS RECEBERAO ATERRAMENTO DO BARAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZACAO
PRINCIPAL (BEP), E INTERLIGADO AO SISTEMA DE ATERRAMENTO DO TIPO TN-S.

2. ATENTAR PARA OS DETALHES DOS PROJETOS DE ARQUITETURA E INSTALACOES
COMPLEMENTARES.

3. OS CONDUTORES UTILIZADOS PARA CIRCUITOS TERMINAIS, SALVO ESPECIFICACOES EM
CONTRARIO, SERAO TODOS DE FABRICACAO PRYSMIAN OU FICAP, FLEXIVEIS, ENCORDOAMENTO
CLASSE 5, PVC 70°C - 750V, NAO-PROPAGANTE DE CHAMA.

4. OS CABOS ALIMENTADORES DOS QUADROS DE DISTRIBUICAO, SERAO DE FABRICACAO PRYSMIAN
OU FICAP, DUPLA ISOLACAO EPR/XLPE 90°C - 0,6/1,0kV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5,
NAO-PROPAGANTE DE CHAMA.

5. PARA CADA CIRCUITO QUE DERIVA DOS QUADROS DE DISTRIBUICAO, DEVERA HAVER UM
CONDUTOR NEUTRO EXCLUSIVO E INDEPENDENTE DOS DEMAIS.

6. O BARRAMENTO DE NEUTRO DOS CENTROS DE DISTRIBUICAO DEVERA ESTAR LIGADO AO CABO
NEUTRO DA REDE EXTERNA. A DISTRIBUICAO DO CABEAMENTO DO NEUTRO DOS CIRCUITOS

TERMINAIS, JAMAIS PODERA DERIVAR DE CONDUTORES DE ATERRAMENTO OU BARRAMENTO DE
TERRA.

7. AS EMENDAS NOS CONDUTORES DEVERAO OCORRER UNICA E EXCLUSIVAMENTE DENTRO DAS
CAIXAS DE PASSAGEM E ELETROCALHA OU PERFILADO E NUNCA NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS.

8. AS EMENDAS NOS CONDUTORES COM BITOLA IGUAL OU INFERIOR A 4,0mm? DEVERAO SER
PROTEGIDAS POR FITA ISOLANTE DE FABRICACAO 3M SCOTCH 33+.

9. AS EMENDAS EM CONDUTORES COM BITOLA SUPERIOR A 4,0mm?, DEVERAO SER FEITAS COM O
USO DE CONECTORES TIPO "PARAFUSO FENDIDO" DE COBRE E PROTEGIDAS POR FITA ISOLANTE

DE AUTOFUSAO SCOTCH(MR) 23BR.
10. TODAS AS TOMADAS DEVERAO SER DO TIPO 2P+T, CONFORME NBR 14136, LINHA MODULAR.
11.FIACAO SEM INDICACAO SAO DE 2,5MM2,
12.ELETRDUTO SEM INDICACAO SAO DE @1".
13. TODAS AS PARTES METALICAS DEVERAO SER EQUIPOTENCIALIZADAS (ELETRODUTOS,
ESTRUTURAS METALICAS DO FORRO E TELHADO, VENEZIANAS E ESQUADRIAS METALICAS).
14.0S QUADROS DEVERAO SER INSTALADOS COM SEU EIXO A 1.50m DO PISO ACABADO.

15.0S QUADROS DE DISTRIBUICAO E MEDICAO DEVERAO SER ATERRADOS CONFORME O PRESCRITO
NA NBR 5410:2004.

16.0S QUADROS DE DISTRIBUICAO, SERAO PROVIDOS DE PORTAS COM FECHADURA, CONTRA-TAMPA

FIXADA MECANICAMENTE ATRAVES DE PORCAS E PARAFUSOS. POSSUIR BARRAMENTO TRIFASICO
TIPO PINO OU PENTE, BORNES PARA NEUTRO E TERRA E TRILHOS PARA DISJUNTORES NORMA DIN

(IEC/NEMA) E AUXILIARES PARA DISPOSITIVOS DR DE FABRICACAO CEMAR, PIAL OU SCHNEIDER.

17.0S DIAGRAMAS UNIFILARES DE CADA QUADRO DEVERAO SER INSERIDOS NA TAMPA DA PARTE
INTERNA DO MESMO.

18.0S DISJUNTORES DE PROTEGAO DOS QUADROS E CIRCUITOS SERAO DE FABRICACAO SIEMENS

TERMOMAGNETICOS, NORMA "DIN", TROPICALIZADOS, MOD.: "DIAQUICK", CURVA DE DISPARO TIPO
"C". PARA TODOS OS CIRCUITO BEM COMO NA ENTRADA DOS QUADROS.

19. TENSAO DE SERVICO SECUNDARIA = 220/380V-60Hz. FORNECIMENTO EM B.T.

20.PARA UTILIZACAO DA RESERVA DE CARGA OU INSTALACAO DE CARGAS SUPERIORES A
RESERVADA, O PROJETISTA DEVERA SER COMUNICADO PREVIAMENTE.

21.0S QUADROS DE DISTRIBUICAO DEVEM SER PROVIDOS DE IDENTIFICACAO DO LADO EXTERNO,

LEGIVEL E NAO FACILMENTE REMOVIVEL.
22.CABO DE 2,5MM? A 70MM? E MULTIPOLAR 0,6/1KV - UTILIZADOS DENTRO DAS

ELETROCALHAS/CONDUTOS ABERTOS / QUE SERAO ACESSADOS: ISOLAMENTO EM PVC OU
EPR/XLPE, COM CARACTERISTICAS ESPECIAIS PARA NAO PROPAGAGCAO DE CHAMAS,

AUTO-EXTINCAO DO FOGO, ISENTO DE CHUMBO E DE METAIS PESADOS E COM CERTIFICADO DE
CONFORMIDADE EMITIDO PELO INMETRO, ATENDENDO AS NORMAS: NBR 13248, NBR NM 280, NBR
NM 247-2 E NBR NM 247-3.

23.CABO 750V DE 2,5MM? - UTILIZADOS DENTRO DAS ELETROCALHAS / MALHA DE PISO (CONDUTOS

FECHADO): ISOLAMENTO EM PVC OU EPR/XLPE, COM CARACTERISTICAS ESPECIAIS PARA NAO

PROPAGACAO DE CHAMAS, AUTO-EXTINCAO DO FOGO, ISENTO DE CHUMBO E DE METAIS PESADOS
E COM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE EMITIDO PELO INMETRO, ATENDENDO AS NORMAS: NBR
13248, NBR NM 280, NBR NM 247-2 E NBR 247-3.

24 PARA CONDUTOR FLEXIVEL, DEVERA SER UTILIZADO TERMINAIS TUBULARES, PRENSADOS
MECANICAMENTE COM ALICATE ADEQUADO.

25.NAS CONEXOES DA ELETROCALHA COM ELETRODUTOS DEVERAO SER UTILIZADOS SAIDAS
VERTICAIS/HORIZONTAIS PARA ELETRODUTOS NOS DIAMETROS ADEQUADOS A CADA CASO.

26.PARA ENERGIA ELETRICA NORMAL/ESTABILIZADA DEVERA SER UTILIZADO ELETRODUTOS DE PVC
RIGIDOS APARENTES OU ENTREFORRO.

27.0S CIRCUITOS DO CHUVEIRO DEVERAO POSSUIR DR's E OS CABOS SERAO CONECTADOS AO
APARELHO ATRAVES DE BORNES DE CONECTOR DE PORCELANA PARA CABOS DE 10MM?,

28.TODOS OS CIRCUITOS, SEM EXCESSAO DEVERAO ESTAR DENTRO DE ELETRODUTOS CONFORME
DESCRITO EM PROJETO.

29.0S QUADROS DE DISTRIBUICAO DEVEM SER ENTREGUES COM A SEGUINTE ADVERTENCIA:
ADVERTENCIA

1. QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALACAO
INTEIRA, A CAUSA PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS

FREQUENTES SAO SINAIS DE SOBRECARGA. POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU
FUSIVEIS POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR AMPERAGEM) SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A
TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSIVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER, ANTES, A TROCA
DOS FIOS OU CABOS ELETRICOS, POR OUTROS DE MAIOR.

2. DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMATICA DE PROTECAO CONTRA

CHOQUES ELETRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA
APARENTE. SE OS DESLIGAMENTOS PERSISTIREM E PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR

A CHAVE NAO TIVEREM EXITO, ISSO SIGNIFICA MUITO PROVAVELMENTE QUE, A INSTALACAO ELETRICA

APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS QUE SO PODEM SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR
PROFISSIONAIS QUALIFICADOS.

"A DESATIVACAO OU REMOCAO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINACAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA
CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS DA INSTALACAOQ."
3. PERIODICAMENTE E PRINCIPALMENTE APOS FORTES TEMPORAIS DEVERA SER REALIZADO O

MONITORAMENTO DE ESTADO DO DPS (DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE REDE).
PROCEDA DA SEGUINTE FORMA: ABRA O QUADRO PRINCIPAL DE ENERGIA E OBSERVE O LED (LUZ

INDICATIVA DO ESTADO DE OPERACAO), SE ESTE ESTIVER APAGADO E SINAL QUE FALTA ENERGIA NA
REDE OU PODE TER OCORRIDO A QUEIMA DO DISPOSITIVO DE PROTEGCAO, O QUE E COMUM QUANDO O
DPS ATUA. TENHA SEMPRE OUTRO DPS RESERVA PARA EFETUAR A SUBSTITUICAO, LEMBRANDO QUE

PARA A REALIZACAO DESTE PROCEDIMENTO, "O DISJUNTOR GERAL DO QUADRO DEVE ESTAR
DESATIVADO".
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HISTORICO DE REVISOES:

NAO FOI LOCALIZADO NENHUM HISTORICO DAS REVISOES ANTERIORES E POSTERIORES A DATA DE

27/12/2021. A PARTIR DA REVISAO RE-01 TODO HISTORICO DE ALTERAGCOES ESTARAO ESPECIFICADAS NESTE
QUADRO.

HISTORICO DE ALTERAGAO R02:

1. Recalculo da poténcia instalada e poténcia de demanda

Foram recalculado a poténcia instalada e poténcia demandada de todos os quadros de distribui¢ao;

2. Adequacdes do projeto conforme norma NT 001 EQTL.

Devido ao prazo da ultima revis&o indicada e a troca da concessionaria de energia elétrica para EQUATORIAL ENERGIA
GOIAS, foi readequados os itens normativos para correta execugao e funcionamento do sistema elétrico.

HISTORICO DE ALTERAGAO R03:

Revisao realizada para compatibilizacdo com o projeto de climatizagao, contemplando o reposicionamento e a redistribuigao dos
pontos de forga destinados aos equipamentos de ar-condicionado. Nesta etapa, foram reavaliados e ajustados os trajetos de
eletrodutos e a especificagédo das fiagdes, bem como promovida a readequagéo do quadro de cargas e do quadro executivo.

HISTORICO DE REVISAOES

REVISAO| DATA MOTIVAGAO

SOLICITANTE CONTEUDO

AUTOR

RE-00 |26/12/21| PROJETO BASICO

LUCAS

RE-01 13/04/23 | PROJETO EXECUTIVO

OTAVIO

RE-02 |23/10/24| ADEQUAGAO

VITOR

RE-03 |12/01/26| ADEQUAGAO DOS PONTOS ELETRICOS

KAISSOR

LEGENDAS

17VA

E%ﬁ@@%gﬁb.eo

— Luminaria plafon LED 24W

— Luminaria tubular LED 16W
— Interruptor de uma segdo
— Interruptor intermedidrio (Four—Way)

— Interruptor paralelo (Three—Way)

— Tomada 130cm — poténcia indicada

— Tomada 30cm — poténcia indicada

— Tomada dupla baixa 30cm

— Tomada Trifgsica 4P

— Caixa de passagem no teto

— Condulete Tipo "T" Front

— Curva 90 Eletroduto Condulete 1"

— Curva Horizontal 90 'C’ perfurado 100x100mm

— Curva Vertical interna 90 'C’ 100x100mm

— Eletroduto no Teto

— Duto aéreo perfurado 'C' 100mmx100mm
— Eletroduto Condulete 1”

— Luva de Acabamento perfurado 100x100mm
— Safda Lateral 1" 38x38mm

— Té Horizontal 90 'C’ perfurado 100x100mm

— Quadro de Distribuigdo

— DPS Classe Il 275V 20kA 1P

fmerosd [

— Neutro, Fase, Retorno, Terra

— Dispositivo DR bipolar 30mA — Corrente Indicada

— Disjuntor termomagnetico, monopolar, Curva C — Corrente Indicada

— Disjuntor termomagnetico, tripolar, Curva C — Correte Indicada

CARIMBO DE APROVAGAO :

Os projetos referentes ao Processo SEI N°

APROVAGAO DE PROJETOS

de Estado da Infraestrutura - SEINFRA, tendo sido elaborado por profissionais habilitados.

GERENCIA DE ANALISE DE VIABILIDADE DE AREAS PARA
IMPLANTACAO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS - GEAVPH

SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

, encontram-se dentro das normas e exigéncias da Secretaria

GOVERNO’DE

ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

EDIFiCIO THE PRIME TAMANDARE OFFICE
Rua 5, N° 691 — 23° andar, Setor Oeste. Goiania-GO — CEP 74.115-060

ADEQUACAO PROJETO ELETRICO

ASSESSORIA EXECUTIVA DE RELAGOES
INTERGOVERNAMENTAIS - ASERI

AVENIDA UNIVERSITARIA, N° 1750, SETOR UNIVERSITARIO, 74.605-010. GOIANIA-GO.

ESCOLA DO FUTURO DO ESTADO DE GOIAS
BASILEU FRANCA

BLOCO 02

RESPONSAVEL LEGAL

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAGAO - CNPJ: 21.652.711/0001-10

AUTOR DO PROJETO

COAUTOR DO PROJETO

AUTOR DA ADEQUAGAO

ENG° ELETRICISTA KAISSOR HERNRIQUE RIBEIRO SANTOS - CREA 400706

CONTEUDO

DETALHES E NOTAS DE PROJETO

AREA DO TERRENO ORIGINAL DESENHO

DET. ELETROCALHA COM SUSPENSAO VERTICAL

S/ESCALA

-m?2

DATA ESCALA

QOUuT/2024 INDICADA

AREA CONSTRUIDA

-m?2

PROGRAMA
AUTOCAD 2025

FORMATO
A0 (1544x841 mm)

FOLHA

05
/ 05

IMPORTANTE

O projeto de Adequagao refere-se a valores obtidos com base em levantamento de projetos anteriores apresentado pela equipe da PETRUS Engenharia, portanto,
conferir necessidade e quantitativos antes da execugao dos servigo;

- Antes da execuggo, verificar a compatibilidade com os demais projetos complementares: EXECUTIVO, ESTRUTURAL INCENDIO E ELETRICO;

- Conforme Lei 9.610/98, o seu conteudo ndo podera ser copiado ou utilizado por terceiros sem autorizagéo.
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