LEGENDA DA FIAGAO NOTAS IMPORTANTES:
QEitid 1. TODOS OS QUADROS RECEBERAO ATERRAMENTO DO BARAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZACAO
PRINCIPAL (BEP), E INTERLIGADO AO SISTEMA DE ATERRAMENTO DO TIPO TN-S.
2 3 4 5 2. ATENTAR PARA OS DETALHES DOS PROJETOS DE ARQUITETURA E INSTALACOES
BT COMPLEMENTARES.
3. OS CONDUTORES UTILIZADOS PARA CIRCUITOS TERMINAIS, SALVO ESPECIFICACOES EM
CEEELE: CONTRARIO, SERAO TODOS DE FABRICACAO PRYSMIAN OU FICAP, FLEXIVEIS, ENCORDOAMENTO
CLASSE 5, PVC 70°C - 750V, NAO-PROPAGANTE DE CHAMA.
2 4 4. OS CABOS ALIMENTADORES DOS QUADROS DE DISTRIBUICAO, SERAO DE FABRICACAO PRYSMIAN
() e OU FICAP, DUPLA ISOLACAO EPR/XLPE 90°C - 0,6/1,0kV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5,
NAO-PROPAGANTE DE CHAMA.
©—Fur 5. PARA CADA CIRCUITO QUE DERIVA DOS QUADROS DE DISTRIBUICAO, DEVERA HAVER UM
CONDUTOR NEUTRO EXCLUSIVO E INDEPENDENTE DOS DEMAIS,
. 6. O BARRAMENTO DE NEUTRO DOS CENTROS DE DISTRIBUICAO DEVERA ESTAR LIGADO AO CABO
O NEUTRO DA REDE EXTERNA. A DISTRIBUICAO DO CABEAMENTO DO NEUTRO DOS CIRCUITOS
L TERMINAIS, JAMAIS PODERA DERIVAR DE CONDUTORES DE ATERRAMENTO OU BARRAMENTO DE
OEIE: TERRA.
7. AS EMENDAS NOS CONDUTORES DEVERAO OCORRER UNICA E EXCLUSIVAMENTE DENTRO DAS
- CAIXAS DE PASSAGEM E ELETROCALHA OU PERFILADO E NUNCA NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS.
A 8. AS EMENDAS NOS CONDUTORES COM BITOLA IGUAL OU INFERIOR A 4,0mm2 DEVERAO SER
PROTEGIDAS POR FITA ISOLANTE DE FABRICACAO 3M SCOTCH 33+
o _4 9. AS EMENDAS EM CONDUTORES COM BITOLA SUPERIOR A 4,0mmz, DEVERAO SER FEITAS COM O
© USO DE CONECTORES TIPO "PARAFUSO FENDIDO" DE COBRE E PROTEGIDAS POR FITA ISOLANTE
L. DE AUTOFUSAO SCOTCH(MR) 23BR.
Q=3 10. TODAS AS TOMADAS DEVERAO SER DO TIPO 2P+T, CONFORME NBR 14136, LINHA MODULAR.
11.FIACAO SEM INDICACAO SAO DE 2,5MM?,

12.ELETRDUTO SEM INDICACAO SAO DE @1".

13.TODAS AS PARTES METALICAS DEVERAO SER EQUIPOTENCIALIZADAS (ELETRODUTOS,
ESTRUTURAS METALICAS DO FORRO E TELHADO, VENEZIANAS E ESQUADRIAS METALICAS).

14.0S QUADROS DEVERAO SER INSTALADOS COM SEU EIXO A 1.50m DO PISO ACABADO.

15.0S QUADROS DE DISTRIBUICAO E MEDIGAO DEVERAO SER ATERRADOS CONFORME O PRESCRITO
NA NBR 5410:2004.

16.0S QUADROS DE DISTRIBUICAO, SERAO PROVIDOS DE PORTAS COM FECHADURA, CONTRA-TAMPA

FIXADA MECANICAMENTE ATRAVES DE PORCAS E PARAFUSOS. POSSUIR BARRAMENTO TRIFASICO
TIPO PINO OU PENTE, BORNES PARA NEUTRO E TERRA E TRILHOS PARA DISJUNTORES NORMA DIN

(IEC/NEMA) E AUXILIARES PARA DISPOSITIVOS DR DE FABRICACAO CEMAR, PIAL OU SCHNEIDER.
17.0S DIAGRAMAS UNIFILARES DE CADA QUADRO DEVERAO SER INSERIDOS NA TAMPA DA PARTE

HISTORICO DE REVISOES:

NAO FOI LOCALIZADO NENHUM HISTORICO DAS REV’ISOES ANTERIORES E POSTERIORES A DATA DE
27/12/2021. A PARTIR DA REVISAO RE-01 TODO HISTORICO DE ALTERACOES ESTARAO ESPECIFICADAS NESTE
QUADRO.

HISTORICO DE ALTERAGAO R02:

1. Inclusado de ponto de forga para chuveiro no banheiro PCD circo do térreo:

Inclusao do circuito do chuveiro no quadro de carga do pavimento térreo;
Adigéo de eletrodutos e condutores para alimentagéo do novo circuito.

2. Retirada de eletrocalha de saida do quadro de distribuicdo do térreo (QDFL-BLO3-TERREO):
Foi r.emovido a eletrocalha para compatibilizagédo da planilha orgamentaria licitada, devido a ausencia do material em
Pljc?gggzs saidas foram feitas apartir de eletrodutos PVC rigidos aparente.

3. Recalculo da poténcia instalada e poténcia de demanda
Foram recalculado a poténcia instalada e poténcia demandada de todos os quadros de distribuigao;

4. Adequacgdes do projeto conforme norma NT 001 EQTL.

Devido ao prazo da ultima revis&o indicada e a troca da concessionaria de energia elétrica para EQUATORIAL ENERGIA
GOIAS, foi readequados os itens normativos para correta execugao e funcionamento do sistema elétrico.

HISTORICO DE REVISAOES

INTERNA DO MESMO.

18.0S DISJUNTORES DE PROTEGAO DOS QUADROS E CIRCUITOS SERAO DE FABRICAGAO SIEMENS

REVISAO

DATA

MOTIVAGAO

SOLICITANTE

CONTEUDO

AUTOR

RE-00

26/12/21

PROJETO BASICO

LUCAS

RE-01

13/04/23

PROJETO EXECUTIVO
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REBITE P/ FIXACAO N O CI_}
/ T
/ IDENTIFICAGAO DA
REDE ™ ALIMENTAGARO REDE
O COMUM O ‘TENSAO DA REDE-=s Q COMUM O
220V -  CORRENTE - \__220V
FOUA SUPORTADA PELA FOUA
@ TOMADA @
ﬂ H H \REBITE P/ FIXAGAO
ENERGIA L [ ]
O o O) NORMAL
COR B',‘EU%XE TOMADA MODULAR NOVO PADRAO
PRETA/BRANCA SEGUNDO NBR 14136

FIXACAQO DE ELETRODUTOS NO ENTREFORRO

S/ESCALA

TERMOMAGNETICOS, NORMA "DIN", TROPICALIZADOS, MOD.: "DIAQUICK", CURVA DE DISPARO TIPO
"C". PARA TODOS OS CIRCUITO BEM COMO NA ENTRADA DOS QUADROS.

19. TENSAO DE SERVIGO SECUNDARIA = 220/380V-60Hz. FORNECIMENTO EM B.T.

20.PARA UTILIZACAO DA RESERVA DE CARGA OU INSTALACAO DE CARGAS SUPERIORES A
RESERVADA, O PROJETISTA DEVERA SER COMUNICADO PREVIAMENTE.

21.0S QUADROS DE DISTRIBUIGAO DEVEM SER PROVIDOS DE IDENTIFICACAO DO LADO EXTERNO,

LEGIVEL E NAO FACILMENTE REMOVIVEL.
22.CABO DE 2,5MM? A 70MM? E MULTIPOLAR 0,6/1KV - UTILIZADOS DENTRO DAS

ELETROCALHAS/CONDUTOS ABERTOS / QUE SERAO ACESSADOS: ISOLAMENTO EM PVC OU
EPR/XLPE, COM CARACTERISTICAS ESPECIAIS PARA NAO PROPAGAGCAO DE CHAMAS,

AUTO-EXTINCAO DO FOGO, ISENTO DE CHUMBO E DE METAIS PESADOS E COM CERTIFICADO DE
| EGENDA DA FIA(;AO CONFORMIDADE EMITIDO PELO INMETRO, ATENDENDO AS NORMAS: NBR 13248, NBR NM 280, NBR
NM 247-2 E NBR NM 247-3.
e 4 23.CABO 750V DE 2,5MM? - UTILIZADOS DENTRO DAS ELETROCALHAS / MALHA DE PISO (CONDUTOS
@ FECHADO): ISOLAMENTO EM PVC OU EPR/XLPE, COM CARACTERISTICAS ESPECIAIS PARA NAO
PROPAGACAO DE CHAMAS, AUTO-EXTINCAO DO FOGO, ISENTO DE CHUMBO E DE METAIS PESADOS
® o p E COM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE EMITIDO PELO INMETRO, ATENDENDO AS NORMAS: NBR
13248, NBR NM 280, NBR NM 247-2 E NBR 247-3.
5. s 24.PARA CONDUTOR FLEXIVEL, DEVERA SER UTILIZADO TERMINAIS TUBULARES, PRENSADOS
O MECANICAMENTE COM ALICATE ADEQUADO.
25.NAS CONEXOES DA ELETROCALHA COM ELETRODUTOS DEVERAO SER UTILIZADOS SAIDAS
® 2 3 4 5 VERTICAIS/HORIZONTAIS PARA ELETRODUTOS NOS DIAMETROS ADEQUADOS A CADA CASO.
e 26.PARA ENERGIA ELETRICA NORMAL/ESTABILIZADA DEVERA SER UTILIZADO ELETRODUTOS DE PVC
b 5 s RIGIDOS APARENTES OU ENTREFORRO. )
E— g 27.0S CIRCUITOS DO CHUVEIRO DEVERAO POSSUIR DR's E OS CABOS SERAO CONECTADOS AO
APARELHO ATRAVES DE BORNES DE CONECTOR DE PORCELANA PARA CABOS DE 10MMz2.
3 5 28.TODOS 0OS CIRCUITOS, SEM EXCESSAO DEVERAO ESTAR DENTRO DE ELETRODUTOS CONFORME
O DESCRITO EM PROJETO.
L. s 29.0S QUADROS DE DISTRIBUICAO DEVEM SER ENTREGUES COM A SEGUINTE ADVERTENCIA:
O ADVERTENCIA
1. QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALACAO
@qu& INTEIRA, A CAUSA PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS
FREQUENTES SAO SINAIS DE SOBRECARGA. POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU
14 FUSIVEIS POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR AMPERAGEM) SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A
O TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSIVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER, ANTES, A TROCA
DOS FIOS OU CABOS ELETRICOS, POR OUTROS DE MAIOR.
@_-ﬂgsp 2. DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMATICA DE PROTECAO CONTRA
CHOQUES ELETRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA

APARENTE. SE OS DESLIGAMENTOS PERSISTIREM E PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR
A CHAVE NAO TIVEREM EXITO, ISSO SIGNIFICA MUITO PROVAVELMENTE QUE, A INSTALACAO ELETRICA

APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS QUE SO PODEM SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR
PROFISSIONAIS QUALIFICADOS.

"A DESATIVACAO OU REMOCAO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINACAO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA
CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS DA INSTALACAOQ."
3. PERIODICAMENTE E PRINCIPALMENTE APOS FORTES TEMPORAIS DEVERA SER REALIZADO O

MONITORAMENTO DE ESTADO DO DPS (DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS DE REDE).
PROCEDA DA SEGUINTE FORMA: ABRA O QUADRO PRINCIPAL DE ENERGIA E OBSERVE O LED (LUZ

INDICATIVA DO ESTADO DE OPERAGAO), SE ESTE ESTIVER APAGADO E SINAL QUE FALTA ENERGIA NA
REDE OU PODE TER OCORRIDO A QUEIMA DO DISPOSITIVO DE PROTECAO, O QUE E COMUM QUANDO O
DPS ATUA. TENHA SEMPRE OUTRO DPS RESERVA PARA EFETUAR A SUBSTITUICAO, LEMBRANDO QUE

PARA A REALIZAGAO DESTE PROCEDIMENTO, "O DISJUNTOR GERAL DO QUADRO DEVE ESTAR
DESATIVADQO".

ELETRODUTO EMBUTIDO OU
APARENTE NA ALVENARIA

CONDUTORES PROVENIENTES

OTAVIO

RE-02 |16/10/24| ADEQUAGAO

VITOR

LEGENDAS

— Luminaria plafon LED 24W

— Luminaria tubular LED 16W

— Interruptor simples de uma segGo
— Interruptor intermediario (Four—Way)

— Interruptor paralelo (Three—Way)

— Tomada 130cm — poténcia indicada
— Tomada 30cm — poténcia indicada

— Tomada dupla baixa 30cm

— Tomada para chuveiro — ndo plugavél

— Caixa de passagem octogonal

n:@<v7¥<7d7 ® ® O

— Condulete Tipo "T" Front

'Il?ﬂ*:}:}n'ﬁ@

il

— Condulete Tipo "X" Front

— Curva 90 Eletroduto Condulete 1”

— Quadro de Distribuigdo

— Disjuntor termomagnetico, monopolar, Curva C — Corrente Indicada

— Disjuntor termomagnetico, tripolar, Curva C — Correte Indicada

— Dispositivo DR bipolar 30mA — Corrente Indicada

— DPS Classe Il 275V 20kA 1P

— Eletroduto PVC rigido @1”
— Eletroduto PVC rigido #1”

— Neutro, Fase, Retorno, Terra

CARIMBO DE APROVAGAO :

DA REDE ELETRICA ,
MODULO C/ FURO P/

SAIDA DE FIO

CONECTOR TIPO PORCELANA
P/ 3 ELEMENTOS 10MM?

©oo
CX. PVC 4"x2"x2" 009
APARENTE NA ALVENARIA
P o
CONDUTORES PROVENIENTES o
DO EQUIPAMENTO ’
o

5)

VISTA INTERNA

PLACA 4"x2" P/ 1
MODULO VERTICAL

CABOS PROVENIENTES
DO EQUIPAMENTO

VISTA EXTERNA

Os projetos referentes ao Processo SEI N°

APROVAGAO DE PROJETOS

, encontram-se dentro das normas e exigéncias da Secretaria

de Estado da Infraestrutura - SEINFRA, tendo sido elaborado por profissionais habilitados.

SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

GERENCIA DE ANALISE DE VIABILIDADE DE AREAS PARA
IMPLANTACAO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS - GEAVPH

ASSESSORIA EXECUTIVA DE RELAGOES
INTERGOVERNAMENTAIS - ASERI

GOVERNO'DE

ZGOIAS

NOTA:

O DETALHES ACIMA APRESENTADO, DEVERA SER APLICADO P/ TODAS AS

LIGACOES DE EQUIPAMENTOS FIXOS, EM CONTATO DIRETO COM AGUA OU AREAS
MOLHADAS, COM A REDE ELETRICA. EX.: PORTAO ELETRICO, TORNEIRAS ELETRICAS,

CHUVEIROS, CONJ. MOTO-BOMBAS, ETC.

O ESTADO QUE DA CERTO

EDIFiCIO THE PRIME TAMANDARE OFFICE
Rua 5, N° 691 — 23° andar, Setor Oeste. Goiania-GO — CEP 74.115-060

ADEQUACAO PROJETO ELETRICO

AVENIDA UNIVERSITARIA, N° 1750, SETOR UNIVERSITARIO, 74.605-010. GOIANIA-GO.

ESCOLA DO FUTURO DO ESTADO DE GOIAS
BASILEU FRANCA

TERREO

RESPONSAVEL LEGAL
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIEMTNO E INOVAGAO - CNPJ: 21.652.711/0001-10

AUTOR DO PROJETO

ENG° ELETRICISTA LUCAS MENDES LOUZA - CREA: 1016457723D-GO

COAUTOR DO PROJETO

AUTOR DA ADEQUAGAO
ENG®° ELETRICISTA E DE SEG. DO TRABALHO VITOR AUGUSTO SANTANA MARTINS - CREA 1018503188D-GO

CONTEUDO

PONTO DE ILUMINAGCAO E FORCA DO TERREO E PAVIMENTO 01

DET. P/ PONTO DE FORCA PARA CHUVEIRO

S/ESCALA

AREA DO TERRENO ORIGINAL DESENHO

-m?

VITOR MARTINS

DATA
OUT/2024

ESCALA

INDICADA

FOLHA

01

AREA CONSTRUIDA
1.380,80m?

PROGRAMA

AUTOCAD 2025

FORMATO
A0 (1544x841 mm)

/04

IMPORTANTE

- Aproposta de Manutencéo refere-se a valores obtidos com base em levantamento arquitetonico apresentado pela equipe da UEG (Universidade Estadual de Goias),

portanto, conferir necessidade e quantitativos antes da execugéo dos servigo;
- Antes da execugo, verificar a compatibilidade com os demais projetos complementares: EXECUTIVO, ESTRUTURAL INCENDIO E ELETRICO;
- Conforme Lei 9.610/98, o seu conteudo ndo podera ser copiado ou utilizado por terceiros sem autorizagao.
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DETALHE INTERRUPTOR PARALELO
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DETALHE INTERRUPTOR SIMPLES
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DET. ATERRAMENTO TN-S
S/ESCALA

CONCRETO,
ALVENARIA
OU MADEIRA
w BUCHA AMERICANA PARA MADEIRA
BUCHA DE NYLON PARA ALVENARIA
E CONCRETO
ELETRODUTO
— PVC RIGIDO
BRACADEIRA CUNHA
ARRUELA LISA IPO D - COR: PRETO
N PARAFUSO FENDA ROSCA SOBERBA
NOTA:

A ESPECIFICACAO DETALHADA DOS COMPONENTES
E INDICADA NA LISTA DE MATERIAL DO PROJETO.

DET. ABRACADEIXA DE FIXACAO DE ELETRODUTO RIGIDO

S/ESCALA

ESTRUTURA METALICA

Y,

i CURVA PVC RIGIDO 90°

ELETRODUTO RIGIDO
A SER INSTALADO NO ENTREFORRO

PROJECAO DO FORRO

T
BRACADEIRA/

ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL A SER INSTALADO
APARENTE EM PAREDE

PAREDE DE GESSO
OU ALVENARIA

T
BRACADEIRA/

INTERRUPTOR, TOMADA OU CONJUGADO o

CAIXA DE DERIVACAO CONDULETE

A SER INSTALADO COM ESPELHO EM PVC 4x2" EM PVC

PISO ACABADO

DET. INSTALACOES APARENTES
S/ESCALA

dl

HISTORICO DE REVISOES:

*  NAO FOI LOCALIZADO NENHUM HISTORICO DAS REV’ISOES ANTERIORES E POSTERIORES A DATA DE
27/12/2021. A PARTIR DA REVISAO RE-01 TODO HISTORICO DE ALTERACOES ESTARAO ESPECIFICADAS NESTE

QUADRO.
HISTORICO DE ALTERACAO R02:
1. Inclusado de ponto de forga para chuveiro no banheiro PCD circo do térreo:

*  Inclusdo do circuito do chuveiro no quadro de carga do pavimento térreo;
*  Adigao de eletrodutos e condutores para alimentagédo do novo circuito.

2. Retirada de eletrocalha de saida do quadro de distribuicdo do térreo (QDFL-BLO3-TERREO):

*  Foi r.emovido a eletrocalha para compatibilizagédo da planilha orgamentaria licitada, devido a ausencia do material em
* Pljc?gggzs saidas foram feitas apartir de eletrodutos PVC rigidos aparente.

3. Recalculo da poténcia instalada e poténcia de demanda

*  Foram recalculado a poténcia instalada e poténcia demandada de todos os quadros de distribuigao;

4. Adequacgdes do projeto conforme norma NT 001 EQTL.

* Devido ao prazo da ultima revis&o indicada e a troca da concessionaria de energia elétrica para EQUATORIAL ENERGIA
GOIAS, foi readequados os itens normativos para correta execugao e funcionamento do sistema elétrico.

HISTORICO DE REVISAOES

LAJE
FIXACAO A

CHUMBADOR

ABRACADEIRA TIPO "D”
GALVANIZADA

TIRANTE DE ACO
ROSQUEAVEL 1/47

REVISAO| DATA MOTIVAGAO SOLICITANTE CONTEUDO AUTOR
RE-00 |26/12/21| PROJETO BASICO LUCAS
RE-01 13/04/23| PROJETO EXECUTIVO OTAVIO
RE-02 |16/10/24| ADEQUAGAO VITOR

LEGENDAS

L= — Condulete Tipo "X" Front
— Luminaria plafon LED 24W
— Curva etroduto Condulete
r [ 90 Eletroduto Condulete 1"
— Luminaria tubular LED 16W > | — Quadro de Distribuigtio
O — Interruptor simples de uma segGo
— Disjuntor termomagnetico, monopolar, Curva — Corrente Indicada
Y Disjuntor t ti lar, Curva C — Corrente Indicad
© — Interruptor intermediario (Four—Way)
o’m}, — Disjuntor termomagnetico, tripolar, Curva C — Correte Indicada
[ ) — Interruptor paralelo (Three—Way) ! < P
— Dispositivo DR bipolar 30mA — Corrente Indicada
Y — Tomada 130cm — poténcia indicada
D — Tomada 30cm — poténcia indicada DPS _ DPS Classe Il 275V 20kA 1P
L D) — Tomada dupla baixa 30cm =
—— | - Eletroduto PVC rigido 81"
e ) — Tomada para chuveiro — ndo plugavél
=—— | — Eletroduto PVC rigido #1”
@ — Caixa de passagem octogonal
—-H-LT— — Neutro, Fase, Retorno, Terra
& — Condulete Tipo "T" Front

CARIMBO DE APROVAGAO :

APROVAGAO DE PROJETOS

Os projetos referentes ao Processo SEI N° , encontram-se dentro das normas e exigéncias da Secretaria

de Estado da Infraestrutura - SEINFRA, tendo sido elaborado por profissionais habilitados.

ASSESSORIA EXECUTIVA DE RELAGOES

GERENCIA DE ANALISE DE VIABILIDADE DE AREAS PARA
INTERGOVERNAMENTAIS - ASERI

IMPLANTAGAO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS - GEAVPH

GOVERNO'DE

ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

SEINFRA

Secretaria de Estado
da Infraestrutura

EDIFiCIO THE PRIME TAMANDARE OFFICE
Rua 5, N° 691 — 23° andar, Setor Oeste. Goiania-GO — CEP 74.115-060

ADEQUACAO PROJETO ELETRICO

AVENIDA UNIVERSITARIA, N° 1750, SETOR UNIVERSITARIO, 74.605-010. GOIANIA-GO.

ESCOLA DO FUTURO DO ESTADO DE GOIAS
BASILEU FRANCA

TERREO

RESPONSAVEL LEGAL
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIEMTNO E INOVAGAO - CNPJ: 21.652.711/0001-10

AUTOR DO PROJETO

ENG° ELETRICISTA LUCAS MENDES LOUZA - CREA: 1016457723D-GO

COAUTOR DO PROJETO

AUTOR DA ADEQUAGAO
ENG®° ELETRICISTA E DE SEG. DO TRABALHO VITOR AUGUSTO SANTANA MARTINS - CREA 1018503188D-GO

CONTEUDO

PONTO DE ILUMINAGCAO E FORCA DO TERREO E PAVIMENTO 01

ELETRODUTO DE PVC/ | UvAa PVC

RIGIDO

FIXACAQO DE ELETRODUTOS NO ENTREFORRO
S/ESCALA

FORRO

AREA DO TERRENO ORIGINAL DESENHO DATA ESCALA FOLHA
VITOR MARTINS
-m?2 OUT/2024 |N DlCA DA 02
AREA CONSTRUIDA PROGRAMA FORMATO / 0 4
1.380,80m? AUTOCAD 2025 AO (1544x841 mm)

IMPORTANTE

A proposta de Manutencgéo refere-se a valores obtidos com base em levantamento arquitetdnico apresentado pela equipe da UEG (Universidade Estadual de Goias),
portanto, conferir necessidade e quantitativos antes da execugéo dos servigo;

Antes da execugo, verificar a compatibilidade com os demais projetos complementares: EXECUTIVO, ESTRUTURAL INCENDIO E ELETRICO;
Conforme Lei 9.610/98, o seu conteudo ndo podera ser copiado ou utilizado por terceiros sem autorizagao.
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HISTORICO DE REVISOES:

*  NAO FOI LOCALIZADO NENHUM HISTORICO DAS REV’ISOES ANTERIORES E POSTERIORES A DATA DE
27/12/2021. A PARTIR DA REVISAO RE-01 TODO HISTORICO DE ALTERACOES ESTARAO ESPECIFICADAS NESTE

QUADRO.
HISTORICO DE ALTERACAO R02:
1. Inclusado de ponto de forga para chuveiro no banheiro PCD circo do térreo:

*  Inclusdo do circuito do chuveiro no quadro de carga do pavimento térreo;
*  Adigao de eletrodutos e condutores para alimentagédo do novo circuito.

2. Retirada de eletrocalha de saida do quadro de distribuicdo do térreo (QDFL-BLO3-TERREO):

*  Foi r.emovido a eletrocalha para compatibilizagédo da planilha orgamentaria licitada, devido a ausencia do material em
* Pljc?gggaés saidas foram feitas apartir de eletrodutos PVC rigidos aparente.

3. Recalculo da poténcia instalada e poténcia de demanda

*  Foram recalculado a poténcia instalada e poténcia demandada de todos os quadros de distribuigao;

4. Adequacgdes do projeto conforme norma NT 001 EQTL.

* Devido ao prazo da ultima revis&o indicada e a troca da concessionaria de energia elétrica para EQUATORIAL ENERGIA
GOIAS, foi readequados os itens normativos para correta execugao e funcionamento do sistema elétrico.

HISTORICO DE REVISAOES

REVISAO| DATA MOTIVAGAO SOLICITANTE CONTEUDO AUTOR
RE-00 |26/12/21| PROJETO BASICO LUCAS
RE-01  |13/04/23| PROJETO EXECUTIVO OTAVIO
RE-02 |16/10/24| ADEQUAGCAO VITOR

LEGENDAS

— Condulete Tipo "X" Front

— Luminaria plafon LED 24W
— Curva 90 Eletroduto Condulete 1”

— Luminaria tubular LED 16W

— Quadro de Distribuigdo

— Interruptor simples de uma segGo
— Disjuntor termomagnetico, monopolar, Curva C — Corrente Indicada

— Interruptor intermediario (Four—Way)

— Disjuntor termomagnetico, tripolar, Curva C — Correte Indicada
— Interruptor paralelo (Three—Way)

B % ) N Voo

— Dispositivo DR bipolar 30mA — Corrente Indicada
— Tomada 130cm — poténcia indicada

— Tomada 30cm — poténcia indicada DPS Classe Il 275V 20KkA 1P

1H]
o
o
»
|

Tomada dupla baixa 30cm
— Eletroduto PVC rigido @1”

— Tomada para chuveiro — ndo plugavél
— Eletroduto PVC rigido #1”

— Caixa de passagem octogonal

i

Neutro, Fase, Retorno, Terra

n:@<v7¥<7d7 ® ® O

— Condulete Tipo "T" Front

CARIMBO DE APROVAGAO :

APROVAGAO DE PROJETOS

Os projetos referentes ao Processo SEI N° , encontram-se dentro das normas e exigéncias da Secretaria

de Estado da Infraestrutura - SEINFRA, tendo sido elaborado por profissionais habilitados.

ASSESSORIA EXECUTIVA DE RELAGOES
INTERGOVERNAMENTAIS - ASERI

GERENCIA DE ANALISE DE VIABILIDADE DE AREAS PARA
IMPLANTACAO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS - GEAVPH

GOVERNO'DE

ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

EDIFiCIO THE PRIME TAMANDARE OFFICE
Rua 5, N° 691 — 23° andar, Setor Oeste. Goiania-GO — CEP 74.115-060

ADEQUACAO PROJETO ELETRICO

AVENIDA UNIVERSITARIA, N° 1750, SETOR UNIVERSITARIO, 74.605-010. GOIANIA-GO.

ESCOLA DO FUTURO DO ESTADO DE GOIAS
BASILEU FRANCA

TERREO

RESPONSAVEL LEGAL
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIEMTNO E INOVAGAO - CNPJ: 21.652.711/0001-10

AUTOR DO PROJETO

ENG° ELETRICISTA LUCAS MENDES LOUZA - CREA: 1016457723D-GO

COAUTOR DO PROJETO

AUTOR DA ADEQUAGAO
ENG®° ELETRICISTA E DE SEG. DO TRABALHO VITOR AUGUSTO SANTANA MARTINS - CREA 1018503188D-GO

CONTEUDO

DIAGRAMA UNIFILAR

AREA DO TERRENO ORIGINAL DESENHO DATA ESCALA FOLHA
VITOR MARTINS
-m?2 OUT/2024 |N DlCA DA 03
AREA CONSTRUIDA PROGRAMA FORMATO / 0 4
1.380,80m? AUTOCAD 2025 AO (1544x841 mm)

IMPORTANTE

- Aproposta de Manutencéo refere-se a valores obtidos com base em levantamento arquitetonico apresentado pela equipe da UEG (Universidade Estadual de Goias),
portanto, conferir necessidade e quantitativos antes da execugéo dos servigo;
Antes da execugo, verificar a compatibilidade com os demais projetos complementares: EXECUTIVO, ESTRUTURAL INCENDIO E ELETRICO;
Conforme Lei 9.610/98, o seu conteudo ndo podera ser copiado ou utilizado por terceiros sem autorizagao.
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Quadro de Cargas

QDGOJ

QDGOJ3

Quadro p/ 24 médulos — 225A

QDFL—-BLO3—PAV1 — QDFL—BLO3—PAV1 —

QDFL—BLO3—-PAV2 — QDFL—-BLO3—PAV2 —

ABC

HISTORICO DE REVISOES:

Circ. Descri¢do Qd.Distr.| Pot. | Pot. |[Demanda| Fat. | Corr. | Fases | Prot. | Cond. | Fases Obs.
W W V.A (%) Pot. A A mm2 | ABC
WA-BL03-PAV) QDFL-BLO3—-PAV1 34987.7|34987.743203.5 100%| 0.81] 65.64| 3 80A 25| ABC
WA-BL05-PAV2{ QDFL—-BLOS—PAV2 8670.8|8670.8|10645.9 100%| 0.81] 16.17] 3 40A 101 ABC
WA-BL03-PAV| QDFL—BLO3—PAV3 33018.5[33018.5(41179.5 100%| 0.80| 62.56| 3 80A 25| ABC
(OFL-BL03-TRRED| QDF L—BLOS3—TERREO 12655.612655.6(13092.9 100%| 0.97] 19.89| 3 63A 16| ABC
Total 89332.64 | 89332.6 {108119.8
Aliment.|C=10m QT=2% 89332.6 [108119.8 100%| 0.83]164.27| 3 175A 70| ABC |-
Poténcia Demandada: 100% (89332.6 W) (108119.8 V.A)
Corrente nas Fases:  A=164.3A B=164.3A C(C=164.3A
Quadro de Cargas
QDFL—BLOS—TERREO
Circ. Descri¢do lluminagdo Tomadas Chuveiro| Pot. Pot. |Demanda| Fat. | Corr. | Fases | Prot. | Cond. | Fases Obs.
T6W | 24W 100W | 600VA So00W | W V.A (%) Pot. A A mm2 | ABC
T |lluminagdo o7 912 960| 84.23%| 0.95| 3.68| 1 T0A 2.5 C |Gerdl
2 |lluminagdo 7 112 117.89| 84.23%| 0.95| 0.45| 1 T0A 2.5 C |Circulagdo
S |lluminacdo 7 168(176.84| 84.23%| 0.95| 0.68]| 1 T0A 2.5 C [|Sanitario
4 |Tomadas 18 18001956.52| 74.43%| 0.92| 6.62| 1 T6A 2.5 A |TUG
5 |Tomadas 3 14401 1800| 74.43% 0.8 6.09] 1 T6A 2.5 B |Sanitarios
6 |[Chuveiro 1 5500| 5500 557% 1 13.75 1 40A 6| C [|Vestiario feminino
7 | Chuveiro 1 5500 35500 50% 1 1375 1 40A 6| A |Vestiario masculino
8 |Chuveiro 1 5500| 5500 95% M 13875 1 40A 6| B [PCD
RES. |Circuito Reserva -
RES. |Circuito Reserva -
RES. |Circuito Reserva -
Total 64 7 18 3 S5 120932.0{21511.3
Aliment.|C=10m QT=2% 12652.613092.9 100%| 0.97] 19.89| 3 6 3A 16| ABC |-

Potéencia lotal

(20932.0 W) (21511.3 V.A) Poténcia Demandada: 60.87% (12655.6 W)

(13092.9 V.A)

Corrente nas Fases:

A=20.6A B=20.1A C=18.8A

Quadro de Cargas

QDFL—BLOS—PAVT

Circ. Descrigdo lluminagdo Tomadas Qd.Distr.| Pot. | Pot. |[Demanda| Fat. | Corr. | Fases | Prot. | Cond. | Fases Obs.
16W | 24W 100W | 600W W W V.A (%) Pot. A A mm2 | ABC
T |lluminagdo 20 2 368|387.57 86%| 0.95 1.91 1 10A 2.5 C |Gerdl
2 |lluminagdo 4 64| 67.37 86%| 0.95| 0.26| 1 10A 2.5 C |Circulagdo
S |lluminagdo S 1201 126.32 86%| 0.95| 0.49| 1 10A 2.5 C [|Sanitarios
4 |Tomadas 7 700|760.87 73%| 0.92| 252 1 16A 25 A |TUG
S5 | Tomadas S 30005260.87 73%| 0.92| 10.82| 1 16A 2.5 B |Sanitarios/DML
(DAC-BLOS-PAVI) QDAC—BLO3—PAVI 31830.0131830.039787.5 100%| 0.80| 60.45| 3 80A 0| ABC |Quadro de Distribuictio Ar Condicionados
RES. |Circuito Reserva -
RES. |Circuito Reserva -
Total 24 7 7 S 3183036082.044390.5
Aliment.|C=10m QT=2% 34987.7143203.5 100%| 0.81] 65.64| 3 80A 25| ABC |-

Poténcia Total (36082.0 W) (44390.3 V.A) Poténcia Demandada: 97.33% (34987.7 W)

(43203.5 V.A)

Corrente nas Fases:

A=63.0A B=71.2A C=62.7A

QDFL—BLO3—PAV3 — QDFL—BLO3—PAV3 —
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QDFL—BLO3—PAV1

Quadro p/ 24 médulos — 100A

NAO FOI LOCALIZADO NENHUM HISTORICO DAS REV’ISOES ANTERIORES E POSTERIORES A DATA DE
27/12/2021. A PARTIR DA REVISAO RE-01 TODO HISTORICO DE ALTERACOES ESTARAO ESPECIFICADAS NESTE

QUADRO.

HISTORICO DE ALTERAGAO R02:

1. Inclusado de ponto de forga para chuveiro no banheiro PCD circo do térreo:

Inclusao do circuito do chuveiro no quadro de carga do pavimento térreo;
Adigéo de eletrodutos e condutores para alimentagéo do novo circuito.

2. Retirada de eletrocalha de saida do quadro de distribuicdo do térreo (QDFL-BLO3-TERREO):

Foi removido a eletrocalha para compatibilizagdo da planilha orgamentaria licitada, devido a ausencia do material em

planilha;

Todas as saidas foram feitas apartir de eletrodutos PVC rigidos aparente.

3. Recalculo da poténcia instalada e poténcia de demanda

Foram recalculado a poténcia instalada e poténcia demandada de todos os quadros de distribuigéo;

4. Adequacgdes do projeto conforme norma NT 001 EQTL.

Devido ao prazo da ultima revis&o indicada e a troca da concessionaria de energia elétrica para EQUATORIAL ENERGIA
GOIAS, foi readequados os itens normativos para correta execugao e funcionamento do sistema elétrico.

QDAC—-BLO3—PAV1

Quadro de Cargas

QDFL—BLOS—PAV2

Circ. Descrig¢do lluminagdo Tomadas Qd.Distr.| Pot. | Pot. |[Demanda| Fat. | Corr. | Fases | Prot. | Cond. | Fases Obs.
16W | 24W 100W | 600VA W W V.A (%) Pot. A A mm2 | ABC
1 |lluminacdo 57 912 960 84%| 0.95| 3.67] 1 10A 2.5 C |Gerdl
2 |lluminagdo 7 1121 117.89 84%| 0.95| 0.45] 1 10A 2.5 C |Circulagdo
S5 |lluminagdo 6 1441151.58 84%| 0.95| 0.58] 1 10A 2.5 C |Sanitarios
4 |Tomadas 18 1800| 2230 712% 0.8| 7.36| 1 16A 2.5 A |TUG
5 |Tomadas 4 1920| 2400 712% 0.8| 7.85| 1 16A 2.5 B |Sanitarios
OAC-BL05-PA2| QDAC—-BLOS—-PAV2 4990.014990.016237.5 100%| 0.80] 9.48| 3 S32A 6| ABC |Quadro de Distribuigto do Ar Condicionado
RES. |Circuito Reserva -
RES. |Circuito Reserva -
Total 64 6 18 4 4990(9878.0112117.0
Aliment.|C=10m QT=2% 8670.8(10643.9 100%| 0.81] 1617 3 40A 10| ABC |-
Poténcia Total (9878.0 W) (12117.0 V.A) Poténcia Demandada: 87.84% (8670.8 W) (10643.9 V.A)

Corrente nas Fases:

A=16.9A B=17.4A C=14.2A

5 — Tomadas — Sanitarios

4 — Tomadas — TUG
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1 — lluminagdo — Geral
Reserva
Reserva

=

o|o|o|o
o|o|o|o

QDFL—BLO3—PAV1

3#3x25/25,/25mm2

Reserva
Reserva
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Reserva
Reserva
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Reserva
Reserva
Reserva

HISTORICO DE REVISAOES

6 2"

QDFL—BLOS—PAVZ2

Quadro p/ 24 mbédulos — 100A

3
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VISTA QUADRO DISTRIBUICAO DO PAV. 02

Quadro de Cargas

QDFL—BLO3—PAV3 (QDFL-BLO3—PAV3)

Circ. Descri¢do lluminagdo Tomadas Qd.Distr| Pot. | Pot. |Demanda| Fat. | Corr. | Fases | Prot. | Cond. | Fases Obs.
16W | 24W 100W | 600VA W W V.A (%) Pot. A A mm2 | ABC
1 |lluminagdo 20 3201336.84 86%| 0.95| 132 1 10A 2.5 C |Geradl
2 |lluminagdo 4 64| 67.37 86%| 0.95| 0.26] 1 10A 2.5 C |Circulagdo
3 |lluminagdo 7 168(176.84 386%| 0.95| 0.69| 1 10A 2.9 C [|Sanitarios
4 |Tomadas 7 7001 875 715% 0.8] 298] 1 16A 2.5 A |TUG
5 |Tomadas ® 2400| 3000 13% 0.8] 10.23] 1 16A 2.5| B |Sanitarios/DML
(OAC-BL03-PAVS| QDAC—BLOS—-PAV3 50214.8130214.8|57768.5 100%| 0.80| 57.38| 3 80A 25| ABC
Total 24 7 7 5 30214.8|53866.8 | 42224.6
Aliment.|C=10m QT=2% 33018.5 41179.5 100%| 0.80| 62.56| 3 80A 25| ABC |-

Poténcia Total (33866.8 W) (42224.6 V.A) Poténcia Demandada: 97.52% (33018.5 W)

(41179.5 V.A)

Corrente nas Fases:

A=60.4A B=67.6A (C=59.7A

S/ESCALA

VISTA QUADRO DISTRIBUICAO DO PAV. 03

S/ESCALA

4 — Tomadas — TUG

5 — Tomadas — Sanitarios/DML

Reserva
1 — lluminagdo — Geral
Reserva
Reserva

QDFL—BLO3—PAV2
% 1.1/2"

3#10/10/10mm2

QDFL—BLO3—PAV3

Quadro p/ 24 médulos — 100A
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Neutro

QDAC—BLO3—PAV2 — Quadro de Distribuigdo do Ar Condicionado
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QDFL—-BLO3—PAV3

6 2"

3#25/25/25mm2

REVISAO| DATA MOTIVAGAO SOLICITANTE CONTEUDO AUTOR
RE-00 |26/12/21| PROJETO BASICO LUCAS
RE-01 13/04/23| PROJETO EXECUTIVO OTAVIO
RE-02 |16/10/24| ADEQUAGAO VITOR

LEGENDAS
L= — Condulete Tipo "X" Front
— Luminaria plafon LED 24W
r — Curva 90 Eletroduto Condulete 1”
- — Quadro de Distribuigdo
Luminaria tubular LED 16W > | Quadro de Distribuicd
O — Interruptor simples de uma segGo
© SRS — Disjuntor termomagnetico, monopolar, Curva C — Corrente Indicada
— Interruptor intermediario (Four—Way)
& — Disjuntor termomagnetico, tripolar, Curva C — Correte Indicada
[ ) — Interruptor paralelo (Three—Way)
— Dispositivo DR bipolar 30mA — Corrente Indicada
Y — Tomada 130cm — poténcia indicada
D — Tomada 30cm — poténcia indicada DF’S _ DPS Classe Il 275V 20kA 1P
L D) — Tomada dupla baixa 30cm =
—— | - Eletroduto PVC rigido 81"
e ) — Tomada para chuveiro — ndo plugavél
=—— | — Eletroduto PVC rigido #1”
@ — Caixa de passagem octogonal
—-H-LT— — Neutro, Fase, Retorno, Terra
& — Condulete Tipo "T" Front

CARIMBO DE APROVAGAO :

Os projetos referentes ao Processo SEI N°

APROVAGAO DE PROJETOS

, encontram-se dentro das normas e exigéncias da Secretaria

de Estado da Infraestrutura - SEINFRA, tendo sido elaborado por profissionais habilitados.

GERENCIA DE ANALISE DE VIABILIDADE DE AREAS PARA
IMPLANTACAO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS - GEAVPH

G

SEINFRA
Secretaria de Estado
da Infraestrutura

ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

EDIFiCIO THE PRIME TAMANDARE OFFICE
Rua 5, N° 691 — 23° andar, Setor Oeste. Goiania-GO — CEP 74.115-060

ADEQUACAO PROJETO ELETRICO

ASSESSORIA EXECUTIVA DE RELAGOES
INTERGOVERNAMENTAIS - ASERI

OVERNO'DE

RESPONSAVEL LEGAL

AVENIDA UNIVERSITARIA, N° 1750, SETOR UNIVERSITARIO, 74.605-010. GOIANIA-GO.

ESCOLA DO FUTURO DO ESTADO DE GOIAS

BASILEU FRANCA

TERREO

AUTOR DO PROJETO

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIEMTNO E INOVAGAO - CNPJ: 21.652.711/0001-10

COAUTOR DO PROJETO

ENG° ELETRICISTA LUCAS MENDES LOUZA - CREA: 1016457723D-GO

AUTOR DA ADEQUAGAO

ENG° ELETRICISTA E DE SEG. DO TRABALHO VITOR AUGUSTO SANTANA MARTINS - CREA 1018503188D-GO

CONTEUDO

DIAGRAMA UNIFILAR

AREA DO TERRENO ORIGINAL DESENHO DATA

VITOR MARTINS

-m? OuT/2024

ESCALA

INDICADA

FOLHA

04

AREA CONSTRUIDA
1.380,80m?

PROGRAMA
AUTOCAD 2025

FORMATO
A0 (1544x841 mm)

/ 04

IMPORTANTE

portanto, conferir necessidade e quantitativos antes da execugéo dos servigo;

A proposta de Manutencgéo refere-se a valores obtidos com base em levantamento arquitetdnico apresentado pela equipe da UEG (Universidade Estadual de Goias),

- Antes da execugo, verificar a compatibilidade com os demais projetos complementares: EXECUTIVO, ESTRUTURAL INCENDIO E ELETRICO;
- Conforme Lei 9.610/98, o seu conteudo ndo podera ser copiado ou utilizado por terceiros sem autorizagao.
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