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1. CONSIDERACOES GERAIS

Alimentacao elétrica

Diretoria de Gestéo, Articulacdo e Projetos Educacionais - DIGAP
Coordenacéo Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST

&
FNde

O Dimensionamento do projeto foi realizado conforme os critérios da concessionaria local,

tendo como defini¢gBes de entrada os seguintes critérios:

Entrada de servigo - AL1 (Pavimento)

Esquema de ligagéo 3F+N
Tensao nominal (V) 380/220 V
Frequéncia nominal (Hz) 60

Corrente de curto-circuito total

presumida (kA) 0.40

Fatores de demanda

A demanda foi aplicada para determinar a poténcia demandada pelo quadro. Foram

considerados os seguintes critérios para calculo:

AL1 (TERREO)

Tipo: Unidade consumidora individual

Poténcia instalada Fator de demanda

Tipo de carga (KVA) %) Demanda (kVA)
lluminagado e TUG's (Escolas e 132 59 5453 7299
semelhantes)
TOTAL 72.29
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Quadro de medigé&o e protecao geral

A protecdo geral para o alimentador deve ser realizada por um disjuntor termomagneético,
localizado no quadro geral de medigéo que serd instalado na parede do muro localizado no
limite do passeio no acesso da propriedade e um disjuntor de manutengédo no quadro de
distribuicéo localizado no primeiro pavimento da residéncia.

Quadro Protecéo (A) | Secdo (mm?)
QM1
(Pavimento) 125.00 35

Dimensionamento dos quadros de distribui¢cao

Quadro Protecéo (A)
QD1 (TERREO)  50.00

QD2 (TERREO)  40.00

QD3 (TERREO)  50.00

QD4 (TERREO)  16.00

QGBT (TERREO) 125.00

Queda de tenséo

A instalagcéo atendida por ramal de baixa tenséo tera queda de tensdo maxima desde
0 ponto de entrega até o circuito terminal, conforme a tabela abaixo:

Queda de tensdo admissivel (CA)

Total (%) 5
Alimentacéo (%) 4
lluminacgéo (%) 4
Forca (%) 4
Controle (%) 1
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Queda de tensdo admissivel (CC)

Total (%)

N

Alimentacéo (%) 2
[luminacgéo (%) 2
Forca (%) 2

Controle (%) 1

Temperatura ambiente

A temperatura média do ambiente e do solo s@o elementos utilizados para o célculo
do Fator de correcéo por temperatura. O FCT é utilizado no célculo da corrente de projeto
corrigida para o dimensionamento da secéo da fiagao do circuito.

Ambiente (°C) | 30

Solo (°C) 20

Pontos elétricos
Composicéo e tabelas de cargas

Para o projeto em questéo foram consideradas as seguintes poténcias unitarias e respectivos
fatores de poténcia:

Pontos de forca

Pontos de forca - Uso especifico - Bomba - 3cv
Peca o

trifasico
Poténcia unitaria (W) 2200
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NUmero de pontos 5
atendidos

Poténcia total (W) 4400
Fator de poténcia 0.8

Pontos de forga - Uso geral - 2P+T 10

Peca A - alta
Poténcia unitaria (W) 100
NUmgro de pontos 47
atendidos

Poténcia total (W) 4700
Fator de poténcia 0.9

Pontos de forga - Uso especifico - Condicionador de ar Split

Peca 30000BTU
Poténcia unitaria (W) 2900
NUmgro de pontos 6
atendidos

Poténcia total (W) 17400
Fator de poténcia 0.9

Peca

Pontos de forca - Uso geral - 2P+T 10 A -

média
Poténcia unitaria (W) 100
NUmgro de pontos 33
atendidos
Poténcia total (W) 3300
Fator de poténcia 0.9

Pontos de forga - Uso geral - 2P+T 10 A

Peca - baixa
Poténcia unitaria (W) 100
NUmero de pontos 8

atendidos

Fnde

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA(;AO — FNDE
SBS Q.2 Bloco F Edificio FNDE — 70.070-929 — Brasilia, DF

Site: www.fnde.gov.br



Ministério da Educacéo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacéo

Diretoria de Gestéo, Articulacdo e Projetos Educacionais - DIGAP

Coordenacéo Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST

Poténcia total (W)

800

Fator de poténcia

0.9

Peca

Pontos de forga - Uso geral - 2P+T 10A (2) -

média.
Poténcia unitaria (W) 200
NUmgro de pontos 15
atendidos
Poténcia total (W) 3000
Fator de poténcia 0.9

Pontos de forga - Uso geral - 2P+T 10A (2)

Peca - baixa.
Poténcia unitaria (W) 200
NUmgro de pontos 7
atendidos

Poténcia total (W) 1400
Fator de poténcia 0.9

Pontos de forga - Uso especifico - Condicionador de ar Split

Peca 22000BTU
Poténcia unitaria (W) 1990
NUmgro de pontos 5
atendidos

Poténcia total (W) 3980
Fator de poténcia 0.9

Pontos de forga - Uso especifico - Chuveiro

Peca 5000 W
Poténcia unitaria (W) 5000
NUmgro de pontos 8
atendidos

Poténcia total (W) 40000
Fator de poténcia 0.9

Fnde
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Pontos de forga - Uso especifico - Torneira
Peca -
elétrica.
Poténcia unitaria (W) 5000
NUmero de pontos 4
atendidos
Poténcia total (W) 20000
Fator de poténcia 0.9

Pontos de forca - Uso especifico -
Peca .
Coifa
Poténcia unitaria (W) 600
NUmero de pontos 1
atendidos
Poténcia total (W) 600
Fator de poténcia 0.9

Pontos de forga - Uso geral - 2P+T 10 A - 1000
Peca .
W - baixa
Poténcia unitaria (W) 1000
NUmero de pontos 1
atendidos
Poténcia total (W) 1000
Fator de poténcia 0.9

Pontos de forga - Uso especifico - Microondas 1500
Peca .
- Baixa
Poténcia unitaria (W) 1500
NUmero de pontos 1
atendidos
Poténcia total (W) 1500
Fator de poténcia 0.9

FNde
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Peca Pontos de forga - Uso especifico - Microondas
¢ 1500W

Poténcia unitaria (W) 1500

NUmero de pontos 5

atendidos

Poténcia total (W) 3000

Fator de poténcia 0.9

Pontos de for¢a - Uso geral - 2P+T 10 A - 600 W
Peca .
- média
Poténcia unitaria (W) 600
NUmero de pontos 4
atendidos
Poténcia total (W) 2400
Fator de poténcia 0.9

Pontos de for¢a - Uso geral - 2P+T 10 A - 1000 W

Peca - média
Poténcia unitaria (W) 1000
NUmgro de pontos 5
atendidos

Poténcia total (W) 2000
Fator de poténcia 0.9

Pontos de for¢a - Uso geral - 2P+T 10 A - 2000 W

Peca - média
Poténcia unitaria (W) 2000
NUmgro de pontos 1
atendidos

Poténcia total (W) 2000
Fator de poténcia 0.9

Peca

hexagonal

Pontos de comando e forga - Interruptor simples e Tomada

Fnde
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Poténcia unitaria (W) 100

NUmero de pontos 17

atendidos

Poténcia total (W) 1700

Fator de poténcia 0.9

Pontos de luz

Peca Ponto de luz -
¢ BOW.

Poténcia unitaria (W) 60

NUmero de pontos 77

atendidos

Poténcia total (W) 4620

Fator de poténcia 1.0

Peca Ponto de luz -
¢ 20W.

Poténcia unitaria (W) 20

NUmero de pontos 17

atendidos

Poténcia total (W) 340

Fator de poténcia 1.0

Peca Ponto de luz - 60W. -
& Aparente

Poténcia unitaria (W) 60

NUmero de pontos 15

atendidos

Poténcia total (W) 900

Fator de poténcia 1.0

Peca

Ponto de luz - 80W
(piso)
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Poténcia unitaria (W) 80

NUmero de pontos 10

atendidos

Poténcia total (W) 800

Fator de poténcia 1.0

Peca Ponto de luz - 35 W.
¢ (parede)

Poténcia unitaria (W) 35

NUmero de pontos 13

atendidos

Poténcia total (W) 455

Fator de poténcia 1.0

Peca Ponto de luz -
¢ 160W.

Poténcia unitaria (W) 160

NUmero de pontos 2

atendidos

Poténcia total (W) 320

Fator de poténcia 1.0
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2. QUADROS DE CARGAS
Quadro de cargas (QD1)

Pot | Pot Pot F dv | dv
Circ | Descri | Esqu Méto | Tens | lluminaga . . Fas Pot | Pot FC . Sec Ic | Di Stat
. ~ ~ Tomadas (W) .- C In Ip ~ Ic . | pa | tot
uito céo ema do ao o (W) tota | tota | es -S| .-T A ao C | Sj us
| | R T rc | al
de 2|13|6|10| 29 | 50 | (VA AJA| M |A|&]|A] @G| (%
inst. | M Jo|s5lolo|oo o] ) |W W) | W) | (W) yly Ilm Yy lal) ) )
llumina 220 1 1. |0 | 4 | 3 24 03|17
1 cio F+N Bl v 413 1 845 | 845 R 845 00 | 72 9 8 25 0 3 |16 0 1 OK
llumina 220 1 116 | 116 116 1. 0. 7. 5. 24 10|24
2 ¢do 2 F+N Bl Y, 1 9 0 0 R 0 00| 73| 2 3 2:5 .0 3116 5 6 oK
llumina 220 1. | 0. | 4 3. 24 09123
3 ci0 3 F+N Bl v 313]9 705 | 705 T 705 00 | 72 5 2 25 0 3 |16 4 4 OK
TUGs -
- F+N+ 220 1. |0 | 4 | 3 32 01|15
4 Ativida T B1 v 6 667 | 600 R 600 0 | 72| 2 0 4 0 3 |16 3 4 OK
des 1
TUGs -
- F+N+ 220 1.0 |2 |2 24 01|15
5 Ativida T Bl v 4 444 | 400 R 400 00 | 72 8 0 25 0 3 |16 6 7 OK
des 2
TUGs -
Sala F+N+ 220 133 | 120 120 1. |0 | 8 | 6. 24 07|21
6 Multius T Bl \Y, 12 3 0 S 0 00| 73| 3 1 2:5 .0 3116 7 7 oK
0
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TUGS -
- F+N+ 220 1. | 0. | 4. | 3. 24 051 1.9
7 Ativida T Bl v 6 667 | 600 R 600 00| 73| 2 0 25 0 16 6 - OK
des 3
TUGS -
- F+N+ 220 1. | 0. | 4. | 3. 24 0.8 ] 22
8 Ativida T Bl v 7 778 | 700 R 700 00 | 72 9 5 25 0 16 5 3 OK
des 4
TUGS -
Circula
~ F+N+ 220 1. | O 3. | 2 24 03] 17
9 coes e T Bl v 5 556 | 500 R 500 wol721] s 5 25 0 16 8 9 OK
Solario
S
TUGS -
. F+N+ 220 1. | O 2. | 1L 24 00| 15
10 Sanit. T Bl v 3 333 | 300 R 300 0| 7211 5 25 0 16 9 0 OK
Inf. 1
TUGS -
. F+N+ 220 1. | O 2. | 1L 24 03] 17
11 Sanit. T Bl v 3 333 | 300 R 300 0| 7211 5 25 0 16 3 4 OK
Inf. 4
Chuveir | -+ 220 526 | 500 500 1. | 1. | 23| 23 57 04|18
12 10PCD | = 0| BL |y, o N T 0 o o|o9loll]|o 40174 |5 | OK
Infantil
Chuveir
0 Sanit. | F+N+ 220 526 | 500 500 | 1. 1. | 23 | 23 57 051 1.9
13 Infantil T Bl \% 1 3 0 T 0 00| 00| 9.9 10 .0 40 0 1 OK
1
Chuveir | F+N+ 220 526 | 500 500 1. | 1. | 23|23 57 04|18
14 02 T Bl \% 1 3 0 S 0 00|00 9.9 10 .0 40 7 8 oK
Sanit.
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Infantil
1
Chuveir
o1l
. F+N+ 220 526 | 500 500 | 1. 1. | 23 | 23 57 13| 27
15 | Sanit. T BL 1 v Y13 o 0o |oojoo|o|o| 1|0 401 7°g | o | OK
Infantil
4
Chuveir
02
. F+N+ 220 526 | 500 500 1. 1. | 23 | 23 57 13| 27
16| Sanit. ) © ] BL )y Y13 | o 0 0fo|.9o|o|l|o0 40175 | g | OK
Infantil
4
AC
Salade | F+N+ 220 322 | 290 290 | 1. | 0. | 20| 14 24 10| 24
17 Ativida T Bl \% 1 2 0 0 00| 72| .3 | .6 2:5 .0 16 8 9 oK
des 1
AC
Salade | F+N+ 220 322 | 290 290 | 1. | 0. | 20| 14 24 08|22
18 Ativida T Bl \% 1 2 0 0 00| 72| 3| .6 2.5 .0 16 7 8 OK
des 2
AC
Sala F+N+ 220 322 | 290 290 1. | 0. | 20| 14 24 23|37
19 Multius T Bl \% 1 2 0 0 00| 73| .1 | .6 2:5 .0 16 5 6 oK
(0]
F+N+ 220 322 | 290 290 1. | 0. | 20| 14 32 16| 31
AC
20 Sala de T Bl \% 1 2 0 0 00 | 73| .1 | .6 4 .0 16 9 0 oK
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Ativida
des 3
AC
Salade | F+N+ 220 322 | 290 290 1. | 0. | 20| 14 32 21|35
21 Ativida T Bl \% 1 2 0 R 0 00| 72| 3| .6 4 .0 3|16 8 9 OK
des 4
F+N+ 220 155 | 140 140 1. | O 9. | 7. 24 06|20
22 PPCI T Bl v 14 6 0 R 0 00 | 73 7 1 25 0 3 |16 3 4 OK
TOT 3 518 | 482 | R+S | 155 | 162 | 165
AL 816 9 601 5 S 04 10 +T 05 00 05
Quadro de cargas (QD2)
Pot | Pot
Circ | Descri | Esqu | Mét | Ten | lluminag . . Fas Po | Po Pot F F . Sec Ic | Di dv | dv Stat
uito o ema | odo | sdo o (W) Tomadas (W) tot |tot | es | STl or [ SO Ml s | ¢ |si|PR]0O s
& ° ° R S |’ T | A Yl re | al
al. al.
1
de 213|686 19 | 29 | 50 | (VA W | (W AlA] mM|A]&|A]©@®]| @
inst. | ™ |o|5]o0 8 90 |00 00| ) | W y [y | W y Yy Imy |y a1y ) )
llumin 220 1 104 | 104 10 1. | 0. | 3. | 4. 24 0. 2.
23 acéo PN Bl \% 1 7 0 0 40 00 | 8 | 3 7 2.5 .0 3116 31| 33 OK
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llumin
acao 220 1. 1. | 0. | O. 17 0. 2.
24 Extern F+N B1 v 70 70 70 00 | 00| 3 3 1.5 5 16 04 | 06 OK
a
TUGs
F+N+ 220 60 1. 1. | 3. | 3. 24 0. 2.
25 ilie:[(;ar T Bl v 667 | 600 0 0000l o 0 25 0 16 18 | 20 OK
TUGs
F+N+ 220 80 1. | 0. | 4. | 4. 24 0. 2.
26 Sala T B1 v 889 | 800 0 00 | 85| 8 0 25 0 16 36 | 38 OK
Prof.
TUGs F+N+ 220 155 | 140 14 1. 1 0. | 8 | 7. 32 0. 2.
21 Adm. T Bl \Y 4 6 0 00 00 | 8 | 3 1 4 .0 16 52 | 54 OK
TUGs
) F+N+ 220 50 1.1 0. | 1. | 2. 24 0. 2.
28 C|r~cul T B1 Vv 5 556 | 500 0 00 | 85| 8 5 25 0 16 09 | 11 OK
acao
Chuve
iro F+N+ 220 526 | 500 500 | 1. 1. | 23 | 23 57 0. 2.
29 Fralda T Bl \ 1 3 0 0 o0 {00 .9 .9 10 .0 40 49 | 52 OK
rio
Tornei
ra
Elétric | F+N+ 220 555 | 500 500 | 1. 1. | 25| 25 32 1. 3.
30 al T Bl \Y 1 6 0 0 00 | 00| .3 .3 4 .0 32 32 | 34 OK
Fralda
rio
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Tornei
ra
Elétric | F+N+ 220 555 | 500 50 1. | 1. | 25| 25 32 1. 3.
31 az2 T Bl \Y 1 6 0 S 00 00 (00| 3| .3 4 .0 32 65 | 67 OK
Fralda
rio
AC F+N+ 220 322 | 290 29 1 1 14 | 14 24 1 3
32 i'f)el“?ar T BL | v 1 2 | o | S 00 00| .6|.6]2%°|0 161 16 [ 18 | OK
AC F+N+ 220 221 | 199 19 1 0 11 | 10 24 0 2
33 | Sala T BL | v 1 10| R |e o|e| 8| 1|20 16194 [ 96 | OK
Prof.
AC F+N+ 220 221 | 199 19 1. | 0. | 11 | 10 24 1. 3.
34 Adm. T Bl \% 1 1 0 R 90 00| 8| .8 | .1 2.5 .0 16 18 | 20 OK
F+N+ 220 70 1. | 0. | 3. | 3. 24 0. 2.
35 PPCI T Bl v 7 778 | 700 R 0 00 | 85! 0 5 25 0 16 15 | 17 OK
TOT 1|2 14 > 1 3 295 | 269 | R+S | 80 | 89 | 100
AL 710 73 90 +T 50 | 40 | 0O

Quadro de cargas (QD3)
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Pot | Pot
Circ | Descri | Esqu | Mét | Ten | lluminag . . Fas Po | Po Pot F F , Sec Ic | Di dv | dv Stat
uito ED) ema | odo | sdo do0 (W) Tomadas (W) tot [tot | es |G| -1 S| C|M™IP a0 [ 1] ¢ |sj|PR]O us
& R S |- T | A Yl re | al
al. al.
de 2(3|6 19 | 29 | 50 | (VA W | (W AlA ] M |A]K|A]|®]| @@
inst. | ™ |o|5]o0 8 90 |00 00| ) | W y [y | W y Yy Imy Y a1y ) )
llumin 220 1 104 | 104 10 1. | 0. | 3. | 4. 24 0. 2.
23 acéo PN Bl \% 1 7 0 0 S 40 00 | 8 | 3 7 2.5 .0 3116 31| 33 OK
llumin
acéo 220 1. | 1. | 0. | O. 17 0. 2.
24 Extern F+N Bl v 2 70 70 R 70 00 | 00l 3 3 15 5 3 |16 04 | 06 OK
a
TUGs
F+N+ 220 60 1. | 1. | 3. | 3. 24 0. 2.
25 ilie:[(;ar T Bl v 667 | 600 R 0 0000l o 0 25 0 3 |16 18 | 20 OK
TUGs
F+N+ 220 80 1. | 0. | 4. | 4. 24 0. 2.
26 Sala T Bl v 889 | 800 R 0 00 | 85| 8 0 25 0 3 |16 36 | 38 OK
Prof.
TUGs F+N+ 220 1 155 | 140 14 1. | 0. | 8. | 7. 32 0. 2.
27 Adm. T Bl \% 4 6 0 R 00 00 | 8 | 3 1 4 .0 3116 52 | 54 OK
TUGs
) F+N+ 220 50 1. | 0. | 1. | 2. 24 0. 2.
28 aC;cl;(l)Jl T Bl v 5 556 | 500 R 0 00| 85| 8 5 25 0 3 |16 09 | 11 OK

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA(;AO — FNDE
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Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacéo Fﬂde
Diretoria de Gestéo, Articulacdo e Projetos Educacionais - DIGAP
Coordenacéo Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST T

Chuve
iro F+N+ 220 526 | 500 500 | 1. | 1. | 23 | 23 57 0. | 2
29 | Fraida T Bl v i3 | o T 0o looloo| o] o] 100 40| 49 | 52 | OK
rio
Tornei
ra
Elétric | F+N+ 220 555 | 500 500 | 1. | 1. | 25 | 25 32 1. | 3.
30 | a1 T Bl v 1% | o T o looloo| 33| % |0 821 35| 34| OK
Fralda
rio
Tornei
ra
Elétric | F+N+ 220 555 | 500 50 1. | 1. | 2525 32 1. | 3.
3L 142 T Bl v Li% | o S 00 olo| 33| % o0 321 65 | 67 | OK
Fralda
rio
AC F+N+ 220 322 | 290 29 1. ] 1. |14 |14 24 1. | 3
32 i'iel“?ar T Bl v 1 2 | o S 00 0loo| 66|20 161 16| 18 | OK
AC F+N+ 220 221 | 199 19 1. ] o0 |11]10 24 0. ]2
33 | Sala T Bl v 1 1] 0 R 1 g0 0|ss| 8] 1|20 161 94 | 96 | OK
Prof.
AC F+N+ 220 221 | 199 19 1. |0 |11]10 24 1. | 3.
34 | adm. T Bl v 1 1] 0 R 1 g0 08| 8] 1|20 161 18| 20 | OK
F+N+ 220 70 1. o0 |3 |3 24 0. | 2.
35 | PPCI . B1 y 7 778 | 700 | R | o leslolsl25]% 16 | 1o | 17 | OK
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Diretoria de Gestéo, Articulacdo e Projetos Educacionais - DIGAP
Coordenacéo Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST T
TOT 14 2 1 3 295 | 269 | R+S | 80 | 89 | 100
AL 710 73 90 +T 50 | 40 | 0O
d| d
Po | Po
Circ | Descr Esq Mét | Ten - t. t. | Fas Po | Po | Po | F | F . S? Ic D ViV Sta
; C X uem ~ lluminagao (W) Tomadas (W) t-|t-|t-|C|C|In|Ip]| ca|lc is| p | to
uito icao odo | sdo tot | tot | es c ; tus
a R S T T]| A o] j | ar| ta
al. | al c |
de 1116 (] Cfm P Cp&]pC]C](
ns | |23 60| o|W]B|2 L w W)W Alalm|alalaloe o
t. 0100 YD) D) D)) ) ) ])
llumin
acéo 1. | 1 2 0. | 3.
36 | Patio | F+N | B1 | 220 2 p T 2dolo > % 2543|420k
Centr 0|0 0 6 | 6
al
llumin
x 1. ] 1. 1 0. | 3.
37 (3940 | N | 1 | 220 2 67| 671 5 | &7 olo|3 |3 15|73 4|20k
Patio \Y 0 0 0 0|0 6
0|0 5 7 7
02
llumin
x 1. ] 1. 1 0. | 3.
3g | 2630 | g | gp | 220 80 | 80| o |80 olo |23 5|7 |3|ila]2]ok
Cozin \Y 0 0 0 3|6 6
ha o| O 5 4| 4
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Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacéo Fﬂde
Diretoria de Gestéo, Articulacdo e Projetos Educacionais - DIGAP
Coordenacéo Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST T
llumin
= 1. ] 1. 2 0. | 3.

39 | 3630 | | gp | 220 3 1 9 | 90| g 190 olo|*|%*]|25]a L1715 ok
Exter \% 0 5 5 5 ol o 111 0 6 2|7
na
TUGs 1. | 1 2 0. | 2.

40 | Sanit. F++_|_N Bl 2\2/0 2 222 2(;) R 2(;) 0|0 t t 25| 4. é 0| 8 |0OK
PCD 0|o0 0 8 | 8
TUGs 1. | 1 2 0. | 2.

41 | Circul F++_|_N Bl 2\2/0 4 444 4(;) R 4(;) 0|0 t % 25| 4. é 0| 9 |OK
acOes 0|0 0 910
TUGs 1.1 |11 3 0. | 3.

a2 | cozin | TN | B2 | 2P 12 212 s o olol1|2]4 |2 sl |6 ok
ha 00|16 0 5|5
TUGs 1. | 1 2 0. | 3.

43 | cozin | TN | B2 | 2P 3|1 bl IS T oo |t |%]2s|4 s3] 1ok
ha 2 0|0 0 919
TUGs 1. | 1 3 0. | 3.

44 | Copa F:TN B1 2\2/0 7 787 7(;) R 7(;) olo 3; 3; 4 |2 é 2| 0| oK
Func. 0|0 0 313
TUGs 1. | 1 2 0. | 3.

45 | Lacta F++_|_N Bl 2\2/0 7 787 7(;) T 7(;) 0|0 3; 3; 25| 4. é 3| 1]|0OK
rio o| o0 0 6 | 6
TUGs 1. | 1 2 0. | 2.

46 |vesti | N | 1 | 220 2 22120 g | 20 olo|Y|t]as]|a L1190k
- +T \% 2 0 0 0|0 6
arios 0|0 0 5|5
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TUGs 1. | 1 3 0. | 3.

47 | Lavad F++_|_N Bl 2\2/0 1 676 6(;) 6(;) 0|0 :é :é 4 2. é 2|0 |OK
eria o| o0 0 3| 4
TUE
. 1. | 1 2 0. | 3.
Coifa F+N 220 66 | 60 60 3. ] 3. 1

4 lcozin | +T | B v 1 7 1o 0 Ol I I R e IS 6|29
ha
TUE
Micro 1. ] 0. 2 0. | 3.

49 | ondas F:TN B1 2\2/0 1 ég ég ég 0ls g' 76' 25 | a. é 6| 4|oK
Cozin 0|5 0 2|2
ha
TUE
Torne
ira 1.1 | 2] 2 5 0. | 3.

50 | Eleri | | B1 | 20 1] 2| o olol|s |5 ]10]7 3|7 |5 |ox
cal 00| 3] 3 0 717
Cozin
ha
TUE
Torne
ira 1.1 | 2] 2 5 0. | 3.

51 | Eleri | | B1 | 20 1] 2| 2 lofols|s|10]7 317 |5 |ox
ca?2 00| 3] 3 0 4 | 4
Cozin
ha
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Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacéo Fﬂde
Diretoria de Gestéo, Articulacdo e Projetos Educacionais - DIGAP
Coordenacéo Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST T
TUE 1. | 0. 2 0. | 3.

s2 | Trr | TN | B | 22 1 o o o8 |3 |%]25]4 3| |6|a]ok
ador 0|5 0 1] 2
TUE
Mag.

Lava 1.1 0. |1 1 3 0. | 3.

53 | e F:TN B1 2\2/0 1 gg 38 38 o|ls|L|o|4|2]s3 é 9| 7 |ok
Seca 0O|5]9 1 0 6 | 6
Roup
as
TUE
Micro 1. | 0. 4 0. | 3.

54 | ondas F++TN B1 2\2/0 1 ég ég ég 0|8 %‘ 76' 6 | 1|3 é 5|3 |o0K
Lacta 0|5 0 717
rio
TUE
Chuv
. 1.1 ]2 | 2 5 0. | 3.

55 | oo, F:TN B1 2\2/0 1 Zg gg gg o|lo|3]|3]|1w0]7 Ag g 8 | 6 |OK
es 0o|lo|9]o9 0 2| 3
Func.

Fem.

TUE

Chuv

. 1.1 ]2 | 2 5 0. | 3.
eiro F+N 220 52 | 50 50 4. | 4

56 Bl 1 0|0 |3 |3 ]|1l |7 8 | 6 | OK
Vest +T \% 63 | 00 OO0099 05066
Func.

Mas.
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Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacéo Fﬂde
Diretoria de Gestéo, Articulacdo e Projetos Educacionais - DIGAP
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TUE
Micro 1. ] 0. 3 0. | 3.

57 | ondas F++_|_N Bl 2\2/0 1 ég ég R ég 0| 8 g 76 4 2. é 6 | 4 | OK
Copa 0|5 0 8| 8
Func.

TUE -

1. ] 0. 2 0. | 3.
Ferro | F+N 220 11 | 10 10 5. ] 5. 1

58 | lavan | +T | B | v 1 11 |00 | R | oo 018 191|254 6| 7|5 0K

. 0|5 0 718
deria
TUE -
Ferro 1. | 0. 2 0. | 3.

59 | Lavan F:TN B1 2\2/0 1 ﬂ 38 R 38 o|s 59' 51 25 | 4. é 8| 6 |OK
deria 0|5 0 4 | 4
02

1] 1. 2 0. | 3.
F+N 220 1 12 | 11 11 4. | 5. 1
60 | PPCI Bl R 0|0 25| 4. 2|0 |OK
+T \% 1 22 | 00 00 ol o 51| 6 0 6 111

TO 3 4 44 | 40 | R+ | 13 | 14 | 13

TA 5 6 9 5| 3 3 1 4 |56 | 99 | S+ | 07 | 00 | 92

L 6 5 T 5 0 0

Quadro de cargas (QD4)
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Diretoria de Gestéao, Articulacdo e Projetos Educacionais - DIGAP
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Pot | Pot
Circui | Descri¢ | Esque | Méto | Tens | llumina | Tomad . . Fase Pot | Pot | Pot FC | FC | In Sec Di v av Stat
= = = .- .- .- . Ip x Ic | Icc . | par | tot
to ao ma do ao cdo (W) | as (W) | tota | tota S T A ao Sj us
| | R S T c al
de (VA A| (A | (Mm (k o o
inst. | ) 20 2200 ) (w) W) | W) | (W) y 1) |y (A) A) (A) | (%) | (%)
Motor 331 | 220 | R+S 10| 10| 5. | 5. 21. 0.0 | 2.2
61 PPCI 01 3F+T B1 380V 1 3 0 - 733 | 733 | 733 0 0 ol o 25 0 3 16 4 1 OK
Motor 331 | 220 | R+S 10| 10| 5. | 5. 21. 0.0 | 2.2
62 PPCI 02 3F+T B1 380V 1 3 0 _y 733 | 733 | 733 0 0 ol o 25 0 3 16 4 1 OK
lluminag 1.0 10| 0. | O 17. 00 | 21
63 50 F+N B1 220V 1 20 20 R 20 0 0 1 1 15 5 3 16 1 8 OK
TOTA 1 2 664 | 442 | R+S | 148 | 146 | 146
L 7 0 +T 7 7 7

Quadro de cargas (QGBT)
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Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacéo Fﬂde
Diretoria de Gestéao, Articulacdo e Projetos Educacionais - DIGAP
Coordenacéo Geral de Infraestrutura Educacional - CGEST _

oo . ] x . |dv [ av
Circuit Descrica Esquem Métod Tens3o Pot. Pot. Fases Pot. - | Pot. - | Pot. - | FC FC n | Seca Ic lcc Dis ar tota Statu
o] o] a o] total. total. R S T T A P o] j E | S

i 2 (kA (" 9
deinst. | (V) (VA) w) w) w) w) A | A) | (mm?) | (A) ) A) | ) | ()
380/22 R+S+ [ 1307 | 1400 | 1392 | 1.0 55. | 44. 68.
QD3 3F+N+T | B1 oV 44566 | 40995 | o 5 0 o o 080 | 0 16 o 45 |50 | 1.42 | 2.80 | OK
QD4 3F+N+T | B1 3801221 gg47 4420 RES* 1 1487 | 1467 | 1467 | 10 | o080 | 1% | 1% | 10 %0\ 45 |16 | 079 | 217 | oK
ov T 0 7 2 0
QD2 3F+N+T | B1 380122 | 9573 | 26000 | R*S* | goso | soao | 1090 | L0 | ggo |43 |34 | g 50\ 45 |40 | o064 |202 | 0K
ov T 0 0 2 6 0
380/22 R+S+ [ 1550 | 1620 | 1650 | 1.0 49. | 49. 50.
QD1 3F+N+T | B1 oV 51804 | 48210 | . 5 0 5 0 1.00 | o 5 10 o 45 |50 | 003 | 141 | OK
13258 | 12061 | R+S+ | 3811 | 4060 | 4189
TOTAL 9 5 T 7 7 2
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Lo sl
N\ &4
iiry | WA
S DN eapiia 0“5

&

Quadro de cargas (QM1)

Circuit Descrica Esquem Métod Tensa Pot. Pot. Pot. - | Pot. - | Pot. - | FC FC , Seca Dis av av Statu
Fases In Ip Ic Icc . par tota

o] o] a o] o] total. total. R S T T A o] j c | S

de ) (kA 0 0

st | W VA | W) w W W @ @ mm @) @) | | o)

380/22 | 13258 | 12061 | R+S+ | 3811 | 4060 | 4189 | 1.0 113. 113. 134.
QGBT 3F+N+T B1 oV 9 5 T 7 7 5 0 1.00 4 4 50 0 13 125 | 1.29 | 1.38 | OK
13258 | 12061 | R+S+ | 3811 | 4060 | 4189

TOTAL 9 5 T 7 7 2
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3. RELATORIO DE DIMENSIONAMENTO

Fnde

Quadros
Quadro
Circuito QD1 - ]
QGBT (TERREO)
rens FCA FoT
. ~ ensao
Alimentacédo FP (Tabela 42 da
= (Tabela 40 da NBR5410/2004)
3F+N (R+S+T) FRS80VI 1 (o3 NBR5410/2004)
F-N: 220 V 1.00
1.00 '
R S T Total
Poténciainstalada
(VA) 17005.00 17122.81 | 17675.76 51803.57
Poténcia demandada | 10472.06 10544.60 | 10885.12 31901.78
(VA)
Projeto Projeto Corrigida (1d)
Corrente (A) 47.60 47.93 49.48 (Ip) (1) =Ip/(FCAXFCT)
49.48 49.48 49.48

Critérios de célculo (Dimensionamento da fiagéo)

Secao minima admissivel

Capacidade de conducgéo
de corrente

Queda de tenséo

Corrente de
curto-circuito

NBR5410/2004)

(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (Item 6.2.5 da (kA)
NBR5410/2004)
dV% parcial admissivel: 4.00 | 4.5
Utilizagéo: Alimentagéo Método de instalacdo: B1 10mm?2
A )
Sec¢do: 4 mm?2 Segdo: 10 mm dV% parcial 0.03
Cap. Conducéo (Iz): 0
50.00 A dV% total 141
Dimensionamento da protecédo (In) (tem 5.3.4 da Condutor

Ip <In <1z (10mm?)

49.48 < 50.00 < 50.00

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF

Flexivel)
Dispositivo de protegéo Secao
Disjuntor tripolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN
) P 9 ( ) Fase Neutro Terra
C te de atuacdo: 50A-4.5kA-C
orrente de atuacéo 10 mm2 ;ﬁz 10 mm2

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO — FNDE
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FAde

Capacidade de condugao (Fase): 50.00 A

Quadro
Circuito QD2 - ]
QGBT (TERREO)
Tensi FCA FCT
) ~ ensédo
Alimentacédo FP (Tabela 42 da
- (Tabela 40 da NBR5410/2004)
3F+N (R+S+T) FRS80VI 1 §g1 NBR5410/2004)
F-N: 220 V 1.00
0.80 '
R S T Total
Poténciainstalada
(VA) 8936.67 9817.78 | 10818.71 29573.16
Poténcia demandada 6281.46 6900.79 | 7604.33 20786.58
(VA)
: Corrigida (Id)
. Projeto
Projeto (Ip) (Ib)J
Corrente (A) 28.55 31.37 34.57 =Ip/(FCAXFCT)
34.57
34.57 43.21

Critérios de célculo (Dimensionamento da fiagéo)

Capacidade de Queda de tenséo

Secao minima admissivel conducéo de corrente Corrente de
curto-circuito

(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004) (tem 6.2.5 da (KA)

NBR5410/2004) dV% parcial admissivel:

4.00 45

Método de instalagao:
Utilizag&o: Alimentagé&o B1 10mm?2
Sec¢do: 4 mm?2 Secdo: 10 mm?2 dV% parcial 0.64

Cap. Conducéo (Iz): dV% total 2.02

50.00 A
Dimensionamento da protecédo (In) (Item 5.3.4 da

P gao (In) ( Condutor

NBR5410/2004)

Ip <In <1z (10mm2)

34.57 < 40.00 < 40.00

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF

Flexivel)
Dispositivo de protecao Secao
Disjuntor tripolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN Neutro
Fase Terra
Corrente de atuagdo: 40A-4.5kA-C 10
10 mm?2 mm2 10 mm?2

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA(;AO — FNDE
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@,
FAde

Capacidade de conducéo (Fase): 50.00 A

Quadro
Circuito QD3 - i
QGBT (TERREO)
FCA FCT
. ~ Tenséo
Alimentaggo FP (Tabela 42 da (Tabela 40 da
3F+N (R+S+T) FRISON/FN | 002 NBR5410/2004) NBR5410/2004)
0.80 1.00
R S T Total
Poténcia instalada (VA) 14263.89 15263.16 15038.71 44565.76
Poténcia demandada (VA) 9052.33 9686.50 9544.06 28282.88
Projeto Projeto Corrigida (1d)
Corrente (A) 4115 | 44.03 43.38 (Ip) (b) | =ip/FcaxFCT)
44.03 44.03 55.04

Critérios de célculo (Dimensionamento da fiacdo)

Secao minima admissivel

(Item 6.2.6.1.1 da
NBR5410/2004)

Utilizacéo: Alimentagéo

Secdo: 4 mmz

Capacidade de
condugéo de
corrente

(Item 6.2.5 da
NBR5410/2004)

Método de
instalacéo: B1

Secédo: 16 mm?

Cap. Conducao (I2):
68.00 A

dV% parcial

Queda de tensao

admissivel: 4.00

4.5

Corrente de curto-circuito (kA)

dV% parcial

dV% total

16mmz2
1.42
2.80

Dimensionamento da protecédo (In) (Item 5.3.4 da

NBR5410/2004)

Condutor

Ip <In <z (16mm2)

44.03 < 50.00 < 54.40

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF
Flexivel)

Dispositivo de protecao

Secéo

Disjuntor tripolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN

Fase

Neutro

Terra

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO — FNDE
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Corrente de atuagdo: 50 A-4.5kA-C 16 mm? 16 16 mm?
mm?2

Capacidade de conducéo (Fase): 68.00 A

Quadro
Circuito QD4 - i
QGBT (TERREO)
Tenséo FeA FCT
Alimentacéo FP (Tabela 42 da
- (Tabela 40 da NBR5410/2004)
3F+N (Res+T) | ZF38OVI 567 | NBRS5410/2004)
F-N: 220V 1.00
0.80 ‘
R S T Total
Poténcia instalada
(VA) 2228.84 2208.84 2208.84 6646.51
Poténcia 2228.84 2208.84 2208.84 6646.51
demandada (VA)
Projeto Projeto Corrigida (Id)
Corrente (A) 10.16 10.07 10.07 (Ip) (b) | =jpiFCAXFCT)
10.16 10.16 12.70

Critérios de célculo (Dimensionamento da fiacdo)

Secao minima admissivel

(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

Capacidade de
conducéo de corrente

(Item 6.2.5 da
NBR5410/2004)

Método de instalacao:

Queda de tensao

dV% parcial admissivel:

4.00

Corrente de
curto-circuito
(kA)

4.5

Utilizacéo: Alimentagéo B1 10mmz2

Secao: 4 mm? Secao: 1.5 mm? dV% parcial 0.79
Cap. Conducao (12): dV% total 2.17
15,50 A

Dimensionamento da protecédo (In) (Item 5.3.4 da Condutor

NBR5410/2004)

Ip <In <1z (10mm2)

10.16 < 16.00 < 40.00

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 0,6/1kV (ref. Inbrac Polivinil

Antichama)
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Dispositivo de protecédo Secao
Disjuntor tripolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN Fase Neutro Terra
Corrente de atuagdo: 16 A-4.5kA-C 10 mm2 mlr(;)]2 10 mm2

Capacidade de condugao (Fase): 50.00 A

Quadro
Circuito QGBT - )
QM1 (TERREO)
Tenséo FeA FCT
Alimentacéo FP (Tabela 42 da
- (Tabela 40 da NBR5410/2004)
3F+N (Res+T) | 380V g NBR5410/2004)
F-N: 220V 1.00
1.00 ‘
R S T Total
Poténcia instalada
(VA) 42434.39 44412.58 45742.02 132588.99
Poténcia 23137.46 24216.07 24940.96 72294.50
demandada (VA)
Projeto Projeto Corrigida (Id)
Corrente (A) 105.19 110.09 113.38 (Ip) (Ib) | =ip/FcAxFCT)
113.38 113.38 113.38

Critérios de célculo (Dimensionamento da fiacdo)

Secao minima admissivel

(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

Capacidade de
conducéo de corrente

(Item 6.2.5 da
NBR5410/2004)

Método de instalacao:

Queda de tensao

dV% parcial admissivel:
4.00

Corrente de
curto-circuito
(kA)

13

Utilizacéo: Alimentagéo B1 50mma2

Secao: 4 mm? Secao: 50 mm? dV% parcial 1.29
Cap. Conducao (12): dV% total 1.38
134.00 A

Dimensionamento da protecéo (In) (Item 5.3.4 da Condutor

NBR5410/2004)

Ip <In <1z (50mm2)

Cabo Unipolar (cobre)
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FAde

113.38 < 125.00 < 134.00 Isol.PVC - 0,6/1kV (ref. Inbrac Polivinil
Antichama)
Dispositivo de protecao Secao
. . - Neutro
Disjuntor tripolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN Fase Terra
Corrente de atuagdo: 125A- 13kA-C 50 mm? n?r?]z 25 mm?
Capacidade de conducéo (Fase): 134.00 A

Quadro
Circuito QM1 - .
AL1 (TERREO)
Tenséo FeA FCT
Alimentacéo FP (Tabela 42 da
. (Tabela 40 da NBR5410/2004)
3FN (Res+T) | EFSBOVI g9y | NBRS410/2004)
F-N: 220V 1.00
1.00 ‘
R S T Total
Poténcia instalada
(VA) 42434.39 44412.58 45742.02 132588.99
Poténcia 23137.46 24216.07 24940.96 72294.50
demandada (VA)
Projeto Projeto Corrigida (Id)
Corrente (A) 105.19 110.09 113.38 (Ip) (b) | =ip/FcaxFCT)
113.38 113.38 113.38

Critérios de célculo (Dimensionamento da fiacdo)

Secao minima admissivel

(Item 6.2.6.1.1 da NBR5410/2004)

Utilizacéo: Alimentagéo

Secdo: 4 mmz

Capacidade de
conducéo de corrente

(Item 6.2.5 da
NBR5410/2004)

4.00

Queda de tensao

dV% parcial admissivel:

Corrente de
curto-circuito
(kA)

13

Método de instalacao:
Bl

Secao: 25 mm? dV% parcial

35mm2

0.09

Cap. Conducao (12):
117.00 A

dV% total

0.09
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Dimensionamento da protecédo (In) (Item 5.3.4 da
NBR5410/2004) Condutor
Ip<iIn<iz .
Ip <In <1z (25mm?) (35mm?) Cabo Unipolar (cobre)
113.38 < 125.00 < 117.00 113.38 < 125.00 < :Esor'é\'fif:g - 0,6/1kV (ref. Inbrac
144.00 P
Dispositivo de protecao Secao
Fase Neutro Terra
Disjuntor tripolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN a5
2 -
Corrente de atuagdo: 125A- 13kA-C 35 mm mm?
Capacidade de condugao (Fase):
144.00 A
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