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MINISTERIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE PESSOAL, SAUDE, DESPORTO E PROJETOS SOCIAIS
HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS
SEGCAO DE PROPRIOS NACIONAIS RESIDENCIAIS DO HFA

APENDICE D
NORMAS DE EXECUCAO DOS SERVICOS

D.1 CONDICOES GERAIS

D.1.1 — No que concerne as edificagGes e areas comuns dos setores residenciais internos

e nas demais localidades descritas no Apéndice “A”, caberd a contratada, exclusivamente por
meio de demanda formal (Ordem de Servico — OS) da CONTRATANTE, realizar os seguintes
servicos:

a) manutengbes que interessem a estrutura integral do imodvel, limpeza,
conservagao e pintura das instalagdes e dependéncias de uso comum;

b) pintura das fachadas, empenas, pogos de aeragdo e iluminagdo, bem como das
esquadrias externas;

C) manutencgdes destinadas a repor as condi¢Ges de habitabilidade do edificio;

d) manutencdo de equipamentos de seguranca, de prevengdo e combate a incéndio
e de intercomunicacao;

€) manutencdo e conservagdo das instalagdes e equipamentos hidraulicos,
elétricos, mecanicos e de seguranca das areas comuns;

f) pequenos reparos nas dependéncias e instalagdes elétricas e hidraulicas de uso
comum.

g) despesas de decoragdo e paisagismo nas partes de uso comum; e

h) elaboragdo, quando necessaria a execugdo ou ao registro dos servigos de
manutenc¢do contratados, de desenhos, croquis, detalhamentos técnicos, registros as built e
cronogramas, desde que diretamente relacionados as intervengdes autorizadas mediante
Ordem de Servico e sem caracterizar elaboracao de projeto autbnomo destinado a execuc¢ao de
obra, reforma, ampliacao ou alteracao substancial das edificacdes ou de seus sistemas.

D.1.1.1 — Os servicos previstos neste Apéndice restringem-se as intervencdes
caracterizadas como manutencdo predial, destinadas a conservacdo ou ao restabelecimento das
condi¢Ges de habitabilidade, seguranca, funcionalidade e uso dos imdveis e sistemas existentes,
nao abrangendo obras, reformas, ampliacdes ou intervengdes que impliquem alteragdo
substancial das caracteristicas originais, aumento de drea construida, modificacdo estrutural,
alteracdo substancial de layout ou da configuracao e funcionalidade dos sistemas prediais, as
quais deverao ser objeto de avaliacdo técnica e contratacao especifica.

D.1.1.2 — Excepcionalmente, nas situa¢des caracterizadas como emergenciais nos
termos do Apéndice K, poderdo ser adotadas, antes da formalizacdo da Ordem de Servico, as
medidas estritamente necessarias a eliminagdo ou contencdo de risco a seguranca das pessoas,
a habitabilidade, as instalagdes ou ao patriménio, mediante determinag¢dao ou autoriza¢do da
fiscalizacdo, devendo o correspondente planilhamento e a formalizacdo da Ordem de Servico
ser realizados posteriormente, na forma estabelecida naquele Apéndice.



D.1.2 — Excluem-se do escopo acima todos os servicos citados imediatamente a seguir
(alineas “@” e “b”), relacionados a manutencdo rotineira das edificacdes e areas comuns dos
setores residenciais internos e demais localidades descritas no Apéndice “A”, os quais caberdo
as respectivas administracbes das associacdes de compossuidores e administracdes

condominiais:

a) manutencdo e conservacdao dos equipamentos de uso comum destinados a
pratica de esportes e lazer; e

b) manutengcdo e conservagdo de elevadores, porteiro eletrénico e antenas
coletivas.

D.1.3 - Os servicos de manutencao deverdo ser realizados, respeitando os horarios
previstos no Regimento de cada Condominio ou Associacdes, salvo nos casos que ocorra
comprovada emergéncia ou tenha recebido autorizacdo da Administracdo do Contrato para
trabalhar fora dos horarios, em todas as edificacdes dos complexos residenciais do HFA, em
Brasilia- DF, segundo o Plano de Manutencgdo Corretiva — PMC/PNR/HFA (Apéndice C).

D.1.4 - As rotinas de servicos serdo estabelecidas pela CONTRATANTE, sem prejuizo da
quantidade e da periodicidade dos servicos previstos no PMC/PNR/HFA. Para tanto, a
CONTRATADA devera fornecer a mao de obra e os equipamentos necessarios para cumprir as
rotinas e os supracitados planos de manutencgdo.

D.1.5 - A critério da CONTRATANTE, as rotinas de servicos poderdo ser alteradas, com o
devido aviso prévio, sempre que necessario.

D.1.6 - Quando, por razdes operacionais ou de acesso, nao for possivel realizar
determinado servico durante o hordrio normal de execucdao, a CONTRATANTE podera definir
horario diverso para sua realizacdo, observadas a jornada de trabalho contratada, a legislacao
trabalhista aplicavel e, quando cabivel, as regras de compensacao de jornada previstas no
Termo de Referéncia.

D.1.7 - ACONTRATADA devera providenciar, para cada empregado, uniforme e cracha de
identificacdo para acesso de seus empregados as dependéncias dos PNR do Hospital das Forgas
Armadas.

D.1.8 - A CONTRATADA devera manter arquivo com toda a documentacdo relativa a
execu¢ao do contrato, inclusive quanto ao cumprimento de suas obriga¢des trabalhistas,
mediante Carteira de Trabalho e Previdéncia Social de cada empregado, a qual, quando
solicitada, devera ser apresentada a fiscaliza¢do.

D.1.9 - Os servicos deverdo ser rigorosamente executados de acordo com as
especificacoes do Termo de Referéncia, ndo sendo aceitas quaisquer modificacbes sem a
expressa autorizacdo, por escrito, da fiscalizacdo ou da equipe de Gestdo do Contrato.

D.1.10 - Todos os servicos executados deverdo obedecer as normas da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), ao Manual de Obras Publicas para Manutengdo de
Edificacdes das concessiondrias locais de energia elétrica, dgua e esgoto; bem como as Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

D.1.11 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios ao contrato.

D.1.12 - A CONTRATADA deverda indicar Engenheiro Civil legalmente habilitado, que
exercera cumulativamente as funcGes de responsavel técnico pelos servicos contratados e de
preposto da empresa, incumbindo-lhe acompanhar a execu¢do do contrato, manter
interlocucdo com a fiscalizacdo, bem como orientar, coordenar e supervisionar as frentes de
trabalho, zelando pela adequada execugdo dos servicos.



D.1.13 - Os pedreiros da mdo-de-obra com dedicacdo exclusiva deverdo ter expertise
para executarem servicos simples, de pequena envergadura em telhados e forros de toda
natureza.

D.1.14 — Nos casos excepcionais em que se mostrar necessaria a utilizacdo de material,
insumo ou servico eventual de manutencao predial ndo previsto no Apéndice “H” — Planilha de
Composicao de Custos, a definicdo do respectivo preco de referéncia observard a metodologia
estabelecida no Estudo Técnico Preliminar, adotando-se, prioritariamente, para os itens de
construcdo civil, composicdo de custos unitdrios menores ou iguais a mediana do item
correspondente do SINAPI/DF, sem desoneracdo, e, quando cabivel, o SICRO para os itens de
infraestrutura.

D.1.15 — Na inexisténcia do item nas bases referenciais indicadas no subitem anterior, a
Administracdo adotard, sucessivamente, os demais parametros e fontes de pesquisa previstos
no art. 23, § 29, da Lei n? 14.133/2021, observada a ordem de prioridade aplicavel. Apenas em
carater subsidiario, quando infrutifera a obtencdo do preco de referéncia pelos parametros
precedentes, poderd ser realizada pesquisa direta de mercado com, no minimo, 3 (trés)
fornecedores. A utilizacdo de item nao previsto no Apéndice “H” devera ser excepcional,
motivada, previamente autorizada pela Administracdo e possuir carater eventual e acessorio,
incidindo sobre o preco de referéncia apurado o percentual de desconto ofertado pela
CONTRATADA para o Item 2, quando se tratar de material ou insumo, ou para o Item 3, quando
se tratar de servico eventual.

D.1.16 - O material de 22 classe (material usado) que for retirado pela CONTRATADA

durante os servicos de manutencao devem ser entregues na SMMR, a fim de serem estocados
em depdsito especifico desta secdo.

D.2. INTEGRAGAO DA CONTRATADA COM O SISTEMA DE MANUTENGAO EXISTENTE

D.2.1 - A CONTRATADA devera integrar-se ao Sistema de Gestdo de Pessoas (SGP) da
CONTRATANTE, registrando as falhas detectadas, por ocasido da realizacdo dos servicos de
manutenc¢do necessarios.

D.2.2 - Para o registro de falhas detectadas, a CONTRATADA devera utilizar meios
distintos daqueles disponibilizados aos usudrios dos PNR do HFA que realizam o registro de
falhas e a solicitagdao de corre¢des por Ordem de Servico.

D.3. CLASSIFICACAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO
D.3.1 - Os servigos de manutencao serdo classificados em:

D.3.1.1 - Servigos criticos: servicos necessarios a prevencao de situacOes de
Emergéncia, tais como: blackouts, incéndios, inundacGes, desmoronamentos; risco de
ocorréncias que afetem a seguranca das pessoas ou instalagdes; risco de ocorréncias iminentes
gue causem danos ao meio ambiente; risco de ocorréncias que causem danos ao Patrimonio
Historico e Arquitetonico; paralisacao total ou parcial do servico, da producdo ou da assisténcia
as pessoas.

D.3.1.2 - Servigos essenciais: servicos que previnem situacdes de grave risco
potencial, de acordo com critérios definidos pela fiscalizacdo, considerando as peculiaridades
das instalacGes das edificacdes dos condominios ou das Associacdes dos PNR do HFA.

D.3.1.3 - Servigos ordindrios: servicos secundarios, que ndo estdao enquadrados
como servicos criticos ou essenciais.

D.3.2 - Esta classificagcdo do tipo de servico de manutencdo é definida pela Divisdao de
Infraestrutura do HFA, de acordo com a natureza de cada servico constante no no Plano de



Manutencdo Corretiva (PMC/PNR/HFA) - Apéndice C, ambos anexos ao ETP, tendo como
medicdo de resultado o IMR, constante no Apéndice E, também anexo ao ETP.

D.3.3 - Ao final de cada periodo de medicdo, compreendido entre o dia 26 de um més e
o dia 25 do més subsequente, serdo aferidos os servicos executados e apurado o resultado do
Instrumento de Medicdo de Resultados — |IMR, constante do Apéndice J, cujo
redimensionamento percentual incidira exclusivamente sobre a parcela mensal correspondente
ao ltem 1, observados os critérios estabelecidos no Termo de Referéncia e no referido
Instrumento.

D.3.3.1 — Os materiais, pecas, componentes e insumos correspondentes ao Item 2 e os
servicos eventuais correspondentes ao Item 3 serdo medidos e remunerados exclusivamente
pelos quantitativos previamente autorizados pela CONTRATANTE, efetivamente fornecidos ou
executados, conforme o caso, quantitativamente aferidos e aceitos pela fiscalizacdo, mediante
aplicacdo dos precos de referéncia e dos respectivos percentuais de desconto contratados,
vedada qualquer duplicidade de remuneracdo entre os Itens 1, 2 e 3.

D.3.4 - A equipe de gestdo e fiscalizacdo procedera a conferéncia e certificacdo da
medicdo, a apuracdo do resultado do IMR e as demais verificagcdes técnicas e administrativas
cabiveis, observando-se, para o recebimento provisorio e definitivo, emissdao da Nota Fiscal ou
Fatura, liquidacdo e pagamento, os procedimentos e prazos estabelecidos no Termo de
Referéncia.

D.4. LOGISTICA

D.4.1 A partir da data de inicio da execucdo contratual, estabelecida nos termos do item
5.1.1 do Termo de Referéncia, o preposto da CONTRATADA deverda manter interlocucdo
permanente com a fiscalizacdo contratual, permanecendo acessivel durante a jornada de
trabalho por meio de telefonia modvel, correio eletronico ou outro meio de comunicacdo
previamente aceito pela CONTRATANTE, sem prejuizo de seu comparecimento presencial
sempre que convocado ou quando sua presenga se mostrar necessaria ao adequado
acompanhamento da execugao do contrato.

D.4.1.1 Os profissionais alocados em regime de dedicacdo exclusiva de mdo de obra
deverdo cumprir integralmente as jornadas de trabalho previstas para cada categoria
profissional, comparecendo aos respectivos locais de execucdo dos servicos, conforme as
programac¢des de manuten¢dao, Ordens de Servico e demais determinag¢des da fiscalizagao,
observadas as disposi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia e seus anexos.

D.4.2 Para fins de controle e comprovacdo da assiduidade e do cumprimento da jornada
de trabalho dos profissionais alocados em regime de dedicacdo exclusiva de mao de obra, a
CONTRATADA deverd disponibilizar e manter sistema eletronico de controle de frequéncia,
compativel com a legislacdo aplicavel e apto a registrar, de forma individualizada, confidvel e
auditavel, os horarios de entrada, saida e demais registros necessarios a afericao da jornada dos
profissionais vinculados a execucdo contratual, observadas as disposicdes e os procedimentos
operacionais estabelecidos no Anexo | — Normas de Execucgdo.

D.4.3 Nas hipdteses de auséncia de profissional alocado na execuc¢do contratual, a
CONTRATADA deverd assegurar a continuidade e a adequada prestacdao dos servigos, mediante
substituicdo, quando necessdria, observadas as disposi¢cdes do Termo de Referéncia relativas as
auséncias e a compensacao de jornada. Quando cabivel a substituicdo, o profissional substituto
devera ser previamente identificado a fiscalizacdo e possuir qualificacdo compativel com o
posto a ser substituido.

D.4.4 A fiscalizacdo poderd solicitar, por telefone, a presenca na Subdivisao de
Engenharia do responsdvel técnico, preposto da empresa CONTRATADA, o que deverd ocorrer
em até duas horas corridas da solicitagao.



D.4.5 A CONTRATADA devera providenciar por sua conta, servico de telefonia, internet,
computador, impressora, bem como todo o mobilidrio para uso de seu pessoal para a
elaboracdo de relatérios de servicos e documentos administrativos relacionados exclusivamente
ao contrato.

D.4.6 A CONTRATADA devera manter disponiveis e atualizados, desde o inicio da
execucao contratual, os registros, documentos e demais informacdes relativos aos profissionais
vinculados ao contrato, assegurando a fiscalizacdo acesso tempestivo aos elementos
necessarios ao acompanhamento e a verificacdo do cumprimento das obrigacGes trabalhistas,
previdencidrias e contratuais, nos termos da legislacdo aplicavel e das disposicGes constantes do
Termo de Referéncia.

D.5. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAL

D.5.1 A CONTRATADA fornecera, e mantera em condi¢cdes de uso imediato, todos os
equipamentos e ferramental (discriminados no Apéndice "H" - Planilha de Composicdo de
Custos, anexa no ETP) necessdrios para a efetiva realizacdo dos servicos, na quantidade e
qualidade adequadas para o cumprimento das rotinas de manutencao.

D.5.2 Os equipamentos e o ferramental ficardo sob a guarda e responsabilidade
exclusiva da CONTRATADA.

D.5.3 O fornecimento de utensilios e materiais de reposicdo para os citados
equipamentos e ferramental utilizados na execucdo dos servicos serd de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

D.5.4 Os equipamentos classificados como instrumentos de medicdo, que requerem
calibracdo, deverdo estar aferidos para uso e certificados por érgao credenciado pelo INMETRO.

D.5.5 Todas as despesas acima listadas sdo fixas e deverdao ser computadas na proposta
do licitante. Tais despesas ndo serdo ressarcidas por demanda.

D.6 SEGURANCA NO TRABALHO

D.6.1 A CONTRATADA devera promover medidas de protecdo para a reducdo ou
neutralizacdo dos riscos ocupacionais aos seus empregados, bem como, fornecer os
Equipamentos de Protec¢do Individuais e Coletivos (EPI e EPC) necessarios e compativeis com as
funcGes por eles desenvolvidas, tais como oéculos, luvas, aventais, madscaras, calcados
apropriados, protetores auriculares, etc., cobrando dos funcionarios seu uso obrigatério e
exigindo-lhes que cumpram as normas e procedimentos destinados a preservacdo de suas
integridades fisicas.

D.6.2 Para a execugao dos servicos, a CONTRATADA devera observar a legislagao e as
normas técnicas aplicdveis a seguranca e salde no trabalho, especialmente as Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, em suas redacdes vigentes, conforme
os riscos e as atividades efetivamente desenvolvidas, incluindo, quando aplicaveis, a NR-1 —
Disposicdes Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais; NR-4 — Servicos Especializados em
Seguranca e em Medicina do Trabalho; NR-5 — Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes e
de Assédio; NR-6 — Equipamento de Protecdo Individual — EPI; NR-7 — Programa de Controle
Médico de Saude Ocupacional — PCMSO; NR-10 — Seguranca em Instalacdes e Servicos em
Eletricidade; NR-12 — Seguranca no Trabalho em Maquinas e Equipamentos; NR-15 — Atividades
e OperacoOes Insalubres; NR-16 — Atividades e Operacgdes Perigosas; NR-18 — Seguranca e Saude
no Trabalho na Industria da Construcdo; NR-33 — Seguranca e Saude nos Trabalhos em Espacos
Confinados; e NR-35 — Trabalho em Altura.

D.6.2.1 — A CONTRATADA deverd implementar e manter atualizado, durante a execucao
contratual, o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais — GRO e o respectivo Programa de
Gerenciamento de Riscos — PGR, quando exigiveis nos termos da NR-1, contemplando os riscos
relacionados as atividades efetivamente executadas no contrato, mantendo a documentacdo



pertinente disponivel a fiscalizacdo, sem prejuizo das demais obrigacbes legais relativas a
seguranca e saude no trabalho.

D.6.3 Além de fornecer os equipamentos de seguranga em quantidade suficiente, a
CONTRATADA também devera instruir os usudrios quanto ao correto uso e operacao dos
equipamentos, devendo tomar todas as providéncias para a capacitacdo continua da equipe de
trabalho.

D.6.4 A CONTRATANTE podera determinar a CONTRATADA a adogao imediata de
medidas corretivas ou preventivas quando constatada condicdo, procedimento ou pratica de
trabalho incompativel com as normas de seguranca e saude no trabalho, cabendo a
CONTRATADA orientar seus empregados e adotar as providéncias necessarias a eliminacdo ou
mitigagao do risco.

D.6.5 Todas as despesas acima listadas sao fixas e deverao ser computadas na proposta
do licitante. Tais despesas nado serao ressarcidas por demanda.

D.7 UNIFORME

D.7.1 Todos os empregados deverao exercer seus oficios uniformizados e calcados, de
acordo com cada oficio. Os uniformes deverdo apresentar a logomarca da CONTRATADA,
estampada em tamanho que permita facil identificacdo visual.

D.7.2 Em caso da CONTRATADA possuir contratos paralelos, junto ao HFA, sera exigido
gue o uniforme da mao de obra com dedicacdo exclusiva possua alguma peca do vestudrio
(camisa ou calca) de formato e/ou coloracdo distinta, a fim de se diferenciar visualmente a
média distancia, com o fito de facilitar as a¢des de fiscalizacdo, bem como inibir qualquer
indicio de desvio de funcdo ou "mistura" de mao de obra junto aos demais contratos dentro do
HFA.

D.7.3 Os uniformes terdo seus custos previstos no Apéndice H — Planilha de Composicao
de Custos e deverdo ser compostos, no minimo, de:

- 02 (dois) jalecos em brim com emblema da empresa;

- 02 (duas) camisas gola polo, com bolso e 02 (dois) botdes, com emblema da empresa;
- 02 (duas) calcas jeans ou sarja, com emblema da empresa;

- 02 (dois) cintos de couro;

- 04 (quatro) pares de meias;

- 02 (dois) pares de botas de seguranca, com solado de borracha e biqueira de protec¢ado
metalica, com Certificado de Aprovacao — CA valido; e

- 01 (um) cracha de identificacdo (54 x 86 mm), com foto.

D.7.4. Para o Engenheiro Civil, os Encarregados da Turma de Manutencao, o Assistente
de Engenharia (Construcdo Civil) e o Auxiliar Administrativo, sera adotado uniforme
diferenciado, compativel com as respectivas atribuicbes e destinado a permitir sua pronta
identificacdo no ambito da execugdo contratual, composto, no minimo, de:

- 04 (quatro) camisas sociais de manga curta, com emblema da empresa;

- 04 (quatro) calgas jeans ou sarja, com emblema da empresa;

- 02 (dois) cintos de couro;

- 04 (quatro) pares de meias;

- 02 (dois) pares de botas de seguranca, com solado de borracha e biqueira de protecado
metalica, com Certificado de Aprovacao — CA valido; e

- 01 (um) cracha de identificacdo (54 x 86 mm), com foto.

D.7.5 Para os profissionais que executarem atividades em instalacbes elétricas ou
servicos com eletricidade, deverdo ser fornecidos uniformes e Equipamentos de Protecdo
Individual — EPI compativeis com os riscos das atividades, observadas a NR-6, a NR-10 e as



demais normas técnicas aplicaveis, atendidas, no minimo, as seguintes especificacdes:

- 02 (duas) camisas de manga longa para eletricista, antichama, com ATPV minimo de 11
cal/cm?, na cor cinza, com CA vdlido;

- 02 (duas) calgas para eletricista, antichama, com ATPV minimo de 11 cal/cm?, na cor
cinza, com CA valido;

- 02 (duas) camisas gola polo, com bolso e 02 (dois) botGes, com emblema da empresa;

- 02 (dois) pares de botas de seguranca, com solado de borracha e biqueira de protecao
metalica, adequadas as atividades executadas e com CA vdlido;

- 02 (dois) capacetes de seguranca para atividades com eletricidade, com aba total,
suspensao e regulagem de tamanho, com CA valido;

- 02 (dois) cinturbes de seguranca com talabarte duplo em “Y” e talabarte de
posicionamento, com regulagem, adequados as atividades executadas e com CA vdlido;

- 02 (dois) pares de luvas isolantes de borracha, classe 00, ou de classe superior quando
exigida pela tensdo e pelas condi¢des da atividade, com CA valido e em tamanho adequado ao
usuario;

- 02 (dois) 6culos de seguranca, adequados aos riscos da atividade, com CA valido;

- 04 (quatro) pares de meias;

- 01 (um) cracha de identificacdo (54 x 86 mm), com foto; e

- 02 (duas) unidades de protetor facial para protecdo contra os efeitos térmicos
decorrentes de arco elétrico, compativel com o nivel de protecdo requerido para as atividades
executadas, com CA valido.

D.7.6 A CONTRATADA devera exigir de seus empregados asseio didrio de seus uniformes
e boa apresentacdo pessoal, enquanto permanecerem nas areas dos PNR do HFA e nas areas do
hospital, quando for o caso.

D.7.7 Todas as despesas acima listadas sao fixas e deverdo ser computadas na proposta
do licitante, e ndo serdo ressarcidas por demanda.

D.8 INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE

D.8.1 A CONTRATADA devera pagar aos empregados que fizerem jus os adicionais de
insalubridade e/ou periculosidade, conforme o caso, observados a legislacdo trabalhista
aplicavel, as Normas Regulamentadoras n? 15 e n2 16 e os elementos técnicos pertinentes, em
conformidade com os custos previstos no Apéndice H.

D.8.2 Todas as despesas acima listadas sao fixas e deverdao ser computadas na proposta
do licitante. Tais despesas nao serao ressarcidas por demanda.

D.9 QUALIFICACAO DA MAO DE OBRA EMPREGADA

D.9.1 A mao de obra empregada na realizacdo dos servicos de manutencao e eventuais
devera ter formacdo profissional compativel com os servicos a serem realizados.

D.9.2 Os profissionais que executarem intervencdes em instalacdes ou servicos com
eletricidade deverdo atender aos requisitos de qualificacdo, habilitacdo, capacitacao,
autorizacdo e treinamento estabelecidos pela NR-10, conforme aplicdveis as atividades
efetivamente desempenhadas, devendo a CONTRATADA manter as respectivas comprovacoes
disponiveis a fiscalizacao.

D.9.3 A CONTRATADA deverd providenciar para que todos os profissionais contratados,
que tenham que atuar em trabalhos em altura, ou seja, em toda atividade executada acima de
2,00 m (dois metros) do nivel inferior, assim considerado aquele abrangido pelo campo de




aplicacdo da NR-35, deverdo estar devidamente capacitados e autorizados, observados os
requisitos de treinamento, aptiddo, planejamento, andlise de risco, sistemas de protecdo e
demais medidas de prevencdo estabelecidos na referida Norma Regulamentadora, em sua
redacdo vigente, cabendo a CONTRATADA manter a respectiva documentacdo comprobatéria
disponivel a fiscalizagao.

D.9.4 Os servicos que envolvam espacos confinados somente poderdao ser executados
por trabalhadores que atendam aos requisitos de capacitacdo, autorizacdo e aptidao aplicaveis,
observados os procedimentos de identificacdo, avaliacdo, controle dos riscos, permissao de
entrada e trabalho, emergéncia e salvamento estabelecidos na NR-33, em sua redacdo vigente,
cabendo a CONTRATADA manter a documentacdo comprobatdria pertinente disponivel a
fiscalizacao.

D.10 RESPONSABILIDADE TECNICA

D. 10.1 Os servicos sujeitos a responsabilidade técnica profissional deverdo ser
executados sob a responsabilidade de profissional legalmente habilitado, observadas as
atribuicbes profissionais estabelecidas pela legislacgido e pelos respectivos conselhos
profissionais competentes, sem prejuizo das atribuicdes do Engenheiro Civil indicado pela
CONTRATADA como responsavel técnico e preposto da execugdo contratual.

D. 10.2 A comprovacdo da habilitacdo e do registro profissional serd realizada
mediante apresentacdo de documentacdo idonea expedida ou passivel de verificacdo perante
o respectivo conselho profissional competente.

D. 10.3 A responsabilidade técnica pela execucdo dos servicos abrangidos pela
contratacdo deverd ser formalizada mediante Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART,
registrada pelo profissional legalmente habilitado, observadas as atribuicdes profissionais, a
natureza e a abrangéncia das atividades técnicas efetivamente assumidas, devendo ser
apresentada a CONTRATANTE a respectiva comprovacdo de registro e, quando cabivel, de
recolhimento.

Brasilia, DF, 30 de setembro de 2026.
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