
Circulação
A=14,83 m²

00 PESSOAS

Dep. Farmácia
A=6,60 m²
J-2= 01 PESSOAS

A=6,71 m²
J-2= 01 PESSOAS

Setor ADM
A=10,50 m²
D-1= 02 PESSOAS

Setor ADM
A=8,72 m²
D-1= 02 PESSOAS

Estrátegia e saúde da família
A=21,14 m²
D-1= 04 PESSOAS

A=8,24 m²
D-1= 02 PESSOAS

Setor ADM
A=6,68 m²
D-1= 01 PESSOAS

Secretário
A=8,73 m²
D-1= 02 PESSOAS

Dep. Farmácia1.22.90
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PLANTA BAIXA SUPERIOR
Escala:1/1001

EXTINTOR PQS ABS
[PÓ QUÍMICO SECO - ABC]

ACIONAR DE ALARME

CENTRAL DE ALARME

BARRA ANTI-PÂNICO

RESERVA TÉCNICA

DISPOSITIVO DE RECALQUE

PONTO DE HIDRANTE - SUAS SAÍDAS
PARA 40MM E MANGOTINHO.

DESCRIÇÃOSÍMBOLO

LEGENDA PPCI
DISPOSITIVOS

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - UNIDADE
AUTÔNOMA DE 1,5W

UNIDADE DE ILUMINAÇÃO DE
EMERGÊNCIA - TIPO BALIZAMENTO

DESCRIÇÃOIMAGEMSÍMBOLO

SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE SENTIDO
DE SAÍDA - ESQUERDA

SAÍDA

LEGENDA PPCI

SAÍDA

SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE SENTIDO
DE SAÍDA - DIREITA

SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE SENTIDO
DE SAÍDA - FRENTE

SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE SENTIDO
DE SAÍDA - ESCADA A DIREITA

SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE SENTIDO
DE SAÍDA - ESCADA A ESQUERDA

SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE SENTIDO
DE SAÍDA - SAÍDA FINAL

SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DE SENTIDO
DE SAÍDA - SAÍDA DE EMERGÊNCIA

SINALIZAÇÃO DE PAVIMENTO

SINALIZAÇÃO

S1
L/H(300/150)

S2

S3

S8

S9

S12

S14

S17

L/H(300/150)

L/H(300/150)

L/H(300/150)

L/H(300/150)

L/H(300/150)

L/H(300/150)

L/H(300/150)

CONTEÚDO: PLANTA BAIXA SUPERIOR - ILUMINAÇÃO

 ESCALA: INDICADA

 PROJETO: PREVÊNÇÃO CONTRA INCÊNDIO  PRANCHA:

PREFEITURA MUNICIPAL DO ARROIO DO PADRE

04/09

GISELE FISCHER
 CAU A178833-7

NOME FANTASIA: POLICLINICA DE ARROIO DO PADRE - UBS

RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE

ENDEREÇO: AVENIDA 17 DE ABRIL Nº 196, CENTRO ARROIO DO PADRE/RS

Q. TÉRREO

31 UNIDADES

Q. 2 PAV.

02 UNIDADES

DUTO RÍGIDO
VERMELHO + 10%

CAIXA PASSAGEM + 10%

LUVA

PARAFUSO + 10%

BRAÇADEIRA + 10%

DESCRIÇÃOSÍMBOLO

SINALIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO

QUANTITATIVO ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA

ILUMINAÇÃO
EMERGÊNCIA

CENTRAL ILUMINAÇÃO
EMERGÊNCIA

TOTAL

33 UNIDADES

01 UNIDADES 00 UNIDADES 01 UNIDADES

122 METROS 14 METROS 136 METROS

50 UNIDADES 06 UNIDADES 56 UNIDADES

41 UNIDADES 05 UNIDADES 46 UNIDADES

122 UNIDADES 14 UNIDADES 136 UNIDADES

122 UNIDADES 14 UNIDADES 136 UNIDADES

ETAPA: PROJETO EXECUTIVO

DATA: 05/08/2026
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