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NOTAS GERAIS:

1— TUBULAGAO EM COBRE CLASSE —A, COM PONTAS LISAS PARA
SOLDA, TIPO ENCAIXE.

2— A ADESAO DE PEGAS DEVERA SEGUIR A RECOMENDAGAO DA
NORMA ABNT NBR 12188.

3— A TUBULAGAO E CONEXOES DEVERAO VIR PRE LAVADAS E
ESTERILIZADAS DE FABRICA OU DO FORNECEDOR.

4— AS TUBULAGOES DE COBRE DEVEM SER FIXADAS COM
BRAGADEIRAS METALICAS COM PROTEGAO DA TUBULAGAO EM
BORRACHA NEOPRENE E APOIADAS EM SUPORTES METALICOS,
RESISTENTE E ADEQUADOS AOS PONTOS ONDE INSTALADOS. NO CASO
DE SUPORTES A APLICAGAO DESTES DEVE SER A INTERVALOS
CONDICIONADOS AO PESO E COMPRIMENTO, BUSCANDO EVITAR A
FLEXAO DOS TUBOS CONDUTORES DE FLUIDOS.

5 —AS TUBULAGOES DEVERAO SER PINTADAS EM TODA SUA EXTENSAO

O QUE INCLUI OS TARUGOS INDEPENDENTE DE SER INSTALAGAO
APARENTE OU EMBUTIDA, PARA A QUALQUER TEMPO, SER POSSIVEL A
SUA IDENTIFICAGAO

VACUO — CINZA CLARO *PADRAO MUNSELL N 6,5
AR MEDICINAL— AMARELO SEGURANGA *PADRAO MUNSELL 5Y 8/12
OXIGENIO — VERDE EMBLEMA *PADRAO MUNSELL 2,5G 4/8

6— APOS A FINALIZAGAO DAS INSTALAGOES DEVERA SER SEGUIDO A
RECOMENDAGAO DA NORMA ABNT NBR 12188, "ENSAIO PARA
COMISSIONAMENTO DA INSTALAGAO DO SISTEMA CENTRALIZADO”.

7— APOS A VALIDAGAO DO TESTE DE ESTANQUIEDADE DEVE SER FEITA
UMA PURGA PONTO POR PONTO DE CADA GAS COM O OBJETIVO DE

REMOVER AS LIMALIAS DE COBRE E O GAS DAS SOLDAS. CADA PONTO
DEVE SER PURGADO POR PELO MENOS 30 SEGUNDOS.

8— APOS A LIMPEZA DAS SUJIDADES DEVE SER DESPRESSURIZADA A
LINHA E PRESSURIZADA NOVAMENTE COM O GAS PARA O QUAL A

TUBULAGAO FOI CONFECCIONADA. REPETIR POR DUAS VEZES ESSE
PROCEDIMENTO.

LEGENDA:

AR — AR COMPRIMIDO MEDICINAL
VC — VACUO CLINICO
OX — OXIGENIO MEDICINAL

cepiEETese CAIXA SECCIONADORA

SUPORTAGAO PARA TUBULAGOES
=550 REGUAS DE GASES

Ll PAINEL DE ALARME

101 TE DE REDUQAO 22 X 15
101 TE
Ia} REDU(;AO 22mm X 15mm

'R VALVULA ESFERA FEMEA X FEMEA 1/2"
I COTOVELO

PARA MAIS INFORMAGOES SEGUIR ORIENTAGOES DA FOLHA DE
DETALHAMENTO

PLANTA-CHAVE DE SITUAGAO
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NOTAS/OBSERVACOES: SISTEMA DE VACUO CLINICO l
1. PREVER INTERRUPTOR E ILUMINACAO q l
VACUO CLIN|CO LZ] 2. AS PORTAS DE ABRIR DEVERAO SER DO TIPO PALHETA EM d Tl — o5 marucos vevew ser
A:849 m — ALUMINIO BRANCO COM VENTILACAO. - I(‘\:’E'gl:'\’/lEBl'?El\?DSOCSSM GABARITO
3. PREVER ALIMENTACAO ELETRICA 220 VOLTS, TRIFASICO + LQ I CONDICOES TECNICAS DO JoA 1A MOA T0A 1A f0A 02 02 AR AR Ve oA ToA L 10A f0A 1A T0A
TERRA + NEUTRO. | | M FORNECEDOR DA REGUA. A A AR A A A A
4. DEVE TER DUAS BOMBAS DE VACUO, MODELO PALHETA SRt S Tis ‘ © ©
LUBRIFICADA A OLEO, COM VAZAO MINIMA POR BOMBA DE 25 Nm? ELETRICA 4 X2 ELETRICA 4X2 .
i 5. O QUADRO ELETRICO DE COMANDO DEVE PREVER QUE SE H
UMA DAS BOMBAS DE VACUO PARAR DE FUNCIONAR POR o a2 112 |l 12
QUALQUER PROBLEMA TECNICO, A BOMBA AUXILIAR ENTRARA EM E i H
OPERAQAO SEM A NECESSIDADE DE INTERVENCAO HUMANA. - ]
\Z 6. O QUADRO ELETRICO DE COMANDO, DEVE POSSUIR SISTEMA H ° 148
DE INVERSAO AUTOMATICO DAS BOMBAS. TODO O CONJUNTO DE ) _
_| EQUIPAMENTOS, DEVE SEGUIR A NORMA ABNT NBR 12188. A ” 83 8 6. 6.6.6 6 12 12 12 12 12 12 6 6 6 6.6. 8
d ) S | 1O O O -l -l -l -l -l RS A © . A S S © B
/ N 8 go | |
_ NOTAS/OBSERVAGCOES: SISTEMA DE AR MEDICINAL N ” ) @ @ @ o @ @
1. PREVER INTERRUPTOR E ILUMINACAO : >y
EZ 2.  AS PORTAS DE ABRIR DEVERAO SER DO TIPO PALHETA EM 88 H fz‘” —
I ALUMINIO BRANCO COM VENTILAQAO. \E/g
— 3. PREVER ALIMENTAGAO ELETRICA 220 VOLTS, TRIFASICO + a?o H
TERRA + NEUTRO.
4. DEVE ATENDER A NORMA ABNT 12.188, E TER NO MINIMO DOIS H MODELO REGUA 01- PEQUENAS CIRURGIAS
COMPRESSORES QUE INDIVIDUALMENTE PRODUZAM 400 LITROS
POR MINUTO. ﬁD ACABADO | ¢P|so ACABADO
B 5. ANTES DE ENTRAR NA REDE CANALIZADA DEVE EXISTIR UM e g PN R 7 TS
REGULADOR DE PRESSAO PARA AJUSTE DA PRESSAO DE A R 10A  10A  10A  10A 02 AR Ve 10A  10A  10A  10A
TRABALHO 220V 121V 121V 127V 127V 121V 127V 220V
R _DETALHE PARA TARUGO DAS REGUAS - 02e 03 ~ _DETALHE PARA POSICIONAMENTO DO =) (D) () (D) (N =\ ) () (@) (S
NOTAS GERAIS: CENTRAIS DE CILINDROS DE OXIGENIO SEM ESCALA TARUGO PAREDE DRYWALL =TT = T\
- PREVER NA SALA PORTA DE ABRIR DO TIPO PALHETA EM
ALUMINIO BRANCO COM VENTILACAO. e
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