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PAVIMENTO TERREO Itacoatiara
PREFEITURA
NOTAS GERAIS
1- TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS EXISTENTES NAS COBERTURAS DA EDIFICACAO (ANTENAS,
) ; ; AUTOR(A) DO PROJETO EXECUTIVO REGISTRO
ESCADAS, CHAMINES, ETC. ) DEVERAO SER INTERLIGADOS AO PONTO MAIS PROXIMO DO SISTEMA NOME 03 bocumento sssinado digitaiments
DE CAPTACAO PARA EQUALIZACAO DE POTENCIAL E ESCOAMENTO DE ALGUMA POSSIVEL DESCARGA. h SEBASTIAG CARVALHO DA FONSECA
3- DEVERAO SER ADICIONADOS AO SISTEMA DE CAPTACAO, TERMINAIS AEREOS COLOCADOS A CADA NOME 62 Verifique oo itps:alidar 6 gov.br
6 METROS. ESSES TERMINAIS DIMINUIRAO A PROBABILIDADE DE A MALHA CAPTORA SER
DANIFICADA NOS PNTOS DE IMPACTO. NOME 01  SEBASTIAO CARVALHO DA FONSECA CREA:
28820AM
4- EM LOCAIS DE F'ACIL ACESSO DE PESSOAS, OS CABOS DE DESCIDA DEVER~AO SER PROTEGIDOS RNP 0417269560
EXECUCAO POR TUBOS DE PVC DE 1".
. ) 5- DEVERA SER UTILIZADA UMA CAIXA DE INSPECAO TIPO SUSPENSA COM CONECTOR DE MEDICAO e
- . ~ RO EMISSAO INICIAL
NOTA 02 NORMAS DA ABNT 1- A EXECUCAO DEVERA SER FEITA POR PROFISSIONAL HABILITADO, E O MESMO PARA CADA DESCIDA, ONDE SERA FEITA A DESCONEXAO ENTRE DESCIDA E ATERRAMENTO EM — DA:i’:::Ef’nsAo SesoRIRS

PLOTRAR COLORIDO

NBR 5419 - PROTEGCAO DE ESTRUTURAS CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS.

RENTE A OBRA E NORMAS.

2- VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL
3- TODOS OS NIVEIS DEVERAO SER OBSERVADOS NO PROJETO ARQUITETONICO

DEVERA TOMAR CONHECIMENTO DE TODAS AS PRANCHAS DO PROJETO REFE-

FUTURAS VISTORIAS.
6- FOI UTILIZADA TELA BELINOX ( 30mmX1,2mm) REF.:TEL-753, FORMANDO UMA REDE SOB 0S BOTIJOES
DE GAS, INTERLIGADA AS TUBULACOES E AO PORTAO METALICO DO DEPOSITO. APOS EQUALIZADAS
ENTRE SI, ESSAS ESTRUTURAS FORAM INERLIGADAS ATRAVES DE CABO DE COBRE NU 50mm? A
MALHA DE ATERRAMENTO DO SPDA.
8- TODAS AS TUBULACOES METALICAS QUE CRUZAREM COM O ANEL DE ATERRAMENTO DEVERAO
SER INTERLIGADAS A ESSE NO PONTO DE CRUZAMENTO.
9- TODAS AS CONEXOES DO ATERRAMENTO DEVERAO SER EXECUTADAS COM SOLDA EXOTERMICA.
10-O SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENCAO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR
DESGARGAS POR DESCARGA ATMOSFERICA, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E
GARANTIR A EFICIENCIA DO SPDA.
11-NAO E FUNCCAO DO SPDA A PROTECAOO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS. PARA TAL,
OS INTERESSADOS DEVERAO ADQUIRIR SUPRESSORES DE SURTOS INDIVIDUAIS (PROTETORES DE
LINHA) NAS CASAS ESPECIALIZADAS.

13-ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER MODIFICACOES SEM A PREVIA AUTORIZAGCAO DO PROJETISTA.

TITULO DO PROJETO

Construgao de uma Policlinica Regional no Municipio de
Itacoatiara/AM.

PROPRIETARIO
MUNICIPIO DE ITACOATIARA

CNPJ
04.241.980/0001-75

DISCIPLINA

ENDERECO RJA ALVARO MAIA, 3355, BAIRRO - SAO P::z:‘;\
FRANCISCO - ITACOATIARA- AM
CEP 69.101-380 PRANCHA 01/03

TITULO DA PRANCHA

PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

DESCRIGAO DA ETAPA

PROJETO EXECUTIVO

UNIDADE DATA
METROS 02/12/2025

ESCALA
INDICADA

NOME: PRANCHA - ARQUIVO REVISAO

Projeto SPDA-Rev01-Folha 01| R0

AUTOR(A) INTELECTUAL

LUCAS CASTELO MOTA

REGISTRO

141054978-0

FOLHA A0
1189 x 841

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOR CONFORME LEGISLAGAO NACIONAL E INTERNACIONAL
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