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RESERVATÓRIO
TIPO TAÇA 24.000L
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PLACA FOTOVOTAÍCA.
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VIRADAS PARA O NORTE.

PREVISÃO DE PAINEL SOLAR COM
PLACA FOTOVOTAÍCA.
O LOCAL DA INSTALAÇÃO DEPENDE DO
POSICIONAMENTO DO TERRENO.
INDICADO QUE AS PLACAS FIQUEM
VIRADAS PARA O NORTE.

PREVISÃO DE PAINEL SOLAR COM
PLACA FOTOVOTAÍCA.
O LOCAL DA INSTALAÇÃO DEPENDE DO
POSICIONAMENTO DO TERRENO.
INDICADO QUE AS PLACAS FIQUEM
VIRADAS PARA O NORTE.

PREVISÃO DE PAINEL SOLAR COM
PLACA FOTOVOTAÍCA.
O LOCAL DA INSTALAÇÃO DEPENDE DO
POSICIONAMENTO DO TERRENO.
INDICADO QUE AS PLACAS FIQUEM
VIRADAS PARA O NORTE.

PREVISÃO DE PAINEL SOLAR COM
PLACA FOTOVOTAÍCA.
O LOCAL DA INSTALAÇÃO DEPENDE DO
POSICIONAMENTO DO TERRENO.
INDICADO QUE AS PLACAS FIQUEM
VIRADAS PARA O NORTE.

RUFO

C
AL

H
A

LAJE
IMPERMEABILIZADA

TELHA DE FIBROCIMENTO

LAJE
IMPERMEABILIZADA

LA
JE

IM
PE

R
M

EA
BI

LI
ZA

D
A

DELIMITAÇÃO TERRENO 60X80m DELIMITAÇÃO TERRENO 60X80m DELIMITAÇÃO TERRENO 60X80mD
EL

IM
IT

AÇ
ÃO

 T
ER

R
EN

O
 6

0X
80

m

BOMBA
- VAZÃO: 16,10 m³/h (mín.) / 24
m³/h (máx.)
- POTÊNCIA: 7,5cv
- PRESSÃO: 34 MCA (mín.) / 42
MCA (máx.)

IN
C

LI
N

AÇ
ÃO

 1
0%

IN
C

LI
N

AÇ
ÃO

 1
0%

RUFO

RUFO RUFO RUFO

C
AL

H
A

TE
LH

A 
D

E 
FI

BR
O

C
IM

EN
TO

TE
LH

A 
D

E 
FI

BR
O

C
IM

EN
TO

DETECTORES DE FUMAÇA ENTRE FORRO E PISO - TÉRREO

DETECTORES DE FUMAÇA ENTRE FORRO - 2º PAVIMENTO
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SAÍDA I
POPULAÇÃO TOTAL = 115 PESSOAS = 4UP (mín.)

SAÍDA II
POPULAÇÃO TOTAL = 91 PESSOAS = 4UP (mín.)
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SAÍDA III
POPULAÇÃO TOTAL = 40 PESSOAS = 2UP (mín.)

SAÍDA VI
POPULAÇÃO TOTAL = 16 PESSOAS = 1UP (mín.)

SAÍDA V
POPULAÇÃO TOTAL = 34 PESSOAS = 2UP (mín.)

SAÍDA VII
POPULAÇÃO TOTAL = 45 PESSOAS = 2UP (mín.)
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SAÍDA IV
POPULAÇÃO TOTAL = 3 PESSOAS = 1UP (mín.)

GERADOR DE ENERGIA
- TRIFÁSICO ?  À DIESEL ? XXXKVA;
- ACIONAMENTO ?;
- TENSÃO DE XXXV?;
- CARENADO E SILENCIADO?;
- STANDEY-BY?.

O GERADOR NÃO É UTILIZADO COMO
FONTE DE ENERIA ELÉTRICA DAS ME-
DIDAS PREVENTIVAS?
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SAÍDA VIII
POPULAÇÃO TOTAL = 41 PESSOAS = 2UP (mín.)

SAÍDA IX
POPULAÇÃO TOTAL = 3 PESSOAS = 1UP (mín.)

SAÍDA X
POPULAÇÃO TOTAL = 1 PESSOA = 1UP (mín.)

SAÍDA XII
POPULAÇÃO TOTAL = 2 PESSOAS = 1UP (mín.)

SAÍDA XIV
POPULAÇÃO TOTAL = 2 PESSOAS = 1UP (mín.)

SAÍDA XVII
POPULAÇÃO TOTAL = 57 PESSOAS = 2UP (mín.)

SAÍDA XVI
POPULAÇÃO TOTAL = 1 PESSOA = 1UP (mín.)

R I

12,00 m³

126/252
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SAÍDA XV
POPULAÇÃO TOTAL = 2 PESSOAS = 1UP (mín.)
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SAÍDA XIII
POPULAÇÃO TOTAL = 1 PESSOA = 1UP (mín.)
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C
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AC AR CONDICIONADO

EXAUSTÃO

AR COMPRIMIDO MEDICINAL

LEGENDA INSTALAÇÕES

Régua de Gases com 2 pontos de Oxigênio + 2 pontos de Ar
comprimido + 1 ponto de vácuo clínico + 10 tomadas 127V + 2
tomadas 220V (atender projeto complementar de gases
medicinais e instalações elétricas)

Régua de Gases com 1 ponto de Oxigênio + 1 Ponto de Ar
comprimido + 1 ponto de vácuo clínico + 6 tomadas 127V + 1
tomadas 220V (atender projeto complementar de gases
medicinais e instalações elétricas)

Régua de Gases com 1 ponto de Oxigênio + 1 Ponto de Ar
comprimido + 1 ponto de vácuo clínico + 2 tomadas 127V + 2
tomadas 220V (atender projeto complementar de gases
medicinais e instalações elétricas)

FAM

R1

R2

R3

PONTO DE ILUMINAÇÃO TIPO FAROL DUPLO

R I RESERVA  DE INCÊNDIO

HIDRANTE SIMPLES

REGISTRO DE RECALQUE
SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO

CENTRAL DE  ALARME DE INCÊNDIO

BATERIA DE ACUMULADORES PARA O 
SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME

ACIONADOR ALARME MANUAL/BOTOEIRA
(15 UNIDADES)
INSTALADOS À ALTURA DE 1,30m DO PISO

AVISADOR SONORO MECÂNICO/
ELETRÔNICO (05 UNIDADES)
INTALADOS À ALTURA DE 2,20 DO PISO

BOMBA DE INCÊNDIO 7,5CV

CÓDIGO

CÓDIGO

L/H (mm)

L (mm)

L (mm)

CÓDIGO

DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL
(147 UNIDADES)
(INSTALADOS NO TETO - FORRO)

BARRA ANTIPÂNICO

PORTA CORTA-FOGO P-60

EXTINTOR DE PÓ QUIMICO SECO (ABC) 

INÍCIO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL

CHAVE ELÉTRICA SECUNDÁRIA

SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA

GRUPO GERADOR DE ENERGIA 
EQUIPAMENTO NÃO UTILIZADO PARA 
ATENDER AS MEDIDAS DO PROJETO

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL
ENTRE FORRO (136 UNIDADES)
(INSTALADOS NO TETO - LAJE)

INSTALADAS À ALTURA DE 2,20m DO PISO  

INSTALADAS NO TETO - FORRO OU RENTE  

(01 UNIDADE - APOIO ADM)

(01 UNIDADE - APOIO ADM)

ELEMENTOS RESISTENTES AO FOGO 
TRRF 60 MÍN. 

INCLINAÇÃO 2%
TELHA DE POLICARBONATO

TRANSPARENTE
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PREVISÃO
PLATAFORMA

ACESSIBILIDADE  

A: 3,95  m2 

ADM -
COORDENAÇÃO  

A: 18,60  m2 

ADM - SAÚDE
DIGITAL  

A: 15,84  m2 

ADM -
INTELIGÊNCIA
SANITÁRIA  

A: 12,95  m2 

ADM -
VARANDA -
CONFORTO

EQUIPE ADM  

A: 77,76  m2 

ADM - COPA
DE APOIO  

A: 3,43  m2 

ADM - ENSINO
- ANFITEATRO

01  

A: 44,76  m2 

ADM - SANIT.
PCD  

A: 4,27  m2 

ADM - ÁREA
ADMINISTRATIVA  

A: 42,95  m2 

ADM -
CIRCULAÇÃO

12  

A: 38,80  m2 

ADM - DML  

A: 3,04  m2 
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BG19  BG20  

ADM - TI /
RACKS  

A: 9,43  m2 

ADM -
FATURAMENTO

E CONTAS  

A: 7,39  m2 
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D Forro de gesso acartonado.

PISO

Piso em ganilite, cor off white, acabamento polido.

LEGENDA ACABAMENTOS

PAREDE

TETO

Pintura acrílica, resistente à umidade.

Revestimento cerâmico 60x60 cm ou
equivalente, instalado até o teto, na cor branco,
acabamento polido ou acetinado.

Piso em manta vinílica condutiva, espessura mínima
de 2mm, sobre superfície regularizada, com rodapé
do mesmo material.

Pintura acrílica sobre laje, resistente à umidade.

Pintura acrílica, resistente à umidade sobre barita

Pintura acrílica, sobre parede com gaiola de faraday

Piso em ganilite, cor azul, acabamento polido.

Piso em ganilite, cor off white, sem polimento.

Pintura especial para sala de cirurgia (epoxi ou
similar)

Pintura especial para sala de cirurgia (epoxi ou
similar)

Piso colorido em manta vinílica, espessura mínima
de 2mm, sobre superfície regularizada, com rodapé
do mesmo material.
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BG14  

Divisória em
granilite

Divisória em
granilite

Área em
bancada
reservada
para preparo
de contraste

Drywall com
proteção

radiologica
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1- Sala com
proteção de Radio
Frequência - Gaiola
de Faraday (deverá
ser executado
projeto específico
conforme
especificação do
fornecedor do
equipamento).

2- Detector de
metais instalado no
acesso conforme
especificação do
fabricante do
equipamento.

3- O projeto da sala
de ressonância
magnética deverá
ser elaborado por
profissional de
acordo com o
equipamento
especificado. Desde
o acabamento aos
itens de rádio
proteção.
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Pressão negativa

Pressão negativa

Área de Apoio ao transporte
sanitário (descanso de motoristas
e estacionamento)

A implantação e dimensionamento
deverá ser adequada a
disponibilidade de terreno.

FECHAMENTO
EM PLACA DE

GESSO GLASS MAT

OBS: AR CONDICIONADO
CENTRAL
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LINHA DE INTERRUPÇÃO

ÁREA RESERVADA PARA MANOBRA

Cabine de
audiometria com

Níiveis de pressão
sonora conforme a
norma ISO8253-1

Projeção da marquise Projeção da marquise
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ÁREA NÃO FINANCIÁVEL E NÃO COMPUTADA NOS QUANTITATIVOS DE PLANILHA ORÇAMENTARIA
PROJETO APENAS ILUSTRATIVO SUGERIDO

ÁREA DE
MONITORAMENTO
DO PROCESSO DE
ESTERILIZAÇÃO

Câmera Fria

Separação e
Conferência

Box para troca

Box para troca

Box para troca

AMB - GUARDA
DE MACAS E
CADEIRA DE

RODAS  

A: 11,92  m2 

IM - PREPARO E
RECUPERAÇÃO DE

PACIENTES DA
ENDOSCOPIA  

A: 20,89   m2 

IM - SALA DE
SERVIÇOS  

A: 6,30  m2 

IM - POSTO DE
ENF. E

PRESCRIÇÃO  

A: 9,00  m2 

CC - SALA
DE

SERVIÇOS  

A: 5,67  m2 

IM - ÁREA
DE

COMANDO  

A: 1,56  m2 

IM - TROCA
ENDOSCOPIA  

A: 11,19  m2 

AMB -
RECEPÇAO E
ESPERA CCA

E
ENDOSCOPIA  

A: 21,71  m2 

IM - ÁREA
PARA TROCA

MAMOG.  
A: 1,50  m2 

AMB -
SALA DE

UTILIDADES/EXPURGO
1  

A: 4,01  m2 

CC - SALA
GUARDA DE

EQUIPAMENTOS,
MACAS E

CADEIRAS  

A: 9,53  m2 

AMB - POSTO DE
COLETA

LABORATORIAL
CIRC.  

A: 11,00  m2 

AMB - Circulação
1  

A: 30,30  m2 

AMB - Circulação
2  

A: 51,77  m2 

AMB - Circulação
3  

A: 19,86  m2 

AMB - Circulação
4  

A: 131,19  m2 

AMB - Circulação
5   

A: 88,17  m2 

AMB - Circulação
6  

A: 63,19  m2 

AMB - Circulação
9  

A: 18,63  m2 

IM - Circulação 10
- ZONA 2 da RM  

A: 67,70  m2 

CC - Circulação
11  

A: 30,69  m2 

IM - VEST.
MASC.  
A: 1,58  m2 

CC -
ESCOVAÇÃO  

A: 4,84  m2 

IM - Circulação 13
- ZONA 2 da

RM  A: 22,29  m2 

ÁREA COBERTA PARA
LAVAGEM DE COLETOR  

A: 5,03  m2 

CC - VESTIÁRIO
DE BARREIRA

FEM.  
A: 5,04  m2 

CC - VESTIÁRIO
DE BARREIRA

MASC.  
A: 5,67  m2 

CC -
SANITÁRIO

FEM.  
A: 1,76  m2 

CC -
SANITÁRIO

MASC.  
A: 1,76  m2 

AMB - REAB.
VEST.PCD  

A: 2,25  m2 

AMB - REAB.
VEST. 01  

A: 1,50  m2 

AMB -
ERGOMETRIA -

VEST. PCD  

A: 3,75  m2 

IM - ESPERA  

A: 5,34  m2 

IM -
COMPONENTES

TÉCNICOS
TOMOGRAFIA  

A: 2,20  m2 

IM - VEST. FEM
.PCD  

A: 2,25  m2 

CC - SALA  DE APOIO
- IT MÉDICO  

A: 2,38  m2 

IM - SANIT.
PCD 2  

A: 4,19  m2 

AMB - ROUPA
SUJA  

A: 3,00  m2 

AMB -
SANIT.

MASC. PCD
3  

A: 3,65  m2 
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PROJEÇÃO COBERTURA

IM - SALA DE
EXAMES DE

RESSONÂNCIA
MAGNÉTICA -

ZONA 4  

A: 40,25  m2 

IM - SALA DE TOMOGRAFIA  

A: 30,26  m2 

IM - SALA DE COMANDO DA RM - ZONA 2  

A: 9,57  m2 

IM - RAIO X  

A: 18,89  m2 

IM - ÁREA DE
COMPONENTES
TÉCNICOS DA
RM - ZONA 2  

A: 7,97  m2 

AMB -
ALMOXARIFADO  

A: 17,38  m2 

AMB -AMBULATÓRIOESTOMIAS  

A: 10,12  m2 

AMB -
CONSULTÓRIO

INDIFERENCIADO
4  

A: 9,52  m2 

AMB -
CONSULTÓRIO

INDIFERENCIADO
3  

A: 9,52  m2 

AMB -
CONSULTÓRIO

INDIFERENCIADO
2  

A: 9,51  m2 

AMB -
CONSULTÓRIO

INDIFERENCIADO
1  

A: 10,61  m2 

AMB -
CONSULTÓRIO
OFTALMO 1  

A: 15,43  m2 

IM - SALA DE
EXAMES E

PROCEDIMENTOS
DE ENDOSCOPIA

2  

A: 18,01  m2 

IM - SALA DE
EXAMES E

PROCEDIMENTOS
DE ENDOSCOPIA

1  

A: 16,95  m2 

CC - SALA DE
CIRURGIAS

AMBULATORIAL
2  

A: 27,61  m2 

IM - AT -
COMANDO  

A: 7,23  m2 

IM - SALA DE
PROCESSAMENTO

DE MATERIAL  

A: 9,16  m2 

AMB -
SANITÁRIO/TROCA

PAC.  
A: 3,75  m2 

AMB - SALA DE
ELETRONEUROMIOGRAFIA  

A: 8,14  m2 

AMB - SALA
DE

ECOCARDIOGRAMA  

A: 8,02  m2 

AMB - SALA
DE

ELETROCARDIOGRAMA  

A: 8,01  m2 

AMB -
ERGOMETRIA  

A: 15,74   m2 

AMB - US
DOPPLER  

A: 8,50  m2 

AMB - ILHA
EQUIPE -
LAUDO  

A: 18,70  m2 

AMB - SAN. E
HIGIENIZAÇÃO  

A: 5,03  m2 
AMB -

TRATAMENTO
PÉ-DIABÉTICO  

A: 17,91  m2 

AMB -
TRATAMENTO
DE FERIDAS

COMPLEXAS  

A: 14,16  m2 

AMB - SALA DE
PROCEDIMENTOS  

A: 10,49  m2 

AMB - HIG.
ESTOMIAS  

A: 4,62  m2 

AMB - CONSULTÓRIO
DIFERENCIADO
OTORRINO 1  

A: 10,89  m2 

AMB - ILHA EQUIPES
(LAUDOS GERAIS E

DISCUSSÃO DE
CASOS)  

A: 34,58   m2 

AMB -
ACOLHIMENTO

A MULHER  

A: 8,00  m2 

AMB - CONSULTÓRIO
DIFERENCIADO - SM

1  

A: 13,43   m2 

AMB - ESPERA
NÚCLEOS

OTORRINO E S.
HOMEM  

A: 12,35  m2 

AMB - CONSULTÓRIO
PEDIATRIA 1  

A: 10,97  m2 

AMB - CONSULTÓRIO
PEDIATRIA 2  

A: 11,47  m2 

AMB - CONSULTÓRIO
ORTOPÉDICO 2  

A: 10,81  m2 

AMB -
CONSULTÓRIO

GASTRO  

A: 9,41  m2 

AMB - CABINE
AUDIOMETRIA  

A: 8,45  m2 

CC - SALA DE
CIRURGIAS

AMBULATORIAL
1  

A: 36,03  m2 

AMB -
CONSULTÓRIO
OFTALMO 2  

A: 17,69   m2 

AMB -CONSULTAFARMACEUTICA  

A: 9,45  m2 

CC - SALA DE
UTILIDADES/EXPURGO

3  
A: 5,61  m2 

CC - VESTIÁRIO DE
BAREIRA - FUNC.

MAS.  
A: 8,04  m2 

CC -

CONFORTO/COPA  

A: 8,79  m2 

AMB - ESPERA
NÚCLEO SAÚDE
DA MULHER E

IMAGEM  

A: 14,32  m2 

CC - GUARDA DEMATERIALESTERILIZADO  

A: 5,10  m2 

CC - DML 2  

A: 3,76  m2 

CC - VESTIÁRIO DE
BARREIRA - FUNC.

FEM.  

A: 8,60  m2 

IM - APOIO A
IMPRESSÃO
E LAUDO  

A: 5,13  m2 

IM - PREPARO E
RECUPERAÇÃO DE

PACIENTES DA
IMAGENOLOGIA  

A: 28,74  m2 

AMB -
ULTRASSOM

3  

A: 11,24  m2 

AMB -
ULTRASSOM

4  

A: 9,00  m2 

AMB -SANIT. PCD8  

A: 4,03  m2 

AMB -SANIT. PCD6  

A: 3,15  m2 

AMB - SALA DE
GESSO E

REDUÇÃO DE
FRATURAS  

A: 15,29  m2 

AMB -
SANIT.
FUNC.

FEM. 1  

A: 2,26  m2 

AMB - CONSULTÓRIO
INDIFERENCIADO

MULTIPROFISSIONAL
(TO)   

A: 13,69  m2 

AMB - CONSULTÓRIO
DIFERENCIADO - SH

1  

A: 15,02   m2 

AMB - CONSULTÕRIO
DIFERENCIADO - SH

4  

A: 15,35  m2 

AMB - SALA DE
ENTREVISTA DE

APOIO PARA
IMAGEM  

A: 10,20  m2 

AMB -
ESPERA

INFANTIL  

A: 18,42  m2 

AMB - CONSULTÓRIO
DIFERENCIADO - SM

3  

A: 12,96  m2 

AMB -
CONFORTO

FUNCIONÁRIOS  

A: 15,17  m2 

AMB -SANIT. MAS.PCD 4  

A: 3,60  m2 

AMB - COPA
FUNCIONÁRIOS  

A: 18,03  m2 

AMB -
VESTIÁRIO
FEMININO  

A: 22,14  m2 

RESÍDUO
COMUM

(Grupo D)  
A: 11,66  m2 

RESÍDUO
CONTAMINADO
(Grupos A e E)  

A: 6,46  m2 

AMB - SALA DE
ACOLHIMENTO   

A: 11,35  m2 

AMB - CONSULTÓRIO
INDIFERENCIADO 7  

A: 11,10  m2 

AMB - CONSULTÓRIO
INDIFERENCIADO 6  

A: 10,64  m2 

AMB -
CONSULTÓRIO

INDIFERENCIADO
5  

A: 9,10  m2 

AMB -
CONSULTÓRIO

INDIFERENCIADO
(NEURO)  
A: 12,84  m2 

AMB -
CONSULTÓRIO

INDIFERENCIADO
(NEURO)  
A: 11,49  m2 

AMB -
EXAMES

OFTALMO
1  A: 11,18   m2 

AMB -
EXAMES

OFTALMO
2  A: 8,07  m2 

CME CLASSE II -
SALA DE

PREPARO E
ESTERILIZAÇAO  

A: 8,32  m2 

CME CLASSE II-
SALA DE

RECEPÇÃO E
LIMPEZA  

A: 9,24  m2 

CME TIPO 2 -
VEST. COM

SANITÁRIO  

A: 4,18  m2 

AMB - DML 1  

A: 3,03  m2 

CME CLASSE II -
SALA DE

ARMAZENAMENTO
E DISTRIBUIÇÃO  

A: 11,80  m2 

AMB -
VESTIÁRIO

MASCULINO  

A: 14,82  m2 

AMB -
CONSULTÓRIO  

A: 10,35  m2 

AMB -SANIT. PCD7  

A: 4,19  m2 

AMB -
DISPENSAÇÃO

DE
MEDICAMENTOS  

A: 3,75  m2 

AMB - CAF
SATÉLITE  

A: 12,60  m2 

CABINE DE
ENERGIA E
GERADOR  

A: 20,67  m2 

CENTRAL DE
CILÍNDROS   

A: 6,11  m2 

AMB - ESPERA
SITUAÇÃO

CRONICA NÃO
TRANSMISSÍVEL  

A: 51,30  m2 

AMB - BEM ESTAR E
CONFORTO DOS

USUÁRIOS - APOIO
PARA LANCHE PÓS

EXAMES  

A: 40,24  m2 

AMB -APOIOCOLETA  

A: 6,93  m2 

AMB -SANIT. FEM.PCD 3  

A: 3,20  m2 

ADM -
APOIO ADM/

ENTREGA
DE

EXAMES  A: 11,31  m2 

AMB - BOX
COLETA 1   

A: 3,76  m2 

AMB - BOX
COLETA 2  

A: 3,50  m2 

AMB - BOX
COLETA

ESPECIAL  

A: 7,10  m2 

AMB -SANIT. PCD5  

A: 3,30  m2 

AMB - SALA DE
RECEBIMENTO,

TRIAGEM E GUARDA
TEMPORÁRIA DE

AMOSTRAS  

A: 6,49  m2 

AMB -
ULTRASSOM

1  

A: 8,00  m2 

AMB -
ULTRASSOM

2  

A: 8,00  m2 

AMB - CONSULTÓRIO
DIFERENCIADO - SM

2  

A: 13,45  m2 

AMB - DML 5  

A: 2,42  m2 

AMB - SAN.
MASC.  
A: 2,80  m2 

AMB -SANIT. FEM.PCD 7  

A: 4,00  m2 

AMB - SALA
DE EEG  

A: 8,06  m2 

AMB -SANIT. FEM.PCD 6  

A: 3,20  m2 

AMB -
SANIT.
FUNC.

MAS. 2  

A: 2,26  m2 

AMB -
SANIT.
FEM.  A: 3,17  m2 

AMB - DML 4  

A: 2,70  m2 

AMB -
RECEPÇÃO
NÚCLEO D.

TRANSMISSÍVEIS,
VIOLÊNCIA, SM  

A: 9,51  m2 

AMB - SALA LILAS
(ACOLHIMENTO A

VÍTIMA DE
VIOLÊNCIA)  

A: 9,51  m2 

ADM -
SERVIÇO
SOCIAL  

A: 10,24  m2 

AMB - CIRC. DE
ACESSO A

REABILITAÇÃO,
APOIO ADM E

ENSINO  

A: 42,47  m2 

AMB -
MANUTENÇÃO  E
ENG. CLÍNICA  

A: 18,20   m2 

AMB - ROUPA
LIMPA  

A: 2,00  m2 

AMB - CME -
ADMINISTRAÇÃO  

A: 5,99  m2 

AMB -SANIT. PCD3  

A: 3,31  m2 

AMB -SANIT. PCD4  

A: 3,31  m2 

AMB -SANIT. PCD2  

A: 3,10  m2 

AMB -SANIT. PCD1  

A: 3,09  m2 

AMB -SANITÁRIO1  

A: 3,09  m2 

AMB -SANITÁRIO3  

A: 2,70  m2 

AMB -SANITÁRIO2  

A: 3,10  m2 

AMB -
RECEPÇÃO  

A: 23,08  m2 

AMB - ESPERA  

A: 130,09  m2 

AMB - CONSULTÓRIO
DIFERENCIADO
OTORRINO 2  

A: 14,75  m2 

AMB - CONSULTÓRIO
DE

FONOAUDIOLOGIA  

A: 13,39  m2 

AMB - CONSULTÓRIO
DIFERENCIADO -
ESTIMULAÇÃO

PRECOCE  

A: 16,50  m2 

AMB -
DISPENSAÇÃO

GERAL  

A: 4,00  m2 

AMB - CENTRAL
DE

ARMAZENAMENTO
FARMACÊUTICO
(CAF CENTRAL)  

A: 19,76  m2 

AMB - CONSULTÓRIO
MULTIPROFISSIONAL  

A: 9,45  m2 

PREVISÃO
PLATAFORMA

ACESSIBILIDADE  

A: 4,12  m2 

AMB - BOX
ATEN. IND.

01  

A: 7,37  m2 

AMB - BOX
ATEN. IND.

02  

A: 7,36  m2 

AMB -
REABILITAÇÃO  

A: 91,78  m2 

AMB -SANIT. FEM.PCD 4  

A: 3,60  m2 

CC - RECEPÇÃO
PACIENTES
CIRURGIAS

AMBULATÓRIAIS  

A: 13,95  m2 

AMB -
GUARDA DE

MACAS  

A: 8,30  m2 

AMB -SANIT. FEM.PCD 4  

A: 3,20  m2 

AMB -SANIT.FAMÍLIA  

A: 4,99  m2 

ANX-ESTAR
MOTORISTAS  

A: 39,79  m2 

ANX-ESTACIONAMENTO  

A: 1.094,73  m2 

ANX-ESPAÇO DE
CONFORTO E BEM

ESTAR MOTORISTAS
  A: 98,71  m2 

ÁREA
RESERVADA

PARA O
SISTEMA DE

ÁGUA
GELADA -

AR
CONDICIONADO

  A: 44,02  m2 

ANX-BANHEIRO

FEMININO  

A: 3,75  m2 

ANX-BANHEIRO

MASCULINO  

A: 3,75  m2 

ANX-CIRCULAÇÃO  

A: 5,64  m2 

ANX-COPA
MOTORISTAS  

A: 15,02   m2 

ANX-DML  

A: 3,75  m2 

AMB -SANIT. MAS.PCD 7  

A: 4,00  m2 

AMB -SANIT. MAS.PCD 6  

A: 3,21  m2 

ÁREA VERDE  

A: 19,24  m2 

ÁREA VERDE  

A: 36,15  m2 

ÁREA VERDE  

A: 30,07  m2 

ÁREA VERDE  

A: 11,15  m2 

ÁREA VERDE  

A: 25,14  m2 

ÁREA VERDE  

A: 8,37  m2 

AMB - BANHEIRO FUNC. PCD  

A: 7,07  m2 

CASA DE
BOMBA  

A: 4,22  m2 

EMBARQUE E
DESEMBARQUE
AMBULÂNCIA  

A: 49,82  m2 

ANX-ÁREA
VERDE  

A: 63,36  m2 

ÁREA VERDE  

A: 111,28  m2 

ÁREA VERDE  

A: 36,71  m2 

ÁREA VERDE  

A: 48,77  m2 

ÁREA VERDE  

A: 41,77   m2 

ÁREA VERDE  

A: 99,84  m2 

ÁREA VERDE  

A: 67,14  m2 

ÁREA VERDE  

A: 154,46  m2 

GUARDA
TEMP.

RESÍDUOS  

A: 3,21  m2 

CC - POSTO
DE ENF.  

A: 6,19  m2 

CC - SANIT.
FEM. PCD

2  A: 4,00  m2 

CC - SANIT.
MAS. PCD

2  A: 4,32  m2 

AMB -SANIT. MAS.PCD 1  

A: 3,56  m2 

IM - DML 3  

A: 3,76  m2 
IM - SALA DE

UTILIDADES/EXPURGO
2  

A: 6,00  m2 IM - SANIT.
M. PCD 5  

A: 3,21  m2 

IM - SANIT. F.
PCD 5  

A: 3,20  m2 

IM -
GUARDA DE

EQUIP. E
MATERIAIS  

A: 2,20  m2 

IM -
MAMOGRAFIA  

A: 13,41  m2 

IM - TROCA
IMAGEM  

A: 6,99  m2 

AMB -SANIT. FEM.PCD 1  

A: 3,55  m2 

CC - RECUPERAÇÃO
DE PACIENTES  

A: 36,64  m2 

CC - FARMÁCIA SATÉLITE  

A: 7,36  m2 

AR MEDICINAL  

A: 13,25  m2 

VÁCUO CLÍNICO  

A: 8,49  m2 

IM - ANTECAMARA
DE SEGURANÇA -

ZONA 3  

A: 6,60  m2 

CC - CIRCULAÇÃOINTERNA -BARREIRA  

A: 5,08  m2 

IM - BOX
TROCA

ENDOSC.   
A: 3,18  m2 

IM - GUARDA DE
ENDOSCÓPIOS  

A: 4,08  m2 

PC1

126/252
  S3

126/252
  S3

PA
1a

126/252
 S12

126/252
  S3

126/252
  S3

126/252
  S3

221/442
  M7

126/252
  S3

126/252
  S3

126/252
 S3

126/252
  S3

126/252
  S3

126/252
  S3

126/252
  S3

221/442
  M7

PC1

126/252
  S3

221/442
  M7

126/252
  S3

221/442
  M7

126/252
  S3

221/442
  M7

126/252
  S3

221/442
  M7

126/252
  S3

221/442
  M7

126/252
  S3

221/442
  M7

126/252
  S3

221/442
  M7

126/252
  S3

221/442
  M7

126/252
  S3

126/252
 S3

158/316

158/316

 M3

 M3

126/252
  S3

221/442
  M7

221/442
  M7

126/252
  S3

221/442
  M7

126/252
  S3

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOR CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL

126/252
  S3

    252
  P1

    252
  P1

126/252
  S3

RESERVATÓRIO TIPO TAÇA 24.000L TOTAL
RESERVA DE INCÊNDIO = 12.000L
CONSUMO PRÓPRIO DA EDIFICAÇÃO = 12.000L

TUBULAÇÃO SOBE PARA A LAJE

SAÍDA XI
POPULAÇÃO TOTAL = 1 PESSOA = 1UP (mín.)

221/442
  M2

LOTAÇÃO MÁXIMA: 
41 PESSOAS 

221/442
  M2 LOTAÇÃO MÁXIMA: 

57 PESSOAS

221/442
  M2 LOTAÇÃO MÁXIMA: 

34 PESSOAS

158/316

158/316

 M3

 M3

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOR CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL FOLHA A0
1189 x 841
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