
IM - SALA DE
EXAMES DE

RESSONÂNCIA
MAGNÉTICA -

ZONA 4  
A: 40,25  m2 

IM - SALA DE TOMOGRAFIA  
A: 30,26  m2 

IM - SALA DE COMANDO DA RM - ZONA 2  
A: 9,57  m2 

IM - RAIO X  
A: 18,89  m2 

IM - ÁREA DE
COMPONENTES
TÉCNICOS DA
RM - ZONA 2  

A: 7,97  m2 

AMB -
ALMOXARIFADO  

A: 17,38  m2 

AMB - CONSULTÓRIO
- AMBULATÓRIO

ESTOMIAS  

A: 10,12  m2 

AMB -
CONSULTÓRIO

INDIFERENCIADO
4  

A: 9,52  m2 

AMB -
CONSULTÓRIO

INDIFERENCIADO
3  

A: 9,52  m2 

AMB -
CONSULTÓRIO

INDIFERENCIADO
2  

A: 9,51  m2 

AMB -
CONSULTÓRIO

INDIFERENCIADO
1  

A: 10,61  m2 

AMB -
CONSULTÓRIO
OFTALMO 1  

A: 15,43  m2 

IM - SALA DE
EXAMES E

PROCEDIMENTOS
DE ENDOSCOPIA

2  
A: 18,01  m2 

IM - SALA DE
EXAMES E

PROCEDIMENTOS
DE ENDOSCOPIA

1  
A: 16,95  m2 

CC - SALA DE
CIRURGIAS

AMBULATORIAL
2  

A: 27,61  m2 

IM - AT -
COMANDO  

A: 7,23  m2 

IM - SALA DE
PROCESSAMENTO

DE MATERIAL  
A: 9,16  m2 

AMB -
SANITÁRIO/TROCA

PAC.  
A: 3,75  m2 

AMB - SALA DE
ELETRONEUROMIOGRAFIA  

A: 8,14  m2 

AMB - SALA
DE

ECOCARDIOGRAMA  
A: 8,02  m2 

AMB - SALA
DE

ELETROCARDIOGRAMA  

A: 8,01  m2 

AMB -
ERGOMETRIA  

A: 15,74  m2 

AMB - US
DOPPLER  

A: 8,50  m2 

AMB - ILHA
EQUIPE -
LAUDO  
A: 18,70  m2 

AMB - SAN. E
HIGIENIZAÇÃO  

A: 5,03  m2 
AMB -

TRATAMENTO
PÉ-DIABÉTICO  

A: 17,91  m2 

AMB -
TRATAMENTO
DE FERIDAS

COMPLEXAS  

A: 14,16  m2 

AMB - SALA DE
PROCEDIMENTOS  

A: 10,49  m2 

AMB - HIG.
ESTOMIAS  

A: 4,62  m2 

AMB - CONSULTÓRIO
DIFERENCIADO
OTORRINO 1  

A: 10,89  m2 

AMB - ILHA EQUIPES
(LAUDOS GERAIS E

DISCUSSÃO DE
CASOS)  

A: 34,58  m2 

AMB -
ACOLHIMENTO

A MULHER  
A: 8,00  m2 

AMB - CONSULTÓRIO
DIFERENCIADO - SM

1  
A: 13,43  m2 

AMB - ESPERA
NÚCLEOS

OTORRINO E S.
HOMEM  
A: 12,35  m2 

AMB - CONSULTÓRIO
PEDIATRIA 1  

A: 10,97  m2 

AMB - CONSULTÓRIO
PEDIATRIA 2  

A: 11,47  m2 

AMB - CONSULTÓRIO
ORTOPÉDICO 2  

A: 10,81  m2 

AMB -
CONSULTÓRIO

GASTRO  

A: 9,41  m2 

AMB - CABINE
AUDIOMETRIA  

A: 8,45  m2 

CC - SALA DE
CIRURGIAS

AMBULATORIAL
1  

A: 36,03  m2 

AMB -
CONSULTÓRIO
OFTALMO 2  

A: 17,69  m2 

AMB - SALA DE
CONSULTA

FARMACÊUTICA  

A: 9,45  m2 

CC - SALA
DE

UTILIDADES/EXPURGO
3  

A: 5,61  m2 

CC - VESTIÁRIO DE
BAREIRA - FUNC.

MAS.  
A: 8,04  m2 

CC -

CONFORTO/COPA  

A: 8,79  m2 

AMB - ESPERA
NÚCLEO SAÚDE
DA MULHER E

IMAGEM  

A: 14,32  m2 

CC - GUARDA DEMATERIALESTERILIZADO  
A: 5,10  m2 

CC - DML 2  
A: 3,76  m2 

CC - VESTIÁRIO DE
BARREIRA - FUNC.

FEM.  
A: 8,60  m2 

IM - APOIO A
IMPRESSÃO
E LAUDO  

A: 5,13  m2 

IM - PREPARO E
RECUPERAÇÃO DE

PACIENTES DA
IMAGENOLOGIA  

A: 28,74  m2 

AMB -
ULTRASSOM

3  
A: 11,24  m2 

AMB -
ULTRASSOM

4  

A: 9,00  m2 AMB -SANIT. PCD8  
A: 4,03  m2 

AMB -SANIT. PCD6  
A: 3,15  m2 

AMB - SALA DE
GESSO E

REDUÇÃO DE
FRATURAS  

A: 15,29  m2 

AMB -
SANIT.
FUNC.

FEM. 1  

A: 2,26  m2 

AMB - CONSULTÓRIO
INDIFERENCIADO

MULTIPROFISSIONAL
(TO)  

A: 13,69  m2 

AMB - CONSULTÓRIO
DIFERENCIADO - SH

1  
A: 15,02  m2 

AMB - CONSULTÕRIO
DIFERENCIADO - SH

4  
A: 15,35  m2 

AMB - SALA DE
ENTREVISTA DE

APOIO PARA
IMAGEM  
A: 10,20  m2 

AMB -
ESPERA

INFANTIL  
A: 18,42  m2 

AMB - CONSULTÓRIO
DIFERENCIADO - SM

3  

A: 12,96  m2 

AMB -
CONFORTO

FUNCIONÁRIOS  

A: 15,17  m2 

AMB -SANIT. MAS.PCD 4  
A: 3,60  m2 

AMB - COPA
FUNCIONÁRIOS  A: 18,03  m2 

AMB -
VESTIÁRIO
FEMININO  

A: 22,14  m2 

RESÍDUO
COMUM

(Grupo D)  

A: 11,66  m2 

RESÍDUO
CONTAMINADO
(Grupos A e E)  

A: 6,46  m2 

AMB - SALA DE
ACOLHIMENTO   

A: 11,35  m2 

AMB - CONSULTÓRIO
INDIFERENCIADO 7  

A: 11,10  m2 

AMB - CONSULTÓRIO
INDIFERENCIADO 6  

A: 10,64  m2 

AMB -
CONSULTÓRIO

INDIFERENCIADO
5  

A: 9,10  m2 

AMB -
CONSULTÓRIO

INDIFERENCIADO
(NEURO)  

A: 12,84  m2 

AMB -
CONSULTÓRIO

INDIFERENCIADO
(NEURO)  
A: 11,49  m2 

AMB -
EXAMES

OFTALMO
1  A: 11,18  m2 

AMB -
EXAMES

OFTALMO
2  A: 8,07  m2 

CME CLASSE II -
SALA DE

PREPARO E
ESTERILIZAÇAO  

A: 8,32  m2 

CME CLASSE II-
SALA DE

RECEPÇÃO E
LIMPEZA  

A: 9,24  m2 

CME TIPO 2 -
VEST. COM

SANITÁRIO  

A: 4,18  m2 

AMB - DML 1  
A: 3,03  m2 

CME CLASSE II -
SALA DE

ARMAZENAMENTO
E DISTRIBUIÇÃO  

A: 11,80  m2 

AMB -
VESTIÁRIO

MASCULINO  

A: 14,82  m2 

AMB -
CONSULTÓRIO  

A: 10,35  m2 
AMB -SANIT. PCD7  

A: 4,19  m2 

AMB - ÁREA DE
DISPENSAÇÃO

DE
MEDICAMENTOS  

A: 3,75  m2 

AMB - CAF
SATÉLITE  

A: 12,60  m2 

CABINE DE
ENERGIA E
GERADOR  

A: 20,67  m2 

CENTRAL DE
CILÍNDROS   

A: 6,11  m2 

AMB - ESPERA
SITUAÇÃO

CRONICA NÃO
TRANSMISSÍVEL  

A: 51,30  m2 

AMB - BEM ESTAR E
CONFORTO DOS

USUÁRIOS - APOIO
PARA LANCHE PÓS

EXAMES  

A: 40,24  m2 

AMB -APOIOCOLETA  

A: 6,93  m2 

AMB -SANIT. FEM.PCD 3  
A: 3,20  m2 

ADM -
APOIO ADM/
ENTREGA

DE
EXAMES  A: 11,31  m2 

AMB - BOX
COLETA 1   

A: 3,76  m2 

AMB - BOX
COLETA 2  

A: 3,50  m2 

AMB - BOX
COLETA

ESPECIAL  
A: 7,10  m2 

AMB -SANIT. PCD5  
A: 3,30  m2 

AMB - SALA DE
RECEBIMENTO,

TRIAGEM E
GUARDA

TEMPORÁRIA DE
AMOSTRAS  

A: 6,49  m2 

AMB -
ULTRASSOM

1  

A: 8,00  m2 

AMB -
ULTRASSOM

2  

A: 8,00  m2 

AMB - CONSULTÓRIO
DIFERENCIADO - SM

2  

A: 13,45  m2 

AMB - DML 5  
A: 2,42  m2 

AMB - SAN.
MASC.  
A: 2,80  m2 

AMB -SANIT. FEM.PCD 7  
A: 4,00  m2 

AMB - SALA
DE EEG  
A: 8,06  m2 

AMB -SANIT. FEM.PCD 6  

A: 3,20  m2 

AMB -
SANIT.
FUNC.

MAS. 2  
A: 2,26  m2 

AMB -
SANIT.
FEM.  A: 3,17  m2 

AMB - DML 4  
A: 2,70  m2 

AMB -
RECEPÇÃO
NÚCLEO D.

TRANSMISSÍVEIS,
VIOLÊNCIA, SM  

A: 9,51  m2 

AMB - CONSULTÓRIO
- SALA LILAS

(ACOLHIMENTO A
VÍTIMA DE

VIOLÊNCIA)  

A: 9,51  m2 

ADM -
SERVIÇO
SOCIAL  
A: 10,24  m2 

AMB - CIRC. DE
ACESSO A

REABILITAÇÃO,
APOIO ADM E

ENSINO  

A: 42,47  m2 

AMB -
MANUTENÇÃO  E
ENG. CLÍNICA  

A: 18,20  m2 

AMB - CME -
ADMINISTRAÇÃO  

A: 5,99  m2 

AMB -SANIT. PCD3  
A: 3,31  m2 

AMB -SANIT. PCD4  
A: 3,31  m2 

AMB -SANIT. PCD2  
A: 3,10  m2 

AMB -SANIT. PCD1  
A: 3,09  m2 

AMB -SANITÁRIO1  
A: 3,09  m2 

AMB -SANITÁRIO3  
A: 2,70  m2 

AMB -SANITÁRIO2  
A: 3,10  m2 

AMB -
RECEPÇÃO  

A: 23,08  m2 

AMB - ESPERA  
A: 130,09  m2 

AMB - CONSULTÓRIO
DIFERENCIADO
OTORRINO 2  

A: 14,75  m2 

AMB - CONSULTÓRIO
DE

FONOAUDIOLOGIA  

A: 13,39  m2 

AMB - CONSULTÓRIO
DIFERENCIADO -
ESTIMULAÇÃO

PRECOCE  

A: 16,50  m2 

AMB - ÁREA-
DISPENSAÇÃO

GERAL  

A: 4,00  m2 

AMB - CENTRAL
DE

ARMAZENAMENTO
FARMACÊUTICO
(CAF CENTRAL)  

A: 19,76  m2 

AMB - CONSULTÓRIO
MULTIPROFISSIONAL  

A: 9,45  m2 

PREVISÃO
PLATAFORMA

ACESSIBILIDADE  

A: 4,12  m2 
AMB - BOX
ATEN. IND.

01  
A: 7,37  m2 

AMB - BOX
ATEN. IND.

02  
A: 7,36  m2 

AMB -
REABILITAÇÃO  

A: 91,78  m2 

AMB -SANIT. FEM.PCD 4  

A: 3,60  m2 

CC - RECEPÇÃO
PACIENTES
CIRURGIAS

AMBULATÓRIAIS  

A: 13,95  m2 

AMB -
GUARDA DE

MACAS  

A: 8,30  m2 

AMB -SANIT. FEM.PCD 4  
A: 3,20  m2 

AMB -SANIT.FAMÍLIA  

A: 4,99  m2 

ANX-ESTAR
MOTORISTAS  

A: 39,79  m2 

ANX-ESTACIONAMENTO  

A: 1.094,73  m2 

ANX-ESPAÇO DE
CONFORTO E BEM

ESTAR MOTORISTAS
  A: 98,71  m2 

ÁREA
RESERVADA

PARA O
SISTEMA DE

ÁGUA
GELADA -

AR
CONDICIONADO

  A: 44,02  m2 

ANX-BANHEIRO

FEMININO  

A: 3,75  m2 

ANX-BANHEIRO

MASCULINO  

A: 3,75  m2 

ANX-CIRCULAÇÃO  

A: 5,64  m2 

ANX-COPA
MOTORISTAS  

A: 15,02  m2 

ANX-DML  
A: 3,75  m2 

AMB -SANIT. MAS.PCD 7  

A: 4,00  m2 

AMB -SANIT. MAS.PCD 6  
A: 3,21  m2 

ÁREA VERDE  

A: 19,24  m2 

ÁREA VERDE  

A: 36,15  m2 

ÁREA VERDE  

A: 30,07  m2 

ÁREA VERDE  

A: 11,15  m2 

ÁREA VERDE  

A: 25,14  m2 

ÁREA VERDE  

A: 8,37  m2 

AMB - BANHEIRO FUNC. PCD  
A: 7,07  m2 

CASA DE
BOMBA  
A: 4,22  m2 

EMBARQUE E
DESEMBARQUE
AMBULÂNCIA  

A: 49,82  m2 

ANX-ÁREA
VERDE  
A: 63,36  m2 

ÁREA VERDE  

A: 111,28  m2 

ÁREA VERDE  

A: 36,71  m2 

ÁREA VERDE  

A: 48,77  m2 

ÁREA VERDE  

A: 41,77  m2 

ÁREA VERDE  

A: 99,84  m2 

ÁREA VERDE  

A: 67,14  m2 

ÁREA VERDE  

A: 154,46  m2 

AMB - ÁREA DE
GUARDA DE

MACAS E
CADEIRA DE

RODAS  
A: 11,92  m2 

IM - PREPARO E
RECUPERAÇÃO DE

PACIENTES DA
ENDOSCOPIA  

A: 20,89  m2 

IM - SALA DE
SERVIÇOS  

A: 6,30  m2 

IM - POSTO DE
ENF. E

PRESCRIÇÃO  

A: 9,00  m2 

CC - SALA
DE

SERVIÇOS  

A: 5,67  m2 

CC - SANIT.
FEM. PCD

2  A: 4,00  m2 

CC - SANIT.
MAS. PCD

2  A: 4,32  m2 

AMB -SANIT. MAS.PCD 1  

A: 3,56  m2 

IM - DML 3  
A: 3,76  m2 

IM - SALA DE
UTILIDADES/EXPURGO

2  
A: 6,00  m2 IM - SANIT.

M. PCD 5  

A: 3,21  m2 

IM - SANIT. F.
PCD 5  

A: 3,20  m2 

IM -
GUARDA DE

EQUIP. E
MATERIAIS  

A: 2,20  m2 

IM -
MAMOGRAFIA  

A: 13,41  m2 

IM - ÁREA
DE

COMANDO  
A: 1,56  m2 

IM - TROCA
IMAGEM  

A: 6,99  m2 

IM - TROCA
ENDOSCOPIA  

A: 11,19  m2 

RECEPÇAO E
ESPERA CCA

E
ENDOSCOPIA  

A: 21,71  m2 

AMB -SANIT. FEM.PCD 1  

A: 3,55  m2 

IM - ÁREA
PARA TROCA

MAMOG.  
A: 1,50  m2 

AMB - SALA DE
UTILIDADES/EXPURGO

1  
A: 4,01  m2 

CC - FARMÁCIA SATÉLITE  

A: 7,36  m2 

CC - SALA
GUARDA DE

EQUIPAMENTOS,
MACAS E

CADEIRAS  
A: 9,53  m2 

AMB - POSTO DE
COLETA

LABORATORIAL
CIRC.  

A: 11,00  m2 

AR MEDICINAL  

A: 13,25  m2 

VÁCUO CLÍNICO  

A: 8,49  m2 

IM - ANTECAMARA
DE SEGURANÇA -

ZONA 3  
A: 6,60  m2 

CC - CIRCULAÇÃOINTERNA -BARREIRA  

A: 5,08  m2 

IM - BOX
TROCA

ENDOSC.   
A: 3,18  m2 

IM - GUARDA DE
ENDOSCÓPIOS  

A: 4,08  m2 

AMB - Circulação
1  

A: 30,30  m2 

AMB - Circulação
2  

A: 51,77  m2 

AMB - Circulação
3  

A: 19,86  m2 

AMB - Circulação
4  

A: 131,19  m2 

AMB - Circulação
5   

A: 88,17  m2 

AMB - Circulação
6  

A: 63,19  m2 

AMB - Circulação
9  

A: 18,63  m2 

IM - Circulação 10
- ZONA 2 da RM  

A: 67,70  m2 

CC - Circulação
11  

A: 30,69  m2 

IM - VEST.
MASC.  
A: 1,58  m2 

CC -
ESCOVAÇÃO  

A: 4,84  m2 

IM - Circulação 13
- ZONA 2 da

RM  A: 22,29  m2 

ÁREA COBERTA PARA
LAVAGEM DE COLETOR  

A: 5,03  m2 

CC - VESTIÁRIO
DE BARREIRA

FEM.  
A: 5,04  m2 

CC - VESTIÁRIO
DE BARREIRA

MASC.  
A: 5,67  m2 

CC -
SANITÁRIO

FEM.  
A: 1,76  m2 

CC -
SANITÁRIO

MASC.  
A: 1,76  m2 

AMB - REAB.
VEST.PCD  

A: 2,25  m2 

AMB - REAB.
VEST. 01  

A: 1,50  m2 

AMB -
ERGOMETRIA -

VEST. PCD  
A: 3,75  m2 

IM - ESPERA  
A: 5,34  m2 

IM -
COMPONENTES

TÉCNICOS
TOMOGRAFIA  

A: 2,20  m2 

IM - VEST. FEM
.PCD  

A: 2,25  m2 

CC - SALA  DE APOIO
- IT MÉDICO  

A: 2,38  m2 

IM - SANIT.
PCD 2  
A: 4,19  m2 

AMB - ROUPA
SUJA  

A: 3,00  m2 

AMB -
SANIT.

MASC. PCD
3  

A: 3,65  m2 
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1,20 3,00
BG05  

BG15  

DC02  

AN MB.CD03  

AN MB.CD03  

AN MB.CD03  

AN MB.AR01  

AN MB.EQ03  

AN MB.AR01  

AN MB.CD03  

MB.CD03  

MB.AR04  

Televisão
com ponto de
internet e
senha

Televisão
com ponto de
internet e
senha

Televisão
com ponto de
internet e
senha

Televisão
com ponto de
internet e
senha

Televisão
com ponto de
internet e
senha

Televisão
com ponto de

internet e
senha

MC  

MB.CB01  
MB.CB01  

PD1  

MB.CD06  

LV2  

BS1  
BS1  

TM1  

DC1  
DC1  

TP2  

TQ1  

LV1  

TM1  

BS1  

BE1  

DC1  

BALANCA  

BALANCA  

BG14  

MB.CD05  

MB.CD05  

MB.CD05  

MB.CD06  

MB.CD06  

MB.CD06  

MB.CD06  

MB.CD06  

MB.CD06  

MB.CD06  

MB.CD06  

MB.CD06  MB.CD06  MB.CD06  MB.CD06  

MB.FA01  

MB.FA01  

MB.FA01  

MB.FA01  

MB.FA01  

MB.EQ01  

MB.AR05  

MB.FA01  

MB.FA01  

MB.FA01  

BPC.190e  

Estante de
aço           

Estante de
aço           

Estante de
aço           

MB.ES01  

MB.CB01  

Divisória em
granilite

Divisória em granilite

MB.PH01  

MB.CD06  

MB.CD06  

MB.ME03  

MB.CD06  

MB.CD03  Área em
bancada
reservada
para preparo
de contraste

X  

BG10  

MB.NC04  

MB.NC03  

EQ.AC01  

BA2  

TM1  

LV1  

BS1  

BE1  

BA3  

BA1  

BA3  

MB.CO.01  
Drywall com proteção radiologica

BA2  

LV1  

Espera
reservada
para Posto
de Coleta

MB.CD04  MB.CD04  

BS1  

BA3  

BA1  

BA3  

BE1  

BE1  

BA2  

TM1  

LV1  

BA2  

MB.AR05  

MC.01 PR  

MC.01 PR  

BG10  

MB.CD06  

BS1  

LV2  

BS1  

TM1  

CH  CH  

MB.AR03  MB.AR03  

LV1  

LV1  

BS1  

MB.AR01  

EQ.ES01  

EQ.BC01  

EQ.ES02  

EQ.ES02  

EQ.BC02  

EQ.BC02  

Bate-Maca com corrimão, 14cm de altura a 80cm do piso, cor cinza claro  

1- Sala com
proteção de Radio
Frequência - Gaiola
de Faraday (deverá
ser executado
projeto específico
conforme
especificação do
fornecedor do
equipamento).

2- Detector de
metais instalado no
acesso conforme
especificação do
fabricante do
equipamento.

3- O projeto da sala
de ressonância
magnética deverá
ser elaborado por
profissional de
acordo com o
equipamento
especificado. Desde
o acabamento aos
itens de rádio
proteção.
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2

Área de Apoio ao transporte
sanitário (descanso de motoristas
e estacionamento)

A implantação e dimensionamento
deverá ser adequada a
disponibilidade de terreno.

FECHAMENTO
EM PLACA DE

GESSO GLASS MAT

OBS: AR CONDICIONADO
CENTRAL

SAÍDA DE EMERGÊNCIA

ÁREA RESERVADA PARA MANOBRA

Cabine de
audiometria com

Níiveis de pressão
sonora conforme a
norma ISO8253-1

Projeção da marquise Projeção da marquise
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Descrição

Armário em aço com 16 portas com dimensão aproximada de1,20m
x 0,45m  e altura de 1,80m ou equivalente.

Poltrona para sala de estar.

Cadeira para mesa de jantar (copa).

Cadeira sem braço para mesa.

Filtro de água

TV de até 50" com suporte fixo ou móvel instalada na parede.

Geladeira convencional.

Mesa circular com dimensões de aproximadamente 1,20m de raio e
altura de 0,75m  ou equivalente.
Mesa retangular com dimensões de aproximdamente 2,00 x 0,80m e
altura de 0,75m ou equivalente.
Rack ou aparador para sala de estar dimensão de 2,50m x 0,35m e
altura de 0,40m ou equivalente.

Rede para funcionários.
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Description (Atributos)

Armário em aço com 8 portas com dimensão aproximada de 0,60m x
0,40m e altura de 1,80m ou equivalente.
Estante em inox com dimensão aproximada de 0,90m x 0,35m e
altura de 1,80m ou equivalente.
Armário vertical com dimenssão aproximada de 1,40m x 0,40m e
altura de 2,00m ou equivalente.
Armário retangular com dimensão aproximadamente 1,50m x 0,60m
e altura de 0,75m ou equivalente.
Armário em aço com 12 portas com dimensão aproximada de 0,90m
x 0,40m e altura de 1,80m ou equivalente.
Armário em aço com 4 portas dimensão aproximada de 0,30m x
0,40m e altura de 1,80m ou equivalente.
Armário em aço com 16 portas com dimensão aproximada de1,20m
x 0,45m  e altura de 1,80m ou equivalente.
Armário em aço duas portas com dimenssão aproximada de 0,70m x
0,40m e altura de 1,80m ou equivalente.
Banco giratório dimensão aproximada de 0,45m e altura de 0,45m
ou equivalente.
Banco de apoio para vestiário dimensão aproximada de 1,10m x
0,40m e altura de 0,45m ou equivalente.

Cabideiro de parede.

Cabideiro de parede em aço inox, para pendurar instrumentos ou
equivalente.

Poltrona para sala de estar.

Cadeira para mesa de jantar (copa).

Cadeira de escritório giratória ou equivalente.

Cadeira sem braço para paciente (consultórios).

Poltrona para paciente obeso.

Poltrona para paciente em espera.

Poltrona para coleta de paciente.

Cadeira para anfiteatro.

Poltrona reclinável para coleta e/ou atendimento de paciente.

Cadeira de escritório giratória, sem braço

Carro de limpeza para DML.

Cortina tipo hospitalar

Carro para guarda de roupa suja.

Bebedouro suspenso

Aparelho de tomografia.

Estante em aço com dimensão aproximada de 0,81m x 0,25m e
altura de 1,65m ou equivalente.

Bebedouro suspenso

Geladeira convencional.

Mesa de exame clínico fixa, com dimensão aproximada de 1,90m x
0,65m.
Maca para exame com rodizio, dimensão aproximada de 1,80m x
0,58m.

Maca para recuperção de pacientes.

Maca hospitalar para endoscopia.

Mesa de cirurgia.

Mesa circular com dimensões de aproximadamente 1,20m de raio e
altura de 0,75m ou equivalente.
Mesa retangular com dimensões de aproximdamente 2,00 x 0,80m e
altura de 0,75m ou equivalente.
Mesa retangular com dimensão aproximada de 1,40m x 0,60m e
altura de 0,75m, com gaveteiro de apoio ou equivalente.
Mesa retangular com dimensão aproximada de 1,40m x 0,60m e
altura de 0,75m ou equivalente.
Mesa retangular com dimensões de aproximdamente 3,50 x 1,00m e
altura de 0,75m ou equivalente.
Mesa retangular com dimensão aproximada de 1,20m x 0,60m e
altura de 0,75m ou equivalente.
Mesa de apoio com dimensão aproximada de 0,40m x 0,40m e
altura de 0,60m ou equivalente.
Mesa retangular com dimensões 7,50m x 1,00m e altura de 0,75m.
Feito sob medida ou equivalente.
Mesa retangular com dimensão de 3,00m x 0,60m e altura de 0,75m,
com 02 gaveteiros (um de cada lado da mesa) ou equivalente.
Mesa de apoio hospitalar em aço inox, com dimensão aproximada
de 0,45m x 0,60m e altura de 0,75m ou equivalente.
Mesa retangular com dimensão aproximadamente de2 ,00m x 0,60m
e altura de 0,75m ou equivalente.
Mesa retangular com dimensões de aproximdamente 2,40m x 0,60m
e altura de 0,75m ou equivalente.
Mesa quadrada com dimensões de aproximdamente 0,60m  x 0,60m
e altura de 0,75m ou equivalente.
Mesa redonda infantil com dimensão aproximada 1,00m de e altura
de 0,50m, com 04 cadeiras infantis ou equivalente.
Mesa em L com dimensões aproximadas de 1,60m x 1,60 x 0,75,
com gaveteiro ou equivalente.
Mesa circular com dimensões de aproximadamente 0,80m de
diametro e altura de 0,75m ou equivalente.
Nicho em MDF com dimensão aproximada de 3,00m x 0,30m  e
altura de 0,60m ou equivalente.
Nicho em MDF dimensão aproximada de  3,50m x 0,30m e altura de
0,60m ou equivalente.
Nicho em MDF com dimensão aproximada de 1,50m x 0,30m  e
altura de 0,60m ou equivalente.
Armário superior chaveado para guarda de contrastes, comdimensão aproximada de 0,70m x 0,30m  e altura de 0,60m ouequivalente.
Palete em plástico com dimensões aproximadas de 0,80m x 1,20m
ou equivalente.

Poltrona Reclinável tipo Hospitalar

Rack ou aparador para sala de estar dimensão de 2,50m x 0,35m e
altura de 0,40m ou equivalente.

TV de até 50" com suporte fixo ou móvel instalada na parede.

Quadro de Bancadas

Cód.

BG01

BG02

BG03

BG04

BG05

BG06

BG07

BG08

BG09

BG10

BG11

BG12

BG13

BG14

BG15

BG16

BG17

BG18

BG19

BG20

Qnt.

3

2

7

1

3

3

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

Descrição

Bancada em granito 150x50cm, com duas cubas cerâmicas branca

Bancada em granito 150x55cm, com uma cuba em inox

Bancada em granito 100x50cm, área seca

Bancada em granito 200x70cm, área seca

Bancada em granito 120x50cm, com uma cuba em inox

Bancada em granito 150x50cm, com uma cuba em inox

Bancada em granito 250x50cm, com uma cuba em inox

Bancada em granito 140x50cm, com uma cuba em inox

Bancada em granito 220x55cm, com duas cubas em inox

Bancada em granito 220x55cm, com uma cuba em inox

Bancada em granito em L 220x85x50cm, com uma cuba em inox

Bancada em granito em U 340x157x210x70cm, com duas cubas em inox

Bancada em granito em L 250x140x60cm, com uma cuba em inox

Bancada em granito em L 240x60 e 150x70cm, seca.

Bancada em granito 170x55cm, com uma cuba em inox

Bancada em granito 175x60cm, com uma cuba em inox

Bancada em granito 90x50cm, área seca

Bancada em granito 200x55cm, com uma cuba inox

Bancada em granito  180x50cm, seca.

Bancada em granito 140x50cm, com uma cuba em inox

Quadro de louças, metais e acessórios

Cód.

BA1

BA2

BA3

BC1

BE1

BS1

CB1

CB2

CB3

CB4

CH

Qnt.

39

59

61

2

56

42

2

6

21

2

5

Descrição

Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, com diâmetro de empunhadura de 30mm. Deverão ser
instaladas nos banheiros PCD como suporte para o uso dos equipamentos.

Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, com diâmetro de empunhadura de 30mm. Deverão ser
instaladas nos banheiros PCD como suporte para o uso dos equipamentos e nas portas.

Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, com diâmetro de empunhadura de 30mm. Deverão ser
instaladas nos banheiros PCD como suporte para o uso dos equipamentos.

Banco articulado nos banheiros adaptados, com estrutura em aço inox, assento em polipropileno na cor
branco, fixado na parede com sistema de travamento na vertical, dimensão 70cm x 45cm, com estrutura que
suporte até 150kg.

Botão de emergência, item de acessibilidade para banheiros.

Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, na cor branco, inclusive assento na cor branco, contendo
conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico.

Cuba para desinfecção de endorcopio. Dimensão 70x45cm profundidade de 50cm.

Cuba de embutir redonda em louça, cor branco, dimensão de 30cm ou equivalente. Incluso válvula de metal
cromado e sifão flexível em PVC.
Cuba retangular, em aço inox, dimensão de 40x30cm ou equivalente.Incluso válvula de metal cromado e
sifão flexível em PVC.

Cuba grande em aço inox, feita sobre medida.

Chuveiro elétrico

Quadro de louças, metais e acessórios

Cód.

DC1

LV1

LV2

MC

PD1

RS1

TM1

TP1

TP2

TP3

TP4

TQ1

Qnt.

17

104

11

1

6

68

122

14

10

23

3

7

Descrição

Ducha higiênica com registro.

Lavatório com coluna suspensa em louça, cor branco. Acabamento em coluna suspensa. Incluso válvula de
metal cromado e sifão flexível em PVC.

Lavatório de canto em louça, cor branca. Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC.

Mictório com válvula, na cor branco, contendo conjunto de fixação, anel de vedação.

Pia de despejo/Expurgo hospitalar, em aço inox, com válvula de descarga tipo hidra ou similar.

Ralo sifonado com tampa escamoteável, dimensões 15 x 15cm.

Torneira de mesa, bica baixa, acionamento de pressão, acabamento cromado.

Torneira de parede, para tanque e jardim, com adaptador para mangueira, acabamento e acessórios para
fixação e instalação

Torneira de parede cirurgica, acionamento por cotovelo com alavanca longa. Acabamento cromado

Torneira de mesa, bica alta, acionamento por cotovelo, acabamento cromado.

Pistola de água ou ar, com jogo de bico em aço e inox para diferentes instrumentais médicos, com
mangueira em espiral flexível e engate rápido. Adaptadores para rede de água ou ar e mangueira.

Tanque em louça, com coluna, com branca. Acessórios para instalação e fixação cromados

Quadro de Equipamentos

Nome do Ambiente relacionado

ADM - APOIO ADM/ ENTREGA DE EXAMES

ADM - COORDENAÇÃO

ADM - FATURAMENTO E CONTAS

ADM - INTELIGÊNCIA SANITÁRIA

ADM - SAÚDE DIGITAL

ADM - SERVIÇO SOCIAL

AMB - ACOLHIMENTO A MULHER

AMB - BEM ESTAR E CONFORTO DOS
USUÁRIOS - APOIO PARA LANCHE PÓS
EXAMES

AMB - BOX COLETA ESPECIAL

AMB - CAF SATÉLITE

AMB - CME - ADMINISTRAÇÃO

AMB - CONSULTÓRIO

AMB - CONSULTÓRIO - AMBULATÓRIO
ESTOMIAS

AMB - CONSULTÓRIO - SALA LILAS
(ACOLHIMENTO A VÍTIMA DE VIOLÊNCIA)

AMB - CONSULTÓRIO DE
FONOAUDIOLOGIA
AMB - CONSULTÓRIO DIFERENCIADO
OTORRINO 1
AMB - CONSULTÓRIO DIFERENCIADO
OTORRINO 1
AMB - CONSULTÓRIO DIFERENCIADO -
SH 1
AMB - CONSULTÓRIO DIFERENCIADO -
SM 1

Cód.

EQ.PC01

EQ.PC01

EQ.PC01

EQ.PC01

EQ.PC01

EQ.NB01

EQ.NB01

EQ.MO01

EQ.FG01

EQ.NB01

EQ.NB01

EQ.NB01

EQ.NB01

EQ.NB01

EQ.NB01

EQ.CO01

EQ.NB01

EQ.NB01

EQ.NB01

Qtd.

2

3

2

4

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Descrição

Computador

Computador

Computador

Computador

Computador

Notebook

Notebook

Microondas.

Frigobar

Notebook

Notebook

Notebook

Notebook

Notebook

Notebook

Poltrona para paciente exame de otorrino.

Notebook

Notebook

Notebook

Quadro de Equipamentos

Nome do Ambiente relacionado

AMB - CONSULTÓRIO DIFERENCIADO -
SM 2
AMB - CONSULTÓRIO DIFERENCIADO -
SM 3
AMB - CONSULTÓRIO DIFERENCIADO
OTORRINO 2
AMB - CONSULTÓRIO DIFERENCIADO
OTORRINO 2

AMB - CONSULTÓRIO GASTRO

AMB - CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO
(NEURO)

AMB - CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 1

AMB - CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 2

AMB - CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 3

AMB - CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 4

AMB - CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 5

AMB - CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 6

AMB - CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 7

AMB - CONSULTÓRIO
MULTIPROFISSIONAL

AMB - CONSULTÓRIO OFTALMO 1

AMB - CONSULTÓRIO OFTALMO 1

AMB - CONSULTÓRIO OFTALMO 2

AMB - CONSULTÓRIO OFTALMO 2

AMB - CONSULTÓRIO ORTOPÉDICO 2

AMB - CONSULTÓRIO PEDIATRIA 1

Cód.

EQ.NB01

EQ.NB01

EQ.CO01

EQ.NB01

EQ.NB01

EQ.NB01

EQ.NB01

EQ.NB01

EQ.NB01

EQ.NB01

EQ.NB01

EQ.NB01

EQ.NB01

EQ.NB01

EQ.CO02

EQ.NB01

EQ.CO02

EQ.NB01

EQ.NB01

EQ.NB01

Qtd.

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Descrição

Notebook

Notebook

Poltrona para paciente exame de otorrino.

Notebook

Notebook

Notebook

Notebook

Notebook

Notebook

Notebook

Notebook

Notebook

Notebook

Notebook

Cadeira oftalmológica para paciente.

Notebook

Cadeira oftalmológica para paciente.

Notebook

Notebook

Notebook

Quadro de Equipamentos

Nome do Ambiente relacionado

AMB - CONSULTÓRIO PEDIATRIA 2

AMB - CONSULTÕRIO DIFERENCIADO -
SH 4

AMB - ERGOMETRIA

AMB - ERGOMETRIA

AMB - ERGOMETRIA

AMB - ERGOMETRIA

AMB - EXAMES OFTALMO 2

AMB - ILHA EQUIPE - LAUDO

AMB - ILHA EQUIPES (LAUDOS GERAIS E
DISCUSSÃO DE CASOS)

AMB - REABILITAÇÃO

AMB - REABILITAÇÃO

AMB - RECEPÇÃO

AMB - RECEPÇÃO NÚCLEO D.
TRANSMISSÍVEIS, VIOLÊNCIA, SM

AMB - SALA DE ACOLHIMENTO

AMB - SALA DE CONSULTA
FARMACÊUTICA

AMB - SALA DE ENTREVISTA DE APOIO
PARA IMAGEM
AMB - SALA DE RECEBIMENTO, TRIAGEM
E GUARDA TEMPORÁRIA DE AMOSTRAS

AMB - TRATAMENTO DE FERIDAS
COMPLEXAS
AMB - TRATAMENTO DE FERIDAS
COMPLEXAS

AMB - TRATAMENTO PÉ-DIABÉTICO

Cód.

EQ.NB01

EQ.NB01

EQ.BC01

EQ.CE01

EQ.ES01

EQ.NB01

EQ.OF01

EQ.PC01

EQ.PC01

EQ.BC02

EQ.ES02

EQ.PC01

EQ.NB01

EQ.NB01

EQ.NB01

EQ.NB01

EQ.GE03

EQ.CE01

EQ.NB01

EQ.CE01

Qtd.

1

1

1

1

1

1

1

6

6

2

2

5

1

1

1

1

1

1

1

1

Descrição

Notebook

Notebook

Bicleta para exame ergométrico

Carro de emergência e parada completo com suportes
para desfibrilador, soro e cilindro ou equivalente.

Esteira para exame ergométrico

Notebook

Equipamento Oftalmologico.

Computador

Computador

Bicicleta para reabilitação

Esteira para reabilitação

Computador

Notebook

Notebook

Notebook

Notebook

Geladeira de amostras.

Carro de emergência e parada completo com suportes
para desfibrilador, soro e cilindro ou equivalente.

Notebook

Carro de emergência e parada completo com suportes
para desfibrilador, soro e cilindro ou equivalente.

Quadro de Equipamentos

Nome do Ambiente relacionado

AMB - TRATAMENTO PÉ-DIABÉTICO

AMB - US DOPPLER

AMB - ÁREA- DISPENSAÇÃO GERAL

CC - POSTO DE ENF.

CC - RECUPERAÇÃO DE PACIENTES

CC - SALA DE CIRURGIAS
AMBULATORIAL 1
CC - SALA DE CIRURGIAS
AMBULATORIAL 2
CC - SALA DE CIRURGIAS
AMBULATORIAL 2
CC - SALA DE CIRURGIAS
AMBULATORIAL 2

IM - MAMOGRAFIA

IM - POSTO DE ENF. E PRESCRIÇÃO

IM - RAIO X

IM - SALA DE EXAMES DE RESSONÂNCIA
MAGNÉTICA - ZONA 4
IM - SALA DE EXAMES E
PROCEDIMENTOS DE ENDOSCOPIA 1
IM - SALA DE EXAMES E
PROCEDIMENTOS DE ENDOSCOPIA 1
IM - SALA DE EXAMES E
PROCEDIMENTOS DE ENDOSCOPIA 2
IM - SALA DE EXAMES E
PROCEDIMENTOS DE ENDOSCOPIA 2
IM - SALA DE EXAMES E
PROCEDIMENTOS DE ENDOSCOPIA 2
IM - SALA DE PROCESSAMENTO DE
MATERIAL

IM - SALA DE TOMOGRAFIA

Cód.

EQ.NB01

EQ.PC01

EQ.NB01

EQ.PC01

EQ.PC01

EQ.CE01

EQ.CE01

EQ.FC01

EQ.MC01

EQ.MA01

EQ.PC01

EQ.RX01

EQ.RM01

EQ.CE01

EQ.EN01

EQ.CE01

EQ.EN01

EQ.ME04

EQ.LU01

EQ.TM01

Qtd.

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Descrição

Notebook

Computador

Notebook

Computador

Computador

Carro de emergência e parada completo com
para desfibrilador, soro e cilindro ou equivale
Carro de emergência e parada completo com
para desfibrilador, soro e cilindro ou equivale
Foco cirurgico portátil com 3 bulobos e sistem
emergência

Mesa de cirurgia.

Equipamento de mamografia acessível.

Computador

Equipamento de Raio X

Equipamento de Ressonância Magnética

Carro de emergência e parada completo com
para desfibrilador, soro e cilindro ou equivale
Equipamento de Endoscopia / Colonoscopia 
equivalente.
Carro de emergência e parada completo com
para desfibrilador, soro e cilindro ou equivale
Equipamento de Endoscopia / Colonoscopia 
equivalente.

Maca hospitalar para endoscopia.

Lavadora Ultrassonica

Aparelho de tomografia.
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