
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS  

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

PROJETO BÁSICO 

1. DO OBJETO

Constitui objeto desta licitação CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO INTEGRAL DO 

PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA (IP), COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO, 

EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE IP DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/PI. de acordo com especificações contidas nos 

anexos do presente Edital 

2. DA JUSTIFICATIVA

O serviço proposto se justifica pela busca constante por melhoria no sistema de iluminação pública, 

visando a eficiência energética, continuidade da prestação de serviço, e, principalmente, maior sensação de 

segurança e consequentemente melhor qualidade de vida dos munícipes. 

Deste modo, o serviço propõe que sejam substituídas as luminárias de vapor de tecnologia obsoleta, pouco 

eficiente e baixa luminosidade, por luminárias de tecnologia LED, cujo as características luminosas são superiores e 

eficientes em relação as luminárias que compõe atualmente o sistema de iluminação pública deste município. 

O novo padrão das luminárias de tecnologia LED apresenta uma elevada eficiência energética, uma vez que consegue 

produzir maior fluxo luminoso utilizando menos energia, garantindo a iluminação e a redução dos gastos com iluminação 

pública. Acrescenta-se que todas as luminárias deverão possuir a vida útil mínima de 50 mil horas, reduzindo os gastos 

com manutenção, mantendo a continuidade da prestação do serviço. 

Portanto, diante de tais esclarecimentos entende que o serviço proposto carretará benefícios diretos ao 

Município, inclusive financeiros, e, da mesma forma, à população, conforme melhor arguido supra. 

3. DA ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DO OBJETO

• SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

• 
Item Descrição Und Quant. 

 1 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1 

 1.1 GRUPO 1 - MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO 1 

 1.1.1 SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E "CALL-CENTER" PARA 
ADMINISTRAÇÃO DAS DEMANDAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
DO MUNICÍPIO COM FUNCIONANAMENTO EM HORÁRIO 
COMERCIAL. 

MÊS 12 



 1.1.2 SERVIÇO DE CADASTRAMENTO DO ACERVO DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA MUNICIPAL, COM LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO 
DE INFORMAÇÕES GEORREFERENCIADAS, ELÉTRICAS E 
LUMINOTÉCNICAS EM PLATAFORMA INTEGRADA AO SISTEMA 
DE GESTÃO DO PARQUE, INCLUSO EMPLAQUETAMENTO 

PL 8500 

 1.2 GRUPO 2 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE 
LUMINÁRIAS 

1 

 1.2.1 INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA LED EM POSTE 
POTÊNCIA MÍN. 50W 

UN 1000 

 1.2.2 INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA LED EM POSTE 
POTÊNCIA MÍN. 150W 

UN 1000 

 1.2.3 INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA ABERTO COM 
LAMPADA LED BULBO DE POTENCIA MÍN. 50W (SOQUETE E27) 

UN 500 

 1.3 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE REFLETORES 1 

 1.3.1 INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE PROJETOR LED EM POSTE 
POTÊNCIA MÍN. 150W 

UN 20 

 1.3.2 INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE PROJETOR LED EM POSTE 
POTÊNCIA MÍN. 300W 

UN 20 

 1.4 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇOS, 
SUPORTES E FITAS INOX 

1 

 1.4.1 INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE SUPORTE DE TOPO EM 
POSTE P/ 02 PÉTALA 

UN 100 

 1.4.2 INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE SUPORTE DE TOPO EM 
POSTE P/ 03 PÉTALA 

UN 50 

 1.4.3 INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE FITA DE AÇO INOX M 200 

 1.4.4 INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO METÁLICO 
GALVANIZADO A FOGO COM DIÂMENTRO EXTERNO DE 48MM 
E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1000MM PARA LUMINÁRIA DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA (INCLUINDO FERRAGENS) 

UN 300 

 1.4.5 INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO METÁLICO 
GALVANIZADO A FOGO COM DIÂMENTRO EXTERNO DE 48MM 
E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 2000MM PARA LUMINÁRIA DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA (INCLUINDO FERRAGENS) 

UN 150 

 1.4.6 INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO ORNAMENTAL 
2000MM (INCLUINDO FERRAGENS) 

UN 100 

 1.5 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTORES 1 

 1.5.1 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² M 1800 

 1.5.2 CABO EM PVC 1000V  4MM2 M 800 

 1.5.3 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² M 2000 

 1.5.4 INSTALAÇÃO DE REDE MULTIPLEXADA EM POSTE. ISOLAÇÃO 
XLPE. CLASSE 0,6/1,0KV. 1X16+16MM2 

UN 1500 

 1.5.5 INSTALAÇÃO DE REDE MULTIPLEXADA EM POSTE. ISOLAÇÃO 
XLPE. CLASSE 0,6/1,0KV. 3X16+16MM2 

UN 1500 

 1.6 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO ARMAÇÕES E 
CONEXÕES 

1 



 1.6.1 INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA EM 
POSTE 01 VIA 

UN 150 

 1.6.2 INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CONECTOR PERFUREANTE 
EM REDE AÉREA ISOLADA - CU/AL 2,5 A 95MM2 / 95MM2 

UN 500 

 1.6.3 INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CONECTOR AMPACTINHO OU 
CUNHA EM REDE AÉREA NÃO ISOLADA - 1,5 A 4MM2 - 10 A 
16MM2 

UN 500 

 1.7 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE 
ATERRAMENTO 

1 

 1.7.1 INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 
COM CONECTOR 

UN 50 

 1.8 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE POSTE 1 

 1.8.1 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 
200KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 670 KG 

UN 10 

 1.8.2 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 
200KG, H=11,00M, PESO APROXIMADO 910KG 

UN 10 

 1.8.3 POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 
200KG, H= 9,00M, PESO APROXIMADO 470KG 

UN 10 

 1.8.4 POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO 
H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS 

UN 5 

 1.8.5 POSTE DE FERRO P/JARDIM H=2.80M, C/GLOBO DE VIDRO, S/ 
LÂMPADA 

UN 5 

 1.9 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE MONTAGEM 
DE QUADROS E COMANDOS ELÉTRICOS 

1 

 1.9.1 CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W UN 800 

 1.9.2 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 
DIVISÕES, C/BARRAMENTO 

UN 3 

 1.9.3 INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE QUADRO DE MEDIÇÃO 
MONOFÁSICO 

UN 5 

 1.9.4 INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE QUADRO DE MEDIÇÃO 
TRIFÁSICO 

UN 10 

 1.9.5 INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR MONOFÁSICO 
ATÉ 25A 

UN 10 

 1.10 DISPONIBILIDADES DE TURMAS 1 

 1.10.1 DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO EQUIPADO COM MUNCK COM 
MOTORISTA OPERADOR (COMBUSTÍVEL INCLUSO) - DIAS 
ÚTEIS E SÁBADOS 

H 400 

 1.10.2 DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO EQUIPADO COM MUNK E 
MOTORISTA OPERADOR (COMBUSTÍVEL INCLUSO) - 
DOMINGOS E FERIADOS 

H 200 

Todos os materiais utilizados nesta licitação deverão ser necessariamente de 1ª linha, devendo estar em 

conformidade com as normas específicas, mediante certificação pelo INMETRO ou por outra instituição certificadora 

similar. 

4. DA PREVISÃO DE CUSTOS



A previsão de recursos necessários para a contratação dos serviços, objeto do presente plano é de: 

• Valor global – R$ 4.427.449,44 (Quatro milhões, Quatrocentos e Vinte e Sete mil, Quatrocentos e

Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

As composições foram elaboradas utilizando as tabelas de preços oficiais SINAPI - 01/2026 – Piauí,

ORSE - 12/2025 – Sergipe, SEINFRA - 028 – Ceará, bem como, insumos cotados no mercado, quando necessário. 

O recurso orçamentário previsto para realização do pagamento do serviço sairá do repasse da COSIP e, quando 

necessário, o município poderá utilizar fonte de recurso próprio e royalties. 

5. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços objeto desta Licitação serão acompanhados pelo GESTOR especialmente designado pelo 

CONTRATANTE para esse fim, e fiscalizados por engenheiro designado pela Secretaria de Infraestrutura, os quais deverão 

ter perfil para desempenhar tais tarefas, proporcionando a estes o conhecimento dos critérios e das 

responsabilidades assumidas 

Para o acompanhamento de que trata o subitem anterior, compete ao FISCAL a ser indicado pela 

Secretaria de Infraestrutura para que, dentre outras atribuições, cuide das seguintes atribuições: planejar, coordenar e 

solicitar da CONTRATADA e seus prepostos, ou obter do CONTRATANTE, tempestivamente, todas as providências 

necessárias ao bom andamento da execução do objeto licitado e anexar aos autos do processo correspondente cópia 

dos documentos escritos que comprovem as solicitações de providências; 

Compete à FISCALIZAÇÃO dentre outras atribuições: 

5.1. Exigir fiel cumprimento do Contrato e seus ADITIVOS pela CONTRATADA; 

5.2. Verificar e atestar as medições e encaminhá-las para aprovação do CONTRATANTE; 

5.3. Zelar pela fiel execução do objeto e pleno atendimento às especificações explícitas ou implícitas; 

5.4. Exigir da CONTRATADA a modificação de técnicas inadequadas, para melhor qualidade na execução do objeto licitado; 

5.5. Rever, quando necessário, o projeto e as especificações técnicas, adaptando-as às condições específicas; 

5.6. Dirimir as eventuais omissões e discrepâncias dos desenhos e especificações; 

5.7. Verificar a adequabilidade dos recursos empregados pelo CONTRATANTE, exigindo a melhoria dos serviços 

dentro dos prazos previstos; 

5.8. Anotar em expediente próprio as irregularidades encontradas, as providências que determinou os incidentes 
verificados e o resultado dessas medidas; 

5.9. Estabelecer diretrizes, dar e receber informações sobre a execução do Contrato; 

5.10. Determinar a paralisação da execução do Contrato quando, objetivamente, constatada uma irregularidade 
que precisa ser sanada, agindo com firmeza e prontidão; 

5.11. Emitir atestados ou certidões de avaliação dos serviços prestados, das obras executadas ou daquilo que 
for produzido pelo CONTRATADO; 

5.12. Levar ao conhecimento dos seus superiores aquilo que ultrapassar às suas possibilidades de correção; 

5.13. Indicar ao gestor que efetue glosas de medição por serviços/obras mal executados ou não executados 
e sugerir a aplicação de penalidades ao CONTRATADO em face do inadimplemento das obrigações; 

5.14. Confirmar a medição dos serviços efetivamente realizados, dos cronogramas de execução do objeto contratado. 



6. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Este item determina as características técnicas necessárias à realização dos serviços. 

6.1. Quanto ao funcionamento do Parque de Iluminação Pública: A CONTRATADA assume a responsabilidade pelo 
funcionamento do Parque de Iluminação Pública do MUNICÍPIO, ressalvadas as obrigações do MUNICÍPIO, representado 

pela Secretaria de Infraestrutura, estabelecidas no Contrato. Sem desconsiderar outras funções necessárias ao correto 

desempenho do Parque, a CONTRATADA deverá cumprir as seguintes atribuições: 

6.1.1. Operação e manutenção das instalações de IP: A manutenção em tem por objetivo atingir o nível de 

qualidade dos serviços especificados neste Projeto Básico através de ações preventivas e corretivas com 

fornecimento e aplicação de materiais e equipamentos. Para a consecução desse objetivo, caberá à 

CONTRATADA a realização das seguintes atividades: 

6.1.1.1. Organizar um conjunto de equipes de manutenção, devidamente uniformizados e com 
identidade visual própria, associada à identidade do MUNICÍPIO, de modo a evidenciar que a 

manutenção corretiva e preventiva do Parque de Iluminação Pública esteja sendo realizada pela 

CONTRATADA a serviço do MUNICÍPIO; 

6.1.1.2. Manter controle físico do patrimônio de iluminação pública do MUNICÍPIO, atualizando seus dados 
cadastrais imediatamente após cada intervenção de qualquer natureza no Parque; 

6.1.1.3. Realizar as intervenções nos pontos com defeitos, dentro dos prazos previstos 

neste Projeto Básico, de acordo com a demanda solicitada pela CONTRANTE; 

6.1.1.4. Realizar rotinas de inspeção e verificação periódicas para o bom funcionamento do Parque de 

Iluminação Pública em seu conjunto e de seus equipamentos de comando. 

6.1.1.5. Realizar a manutenção preventiva e corretiva solicitadas pela CONTRATANTE de acordo com as 

obrigações de resultado quanto a: 

➢ Garantia de funcionamento;

➢ Garantia do nível de iluminamento;

➢ Garantia de disponibilidade do Sistema; e

➢ Garantia de excelência no aspecto visual e estético.

6.1.1.6. A CONTRATADA deverá se mobilizar para o início das atividades contratuais dentro de

um prazo máximo de 30 dias contados a partir da emissão da Ordem de Serviço para início das

atividades.

6.1.1.7. Verificada a necessidade de operacionalização de serviços, ficará a critério das partes, 
CONTRATANTE e CONTRATADA, as proposições de ajustes operacionais visando à otimização 

dos serviços de gerenciamento completo do sistema de iluminação pública. 

6.1.2. Controle visual das instalações. A CONTRATADA efetuará de maneira sistemática um controle visual das 

instalações, através de visitas noturnas e/ou diurnas, com o objetivo de detectar as panes visíveis dos 

equipamentos da rede de iluminação pública e o estado de conservação do sistema. 

6.1.2.1. Esse controle será efetuado a cada 30 (trinta) dias úteis, sendo registradas em sistema 

informatizado específico do gerenciamento de parques de iluminação pública as panes 

detectadas. As correções das panes deverão ser feitas em no máximo 96 horas após a 

identificação. 

6.1.2.2. Para a manutenção adequada da continuidade e confiabilidade do sistema de 

iluminação pública em todos os logradouros públicos, a CONTRATADA deverá apresentar à fiscalização do 

MUNICÍPIO o croqui do local onde ocorrerem ações de furto, roubo e demais atos de vandalismo ao 

patrimônio municipal, bem como, fazer os devidos registros de boletim de ocorrência (B.O) e/ou 



registro fotográfico da ocorrência. Paralelamente, deverá a CONTRATADA apresentar à 

fiscalização do MUNICÍPIO o croqui do local, boletim de ocorrência ou registro fotográfico do local 

acompanhado do orçamento com a discriminação dos materiais e mão-de-obra utilizados nos 

serviços relativos à substituição dos elementos subtraídos; 

6.1.3. Intervenções e Correções das Instalações: A CONTRATADA deverá consertar os defeitos de acordo com 

os prazos fixados neste Anexo, exceto quando da ocorrência de situações excepcionais de Força Maior previstas 

em Lei e neste Anexo. 

6.1.3.1. No que se refere a essas situações, a CONTRATADA deverá informar ao MUNICÍPIO 

por escrito, avaliar o valor dos trabalhos a serem efetuados e apresentar o orçamento para a 

execução das intervenções que se fizerem necessárias, com justificativas, procedendo a 

intervenção após a aprovação do mesmo pelo MUNICÍPIO. 

6.1.4. Inventario e cadastramento do banco de dados no software de gestão do Sistema de Iluminação Pública: A 

CONTRATADA irá receber da CONTRATANTE uma Base de Dados contendo todos os Pontos Luminosos 

cadastrados e georreferenciados na dada da emissão da Ordem de Início das atividades. A CONTRATADA 

deverá consolidar esta BD em seu sistema, num prazo máximo de 30 (trinta) dias. A partir daí deverá manter 

atualizado o sistema através do inventário de todos os novos pontos do Sistema de Iluminação Pública do 

Município, com as informações complementares que se fizerem necessárias à sua configuração final, num 

sistema informatizado especialista para Sistemas de Iluminação Pública da CONTRATADA. Nessa 

configuração, tomar-se-á, como parâmetros fundamentais do cadastro, a numeração e a caracterização do 

ponto luminoso no endereço onde o mesmo está instalado, observando o seguinte: 

6.1.4.1.A caracterização do ponto luminoso contempla os dados técnicos dos equipamentos que o 

compõem, registrado no Sistema informatizado especialista, com as seguintes informações, no 

mínimo: 

▪ Bairro;

▪ Número do Logradouro

▪ Nome do Logradouro

▪ Comprimento do braço;

▪ Número do ponto luminoso;

▪ Rede de iluminação pública (aérea ou subterrânea);

▪ Transformador (código, número de fases e potência para os circuitos medidos);

▪ Tipo da luminária;

▪ Lâmpada (tipo e potência);

▪ Características do reator associado;

▪ Características dos acessórios do ponto luminoso.

6.1.5. A remuneração dos serviços prestados pela CONTRATADA e de todas as atividades a eles 

concernentes, relativos ao Funcionamento do Sistema de Iluminação Pública executado como disposto neste 
Anexo, Item 6.1, será calculada, a cada mês, pela multiplicação do preço unitário proposto pela CONTRATADA, conforme 
ANEXO A – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA pelo número total de serviços executado no Sistema de Iluminação Pública 
do Município no mês de referência da medição. 

6.2. Abalroamento de postes exclusivos de Iluminação Pública: Caberá à CONTRATADA realizar a recuperação de 

instalações do Parque de Iluminação Pública do MUNICÍPIO, que forem afetadas por abalroamento de postes, sob as 

diretrizes dos seguintes critérios e procedimentos: 



6.2.1. Os trabalhos devem ser precedidos de perícia técnica promovida pela própria CONTRATADA para 

determinar a extensão dos danos, bem como a necessidade ou não de substituição do poste e sujeita à 

aprovação do MUNICÍPIO; 

6.2.2. A fim de manter a continuidade e confiabilidade do sistema de iluminação pública das principais 

avenidas e corredores de transporte público, a CONTRATADA deverá fazer a remoção de forma 

imediata dos postes e demais equipamentos de iluminação pública que estiverem obstaculizando a via. 

6.2.3. Posteriormente, num prazo de até 72h úteis, deverá a CONTRATADA submeter à aprovação do 

MUNICÍPIO o orçamento com a discriminação dos materiais e mão-de-obra necessários para a reposição do 

poste abalroado, acompanhado de croqui do local, boletim de ocorrência (B.O.) e/ou registro fotográfico. 

6.2.4. O orçamento será elaborado de acordo com valores unitários constantes no ANEXO A – PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA, segundo ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS que constam nesse projeto básico. 

6.3. Serviços de melhoramento e ampliação: Caberá a CONTRATADA realizar as obras e serviços relativos ao 
melhoramento e ampliação do Parque de Iluminação Pública do MUNICÍPIO, atendendo todas as exigências requeridas em 

programa ou projeto específico conduzido pelo MUNICÍPIO, sob as diretrizes dos seguintes critérios e procedimentos: 

6.3.1. Melhoramento e ampliação: serão, de forma geral, executados em regime de empreitada integral 
("turn key"), podendo, a critério do MUNICÍPIO, ser excepcionalizada a aplicação de materiais e 
equipamentos adquiridos por esta. Em qualquer caso, devem ser precedidos de projeto executivo da 
CONTRATADA e de orçamento, elaborado de acordo com valores unitários constantes no ANEXO A – PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA, segundo ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS que constam nesse projeto 
básico. 

6.4 Autorização para início das obras: após aceitação do orçamento apresentado pela CONTRATADA por parte da 

Fiscalização do MUNICÍPIO, esta formalizará, se confirmado o seu interesse, a autorização para início da execução 

das obras de melhoramento e ampliação, por intermédio da competente Ordem de Serviço. 

6.4.1 Análise do Projeto Básico: será objeto de análise e passível de veto pelo MUNICÍPIO, para o que sua 

fiscalização deverá ter acesso ao mesmo, e deverá observar os aspectos urbanísticos determinados pelos 

demais órgãos do poder público. A análise do projeto pela fiscalização não exime a CONTRATADA da 

responsabilidade, que é só dela, para que sejam atingidos os índices mínimos de qualidade predeterminados 

neste Projeto Básico. 

6.4.2 O Requisitos técnicos: deverão atender também os seguintes requisitos técnicos: 

6.4.3 Não comprometer a estética urbanística do logradouro; 

6.4.4 Utilizar um único modelo de luminária, exceção para os casos em que o projeto urbanístico exija mais de um 
modelo; 

6.4.5 Reutilizar materiais e equipamentos se estiverem em condições de uso e que não 

comprometam a estética urbanística do logradouro; 

6.4.6 Revisar e/ou substituir todas as conexões com a rede elétrica. 

6.4.7 Atendimento das especificações: É direito do MUNICÍPIO recusar qualquer tipo de material ou 
equipamento que esteja sendo indicado no projeto e que não atenda às especificações definidas nos itens 

anteriores, sem que com isso tenha que pagar qualquer valor adicional ao já estabelecido neste Contrato. 

6.4.8 Alteração de regime de empreitada: Na hipótese da excepcionalidade em que o fornecimento de 

materiais ou equipamentos seja realizado pelo MUNICÍPIO, é direito da CONTRATADA recusar aqueles que não 

atendam às especificações definidas nos itens anteriores, cabendo ao MUNICÍPIO promover a sua imediata 

substituição ou alterar a execução dos serviços para o regime de empreitada integral ("turn key"), com a revisão 

e a adequação do correspondente orçamento. Para evitar essa situação o MUNICÍPIO poderá, nas inspeções 

de recebimento dos materiais e equipamentos adquiridos, utilizar-se dos serviços de engenharia da 

CONTRATADA, conforme as disposições constantes no item 6.5.1, deste Projeto Básico. 



6.4.9 O índice de iluminação: Após a CONTRATADA proceder à implantação dos melhoramentos e antes 

mesmo da inauguração da obra, serão realizadas conjuntamente pelas equipes da CONTRATADA e fiscalização do 

MUNICÍPIO, as medições dos índices de iluminamento médio e uniformidade média/mínima da iluminação, 

conforme orientação da Norma ABNT NBR- 5101, de modo a comprovar o atendimento das condições 

estabelecidas no projeto. 

6.4.10 Revisão dos índices de iluminação: A CONTRATADA é a única responsável pelo atendimento aos níveis de 

iluminamento médio e uniformidade média/mínima da iluminação conforme Norma ABNT NBR-5101, para os casos 

em que forem apresentados projetos luminotécnicos vinculados à logradouros com projetos executivos de 

circuitos exclusivos de iluminação pública, estando obrigada a revisar todo o trabalho realizado de modo a 

atingi-los e a refazer, se para tanto for necessário, todo o projeto e implantação, sem nenhum ônus para o 

MUNICÍPIO. 

6.4.11 Recebimento de obras: A CONTRATADA fará a entrega das obras executadas ao MUNICÍPIO nos 

períodos diurnos e noturnos conforme os seguintes critérios: 

6.4.12 As obras de eficientização, melhoria ou expansão do sistema de iluminação pública deverão ser 
recebidas pelo MUNICÍPIO no período diurno (matutino e vespertino), onde será verificado o cumprimento dos 

itens previstos no orçamento executivo e sua concordância com o projeto executivo. Será facultada a fiscalização 

do MUNICÍPIO o recebimento de obras de eficientização no período noturno para a verificação dos aspectos 

luminotécnicos e índices de iluminâncias previsto no projeto conceitual e executivo. 

6.4.13 As obras de Iluminação artística, realce, pontes, avenidas e praças poliesportivas deverão ser 

recebidas pelo MUNICÍPIO em duas etapas, a saber: 

6.4.14 O recebimento diurno para verificação do cumprimento dos itens previstos no orçamento 

executivo e sua concordância com o projeto executivo; 

6.4.15 E noturno para a verificação dos aspectos luminotécnicos e índices de iluminâncias previsto no projeto 

conceitual e executivo; 

6.4.16 Nos casos de não cumprimento do item 6.4.10. que discorre a respeito do recebimento de obras 
por parte da CONTRATADA, o CONTRATANTE não receberá a obra até que sejam sanadas as inconformidades 

ocorridas no ato da sua execução da obra 

6.4.17 A CONTRATADA fará a entrega definitiva da obra no prazo máximo de até 30 (trinta) dias após a 

conclusão da obra, período no qual A CONTRATADA será responsável por eventuais danos ocorridos na obra. 

6.4.18 Em casos de Roubo ou Furtos de equipamento de iluminação pública, comprovadamente instalados, e 

subtraídos antes de findar o período de obrigação de entrega de obra por parte da CONTRATADA, ficará a critério da 

CONTRATANTE o ônus de reposição dos materiais e equipamentos. 

6.5 Outros Serviços Técnicos Especializados: 

6.5.1 Com relação a outros serviços técnicos especializados, a CONTRATADA executará. 

6.5.1.1. Serviços de engenharia: A CONTRATADA executará, a pedido do MUNICÍPIO, serviços de engenharia 

ligados a iluminação em geral, consultorias, projetos e assistência técnica, bem como operações de 

fiscalização de obras. Tais serviços serão oferecidos pela CONTRATADA em função das 

solicitações e terão seus orçamentos elaborados, negociados e aprovados junto à fiscalização do 

MUNICÍPIO. 

6.5.1.2. O orçamento de cada serviço será elaborado de acordo com valores unitários constantes 

no ANEXO A 

6.5.1.3. Atividades em rede de distribuição desenergizada: A CONTRATADA executará, a pedido 

do MUNICÍPIO, serviços e intervenções no sistema de distribuição de energia elétrica 

conforme condições abaixo: 



- As citadas atividades referem-se a circuitos desenergizados e dedicados
exclusivamente à iluminação pública, limitadas às atividades listadas no ANEXO A –

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, segundo ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAIS E

EQUIPAMENTOS que constam nesse projeto básico.

- Será vetado à CONTRATADA execução de quaisquer intervenções em circuitos de

distribuição de energia da concessionária, em alta ou baixa tensão, incluindo circuitos

que são comuns à alimentação de iluminação pública e outras unidades consumidoras,

bem como, desligamento, instalação, ligação ou religação de energia em padrão

consumidor, ou quaisquer outras de responsabilidade da concessionária de energia

elétrica local;

- Em hipótese alguma a CONTRATADA poderá executar serviços em circuitos

energizados de alta tensão;

- A CONTRATADA fica obrigada a manterem seu quadro de colaboradores equipe

devidamente treinada e equipada para realização de tais serviços;

Os eletricistas e ajudantes obrigatoriamente deveram possuir o curso de Norma 

Regulamentadora 10 (NR 10) SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM 

ELETRICIDADE 

atualizadas; 

Os eletricistas e ajudantes obrigatoriamente deveram possuir o curso de Norma 

Regulamentadora 35 (NR 35) SEGURANÇA EM TRABALHO EM ALTURA atualizadas; 

Os eletricistas-motoristas obrigatoriamente deveram possuir o curso de Norma 

Regulamentadora 12 (NR 12) SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

atualizadas. 

O valor cobrado de cada serviço será elaborado de acordo com valores unitários constantes no 
ANEXO A – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, segundo ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS que 

constam nesse projeto básico. 

6.6 Atualização do Cadastro e Levantamento de Ativos do Sistema de Iluminação pública: Caberá a CONTRATANTE 

emitir uma autorização de serviço para CONTRATADA para executar os serviços de levantamento georreferenciado e 

emplaquetamento físico do sistema de iluminação pública no Município, num prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias 

após a emissão da Autorização do Serviço para execução. 

6.6.1 A remuneração dos serviços prestados pela CONTRATADA e de todas as atividades a eles 
concernentes, relativos Atualização do Cadastro Georreferenciado do Sistema de Iluminação Pública no 
Município com aplicação de plaqueta de identificação, será calculada, a cada mês, pela multiplicação do preço 
unitário por ponto luminoso proposto pela CONTRATADA, conforme ANEXO A – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, segundo 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS que constam nesse projeto básico. 

6.7 Atualização do Plano de Iluminação Urbana: Caberá a CONTRATANTE emitir uma autorização de serviço para 

CONTRATADA para execução da elaboração do Plano de Iluminação Urbana do Município, num prazo máximo de 120 

(cento e vinte) dias após a emissão da Autorização do Serviço para execução. 

6.7.1 Define-se Plano de Iluminação Urbana o documento de planejamento urbanístico e programação de 

investimentos do sistema urbano de iluminação pública do Município, que congrega as diretrizes e normas 

destinadas a orientar as atividades de manutenção, melhoramento e expansão do sistema, devendo atender às 

exigências requeridas em projeto específico. 

6.7.1.1 O Plano de Iluminação Urbana deverá contemplar o diagnóstico das características da 



iluminação pública do Município (Análise da Situação) e uma Proposta de Reordenação luminotécnica 

e valorização dos monumentos da cidade através da luz. 

6.7.1.2 A Análise da Situação compreenderá a “Análise Urbanística” e a “Análise do Sistema de 

Iluminação Existente”. 

6.7.1.3 A Proposta de Reordenação compreenderá a definição de todos os elementos quantitativos e 

qualitativos do projeto, necessários para traduzir numa linguagem luminotécnica as escolhas de 

ordem conceitual e estética definidas. 

6.7.1.4 Deverá constar no Plano de Iluminação Urbana uma planilha com programação de 

investimentos plurianual com definição de etapas e recursos necessários para um horizonte de 

cinco anos. 

6.7.2 A remuneração dos serviços prestados pela CONTRATADA e de todas as atividades a eles 
concernentes, relativos à Elaboração do Plano Diretor de Iluminação Pública do Município constantes no ANEXO A – 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, segundo ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS que constam nesse 
projeto básico. 

6.8 Administração, armazenamento, controle e destinação dos materiais retirados de campo. 

Todo material ou equipamento retirado do sistema de IP do município, em decorrência da execução de obras de 

melhoria e/ou eficientização deverá ser alvo de triagem, classificação, armazenamento temporário, e destinação final pela 

CONTRATADA sem ônus para o Município, fazendo-se cumprir todas as exigências legais da legislação ambiental 

vigente. 

Os resíduos gerados pela execução de serviços de melhoria e/ou eficientização deverão ser classificados, tratados 

e destinados conforme definido nos itens abaixo: 

Da definição: Equipamento retirado do sistema de IP que se apresente em bom estado de conservação, permitindo a 

reutilização em outra localidade sem que haja prejuízo técnico e/ou estético do novo local da sua aplicação, 

devidamente catalogado sua saída e reentrada no Parque de Iluminação Pública (Obra de saída e Obra de entrada). 

Do tratamento: Devem ser desmontados, inventariados e estocados em local apropriado e emitido relatório mensal 

ao Município informando o quantitativo disponível para reutilização. 

Da reutilização: A reposição de componentes depreciados (lâmpadas, reatores, refratores, etc.) para que se viabilize 

a reutilização destes equipamentos, bem como a mão de obra de instalação destes equipamentos salvados deverá ser 

alvo de orçamento específico com base constantes no ANEXO A – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, segundo ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

que constam nesse projeto básico. 

6.9 Materiais Sucata. 

Da definição: Equipamento/material retirado do sistema de IP que não se apresente em bom estado de conservação, 

não garanta a excelência técnica e/ou estética do novo local da sua aplicação ou não esteja de acordo com as 

especificações técnicas mínimas dispostas neste edital. 

Do tratamento: O Equipamento/material sucata deverá ser triado e classificado. Após classificação, a sucata deverá ser 

armazenada. A CONTRATADA emitirá um relatório mensal ao Município informando quantitativo disponível para ser 

leiloado ou descartado. Todo o trâmite administrativo para condução do processo de leilão dos materiais sucata de 

propriedade do Município. As lâmpadas queimadas deverão ser encaminhadas para descontaminação e destinação final 

pela CONTRATADA sem ônus para o Município, fazendo-se cumprir todas as exigências legais da legislação ambiental 

vigente. Para as demais sucatas, que não necessitam de descontaminação, fica a CONTRATADA responsável somente 

guarda, armazenamento e entrega dos materiais ao arrematante com acompanhamento e atesto de preposto da SESEP. 



o prazo de armazenamento: Caberá a CONTRATADA manter registro da data de armazenamento destes à guarda sem

ônus para o Município dentre um período de 01 (um) ano. Até que o mesmo realize leilão do referido material.

6.9.1. Resíduos perigosos Classe I 

Da definição: Todo resíduo que apresente riscos à saúde pública e ao meio ambiente, exigindo tratamento 

e disposição especiais, em função de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, 

contaminação etc. Na atividade de obras e manutenção de iluminação pública especifica-se as lâmpadas que 

contém mercúrio e outros elementos químicos na sua composição. 

Do tratamento: Todas as lâmpadas retiradas do sistema de iluminação pública do Município deverão ser 

armazenadas, transportadas, descontaminadas e descartadas junto a empresa especializada do setor que atenta 

a todos os requisitos legais da legislação ambiental vigente sem ônus adicional para o Município. A 

comprovação da correta destinação final destes resíduos se dará através da emissão de certificado de 

descontaminação e destinação final dos resíduos emitido por empresa credenciada e autorizada pelos órgãos 

ambientais para realização de tal serviço. 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. As empresas concorrentes deverão ter conhecimento de todos os serviços que possa vir a ser executados;

7.2. A Contratada deverá contratar o pessoal a ser fornecido em seu nome e sob inteira responsabilidade,

obrigando-se a observar, rigorosamente, todas as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, 

assistenciais, securitárias e sindicais, sendo considerada, nesse particular, como única empregadora, tudo em 

respeito ao que preconiza a Lei 14.133/2021. 

7.3. Providenciar, à sua própria custa, os equipamentos e materiais de segurança individuais e coletivos necessários 

à execução dos trabalhos, observando todas as normas de Segurança e Medicina do Trabalho, ficando 

responsável por qualquer acidente de trabalho dos seus funcionários que ocorra durante a realização do 

objeto contratual; 

7.4. Transportar pessoal, material(is) e/ou equipamento(s) até os locais de trabalho, em viaturas apropriadas, 

adotando todas as providências cabíveis para evitar acidentes e responsabilizando-se pelos danos 

pessoais e materiais que porventura ocorrerem; 

7.5. Arcar com as despesas referentes ao uso de uniformes dos empregados, licenciamentos e eventuais multas de 
trânsito; 

7.6. Providenciar, à sua própria custa, a execução de toda a sinalização, de acordo com as normas de trânsito 

vigentes, ficando responsável por qualquer acidente que porventura ocorra por falta daquela; 

7.7. Providenciar todas as licenças necessárias à execução dos trabalhos; 

7.8. A Contratada assumirá inteira responsabilidade técnica pela execução dos serviços, pela confiabilidade e 

efetividade dos trabalhos que executar, obedecendo às recomendações e exigências dos fabricantes dos 

materiais e dispositivos existentes e/ou já instalados; 

7.9. A Contratada assumirá, ainda, todos os ónus oriundos de despesas de taxas e emolumentos juntos aos órgãos 

competentes, impostos, registro dos serviços no CREA, INSS e quaisquer outras exigíveis na forma das 

disposições em vigor e outros que casualmente venham a surgir; 

7.10. É encargo da licitante vencedora fornecer todos os materiais e equipamentos necessários para que seja executado o 
serviço; 



7.11. Todos os materiais a empregar no serviço serão, comprovadamente, de qualidade e primeiro uso, atendendo 

aos padrões de mercado e às normas da ABNT e deverão satisfazer às especificações e recomendações do 

fabricante; 

7.12. A Contratada deverá providenciar e implantar o seu Almoxarifado Local para administração local dos serviços, o 

qual deve ser apropriado para guarda dos veículos, equipamentos, materiais e ferramentas a serem 

utilizados na execução dos serviços; 

7.13. Na execução dos serviços, poderá haver interrupção das atividades normais, se combinado e aprovado pela 

Fiscalização, não cabendo nenhuma indenização ou pagamento extraordinário pelos serviços realizados fora do 

horário normal; 

7.14. Fica reservado à Fiscalização o direito de rejeitar os materiais que não satisfizerem aos padrões exigidos nas 

especificações e recomendações dos fabricantes. 

7.15. Caberá à Contratada alocar pessoal especializado para a execução dos serviços, os quais serão executados 

obedecendo aos critérios de qualidade e padrões técnicos, utilizando-se equipamentos e veículos 

apropriados; 

7.16. Deverão ser obedecidos as normas e procedimentos de higiene e segurança do trabalho, com a utilização 

apropriada dos equipamentos de proteção individual e coletiva, os quais deverão ser fornecidos pela 

Contratada; 

7.17. A Contratada é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrente de 

sua culpa na execução do contrato, não implicando corresponsabilidade do Poder Público ou de seus prepostos; 

7.18. A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros 

resultantes da execução do contrato; 

7.19.  A Contratada deverá substituir, sempre que exigido pela Contratante e independente de justificativas, qualquer 

empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou 

insatisfatórios à disciplina da repartição e/ou ao interesse do serviço público; 

7.20. Zelar pelo património Municipal relacionado ao presente, assumindo responsabilidades pela sua integridade, 

bem como pelos eventuais que der causa; 

7.21. Executar os serviços de acordo com as diretrizes, as normas técnicas e o Acordo Operativo assinado entre 

Prefeitura e a ENEL; 

7.22. Manter à frente dos trabalhos equipe técnica liderada por pessoal qualificado, com capacidade para solucionar 

problemas referentes ao Contrato e poderes de representação perante a Fiscalização; 

7.23. Substituir qualquer elemento do quadro pessoal cuja permanência seja considerada inconveniente pela Fiscalização; 

7.24. Não executar nenhuma modificação nas instalações de iluminação pública sem anuência do Município. 

7.25. A Contratada providenciará a implantação da administração local dos serviços, em imóvel com dependências 

para escritório, local apropriado para guarda de materiais (almoxarifado), veículos, equipamentos e acessórios 

necessários para a execução dos serviços; 

7.26. Manter seus veículos devidamente identificados através de adesivos nas laterais citando: 



A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. Fiscalizar e acompanhar a perfeita execução do objeto deste contrato; 

8.2. O CONTRATANTE obriga-se a efetuar o pagamento na forma ajustada neste documento; 

8.3. Cumprir pontualmente com todas as obrigações financeiras para com a CONTRATADA; 

8.4. Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita da CONTRATADA, 
informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos; 

8.5. Aplicar penalidades à CONTRATADA, quando for o caso; 

8.6. Fiscalizar a execução do contrato, através de servidor especialmente designado, sendo permitida a assistência 

de terceiros, conforme dispõe na Lei 14.133/2021. 

8.7. Rejeitar, no todo ou em parte, o equipamento que a CONTRATADA entregar fora das especificações do projeto 
básico e seus anexos, bem como na proposta; 

8.8. Verificar a regularidade da situação fiscal da CONTRATADA. 

8.9. Comunicar à CONTRATADA, com a antecedência necessária, qualquer alteração no programa dos serviços e 

propor novo programa; 

8.10. O CONTRATANTE obriga-se a cumprir todas as exigências contidas no presente Projeto Básico e no Contrato a ser 
firmado. 

9. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL

9.1. (A) Para fins de qualificação técnico-operacional, além de prova de inscrição ou registro da licitante válido junto ao 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, que comprove(m) atividade(s) relacionada(s) com o 
objeto, apresentar atestados(s) que comprove(m) que a licitante tenha executado para órgão ou entidade da 
administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para 
empresas privadas, atividade(s) relacionada(s) com o objeto, acompanhado da Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART) ou Certidões de Acervo Técnico (CAT), compatíveis com as características do objeto deste Edital, 

conforme descrito a seguir: 

Descrição Und 
Quant. 

Orçamento 

Quant. 
Minima 
Exigida 

Percentual 
Exigido 

INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE 
LUMINÁRIA LED EM POSTE POTÊNCIA 

MÍN. 150W 

UN 1000,00 500,00 50,00% 

INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE 
LUMINÁRIA LED EM POSTE POTÊNCIA 

MÍN. 50W 

UN 1000,00 500,00 50,00% 

SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E "CALL-
CENTER" PARA ADMINISTRAÇÃO DAS 

DEMANDAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO 
MUNICÍPIO COM FUNCIONANAMENTO EM 

HORÁRIO COMERCIAL. 

MÊS 12,00 6,00 50,00% 



SERVIÇO DE CADASTRAMENTO DO 
ACERVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

MUNICIPAL, COM LEVANTAMENTO E 
ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

GEORREFERENCIADAS, ELÉTRICAS E 
LUMINOTÉCNICAS EM PLATAFORMA 

INTEGRADA AO SISTEMA DE GESTÃO DO 
PARQUE, INCLUSO EMPLAQUETAMENTO 

PL 8500,00 4250,00 50,00% 

Os quantitativos mínimos foram considerados a partir do projeto de referência. 

9.2. Para fins de qualificação técnico-profissional, comprovação da licitante de possuir, em seu quadro técnico, na data 
de abertura das propostas, ENGENHEIRO ELÉTRICISTA e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, reconhecido(s) pelo 
CREA. Através de certidão de registro profissional válido emitido pelo respectivo conselho profissional. Tais 
profissionais serão exigidos para a fiel e segura execução dos serviços apresentados neste projeto, 
principalmente no quesito dos trabalhos com energia elétrica e altura. 

9.3. Para fins de qualificação técnico-profissional, comprovação da licitante de possuir, em seu quadro técnico, na data 
de abertura das propostas, ARQUITETO, reconhecido(s) pelo CAU. Através de certidão de registro profissional 
válido emitido pelo respectivo conselho profissional. Tais profissionais serão exigidos para fiel e segura 
execução dos serviços apresentados, principalmente no quesito dos trabalhos de estudos luminotécnicos. 

9.4. Para fins de qualificação técnico-profissional, comprovação da licitante de possuir, em seu quadro técnico, na data 

de abertura das propostas, ENGENHEIRO ELÉTRICISTA e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, reconhecido(s) pelo 

CREA através de certidão de registro profissional válido emitido pelo respectivo conselho profissional, 

detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica (ART) registrado(s) no CREA, acompanhado(s) 

da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que 

comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou 

indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal ou, ainda, para empresa privada, serviço(s) 

relativo(s) a atividade relacionada com o objeto. Conforme descrito a seguir: 

Descrição Und 

INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA LED EM POSTE POTÊNCIA 
MÍN. 150W 

UN 

INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA LED EM POSTE POTÊNCIA 
MÍN. 50W 

UN 

SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E "CALL-CENTER" PARA 
ADMINISTRAÇÃO DAS DEMANDAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO 
MUNICÍPIO COM FUNCIONANAMENTO EM HORÁRIO COMERCIAL. 

MÊS 

SERVIÇO DE CADASTRAMENTO DO ACERVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
MUNICIPAL, COM LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

GEORREFERENCIADAS, ELÉTRICAS E LUMINOTÉCNICAS EM 
PLATAFORMA INTEGRADA AO SISTEMA DE GESTÃO DO PARQUE, 

INCLUSO EMPLAQUETAMENTO 

PL 

9.5. A comprovação de vínculo profissional será feita através de, no mínimo, um dos seguintes documentos: 

Entende-se, como pertencente ao quadro técnico permanente: 

9.5.1. O empregado, comprovando-se o vínculo empregatício através de cópia da "ficha ou livro de registro de 

empregado" ou cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social -CTPS. 

9.5.2. Comprovação da participação societária, no caso de socio, através de cópia do Contrato social. 

9.5.3. Será admitida a comprovação do vínculo profissional por meio de contrato de prestação de serviços, 



celebrado de acordo com a legislação civil comum. 

10. DO SERVIÇOS A EXECUTAR

A Prefeitura Municipal de BOM JESUS emitirá a autorização por meio de Ordem de Serviço específica para a 

execução de serviços de manutenção corretiva, ampliação e requalificação do sistema de iluminação para a Contratada, 

sendo o modelo de Ordem de Serviço o formato disponível junto a Secretaria de Infraestrutura. 

As atividades e quantitativos relacionados na planilha de Preço, são referências, que poderão ou não serem 

aplicados, já que os serviços a serem efetivamente contratadas pela prefeitura, serão feitas em função da avaliação 

da demanda e da necessidade específica de cada obra, do seu projeto e custo, que, avaliada sua viabilidade técnica 

e financeira, terá sua contratação formalizada através da emissão da Ordem de Serviço específica. 

11. DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS IMPREVISTOS

A empresa obriga-se a executar todos os Serviços necessários constantes do Projeto Básico. 

No caso de serviço imprevisto, não constante de sua planilha orçamentaria proposta, se procederá para 

pagamento da seguinte maneira: 

Pelos seus respectivos preços unitários referidos na Tabela do mês do orçamento e da proposta, multiplicado 

pelo fator "K", resultado da seguinte Fórmula:  

12. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

A CONTRATADA estará obrigada a satisfazer os requisitos e atender a todas as exigências e condições a seguir 
estabelecidas: 

a) Recrutar pessoas habilitadas e com experiência comprovada, fornecendo à CONTRATANTE relação

nominal dos profissionais, contendo identidade e atribuição/especificação técnica. 

b) Executar os serviços através de pessoas idóneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer

danos ou falta que venham a cometer no desempenho de suas funções, podendo solicitar a substituição 

daquela cuja conduta seja julgada inconveniente. 

c) Substituir os profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que não se

prejudiquem o bom andamento e a boa prestação dos serviços. 

d) Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção dos serviços, prestando, prontamente, os

esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE. 

e) Responder perante a Prefeitura Municipal de BOM JESUS, mesmo no caso de ausência ou omissão da

FISCALIZAÇÃO, indenizando-a devidamente por quaisquer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que 

possam interferir na execução do Contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou 

mandatários seus. A responsabilidade se estenderá a danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA 

adotar medidas preventivas contra esses danos, com fiel observância das normas emanadas das autoridades 



competentes e das disposições legais vigentes. 

f) Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a CONTRATADA

não deverá, mesmo após o término do CONTRATO, sem consentimento prévio por escrito da CONTRATANTE, 

fazer uso de quaisquer documentos ou informações especificadas no parágrafo anterior, a não ser para 

execução do CONTRATO. 

g) Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo também de sua responsabilidade o pagamento

de todos os tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestação dos serviços contratados 

inclusive as contribuições previdenciárias fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, 

emolumentos, seguros de acidentes de trabalho etc., ficando excluída qualquer solidariedade do Município por 

eventuais autuações administrativas e/ou judiciais uma vez que a inadimplência da CONTRATADA, com 

referência às suas obrigações, não se transfere a Prefeitura. 

h) Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos tributos,

seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto do CONTRATO. 

i) Manter durante toda a execução dos serviços, em compatibilidade com as obrigações por ele

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

j) Respeitar as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na Consolidação das Leis do

Trabalho e legislação pertinente. 

k) Prestar os serviços de acordo com as exigências da fiscalização, atentando sempre para as normas da

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

l) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem

como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não sejam de 

sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho. 

13. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

O recebimento do serviço será feito por equipe ou comissão técnica, constituída pela Secretaria de Infraestrutura, para 
este fim. 

O objeto deste Contrato será recebido: 

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado,

assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA. 

b) Definitivamente - Caso não se constate nenhum problema de execução, durante o período mínimo citado no subitem

anterior, será procedido o recebimento definitivo do serviço pela equipe ou comissão técnica, mediante Termo 

de Recebimento Definitivo, circunstanciado, assinado pelas partes, após vistoria que comprove a adequação do 

objeto aos 

termos contratuais, observado o disposto na Lei n° 14.133/2021, não podendo este prazo ser superior a 90 

(noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados. 

O Termo de Entrega e Recebimento Definitivo só poderá ser emitido mediante inexistência de 

qualquer pendência no contrato. 

Somente serão emitidos atestados técnicos dos serviços após a emissão do Termo de Entrega e Recebimento 



Definitivo, caso não se constate nenhum problema operacional. 

14. DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS DOS SERVIÇOS

14.1. A Contratada deverá utilizar na execução dos serviços, funcionários contratados ou terceirizados, bem como

equipamentos de sua propriedade, sendo vedada a utilização de funcionários (servidores ou terceirizados) do 

Município, e equipamentos de propriedade do Município. 

14.2. A CONTRATADA estará obrigada a satisfazer aos requisitos e atender a todas as exigências e 

condições a seguir estabelecidas: 

a) Prestar os serviços de acordo com o PROJETO BÁSICO, parte integrante do edital.

b) Atender às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas internacionais

pertinentes ao objeto contratado.

c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequação, desempenho e qualidade dos serviços e bens, bem

como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado, mesmo que não

sejam de sua fabricação, garantindo seu perfeito desempenho.

d) Registrar o Contrato decorrente desta licitação no CREA, na forma da Lei, e apresentar o comprovante de

"Anotação de Responsabilidade Técnica" correspondente antes da apresentação da primeira fatura, sob

pena de retardar o processo de pagamento.

e) Registrar o Contrato decorrente desta licitação junto ao INSS, e apresentar a matrícula correspondente

antes da apresentação da primeira fatura, perante o CONTRATANTE, sob pena de retardar o processo de

pagamento;

f) Fornecer toda e qualquer documentação, cálculo estrutural, projetos, etc., produzidos durante a execução do

objeto do Contrato, de forma convencional e em meio digital.

g) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários,

até os limites previstos em lei.

h) A Contratada deverá, ainda, dispor dos recursos administrativos, financeiros, de transporte, de compras, etc.

que julgar conveniente para assegurar o bom andamento dos trabalhos, evitar interrupções e

descontinuidades e garantir o fiel cumprimento dos prazos estabelecidos.

15. DAS SUBCONTRATAÇÕES DOS SERVIÇOS

15.1. Os serviços objeto desta licitação somente poderá ser subcontratados parcialmente com autorização da

Prefeitura Municipal de BOM JESUS. 

15.2. A subcontratação não altera a responsabilidade da CONTRATADA, a qual continuará íntegra e 

solidária perante a CONTRATANTE. 

15.3. As subcontratações porventura realizadas serão integralmente custeadas pela CONTRATADA. 

15.4. Não poderá ser subcontratada empresa que tenha participado do processo licitatório e que tenha sido 

considerada inabilitada. 

15.5. A empresa subcontratada deverá apresentar património líquido igual a um terço do exigido da CONTRATADA 



PRINCIPAL e apresentar os documentos a seguir relacionados junto a Secretaria. 

15.5.1. Relação dos serviços a serem subcontratados. 

15.5.2. Demonstração da capacidade técnica operacional no mínimo igual a 50% (cinquenta por cento) dos 

serviços a serem subcontratados, bem como comprovação de possuir, em seu quadro funcional, 

profissional qualificado, nos termos da lei, para gerir os serviços que lhe forem subempreitadas. 

15.6. Qualquer subcontratação somente será possível com a anuência prévia da Secretaria de Infraestrutura, que 

exigirá contrato firmado entre a empresa vencedora e o seu subcontratado, mediante a apresentação de todos 

os documentos exigidos neste Edital e autorização expressa da Secretaria de Infraestrutura 

15.6.1. Da solicitação prevista no subitem acima, constará expressamente que a empresa CONTRATADA é a única 

responsável por todos os serviços executados pela Subcontratada, pelo faturamento em seu exclusivo 

nome, e por todos os demais eventos que envolvam o objeto desta Licitação. 

15.7. O contrato firmado entre a CONTRATADA e a Subcontratada será apresentado a Secretaria de Infraestrutura, 

que poderá objetar relativamente às cláusulas que possam vir em seu desfavor ou ensejar responsabilidades e 

encargos de qualquer natureza. 

15.8. A Subcontratada estará sujeita às exigências relativas a Encargos Sociais e Trabalhistas – EST e Segurança e 

Medicina do Trabalho. 

15.9. A empresa subcontratada deverá apresentar o comprovante de recolhimento da Anotação de Responsabilidade 

Técnica - ART no CREA, conforme condições estabelecidas para a empresa Contratada. 

15.10. Em hipótese nenhuma haverá relacionamento contratual ou legal da CONTRATANTE com os subcontratados. 

15.11. A CONTRATANTE reserva-se o direito de vetar a utilização de subcontratadas por razões técnicas ou administrativas. 

16. DAS CONDIÇÕES ADMINISTRATIVAS

Esse item determina as Cláusulas Administrativas aplicáveis ao Contrato que delega à CONTRATADA o 

gerenciamento completo do Sistema de Iluminação Pública no Município, por intermédio do qual - pontuado 

por obrigação de resultado, a CONTRATANTE empenhar-se-á para que a CONTRATADA assegure um serviço de 

excelente qualidade, exercendo controle, em conjunto com o próprio Município. 

16.1. Território de aplicação - O presente Contrato aplica-se a: 

16.1.1. Todas as instalações da rede de iluminação pública localizada sobre todos os logradouros, ruas e 

estradas, municipais ou outras sob a responsabilidade do Município, situadas no seu perímetro, 

incluindo sistemas, praças, estacionamentos da coletividade, que estejam em serviço na data da 

assinatura do Contrato. 

16.1.2. Todas as instalações novas realizadas no decorrer do Contrato, relacionadas com Iluminação Pública. 

16.2. Representante da CONTRATADA - Sem prejuízo ao seu Responsável Técnico, após 15 dias da assinatura do 

Contrato a CONTRATADA indicará, por escrito, a pessoa física que a representará, comprometendo-se a 

uma comunicação imediata no caso de sua posterior substituição. 

16.3. Convocação da CONTRATADA - A CONTRATADA ou seu representante e/ou Responsável Técnico terá 

obrigação de estar presente nos escritórios da CONTRATANTE ou em campo, sempre que convocado, cada 

vez que isso seja necessário. 



16.4. Exclusividade – A CONTRATANTE direcionará à CONTRATADA todos os serviços de iluminação pública que 

lhe sejam demandados e que estejam inseridos no escopo do presente Contrato, propiciando-lhe, 

destarte, exclusividade na execução dos serviços contratados durante a vigência do Contrato, em todo o 

Município. 

16.5. A CONTRATADA caberá o direito exclusivo e a obrigação de cercear a utilização por terceiros das 

instalações que lhe foram confiadas no âmbito desse Contrato. 

16.6. A CONTRATANTE propiciará à CONTRATADA o direito exclusivo de intervir nas suas instalações de 

distribuição de energia elétrica, acima e abaixo das vias públicas e privadas e das suas dependências, para 

efetuar todo e qualquer conserto ou manutenção nas instalações do Sistema de Iluminação Pública ou para 

realizar obras de expansão de iluminação pública, sob a condição de, nas intervenções, a CONTRATADA 

observar rigorosamente as normas técnicas e de operação da PREFEITURA. 

17. DA ADJUDICAÇÃO

O objeto da licitação será adjudicado ao autor da proposta vencedora, mediante Contrato a ser firmado 
entre este e o CONTRATANTE. O adjudicatário tem o prazo de 05 (cinco) dias úteis para assinatura do Contrato, 
contado da data de sua convocação para esse fim. 

18. DOS DIREITOS DE CONTROLE

A CONTRATADA possui o direito de controlar as obras de montagem de instalações de iluminação pública 
que terceiros venham, eventualmente e por autorização do Poder Público, realizar fora do presente Contrato. Esse 
controle se refere a totalidade das seguintes operações: 

• Projetos em execução, com participação em todas as reuniões referentes a tais projetos;

• Livre acesso as obras;

• Recepção provisória e definitiva etc.

A CONTRATADA deverá apontar aos responsáveis pela execução das obras e ao órgão do Poder Público 
que lhes deu autorização, os erros constatados e mais genericamente as suas observações, com confirmação por 
escrito em oito dias. 

19. DIREITOS DE CONTROLE DA CONTRATANTE

No âmbito da obrigação de alcançar resultados em que se encontra a CONTRATADA, a CONTRATANTE 
exercerá um direito de controle desses resultados. 



A CONTRATADA colocará à disposição da CONTRATANTE os seguintes instrumentos: 

• Acesso ao sistema de gerenciamento da iluminação pública - por intermédio de terminal de consulta

instalado pela CONTRATADA nas instalações da CONTRATANTE, compostos dos programas e equipamentos de

informática necessários ao acompanhamento de todas as atividades deste Contrato e das informações

pertinentes, através do sistema a ser implantado.

• "Termo de Contabilização do Sistema de Iluminação Pública" estabelecendo o número de pontos luminosos em
operação.

• Relatório de atividades sobre os resultados da exploração do período de execução do contrato. Esse relatório

será objeto de um registro de exploração estabelecido de comum acordo e assinado pelas duas partes.

• Acesso aos representantes da CONTRATANTE para verificar em campo ou por consulta a documentos

técnicos, se os serviços estão sendo executados conforme as prescrições do presente Contrato.

Para facilitar esse controle, a CONTRATADA convidará a CONTRATANTE com antecedência de oito dias para as 

operações de recebimento dos serviços de eficientização, das obras e serviços de melhoramento e ampliação e dos 

serviços de iluminação artística de realce e decorativa, previstos no presente Contrato. 

20. RESPONSABILIDADES

18.1. Responsabilidades da CONTRATADA 

18.1.1. Responsabilidades inerentes às atividades: Ao receber as instalações, fica a CONTRATADA responsável 

pelo bom funcionamento das mesmas, conforme as disposições determinadas neste Contrato. 

18.1.2. Responsabilidade em relação a terceiros: A CONTRATADA é responsável em relação a terceiros 

para qualquer dano corporal e/ou material, quer seja ele decorrente ou não de suas ações ou 

omissões na execução do presente Contrato, posto que lhe cabe a obrigação de assumir a 

responsabilidade pelos danos decorrentes da execução do mesmo, independentemente da 

existência de culpa ou dolo da sua parte, salvo se a CONTRATADA provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou ser a culpa exclusiva da PREFEITURA ou da pessoa que sofreu o 

dano. 

18.2. Responsabilidades da PREFEITURA 

18.2.1. A PREFEITURA assumirá as responsabilidades decorrentes da existência das instalações do Contrato, 

bem como as responsabilidades ligadas aos serviços e obras específicos, realizados antes do início 

do mesmo. 

18.2.2. A PREFEITURA responderá pelo Município por todos os danos causados por “Motivos de Força Maior", 
conforme 

definido no item 14.1. deste Contrato. 

21. DO SEGURO

19.1. À critério da CONTRATANTE poderá exigir da CONTRATADA a manutenção, durante a vigência do Contrato, 

seguro com o objetivo de cobrir eventuais danos, materiais e físicos, causados a terceiros (pessoas 

físicas ou jurídicas), seus empregados, empresas contratadas, salvo os danos resultantes de “Força 

Maior”. 

19.2. A CONTRATADA deverá comprovar ser a titular da Apólice de Seguro, caso seja exigência, especificada nesse 

item, num prazo de 30 dias após a assinatura do Contrato. 



22. DAS SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS

Esse item trata das situações excepcionais, denominadas de “Força Maior”, para efeitos de exclusão das responsabilidades da 

CONTRATADA. 

20.1. Motivos de Força Maior 

20.1.1. São considerados motivos de “Força Maior”, para os efeitos de exclusão de responsabilidade, 

os eventos excepcionais, aleatórios, imprevisíveis não domináveis no plano tecnológico, colocando 

a CONTRATADA na impossibilidade de assumir em parte ou na sua totalidade os seus 

compromissos contratuais, tais como: greves, enchentes, incêndios, catástrofes naturais, 

atentados, revolução, guerra e outros de mesma natureza e proporção. 

20.1.2. Na ocasião de tais acontecimentos, a CONTRATADA, deverá tomar junto com a PREFEITURA, todas 

as medidas necessárias para evitar uma parada definitiva dos serviços de Iluminação Pública. 

20.1.3. Poderão ser fixadas novas condições contratuais adaptadas às circunstâncias criadas pelo 

caso de “Força Maior” ocorrido. Nessas situações a CONTRATADA ficará isenta das penalidades 

previstas neste Contrato. 

20.1.4. No caso de greves de empregados/servidores da CONTRATADA ou da PREFEITURA, estas 

deverão tomar as medidas que forem necessárias para a normalização dos serviços em no 

máximo 5 (cinco) dias, não sendo imputável por qualquer das partes ônus adicional à outra. 

21. DA INDIVISIBILIDADE DO CONTRATO

Os serviços sendo objeto do Contrato não podem ser objeto de fracionamento pela CONTRATANTE, divididos em lotes ou 

parcelas. 

22. DA UTILIZAÇÃO DAS VIAS E APOIO DO MUNICÍPIO

22.1. Para o exercício dos serviços contratados, a CONTRATADA deverá observar as condições do presente 

Contrato e as Normas em vigor que regem o sistema de vias públicas. 

22.2. A CONTRATANTE compromete-se em apoiar a CONTRATADA para a obtenção das autorizações de ocupação 

dos espaços pertencendo ao domínio público e não administrados pelo Município. 

22.3. A CONTRATANTE se empenhará, em auxílio à CONTRATADA, para conseguir, após solicitação desta, qualquer 

autorização que se fizer necessária para assegurar a manutenção, a substituição ou a instalação das 

obras, objeto do Contrato, sobre ou sob os edifícios construídos ou não, e não pertencentes ao Município. 

23. DA RESCISÃO

23.1. O CONTRATANTE poderá rescindir o Contrato, independente de interpelação judicial ou extrajudicial e de 

qualquer indenização, nos seguintes casos: 

a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou

prazos, por parte da CONTRATADA;

b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;



c) O cometimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADA;

d) Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 do Estatuto das Licitações;

A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditiva da execução do Contrato. 

24. DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO

No vencimento do período contratual, a CONTRATADA será obrigada de entregar à CONTRATANTE em bom 

estado de funcionamento e conservação, as instalações e equipamentos que fazem parte do Sistema de Iluminação 

Pública, bem como a base de dados cadastrais do patrimônio físico em meio digital, plantas e esquemas que foram 

utilizados durante a execução dos serviços contratados, e, ainda, os registros dos atendimentos em curso com 

todas as informações pertinentes. 

24.1. Entrega e Avaliação do Estado do Sistema 

24.1.1. Três meses antes do término do Contrato, as partes organizarão uma avaliação pericial, 

conforme roteiro previamente acordado. 

24.1.2. Essa avaliação determinará, se haverá necessidade de realização de obras nas instalações que 

ficaram sobre a responsabilidade da CONTRATADA durante a vigência do Contrato de modo a 

deixá-las em bom estado de funcionamento. 

24.1.3. Se houver necessidade de obras, estas deverão ser realizadas pela CONTRATADA, sem nenhum 

ônus para a CONTRATANTE. 

24.2. Retomada dos Estoques 

24.2.1. No vencimento do Contrato ou em caso de rescisão do mesmo por parte da CONTRATANTE o estoque 

de materiais e peças de reposição especificadas para as instalações de responsabilidade da 

CONTRATADA será transferido (devidamente registrado num termo específico), para a guarda da 

CONTRATRANTE contra ressarcimento à CONTRATADA ao seu valor líquido contábil após o 

inventário contraditório. 

25. DOS EQUIPAMENTOS E EQUIPES TÍPICAS

25.1. Veículos 

A Contratada deverá manter sobre todos os equipamentos utilizados para execução dos serviços 

contratuais, rigoroso controle e monitoramento quanto à segurança e condições operacionais adequadas para o 

uso. 

25.1.1 A Contratada obriga-se a manter seus veículos para a execução dos serviços, especificados 

neste Termo de Referência, devidamente identificados, conforme o padrão indicado pela 

Prefeitura Municipal. 

25.1.2 A idade máxima permitida para cada tipo de veículo, a partir do ano de fabricação, deverá 

obedecer aos seguintes critérios: veículos leves – até 10 anos; veículos tipo pick-up – até 10 

anos, e veículos pesados, tipo caminhões – até 15 anos. Independentemente deste limite de 

idade para a frota, os veículos deverão estar em perfeitas condições de funcionamento, 

apresentação, asseio, segurança, e também obedecer às regras impostas pela quanto a 

inspeção veicular e atender o disposto na legislação pertinente. 

25.1.3 DESCRIÇÃO Cesta Aérea Simples (isolado no mínimo para classe 15kV) - 



Montada em um veículo automotor com capacidade de 8 toneladas, com 

dispositivo de elevação, lança telescópica articuláveis com acionamento 

hidráulico pelo próprio motor do veículo. Estabilizadores hidráulicos em “A” ou 

“H”, para movimentos inclinados ou verticais. Caçamba (cesta) em “fiberglass”, 

com capacidade mínima para 136 kgf. Altura de alcance 10 a 15 metros. 

25.2 Ferramentas: 

A seguir contém as ferramentas de uso individual e coletivo que deverão ser utilizadas pelas 
equipes de campo: 
• Alicate bomba d’água - Conexão de fios e cabos, com conectores do tipo cunha
• Alicate universal de 8” c/ isolação - Corte e emenda de fios e cabos
• Alicate de compressão para fios e cabos de 6 a 16 mm² - Conexão de fios e cabos,
utilizando conectores de compressão
• Caixa para ferramentas - Guarda e organização de ferramentas
• Carretilha c/ corda 3/8” - Içar e baixar materiais
• Chave de boca regulável 8” e/ou 10” - Adequada para diversos diâmetros de parafusos
• Chaves de fenda de 3” fina, 4”, 6” e 8” com cabo plástico ou de madeira - Adequada para
diversos diâmetros de parafusos
• Conjunto de aterramento temporário para rede de baixa tensão - Proteção de
funcionários nos serviços na rede desenergizada
• Extrator de casquilho - Retirada da rosca da lâmpada com bulbo quebrado, do soquete
• Extrator de conector cunha - Retirada de conector cunha
• Faca curva - Descascar fios e cabos
• Lâmina de serra para ferro de 1/2“ x 12 - Corte de parafusos e cabos. Corte, em caso de
emergência, de postes e braços metálicos
• Lanterna de 03 pilhas - Iluminação do local de trabalho
• Multiteste - amperímetro e voltímetro (tipo alicate) - Verificação e medição de corrente e
tensão
• Dispositivo teste reator E-40 - Verificação de equipamento ou reator VM (250 W e 400 W)
VS (100 W a 400 W)
• Dispositivo teste reator E-27 - Verificação de equipamento ou reator VM (125 W) VS (70
W)
• Dispositivo teste ignitor - Verificação de ignitor VS (70 W a 400 W)
• Ponteiro de aço de 5/8” x 10” - Utilização na escavação
• Prumo - Certificação do alinhamento dos equipamentos
• Sacola de lona para ferramentas - Sacola de uso individual
• Teste de neon - Verificação de existência de energia
• Alavanca sextavada de 1” - Serviços em bases de postes e outros
• Balde plástico (18 litros); - Limpeza
• Chave de cano de 18” (grifo) - Serviços em geral
• Chave estrela 18 x 19 mm - Fixação de parafusos
• Escova de aço - Limpeza de conectores, nas conexões e de postes
• Lima chata de 8” (murça) - Ajustes de materiais
• Lima redonda de 10” (bastarda) - Abertura e ajustes em orifícios
• Luva de borracha - isolamento mínimo de 1 Kv - Usada em rede de baixa tensão
• Equipamento para arqueação - Utilizado em braçadeira/fita de aço inoxidável
• E outros que se fizerem necessário para a correta execução do serviço.

25.3 Equipes: 

As equipes serão compostas por no mínimo 01 eletricista-motorista e um ajudante de 
eletricista, devidamente equipados com EPIs e EPCs. Os colaborados deveram receber 
treinamentos específicos para a correta execução dos serviços, bem como: 

25.3.1 Os eletricistas e ajudantes obrigatoriamente deveram possuir o curso de Norma 



Regulamentadora 10 (NR 10) SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE 

atualizadas; 

25.3.2 Os eletricistas e ajudantes obrigatoriamente deveram possuir o curso de Norma 

Regulamentadora 35 (NR 35) SEGURANÇA EM TRABALHO EM ALTURA atualizadas; 

Os eletricistas-motoristas obrigatoriamente deveram possuir o curso de Norma Regulamentadora 12 (NR 12) 
SEGURANÇA NO TRABALHO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS atualizadas. 

25.4 Demais Colaboradores 

A CONTRATANTE deve ainda manter em seu quadro de colaboradores ao menos 01 (um) profissional para cada 
item 

a seguir: 

25.4.1 Engenheiro Eletricista obrigatoriamente com registro ativo no CREA. 

25.4.2 Engenheiro de Segurança do Trabalho obrigatoriamente com registro ativo no CREA. 

25.4.3 Arquiteto obrigatoriamente com registro ativo no CAU 

DA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

26. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS

Para todos os itens descritos nas Planilhas de Preços Unitários, independentemente de se encontrarem 

explicitados ou não, deverão estar incluídos os seguintes componentes de custos: 

a) Mão de Obra

Todas as despesas com mão de obra, direta ou indireta para execução, supervisão, planejamento, 

suprimento, controle de qualidade e todas as demais ações que se façam necessárias à execução das 

atividades descritas em cada item, inclusive os encargos sociais definidos por Lei e por força de 

acordos/dissídios coletivos do sindicato patronal da categoria profissional e das empresas. 

b) Transporte

Nos custos também deverá ser previsto o transporte para deslocamento do pessoal da empreiteira até o 

ponto de execução dos serviços. Também deverá estar incluso o transporte de materiais do 

almoxarifado do Município ou do almoxarifado da CONTRATADA até o local de aplicação, bem como o do 

equipamento ou material substituído até o depósito da CONTRATADA e/ou Município. 

c) Equipamentos

Deverão estar previstos os custos de alocação de todos os equipamentos e ferramental necessários para a 

execução de cada atividade descrita. 

d) Testes

Todos os custos de testes e verificação das instalações deverão estar englobados. 

e) Acondicionamento e Embalagem

Deverão ser previstos os custos de acondicionamento (abertura e/ou fechamento) de materiais e 

equipamentos que serão aplicados e/ou devolvidos e a embalagem para devolução eventual de material 

retirado à Município. Nos custos de embalagem deverão estar inclusos os de identificação dos equipamentos e 

materiais embalados. 

f) Aquisição de Equipamento e Materiais



Todos os custos de aquisição de equipamentos e materiais deverão ser incluídos quando pertinentes, 

englobando tanto o equipamento/material como o gerenciamento de compra, os custos de impostos 

incidentes, controle de qualidade, inspeções, transporte do local de fabricação ou aquisição até o almoxarifado 

do Município (ou da CONTRATADA) e os demais custos inerentes. Deverão ser considerados os custos de 

aquisição dos materiais em fornecedores tradicionais, certificados pelo Município e/ou concessionária 

distribuidora de energia elétrica. 

g) Despesas Indiretas, Remuneração e Impostos

No preço ofertado pela CONTRATADA deverão ser considerados os custos indiretos, a remuneração da 

empresa, bem como os impostos incidentes segundo as legislações tributárias federais, estadual e municipal 

vigente. 

27. NORMAS GENÉRICAS

Todos os serviços a serem desenvolvidos deverão ser executados segundo os padrões e requisitos 

previstos nas normas pertinentes e vigentes do Município, ABNT, bem como as relativas à Segurança e Medicina 

do Trabalho e ao Trânsito. 

a) É de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a recomposição dos passeios ou logradouros

públicos, necessária em função dos trabalhos executados pela mesma.

b) É de responsabilidade da contratada desenvolver projeto de sinalização e de operar e monitorar a

sinalização em sistema viário onde haja intervenção de obras de IP para garantia da normalidade

do fluxo do transido de veículos.

28. LEGISLAÇÃO

a) Norma Técnica NT-007/2015-R-06 (Fornecimento de Energia Elétrica para Iluminação Pública) e PE-

030/2015 R- 01 (Instalações de Iluminação Pública) da Enel;

b) Resolução ANEEL nº 414 de 09/09/2010;

c) NR 10 e Complementar (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade);

d) NBR 5101 (Iluminação Pública – Procedimento);

e) NBR 5461(Iluminação - Terminologia);

f) NBR 15129 (Luminárias para Iluminação Pública – Requisitos Particulares);

g) PEX-006 (Execução de Instalação e de Manutenção do Sistema de Iluminação Pública) e POP-003

(Trabalhos em Redes Energizadas) da Enel;

h) NBR 13593 (Reator e Ignitor para Lâmpada a Vapor de Sódio a Alta Pressão, Especificação e Ensaios);

i) NBR 14305 (Reator e Ignitor para Lâmpada de Vapor Metálico, Requisitos e Ensaios);

j) NBR 60662 (Lâmpadas a Vapor de Sódio a Alta Pressão – Especificação);

k) NBR 61167 (Lâmpadas a Vapor Metálico);

l) NBR 60529 (Graus de Proteção para Invólucros de Equipamentos Elétricos).



29. PRAZO DE EXECUÇÃO DO PROJETO

O prazo para execução dos serviços será de até 12 (doze) meses, a contar da data da emissão da respectiva 

ordem de serviço, e em conformidade com os Cronogramas Físico-Financeiro, integrante do Projeto Básico. 

30. DOS ANEXOS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA;

COMPOSIÇÃO DE PREÇO

ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS;

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DOS SERVIÇOS;

BDI (PLANILHA DE BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS);

31. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Contratada é obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ela assumidas, todas as condições da habilitação e qualificações exigidas na licitação. 

De acordo com a Resolução nº 425/98 - CONFEA, a Contratada deverá apresentar a competente 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, dentro de 15 (quinze) dias, contados da data da assinatura do 

Contrato. 

A Contratada assumirá integral responsabilidade civil e penal pela boa execução e eficiência dos 

serviços que realizar, de acordo com o presente Projeto Básico, bem como pelos danos decorrentes da 

realização dos referidos trabalhos ou decorrentes do não atendimento dos serviços previstos, inclusive 

quanto a terceiros. 

A Contratada é obrigada a obedecer às exigências do CREA, bem como às prescrições das normas da 

ABNT, NR-10 e demais especificações e normas de execução dos serviços que o MUNICIPIO venha a exigir por 

razões de ordem técnica ou de conveniência à coletividade. 

Correrá por conta exclusiva da Contratada a responsabilidade por quaisquer acidentes de trabalho na 

execução dos serviços contratados e uso indevido de patentes e/ou direitos autorais. 

A Contratada é obrigada a recompor, ao término dos serviços, as condições originais, obedecendo 

aos padrões estabelecidos, dos passeios, leitos carroçáveis e demais logradouros públicos danificados em 

função dos trabalhos executados pela Contratada. 

BOM JESUS / PI, MARÇO DE 2026. 



Obra Bancos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O 

GERENCIAMENTO INTEGRAL DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA (IP), 

COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO, 

EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE IP DO MUNICIPIO DE 

BOM JESUS - PI. 

SINAPI - 01/2026 - Piauí

ORSE - 12/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

Quant. Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1 4.427.449,44 100,00 %

Total do BDI 964.616,54

Total Geral 4.427.449,44

Item Descrição

Total sem BDI 3.462.832,90

B.D.I. Encargos Sociais
27,86% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida



Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O 

GERENCIAMENTO INTEGRAL DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA (IP), 

COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO, 

EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE IP DO MUNICIPIO DE 

BOM JESUS - PI. 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com 

BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1 4.427.449,44 4.427.449,44 100,00 %

 1.1 GRUPO 1 - MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO 1 580.122,96 580.122,96 13,10 %

 1.1.1  DI - 

COMP.DI.29 

Próprio SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E "CALL-CENTER" PARA ADMINISTRAÇÃO 

DAS DEMANDAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO COM 

FUNCIONANAMENTO EM HORÁRIO COMERCIAL.

MÊS 12 20.126,38 25.733,58 308.802,96 6,97 %

 1.1.2  DI - 

COMP.DI.17 

Próprio SERVIÇO DE CADASTRAMENTO DO ACERVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

MUNICIPAL, COM LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

GEORREFERENCIADAS, ELÉTRICAS E LUMINOTÉCNICAS EM 

PLATAFORMA INTEGRADA AO SISTEMA DE GESTÃO DO PARQUE, 

INCLUSO EMPLAQUETAMENTO

PL 8500 24,97 31,92 271.320,00 6,13 %

 1.2 GRUPO 2 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS 1 2.693.360,00 2.693.360,00 60,83 %

 1.2.1  DI - 

COMP.DI.18 

Próprio INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA LED EM POSTE POTÊNCIA 

MÍN. 50W

UN 1000 762,95 975,50 975.500,00 22,03 %

 1.2.2  DI - 

COMP.DI.20 

Próprio INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA LED EM POSTE POTÊNCIA 

MÍN. 150W

UN 1000 1.214,60 1.552,98 1.552.980,00 35,08 %

 1.2.3  DI - 

COMP.DI.26 

Próprio INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA ABERTO COM LAMPADA LED 

BULBO DE POTENCIA MÍN. 50W (SOQUETE E27)

UN 500 257,91 329,76 164.880,00 3,72 %

 1.3 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE REFLETORES 1 32.376,00 32.376,00 0,73 %

 1.3.1  DI - 

COMP.DI.22 

Próprio INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE PROJETOR LED EM POSTE POTÊNCIA 

MÍN. 150W

UN 20 416,30 532,28 10.645,60 0,24 %

 1.3.2  DI - 

COMP.DI.24 

Próprio INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE PROJETOR LED EM POSTE POTÊNCIA 

MÍN. 300W

UN 20 849,78 1.086,52 21.730,40 0,49 %

 1.4 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇOS, SUPORTES E 

FITAS INOX

1 354.112,00 354.112,00 8,00 %

 1.4.1  DI - 

COMP.DI.4 

Próprio INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE SUPORTE DE TOPO EM POSTE P/ 02 

PÉTALA

UN 100 181,38 231,91 23.191,00 0,52 %

 1.4.2  DI - 

COMP.DI.5 

Próprio INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE SUPORTE DE TOPO EM POSTE P/ 03 

PÉTALA

UN 50 203,45 260,13 13.006,50 0,29 %

 1.4.3  DI - 

COMP.DI.6 

Próprio INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE FITA DE AÇO INOX M 200 8,79 11,23 2.246,00 0,05 %

 1.4.4  DI - 

COMP.DI.7 

Próprio INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO A 

FOGO COM DIÂMENTRO EXTERNO DE 48MM E COMPRIMENTO MÍNIMO 

DE 1000MM PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (INCLUINDO 

FERRAGENS)

UN 300 401,30 513,10 153.930,00 3,48 %

 1.4.5  DI - 

COMP.DI.8 

Próprio INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO A 

FOGO COM DIÂMENTRO EXTERNO DE 48MM E COMPRIMENTO MÍNIMO 

DE 2000MM PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (INCLUINDO 

FERRAGENS)

UN 150 472,14 603,67 90.550,50 2,05 %

 1.4.6  DI - 

COMP.DI.23 

Próprio INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO ORNAMENTAL 2000MM 

(INCLUINDO FERRAGENS)

UN 100 556,77 711,88 71.188,00 1,61 %

 1.5 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTORES 1 339.331,00 339.331,00 7,66 %

 1.5.1  C4377 SEINFRA CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² M 1800 8,06 10,30 18.540,00 0,42 %

 1.5.2  C0554 SEINFRA CABO EM PVC 1000V  4MM2 M 800 9,72 12,42 9.936,00 0,22 %

 1.5.3  C4558 SEINFRA CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² M 2000 10,72 13,70 27.400,00 0,62 %

 1.5.4  DI - 

COMP.DI.9 

Próprio INSTALAÇÃO DE REDE MULTIPLEXADA EM POSTE. ISOLAÇÃO XLPE. 

CLASSE 0,6/1,0KV. 1X16+16MM2

UN 1500 70,32 89,91 134.865,00 3,05 %

 1.5.5  DI - 

COMP.DI.10 

Próprio INSTALAÇÃO DE REDE MULTIPLEXADA EM POSTE. ISOLAÇÃO XLPE. 

CLASSE 0,6/1,0KV. 3X16+16MM2

UN 1500 77,48 99,06 148.590,00 3,36 %

 1.6 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO ARMAÇÕES E CONEXÕES 1 67.573,00 67.573,00 1,53 %

 1.6.1  DI - 

COMP.DI.11 

Próprio INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA EM POSTE 01 

VIA

UN 150 147,29 188,32 28.248,00 0,64 %

 1.6.2  DI - 

COMP.DI.12 

Próprio INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CONECTOR PERFUREANTE EM REDE 

AÉREA ISOLADA - CU/AL 2,5 A 95MM2 / 95MM2

UN 500 28,76 36,77 18.385,00 0,42 %

 1.6.3  DI - 

COMP.DI.13 

Próprio INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CONECTOR AMPACTINHO OU CUNHA EM 

REDE AÉREA NÃO ISOLADA - 1,5 A 4MM2 - 10 A 16MM2

UN 500 32,76 41,88 20.940,00 0,47 %

 1.7 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE ATERRAMENTO 1 8.875,00 8.875,00 0,20 %

 1.7.1  DI - 

COMP.DI.25 

Próprio INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO COM 

CONECTOR

UN 50 138,83 177,50 8.875,00 0,20 %

 1.8 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE POSTE 1 69.658,15 69.658,15 1,57 %

 1.8.1  C4959 SEINFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 

9,00M, PESO APROXIMADO 670 KG

UN 10 1.337,21 1.709,75 17.097,50 0,39 %

 1.8.2  C4960 SEINFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, 

H=11,00M, PESO APROXIMADO 910KG

UN 10 1.755,88 2.245,06 22.450,60 0,51 %

 1.8.3  C4968 SEINFRA POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 

9,00M, PESO APROXIMADO 470KG

UN 10 1.445,56 1.848,29 18.482,90 0,42 %

 1.8.4  C3626 SEINFRA POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 

OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS

UN 5 1.444,11 1.846,43 9.232,15 0,21 %

 1.8.5  C2010 SEINFRA POSTE DE FERRO P/JARDIM H=2.80M, C/GLOBO DE VIDRO, S/ LÂMPADA UN 5 374,63 479,00 2.395,00 0,05 %

 1.9 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE MONTAGEM DE 

QUADROS E COMANDOS ELÉTRICOS

1 106.433,33 106.433,33 2,40 %

 1.9.1  C1030 SEINFRA CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W UN 800 86,15 110,15 88.120,00 1,99 %

 1.9.2  C2066 SEINFRA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, 

C/BARRAMENTO

UN 3 223,93 286,31 858,93 0,02 %

 1.9.3  DI - 

COMP.DI.14 

Próprio INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICO UN 5 512,69 655,52 3.277,60 0,07 %

 1.9.4  DI - 

COMP.DI.15 

Próprio INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO UN 10 1.084,29 1.386,37 13.863,70 0,31 %

 1.9.5  DI - 

COMP.DI.16 

Próprio INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR MONOFÁSICO ATÉ 25A UN 10 24,49 31,31 313,10 0,01 %

 1.10 DISPONIBILIDADES DE TURMAS 1 175.608,00 175.608,00 3,97 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 01/2026 - Piauí

ORSE - 12/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

27,86% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Orçamento Sintético



 1.10.1  DI - 

COMP.DI.27 

Próprio DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO EQUIPADO COM MUNCK COM MOTORISTA 

OPERADOR (COMBUSTÍVEL INCLUSO) - DIAS ÚTEIS E SÁBADOS

H 400 228,91 292,68 117.072,00 2,64 %

 1.10.2  DI - 

COMP.DI.28 

Próprio DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO EQUIPADO COM MUNK E MOTORISTA 

OPERADOR (COMBUSTÍVEL INCLUSO) - DOMINGOS E FERIADOS

H 200 228,91 292,68 58.536,00 1,32 %

964.616,54

Total Geral 4.427.449,44

Total sem BDI 3.462.832,90

Total do BDI



Obra Bancos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O 

GERENCIAMENTO INTEGRAL DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA (IP), 

COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO, 

EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE IP DO MUNICIPIO DE 

BOM JESUS - PI. 

SINAPI - 01/2026 - Piauí

ORSE - 12/2025 - 

Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
 1 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 100,00%

4.427.449,44

8,33%

368.806,54

8,33%

368.806,54

8,33%

368.806,54

8,33%

368.806,54

8,33%

368.806,54

8,33%

368.806,54

8,33%

368.806,54

8,33%

368.806,54

8,33%

368.806,54

8,33%

368.806,54

8,33%

368.806,54

8,37%

370.577,52
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37%

368.806,53 368.806,53 368.806,53 368.806,53 368.806,53 368.806,53 368.806,53 368.806,53 368.806,53 368.806,53 368.806,53 370.577,51

8,33% 16,66% 24,99% 33,32% 41,65% 49,98% 58,31% 66,64% 74,97% 83,3% 91,63% 100,0%

368.806,53 737.613,06 1.106.419,59 1.475.226,12 1.844.032,65 2.212.839,18 2.581.645,71 2.950.452,24 3.319.258,77 3.688.065,30 4.056.871,83 4.427.449,44

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

B.D.I. Encargos Sociais
27,86% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro



 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  DI - 

COMP.DI.29 

Próprio SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E "CALL-CENTER" PARA ADMINISTRAÇÃO 

DAS DEMANDAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO COM 

FUNCIONANAMENTO EM HORÁRIO COMERCIAL.

MÊS 1,0000000 20.126,38 20.126,38

Insumo  I7979 SEINFRA SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CADASTRAMENTO COM BANCO DE 

DADOS, INTERFACE AMIGÁVEL, PLATAFORMA WINDOWS

UN 0,0800000 6.720,08 537,60

Insumo  I0149 SEINFRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO H 220,0000000 20,59 4.529,80

Insumo  I8610 SEINFRA COMPUTADOR UNxMÊS 2,0000000 170,00 340,00

Insumo  I8597 SEINFRA GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO HxMÊS 1,0000000 7.699,78 7.699,78

Insumo  I6035 SEINFRA SUPERVISOR DE CADASTRO H 220,0000000 26,86 5.909,20

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 500,0000000 1,10 550,00

Insumo  I10255 SEINFRA PLANO DE TELEFONIA + INTERNET MÊS 1,0000000 100,00 100,00

Insumo  I8614 SEINFRA TELEFONE MÓVEL UNxMÊS 2,0000000 230,00 460,00

MO sem LS => 19.038,78 LS => 0,00 MO com LS => 19.038,78

Valor do BDI => 5.607,20 25.733,58

 1.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  DI - 

COMP.DI.17 

Próprio SERVIÇO DE CADASTRAMENTO DO ACERVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

MUNICIPAL, COM LEVANTAMENTO E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

GEORREFERENCIADAS, ELÉTRICAS E LUMINOTÉCNICAS EM 

PLATAFORMA INTEGRADA AO SISTEMA DE GESTÃO DO PARQUE, 

INCLUSO EMPLAQUETAMENTO

PL 1,0000000 24,97 24,97

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 24,79 4,95

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 30,09 6,01

Insumo  I0024 SEINFRA ADESIVO DE CONTATO KG 0,0200000 38,35 0,76

Insumo  I7413 SEINFRA PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÀO ALUM. 2,5x5,0 UN 1,0000000 7,86 7,86

Insumo  I0592 SEINFRA CAMINHONETE SAVEIRO (CHI) H 0,2000000 26,40 5,28

Insumo  I8973 SEINFRA ALUGUEL DE EQUIPAMENTO PARA COLETA DE DADOS, DO TIPO 

"TABLET", COM SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 4.2 OU VERSÃO 

SUPERIOR

H 0,2000000 0,59 0,11

MO sem LS => 7,98 LS => 0,00 MO com LS => 7,98

Valor do BDI => 6,95 31,92

 1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  DI - 

COMP.DI.18 

Próprio INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA LED EM POSTE POTÊNCIA 

MÍN. 50W

UN 1,0000000 762,95 762,95

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 24,79 12,39

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 30,09 15,04

Insumo  14112 ORSE Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 50 W, 5.000 K, 

IP-66,IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,8000 lm e 54.000h, com base para Relé 3 

PINOS, modelo GL421 G-Light ou similar

un 1,0000000 609,32 609,32

Insumo  I0705 SEINFRA CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 0,5000000 167,91 83,95

Insumo  I0502 SEINFRA CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA 1000W, C/ SUPORTE UN 1,0000000 42,25 42,25

MO sem LS => 19,95 LS => 0,00 MO com LS => 19,95

Valor do BDI => 212,55 975,50

 1.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  DI - 

COMP.DI.20 

Próprio INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA LED EM POSTE POTÊNCIA 

MÍN. 150W

UN 1,0000000 1.214,60 1.214,60

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 24,79 12,39

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 30,09 15,04

Insumo  I0502 SEINFRA CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA 1000W, C/ SUPORTE UN 1,0000000 42,25 42,25

Insumo  14120 ORSE Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 100 W, 5.000 K, 

IP-66, IRC 70, FP>0,95, 170lm/w,16.0000 lm e 54.000h, com base para Relé 7 

PINOS, Dimerizável,  modelo GL421 G-Light ou similar

un 1,0000000 1.060,97 1.060,97

Insumo  I0705 SEINFRA CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 0,5000000 167,91 83,95

MO sem LS => 19,95 LS => 0,00 MO com LS => 19,95

Valor do BDI => 338,38 1.552,98

 1.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  DI - 

COMP.DI.26 

Próprio INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA ABERTO COM LAMPADA LED 

BULBO DE POTENCIA MÍN. 50W (SOQUETE E27)

UN 1,0000000 257,91 257,91

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 30,09 15,04

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 24,79 12,39

Insumo  13285 ORSE Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum  ou similar un 1,0000000 31,66 31,66

Insumo  8928 ORSE Soquete ou bocal de louça (porcelana) E27 de tempo, ref.MT-2233, marca 

Decorlux ou similar

un 1,0000000 6,45 6,45

Insumo  I0705 SEINFRA CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 0,5000000 167,91 83,95

Insumo  I2371 SEINFRA LUMINARIA FECHADA DO TIPO INCORPA LP 14/2 UN 1,0000000 108,42 108,42

MO sem LS => 19,95 LS => 0,00 MO com LS => 19,95

Valor do BDI => 71,85 329,76

 1.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Franquia

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO INTEGRAL 

DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA (IP), COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE IP 

DO MUNICIPIO DE BOM JESUS - PI. 

SINAPI - 01/2026 - Piauí

ORSE - 12/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

27,86% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Material

Material

Composições Principais

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Serviços

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Equipamento

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Equipamento

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Material

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo



Composição  DI - 

COMP.DI.22 

Próprio INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE PROJETOR LED EM POSTE POTÊNCIA 

MÍN. 150W

UN 1,0000000 416,30 416,30

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 30,09 15,04

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 24,79 12,39

Insumo  I0705 SEINFRA CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 0,5000000 167,91 83,95

Insumo  I0502 SEINFRA CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA 1000W, C/ SUPORTE UN 1,0000000 42,25 42,25

Insumo  13291 ORSE Refletor simples  LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Bivolt, marca 

Nitrolux ou similar

un 1,0000000 262,67 262,67

MO sem LS => 19,95 LS => 0,00 MO com LS => 19,95

Valor do BDI => 115,98 532,28

 1.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  DI - 

COMP.DI.24 

Próprio INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE PROJETOR LED EM POSTE POTÊNCIA 

MÍN. 300W

UN 1,0000000 849,78 849,78

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 24,79 12,39

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 30,09 15,04

Insumo  I0705 SEINFRA CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 0,5000000 167,91 83,95

Insumo  13792 ORSE Refletor Slim  LED 300W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-

light ou similar

un 1,0000000 738,40 738,40

MO sem LS => 19,95 LS => 0,00 MO com LS => 19,95

Valor do BDI => 236,74 1.086,52

 1.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  DI - 

COMP.DI.4 

Próprio INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE SUPORTE DE TOPO EM POSTE P/ 02 

PÉTALA

UN 1,0000000 181,38 181,38

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 30,09 15,04

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 24,79 12,39

Insumo  I0705 SEINFRA CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 0,5000000 167,91 83,95

Insumo  I6797 SEINFRA NÚCLEO P/02 LUMINÁRIAS FAB. REEME REF.:ZE-157 OU SIMILAR UN 1,0000000 70,00 70,00

MO sem LS => 19,95 LS => 0,00 MO com LS => 19,95

Valor do BDI => 50,53 231,91

 1.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  DI - 

COMP.DI.5 

Próprio INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE SUPORTE DE TOPO EM POSTE P/ 03 

PÉTALA

UN 1,0000000 203,45 203,45

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 30,09 15,04

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 24,79 12,39

Insumo  I6798 SEINFRA NÚCLEO P/03 LUMINÁRIAS FAB. REEME REF.:ZE-157 OU SIMILAR UN 1,0000000 92,07 92,07

Insumo  I0705 SEINFRA CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 0,5000000 167,91 83,95

MO sem LS => 19,95 LS => 0,00 MO com LS => 19,95

Valor do BDI => 56,68 260,13

 1.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  DI - 

COMP.DI.6 

Próprio INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE FITA DE AÇO INOX M 1,0000000 8,79 8,79

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 30,09 3,00

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 24,79 2,47

Insumo  I6422 SEINFRA FITA DE INOX P/ FIXAÇÃO DO ELETRODUTO NO POSTE M 1,0000000 3,32 3,32

MO sem LS => 3,99 LS => 0,00 MO com LS => 3,99

Valor do BDI => 2,44 11,23

 1.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  DI - 

COMP.DI.7 

Próprio INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO A 

FOGO COM DIÂMENTRO EXTERNO DE 48MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 

1000MM PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (INCLUINDO 

FERRAGENS)

UN 1,0000000 401,30 401,30

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,79 24,79

Composição 

Auxiliar

 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 31,04 31,04

Composição 

Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 29,26 29,26

Composição 

Auxiliar

 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,09 24,09

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 30,09 30,09

Insumo  I8070 SEINFRA ARRUELA QUADRADA 50 x 3mm COM FURO DE 15mm UN 2,0000000 0,96 1,92

Insumo  I8071 SEINFRA ARRUELA REDONDA 32 x 3mm COM FURO DE 18mm UN 2,0000000 0,66 1,32

Insumo  I8072 SEINFRA PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16 x 2 UN 2,0000000 0,98 1,96

Insumo  I8079 SEINFRA PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16 x 2 C-350, R-220 UN 2,0000000 9,04 18,08

Insumo  I2171 SEINFRA TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2') M 1,0000000 70,84 70,84

Insumo  I0705 SEINFRA CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 1,0000000 167,91 167,91

MO sem LS => 100,90 LS => 0,00 MO com LS => 100,90

Valor do BDI => 111,80 513,10

 1.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  DI - 

COMP.DI.8 

Próprio INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO METÁLICO GALVANIZADO A 

FOGO COM DIÂMENTRO EXTERNO DE 48MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 

2000MM PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (INCLUINDO 

FERRAGENS)

UN 1,0000000 472,14 472,14

Composição 

Auxiliar

 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,09 24,09

Composição 

Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 29,26 29,26

Composição 

Auxiliar

 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 31,04 31,04

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 30,09 30,09

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,79 24,79

Insumo  I8071 SEINFRA ARRUELA REDONDA 32 x 3mm COM FURO DE 18mm UN 2,0000000 0,66 1,32

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Equipamento

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Equipamento

Material

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Equipamento

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Material

Material

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material



Insumo  I0705 SEINFRA CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 1,0000000 167,91 167,91

Insumo  I8072 SEINFRA PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16 x 2 UN 2,0000000 0,98 1,96

Insumo  I8079 SEINFRA PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16 x 2 C-350, R-220 UN 2,0000000 9,04 18,08

Insumo  I2171 SEINFRA TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2') M 2,0000000 70,84 141,68

Insumo  I8070 SEINFRA ARRUELA QUADRADA 50 x 3mm COM FURO DE 15mm UN 2,0000000 0,96 1,92

MO sem LS => 100,90 LS => 0,00 MO com LS => 100,90

Valor do BDI => 131,53 603,67

 1.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  DI - 

COMP.DI.23 

Próprio INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇO ORNAMENTAL 2000MM 

(INCLUINDO FERRAGENS)

UN 1,0000000 556,77 556,77

Composição 

Auxiliar

 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 31,04 31,04

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 31,50 31,50

Composição 

Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 29,26 29,26

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,79 24,79

Composição 

Auxiliar

 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,09 24,09

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 30,09 30,09

Insumo  I8079 SEINFRA PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16 x 2 C-350, R-220 UN 2,0000000 9,04 18,08

Insumo  I0749 SEINFRA MÁQUINA DE SOLDA (CHP) H 1,0000000 0,10 0,10

Insumo  I2500 SEINFRA TINTA ESMALTE SINTETICO L 0,1000000 30,93 3,09

Insumo  I8427 SEINFRA COMPRESSOR DE AR P/ PINTURA H 1,0000000 1,43 1,43

Insumo  I8438 SEINFRA CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² M 3,0000000 4,70 14,10

Insumo  I0705 SEINFRA CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 1,0000000 167,91 167,91

Insumo  I2425 SEINFRA SOLVENTE L 0,1000000 15,72 1,57

Insumo  I0537 SEINFRA CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM m² 0,7500000 37,95 28,46

Insumo  I8071 SEINFRA ARRUELA REDONDA 32 x 3mm COM FURO DE 18mm UN 2,0000000 0,66 1,32

Insumo  I2171 SEINFRA TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2') M 2,0000000 70,84 141,68

Insumo  I8072 SEINFRA PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16 x 2 UN 2,0000000 0,98 1,96

Insumo  I0141 SEINFRA ARRUELA QUADRADA DE 58MM C/FURO DE 18MM UN 2,0000000 3,15 6,30

MO sem LS => 123,02 LS => 0,00 MO com LS => 123,02

Valor do BDI => 155,11 711,88

 1.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C4377 SEINFRA CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² M 1,0000000 8,06 8,06

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1100000 30,09 3,30

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1100000 24,79 2,72

Insumo  I8229 SEINFRA CABO EM PVC 1000V 2,5MM2 M 1,0200000 2,00 2,04

MO sem LS => 4,38 LS => 0,00 MO com LS => 4,38

Valor do BDI => 2,24 10,30

 1.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C0554 SEINFRA CABO EM PVC 1000V  4MM2 M 1,0000000 9,72 9,72

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200000 24,79 2,97

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200000 30,09 3,61

Insumo  I0374 SEINFRA CABO EM PVC 1000V 4MM2 M 1,0200000 3,08 3,14

MO sem LS => 4,78 LS => 0,00 MO com LS => 4,78

Valor do BDI => 2,70 12,42

 1.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C4558 SEINFRA CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² M 1,0000000 10,72 10,72

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1100000 24,79 2,72

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1100000 30,09 3,30

Insumo  I8438 SEINFRA CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² M 1,0000000 4,70 4,70

MO sem LS => 4,38 LS => 0,00 MO com LS => 4,38

Valor do BDI => 2,98 13,70

 1.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  DI - 

COMP.DI.9 

Próprio INSTALAÇÃO DE REDE MULTIPLEXADA EM POSTE. ISOLAÇÃO XLPE. 

CLASSE 0,6/1,0KV. 1X16+16MM2

UN 1,0000000 70,32 70,32

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 24,79 7,43

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 30,09 9,02

Insumo  I0705 SEINFRA CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 0,3000000 167,91 50,37

Insumo  I8843 SEINFRA CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 1X1X16+16MM2 M 1,0000000 3,50 3,50

MO sem LS => 11,97 LS => 0,00 MO com LS => 11,97

Valor do BDI => 19,59 89,91

 1.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  DI - 

COMP.DI.10 

Próprio INSTALAÇÃO DE REDE MULTIPLEXADA EM POSTE. ISOLAÇÃO XLPE. 

CLASSE 0,6/1,0KV. 3X16+16MM2

UN 1,0000000 77,48 77,48

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 30,09 9,02

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 24,79 7,43

Insumo  I0705 SEINFRA CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 0,3000000 167,91 50,37

Insumo  4620 ORSE Cabo de aluminio 0,6/1kv multiplexados 3x1x16 +16mm² m 1,0000000 10,66 10,66

MO sem LS => 11,97 LS => 0,00 MO com LS => 11,97

Valor do BDI => 21,58 99,06
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 1.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  DI - 

COMP.DI.11 

Próprio INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA EM POSTE 01 

VIA

UN 1,0000000 147,29 147,29

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 30,09 15,04

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 24,79 12,39

Insumo  I0705 SEINFRA CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 0,5000000 167,91 83,95

Insumo  00001091 SINAPI ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR

UN 1,0000000 35,91 35,91

MO sem LS => 19,95 LS => 0,00 MO com LS => 19,95

Valor do BDI => 41,03 188,32

 1.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  DI - 

COMP.DI.12 

Próprio INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CONECTOR PERFUREANTE EM REDE 

AÉREA ISOLADA - CU/AL 2,5 A 95MM2 / 95MM2

UN 1,0000000 28,76 28,76

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 30,09 3,00

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 24,79 2,47

Insumo  2637 ORSE Conector perfuração 25-95/2 95 mm un 1,0000000 6,50 6,50

Insumo  I0705 SEINFRA CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 0,1000000 167,91 16,79

MO sem LS => 3,99 LS => 0,00 MO com LS => 3,99

Valor do BDI => 8,01 36,77

 1.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  DI - 

COMP.DI.13 

Próprio INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE CONECTOR AMPACTINHO OU CUNHA EM 

REDE AÉREA NÃO ISOLADA - 1,5 A 4MM2 - 10 A 16MM2

UN 1,0000000 32,76 32,76

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 24,79 2,47

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 30,09 3,00

Insumo  I0705 SEINFRA CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 0,1000000 167,91 16,79

Insumo  2634 ORSE Conector amp verm/bran - 444033-1 un 1,0000000 10,50 10,50

MO sem LS => 3,99 LS => 0,00 MO com LS => 3,99

Valor do BDI => 9,12 41,88

 1.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  DI - 

COMP.DI.25 

Próprio INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO COM 

CONECTOR

UN 1,0000000 138,83 138,83

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 30,09 15,04

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 24,79 12,39

Insumo  I0841 SEINFRA CONECTOR PARA HASTE TERRA UN 1,0000000 2,75 2,75

Insumo  00003378 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 

3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

UN 1,0000000 108,65 108,65

MO sem LS => 19,95 LS => 0,00 MO com LS => 19,95

Valor do BDI => 38,67 177,50

 1.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C4959 SEINFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 

9,00M, PESO APROXIMADO 670 KG

UN 1,0000000 1.337,21 1.337,21

Composição 

Auxiliar

 C1604 SEINFRA LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO m³ 0,3400000 200,90 68,30

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000000 23,66 59,15

Composição 

Auxiliar

 C0836 SEINFRA CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL m³ 0,3400000 623,16 211,87

Composição 

Auxiliar

 C2784 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m m³ 0,4700000 62,69 29,46

Insumo  I9456 SEINFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 

9,00M, PESO APROXIMADO 670 KG

UN 1,0000000 758,55 758,55

Insumo  I0705 SEINFRA CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 1,2500000 167,91 209,88

MO sem LS => 164,56 LS => 0,00 MO com LS => 164,56

Valor do BDI => 372,54 1.709,75

 1.8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C4960 SEINFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, 

H=11,00M, PESO APROXIMADO 910KG

UN 1,0000000 1.755,88 1.755,88

Composição 

Auxiliar

 C1604 SEINFRA LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO m³ 0,4200000 200,90 84,37

Composição 

Auxiliar

 C2784 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m m³ 0,6000000 62,69 37,61

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,7600000 23,66 65,30

Composição 

Auxiliar

 C0836 SEINFRA CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL m³ 0,4200000 623,16 261,72

Insumo  I9457 SEINFRA POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, 

H=11,00M, PESO APROXIMADO 910KG

UN 1,0000000 1.075,17 1.075,17

Insumo  I0705 SEINFRA CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 1,3800000 167,91 231,71

MO sem LS => 198,78 LS => 0,00 MO com LS => 198,78

Valor do BDI => 489,18 2.245,06

 1.8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C4968 SEINFRA POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 

9,00M, PESO APROXIMADO 470KG

UN 1,0000000 1.445,56 1.445,56

Composição 

Auxiliar

 C2784 SEINFRA ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m m³ 0,3700000 62,69 23,19

Composição 

Auxiliar

 C1604 SEINFRA LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO m³ 0,3000000 200,90 60,27

Composição 

Auxiliar

 C0836 SEINFRA CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL m³ 0,3000000 623,16 186,94

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000000 23,66 59,15

Insumo  I0705 SEINFRA CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 1,2500000 167,91 209,88

Insumo  00041196 SINAPI POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 

M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D

UN 1,0000000 906,13 906,13

MO sem LS => 148,07 LS => 0,00 MO com LS => 148,07

Valor do BDI => 402,73 1.848,29

 1.8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C3626 SEINFRA POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 

OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS

UN 1,0000000 1.444,11 1.444,11
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Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 30,09 10,53

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 32,0000000 23,66 757,12

Insumo  I0280 SEINFRA BRITA m³ 0,2110000 77,71 16,39

Insumo  I2389 SEINFRA PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA UN 4,0000000 12,36 49,44

Insumo  I6695 SEINFRA SUPORTE METÁLICO CENTRAL P/LUMINARIA MOD.TPC.295/1" 

FAB.TROPICO OU SIMILAR

UN 1,0000000 121,63 121,63

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 53,0000000 1,08 57,24

Insumo  I6696 SEINFRA POSTE METALICO DECORATIVO H=4.0m , MOD. LP-588.B/140.GJ - 

FAB.TROPICO OU SIMILAR

UN 1,0000000 383,00 383,00

Insumo  I0356 SEINFRA CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 M 16,0000000 2,05 32,80

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,1680000 95,00 15,96

MO sem LS => 528,55 LS => 0,00 MO com LS => 528,55

Valor do BDI => 402,32 1.846,43

 1.8.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C2010 SEINFRA POSTE DE FERRO P/JARDIM H=2.80M, C/GLOBO DE VIDRO, S/ LÂMPADA UN 1,0000000 374,63 374,63

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 23,66 35,49

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 24,79 37,18

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 30,09 45,13

Insumo  I1721 SEINFRA POSTE DE FERRO, H= 2,80M C/GLOBO DE VIDRO UN 1,0000000 229,93 229,93

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 3,5000000 1,08 3,78

Insumo  I0108 SEINFRA AREIA GROSSA m³ 0,0350000 116,26 4,06

Insumo  I0356 SEINFRA CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 M 9,3000000 2,05 19,06

MO sem LS => 84,27 LS => 0,00 MO com LS => 84,27

Valor do BDI => 104,37 479,00

 1.9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C1030 SEINFRA CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W UN 1,0000000 86,15 86,15

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 30,09 24,07

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 24,79 19,83

Insumo  I0502 SEINFRA CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA 1000W, C/ SUPORTE UN 1,0000000 42,25 42,25

MO sem LS => 31,92 LS => 0,00 MO com LS => 31,92

Valor do BDI => 24,00 110,15

 1.9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C2066 SEINFRA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, 

C/BARRAMENTO

UN 1,0000000 223,93 223,93

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 24,79 29,74

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 30,09 36,10

Insumo  I0194 SEINFRA BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO UN 1,0000000 39,52 39,52

Insumo  I0193 SEINFRA BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO UN 1,0000000 40,17 40,17

Insumo  I1747 SEINFRA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES UN 1,0000000 45,73 45,73

Insumo  I0195 SEINFRA BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO UN 1,0000000 32,67 32,67

MO sem LS => 47,90 LS => 0,00 MO com LS => 47,90

Valor do BDI => 62,38 286,31

 1.9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  DI - 

COMP.DI.14 

Próprio INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICO UN 1,0000000 512,69 512,69

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 24,79 49,58

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 30,09 60,18

Insumo  00001091 SINAPI ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR

UN 1,0000000 35,91 35,91

Insumo  00000980 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2

M 10,0000000 12,34 123,40

Insumo  I0957 SEINFRA CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4'' UN 4,0000000 2,65 10,60

Insumo  I6423 SEINFRA GRAMPO DE INOX P/ PRENDER FITA DE FIXAÇÃO UN 2,0000000 1,03 2,06

Insumo  I1409 SEINFRA LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4'' UN 4,0000000 1,15 4,60

Insumo  I1075 SEINFRA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO   3/4'' M 6,0000000 4,44 26,64

Insumo  00003378 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 

3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

UN 1,0000000 108,65 108,65

Insumo  I0981 SEINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR 16A UN 1,0000000 10,78 10,78

Insumo  I0293 SEINFRA BUCHA DE FERRO GALVANIZADO  3/4" UN 2,0000000 0,72 1,44

Insumo  I0841 SEINFRA CONECTOR PARA HASTE TERRA UN 1,0000000 2,75 2,75

Insumo  I1071 SEINFRA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO   1/2'' M 2,0000000 3,57 7,14

Insumo  I6129 SEINFRA QUADRO MEDIÇÃO PADRÃO COELCE (PADRÃO MUTIRÃO) UN 1,0000000 61,26 61,26

Insumo  I6422 SEINFRA FITA DE INOX P/ FIXAÇÃO DO ELETRODUTO NO POSTE M 2,0000000 3,32 6,64

Insumo  I0134 SEINFRA ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 3/4'' UN 2,0000000 0,53 1,06

MO sem LS => 79,84 LS => 0,00 MO com LS => 79,84

Valor do BDI => 142,83 655,52

 1.9.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  DI - 

COMP.DI.15 

Próprio INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO UN 1,0000000 1.084,29 1.084,29

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 30,09 60,18

Material

Material

Material

0

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Valor com BDI =>

Tipo

0

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

0

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros



Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 24,79 49,58

Insumo  00000980 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2

M 18,0000000 12,34 222,12

Insumo  I0955 SEINFRA CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 2'' UN 4,0000000 8,94 35,76

Insumo  I1408 SEINFRA LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 2'' UN 4,0000000 4,97 19,88

Insumo  I1008 SEINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR 25A UN 1,0000000 58,46 58,46

Insumo  I6422 SEINFRA FITA DE INOX P/ FIXAÇÃO DO ELETRODUTO NO POSTE M 2,0000000 3,32 6,64

Insumo  I1073 SEINFRA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 2'' M 6,0000000 16,61 99,66

Insumo  I0125 SEINFRA ARMAÇÃO REX TRIFASICA COM ROLDANA UN 1,0000000 79,59 79,59

Insumo  I0290 SEINFRA BUCHA DE FERRO GALVANIZADO 2'' UN 2,0000000 2,66 5,32

Insumo  I1071 SEINFRA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO   1/2'' M 2,0000000 3,57 7,14

Insumo  I0131 SEINFRA ARRUELA DE FERRO GALVANIZADO 2'' UN 2,0000000 1,30 2,60

Insumo  I0841 SEINFRA CONECTOR PARA HASTE TERRA UN 1,0000000 2,75 2,75

Insumo  I6424 SEINFRA QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICO PADRÃO COELCE UN 1,0000000 323,90 323,90

Insumo  00003378 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 

3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

UN 1,0000000 108,65 108,65

Insumo  I6423 SEINFRA GRAMPO DE INOX P/ PRENDER FITA DE FIXAÇÃO UN 2,0000000 1,03 2,06

MO sem LS => 79,84 LS => 0,00 MO com LS => 79,84

Valor do BDI => 302,08 1.386,37

 1.9.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  DI - 

COMP.DI.16 

Próprio INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR MONOFÁSICO ATÉ 25A UN 1,0000000 24,49 24,49

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 24,79 6,19

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 30,09 7,52

Insumo  I0984 SEINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR 25A UN 1,0000000 10,78 10,78

MO sem LS => 9,97 LS => 0,00 MO com LS => 9,97

Valor do BDI => 6,82 31,31

 1.10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  DI - 

COMP.DI.27 

Próprio DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO EQUIPADO COM MUNCK COM MOTORISTA 

OPERADOR (COMBUSTÍVEL INCLUSO) - DIAS ÚTEIS E SÁBADOS

H 1,0000000 228,91 228,91

Composição 

Auxiliar

 88286 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 30,50 61,00

Insumo  I0705 SEINFRA CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 1,0000000 167,91 167,91

MO sem LS => 49,64 LS => 0,00 MO com LS => 49,64

Valor do BDI => 63,77 292,68

 1.10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  DI - 

COMP.DI.28 

Próprio DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO EQUIPADO COM MUNK E MOTORISTA 

OPERADOR (COMBUSTÍVEL INCLUSO) - DOMINGOS E FERIADOS

H 1,0000000 228,91 228,91

Composição 

Auxiliar

 88286 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 30,50 61,00

Insumo  I0705 SEINFRA CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 1,0000000 167,91 167,91

MO sem LS => 49,64 LS => 0,00 MO com LS => 49,64

Valor do BDI => 63,77 292,68

Material

Material

Material

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
Material

Equipamento

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS



CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTAS % MENSALISTAS %

A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 16,80 16,80
A1 INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50 2,50
A7 SEGURO ACIDENTE 3,00 3,00

A8 FGTS 8,00 8,00

B ENCARGOS SOCIAIS C/INCIDÊNCIA DE A 48,36 19,04
B1 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 17,85 0,00
B2 FERIADOS 3,71 0,00
B3 AUXÍLIO ENFERMIDADE 0,87 0,66
B4 13º SALÁRIO 11,03 8,33
B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07 0,05
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,74 0,56
B7 DIAS DE CHUVA 1,59 0,00
B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,08
B9 FERIAS GOZADAS 12,35 9,33

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,04 0,03

C ENCARGOS SOCIAIS S/INCIDÊNCIA EM A 10,70 8,09
C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,52 4,17
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,13 0,10
C3 FÉRIAS INDENIZADAS 1,72 1,30
C4 DEPÓSITO DE RECISÃO S/JUSTA CAUSA 2,87 2,17

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,46 0,35

D REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 8,58 3,55
D1 REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B 8,12 3,20

D2
REINCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO 

PRÉVIO INDENIZADO
0,46 0,35

84,44 47,48TOTAL (A+B+C+D+E)

LEIS SOCIAIS



I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

   1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 5,29%

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

   1 - IMPOSTOS (I)
            1.1 - COFINS 3,00%
            1.2 - PIS 0,65%
            1.3 - CPRB 0,00%
            1.4 - ISS 5,00% 8,65%

   2 - LUCRO (L) 8,00%

   3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S) 0,56%

   4 - RISCO (R) 1,11%

   5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,11%

III - CÁLCULO DO B.D.I.

        B D I =((((1+(AC+S+R+G))x(1+DF)x(1+L)) / (1-I))-1) x 100

        B D I = 27,86 %

DEMONSTRATIVO COMPOSIÇÃO BDI
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ART de Obra ou Serviço

1920260021649
CREA-PIAnotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí

1. Responsável Técnico

FRANCISCO XAVIER DA ROCHA JUNIOR
Título profissional: Engenheiro Eletricista

RNP: 1917141955

Registro: 32453

2. Dados do Contrato

Tipo de Contratante:

06554356000153Contratante: prefeitura municipal de Bom Jesus CPF/CNPJ:

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

41PRAÇA MARCOS AURELIO

PI 64900-000Bom Jesus

Bairro:

UF:Cidade:

Nº:

Complemento:

CEP:

Logradouro:

001-2026Contrato: 10/03/2026celebrado em Vinculado à ART:

1.500,00Valor: R$

Ação Institucional:

3. Dados da Obra/Serviço

41MARCOS AURELIO Nº:Logradouro:

Bairro:Complemento:

Bom Jesus 64900-000PIUF:Cidade: CEP:

Previsão de Término: Coordenadas Geográficas: -9.0721788, -44.359617

Finalidade:

12/03/2026

INFRA-ESTRUTURA

10/03/2026Data de Início:

Código:

06554356000153Proprietário: prefeitura municipal de Bom Jesus CPF/CNPJ:

4. Atividade Técnica

ELABORAÇÃO UnidadeQuantidade

PROJETO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 1,0000 unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações
ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O GERENCIAMENTO
INTEGRAL DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA (IP), COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO,
EFICIENTIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE IP DO MUNICIPIO DE BOM JESUS/PI

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de
dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

Nenhuma

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local Data

FRANCISCO XAVIER DA ROCHA JUNIOR - CPF: 02713091306

__________________________________________________________________
prefeitura municipal de Bom Jesus - CPF/CNPJ: 06554356000153

9. Informações

    •  A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou
conferência no site do Crea-PI.
    •  A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pi.org.br ou www.confea.org.br
    •  A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo
de documentar o vínculo contratual.

www.crea-pi.org.br   art@crea-pi.org.br
tel: (86)2107-9292

108,39 8201821089Valor Pago: R$11/03/2026 07:25:53 Baixada em:Registrada em 108,39 Nosso Número:Valor ART: R$

BOM JESUS - PI 11 de Março de 2026,

Documento assinado eletronicamente com
credenciais de login e senha por:
FRANCISCO XAVIER DA ROCHA JUNIOR
RNP: 1917141955
Data: 11/03/26 19:26

__________________________________________________________________
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