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Kl | CAMERA DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO.

TUBULACAOC PARA CFTV NO PISO

TUBULAGAO PARA CFTV NO FORRO OU APARENTE

TUBULAGAC PARA CFTV NA PAREDE OU LAJE

TUBULAGAO PARA ENERGIA NO PISC

TUBULAGAO PARA ENERGIA NO FORRO OU APARENTE

TUBULAGAG PARA ENERGIA NA PAREDE OU LAJE

NO BREAK (QD-CFTV)
QUADRO-CFTV
~— | ELETRODUTO QUE SOBE
.| ELETRODUTO QUE DESCE
OBSERVACOES

1-  OSELETRODUTOS SERAO EM PVC RIGIDO TIPO ROSCA E TERAC O

BIAMETRO MiNIMO DE 3/4".

2- EM TODAS AS CAIXAS, AS TUBULAGCOES SERAO ARREMATADAS COM

BUCHAS E ARRUELAS.

3-  TODA TUBULAGACQ DEVERA SER GUIADA COM ARAME GALVANIZADC

N° 14 OU 1,65 mm.

4- A TAXA MAXIMA DE ACUPAGAC DE CONDUTOS CIRCULARES E DE 40%.

5- O NUMERO MAXIMO DE CURVAS QUE PODE EXISTIR
ENTRE DUAS CAIXAS E DOIS.

6- O COMPRIMENTO MAXJMO ADMITIDO PARA A TUBULACAO,
ENTRE DUAS CAIXAS E DE 30m.

7- OSELETRODUTOS APARENTES SERAC EM ACC GALVANIZADC ,
INSTALADOS COM CONEXOES APROPRIADAS.

8- TODOS OS ELETRODUTOS EMBUTIDOS DEVERAO
ATENDER A NORMA ABNT NBR 15465.

LISTA DE MATERIAS DO PROJETO DE CFTV-07
ELETRODUTOS EM PVC RIGIDO g¥%" 183m
ELETRODUTOS EM PVC RIGIDO g1” 183m
CAMERA DE CIRCUITO FECHADO DE TV 15und
CURVA PVC ROSCA 90° g 1" 15und
CAIXA DE PVC OCTAGONAL PARA LIGACAO. 15und
LUVA PVC ROSCA. g%" 25und
CURVA PVC ROSCA 90° g %" 15und
CABO DE CABO COAXIAL 190und
LUVA PVC ROSCA. @1” 25und
NO BREAK CFTV lund
QUADRO CFTV lund
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

BARRA DO CORDA

Trabalho, respeito e cidadania.

Agora é a vez do povo.

ASSINATURAS:

PROPRIETARIO(A) PREFEITURA DE BARRA DO CORDA - MA

A ffdinte

CAIO SOUSA DA SILVA
CREANAC. 111794546-4

AUTOR DO PROJETO :

ENG®. RESPONSAVEL :

CLIENTE:

CENTRO DE ESPECIALIDADE E REABILITACAO - CER IV

BARRA DO CORDA -MA

TITULO: FOLHA:

01/o0

INSTALACAO DE CFTV

REVISAO:

EMPREENDIMENTO:

CLIENTE: PREFEITURA DE BARRA DO CORDA —MA

TIPO DE PROJETO:

HOSPITALAR

AREA VERDE — LOTEAMENTO MORADAS DO RIO CORDA
ENDEREGO: N° 01 — BARRA DO CORDA — MA

ETAPA DO PROJETO:

EXECUGAO
CONTEODO: ESCALA:
FSQUEMA DE CFTV L
ESQUEMA TERREO JANEIRO,/2023
ARQUIVO:

PENAS/FORMATO CONFORME PADRAO ASBEA
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