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ASBEA

Tubulagdo Enterrada — Cota=—30cm do piso
Tubo com protegdo em fita plastica de polietileno
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LEGENDA

CAIXA DE INCENDIO COM UMA MANG. 238mm x 30,00m COM ESGUICHO @16mm

EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA {AP. 10L.) CLASSE: A

EXTINTOR DE GAS CARBONICO {CO2. 6Kg) CLASSE : A/B/C

EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO (PQS. 4Kg.) CLASSE: B/C

LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO BLOCO AUTONOMO (LE)}

REGISTRO DE RECALQUE (RR}

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME

CENTRAL DE ALARME

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

BATERIAS DC SISTEMA DE ALARME

ﬁm&mmé-bbb%

ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAGAC E AREA DE RISCO

—+——+— | TUBULACAC EM ACO GALVANIZADO,

NOTAS

1 - O SISTEMA DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA ATENDERA AO CONTIDO NA INSTRUCAO
TECNICA N° 20 DO CBMAM.

2 - 0 NUMERO DE FUNCIONARIOS DA EDIFICAGAQ QUE IRAQC FAZER PARTE DA BRIGADA DE
INCENDIO, FOI ESTABELECIDO CONFORME ANEXO "A” DA INSTRUGAG TECNICA N° 17 DO CBMAM.

LEGENDA DE SINALIZAGAC DE ORIENTACAC E SALVAMENTO

FOTOLUMINESCENTE

LEGENDA DE SINALIZAGAC DE EQUIPAMENTOS

SIMBOLO |COD.| SIGNIFICADO | DIMENSOES FORMAE COR APLICAGAC
ﬁi' ﬁ%ﬂh INDICA DESCIDA NO SENTIDO DE FUGA NO
INTERIOR DA ESCADA
-3
y2) S INDICA SUBIDA NO SENTIDG DE FUGA NG
% 3 INTERIOR DA ESCADA
£
8 INDICACAQ DE UMA SAIDA DE EMERGENCIA,
ﬁ_ @ b ASER AFIXADO ACIMA DA PORTA,
g PARA INDICAR SEU ACESSO
- IMBOLO: RETANGULAR
E SADADE enca | LARGURA-L SiMBoLO: .
° ALTORAH NESCENTE NDICA SUBIDA NO SEN UGA ATRAVES
o INDICA DA SENTIDO DE F ATRA)
R -ﬁ z L=20H FoToLUMI UMA RAMPA
b33
=3
g
% 3 INDICA DESCIDA NO SENTIDO DE FUGA ATRAVES
'ﬁ 3 DE UMA RAMPA
a8
INDICA © SENTIDO DE UMA SAIDA DE
ﬁ_ ,% EMERGENGIA
SIMBOLO: RETANGULAR INDICA SAIDA DE EMERGENCIA, UTILIZADA
SATDA|| == ALTURA DA LETRA FUNDO: VERDE COMO COMPLEMENTAGAC DO PICTOGRAMA-
-n >50mm FOTOLUMINESCENTE
sIiMBOLO

COD.| SIGNIFICADO DIMENSOES | FORMA E COR APLICAGAC
EXTINTOR DE INCENDIO INDICACAQ DE LOCALIZAGAQ DOS
DE AGUA PRESSURIZADA EXTINTORES DE INCENDIO
_@_ 2 E LARGURA= 88 mrm —
g §E EXTINTOR DE INCENDIO ALTURA= 89 mm FUNDO: VERMELHO INDICAGAQ DE LOCALIZAGAC DOS
E DE GAS CARBONICO PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE EXTINTORES DE INCENDIO
| €021 | §5
= = a8
EXTINTOR DE INCENDIO INDICAGAQ DE LOCALIZACAO DOS
DE PG QUIMICO SECO EXTINTORES DE INCENDIC
LARGURA=89 mm BIMBOLO: QUADRADO INDICAGAO DE LOCALIZACAC DOS
ALARME SONORC = :
m & ALTURA= 8 vmt p.:ro;uﬂﬁ mﬁfm ALARMES SONOROS
LARGURA= 88 mm
o | oo | USE e e e
— ALARME: + IDENTIFIGAGAC
INGENDIO
INFORMAGOES SOBRE OS SISTEMAS
- ADOTAMOS AS PREVISTAS NO DECRETO ESTABUAL 24.654 DE 01 DE MARGO
EXIGENCIAS DE 2004 E CONFORME ESTABELECE EM SEU ART. 11 AS IT'SE NBR,
DETALHADAS ABAIXO.
- CONFORME A IT 21 - SISTEMA DE PROTEGAC POR EXTINTORES DE INCENDIO
EXTINTORES DO CORPO DE BOMBEIROS. cho . N
AGAO - SERA ALIMENTADO PELO GERADOR PROPRIO QUE DEVERA ATENDER OS
ILUMIN DE CRITERIOS ESTABELECIDOS NA NBR 10898, ADOTADA PELO CORPO DE
EMERGENCIA BOMBEIROS.

BRIGADA DE INGENDIC

- O SERVICO DE SEGURANGA DEVERA ADOTAR O PREVISTO NA IT 17 - BRIGADA
DE INCENDIO DO CORPO DE BOMBEIROS.

-0 EXECUTANTE DEVERA DBSERVAR O PREVISTO NA IT 20 - SINALIZAGAO

SINALIZAGAC DE EMERGENCIA DO CORPO DE BOMBEIROS,
ACABAMENTO E - ADOTADO A IT 10 - GONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO
REVESTIMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS.

- SERA ADOTADO A IT 08 - SEGURANGA ESTRUTURAL NAS EDIFICAGOES, DO

SEGURANGA ESTRUTURAL | ' coRPO DE BOMBEIROCS.

ESPECIFICAGOES DE MATERIAIS

TUBCS

AS TUBULACOES DEVERAOC SER EM ACO GALVANIZADO, COM PONTAS LISAS PARA
SOLDA OU ROSCA, E LUVAS PLASTICAS DE PROTI .

OS TUBGS DEVERAQ SER FABRIGADOS EM GONFORMIDADE GOM AS ESPEGIFIGAGOES
DA NORMA ASTM-A-53-GR.B-SCH OU DIN 2440.

CONEXOES

AS CONEXQOES ATE 2" DEVERAC SER EM FERRO MALEAVEL, GALVANIZADAS, ISENTAS DE REBARBAS
E DEFEITOS DE FABRICAGAD, SERAC CLASSE 10 COM ROSGAS,

DEVERAQ SER FABRICADAS ATENDENDO AS TRANSCRITO NAS NORMAS NBR-6943 E
NBR-8610 DA ABNT. AS ROSCAS DEVERAO SER DO TIPO WHITWORTH-GAS CORFORME NBR-6414 DA ABNT
AS CONEXOES DE DIAMETRO NOMINAL DE 2" DEVERAG SER EM AGO CARBONG FORJADO, CLASSE 150 LB
ATENDENDO AS SEGUINTES CONDIGOES:
- MATERIAL: ACO CARBONOASTM A-234 GR WPLB
- FABRICACAC: CONFORME NORMA ANSI B.36.11
- EXTREMIDADE: PROPRIA PARA SOLDA DE TOPO

EXTINTORES

TIPO PORTATIL, CILINDRO EM AGO CARBONG, DISPOSITIVO PARA FIXAR EM PAREDE, CAPACIDADE E NORMA

CONFORME TABELA ABAIXO:

TIPO AGENTE EXTINTOR

PQS PO QUIMICO SECO 6Kg EB 148
[eod GAS CARBONICO ekg EB 150
AP AGUA PRESSURIZADA  16L EB 148

APLICAGAO: NOS SISTEMAS PREVENTIVOS MOVEIS

CAPACIDADE NORMA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE

BARRA DO CORDA

Trabalho, respeito e cidadania.

Agora é a vez do povo.

ASSINATURAS:

PROPRIETARIO(A) :

AUTOR DO PROJETO :

PREFEITURA DE BARRA DO CORDA

A A

CAI0O SOUSA DA SILVA
CREA NAC. 111794546—4

ENG®. RESPONSAVEL :

CLIENTE:

CENTRO DE ESPECIALIDADE E REABILITAGAO - CER IV

BARRA DO CORDA - MA
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ESQUEMA - TERREO
ESCALA: 1/100
BATERIA
/ 300 | \DF:I |
T J T °
® } 1 L w | w } DF-2 DETALHE DE INSTALAGAO
o[ T /@ A=A g —>—+—1%°|  DAALTURA DO ACIONADOR MANUAL E AVISADOR RECAGHD DE WATERATS NGENDIo-
o ] | | é ﬁ/ o . DF3 S/ESCALA DESCRIGAO UNID] DIMENSAOG |QUANT.
dj'" — = X 1 ° CENTRAL DE ALARME Cotovelo % - AR
> l = X\ ERELHO N . | DE INCENDIO C/ICAPACIDADE P/ 6 ACIONADORES MANUAIS, Negro O Rl 3iE 4
|57 | o 8 = 8 x LETRAS BRANCAS LT I LEDS DE LOCALIZAGAO,SIRENE. LOMINARIA DE EMERGENGIA TIPO BLOCO AUTONOMO = i >
S ® o X -1 @mew PLACA DE SINALIZAGAO pc - 18
e X et . o g EM 0 =l - | 3
ver dtaine g — X v B HIDRANTE DE RECALQUE ‘; — 1
o < = 2 4 Ly | o EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA (AP. 10L) CLASSE: A | po - 6
8 == § - ' < ! EXTINTOR DE GAS CARBONICO (CO2. 6Kg) CLASSE: AB.C| pc — 6
< i m ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME pc - 3
/ 4 8 8 AMARELC AVISADOR SONCRG TIPO SIRENE po — 4
® o0 i ﬁL» BATERIAS DO SISTEMA DE ALARME ol I i
LEGENDA i 0 s VERMELHO PISO ACABADO Tubo Galvanizado b 21z | 18187
T MOLDURANAGAIXA REGISTRO DE RECALQUE REG. RECALQUE 350 i s
2 CHAPAPINTADA EM VERMELHO#BMG | 150 7 740 ] 150 |
NIVEL DO PISO 3 LETRAS VERMELHAS G/ FUNDO BRANGO \lelsE'I;éALIANTERNA gﬁ%&g Lﬁ\ BAIXA iE;rsﬁ;;\A E:E PAREDE +— priy f 2
COTAS EM ( -
s VENTIAGAO COTAS EMm " CoThS Elmm MARCAGAO DE PISO ALTURA EXTINTOR ESQUEMA DE LIGAGAO
s gniprnepiliomeibi SEM ESCALA SEM ESCAA DE CENTRAL DE ALARME
DETALHE DE HIDRANTES 7  REGISTRO ANGULAR GLOBO 40° X 63mm COTAS EMmm
SEM/ESCALA 8 TE DE 90° x@63mm COTAS EM mm S/ESCALA
COTAS EM mm g NIPLE FG 63mm
1¢ TRINCO

TITULO: FOLHA:
COMBATE A INCENDIO 02/05
REVISAO:
0
EMPREENDIMENTO: TIPO DE PROJETO:
CLIENTE: PREFEITURA DE BASRRA DO CORDA —MA HOSPITALAR
ENDEREGO: AREA VERDE — LOTEAMENTO MORADAS DO RIO CORDA [ETAPA DO PROETO:
N* 01 — BARRA DO CORDA — MA EXECUGAQ
CONTEODO: ESCALA:
1 : 100
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COLABORADOR:
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