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1. APRESENTAGAO

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo descrever as caracteristicas e
especificacdes do Projeto de SONORIZAGAO, para construgdo da Unidade de
Atencao Especializada em Saude — Policlinica Zona Norte, localizado na Rua Meca,
no bairro Nova Cidade, na cidade de Manaus, no estado do Amazonas.
O terreno onde sera implantada a edificagao, localiza-se na Rua Meca, Nova Cidade,
Manaus/AM, contendo uma area de 23.184,75m>.

Todas as obras e servigos previstos serdo executados de acordo com os
projetos executivos, as especificagdes técnicas e em conformidade com as Normas
Técnicas da ABNT.

Barbara Moreira Ribeiro
Engenheira Civil
CREA - 7968
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2. INTRODUGAO

O memorial descritivo, como parte integrante dos Projetos Executivos da Construgéo
da Unidade de Atencao Especializada em Saude — Policlinica Zona Norte em
Manaus/AM, tem a finalidade de informar as caracteristicas das definigdes de
projetos e os materiais e componentes envolvidos, bem como todo o sistema
construtivo usado.

Este documento apresenta e define de forma completa o projeto executivo da
Unidade de Atengao Especializada em Saude — Policlinica Zona Norte, descrevendo
em detalhe suas especificidades e os elementos que compdéem o projeto
geomeétrico.

O memorial também inclui a referéncia as legislagées, normas técnicas, decretos,
regulamentos, portarias e codigos aplicaveis a construgédo civil, observando os
critérios estabelecidos pelos 6rgaos publicos federais, estaduais, municipais e pelas
concessionarias de servigos publicos.

O presente Memorial tem como finalidade orientar a execug¢ao das obras e servicos
voltados a construgdo da Unidade de Atencéo Especializada em Saude — Policlinica
Zona Norte, bem como o seu aparelhamento, de modo a viabilizar a plena

operacionalizacdo e manutengao do empreendimento.

Barbara Moreira Ribeiro
Engenheira Civil
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3. DADOS DO EMPREENDIMENTO
3.1.IDENTIFICAGAO

e Empreendimento/interessado: Construcdo da Unidade de Atencao

Especializada em Saude — Policlinica Zona Norte
e Enderec¢o: Rua Meca, 173-7, Nova Cidade — Manaus/AM

3.2.DADOS DO RESPONSAVEL TECNICO

> PROJETISTA OBJETIVA

e Nome / Razao Social: Objetiva Projetos e Servigos Ltda.
e CNPJ: 19.231.266/0001-73

e Responsavel Técnico: Barbara Moreira Ribeiro — CREA: 7968/AM

3.3.CARACTERIZAGAO DO EMPREENDIMENTO

Trata-se da implantacdo da Unidade de Atencao Especializada em Saude —
Policlinica Zona Norte — localizada na Rua Meca, Bairro Nova Cidade, uma unidade
hospitalar que sera referéncia em atendimentos de média complexidade, com foco
na resolutividade, humanizacgao e eficiéncia dos servigos prestados.

A construgcdo da Unidade de Atencao Especializada em Saude — Policlinica
Zona Norte visa atender a crescente demanda por servicos especializados,
promovendo a descentralizagdo da assisténcia a saude, a reducdo de
encaminhamentos para unidades hospitalares e a melhoria dos indicadores de
saude“da regido. A iniciativa reforga 0o compromisso da gestdo municipal com a
equidade, a integralidade e a qualidade no cuidado a saude da populagéo
manauargiarbara Moreira Ribeiro

Engenheira Civil

O empfeerdimento da Unidade de Atengdo Especializada em Saude —

Policlinica Zona Norte, localiza-se na Rua Meca, bairro Nova Cidade, zona norte do

municipio de Manaus/AM, representado e identificado na figura a seguir:
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Figura 1 — Planta de Localizagdo do Empreendimento. Fonte: Projeto de Localizagao, 2025.

3.3.1. Areas do Empreendimento

Area do Terreno da Administragdo: 23.184,75m?

Total da Area Pavimentada: 3.287,00m?

Total Area Construida da Edificagdo: 3.976,91m?

Total Area de Cobertura: 10.113,05m?2

Tabela 1 — Areas do empreendimento. Fonte: Projeto de Implantag&o, 2025.
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4. CRITERIOS PROJETUAIS

4.1.CONSIDERAGOES INICIAIS

O presente memorial descritivo tem como finalidade estabelecer os critérios
técnicos e diretrizes do sistema elétrico referentes a Unidade Especializada em
Saude — Policlinica Zona Norte, assegurando conformidade com normas técnicas e
legislagdes pertinentes, além de garantir eficiéncia energética, confiabilidade do
fornecimento e protecao da infraestrutura instalada.

As instalagdes seguirdo rigorosamente:

e BNT NBR 5410 — Instalag¢des Elétricas de Baixa Tensao.

e NR-10 — Seguranca em Instalacdes Elétricas.

e NBR 15751 — Aterramento.

e ABNT NBR 13570 — Instalagdes Elétricas em Estabelecimentos Assisténciais
de Saude.

e ABNT-NBR-10152-Niveis de ruido para conforto acustico

e RDC 50/02 — ANVISA — Regulamento Técnico para Projetos Fisicos de
Estabelecimentos de Saude.

¢ Normas e manuais da concessionaria.

4.2.DEFINICOES

As instalagbes serdo executadas com base nos projetos, nos memoriais
descritivos nas especificagbes de materiais e servicos, nos manuais de
procedimento de fabricantes ou fornecedores, e em dados, medidas e informacdes

colhidos diretamente na obra.

'Seréo satisfeitas todas as exigéncias feitas pelos 6rgdos publicos e

concessionarios locais, de modo a garantir a funcionalidade das instalagdes,

Barbara Moreira RIDEIFG

ligacoes prc‘ﬁvﬁsgﬁgé@ﬁne definitivas aos seus respectivos sistemas, e liberagbes e

alvaras necessarios. Os projetos que dependerem de aprovagao prévia das
concessionarias locais somente serdo enviados para a execugao na obra apds

definitivamente aprovados e devidamente liberados pela construtora.
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De acordo com as exigéncias da fiscalizagdo e sempre que necessario, a
construtora efetuara todos os testes e ensaios, apresentando toda a documentagao
e atestados comprobatérios da qualidade dos materiais ou servicos para as

instalacdes elétricas executadas.

No planejamento, controle, supervisdo e execugao dos servigcos das
instalagdes, a construtora devera possuir um Engenheiro Eletricista, devidamente
registrado no CREA-AM, com acervo compativel com esta obra, para acompanhar
diariamente todos os servigos de instalagdes elétricas, devido a complexidade das

instalacdes, que garantirdo a segurancga, qualidade e prazo dos servigos.

Todas as necessidades de alteragbes, adaptacbes ou projetos
complementares, oriundas da anadlise sistematica, serdo apresentadas com
solugdes elaboradas com base nas especificagdes iniciais do projeto e de materiais

e servigos, garantindo-se o nivel de qualidade previsto para a obra.

Todo o ferramental, equipamentos e aparelhos utilizados serdo de acordo
com as exigéncias dos servigos, e recomendados pelos fabricantes de materiais e
componentes para a perfeita instalagdo. A manutencdo e imediata reposicdo de
equipamentos de montagem e ferramentas serdo de inteira responsabilidade da

construtora.

A construtora mantera os projetos atualizados, de acordo com as possiveis
modificagdes introduzidas na obra, através de anotagdes em vermelho e outras
cores de destaque, nas cdpias do cabide-piloto, que sera mantido arquivado na
obra, sempre em coordenagao com a fiscalizacdo. Apds o término da obra, a

construtora entregara os desenhos “as built” de cada projeto de instalagdes.

A construtora ira fornecer todos os desenhos, catalogos, especificagbes

detalhadas manuais de operagdo e manutengao, listas de materiais

by

sobressalentes, lista de ferramentas e instrumentos, necessarios a operagao e

Barbara Moreira Ribeiro

manutenga@g&ia%gﬁ@nos equipamentos principais a serem fornecidos. Além disso,

sera dada pelos fornecedores dos mesmos toda assisténcia técnica necessaria nas

fases de fabricagao, transporte e montagem no campo.

Estao incluidos, como fornecimento da construtora, o transporte, manuseio e
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instalacdo de todos os equipamentos e de todos os materiais de uso e consumo
tais como: brocas, laminas de serra, papéis esmeril, estopas, panos, escovas,
solventes de limpeza, materiais de vedacéo, fitas isolastes, e outros similares,

assim como todo o instrumental necessario para os testes e ensaios previstos.

4.3 — INSTALAGOES

O sistema sera do tipo linha distribuida 100V, adequado para instalagées com
multiplos pontos de som, permitindo melhor distribuicdo de poténcia e menor perda
em longas distancias.

O sistema sera composto por:

e Caixas acusticas de teto 6W — linha 100V

e Amplificadores especificos para linha 100V

e Microfones de mesa tipo gooseneck com acionamento PTT
e Mixer de audio (quando aplicavel)

e Racks metalicos padrao 19"

O sistema sera dividido em trés setores independentes:

e RackB
e RackC
e RackD

4.3.1. CARACTERISTICAS TECNICAS

Caixas acusticas:

e Tipo: Embutir em forro

e Poténcia nominal: 6 W

e Linha:100V

« “'Respostade frequéncia adequada para voz
Microfones (Rack D):

o TipS BRSE oM Faste flexivel (gooseneck)

CREA - 7968
e Padrao polar: Cardioide

e Acionamento: Push-To-Talk (PTT)

e Conexao: XLR balanceado

udpe Ao b protocolog@ugpe.arn.goy. br Unidade SEDURB .
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Amplificadores:
e Tipo: Linha 100V
e Protecgéo contra sobrecarga

e Reserva técnica minima de 30%

4.3.2. MEMORIAL DE CALCULO
RACK D

Quantidade de caixas: 22
Poténcia unitaria: 6W

Poténcia total instalada:
22 x 6W =132W

Aplicando reserva técnica de 30%:

132W x 1,30 = 171,6 W

Amplificador especificado: 200W — linha 100V
Microfones: 5 unidades (guichés de atendimento)

RACK C

Quantidade de caixas: 13
Poténcia unitaria: 6W

Poténcia total instalada:
13 x 6W =78W

Com reserva técnica de 30%:

T8W X 1,30aral{)BgdW¥ Ribeiro
Engenheira Civil
CREA - 7968

Amplificador especificado: 120W — linha 100V
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RACK B

Quantidade de caixas: 11
Poténcia unitaria: 6W

Poténcia total instalada:
11 x 6W = 66W

Com reserva técnica de 30%:
66W x 1,30 = 85,8W

Amplificador especificado: 100W — linha 100V

5. CONSIDERAGOES FINAIS

O sistema elétrico projetado para a Unidade de Atencao Especializada em
Saude — Policlinica Zona Norte foi desenvolvido de forma a atender plenamente as
exigéncias técnicas, de seguranca e legais vigentes, garantindo eficiéncia e
confiabilidade no fornecimento de energia. As solu¢des adotadas contemplam o uso
de critérios conservadores de dimensionamento, incluindo a aplicagédo de normas
especificas para instalagdes elétricas, cargas compativeis com as caracteristicas do
empreendimento e dispositivos de protegcdo adequados.

Com isso, assegura-se a adequada distribuicdo, conducdo e utilizacdo da
energia elétrica, minimizando riscos de sobrecarga, falhas operacionais e impactos
negativos a infraestrutura, além de preservar os equipamentos existentes e
contribuir para a sustentabilidade da obra. O projeto esta, portanto, apto para
€execucao e servira como base para a manutencgao e futuras adequacodes do sistema
elétrico da sede.

Para. .a- elaboragdo deste documento buscou-se parametros e as
recomendagdes das Normas Técnicas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) e pisa.infermar.ns aspectos projetuais e definicdes das obras e servigos.

As d(aElg,fglearE? glrmagoes quanto aos aspectos construtivos para a edificacao

estao dispostos no projeto executivo.
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