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GOVERNO MUNICIPAL DE

ESTADO DO CEARA
I TA R E M A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA

COMPROMISSO,. RESPEITOE TRABALHO

ANEXO | - MINUTA DE TERMO DE REFERENCIA
PREGAO ELETRONICO N2 011/2026-PE
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 00003.20260810/0003-46

1. DAS CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. REGISTRO DE PRECOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE
EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE INSTALACAO E
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS DE CLIMATIZACAO E
CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS
SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE ITAREMA, CEARA., conforme condicdes e
exigéncias estabelecidas neste instrumento.

1.1.1. Estimativas de consumo individualizadas do érgao gerenciador:

SEQ DESCRICAO QTD UND

SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 09.000 BTUS,
COMPREENDENDO A FIXACAO DAS UNIDADES EVAPORADORA E
CONDENSADORA, INTERLIGACAO FRIGORIFICA COM TUBOS DE COBRE E
ISOLAMENTO  TERMICO, INTERLIGACAO ELETRICA DE COMANDO,
1 PERFURACOES DE ALVENARIA, EXECUCAO DE TUBULACAO DE DRENAGEM 20,00 Servico
EM PVC, TESTES DE ESTANQUEIDADE E VACUO NO SISTEMA, LIBERACAO DE
FLUIDO REFRIGERANTE E TESTES DE FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O
FORNECIMENTO DE SUPORTES DE FIXACAO, TUBULACOES, CABOS, INSUMOS
E MAO DE OBRA CAPACITADA.

servigo de instalagao de ar condicionado de 09.000 btus

SERVICO DE MANUTENGCAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO DE 09.000
BTUS, COMPREENDENDO O REPARO DE FALHAS MECANICAS E ELETRICAS,
SUBSTITUICAO DE COMPONENTES ELETRONICOS E  MECANICOS
2 DEFEITUOSOS, EI:IMINACAO DE VAZAMENTOS COM REFAZIMENTO DE 40,00 Servigco
SOLDAS, REPOSICAO TOTAL OU PARCIAL DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE
E TESTES DE FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DAS
PECAS DE REPOSICAO, INSUMOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

servigo de manutengao corretiva para ar condicionado de 09.000 btus

SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO DE 09.000
BTUS, COMPREENDENDO A VERIFICACAO E LIMPEZA DOS FILTROS DE AR,
HIGIENIZACAO DA EVAPORADORA E CONDENSADORA, DESOBSTRUCAO DE
DRENOS, REAPERTO DE PARAFUSOS E CONEXOES ELETRICAS,
LUBRIFICACAO DE COMPONENTES, TESTES DE TENSAO E CORRENTE, E
COMPLEMENTO DE CARGA DE GAS QUANDO NECESSARIO PARA O PERFEITO
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DE INSUMOS DE
LIMPEZA E MAO DE OBRA CAPACITADA.

40,00 Servico

servigo de manutencgao preventiva para ar condicionado de 09.000 btus

SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS,
COMPREENDENDO A FIXAGAO DAS UNIDADES EVAPORADORA E
CONDENSADORA, INTERLIGAGCAO FRIGOBiFICA COM TUBOS DE COBRE E
ISOLAMENTO  TERMICO, INTERLIGAGAO ELETRICA DE COMANDO,
4 PERFURAGCOES DE ALVENARIA, EXECUGAO DE TUBULAGCAO DE DRENAGEM 20,00 Servico
EM PVC, TESTES DE ESTANQUEIDADE E VACUO NO SISTEMA, LIBERACAO DE
FLUIDO REFRIGERANTE E TESTES DE FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O
FORNECIMENTO DE SUPORTES DE FIXAGCAO, TUBULACOES, CABOS, INSUMOS
E MAO DE OBRA CAPACITADA.
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servico de instalagdo de ar condicionado de 12.000 btus

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO DE 12.000
BTUS, COMPREENDENDO O REPARO DE FALHAS MECANICAS E ELETRICAS,
SUBSTITUICAO DE COMPONENTES ELETRONICOS E  MECANICOS
5 DEFEITUOSOS, ELIMINACAO DE VAZAMENTOS COM REFAZIMENTO DE 40,00 Servico
SOLDAS, REPOSICAO TOTAL OU PARCIAL DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE
E TESTES DE FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DAS
PECAS DE REPOSICAO, INSUMOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

servigo de manutencgdo corretiva para ar condicionado de 12.000 btus

SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO DE 12.000
BTUS, COMPREENDENDO A VERIFICAGCAO E LIMPEZA DOS FILTROS DE AR,
HIGIENIZACAO DA EVAPORADORA E CONDENSADORA, DESOBSTRUCAO DE
DRENOS, REAPERTO DE PARAFUSOS E CONI;X()ES ELETRICAS,
LUBRIFICACAO DE COMPONENTES, TESTES DE TENSAO E CORRENTE, E
COMPLEMENTO DE CARGA DE GAS QUANDO NECESSARIO PARA O PERFEITO
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DE INSUMOS DE
LIMPEZA E MAO DE OBRA CAPACITADA.

40,00 Servico

servigo de manutencgao preventiva para ar condicionado de 12.000 btus

SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS,
COMPREENDENDO A FIXACAO DAS UNIDADES EVAPORADORA E
CONDENSADORA, INTERLIGACAO FRIGORIFICA COM TUBOS DE COBRE E
ISOLAMENTO  TERMICO, INTERLIGACAO ELETRICA DE COMANDO,
7 PERFURACOES DE ALVENARIA, EXECUCAO DE TUBULACAO DE DRENAGEM 15,00 Servico
EM PVC, TESTES DE ESTANQUEIDADE E VACUO NO SISTEMA, LIBERACAO DE
FLUIDO REFRIGERANTE E TESTES DE FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O
FORNECIMENTO DE SUPORTES DE FIXACAO, TUBULACOES, CABOS, INSUMOS
E MAO DE OBRA CAPACITADA.

servigo de instalagao de ar condicionado de 18.000 btus

SERVICO DE MANUTENGCAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO DE 18.000
BTUS, COMPREENDENDO O REPARO DE FALHAS MECANICAS E ELETRICAS,
SUBSTITUICAO DE COMPONENTES ELETRONICOS E  MECANICOS
8 DEFEITUOSOS, EI:IMINACAO DE VAZAMENTOS COM REFAZIMENTO DE 20,00 Servico
SOLDAS, REPOSICAO TOTAL OU PARCIAL DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE
E TESTES DE FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DAS
PECAS DE REPOSICAO, INSUMOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

servigo de manutengao corretiva para ar condicionado de 18.000 btus

SERVICO DE MANUTENGCAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO DE 18.000
BTUS, COMPREENDENDO A VERIFICACAO E LIMPEZA DOS FILTROS DE AR,
HIGIENIZACAO DA EVAPORADORA E CONDENSADORA, DESOBSTRUCAO DE
DRENOS, REAPERTO DE PARAFUSOS E CONEXOES ELETRICAS,
LUBRIFICACAO DE COMPONENTES, TESTES DE TENSAO E CORRENTE, E
COMPLEMENTO DE CARGA DE GAS QUANDO NECESSARIO PARA O PERFEITO
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DE INSUMOS DE
LIMPEZA E MAO DE OBRA CAPACITADA.

20,00 Servico

servigo de manutencgao preventiva para ar condicionado de 18.000 btus

SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS,
COMPREENDENDO A FIXAGAO DAS UNIDADES EVAPORADORA E
CONDENSADORA, INTERLIGAGAO FRIGOBiFICA COM TUBOS DE COBRE E
ISOLAMENTO TERMICO, INTERLIGAGAO ELETRICA DE COMANDO,
10 PERFURACOES DE ALVENARIA, EXECUGAO DE TUBULAGCAO DE DRENAGEM 15,00 Servico
EM PVC, TESTES DE ESTANQUEIDADE E VACUO NO SISTEMA, LIBERACAO DE
FLUIDO REFRIGERANTE E TESTES DE FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O
FORNECIMENTO DE SUPORTES DE FIXAGCAO, TUBULACOES, CABOS, INSUMOS
E MAO DE OBRA CAPACITADA.

servico de instalagao de ar condicionado de 24.000 btus

SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO DE 24.000
BTUS, COMPREENDENDO A VERIFICACAO E LIMPEZA DOS FILTROS DE AR,
HIGIENIZACAO DA EVAPORADORA E CONDENSADORA, DESOBSTRUCAO DE
DRENOS, REAPERTO DE PARAFUSOS E CONEXOES = ELETRICAS,
LUBRIFICACAO DE COMPONENTES, TESTES DE TENSAO E CORRENTE, E
COMPLEMENTO DE CARGA DE GAS QUANDO NECESSARIO PARA O PERFEITO
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DE INSUMOS DE
LIMPEZA E MAO DE OBRA CAPACITADA.

11 30,00 Servico

servigo de manutengao preventiva para ar condicionado de 24.000 btus

12 SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO DE 24.000 30,00 Servico
BTUS, COMPREENDENDO O REPARO DE FALHAS MECANICAS E ELETRICAS,
SUBSTITUICAO DE COMPONENTES ELETRONICOS E  MECANICOS
DEFEITUOSOS, ELIMINACAO DE VAZAMENTOS COM REFAZIMENTO DE
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SOLDAS, REPOSICAO TOTAL OU PARCIAL DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE
E TESTES DE FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DAS
PECAS DE REPOSICAO, INSUMOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

servigo de manutengéao corretiva para ar condicionado de 24.000 btus

SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS,
COMPREENDENDO A FIXACAO DAS UNIDADES EVAPORADORA E
CONDENSADORA, INTERLIGACAO FRIGORIFICA COM TUBOS DE COBRE E
ISOLAMENTO  TERMICO, INTERLIGACAO ELETRICA DE COMANDO,
13 PERFURACOES DE ALVENARIA, EXECUCAO DE TUBULACAO DE DRENAGEM 5,00 Servico
EM PVC, TESTES DE ESTANQUEIDADE E VACUO NO SISTEMA, LIBERACAO DE
FLUIDO REFRIGERANTE E TESTES DE FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O
FORNECIMENTO DE SUPORTES DE FIXACAO, TUBULACOES, CABOS, INSUMOS
E MAO DE OBRA CAPACITADA.

servigo de instalagao de ar condicionado de 30.000 btus

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO DE 30.000
BTUS, COMPREENDENDO O REPARO DE FALHAS MECANICAS E ELETRICAS,
SUBSTITUICAO DE COMPONENTES ELETRONICOS E  MECANICOS
14 DEFEITUOSOS, EI:IMINACAO DE VAZAMENTOS COM REFAZIMENTO DE 10,00 Servico
SOLDAS, REPOSICAO TOTAL OU PARCIAL DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE
E TESTES DE FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DAS
PECAS DE REPOSICAO, INSUMOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

servigo de manutengao corretiva para ar condicionado de 30.000 btus

SERVICO DE MANUTENGCAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO DE 30.000
BTUS, COMPREENDENDO A VERIFICACAO E LIMPEZA DOS FILTROS DE AR,
HIGIENIZACAO DA EVAPORADORA E CONDENSADORA, DESOBSTRUCAO DE
DRENOS, REAPERTO DE PARAFUSOS E CONEXOES ELETRICAS,
LUBRIFICACAO DE COMPONENTES, TESTES DE TENSAO E CORRENTE, E
COMPLEMENTO DE CARGA DE GAS QUANDO NECESSARIO PARA O PERFEITO
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DE INSUMOS DE
LIMPEZA E MAO DE OBRA CAPACITADA.

15 10,00 Servico

servigo de manutencgao preventiva para ar condicionado de 30.000 btus

SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 48.000 BTUS,
COMPREENDENDO A FIXAGAO DAS UNIDADES EVAPORADORA E
CONDENSADORA, INTERLIGAGAO FRIGOBiFICA COM TUBOS DE COBRE E
ISOLAMENTO TERMICO, INTERLIGAGAO ELETRICA DE COMANDO,
16 PERFURAGCOES DE ALVENARIA, EXECUGAO DE TUBULAGCAO DE DRENAGEM 5,00 Servico
EM PVC, TESTES DE ESTANQUEIDADE E VACUO NO SISTEMA, LIBERACAO DE
FLUIDO REFRIGERANTE E TESTES DE FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O
FORNECIMENTO DE SUPORTES DE FIXAGCAO, TUBULACOES, CABOS, INSUMOS
E MAO DE OBRA CAPACITADA.

servico de instalacao de ar condicionado de 48.000 btus

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO DE 48.000
BTUS, COMPREENDENDO O REPARO DE FALHAS MECANICAS E ELETRICAS,
SUBSTITUICAO DE  COMPONENTES ELETRONICOS E  MECANICOS
17 DEFEITUOSOS, ELIMINACAO DE VAZAMENTOS COM REFAZIMENTO DE 10,00 Servico
SOLDAS, REPOSICAO TOTAL OU PARCIAL DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE
E TESTES DE FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DAS
PECAS DE REPOSICAO, INSUMOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

servigo de manutencgao corretiva para ar condicionado de 48.000 btus

SERVIGO DE MANUTENCAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO DE 48.000
BTUS, COMPREENDENDO A VERIFICACAO E LIMPEZA DOS FILTROS DE AR,
HIGIENIZACAO DA EVAPORADORA E CONDENSADORA, DESOBSTRUCAO DE
DRENOS, REAPERTO DE PARAFUSOS E CONEXOES ELETRICAS,
LUBRIFICACAO DE COMPONENTES, TESTES DE TENSAO E CORRENTE, E
COMPLEMENTO DE CARGA DE GAS QUANDO NECESSARIO PARA O PERFEITO
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DE INSUMOS DE
LIMPEZA E MAO DE OBRA CAPACITADA.

18 10,00 Servico

servigco de manutencdo preventiva para ar condicionado de 48.000 btus

1.1.2. Estimativas de consumo individualizadas do(s) érgao(s) participante(s):

MANIFESTANTE: FUNDEB
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SEQ DESCRICAO UND QTD

SERVICO DE INSTALAGCAO DE AR CONDICIONADO DE 09.000 BTUS,
COMPREENDENDO A FIXACAO DAS UNIDADES EVAPORADORA E
CONDENSADORA, INTERLIGACAO FRIGORIFICA COM TUBOS DE
COBRE E ISOLAMENTO TERMICO, INTERLIGACAO ELETRICA DE
COMANDO, PERFURACOES DE ALVENARIA, EXECUCAO DE
TUBULACAO DE DRENAGEM EM PVC, TESTES DE ESTANQUEIDADE E
VACUO NO SISTEMA, LIBERACAO DE FLUIDO REFRIGERANTE E
TESTES DE FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO
DE SUPORTES DE FIXACAO, TUBULACOES, CABOS, INSUMOS E MAO
DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE INSTALAGCAO DE AR CONDICIONADO DE 09.000 BTUS

Servigo 6.0

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO

DE 09.000 BTUS, COMPREENDENDO O REPARO DE FALHAS

MECANICAS E ELETRICAS, SUBSTITUICAO DE COMPONENTES

ELETRONICOS E MECANICOS DEFEITUOSOS, ELIMINAGCAO DE Servico
VAZAMENTOS COM REFAZIMENTO DE SOLDAS, REPOSICAO TOTAL

OU PARCIAL DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE E TESTES DE

FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DAS PECAS

DE REPOSICAO, INSUMOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO DE 09.000 BTUS

40.0

SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO
DE 09.000 BTUS, COMPREENDENDO A VERIFICACAO E LIMPEZA DOS
FILTROS DE AR, HIGIENIZACAO DA EVAPORADORA E
CONDENSADORA, DESOBSTRUCAO DE DRENOS, REAPERTO DE
3 PARAFUSOS E CONEXOES ELETRICAS, LUBRIFICACAO DE Servico 40.0
COMPONENTES, TESTES DE TENSAO E CORRENTE, E COMPLEMENTO
DE CARGA DE GAS QUANDO NECESSARIO PARA O PERFEITO
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DE
INSUMOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA CAPACITADA.
SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO DE 09.000 BTUS

SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS,
COMPREENDENDO A FIXACAO DAS UNIDADES EVAPORADORA E
CONDENSADORA, INTERLIGACAO FRIGORIFICA COM TUBOS DE
COBRE E ISOLAMENTO TERMICO, INTERLIGACAO ELETRICA DE
COMANDO, PERFURACOES DE ALVENARIA, EXECUCAO DE
TUBULACAO DE DRENAGEM EM PVC, TESTES DE ESTANQUEIDADE E
VACUO NO SISTEMA, LIBERACAO DE FLUIDO REFRIGERANTE E
TESTES DE FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO
DE SUPORTES DE FIXACAO, TUBULACOES, CABOS, INSUMOS E MAO
DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS

Servigo 2.0

SERVICO DE MANUTENGCAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO

DE 12.000 BTUS, COMPREENDENDO O REPARO DE FALHAS

MECANICAS E ELETRICAS, SUBSTITUICAO DE COMPONENTES

ELETRONICOS E MECANICOS DEFEITUOSOS, ELIMINACAO DE

VAZAMENTOS COM REFAZIMENTO DE SOLDAS, REPOSICAO TOTAL

OU PARCIAL DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE E TESTES DE
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DAS PECAS

DE REPOSICAOQ, INSUMOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

SERVIGO DE MANUTENGAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS

Servico 8.0

SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO
DE 12.000 BTUS, COMPREENDENDO A VERIFICAGAO E LIMPEZA DOS
FILTROS DE AR, HIGIENIZACAO DA EVAPORADORA E
CONDENSADORA, DES~OBSTR’UCAO DE DRENOS, REAPERTO DE
6 PARAFUSOS E CONEXOES ELETRICAS, LUBRIFICACAO DE Servico 8.0
COMPONENTES, TESTES DE TENSAO E CORRENTE, E COMPLEMENTO
DE CARGA DE GAS QUANDO NECESSARIO PARA O PERFEITO
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DE
INSUMOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA CAPACITADA.
SERVIGCO DE MANUTENGAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS

7 SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS, Servigo 4.0
COMPREENDENDO A FIXACAO DAS UNIDADES EVAPORADORA E
CONDENSADORA, INTERLIGACAO FRIGORIFICA COM TUBOS DE
COBRE E ISOLAMENTO TERMICO, INTERLIGACAO ELETRICA DE
COMANDO, PERFURACOES DE ALVENARIA, EXECUCAO DE
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TUBULACAO DE DRENAGEM EM PVC, TESTES DE ESTANQUEIDADE E
VACUO NO SISTEMA, LIBERACAO DE FLUIDO REFRIGERANTE E
TESTES DE FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO
DE SUPORTES DE FIXACAO, TUBULACOES, CABOS, INSUMOS E MAO
DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO

DE 18.000 BTUS, COMPREENDENDO O REPARO DE FALHAS

MECANICAS E ELETRICAS, SUBSTITUIGAO DE COMPONENTES

ELETRONICOS E MECANICOS DEFEITUOSOS, ELIMINAGAO DE

VAZAMENTOS COM REFAZIMENTO DE SOLDAS, REPOSICAO TOTAL

OU PARCIAL DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE E TESTES DE
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DAS PEGAS

DE REPOSICAO, INSUMOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE MANUTEN(;AO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS

Servico 32.0

SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO
DE 18.000 BTUS, COMPREENDENDO A VERIFICACAO E LIMPEZA DOS
FILTROS DE AR, HIGIENIZACAO DA EVAPORADORA E
CONDENSADORA, DESOBSTRUCAO DE DRENOS, REAPERTO DE
9 PARAFUSOS E CONEXOES ELETRICAS, LUBRIFICACAO DE Servico 32.0
COMPONENTES, TESTES DE TENSAO E CORRENTE, E COMPLEMENTO
DE CARGA DE GAS QUANDO NECESSARIO PARA O PERFEITO
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DE
INSUMOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA CAPACITADA.
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS

SERVICO DE INSTALAGCAO DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS,
COMPREENDENDO A FIXACAO DAS UNIDADES EVAPORADORA E
CONDENSADORA, INTERLIGACAO FRIGORIFICA COM TUBOS DE
COBRE E ISOLAMENTO TERMICO, INTERLIGACAO ELETRICA DE
COMANDO, PERFURACOES DE ALVENARIA, EXECUCAO DE
TUBULACAO DE DRENAGEM EM PVC, TESTES DE ESTANQUEIDADE E
VACUO NO SISTEMA, LIBERACAO DE FLUIDO REFRIGERANTE E
TESTES DE FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO
DE SUPORTES DE FIXACAO, TUBULACOES, CABOS, INSUMOS E MAO
DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE INSTALAGCAO DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS

10 Servigo 16.0

SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO
DE 24.000 BTUS, COMPREENDENDO A VERIFICACAO E LIMPEZA DOS
FILTROS DE AR, HIGIENIZACAO DA EVAPORADORA E
CONDENSADORA, DESOBSTRUCAO DE DRENOS, REAPERTO DE
11 PARAFUSOS E CONEXOES ELETRICAS, LUBRIFICACAO DE Servico 120.0
COMPONENTES, TESTES DE TENSAO E CORRENTE, E COMPLEMENTO
DE CARGA DE GAS QUANDO NECESSARIO PARA O PERFEITO
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DE
INSUMOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA CAPACITADA.
SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO

DE 24.000 BTUS, COMPREENDENDO O REPARO DE FALHAS

MECANICAS E ELETRICAS, SUBSTITUICAO DE COMPONENTES

ELETRONICOS E MECANICOS DEFEITUOSOS, ELIMINACAO DE

VAZAMENTOS COM REFAZIMENTO DE SOLDAS, REPOSICAO TOTAL

OU PARCIAL DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE E TESTES DE
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DAS PECAS

DE REPOSICAO, INSUMOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS

12 Servico 120.0

SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 36.000 BTUS,
COMPREENDENDO A FIXACAO DAS UNIDADES EVAPORADORA E
CONDENSADORA, INTERLIGACAO FRIGORIFICA COM TUBOS DE
COBRE E ISOLAMENTO TERMICO, INTERLIGACAO ELETRICA DE
COMANDO, PERFURACOES DE ALVENARIA, EXECUCAO DE
TUBULACAO DE DRENAGEM EM PVC, TESTES DE ESTANQUEIDADE E
VACUO NO SISTEMA, LIBERACAO DE FLUIDO REFRIGERANTE E
TESTES DE FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO
DE SUPORTES DE FIXACAO, TUBULACOES, CABOS, INSUMOS E MAO
DE OBRA CAPACITADA.

22

Servigo 2.0
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SERVICO DE INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO DE 36.000 BTUS

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO
DE 36.000 BTUS, COMPREENDENDO O REPARO DE FALHAS
MECANICAS E ELETRICAS, SUBSTITUICAO DE COMPONENTES
23 ELETRONICOS E MECANICOS DEFEITUOSOS, ELIMINACAO DE
VAZAMENTOS COM REFAZIMENTO DE SOLDAS, REPOSICAO TOTAL
OU PARCIAL DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE E TESTES DE
FUNCIONAMENTO. O SERVIGO INCLUI O FORNECIMENTO DAS PECAS
DE REPOSIGAO, INSUMOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.
SERVIGO DE MANUTENGAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO DE 36.000 BTUS

Servico 16.0

SERVICO DE MANUTENGCAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO
DE 36.000 BTUS, COMPREENDENDO A VERIFICACAO E LIMPEZA DOS
FILTROS DE AR, HIGIENIZAGCAO DA EVAPORADORA E
CONDENSADORA, DES_OBSTRUCAO DE DRENOS, REAPERTO DE
24 PARAFUSOS E CONEXOES ELETRICAS, LUBRIFICACAO DE Servico 16.0
COMPONENTES, TESTES DE TENSAO E CORRENTE, E COMPLEMENTO
DE CARGA DE GAS QUANDO NECESSARIO PARA O PERFEITO
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DE
INSUMOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA CAPACITADA.
SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO DE 36.000 BTUS

MANIFESTANTE: Secretaria Municipal de Saiide

SEQ DESCRICAO UND QTID

SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 09.000 BTUS,
COMPREENDENDO A FIXACAO DAS UNIDADES EVAPORADORA E
CONDENSADORA, INTERLIGACAO FRIGORIFICA COM TUBOS DE
COBRE E ISOLAMENTO TERMICO, INTERLIGAGAO ELETRICA DE
COMANDO, PERFURACOES DE ALVENARIA, EXECUGAO DE
TUBULACAO DE DRENAGEM EM PVC, TESTES DE ESTANQUEIDADE E
VACUO NO SISTEMA, LIBERACAO DE FLUIDO REFRIGERANTE E
TESTES DE FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO
DE SUPORTES DE FIXACAO, TUBULACOES, CABOS, INSUMOS E MAO
DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 09.000 BTUS

Servigo 10.0

SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO

DE 09.000 BTUS, COMPREENDENDO O REPARO DE FALHAS

MECANICAS E ELETRICAS, SUBSTITUIGAO DE COMPONENTES

ELETRONICOS E MECANICOS DEFEITUOSOS, ELIMINACAO DE Servico
VAZAMENTOS COM REFAZIMENTO DE SOLDAS, REPOSICAO TOTAL ¢
OU PARCIAL DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE E TESTES DE

FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DAS PEGAS

DE REPOSICAO, INSUMOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO DE 09.000 BTUS

32.0

SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO
DE 09.000 BTUS, COMPREENDENDO A VERIFICACAO E LIMPEZA DOS
FILTROS DE AR, HIGIENIZACAO DA EVAPORADORA E
CONDENSADORA, DESOBSTRUGCAO DE DRENOS, REAPERTO DE
3 PARAFUSOS E CONEXOES ELETRICAS, LUBRIFICACAO DE Servico 48.0
COMPONENTES, TESTES DE TENSAO E CORRENTE, E COMPLEMENTO
DE CARGA DE GAS QUANDO NECESSARIO PARA O PERFEITO
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DE
INSUMOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA CAPACITADA.
SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO DE 09.000 BTUS

4 SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, Servico 4.0
COMPREENDENDO A FIXACAO DAS UNIDADES EVAPORADORA E
CONDENSADORA, INTERLIGACAO FRIGORIFICA COM TUBOS DE
COBRE E ISOLAMENTO TERMICO, INTERLIGACAO ELETRICA DE
COMANDO, PERFURACOES DE ALVENARIA, EXECUCAO DE
TUBULACAO DE DRENAGEM EM PVC, TESTES DE ESTANQUEIDADE E

CNPJ: 07.663.941/0001-54| CGF: 06.920187-0 = :
Praca Nossa Senhora de Fatima, 48, Centro, Itarema, Estado do Ceara { )r e )
CEP. 62.590-000 | Tel.:(88) 3667-1133 | 3667-1340 s\




GOVERNO MUNICIPAL DE

: ESTADO DO CEARA
I TA R E M A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA

COMPROMISSO,. RESPEITOE TRABALHO

VACUO NO SISTEMA, LIBERAGAO DE FLUIDO REFRIGERANTE E
TESTES DE FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO
DE SUPORTES DE FIXACAO, TUBULACOES, CABOS, INSUMOS E MAO
DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS

SERVICO DE MANUTENGCAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO

DE 12.000 BTUS, COMPREENDENDO O REPARO DE FALHAS

MECANICAS E ELETRICAS, SUBSTITUICAO DE COMPONENTES

ELETRONICOS E MECANICOS DEFEITUOSOS, ELIMINAGAO DE

VAZAMENTOS COM REFAZIMENTO DE SOLDAS, REPOSICAO TOTAL

OU PARCIAL DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE E TESTES DE
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DAS PECAS

DE REPOSICAQ, INSUMOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

SERVIGO DE MANUTENGAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS

Servico 4.0

SERVICO DE MANUTENGCAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO
DE 12.000 BTUS, COMPREENDENDO A VERIFICAGAO E LIMPEZA DOS
FILTROS DE AR, HIGIENIZACAO DA EVAPORADORA E
CONDENSADORA, DES~OBSTRUCAO DE DRENOS, REAPERTO DE
6 PARAFUSOS E CONEXOES ELETRICAS, LUBRIFICACAO DE Servico 12.0
COMPONENTES, TESTES DE TENSAO E CORRENTE, E COMPLEMENTO
DE CARGA DE GAS QUANDO NECESSARIO PARA O PERFEITO
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DE
INSUMOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA CAPACITADA.
SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS

SERVICO DE MANUTENGCAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO

DE 48.000 BTUS, COMPREENDENDO O REPARO DE FALHAS

MECANICAS E ELETRICAS, SUBSTITUIGAO DE COMPONENTES

ELETRONICOS E MECANICOS DEFEITUOSOS, ELIMINACAO DE

VAZAMENTOS COM REFAZIMENTO DE SOLDAS, REPOSICAO TOTAL

OU PARCIAL DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE E TESTES DE
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DAS PECAS

DE REPOSICAO, INSUMOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO DE 48.000 BTUS

17 Servico 4.0

SERVICO DE MANUTENGCAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO
DE 48.000 BTUS, COMPREENDENDO A VERIFICACAO E LIMPEZA DOS
FILTROS DE AR, HIGIENIZACAO DA EVAPORADORA E
CONDENSADORA, DESOBSTRUCAO DE DRENOS, REAPERTO DE
18 PARAFUSOS E CONEXOES ELETRICAS, LUBRIFICACAO DE Servico 4.0
COMPONENTES, TESTES DE TENSAO E CORRENTE, E COMPLEMENTO
DE CARGA DE GAS QUANDO NECESSARIO PARA O PERFEITO
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DE
INSUMOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA CAPACITADA.
SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO DE 48.000 BTUS

SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 36.000 BTUS,
COMPREENDENDO A FIXACAO DAS UNIDADES EVAPORADORA E
CONDENSADORA, INTERLIGACAO FRIGORIFICA COM TUBOS DE
COBRE E ISOLAMENTO TERMICO, INTERLIGACAO ELETRICA DE
COMANDO, PERFURACOES DE ALVENARIA, EXECUCAO DE
TUBULACAO DE DRENAGEM EM PVC, TESTES DE ESTANQUEIDADE E
VACUO NO SISTEMA, LIBERACAO DE FLUIDO REFRIGERANTE E
TESTES DE FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO
DE SUPORTES DE FIXACAO, TUBULACOES, CABOS, INSUMOS E MAO
DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO DE 36.000 BTUS

22 Servico 1.0

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO

DE 36.000 BTUS, COMPREENDENDO O REPARO DE FALHAS

MECANICAS E ELETRICAS, SUBSTITUICAO DE COMPONENTES

ELETRONICOS E MECANICOS DEFEITUOSOS, ELIMINACAO DE

VAZAMENTOS COM REFAZIMENTO DE SOLDAS, REPOSICAO TOTAL

OU PARCIAL DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE E TESTES DE
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DAS PECAS

DE REPOSICAO, INSUMOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO DE 36.000 BTUS

23 Servico 8.0

24 SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO Servico 8.0
DE 36.000 BTUS, COMPREENDENDO A VERIFICACAO E LIMPEZA DOS
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FILTROS DE AR, HIGIENIZAGCAO DA EVAPORADORA E

CONDENSADORA, DES_OBSTRUCAO DE DRENOS, REAPERTO DE

PARAFUSOS E CONEXOES ELETRICAS, LUBRIFICACAO DE

COMPONENTES, TESTES DE TENSAO E CORRENTE, E COMPLEMENTO

DE CARGA DE GAS QUANDO NECESSARIO PARA O PERFEITO
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DE

INSUMOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO DE 36.000 BTUS

SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO }
TETO/CASSETE DE 18.000 BTUS, COMPREENDENDO A FIXACAO DA
UNIDADE EVAPORADORA EMBUTIDA COM TIRANTES, FIXACAO DA
CONDENSADORA, INTERLIGACAO FRIGORIFICA COM TUBOS DE
COBRE E ISOLAMENTO TERMICO, INTERLIGACAO ELETRICA DE
25 COMANDO, INSTALACAO DE DRENAGEM EM PVC COM Servico 2.0
INTERLIGAGAO DE BOMBA DE DRENO SE NECESSARIO, TESTES DE
ESTANQUEIDADE E VACUO, LIBERACAO DE FLUIDO REFRIGERANTE
E TESTES DE FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O
FORNECIMENTO DE SUPORTES, TUBULACOES, CABOS, INSUMOS E
MAO DE OBRA CAPACITADA.
SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO TETO/CASSETE DE 18.000 BTUS

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO
TIPO TETO/CASSETE DE 18.000 BTUS, COMPREENDENDO O REPARO
DE FALHAS MECANICAS E ELETRICAS, SUBSTITUICAO DE
COMPONENTES DEFEITUOSOS (INCLUSIVE BOMBA DE DRENO),
ELIMINACAO DE VAZAMENTOS, REPOSICAO TOTAL OU PARCIAL DE
CARGA DE GAS REFRIGERANTE E TESTES DE FUNCIONAMENTO. O
SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DAS PECAS DE REPOSICAO,
INSUMOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO TIPO TETO/CASSETE DE 18.000 BTUS

26 Servico 4.0

SERVICO DE MANUTENGCAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO
TIPO TETO/CASSETE DE 18.000 BTUS, COMPREENDENDO A
VERIFICACAO E LIMPEZA DO PAINEL FRONTAL, FILTROS, BANDEJA
DE CONDENSADO E BOMBA DE DRENO, HIGIENIZACAO DA
27 EVAPORADORA E CONDENSADORA, REAPERTO DE SUPORTES E Servico 4.0
CONEXOES ELETRICAS, LUBRIFICAGAO, TESTES ELETRICOS E
COMPLEMENTO DE CARGA DE GAS QUANDO NECESSARIO. O £
SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DE INSUMOS DE LIMPEZA E MAO
DE OBRA CAPACITADA.
SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO TIPO TETO/CASSETE DE 18.000 BTUS

MANIFESTANTE: Hospital Municipal de Itarema - Natércia Rios

SEQ DESCRICAO UND QTD

SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 09.000 BTUS,
COMPREENDENDO A FIXACAO DAS UNIDADES EVAPORADORA E
CONDENSADORA, INTERLIGACAO FRIGORIFICA COM TUBOS DE
COBRE E ISOLAMENTO TERMICO, INTERLIGACAO ELETRICA DE
COMANDO, PERFURACOES DE ALVENARIA, EXECUCAO DE
TUBULACAO DE DRENAGEM EM PVC, TESTES DE ESTANQUEIDADE E
VACUO NO SISTEMA, LIBERAGAO DE FLUIDO REFRIGERANTE E
TESTES DE FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO
DE SUPORTES DE FIXACAO, TUBULACOES, CABOS, INSUMOS E MAO
DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO DE 09.000 BTUS

Servico 6.0

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO
DE 09.000 BTUS, COMPREENDENDO O REPARO DE FALHAS
MECANICAS E ELETRICAS, SUBSTITUICAO DE COMPONENTES
ELETRONICOS E MECANICOS DEFEITUOSOS, ELIMINACAO DE
VAZAMENTOS COM REFAZIMENTO DE SOLDAS, REPOSICAO TOTAL
OU PARCIAL DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE E TESTES DE
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DAS PECAS
DE REPOSICAO, INSUMOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.
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SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO DE 09.000 BTUS

SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO
DE 09.000 BTUS, COMPREENDENDO A VERIFICACAO E LIMPEZA DOS
FILTROS DE AR, HIGIENIZACAO DA EVAPORADORA E
CONDENSADORA, DESOBSTRUGCAO DE DRENOS, REAPERTO DE
3 PARAFUSOS E CONEXQES ELETRICAS, LUBRIFICACAO DE Servico 40.0
COMPONENTES, TESTES DE TENSAO E CORRENTE, E COMPLEMENTO
DE CARGA DE GAS QUANDO NECESSARIO PARA O PERFEITO
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DE
INSUMOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA CAPACITADA.
SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO DE 09.000 BTUS

SERVICO DE INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS,
COMPREENDENDO A FIXAGAO DAS UNIDADES EVAPORADORA E
CONDENSADORA, INTERLIGACAO FRIGORiFICA_ COM TUBOS DE
COBRE E ISOLAMENTO TERMICO, INTERLIGACAO ELETRICA DE
COMANDO, PERFURACOES DE ALVENARIA, EXECUGAO DE
TUBULAGCAO DE DRENAGEM EM PVC, TESTES DE ESTANQUEIDADE E
VACUO NO SISTEMA, LIBERAGAO DE FLUIDO REFRIGERANTE E
TESTES DE FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO
DE SUPORTES DE FIXACAO, TUBULACOES, CABOS, INSUMOS E MAO
DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE INSTALAGCAO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS

Servigo 10.0

SERVICO DE MANUTENGCAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO

DE 12.000 BTUS, COMPREENDENDO O REPARO DE FALHAS

MECANICAS E ELETRICAS, SUBSTITUIGAO DE COMPONENTES

ELETRONICOS E MECANICOS DEFEITUOSOS, ELIMINACAO DE

VAZAMENTOS COM REFAZIMENTO DE SOLDAS, REPOSICAO TOTAL

OU PARCIAL DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE E TESTES DE
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DAS PECAS

DE REPOSICAO, INSUMOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS

Servigo 80.0

SERVICO DE MANUTENGCAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO
DE 12.000 BTUS, COMPREENDENDO A VERIFICACAO E LIMPEZA DOS
FILTROS DE AR, HIGIENIZACAO DA EVAPORADORA E
CONDENSADORA, DESOBSTRUCAO DE DRENOS, REAPERTO DE
6 PARAFUSOS E CONEXOES ELETRICAS, LUBRIFICACAO DE Servico 80.0
COMPONENTES, TESTES DE TENSAO E CORRENTE, E COMPLEMENTO
DE CARGA DE GAS QUANDO NECESSARIO PARA O PERFEITO
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DE
INSUMOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA CAPACITADA.
SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS

SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS,
COMPREENDENDO A FIXACAO DAS UNIDADES EVAPORADORA E
CONDENSADORA, INTERLIGACAO FRIGORIFICA COM TUBOS DE
COBRE E ISOLAMENTO TERMICO, INTERLIGACAO ELETRICA DE
COMANDO, PERFURACOES DE ALVENARIA, EXECUCAO DE
TUBULACAO DE DRENAGEM EM PVC, TESTES DE ESTANQUEIDADE E
VACUO NO SISTEMA, LIBERACAO DE FLUIDO REFRIGERANTE E
TESTES DE FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO
DE SUPORTES DE FIXACAO, TUBULACOES, CABOS, INSUMOS E MAO
DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS

Servico 6.0

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO

DE 18.000 BTUS, COMPREENDENDO O REPARO DE FALHAS

MECANICAS E ELETRICAS, SUBSTITUICAO DE COMPONENTES

ELETRONICOS E MECANICOS DEFEITUOSOS, ELIMINACAO DE

VAZAMENTOS COM REFAZIMENTO DE SOLDAS, REPOSICAO TOTAL

OU PARCIAL DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE E TESTES DE
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DAS PECAS

DE REPOSICAO, INSUMOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS

Servico 40.0

9 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO Servico 40.0
DE 18.000 BTUS, COMPREENDENDO A VERIFICACAO E LIMPEZA DOS
FILTROS DE AR, HIGIENIZACAO DA EVAPORADORA E
CONDENSADORA, DESOBSTRUCAO DE DRENOS, REAPERTO DE
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PARAFUSOS E CONEXOES ELETRICAS, LUBRIFICACAO DE

COMPONENTES, TESTES DE TENSAO E CORRENTE, E COMPLEMENTO

DE CARGA DE GAS QUANDO NECESSARIO PARA O PERFEITO
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DE

INSUMOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS

SERVICO DE INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS,
COMPREENDENDO A FIXAGAO DAS UNIDADES EVAPORADORA E
CONDENSADORA, INTERLIGACAO FRIGORiFICA_ COM TUBOS DE
COBRE E ISOLAMENTO TERMICO, INTERLIGACAO ELETRICA DE
COMANDO, PERFURACOES DE ALVENARIA, EXECUGAO DE
TUBULAGCAO DE DRENAGEM EM PVC, TESTES DE ESTANQUEIDADE E
VACUO NO SISTEMA, LIBERAGAO DE FLUIDO REFRIGERANTE E
TESTES DE FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO
DE SUPORTES DE FIXACAO, TUBULACOES, CABOS, INSUMOS E MAO
DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE INSTALAGCAO DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS

10 Servigo 2.0

SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO
DE 24.000 BTUS, COMPREENDENDO A VERIFICACAO E LIMPEZA DOS
FILTROS DE AR, HIGIENIZACAO DA EVAPORADORA E
CONDENSADORA, DESOBSTRUCAO DE DRENOS, REAPERTO DE
11 PARAFUSOS E CONEXOES ELETRICAS, LUBRIFICACAO DE Servico 16.0
COMPONENTES, TESTES DE TENSAO E CORRENTE, E COMPLEMENTO
DE CARGA DE GAS QUANDO NECESSARIO PARA O PERFEITO
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DE
INSUMOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA CAPACITADA.
SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO

DE 24.000 BTUS, COMPREENDENDO O REPARO DE FALHAS

MECANICAS E ELETRICAS, SUBSTITUICAO DE COMPONENTES

ELETRONICOS E MECANICOS DEFEITUOSOS, ELIMINAGAO DE

VAZAMENTOS COM REFAZIMENTO DE SOLDAS, REPOSICAO TOTAL

OU PARCIAL DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE E TESTES DE
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DAS PECAS

DE REPOSICAO, INSUMOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS

12 Servico 16.0

SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 36.000 BTUS,
COMPREENDENDO A FIXACAO DAS UNIDADES EVAPORADORA E
CONDENSADORA, INTERLIGACAO FRIGORIFICA COM TUBOS DE
COBRE E ISOLAMENTO TERMICO, INTERLIGACAO ELETRICA DE
COMANDO, PERFURACOES DE ALVENARIA, EXECUCAO DE
TUBULACAO DE DRENAGEM EM PVC, TESTES DE ESTANQUEIDADE E
VACUO NO SISTEMA, LIBERACAO DE FLUIDO REFRIGERANTE E
TESTES DE FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO
DE SUPORTES DE FIXACAO, TUBULACOES, CABOS, INSUMOS E MAO
DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO DE 36.000 BTUS

22 Servico 2.0

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO

DE 36.000 BTUS, COMPREENDENDO O REPARO DE FALHAS

MECANICAS E ELETRICAS, SUBSTITUICAO DE COMPONENTES

ELETRONICOS E MECANICOS DEFEITUOSOS, ELIMINACAO DE

VAZAMENTOS COM REFAZIMENTO DE SOLDAS, REPOSICAO TOTAL

OU PARCIAL DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE E TESTES DE
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DAS PECAS

DE REPOSICAO, INSUMOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO DE 36.000 BTUS

23 Servico 8.0

SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO
DE 36.000 BTUS, COMPREENDENDO A VERIFICACAO E LIMPEZA DOS
FILTROS DE AR, HIGIENIZACAO DA EVAPORADORA E
CONDENSADORA, DESOBSTRUCAO DE DRENOS, REAPERTO DE
24 PARAFUSOS E CONEXOES ELETRICAS, LUBRIFICACAO DE Servico 8.0
COMPONENTES, TESTES DE TENSAO E CORRENTE, E COMPLEMENTO
DE CARGA DE GAS QUANDO NECESSARIO PARA O PERFEITO
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DE
INSUMOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA CAPACITADA.
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SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO DE 36.000 BTUS

MANIFESTANTE: Secretaria Municipal de Protecao Social e Cidadania

SEQ DESCRICAO UND QTD

SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 09.000 BTUS,
COMPREENDENDO A FIXACAO DAS UNIDADES EVAPORADORA E
CONDENSADORA, INTERLIGACAO FRIGORIFICA COM TUBOS DE
COBRE E ISOLAMENTO TERMICO, INTERLIGACAO ELETRICA DE
COMANDO, PERFURACOES DE ALVENARIA, EXECUCAO DE
TUBULACAO DE DRENAGEM EM PVC, TESTES DE ESTANQUEIDADE E
VACUO NO SISTEMA, LIBERACAO DE FLUIDO REFRIGERANTE E
TESTES DE FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO
DE SUPORTES DE FIXACAO, TUBULACOES, CABOS, INSUMOS E MAO
DE OBRA CAPACITADA.

SERVIGO DE INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO DE 09.000 BTUS

Servico 2.0

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO

DE 09.000 BTUS, COMPREENDENDO O REPARO DE FALHAS

MECANICAS E ELETRICAS, SUBSTITUICAO DE COMPONENTES

ELETRONICOS E MECANICOS DEFEITUOSOS, ELIMINACAO DE

VAZAMENTOS COM REFAZIMENTO DE SOLDAS, REPOSICAO TOTAL

OU PARCIAL DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE E TESTES DE
FUNCIONAMENTO. O SERVIGO INCLUI O FORNECIMENTO DAS PECAS

DE REPOSIGAO, INSUMOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

SERVIGO DE MANUTENGAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO DE 09.000 BTUS

Servico 4.0

SERVICO DE MANUTENGCAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO
DE 09.000 BTUS, COMPREENDENDO A VERIFICACAO E LIMPEZA DOS
FILTROS DE AR, HIGIENIZAGCAO DA EVAPORADORA E
CONDENSADORA, DES_OBSTRUCAO DE DRENOS, REAPERTO DE
3 PARAFUSOS E CONEXOES ELETRICAS, LUBRIFICACAO DE Servico 4.0
COMPONENTES, TESTES DE TENSAO E CORRENTE, E COMPLEMENTO
DE CARGA DE GAS QUANDO NECESSARIO PARA O PERFEITO
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DE
INSUMOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA CAPACITADA.
SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO DE 09.000 BTUS

SERVICO DE INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS,
COMPREENDENDO A FIXACAO DAS UNIDADES EVAPORADORA E
CONDENSADORA, INTERLIGACAO FRIGORiFICA COM TUBOS DE
COBRE E ISOLAMENTO:FERMICO, INTERLIGAGAO ELETRICA DE
COMANDO, PERFURACOES DE ALVENARIA, EXECUGAO DE
TUBULACAO DE DRENAGEM EM PVC, TESTES DE ESTANQUEIDADE E
VACUO NO SISTEMA, LIBERAGAO DE FLUIDO REFRIGERANTE E
TESTES DE FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO
DE SUPORTES DE FIXACAO, TUBULACOES, CABOS, INSUMOS E MAO
DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS

Servigo 2.0

SERVICO DE MANUTENGCAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO

DE 12.000 BTUS, COMPREENDENDO O REPARO DE FALHAS

MECANJCAS E ELETRIQAS, SUBSTITUICAO DE COMPONENTES

ELETRONICOS E MECANICOS DEFEITUOSOS, ELIMINACAO DE

VAZAMENTOS COM REFAZIMENTO DE SOLDAS, REPOSICAO TOTAL

OU PARCIAL DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE E TESTES DE
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DAS PECAS

DE REPOSICAO, INSUMOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS

Servigo 16.0

6 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO Servico 16.0
DE 12.000 BTUS, COMPREENDENDO A VERIFICACAO E LIMPEZA DOS
FILTROS DE AR, HIGIENIZACAO DA EVAPORADORA E
CONDENSADORA, DESOBSTRUCAO DE DRENOS, REAPERTO DE
PARAFUSOS E CONEXOES ELETRICAS, LUBRIFICACAO DE
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COMPONENTES, TESTES DE TENSAO E CORRENTE, E COMPLEMENTO

DE CARGA DE GAS QUANDO NECESSARIO PARA O PERFEITO
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DE

INSUMOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA CAPACITADA.

SERVIGCO DE MANUTENGAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS

SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS,
COMPREENDENDO A FIXACAO DAS UNIDADES EVAPORADORA E
CONDENSADORA, INTERLIGACAO FRIGORIFICA COM TUBOS DE
COBRE E ISOLAMENTO TERMICO, INTERLIGACAO ELETRICA DE
COMANDO, PERFURACOES DE ALVENARIA, EXECUCAO DE
TUBULACAO DE DRENAGEM EM PVC, TESTES DE ESTANQUEIDADE E
VACUO NO SISTEMA, LIBERACAO DE FLUIDO REFRIGERANTE E
TESTES DE FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO
DE SUPORTES DE FIXACAO, TUBULACOES, CABOS, INSUMOS E MAO
DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS

Servico 2.0

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO

DE 18.000 BTUS, COMPREENDENDO O REPARO DE FALHAS

MECANICAS E ELETRICAS, SUBSTITUICAO DE COMPONENTES

ELETRONICOS E MECANICOS DEFEITUOSOS, ELIMINAGAO DE

VAZAMENTOS COM REFAZIMENTO DE SOLDAS, REPOSICAO TOTAL

OU PARCIAL DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE E TESTES DE
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DAS PECAS

DE REPOSICAQ, INSUMOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS

Servigo 4.0

SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO
DE 18.000 BTUS, COMPREENDENDO A VERIFICAGAO E LIMPEZA DOS
FILTROS DE AR, HIGIENIZACAO DA EVAPORADORA E
CONDENSADORA, DESOBSTRUCAO DE DRENOS, REAPERTO DE
9 PARAFUSOS E CONEXOES ELETRICAS, LUBRIFICACAO DE Servico 4.0
COMPONENTES, TESTES DE TENSAO E CORRENTE, E COMPLEMENTO
DE CARGA DE GAS QUANDO NECESSARIO PARA O PERFEITO
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DE
INSUMOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA CAPACITADA.
SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS

SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS,
COMPREENDENDO A FIXACAO DAS UNIDADES EVAPORADORA E
CONDENSADORA, INTERLIGACAO FRIGORIFICA COM TUBOS DE
COBRE E ISOLAMENTO TERMICO, INTERLIGACAO ELETRICA DE
COMANDO, PERFURACOES DE ALVENARIA, EXECUCAO DE
TUBULACAO DE DRENAGEM EM PVC, TESTES DE ESTANQUEIDADE E
VACUO NO SISTEMA, LIBERAGAO DE FLUIDO REFRIGERANTE E
TESTES DE FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO
DE SUPORTES DE FIXACAO, TUBULACOES, CABOS, INSUMOS E MAO
DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS

10 Servico 2.0

SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO
DE 24.000 BTUS, COMPREENDENDO A VERIFICACAO E LIMPEZA DOS
FILTROS DE AR, HIGIENIZACAO DA EVAPORADORA E
CONDENSADORA, DESOBSTRUCAO DE DRENOS, REAPERTO DE
11 PARAFUSOS E CONEXOES ELETRICAS, LUBRIFICACAO DE Servico 4.0
COMPONENTES, TESTES DE TENSAO E CORRENTE, E COMPLEMENTO
DE CARGA DE GAS QUANDO NECESSARIO PARA O PERFEITO
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DE
INSUMOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA CAPACITADA.
SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS

SERVICO DE MANUTENGCAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO

DE 24.000 BTUS, COMPREENDENDO O REPARO DE FALHAS

MECANICAS E ELETRICAS, SUBSTITUICAO DE COMPONENTES

ELETRONICOS E MECANICOS DEFEITUOSOS, ELIMINACAO DE

VAZAMENTOS COM REFAZIMENTO DE SOLDAS, REPOSICAO TOTAL

OU PARCIAL DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE E TESTES DE
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DAS PECAS

DE REPOSICAO, INSUMOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS

12

Servigo 4.0
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SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 60.000 BTUS,
COMPREENDENDO A FIXACAO DAS UNIDADES EVAPORADORA E
CONDENSADORA, INTERLIGACAO FRIGORIFICA COM TUBOS DE
COBRE E ISOLAMENTO TERMICO, INTERLIGACAO ELETRICA DE
COMANDO, PERFURACOES DE ALVENARIA, EXECUCAO DE
TUBULACAO DE DRENAGEM EM PVC, TESTES DE ESTANQUEIDADE E
VACUO NO SISTEMA, LIBERACAO DE FLUIDO REFRIGERANTE E
TESTES DE FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO
DE SUPORTES DE FIXACAO, TUBULACOES, CABOS, INSUMOS E MAO
DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO DE 60.000 BTUS

19 Servico 2.0

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO

DE 60.000 BTUS, COMPREENDENDO O REPARO DE FALHAS

MECANICAS E ELETRICAS, SUBSTITUICAO DE COMPONENTES

ELETRONICOS E MECANICOS DEFEITUOSOS, ELIMINAGAO DE

VAZAMENTOS COM REFAZIMENTO DE SOLDAS, REPOSICAO TOTAL

OU PARCIAL DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE E TESTES DE
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DAS PECAS

DE REPOSICAO, INSUMOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO DE 60.000 BTUS

20 Servico 4.0

SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO
DE 60.000 BTUS, COMPREENDENDO A VERIFICACAO E LIMPEZA DOS
FILTROS DE AR, HIGIENIZACAO DA EVAPORADORA E
CONDENSADORA, DESOBSTRUCAO DE DRENOS, REAPERTO DE
21 PARAFUSOS E CONEXOES ELETRICAS, LUBRIFICACAO DE Servico 4.0
COMPONENTES, TESTES DE TENSAO E CORRENTE, E COMPLEMENTO
DE CARGA DE GAS QUANDO NECESSARIO PARA O PERFEITO
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DE
INSUMOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA CAPACITADA.
SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO DE 60.000 BTUS

SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 36.000 BTUS,
COMPREENDENDO A FIXACAO DAS UNIDADES EVAPORADORA E
CONDENSADORA, INTERLIGACAO FRIGORIFICA COM TUBOS DE
COBRE E ISOLAMENTO TERMICO, INTERLIGACAO ELETRICA DE
COMANDO, PERFURACOES DE ALVENARIA, EXECUCAO DE
TUBULACAO DE DRENAGEM EM PVC, TESTES DE ESTANQUEIDADE E
VACUO NO SISTEMA, LIBERACAO DE FLUIDO REFRIGERANTE E
TESTES DE FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO
DE SUPORTES DE FIXACAO, TUBULACOES, CABOS, INSUMOS E MAO
DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO DE 36.000 BTUS

22 Servico 2.0

SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO

DE 36.000 BTUS, COMPREENDENDO O REPARO DE FALHAS

MECANICAS E ELETRICAS, SUBSTITUICAO DE COMPONENTES

ELETRONICOS E MECANICOS DEFEITUOSOS, ELIMINACAO DE

VAZAMENTOS COM REFAZIMENTO DE SOLDAS, REPOSICAO TOTAL

OU PARCIAL DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE E TESTES DE
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DAS PECAS

DE REPOSICAO, INSUMOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO DE 36.000 BTUS

23 Servico 4.0

SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO
DE 36.000 BTUS, COMPREENDENDO A VERIFICACAO E LIMPEZA DOS
FILTROS DE AR, HIGIENIZACAO DA EVAPORADORA E
CONDENSADORA, DESOBSTRUCAO DE DRENOS, REAPERTO DE
24 PARAFUSOS E CONEXOES ELETRICAS, LUBRIFICACAO DE Servico 4.0
COMPONENTES, TESTES DE TENSAO E CORRENTE, E COMPLEMENTO
DE CARGA DE GAS QUANDO NECESSARIO PARA O PERFEITO
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DE
INSUMOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA CAPACITADA.
SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO DE 36.000 BTUS

MANIFESTANTE: Fundo Municipal de Assisténcia Social
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SEQ DESCRICAO UND QTID

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO

DE 09.000 BTUS, COMPREENDENDO O REPARO DE FALHAS

MECANICAS E ELETRICAS, SUBSTITUICAO DE COMPONENTES

ELETRONICOS E MECANICOS DEFEITUOSOS, ELIMINAGAO DE

VAZAMENTOS COM REFAZIMENTO DE SOLDAS, REPOSICAO TOTAL

OU PARCIAL DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE E TESTES DE
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DAS PECAS

DE REPOSICAQ, INSUMOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE MANUTENQAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO DE 09.000 BTUS

Servigo 6.0

SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO
DE 09.000 BTUS, COMPREENDENDO A VERIFICAGAO E LIMPEZA DOS
FILTROS DE AR, HIGIENIZACAO DA EVAPORADORA E
CONDENSADORA, DESOBSTRUCAO DE DRENOS, REAPERTO DE
3 PARAFUSOS E CONEXOES ELETRICAS, LUBRIFICACAO DE Servico 6.0
COMPONENTES, TESTES DE TENSAO E CORRENTE, E COMPLEMENTO
DE CARGA DE GAS QUANDO NECESSARIO PARA O PERFEITO
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DE
INSUMOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA CAPACITADA.
SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO DE 09.000 BTUS

SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS,
COMPREENDENDO A FIXACAO DAS UNIDADES EVAPORADORA E
CONDENSADORA, INTERLIGACAO FRIGORIFICA COM TUBOS DE
COBRE E ISOLAMENTO TERMICO, INTERLIGACAO ELETRICA DE
COMANDO, PERFURACOES DE ALVENARIA, EXECUCAO DE
TUBULACAO DE DRENAGEM EM PVC, TESTES DE ESTANQUEIDADE E
VACUO NO SISTEMA, LIBERAGAO DE FLUIDO REFRIGERANTE E
TESTES DE FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO
DE SUPORTES DE FIXACAO, TUBULACOES, CABOS, INSUMOS E MAO
DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS

Servico 2.0

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO

DE 12.000 BTUS, COMPREENDENDO O REPARO DE FALHAS

MECANICAS E ELETRICAS, SUBSTITUICAO DE COMPONENTES

ELETRONICOS E MECANICOS DEFEITUOSOS, ELIMINACAO DE

VAZAMENTOS COM REFAZIMENTO DE SOLDAS, REPOSICAO TOTAL

OU PARCIAL DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE E TESTES DE
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DAS PECAS

DE REPOSICAO, INSUMOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS

Servico 20.0

SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO
DE 12.000 BTUS, COMPREENDENDO A VERIFICACAO E LIMPEZA DOS
FILTROS DE AR, HIGIENIZACAO DA EVAPORADORA E
CONDENSADORA, DESOBSTRUCAO DE DRENOS, REAPERTO DE
6 PARAFUSOS E CONEXOES ELETRICAS, LUBRIFICACAO DE Servico 20.0
COMPONENTES, TESTES DE TENSAO E CORRENTE, E COMPLEMENTO
DE CARGA DE GAS QUANDO NECESSARIO PARA O PERFEITO
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DE
INSUMOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA CAPACITADA.
SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS

SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS,
COMPREENDENDO A FIXACAO DAS UNIDADES EVAPORADORA E
CONDENSADORA, INTERLIGACAO FRIGORIFICA COM TUBOS DE
COBRE E ISOLAMENTO TERMICO, INTERLIGACAO ELETRICA DE
COMANDO, PERFURACOES DE ALVENARIA, EXECUCAO DE
TUBULACAO DE DRENAGEM EM PVC, TESTES DE ESTANQUEIDADE E
VACUO NO SISTEMA, LIBERACAO DE FLUIDO REFRIGERANTE E
TESTES DE FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO
DE SUPORTES DE FIXACAO, TUBULACOES, CABOS, INSUMOS E MAO
DE OBRA CAPACITADA.

SERVIGO DE INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS

10

Servico 2.0
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SEQ DESCRICAO UND QTID

SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 09.000 BTUS,
COMPREENDENDO A FIXACAO DAS UNIDADES EVAPORADORA E
CONDENSADORA, INTERLIGACAO FRIGORIFICA COM TUBOS DE
COBRE E ISOLAMENTO TERMICO, INTERLIGACAO ELETRICA DE
COMANDO, PERFURACOES DE ALVENARIA, EXECUCAO DE
TUBULACAO DE DRENAGEM EM PVC, TESTES DE ESTANQUEIDADE E
VACUO NO SISTEMA, LIBERACAO DE FLUIDO REFRIGERANTE E
TESTES DE FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO
DE SUPORTES DE FIXACAO, TUBULACOES, CABOS, INSUMOS E MAO
DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO DE 09.000 BTUS

Servico 4.0

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO

DE 09.000 BTUS, COMPREENDENDO O REPARO DE FALHAS

MECANICAS E ELETRICAS, SUBSTITUICAO DE COMPONENTES

ELETRONICOS E MECANICOS DEFEITUOSOS, ELIMINAGAO DE

VAZAMENTOS COM REFAZIMENTO DE SOLDAS, REPOSICAO TOTAL

OU PARCIAL DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE E TESTES DE
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DAS PECAS

DE REPOSICAO, INSUMOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO DE 09.000 BTUS

Servico 24.0

SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO
DE 09.000 BTUS, COMPREENDENDO A VERIFICACAO E LIMPEZA DOS
FILTROS DE AR, HIGIENIZACAO DA EVAPORADORA E
CONDENSADORA, DESOBSTRUCAO DE DRENOS, REAPERTO DE
3 PARAFUSOS E CONEXOES ELETRICAS, LUBRIFICACAO DE Servico 24.0
COMPONENTES, TESTES DE TENSAO E CORRENTE, E COMPLEMENTO
DE CARGA DE GAS QUANDO NECESSARIO PARA O PERFEITO
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DE
INSUMOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA CAPACITADA.
SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO DE 09.000 BTUS

SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS,
COMPREENDENDO A FIXACAO DAS UNIDADES EVAPORADORA E
CONDENSADORA, INTERLIGACAO FRIGORIFICA COM TUBOS DE
COBRE E ISOLAMENTO TERMICO, INTERLIGACAO ELETRICA DE
COMANDO, PERFURACOES DE ALVENARIA, EXECUCAO DE
TUBULACAO DE DRENAGEM EM PVC, TESTES DE ESTANQUEIDADE E
VACUO NO SISTEMA, LIBERACAO DE FLUIDO REFRIGERANTE E
TESTES DE FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO
DE SUPORTES DE FIXACAO, TUBULACOES, CABOS, INSUMOS E MAO
DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS

Servico 4.0

SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO

DE 12.000 BTUS, COMPREENDENDO O REPARO DE FALHAS

MECANICAS E ELETRICAS, SUBSTITUICAO DE COMPONENTES

ELETRONICOS E MECANICOS DEFEITUOSOS, ELIMINACAO DE

VAZAMENTOS COM REFAZIMENTO DE SOLDAS, REPOSICAO TOTAL

OU PARCIAL DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE E TESTES DE
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DAS PECAS

DE REPOSICAO, INSUMOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS

Servico 24.0

SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO
DE 12.000 BTUS, COMPREENDENDO A VERIFICACAO E LIMPEZA DOS
FILTROS DE AR, HIGIENIZACAO DA EVAPORADORA E
CONDENSADORA, DESOBSTRUCAO DE DRENOS, REAPERTO DE
6 PARAFUSOS E CONEXOES ELETRICAS, LUBRIFICACAO DE Servico 24.0
COMPONENTES, TESTES DE TENSAO E CORRENTE, E COMPLEMENTO
DE CARGA DE GAS QUANDO NECESSARIO PARA O PERFEITO
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DE
INSUMOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA CAPACITADA.
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SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS

SERVICO DE INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS,
COMPREENDENDO A FIXACAO DAS UNIDADES EVAPORADORA E
CONDENSADORA, INTERLIGACAO FRIGORIFICA COM TUBOS DE
COBRE E ISOLAMENTO TERMICO, INTERLIGACAO ELETRICA DE
COMANDO, PERFURACOES DE ALVENARIA, EXECUCAO DE
TUBULAGAO DE DRENAGEM EM PVC, TESTES DE ESTANQUEIDADE E
VACUO NO SISTEMA, LIBERACAO DE FLUIDO REFRIGERANTE E
TESTES DE FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO
DE SUPORTES DE FIXACAO, TUBULACOES, CABOS, INSUMOS E MAO
DE OBRA CAPACITADA.

SERVIGO DE INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS

10 Servico 2.0

SERVICO DE MANUTENGCAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO
DE 24.000 BTUS, COMPREENDENDO A VERIFICAGAO E LIMPEZA DOS
FILTROS DE AR, HIGIENIZACAO DA EVAPORADORA E
CONDENSADORA, DES~OBSTRUCAO DE DRENOS, REAPERTO DE
11 PARAFUSOS E CONEXOES ELETRICAS, LUBRIFICACAO DE Servico 8.0
COMPONENTES, TESTES DE TENSAO E CORRENTE, E COMPLEMENTO
DE CARGA DE GAS QUANDO NECESSARIO PARA O PERFEITO
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DE
INSUMOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA CAPACITADA.
SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS

SERVICO DE MANUTENGCAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO

DE 24.000 BTUS, COMPREENDENDO O REPARO DE FALHAS

MECANICAS E ELETRICAS, SUBSTITUIGAO DE COMPONENTES

ELETRONICOS E MECANICOS DEFEITUOSOS, ELIMINACAO DE

VAZAMENTOS COM REFAZIMENTO DE SOLDAS, REPOSICAO TOTAL

OU PARCIAL DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE E TESTES DE
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DAS PECAS

DE REPOSICAO, INSUMOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS

12 Servico 8.0

MANIFESTANTE: Fundo de Previdéncia Social do Municipio de Itarema

SEQ DESCRICAO UND QTD

SERVICO DE INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO DE 09.000 BTUS,
COMPREENDENDO A FIXACAO DAS UNIDADES EVAPORADORA E
CONDENSADORA, INTERLIGACAO FRIGORiFICA COM TUBOS DE
COBRE E ISOLAMENTO:FERMICO, INTERLIGAGAO ELETRICA DE
COMANDO, PERFURACOES DE ALVENARIA, EXECUGAO DE
TUBULACAO DE DRENAGEM EM PVC, TESTES DE ESTANQUEIDADE E
VACUO NO SISTEMA, LIBERAGAO DE FLUIDO REFRIGERANTE E
TESTES DE FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO
DE SUPORTES DE FIXACAO, TUBULACOES, CABOS, INSUMOS E MAO
DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO DE 09.000 BTUS

Servigo 5.0

SERVICO DE MANUTENGCAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO

DE 09.000 BTUS, COMPREENDENDO O REPARO DE FALHAS

MECANJCAS E ELETRIQAS, SUBSTITUICAO DE COMPONENTES

ELETRONICOS E MECANICOS DEFEITUOSOS, ELIMINACAO DE

VAZAMENTOS COM REFAZIMENTO DE SOLDAS, REPOSICAO TOTAL

OU PARCIAL DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE E TESTES DE
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DAS PECAS

DE REPOSICAO, INSUMOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO DE 09.000 BTUS

Servigo 10.0

3 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO Servico 10.0
DE 09.000 BTUS, COMPREENDENDO A VERIFICACAO E LIMPEZA DOS
FILTROS DE AR, HIGIENIZACAO DA EVAPORADORA E
CONDENSADORA, DESOBSTRUCAO DE DRENOS, REAPERTO DE
PARAFUSOS E CONEXOES ELETRICAS, LUBRIFICACAO DE
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COMPONENTES, TESTES DE TENSAO E CORRENTE, E COMPLEMENTO

DE CARGA DE GAS QUANDO NECESSARIO PARA O PERFEITO
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DE

INSUMOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA CAPACITADA.

SERVIGCO DE MANUTENGAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO DE 09.000 BTUS

SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS,

COMPREENDENDO A FIXACAO DAS UNIDADES EVAPORADORA E

CONDENSADORA, INTERLIGACAO FRIGORIFICA COM TUBOS DE

COBRE E ISOLAMENTO TERMICO, INTERLIGACAO ELETRICA DE

COMANDO, PERFURACOES DE ALVENARIA, EXECUCAO DE Servico 5.0
TUBULACAO DE DRENAGEM EM PVC, TESTES DE ESTANQUEIDADE E < :
VACUO NO SISTEMA, LIBERACAO DE FLUIDO REFRIGERANTE E

TESTES DE FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO

DE SUPORTES DE FIXACAO, TUBULACOES, CABOS, INSUMOS E MAO

DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO

DE 18.000 BTUS, COMPREENDENDO O REPARO DE FALHAS

MECANICAS E ELETRICAS, SUBSTITUICAO DE COMPONENTES

ELETRONICOS E MECANICOS DEFEITUOSOS, ELIMINAGAO DE

VAZAMENTOS COM REFAZIMENTO DE SOLDAS, REPOSICAO TOTAL

OU PARCIAL DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE E TESTES DE
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DAS PECAS

DE REPOSICAQ, INSUMOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE MANUTENQAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS

Servigo 10.0

SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO
DE 18.000 BTUS, COMPREENDENDO A VERIFICAGAO E LIMPEZA DOS
FILTROS DE AR, HIGIENIZACAO DA EVAPORADORA E
CONDENSADORA, DESOBSTRUCAO DE DRENOS, REAPERTO DE
9 PARAFUSOS E CONEXOES ELETRICAS, LUBRIFICACAO DE Servico 10.0
COMPONENTES, TESTES DE TENSAO E CORRENTE, E COMPLEMENTO
DE CARGA DE GAS QUANDO NECESSARIO PARA O PERFEITO
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DE
INSUMOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA CAPACITADA.
SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS

MANIFESTANTE: Controladoria Geral do Municipio

SEQ DESCRICAO UND QTD

SERVIGO DE INSTALAGCAO DE AR CONDICIONADO DE 09.000 BTUS,
COMPREENDENDO A FIXACAO DAS UNIDADES EVAPORADORA E
CONDENSADORA, INTERLIGAGAO FRIGORIFICA COM TUBOS DE
COBRE E ISOLAMENTO TERMICO, INTERLIGACAO ELETRICA DE
COMANDO, PERFURACOES DE ALVENARIA, EXECUCAO DE
TUBULACAO DE DRENAGEM EM PVC, TESTES DE ESTANQUEIDADE E
VACUO NO SISTEMA, LIBERAGAO DE FLUIDO REFRIGERANTE E
TESTES DE FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO
DE SUPORTES DE FIXACAO, TUBULACOES, CABOS, INSUMOS E MAO
DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO DE 09.000 BTUS

Servico 10.0

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO

DE 09.000 BTUS, COMPREENDENDO O REPARO DE FALHAS

MECANJCAS E ELETRIQAS, SUBSTITUICAO DE COMPONENTES

ELETRONICOS E MECANICOS DEFEITUOSOS, ELIMINACAO DE Servico
VAZAMENTOS COM REFAZIMENTO DE SOLDAS, REPOSICAO TOTAL

OU PARCIAL DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE E TESTES DE

FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DAS PECAS

DE REPOSICAO, INSUMOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO DE 09.000 BTUS

20.0

3 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO Servico 20.0
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DE 09.000 BTUS, COMPREENDENDO A VERIFICACAO E LIMPEZA DOS

FILTROS DE AR, HIGIENIZACAO DA EVAPORADORA E

CONDENSADORA, DESOBSTRUGCAO DE DRENOS, REAPERTO DE

PARAFUSOS E CONEXOES ELETRICAS, LUBRIFICACAO DE

COMPONENTES, TESTES DE TENSAO E CORRENTE, E COMPLEMENTO

DE CARGA DE GAS QUANDO NECESSARIO PARA O PERFEITO
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DE

INSUMOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE MANUTENC.AO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO DE 09.000 BTUS

SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS,
COMPREENDENDO A FIXACAO DAS UNIDADES EVAPORADORA E
CONDENSADORA, INTERLIGACAO FRIGORIFICA COM TUBOS DE
COBRE E ISOLAMENTO TERMICO, INTERLIGACAO ELETRICA DE
COMANDO, PERFURACOES DE ALVENARIA, EXECUCAO DE
TUBULACAO DE DRENAGEM EM PVC, TESTES DE ESTANQUEIDADE E
VACUO NO SISTEMA, LIBERACAO DE FLUIDO REFRIGERANTE E
TESTES DE FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO
DE SUPORTES DE FIXACAO, TUBULACOES, CABOS, INSUMOS E MAO
DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS

Servigo 10.0

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO

DE 12.000 BTUS, COMPREENDENDO O REPARO DE FALHAS

MECANICAS E ELETRICAS, SUBSTITUICAO DE COMPONENTES

ELETRONICOS E MECANICOS DEFEITUOSOS, ELIMINAGAO DE

VAZAMENTOS COM REFAZIMENTO DE SOLDAS, REPOSICAO TOTAL

OU PARCIAL DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE E TESTES DE
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DAS PECAS

DE REPOSICAO, INSUMOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS

Servico 20.0

SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO
DE 12.000 BTUS, COMPREENDENDO A VERIFICACAO E LIMPEZA DOS
FILTROS DE AR, HIGIENIZACAO DA EVAPORADORA E
CONDENSADORA, DESOBSTRUCAO DE DRENOS, REAPERTO DE
6 PARAFUSOS E CONEXOES ELETRICAS, LUBRIFICACAO DE Servico 20.0
COMPONENTES, TESTES DE TENSAO E CORRENTE, E COMPLEMENTO
DE CARGA DE GAS QUANDO NECESSARIO PARA O PERFEITO
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DE
INSUMOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA CAPACITADA.
SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS

SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS,
COMPREENDENDO A FIXACAO DAS UNIDADES EVAPORADORA E
CONDENSADORA, INTERLIGACAO FRIGORIFICA COM TUBOS DE
COBRE E ISOLAMENTO TERMICO, INTERLIGACAO ELETRICA DE
COMANDO, PERFURACOES DE ALVENARIA, EXECUCAO DE
TUBULACAO DE DRENAGEM EM PVC, TESTES DE ESTANQUEIDADE E
VACUO NO SISTEMA, LIBERACAO DE FLUIDO REFRIGERANTE E
TESTES DE FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO
DE SUPORTES DE FIXACAO, TUBULACOES, CABOS, INSUMOS E MAO
DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS

Servico 5.0

SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO

DE 18.000 BTUS, COMPREENDENDO O REPARO DE FALHAS

MECANICAS E ELETRICAS, SUBSTITUICAO DE COMPONENTES

ELETRONICOS E MECANICOS DEFEITUOSOS, ELIMINACAO DE

VAZAMENTOS COM REFAZIMENTO DE SOLDAS, REPOSICAO TOTAL

OU PARCIAL DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE E TESTES DE
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DAS PECAS

DE REPOSICAO, INSUMOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

SERVIGO DE MANUTENGAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS

Servico 10.0

9 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO Servico 10.0
DE 18.000 BTUS, COMPREENDENDO A VERIFICACAO E LIMPEZA DOS
FILTROS DE AR, HIGIENIZACAO DA EVAPORADORA E
CONDENSADORA, DES~OBSTR’UCAO DE DRENOS, REAPERTO DE
PARAFUSOS E CONEXOES ELETRICAS, LUBRIFICACAO DE
COMPONENTES, TESTES DE TENSAO E CORRENTE, E COMPLEMENTO
DE CARGA DE GAS QUANDO NECESSARIO PARA O PERFEITO
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DE
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INSUMOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA CAPACITADA.
SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS

SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS,
COMPREENDENDO A FIXACAO DAS UNIDADES EVAPORADORA E
CONDENSADORA, INTERLIGACAO FRIGORIFICA COM TUBOS DE
COBRE E ISOLAMENTO TERMICO, INTERLIGAGCAO ELETRICA DE
COMANDO, PERFURACOES DE ALVENARIA, EXECUCAO DE Servico
TUBULACAO DE DRENAGEM EM PVC, TESTES DE ESTANQUEIDADE E
VACUO NO SISTEMA, LIBERAGAO DE FLUIDO REFRIGERANTE E
TESTES DE FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO
DE SUPORTES DE FIXACAO, TUBULACOES, CABOS, INSUMOS E MAO
DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS

10 5.0

SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO
DE 24.000 BTUS, COMPREENDENDO A VERIFICACAO E LIMPEZA DOS
FILTROS DE AR, HIGIENIZACAO DA EVAPORADORA E
CONDENSADORA, DESOBSTRUGCAO DE DRENOS, REAPERTO DE
11 PARAFUSOS E CONEXOES ELETRICAS, LUBRIFICACAO DE Servico 10.0
COMPONENTES, TESTES DE TENSAO E CORRENTE, E COMPLEMENTO
DE CARGA DE GAS QUANDO NECESSARIO PARA O PERFEITO
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DE
INSUMOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA CAPACITADA.
SERVICO DE MANUTENC.AO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS

MANIFESTANTE: Gabinete do Prefeito

SEQ DESCRICAO UND QTD

SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 09.000 BTUS,
COMPREENDENDO A FIXACAO DAS UNIDADES EVAPORADORA E

CONDENSADORA, INTERLIGACAO FRIGORIFICA COM TUBOS DE

COBRE E ISOLAMENTO TERMICO, INTERLIGACAO ELETRICA DE

COMANDO, PERFURACOES DE ALVENARIA, EXECUCAO DE Servico
TUBULACAO DE DRENAGEM EM PVC, TESTES DE ESTANQUEIDADE E <
VACUO NO SISTEMA, LIBERACAO DE FLUIDO REFRIGERANTE E

TESTES DE FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO

DE SUPORTES DE FIXACAO, TUBULACOES, CABOS, INSUMOS E MAO

DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO DE 09.000 BTUS

10.0

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO

DE 09.000 BTUS, COMPREENDENDO O REPARO DE FALHAS

MECANICAS E ELETRICAS, SUBSTITUICAO DE COMPONENTES

ELETRONICOS E MECANICOS DEFEITUOSOS, ELIMINAGAO DE

VAZAMENTOS COM REFAZIMENTO DE SOLDAS, REPOSICAO TOTAL

OU PARCIAL DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE E TESTES DE
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DAS PECAS

DE REPOSICAQ, INSUMOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE MANUTENQAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO DE 09.000 BTUS

Servigo 20.0

SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO
DE 09.000 BTUS, COMPREENDENDO A VERIFICAGAO E LIMPEZA DOS
FILTROS DE AR, HIGIENIZACAO DA EVAPORADORA E
CONDENSADORA, DESOBSTRUCAO DE DRENOS, REAPERTO DE
3 PARAFUSOS E CONEXOES ELETRICAS, LUBRIFICACAO DE Servico 20.0
COMPONENTES, TESTES DE TENSAO E CORRENTE, E COMPLEMENTO
DE CARGA DE GAS QUANDO NECESSARIO PARA O PERFEITO
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DE
INSUMOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA CAPACITADA.
SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO DE 09.000 BTUS

7 SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS, Servigo 5.0
COMPREENDENDO A FIXACAO DAS UNIDADES EVAPORADORA E
CONDENSADORA, INTERLIGACAO FRIGORIFICA COM TUBOS DE
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COBRE E ISOLAMENTO TERMICO, INTERLIGAGAO ELETRICA DE
COMANDO, PERFURACOES DE ALVENARIA, EXECUGAO DE
TUBULACAO DE DRENAGEM EM PVC, TESTES DE ESTANQUEIDADE E
VACUO NO SISTEMA, LIBERACAO DE FLUIDO REFRIGERANTE E
TESTES DE FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO
DE SUPORTES DE FIXACAO, TUBULACOES, CABOS, INSUMOS E MAO
DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS

SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO

DE 18.000 BTUS, COMPREENDENDO O REPARO DE FALHAS

MECANICAS E ELETRICAS, SUBSTITUIGAO DE COMPONENTES

ELETRONICOS E MECANICOS DEFEITUOSOS, ELIMINACAO DE

VAZAMENTOS COM REFAZIMENTO DE SOLDAS, REPOSICAO TOTAL

OU PARCIAL DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE E TESTES DE
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DAS PEGAS

DE REPOSICAO, INSUMOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS

Servico 10.0

SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO
DE 18.000 BTUS, COMPREENDENDO A VERIFICACAO E LIMPEZA DOS
FILTROS DE AR, HIGIENIZACAO DA EVAPORADORA E
CONDENSADORA, DESOBSTRUCAO DE DRENOS, REAPERTO DE
9 PARAFUSOS E CONEXOES ELETRICAS, LUBRIFICACAO DE Servico 10.0
COMPONENTES, TESTES DE TENSAO E CORRENTE, E COMPLEMENTO
DE CARGA DE GAS QUANDO NECESSARIO PARA O PERFEITO
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DE
INSUMOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA CAPACITADA.
SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS

SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS,
COMPREENDENDO A FIXACAO DAS UNIDADES EVAPORADORA E
CONDENSADORA, INTERLIGACAO FRIGORIFICA COM TUBOS DE
COBRE E ISOLAMENTO TERMICO, INTERLIGACAO ELETRICA DE
COMANDO, PERFURACOES DE ALVENARIA, EXECUCAO DE
TUBULACAO DE DRENAGEM EM PVC, TESTES DE ESTANQUEIDADE E
VACUO NO SISTEMA, LIBERACAO DE FLUIDO REFRIGERANTE E
TESTES DE FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO
DE SUPORTES DE FIXACAO, TUBULACOES, CABOS, INSUMOS E MAO
DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS

10 Servigo 5.0

SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO
DE 24.000 BTUS, COMPREENDENDO A VERIFICACAO E LIMPEZA DOS
FILTROS DE AR, HIGIENIZACAO DA EVAPORADORA E
CONDENSADORA, DESOBSTRUCAO DE DRENOS, REAPERTO DE
11 PARAFUSOS E CONEXOES ELETRICAS, LUBRIFICACAO DE Servico 10.0
COMPONENTES, TESTES DE TENSAO E CORRENTE, E COMPLEMENTO
DE CARGA DE GAS QUANDO NECESSARIO PARA O PERFEITO
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DE
INSUMOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA CAPACITADA.
SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS

SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO

DE 24.000 BTUS, COMPREENDENDO O REPARO DE FALHAS

MECANICAS E ELETRICAS, SUBSTITUICAO DE COMPONENTES

ELETRONICOS E MECANICOS DEFEITUOSOS, ELIMINACAO DE

VAZAMENTOS COM REFAZIMENTO DE SOLDAS, REPOSICAO TOTAL

OU PARCIAL DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE E TESTES DE
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DAS PECAS

DE REPOSICAO, INSUMOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS

12

Servico 10.0

MANIFESTANTE: Fundo Municipal de Seguranca Publica - FUMSEP
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SEQ DESCRICAO UND QTD

SERVICO DE INSTALAGCAO DE AR CONDICIONADO DE 09.000 BTUS,
COMPREENDENDO A FIXACAO DAS UNIDADES EVAPORADORA E
CONDENSADORA, INTERLIGACAO FRIGORIFICA COM TUBOS DE
COBRE E ISOLAMENTO TERMICO, INTERLIGACAO ELETRICA DE
COMANDO, PERFURACOES DE ALVENARIA, EXECUCAO DE
TUBULACAO DE DRENAGEM EM PVC, TESTES DE ESTANQUEIDADE E
VACUO NO SISTEMA, LIBERACAO DE FLUIDO REFRIGERANTE E
TESTES DE FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO
DE SUPORTES DE FIXACAO, TUBULACOES, CABOS, INSUMOS E MAO
DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE INSTALAGCAO DE AR CONDICIONADO DE 09.000 BTUS

Servigo 5.0

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO

DE 09.000 BTUS, COMPREENDENDO O REPARO DE FALHAS

MECANICAS E ELETRICAS, SUBSTITUICAO DE COMPONENTES

ELETRONICOS E MECANICOS DEFEITUOSOS, ELIMINAGAO DE

VAZAMENTOS COM REFAZIMENTO DE SOLDAS, REPOSICAO TOTAL

OU PARCIAL DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE E TESTES DE
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DAS PECAS

DE REPOSICAO, INSUMOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO DE 09.000 BTUS

Servico 10.0

SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO
DE 09.000 BTUS, COMPREENDENDO A VERIFICACAO E LIMPEZA DOS
FILTROS DE AR, HIGIENIZACAO DA EVAPORADORA E
CONDENSADORA, DESOBSTRUCAO DE DRENOS, REAPERTO DE
3 PARAFUSOS E CONEXOES ELETRICAS, LUBRIFICACAO DE Servico 10.0
COMPONENTES, TESTES DE TENSAO E CORRENTE, E COMPLEMENTO
DE CARGA DE GAS QUANDO NECESSARIO PARA O PERFEITO
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DE
INSUMOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA CAPACITADA.
SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO DE 09.000 BTUS

MANIFESTANTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Mobilidade e Servicos Publicos

SEQ DESCRICAO UND QTD

SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS,
COMPREENDENDO A FIXACAO DAS UNIDADES EVAPORADORA E
CONDENSADORA, INTERLIGACAO FRIGORIFICA COM TUBOS DE
COBRE E ISOLAMENTO TERMICO, INTERLIGACAO ELETRICA DE
COMANDO, PERFURACOES DE ALVENARIA, EXECUCAO DE
TUBULACAO DE DRENAGEM EM PVC, TESTES DE ESTANQUEIDADE E
VACUO NO SISTEMA, LIBERACAO DE FLUIDO REFRIGERANTE E
TESTES DE FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO
DE SUPORTES DE FIXACAO, TUBULACOES, CABOS, INSUMOS E MAO
DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS

Servico 10.0

SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO

DE 12.000 BTUS, COMPREENDENDO O REPARO DE FALHAS

MECANICAS E ELETRICAS, SUBSTITUICAO DE COMPONENTES

ELETRONICOS E MECANICOS DEFEITUOSOS, ELIMINACAO DE

VAZAMENTOS COM REFAZIMENTO DE SOLDAS, REPOSICAO TOTAL

OU PARCIAL DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE E TESTES DE
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DAS PECAS

DE REPOSICAO, INSUMOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS

Servico 10.0

6 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO Servico 10.0
DE 12.000 BTUS, COMPREENDENDO A VERIFICACAO E LIMPEZA DOS
FILTROS DE AR, HIGIENIZACAO DA EVAPORADORA E
CONDENSADORA, DESOBSTRUCAO DE DRENOS, REAPERTO DE
PARAFUSOS E CONEXOES ELETRICAS, LUBRIFICACAO DE
COMPONENTES, TESTES DE TENSAO E CORRENTE, E COMPLEMENTO
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DE CARGA DE GAS QUANDO NECESSARIO PARA O PERFEITO
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DE

INSUMOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE MANUTENGCAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS

MANIFESTANTE: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca

SEQ DESCRICAO UND QTD

SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 09.000 BTUS,
COMPREENDENDO A FIXACAO DAS UNIDADES EVAPORADORA E
CONDENSADORA, INTERLIGACAO FRIGORIFICA COM TUBOS DE
COBRE E ISOLAMENTO TERMICO, INTERLIGAGCAO ELETRICA DE
COMANDO, PERFURACOES DE ALVENARIA, EXECUCAO DE
TUBULACAO DE DRENAGEM EM PVC, TESTES DE ESTANQUEIDADE E
VACUO NO SISTEMA, LIBERACAO DE FLUIDO REFRIGERANTE E
TESTES DE FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO
DE SUPORTES DE FIXACAO, TUBULACOES, CABOS, INSUMOS E MAO
DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO DE 09.000 BTUS

Servico 10.0

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO

DE 09.000 BTUS, COMPREENDENDO O REPARO DE FALHAS

MECANICAS E ELETRICAS, SUBSTITUICAO DE COMPONENTES

ELETRONICOS E MECANICOS DEFEITUOSOS, ELIMINACAO DE

VAZAMENTOS COM REFAZIMENTO DE SOLDAS, REPOSICAO TOTAL

OU PARCIAL DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE E TESTES DE
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DAS PEGAS

DE REPOSICAQ, INSUMOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE MANUTENQAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO DE 09.000 BTUS

Servico 10.0

SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO
DE 09.000 BTUS, COMPREENDENDO A VERIFICACAO E LIMPEZA DOS
FILTROS DE AR, HIGIENIZACAO DA EVAPORADORA E
CONDENSADORA, DESOBSTRUCAO DE DRENOS, REAPERTO DE
3 PARAFUSOS E CONEXOES ELETRICAS, LUBRIFICACAO DE Servico 10.0
COMPONENTES, TESTES DE TENSAO E CORRENTE, E COMPLEMENTO
DE CARGA DE GAS QUANDO NECESSARIO PARA O PERFEITO
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DE
INSUMOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA CAPACITADA.
SERVICO DE MANUTENC.AO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO DE 09.000 BTUS

SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS,
COMPREENDENDO A FIXACAO DAS UNIDADES EVAPORADORA E
CONDENSADORA, INTERLIGACAO FRIGORIFICA COM TUBOS DE
COBRE E ISOLAMENTO TERMICO, INTERLIGACAO ELETRICA DE
COMANDO, PERFURACOES DE ALVENARIA, EXECUCAO DE
TUBULACAO DE DRENAGEM EM PVC, TESTES DE ESTANQUEIDADE E
VACUO NO SISTEMA, LIBERACAO DE FLUIDO REFRIGERANTE E
TESTES DE FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO
DE SUPORTES DE FIXACAO, TUBULACOES, CABOS, INSUMOS E MAO
DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS

Servico 5.0

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO

DE 18.000 BTUS, COMPREENDENDO O REPARO DE FALHAS

MECANICAS E ELETRICAS, SUBSTITUICAO DE COMPONENTES

ELETRONICOS E MECANICOS DEFEITUOSOS, ELIMINAGAO DE

VAZAMENTOS COM REFAZIMENTO DE SOLDAS, REPOSICAO TOTAL

OU PARCIAL DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE E TESTES DE
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DAS PECAS

DE REPOSICAO, INSUMOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS

Servico 10.0

9 SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO Servico 10.0
DE 18.000 BTUS, COMPREENDENDO A VERIFICACAO E LIMPEZA DOS
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FILTROS DE AR, HIGIENIZAGCAO DA EVAPORADORA E

CONDENSADORA, DES_OBSTRUCAO DE DRENOS, REAPERTO DE

PARAFUSOS E CONEXOES ELETRICAS, LUBRIFICACAO DE

COMPONENTES, TESTES DE TENSAO E CORRENTE, E COMPLEMENTO

DE CARGA DE GAS QUANDO NECESSARIO PARA O PERFEITO
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DE

INSUMOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS

MANIFESTANTE: Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer

SEQ DESCRICAO UND QTID

SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS,
COMPREENDENDO A FIXACAO DAS UNIDADES EVAPORADORA E
CONDENSADORA, INTERLIGACAO FRIGORIFICA COM TUBOS DE
COBRE E ISOLAMENTO TERMICO, INTERLIGAGAO ELETRICA DE
COMANDO, PERFURACOES DE ALVENARIA, EXECUGAO DE
TUBULACAO DE DRENAGEM EM PVC, TESTES DE ESTANQUEIDADE E
VACUO NO SISTEMA, LIBERACAO DE FLUIDO REFRIGERANTE E
TESTES DE FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO
DE SUPORTES DE FIXACAO, TUBULACOES, CABOS, INSUMOS E MAO
DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS

Servigo 5.0

SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO

DE 12.000 BTUS, COMPREENDENDO O REPARO DE FALHAS

MECANICAS E ELETRICAS, SUBSTITUIGAO DE COMPONENTES

ELETRONICOS E MECANICOS DEFEITUOSOS, ELIMINACAO DE

VAZAMENTOS COM REFAZIMENTO DE SOLDAS, REPOSICAO TOTAL

OU PARCIAL DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE E TESTES DE
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DAS PEGAS

DE REPOSICAO, INSUMOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE MANUTEN(;AO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS

Servico 10.0

SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO
DE 12.000 BTUS, COMPREENDENDO A VERIFICACAO E LIMPEZA DOS
FILTROS DE AR, HIGIENIZACAO DA EVAPORADORA E
CONDENSADORA, DESOBSTRUGCAO DE DRENOS, REAPERTO DE
6 PARAFUSOS E CONEXOES ELETRICAS, LUBRIFICACAO DE Servico 10.0
COMPONENTES, TESTES DE TENSAO E CORRENTE, E COMPLEMENTO
DE CARGA DE GAS QUANDO NECESSARIO PARA O PERFEITO
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DE
INSUMOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA CAPACITADA.
SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS

MANIFESTANTE: Secretaria Municipal de Educacao

SEQ DESCRICAO UND QTID

SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 09.000 BTUS,
COMPREENDENDO A FIXACAO DAS UNIDADES EVAPORADORA E
CONDENSADORA, INTERLIGACAO FRIGORIFICA COM TUBOS DE
COBRE E ISOLAMENTO TERMICO, INTERLIGACAO ELETRICA DE
COMANDO, PERFURACOES DE ALVENARIA, EXECUCAO DE
TUBULACAO DE DRENAGEM EM PVC, TESTES DE ESTANQUEIDADE E
VACUO NO SISTEMA, LIBERACAO DE FLUIDO REFRIGERANTE E
TESTES DE FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO
DE SUPORTES DE FIXACAO, TUBULACOES, CABOS, INSUMOS E MAO
DE OBRA CAPACITADA.

Servico 2.0
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SERVICO DE INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO DE 09.000 BTUS

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO

DE 09.000 BTUS, COMPREENDENDO O REPARO DE FALHAS

MECANICAS E ELETRICAS, SUBSTITUICAO DE COMPONENTES

ELETRONICOS E MECANICOS DEFEITUOSOS, ELIMINACAO DE

VAZAMENTOS COM REFAZIMENTO DE SOLDAS, REPOSICAO TOTAL

OU PARCIAL DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE E TESTES DE
FUNCIONAMENTO. O SERVIGO INCLUI O FORNECIMENTO DAS PECAS

DE REPOSIGAO, INSUMOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

SERVIGO DE MANUTENGAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO DE 09.000 BTUS

Servico 8.0

SERVICO DE MANUTENGCAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO
DE 09.000 BTUS, COMPREENDENDO A VERIFICACAO E LIMPEZA DOS
FILTROS DE AR, HIGIENIZAGCAO DA EVAPORADORA E
CONDENSADORA, DES_OBSTRUCAO DE DRENOS, REAPERTO DE
3 PARAFUSOS E CONEXOES ELETRICAS, LUBRIFICACAO DE Servico 8.0
COMPONENTES, TESTES DE TENSAO E CORRENTE, E COMPLEMENTO
DE CARGA DE GAS QUANDO NECESSARIO PARA O PERFEITO
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DE
INSUMOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA CAPACITADA.
SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO DE 09.000 BTUS

SERVICO DE INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS,
COMPREENDENDO A FIXACAO DAS UNIDADES EVAPORADORA E
CONDENSADORA, INTERLIGACAO FRIGORiFICA COM TUBOS DE
COBRE E ISOLAMENTO:FERMICO, INTERLIGAGAO ELETRICA DE
COMANDO, PERFURACOES DE ALVENARIA, EXECUCAO DE
TUBULACAO DE DRENAGEM EM PVC, TESTES DE ESTANQUEIDADE E
VACUO NO SISTEMA, LIBERAGAO DE FLUIDO REFRIGERANTE E
TESTES DE FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO
DE SUPORTES DE FIXACAO, TUBULACOES, CABOS, INSUMOS E MAO
DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS

Servigo 4.0

SERVICO DE MANUTENGCAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO

DE 12.000 BTUS, COMPREENDENDO O REPARO DE FALHAS

MECANJCAS E ELETRIQAS, SUBSTITUICAO DE COMPONENTES

ELETRONICOS E MECANICOS DEFEITUOSOS, ELIMINACAO DE

VAZAMENTOS COM REFAZIMENTO DE SOLDAS, REPOSICAO TOTAL

OU PARCIAL DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE E TESTES DE
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DAS PECAS

DE REPOSICAO, INSUMOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS

Servigo 20.0

SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO
DE 12.000 BTUS, COMPREENDENDO A VERIFICACAO E LIMPEZA DOS
FILTROS DE AR, HIGIENIZACAO DA EVAPORADORA E
CONDENSADORA, DESOBSTRUCAO DE DRENOS, REAPERTO DE
6 PARAFUSOS E CONEXOES ELETRICAS, LUBRIFICACAO DE Servico 20.0
COMPONENTES, TESTES DE TENSAO E CORRENTE, E COMPLEMENTO
DE CARGA DE GAS QUANDO NECESSARIO PARA O PERFEITO
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DE
INSUMOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA CAPACITADA.
SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS

SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS,
COMPREENDENDO A FIXACAO DAS UNIDADES EVAPORADORA E
CONDENSADORA, INTERLIGACAO FRIGORIFICA COM TUBOS DE
COBRE E ISOLAMENTO TERMICO, INTERLIGACAO ELETRICA DE
COMANDO, PERFURACOES DE ALVENARIA, EXECUCAO DE
TUBULACAO DE DRENAGEM EM PVC, TESTES DE ESTANQUEIDADE E
VACUO NO SISTEMA, LIBERACAO DE FLUIDO REFRIGERANTE E
TESTES DE FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO
DE SUPORTES DE FIXACAO, TUBULACOES, CABOS, INSUMOS E MAO
DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS

Servico 2.0

8 SERVICO DE MANUTENGCAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO Servico 8.0
DE 18.000 BTUS, COMPREENDENDO O REPARO DE FALHAS
MECANICAS E ELETRICAS, SUBSTITUICAO DE COMPONENTES
ELETRONICOS E MECANICOS DEFEITUOSOS, ELIMINACAO DE
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VAZAMENTOS COM REFAZIMENTO DE SOLDAS, REPOSICAO TOTAL

OU PARCIAL DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE E TESTES DE
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DAS PECAS

DE REPOSICAOQ, INSUMOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

SERVIGO DE MANUTENGAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS

SERVICO DE MANUTENGCAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO
DE 18.000 BTUS, COMPREENDENDO A VERIFICACAO E LIMPEZA DOS
FILTROS DE AR, HIGIENIZAGCAO DA EVAPORADORA E
CONDENSADORA, DES_OBSTRUCAO DE DRENOS, REAPERTO DE
9 PARAFUSOS E CONEXOES ELETRICAS, LUBRIFICACAO DE Servico 8.0
COMPONENTES, TESTES DE TENSAO E CORRENTE, E COMPLEMENTO
DE CARGA DE GAS QUANDO NECESSARIO PARA O PERFEITO
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DE
INSUMOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA CAPACITADA.
SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS

SERVICO DE INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS,
COMPREENDENDO A FIXACAO DAS UNIDADES EVAPORADORA E
CONDENSADORA, INTERLIGACAO FRIGORiFICA COM TUBOS DE
COBRE E ISOLAMENTO:FERMICO, INTERLIGAGAO ELETRICA DE
COMANDO, PERFURACOES DE ALVENARIA, EXECUCAO DE
TUBULACAO DE DRENAGEM EM PVC, TESTES DE ESTANQUEIDADE E
VACUO NO SISTEMA, LIBERAGAO DE FLUIDO REFRIGERANTE E
TESTES DE FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO
DE SUPORTES DE FIXACAO, TUBULACOES, CABOS, INSUMOS E MAO
DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE INSTALAGCAO DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS

10 Servigo 8.0

SERVICO DE MANUTENGCAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO
DE 24.000 BTUS, COMPREENDENDO A VERIFICACAO E LIMPEZA DOS
FILTROS DE AR, HIGIENIZACAO DA EVAPORADORA E
CONDENSADORA, DESOBSTRUCAO DE DRENOS, REAPERTO DE
11 PARAFUSOS E CONEXOES ELETRICAS, LUBRIFICACAO DE Servico 60.0
COMPONENTES, TESTES DE TENSAO E CORRENTE, E COMPLEMENTO
DE CARGA DE GAS QUANDO NECESSARIO PARA O PERFEITO
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DE
INSUMOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA CAPACITADA.
SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO

DE 24.000 BTUS, COMPREENDENDO O REPARO DE FALHAS

MECANICAS E ELETRICAS, SUBSTITUICAO DE COMPONENTES

ELETRONICOS E MECANICOS DEFEITUOSOS, ELIMINAGCAO DE

VAZAMENTOS COM REFAZIMENTO DE SOLDAS, REPOSICAO TOTAL

OU PARCIAL DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE E TESTES DE
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DAS PECAS

DE REPOSICAO, INSUMOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS

12 Servico 60.0

SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 48.000 BTUS,
COMPREENDENDO A FIXACAO DAS UNIDADES EVAPORADORA E
CONDENSADORA, INTERLIGACAO FRIGORIFICA COM TUBOS DE
COBRE E ISOLAMENTO TERMICO, INTERLIGACAO ELETRICA DE
COMANDO, PERFURACOES DE ALVENARIA, EXECUCAO DE
TUBULACAO DE DRENAGEM EM PVC, TESTES DE ESTANQUEIDADE E
VACUO NO SISTEMA, LIBERACAO DE FLUIDO REFRIGERANTE E
TESTES DE FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO
DE SUPORTES DE FIXACAO, TUBULACOES, CABOS, INSUMOS E MAO
DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO DE 48.000 BTUS

16 Servico 2.0

SERVICO DE MANUTENGCAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO

DE 48.000 BTUS, COMPREENDENDO O REPARO DE FALHAS

MECANICAS E ELETRICAS, SUBSTITUICAO DE COMPONENTES

ELETRONICOS E MECANICOS DEFEITUOSOS, ELIMINACAO DE

VAZAMENTOS COM REFAZIMENTO DE SOLDAS, REPOSICAO TOTAL

OU PARCIAL DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE E TESTES DE
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DAS PECAS

DE REPOSICAO, INSUMOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO DE 48.000 BTUS

17

Servico 8.0

P g
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SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO
DE 48.000 BTUS, COMPREENDENDO A VERIFICAGAO E LIMPEZA DOS
FILTROS DE AR, HIGIENIZACAO DA EVAPORADORA E
CONDENSADORA, DES~OBSTRUCAO DE DRENOS, REAPERTO DE
18 PARAFUSOS E CONEXOES ELETRICAS, LUBRIFICACAO DE Servico 8.0
COMPONENTES, TESTES DE TENSAO E CORRENTE, E COMPLEMENTO
DE CARGA DE GAS QUANDO NECESSARIO PARA O PERFEITO
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DE
INSUMOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA CAPACITADA.
SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO DE 48.000 BTUS

SERVICO DE INSTALAGCAO DE AR CONDICIONADO DE 60.000 BTUS,
COMPREENDENDO A FIXACAO DAS UNIDADES EVAPORADORA E
CONDENSADORA, INTERLIGAGAO FRIGORIFICA COM TUBOS DE
COBRE E ISOLAMENTO TERMICO, INTERLIGACAO ELETRICA DE
COMANDO, PERFURACOES DE ALVENARIA, EXECUCAO DE
TUBULACAO DE DRENAGEM EM PVC, TESTES DE ESTANQUEIDADE E
VACUO NO SISTEMA, LIBERAGAO DE FLUIDO REFRIGERANTE E
TESTES DE FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO
DE SUPORTES DE FIXACAO, TUBULACOES, CABOS, INSUMOS E MAO
DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO DE 60.000 BTUS

19 Servico 2.0

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO

DE 60.000 BTUS, COMPREENDENDO O REPARO DE FALHAS

MECANJCAS E ELETRIQAS, SUBSTITUICAO DE COMPONENTES

ELETRONICOS E MECANICOS DEFEITUOSOS, ELIMINACAO DE

VAZAMENTOS COM REFAZIMENTO DE SOLDAS, REPOSICAO TOTAL

OU PARCIAL DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE E TESTES DE
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DAS PECAS

DE REPOSICAO, INSUMOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO DE 60.000 BTUS

20 Servigo 8.0

SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO
DE 60.000 BTUS, COMPREENDENDO A VERIFICACAO E LIMPEZA DOS
FILTROS DE AR, HIGIENIZACAO DA EVAPORADORA E
CONDENSADORA, DESOBSTRUCAO DE DRENOS, REAPERTO DE
21 PARAFUSOS E CONEXOES ELETRICAS, LUBRIFICACAO DE Servico 8.0
COMPONENTES, TESTES DE TENSAO E CORRENTE, E COMPLEMENTO
DE CARGA DE GAS QUANDO NECESSARIO PARA O PERFEITO
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DE
INSUMOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA CAPACITADA.
SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO DE 60.000 BTUS

MANIFESTANTE: Fundo Municipal de Satide

SEQ DESCRICAO UND QTD

SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS,
COMPREENDENDO A FIXACAO DAS UNIDADES EVAPORADORA E
CONDENSADORA, INTERLIGACAO FRIGORIFICA COM TUBOS DE
COBRE E ISOLAMENTO TERMICO, INTERLIGACAO ELETRICA DE
COMANDO, PERFURACOES DE ALVENARIA, EXECUCAO DE
TUBULACAO DE DRENAGEM EM PVC, TESTES DE ESTANQUEIDADE E
VACUO NO SISTEMA, LIBERACAO DE FLUIDO REFRIGERANTE E
TESTES DE FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO
DE SUPORTES DE FIXACAO, TUBULACOES, CABOS, INSUMOS E MAO
DE OBRA CAPACITADA.

SERVICO DE INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS

Servico 4.0

5 SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO Servico 4.0
DE 12.000 BTUS, COMPREENDENDO O REPARO DE FALHAS
MECANICAS E ELETRICAS, SUBSTITUICAO DE COMPONENTES
ELETRONICOS E MECANICOS DEFEITUOSOS, ELIMINACAO DE
VAZAMENTOS COM REFAZIMENTO DE SOLDAS, REPOSICAO TOTAL
OU PARCIAL DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE E TESTES DE
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DAS PECAS
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DE REPOSICAO, INSUMOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.
SERVIGO DE MANUTENGAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS

SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO
DE 12.000 BTUS, COMPREENDENDO A VERIFICAGAO E LIMPEZA DOS
FILTROS DE AR, HIGIENIZACAO DA EVAPORADORA E
CONDENSADORA, DES~OBSTR’UCAO DE DRENOS, REAPERTO DE
6 PARAFUSOS E CONEXOES ELETRICAS, LUBRIFICACAO DE Servico 9.0
COMPONENTES, TESTES DE TENSAO E CORRENTE, E COMPLEMENTO
DE CARGA DE GAS QUANDO NECESSARIO PARA O PERFEITO
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DE
INSUMOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA CAPACITADA.
SERVIGCO DE MANUTENGAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS

1.1.3. Estimativas de consumo consolidado, do érgdao gerenciador e 6rgao(s)
e entidade(s) participante(s).

LOTE 1 - AR CONDICIONADO DE 09.000 BTUS

ITEM DESCRICAO QTD UND V. UNIT V. TOTAL

SERVICO DE INSTALACAO DE AR
CONDICIONADO DE  09.000 BTUS,
COMPREENDENDO A FIXACAO DAS
UNIDADES EVAPORADORA E
CONDENSADORA, INTERLIGACAO
FRIGORIFICA COM TUBOS DE COBRE_E
ISOLAMENTO TERMICO, INTERLIGACAO
ELETRICA DE COMANDO, PERFURAGOES
1 DE  ALVENARIA, EXECUCAO DE 90.0 Servico R$ 648,00 R$ 58.320,00
TUBULACAO DE DRENAGEM EM PVC,
TESTES DE ESTANQUEIDADE E VACUO
NO SISTEMA, LIBERACAO DE FLUIDO
REFRIGERANTE E TESTES DE
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O
FORNECIMENTO DE SUPORTES DE
FIXACAO, _TUBULACOES, CABOS,
INSUMOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

Especificacdo: SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 09.000 BTUS

SERVICO DE MANUTENGCAO CORRETIVA
PARA AR CONDICIONADO DE 09.000
BTUS, COMPREENDENDO O REPARO DE
FALHAS MECANICAS E  ELETRICAS,
SUBST[TUICAO DE COMPONENTES
ELETRONICOS E MECANICOS
DEFEITUOSOS, ELIMINACAO DE
VAZAMENTOS COM REFAZIMENTO DE
SOLDAS, REPOSICAO TOTAL OU PARCIAL
DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE E
TESTES DE FUNCIONAMENTO. O SERVICO
INCLUI O FORNECIMENTO DAS PECAS DE
REPOSICAO, INSUMOS E MAO DE OBRA
CAPACITADA.

Especificagdo: SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO DE 09.000 BTUS

3 SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA 280.0 Servico R$ 328,00 R$ 91.840,00
PARA AR CONDICIONADO DE 09.000
BTUS, COMPREENDENDO A VERIFICACAO
E LIMPEZA DOS FILTROS DE AR,
HIGIENIZACAO DA EVAPORADORA E
CONDENSADORA, DESOBSTRUCAO DE
DRENOS, REAPERTO DE PARAFUSOS E

264.0 Servico R$ 318,00 R$ 83.952,00
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CONEXOES ELETRICAS, LUBRIFICACAO
DE COMPONENTES, TESTES DE TENSAO E
CORRENTE, E COMPLEMENTO DE CARGA
DE GAS QUANDO NECESSARIO PARA O
PERFEITO FUNCIONAMENTO. O SERVICO
INCLUI O FORNECIMENTO DE INSUMOS
DE LIMPEZA E MAO DE OBRA
CAPACITADA.

Especificagdo: SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO DE 09.000 BTUS

Valor total do lote R$ 234.112,00 (duzentos e trinta e quatro mil, cento e doze reais)

LOTE 2 -AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS

ITEM DESCRICAO QTD UND V. UNIT V. TOTAL

SERVICO DE INSTALACAO DE AR
CONDICIONADO ~ DE  12.000  BTUS,
COMPREENDENDO A FIXACAO DAS
UNIDADES EVAPORADORA E
CONDENSADORA, INTERLIGACAO
FRIGORIFICA COM TUBOS DE COBRE E
ISOLAMENTO TERMICO, INTERLIGAGAO
ELETRICA DE COMANDO, PERFURACOES
4 DE  ALVENARIA, EXECUCAO  DE 77.0 Servico R$ 659,97 R$ 50.817,69
TUBULAGAO DE DRENAGEM EM PVC,
TESTES DE ESTANQUEIDADE E VACUO
NO SISTEMA, LIBERACAO DE FLUIDO
REFRIGERANTE E  TESTES DE
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O
FORNECIMENTO DE SUPORTES DE
FIXACAO, ~ TUBULAGOES, CABOS,
INSUMOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

Especificacdo: SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS

SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA
PARA AR CONDICIONADO DE 12.000
BTUS, COMPREENDENDO O REPARO DE
FALHAS MECANICAS E ELETRICAS,
SUBSTITUICAO  DE  COMPONENTES
ELETRONICOS E MECANICOS
DEFEITUOSOS, ELIMINACAO DE
VAZAMENTOS COM REFAZIMENTO DE
SOLDAS, REPOSICAO TOTAL OU PARCIAL
DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE E
TESTES DE FUNCIONAMENTO. O SERVICO
INCLUI O FORNECIMENTO DAS PECAS DE
REPOSICAO, INSUMOS E MAO DE OBRA
CAPACITADA.

Especificacdo: SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS

SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA
PARA AR CONDICIONADO DE 12.000
BTUS, COMPREENDENDO A VERIFICACAO
E LIMPEZA DOS FILTROS DE AR,
HIGIENIZACAO DA EVAPORADORA E
CONDENSADORA, DESOBSTRUGCAO DE
DRENOS, REAPERTO DE PARAFUSOS E
6 CONEXOES ELETRICAS, LUBRIFICACAO 269.0 Servico R$ 367,03 R$ 98.731,07
DE COMPONENTES, TESTES DE TENSAO E
CORRENTE, E COMPLEMENTO DE CARGA
DE GAS QUANDO NECESSARIO PARA O
PERFEITO FUNCIONAMENTO. O SERVICO
INCLUI O FORNECIMENTO DE INSUMOS
DE LIMPEZA E MAO DE OBRA
CAPACITADA.

Especificagdo: SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS

256.0 Servigo R$ 451,70 R$ 115.635,20

Valor total do lote R$ 265.183,96 (duzentos e sessenta e cinco mil, cento e oitenta e trés reais e noventa e seis

centavos)
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LOTE 3 - AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS

ITEM DESCRICAO QTD UND V. UNIT V. TOTAL

SERVICO DE INSTALACAO DE AR
CONDICIONADO DE  18.000  BTUS,
COMPREENDENDO A FIXACAO DAS
UNIDADES EVAPORADORA _E
CONDENSADORA, INTERLIGACAO
FRIGORIFICA COM TUBOS DE COBRE_E
ISOLAMENTO TERMICO, INTERLIGACAO
ELETRICA DE COMANDO, PERFURACOES
7 DE ALVENARIA, EXECUCAO DE 49.0 Servico R$ 700,01 R$ 34.300,49
TUBULACAO DE DRENAGEM EM PVC,
TESTES DE ESTANQUEIDADE E VACUO
NO SISTEMA, LIBERACAO DE FLUIDO
REFRIGERANTE E TESTES DE
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O
FORNECIMENTO DE SUPORTES DE
FIXACAO, TUBULACOES, CABOS,
INSUMOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

Especificacdo: SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA
PARA AR CONDICIONADO DE 18.000
BTUS, COMPREENDENDO O REPARO DE
FALHAS MECANICAS E ELETRICAS,
SUBSTITUICAO DE COMPONENTES

ELETRONICOS E MECANICOS
DEFEITUOSOS, ELIMINACAO DE /
8 VAZAMENTOS COM REFAZIMENTO DE 144.0 Servico R$ 500,00 R$ 72.000,00

SOLDAS, REPOSICAQ TOTAL OU PARCIAL
DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE E
TESTES DE FUNCIONAMENTO. O SERVICO
INCLUI O FORNECIMENTO DAS PECAS DE
REPOSICAO, INSUMOS E MAO DE OBRA
CAPACITADA.

Especificacdo: SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS

SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA
PARA AR CONDICIONADO DE 18.000
BTUS, COMPREENDENDO A VERIFICACAQ
E LIMPEZA DOS FILTROS DE AR,
HIGIENIZAGAO DA EVAPORADORA E
CONDENSADORA, DESOBSTRUCAO DE
DRENOS, REAPERTO DE PARAFUSOS E
9 CONEXOES ELETRICAS, LUBRIFICACAO 144.0 Servico R$ 360,33 R$ 51.887,52
DE COMPONENTES, TESTES DE TENSAO E
CORRENTE, E COMPLEMENTO DE CARGA
DE GAS QUANDO NECESSARIO PARA O
PERFEITO FUNCIONAMENTO. O SERVICO
INCLUI O FORNECIMENTO DE INSUMOS
DE LIMPEZA E MAO DE OBRA
CAPACITADA.

Especificacdo: SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS

Valor total do lote R$ 158.188,01 (cento e cinquenta e oito mil, cento e oitenta e oito reais e um centavo)

LOTE 4 - AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS

ITEM DESCRICAO QTD UND V. UNIT V. TOTAL

10 SERVICO DE INSTALACAO DE AR 57.0 Servico R$ 743,33 R$ 42.369,81
CONDICIONADO DE  24.000  BTUS,
COMPREENDENDO A FIXACAO DAS
UNIDADES EVAPORADORA _E
CONDENSADORA, INTERLIGACAO
FRIGORIFICA COM TUBOS DE COBRE_E
ISOLAMENTO TERMICO, INTERLIGACAO
ELETRICA DE COMANDO, PERFURACOES
DE ALVENARIA, EXECUCAO DE
TUBULACAO DE DRENAGEM EM PVC,
TESTES DE ESTANQUEIDADE E VACUO
NO SISTEMA, LIBERACAO DE FLUIDO
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REFRIGERANTE E TESTES DE
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O
FORNECIMENTO DE SUPORTES DE
FIXACAO, _TUBULAGOES, CABOS,
INSUMOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

Especificacdo: SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS

SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA
PARA AR CONDICIONADO DE 24.000
BTUS, COMPREENDENDO A VERIFICACAO
E LIMPEZA DOS FILTROS DE AR,
HIGIENIZACAO DA EVAPORADORA E
CONDENSADORA, DESOBSTRUCAO DE
DRENOS, REAPERTO DE PARAFUSOS E
11 CONEXOES ELETRICAS, LUBRIFICAGCAO 258.0 Servico R$ 529,00 R$ 136.482,00
DE COMPONENTES, TESTES DE TENSAO E
CORRENTE, E COMPLEMENTO DE CARGA
DE GAS QUANDO NECESSARIO PARA O
PERFEITO FUNCIONAMENTO. O SERVICO
INCLUI O FORNECIMENTO DE INSUMOS
DE LIMPEZA E MAO DE OBRA
CAPACITADA.

Especificacdo: SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA
PARA AR CONDICIONADO DE 24.000
BTUS, COMPREENDENDO O REPARO DE
FALHAS MECANICAS E ELETRICAS,
SUBSTITUICAO DE COMPONENTES
ELETRONICOS E MECANICOS
DEFEITUOSOS, ELIMINACAO DE
VAZAMENTOS COM REFAZIMENTO DE
SOLDAS, REPOSICAO TOTAL OU PARCIAL
DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE E
TESTES DE FUNCIONAMENTO. O SERVICO
INCLUI O FORNECIMENTO DAS PECAS DE
REPOSICAO, INSUMOS E MAO DE OBRA
CAPACITADA.

Especificacdo: SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS

12 248.0 Servico R$ 563,82 R$ 139.827,36

Valor total do lote R$ 318.679,17 (trezentos e dezoito mil, seiscentos e setenta e nove reais e dezessete
centavos)

LOTE 5 - AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS

ITEM DESCRICAO QTD UND V. UNIT V. TOTAL

SERVICO DE INSTALACAO DE AR
CONDICIONADO DE  30.000  BTUS,
COMPREENDENDO A FIXACAO DAS
UNIDADES EVAPORADORA E
CONDENSADORA, INTERLIGACAO
FRIGORIFICA COM TUBOS DE COBRE_E
ISOLAMENTO TERMICO, INTERLIGACAO
ELETRICA DE COMANDO, PERFURACOES
13 DE  ALVENARIA, EXECUCAO DE 5.0 Servico R$ 840,00 R$ 4.200,00
TUBULACAO DE DRENAGEM EM PVC,
TESTES DE ESTANQUEIDADE E VACUO
NO SISTEMA, LIBERACAO DE FLUIDO
REFRIGERANTE E TESTES DE
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O
FORNECIMENTO DE SUPORTES DE
FIXACAO, _TUBULAGOES, CABOS,
INSUMOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

Especificacdo: SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS

14 SERVICO DE MANUTENGCAO CORRETIVA 10.0 Servico R$ 523,33 R$ 5.233,30
PARA AR CONDICIONADO DE 30.000
BTUS, COMPREENDENDO O REPARO DE
FALHAS MECANICAS E ELETRICAS,
SUBSTITUICAO DE COMPONENTES
ELETRONICOS E MECANICOS
DEFEITUOSOS, ELIMINACAO DE
VAZAMENTOS COM REFAZIMENTO DE
SOLDAS, REPOSICAO TOTAL OU PARCIAL
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GOVERNO MUNICIPAL DE

DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE E
TESTES DE FUNCIONAMENTO. O SERVICO
INCLUI O FORNECIMENTO DAS PECAS DE
REPOSICAO, INSUMOS E MAO DE OBRA
CAPACITADA.

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA

Especificacdo: SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS

15

SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA
PARA AR CONDICIONADO DE 30.000
BTUS, COMPREENDENDO A VERIFICACAO
E LIMPEZA DOS FILTROS DE AR,
HIGIENIZACAO DA EVAPORADORA E
CONDENSADORA, DESOBSTRUCAO DE
DRENOS, REAPERTO DE PARAFUSOS E
CONEXOES ELETRICAS, LUBRIFICAGCAO
DE COMPONENTES, TESTES DE TENSAO E
CORRENTE, E COMPLEMENTO DE CARGA
DE GAS QUANDO NECESSARIO PARA O
PERFEITO FUNCIONAMENTO. O SERVICO
INCLUI O FORNECIMENTO DE INSUMOS
DE LIMPEZA E MAO DE OBRA
CAPACITADA.

10.0 Servico R$ 445,00 R$ 4.450,00

Especificacdo: SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS

ITEM

16

Valor total do lote R$ 13.883,30 (treze mil, oitocentos e oitenta e trés reais e trinta centavos)

LOTE 6 - AR CONDICIONADO DE 36.000 BTUS

DESCRICAO

SERVICO DE INSTALACAO DE AR
CONDICIONADO DE  48.000  BTUS,
COMPREENDENDO A FIXACAO DAS
UNIDADES EVAPORADORA E
CONDENSADORA, INTERLIGACAO
FRIGORIFICA COM TUBOS DE COBRE_E
ISOLAMENTO TERMICO, INTERLIGACAO
ELETRICA DE COMANDO, PERFURACOES
DE  ALVENARIA, EXECUCAO DE
TUBULACAO DE DRENAGEM EM PVC,
TESTES DE ESTANQUEIDADE E VACUO
NO SISTEMA, LIBERACAO DE FLUIDO
REFRIGERANTE E TESTES DE
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O
FORNECIMENTO DE SUPORTES DE
FIXACAO, _TUBULACOES, CABOS,
INSUMOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

QTD UND V. UNIT V. TOTAL

7.0 Servico R$ 1.123,33 R$ 7.863,31

Especificacdo: SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 48.000 BTUS

17

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA
PARA AR CONDICIONADO DE 48.000
BTUS, COMPREENDENDO O REPARO DE
FALHAS ~MECANICAS E ELETRICAS,
SUBSTITUICAO DE  COMPONENTES
ELETRONICOS E MECANICOS
DEFEITUOSOS, ELIMINACAO DE
VAZAMENTOS COM REFAZIMENTO DE
SOLDAS, REPOSICAO TOTAL OU PARCIAL
DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE E
TESTES DE FUNCIONAMENTO. O SERVICO
INCLUI O FORNECIMENTO DAS PEGAS DE
REPOSICAO, INSUMOS E MAO DE OBRA
CAPACITADA.

22.0 Servico R$ 665,74 R$ 14.646,28

Especificacdo: SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO DE 48.000 BTUS

18

SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA
PARA AR CONDICIONADO DE 48.000
BTUS, COMPREENDENDO A VERIFICACAO
E LIMPEZA DOS FILTROS DE AR,
HIGIENIZACAO DA EVAPORADORA E
CONDENSADORA, DESOBSTRUCAO DE
DRENOS, REAPERTO DE PARAFUSOS E
CONEXOES ELETRICAS, LUBRIFICACAO
DE COMPONENTES, TESTES DE TENSAO E

22.0 Servico R$ 597,56 R$ 13.146,32
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CORRENTE, E COMPLEMENTO DE CARGA
DE GAS QUANDO NECESSARIO PARA O
PERFEITO FUNCIONAMENTO. O SERVICO
INCLUI O FORNECIMENTO DE INSUMOS
DE LIMPEZA E MAO DE OBRA
CAPACITADA.

Especificagdo: SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO DE 48.000 BTUS

Valor total do lote R$ 35.655,91 (trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e noventa e um
centavos)

LOTE 7 - AR CONDICIONADO DE 48.000 BTUS

ITEM DESCRICAO QTD UND V. UNIT V. TOTAL

SERVICO DE INSTALACAO DE AR
CONDICIONADO DE  60.000 BTUS,
COMPREENDENDO A FIXACAO DAS
UNIDADES EVAPORADORA E
CONDENSADORA, INTERLIGACAO
FRIGORIFICA COM TUBOS DE COBRE_E
ISOLAMENTO TERMICO, INTERLIGACAO
ELETRICA DE COMANDO, PERFURACOES
19 DE  ALVENARIA, EXECUCAO DE 4.0 Servico R$ 1.389,67 R$ 5.558,68
TUBULACAO DE DRENAGEM EM PVC,
TESTES DE ESTANQUEIDADE E VACUO
NO SISTEMA, LIBERACAO DE FLUIDO
REFRIGERANTE E TESTES DE
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O
FORNECIMENTO DE SUPORTES DE
FIXACAO, _TUBULACOES, CABOS,
INSUMOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

Especificacdo: SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 60.000 BTUS

SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA
PARA AR CONDICIONADO DE 60.000
BTUS, COMPREENDENDO O REPARO DE
FALHAS MECANICAS E ELETRICAS,
SUBSTITUICAO  DE ~ COMPONENTES
ELETRONICOS E MECANICOS
DEFEITUOSOS, ELIMINAGAO DE
VAZAMENTOS COM REFAZIMENTO DE
SOLDAS, REPOSICAO TOTAL OU PARCIAL
DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE E
TESTES DE FUNCIONAMENTO. O SERVICO
INCLUI O FORNECIMENTO DAS PEGAS DE
REPOSIGAO, INSUMOS E MAO DE OBRA
CAPACITADA.

Especificagdo: SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO DE 60.000 BTUS

SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA
PARA AR CONDICIONADO DE 60.000
BTUS, COMPREENDENDO A VERIFICACAO
E LIMPEZA DOS FILTROS DE AR,
HIGIENIZACAO DA EVAPORADORA E
CONDENSADORA, DESOBSTRUGCAO DE
DRENOS, REAPERTO DE PARAFUSOS E
21 CONEXOES ELETRICAS, LUBRIFICACAO 12.0 Servico R$ 611,67 R$ 7.340,04
DE COMPONENTES, TESTES DE TENSAO E
CORRENTE, E COMPLEMENTO DE CARGA
DE GAS QUANDO NECESSARIO PARA O
PERFEITO FUNCIONAMENTO. O SERVICO
INCLUI O FORNECIMENTO DE INSUMOS
DE LIMPEZA E MAO DE OBRA
CAPACITADA.

Especificagdo: SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO DE 60.000 BTUS

20 12.0 Servico R$ 729,67 R$ 8.756,04

Valor total do lote R$ 21.654,76 (vinte e um mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e setenta e seis centavos)

LOTE 8 - AR CONDICIONADO DE 60.000 BTUS
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ITEM DESCRICAO QTD UND V. UNIT V. TOTAL

SERVICO DE INSTALACAO DE AR
CONDICIONADO DE  36.000 BTUS,
COMPREENDENDO A FIXACAO DAS
UNIDADES EVAPORADORA E
CONDENSADORA, INTERLIGACAO
FRIGORIFICA COM TUBOS DE COBRE E
ISOLAMENTO TERMICO, INTERLIGAGAO
ELETRICA DE COMANDO, PERFURAGOES
22 DE  ALVENARIA, EXECUCAO  DE 7.0 Servico R$ 845,33 R$ 5.917,31
TUBULACAO DE DRENAGEM EM PVC,
TESTES DE ESTANQUEIDADE E VACUO
NO SISTEMA, LIBERACAO DE FLUIDO
REFRIGERANTE E  TESTES DE
FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI O
FORNECIMENTO DE SUPORTES DE
FIXACAO,  TUBULAGOES, CABOS,
INSUMOS E MAO DE OBRA CAPACITADA.

Especificacdo: SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DE 36.000 BTUS

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA
PARA AR CONDICIONADO DE 36.000
BTUS, COMPREENDENDO O REPARO DE
FALHAS MECANICAS E ELETRICAS,
SUBSTITUICAO DE COMPONENTES
ELETRONICOS E MECANICOS
DEFEITUOSOS, ELIMINAGAO DE
VAZAMENTOS COM REFAZIMENTO DE
SOLDAS, REPOSICAO TOTAL OU PARCIAL
DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE E
TESTES DE FUNCIONAMENTO. O SERVICO
INCLUI O FORNECIMENTO DAS PEGAS DE
REPOSICAO, INSUMOS E MAO DE OBRA
CAPACITADA.

23 36.0 Servico R$ 622,23 R$ 22.400,28

Especificagdo: SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO DE 36.000 BTUS

SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA
PARA AR CONDICIONADO DE 36.000
BTUS, COMPREENDENDO A VERIFICACAO
E LIMPEZA DOS FILTROS DE AR,
HIGIENIZACAO DA EVAPORADORA E
CONDENSADORA, DESOBSTRUCAO DE
DRENOS, REAPERTO DE PARAFUSOS E
24 CONEXOES ELETRICAS, LUBRIFICAGAO 36.0 Servico R$ 587,33 R$ 21.143,88
DE COMPONENTES, TESTES DE TENSAO E
CORRENTE, E COMPLEMENTO DE CARGA
DE GAS QUANDO NECESSARIO PARA O
PERFEITO FUNCIONAMENTO. O SERVICO
INCLUI O FORNECIMENTO DE INSUMOS
DE LIMPEZA E MAO DE OBRA
CAPACITADA.

Especificacdo: SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO DE 36.000 BTUS

Valor total do lote R$ 49.461,47 (quarenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e um reais e quarenta e sete

centavos)
LOTE 9 - AR CONDICIONADO TIPO TETO/CASSETE DE 18.000 BTUS
ITEM DESCRIQAO QTD UND V. UNIT V. TOTAL
25 SERVICO DE INSTALACAO DE AR 2.0 Servico R$ 746,67 R$ 1.493,34

CONDICIONADO TIPO TETO/CASSETE DE
18.000 BTUS, COMPREENDENDO A
FIXACAO DA UNIDADE EVAPORADORA
EMBUTIDA COM TIRANTES, FIXAGAO DA
CONDENSADORA, INTERLIGACAO
FRIGORIFICA COM TUBOS DE COBRE_E
ISOLAMENTO TERMICO, INTERLIGACAO
ELETRICA DE COMANDO, INSTALACAO DE
DRENAGEM EM PVC COM INTERLIGACAO
DE BOMBA DE DRENO SE NECESSARIO,
TESTES DE ESTANQUEIDADE E VACUO,
LIBERACAO DE FLUIDO REFRIGERANTE E
TESTES DE FUNCIONAMENTO. O SERVICO
INCLUI O FORNECIMENTO DE SUPORTES,
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TUBULACOES, CABOS, INSUMOS E MAO
DE OBRA CAPACITADA.

Especificacdo: SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO TIPO TETO/CASSETE DE 18.000 BTUS

SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA
PARA AR CONDICIONADO TIPO
TETO/CASSETE DE 18.000 BTUS,
COMPREENDENDO O REPARO DE FALHAS
MECANICAS E ELETRICAS, SUBSTITUICAO
DE COMPONENTES DEFEITUOSOS
(INCLUSIVE BOMBA DE DRENO),
ELIMINACAO DE VAZAMENTOS,
REPOSICAO TOTAL OU PARCIAL DE
CARGA DE GAS REFRIGERANTE E TESTES
DE FUNCIONAMENTO. O SERVICO INCLUI
O FORNECIMENTO DAS PECAS DE
REPOSICAO, INSUMOS E MAO DE OBRA
CAPACITADA.

Especificacdo: SERVICO DE MANUTENGAO CORRETIVA PARA AR CONDICIONADO TIPO TETO/CASSETE DE 18.000 BTUS

SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA
PARA AR CONDICIONADO TIPO
TETO/CASSETE DE 18.000 BTUS,
COMPREENDENDO A VERIFICAGAO E
LIMPEZA DO PAINEL FRONTAL, FILTROS,
BANDEJA DE CONDENSADO E BOMBA DE
DRENO, HIGIENIZACAO DA
27 EVAPORADORA E  CONDENSADORA, 4.0 Servico R$ 498,43 R$ 1.993,72
REAPERTO DE SUPORTES E CONEXOES
ELETRICAS, LUBRIFICACAO,  TESTES
ELETRICOS E COMPLEMENTO DE CARGA
DE GAS QUANDO NECESSARIO. O
SERVICO INCLUI O FORNECIMENTO DE
INSUMOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA
CAPACITADA.

Especificacdo: SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA PARA AR CONDICIONADO TIPO TETO/CASSETE DE 18.000 BTUS

26 4.0 Servico R$ 545,04 R$ 2.180,16

Valor total do lote R$ 5.667,22 (cinco mil, seiscentos e sessenta e sete reais e vinte e dois centavos)

Valor total R$ 1.102.485,80 (um milhao, cento e dois mil, quatrocentos e oitenta e cinco
reais e oitenta centavos)

1.2. Os servicos bens objeto desta contratacao sao caracterizados como comuns,
conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O Estudo Técnico Preliminar é um documento preparatério ao Termo de
Referéncia, sendo que na ocorréncia de alguma divergéncia entre ambos,
prevalecera o disposto neste Termo de Referéncia.

1.4. O prazo de vigéncia da contratacao é de de 12 meses, na forma do artigo 105
da Lei n°® 14.133, de 2021.

1.5. O custo estimado total da contratacao é de R$ R$ 1.102.485,80 (um milhao,
cento e dois mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos)

1.6. O objeto desta contratacao se enquadra na descricao de servicos comuns,
aqueles cujos padroes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente
definidos por edital, por meio de especificacdes usuais do mercado conforme o
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disposto no art. 62, Xlll, da Lei n.214.133/21 e no Estudo Técnico Preliminar,
apéndice deste Termo de Referéncia.

1.7. A presente contratacao sera por Sistema de Registro de Precos, nos termos dos
artigos 82 a 86 da Lei n.2 14.133/2021 e Decreto n.2 11.462, de 2023, de acordo
com o procedimento disposto neste Termo de Referéncia, conforme especificacdes
a sequir:

— Orgao Gerenciador: Secretaria Municipal de Administracdo, Financas e
Planejamento

1.8. O Sistema de Registro de Precos encontra-se amparado pela(s) hipdtese(s)
abaixo:

a)hd necessidade de contratacdes permanentes ou frequentes em razao das
caracteristicas do objeto;

b)ndo é possivel definir previamente o quantitativo a ser demandado em
razao da natureza do objeto;

c)é conveniente a contratacdao de servicos remunerados por unidade de
medida;

d)é conveniente para atendimento a mais de um 6rgao ou a mais de uma
entidade e/ou contratacdes centralizadas.

1.9. A vigéncia da Ata de Registro de Precos serda de 1 (um) ano, contado do
primeiro dia Uutil subsequente a data de divulgacdo no Portal Nacional de
Contratacoes Publicas - PNCP, prorrogavel por igual periodo.

1.9.1. A prorrogacao de que trata este item é condicionada a:

a) apresentacao de relatério favoravel da comissdo de
recebimento e fiscalizacao, com ateste, pela autoridade competente, de que as
condicOes e os precos permanecem vantajosos para a Administracao, permitida a
negociacao com a CONTRATADA;

b) demonstracao de que o valor da Contratacao permaneca
economicamente vantajoso para a Administracao;
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c) manifestacao expressa do interesse da CONTRATADA na
prorrogacao e a comprovacao de que mantém todas as condicdes de habilitacdo e
qualificacao.

1.9.1.1. Fica vedado efetuar acréscimos nos quantitativos
estabelecidos na Ata de Registro de Precos. No caso de prorrogacao, o quantitativo
da Ata de Registro de Precos serd o remanescente.

1.9.2. Na ocorréncia de formalizacao de contrato, este devera ser assinado
dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Precos, entrando em vigor no
primeiro dia Util subsequente a data de sua publicacdo no Portal Nacional de
Contratacoes Publicas - PNCP e sua vigéncia observara as condicbes mencionadas
no artigo 105 da Lei n°® 14.133/21.

1.9.3. O término do prazo de vigéncia da Ata de Registro de Precos nao
implica extingdao das obrigacdes dela decorrentes, ainda em execucao.

2. DA FUNDAMENTACAO E DA DESCRICAO DA NECESSIDADE DA
CONTRATACAO E DA ESCOLHA DO PROCEDIMENTO POR REGISTRO DE
PRECOS

2.1. A fundamentacao, a descricao da necessidade da contratacao, e a justificativa
da escolha do procedimento por sistema de registro de preco encontram-se
pormenorizadas em tépicos especificos do Estudo Técnico Preliminar, apéndice
deste Termo de Referéncia.

3. DA DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE
VIDA DO OBJETO

3.1. A descricao da solugcao como um todo encontra-se pormenorizada em tdépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. A descricao dos requisitos da contratacao encontra-se pormenorizada em
tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de
Referéncia.

4.2. Nao sera admitida a subcontratacao do objeto contratual.

4.3. Nao haveré exigéncia da garantia da contratacao.
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5. DO MODELO DE EXECUCAO CONTRATUAL
5.1. Formatos de execucao

5.1.1. Atendimento Regular: A CONTRATADA devera iniciar o atendimento e a
execucao dos servicos solicitados no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas
corridas, contadas do recebimento da respectiva Ordem de Servico ou Requisicao
de Servicos, observadas as especificacdes técnicas, as condicdes contratuais e as
orientacdes da fiscalizacao.

5.1.2. Atendimento Emergencial: Para demandas expressamente
classificadas pela CONTRATANTE como emergenciais, especialmente aquelas
destinadas a Secretaria Municipal de Saude e ao Setor de Seguranca, que envolvam
riscos a continuidade dos servicos essenciais, a seguranca ou ao adequado
funcionamento das atividades publicas, a CONTRATADA devera iniciar o
atendimento no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas corridas, contadas do
recebimento da Ordem de Servico ou Requisicao de Servicos, independentemente
de ocorrer em finais de semana ou feriados.

5.1.3. As Ordens de Servico ou Requisicao de Servicos deverao identificar os
servicos solicitados, o local de execucao, a unidade requisitante e a classificacao do
atendimento como regular ou emergencial, constituindo seu recebimento o marco
inicial para contagem dos respectivos prazos.

5.1.4. Na impossibilidade comprovada de cumprimento dos prazos
estabelecidos, a CONTRATADA devera comunicar imediatamente a fiscalizacao
contratual os motivos do impedimento, acompanhados das justificativas

pertinentes, cabendo a CONTRATANTE avaliar eventual excepcionalidade, sem
prejuizo das medidas e san¢des administrativas legalmente cabiveis.

5.1.5. Durante toda a vigéncia contratual, a CONTRATADA devera manter
atualizadas suas informacdes cadastrais perante o Municipio, quando exigidas, bem
como assegurar a disponibilidade de pessoal, equipamentos e demais recursos
necessarios ao cumprimento das obrigacdes assumidas.

5.1.6. A CONTRATADA devera executar integralmente o0s servicos
autorizados, observando os quantitativos, padrdes de qualidade e demais condicbes
estabelecidas no Termo de Referéncia e no instrumento contratual, sujeitando-se as
sancOes previstas na Lei n? 14.133/2021 em caso de descumprimento injustificado.
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5.2. Da Retirada de Equipamentos para Diagndstico Técnico

5.2.1. Quando a avaliacao ou manutencao do equipamento nao puder ser
realizada nas dependéncias da CONTRATANTE, sera permitida sua retirada pela
CONTRATADA, mediante prévia autorizacao da fiscalizacdo contratual e registro
formal da remocao, contendo a identificacao do equipamento, seu estado de
conservacao e a data e hordario da retirada.

5.2.2. A CONTRATADA deverd apresentar, no prazo maximo de 48 (quarenta
e oito) horas corridas, contadas da efetiva retirada do equipamento, relatério de
diagnéstico técnico, contendo a identificacao dos defeitos constatados, as medidas
necessarias a sua correcao e, quando aplicavel, a indicacdo de pecas ou
componentes que necessitem de substituicao.

5.2.3. A retirada, o transporte, a guarda e a devolucao do equipamento serao
de responsabilidade da CONTRATADA, que deverd assegurar sua integridade e
conservacao, respondendo por eventuais danos decorrentes de sua atuacao.

5.2.4. A realizacao de reparos que envolvam custos adicionais ou substituicao
de pecas dependerd de prévia autorizacao da CONTRATANTE, observadas as
condicdes e os limites estabelecidos no instrumento contratual, sendo vedada a
execucao de servicos nao autorizados.

5.2.5. O descumprimento injustificado do prazo para apresentacao do
diagndéstico técnico sujeitard a CONTRATADA as medidas administrativas e sancoes
previstas no contrato e na Lei n® 14.133/2021.

5.3. Justificativa da Necessidade de Base Operacional

5.3.1. A exigéncia de disponibilizacdo de base operacional no Municipio de
ltarema/CE fundamenta-se na necessidade de assegurar a continuidade, a
eficiéncia e a tempestividade dos servicos de instalacao e manutencao preventiva e
corretiva dos sistemas de climatizacao, considerando a distribuicao das unidades
administrativas municipais, a necessidade de deslocamento de profissionais e
equipamentos e o0 cumprimento dos prazos de atendimento previstos
contratualmente.

5.3.2. A medida busca reduzir o tempo de resposta as demandas,
especialmente nas unidades responsaveis por servigos essenciais, permitindo maior
eficiéncia na execucao, no acompanhamento e na fiscalizacdao contratual,
observados os principios da razoabilidade, proporcionalidade, eficiéncia e
competitividade, bem como o disposto no art. 47, § 29, da Lei n? 14.133/2021.
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6. DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte
responderd pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial (caput do art.
115 da Lei n? 14.133, de 2021).

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacao ou suspensao do contrato, o
cronograma de execucao sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila (§ 5°do art.
115 da Lei n? 14.133, de 2021).

6.3. As comunicaclOes entre o 6rgao ou entidade e o contratado devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se,
excepcionalmente, o uso de mensagem eletronica para esse fim .

6.4. O 6rgao ou entidade poderd convocar representante do Contratado para
adocdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do termo de contrato ou instrumento equivalente, o érgao ou
entidade convocara o representante do contratado para reunido inicial para
apresentacdo do plano de fiscalizacao, que conterd informacdes acerca das
obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para
execucao do objeto, do plano complementar de execucao do contratado, quando
houver, do método de afericdo dos resultados e das sancOes aplicaveis, dentre
outros.

6.6. A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is)
do contrato, ou pelos respectivos substitutos (caput do art. 117 da Lei n® 14.133, de
2021).

6.7. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucao do contrato, para que
sejam cumpridas todas as condicOes estabelecidas no contrato, de modo a
assegurar os melhores resultados para a Administracao.

6.7.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do
contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, com a descricao
do que for necessario para a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados;

6.7.2. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do
contrato emitird notificacbes para a correcdo da execucao do contrato,
determinando prazo para a correcao;
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6.7.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo
habil, a situacdo que demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua
competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugao do contrato
nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente
ao gestor do contrato.

6.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em
tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a
renovacao tempestiva ou a prorrogacao contratual.

6.8. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condicbes de
habilitacao da contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as
glosas e a formalizacao de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer
documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

6.8.1. Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal
administrativo do contrato atuara tempestivamente na solugcdo do problema,
reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando
ultrapassar a sua competéncia.

6.9. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de
acompanhamento e fiscalizacao do contrato contendo todos os registros formais da
execucao no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de
servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do
contrato para fins de atendimento da finalidade da administracao.

6.9.1. O gestor do contrato acompanhard a manutencao das condicdes de
habilitacao da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e
anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacao e do pagamento da
despesa no relatério de riscos eventuais.

6.9.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais
do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as
medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia.

6.9.3. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliacao
realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de
obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencao ao seu desempenho na
execucao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e

CNPJ: 07.663.941/0001-54| CGF: 06.920187-0
Praca Nossa Senhora de Fatima, 48, Centro, Itarema, Estado do Ceara
CEP. 62.590-000 | Tel.:(88) 3667-1133 | 3667-1340




GOVERNO MUNICIPAL DE

; ESTADO DO CEARA
I TA R E M g’%l PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA

COMPROMISSO,. RESPEITOE TRABALHO

a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes.

6.9.4. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de
processo administrativo de responsabilizacao para fins de aplicacao de sancodes, a
ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou
pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

6.10. O fiscal administrativo do contrato comunicara ao gestor do contrato, em
tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a
tempestiva renovacao ou prorrogacao contratual.

6.11. O gestor do contrato deverd elaborara relatério final com informacdes sobre a
consecucao dos objetivos que tenham justificado a contratacao e eventuais
condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administracao.

7. DOS CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

7.1. Os servicos serao recebidos nos termos do artigo 140, I, "a" e "b", da Lei n.2
14.133/21, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente,
pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdao do contrato, para efeito
de posterior verificacao de sua conformidade com as especificacdes constantes
neste Termo de Referéncia e na proposta, da seguinte forma:

a) provisoriamente, em até 05 (cinco) dias a contar da conclusao da
execucao dos servicos e/ou de suas etapas, para efeito de posterior verificacao da
conformidade com o solicitado na contratacao;

b) definitivamente, com a emissao do respectivo termo de
recebimento, apds a verificacdao do cumprimento das exigéncias contratuais e
consequente aceitacao, no prazo maximo de 15( (quinze) dias contados apds o
recebimento provisério.

b.1) na hipdétese de a verificacdo a que se refere o subitem
anterior nao ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-4 como realizada,
consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

7.2. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificacbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta,
devendo ser substituidos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificacdo do
contratado, as suas custas, sem prejuizo da aplicacao das penalidades.
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7.3. Para os recebimento decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o
limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n? 14.133, de 2021, 0 prazo maximo
para o recebimento definitivo sera de até 10 (dez) dias).

7.4. O prazo para recebimento definitivo poderd ser excepcionalmente prorrogado,
de forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias
para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

7.5. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensao,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133,
de 2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a
parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacao e
pagamento.

7.6. O prazo para a solucao, pelo contratado, de inconsisténcias na execucao do
objeto ou de saneamento da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente,
verificadas pela Administracdo durante a analise prévia a liquidacao de despesa,
nao sera computado para os fins do recebimento definitivo.

7.7. O recebimento provisério ou definitivo nao excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execucao do contrato.

7.8. Recebida a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, correrd o prazo
de dez dias Uteis para fins de liquidacao, na forma desta secdo, prorrogdveis por
igual periodo.

7.8.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade,
mantendo-se a possibilidade de prorrogacao, no caso de contratacdes decorrentes
de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art.
75 da Lei n? 14.133, de 2021.

7.9. Para fins de liquidacao, quando cabivel, o setor competente deverd verificar se
a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa o0s
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;
b) a data da emissao;
c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;
d) o periodo respectivo de execucao do contrato;
e) o valor a pagar; e
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f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

7.10. Havendo erro na apresentacao da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se
0 prazo apdés a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, sem Onus ao
contratante;

7.11. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente deverd ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovacao da regularidade fiscal, constatada
por meio de consulta junto ao cadastro de fornecedores ou no registro cadastral
unificado disponivel no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP) ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n? 14.133, de
2021.

7.12. A Administracao devera realizar consulta ao o cadastro de fornecedores ou no
registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP) para:

a) verificar a manutencao das condicdes de habilitacao exigidas no edital;

b) identificar possivel razao que impeca a participacao em licitacao, no
ambito do 6rgao ou entidade, que implique proibicdo de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.13. Constatando-se, junto o cadastro de fornecedores ou no registro cadastral
unificado disponivel no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP), a situacado
de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificacdao, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacao ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério do contratante.

7.14. Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos 06rgaos responsaveis pela fiscalizacao da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para gue sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.15. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas

necessarias a rescisao contratual nos autos do processo administrativo

correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
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7.16. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao realizados
normalmente, até que se decida pela rescisao do contrato, caso o contratado nao
regularize sua situacao junto ao o cadastro de fornecedores ou no registro cadastral
unificado disponivel no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP).

7.17. Em atendimento ao inciso VI do art. 92 da Lei Federal n? 14.133 de 12 de abril
de 2021, o pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias Uteis contados
da finalizacao da liquidacao da despesa.

7.18. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serao
atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data
de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice Nacional de Precos ao
Consumidor Amplo (IPCA) de correcdo monetaria.

7.19. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

7.20. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

7.21. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributdria prevista na
legislacao aplicavel.

7.21.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha,
quando houver, serao retidos na fonte, quando da realizacao do pagamento, os
percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

7.22. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, nao sofrera a retencdo tributaria quanto aos
impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficard condicionado a apresentacdo de comprovagao, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

7.23.A antecipacao de pagamento somente serd permitida se propiciar sensivel
economia de recursos ou se representar condicdo indispensavel para a obtencdo do
bem ou para a prestacao do servico, conforme determina o § 12 do art. 145 da lei
Federal n® 14.133/21.

8. DA FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
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8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de
licitacao, na modalidade pregao, sob a forma eletrénica, com adoc¢ao do critério de
julgamento pelo Menor Preco, por Lote.

8.2. Para fins de habilitacao, deverd o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacao Juridica

8.3. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por
forca de lei, tenha validade para fins de identificacao em todo o territério nacional,

8.4. Empresario individual: inscricdao no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.5. Microempreendedor Individual - MEIl: Certificado da Condicao de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a
verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor;

8.6. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
inscricao do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada
de documento comprobatério de seus administradores;

8.7. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento
no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da
unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a
qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n¢
77, de 18 de marco de 2020.

8.8. Sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

8.9. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no Registro onde tem sede a
matriz
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8.10. Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito
no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que
trata o art. 107 da Lei n2 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.11. Agricultor familiar: Declaracao de Aptidao ao Pronaf - DAP ou DAP-P valida, ou,
ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar
e do Desenvolvimento Agrario, nos termos do §22 do art. 4¢ do Decreto n® 10.880,
de 2 de dezembro de 2021.

8.12. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS - CEl, que comprove
a qualificacao como produtor rural pessoa fisica, nos termos dos arts. 17 a 19 e 165
da Instrucao Normativa RFB n? 971, de 13 de novembro de 20009.

8.13. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as
alteracOes ou da consolidacao respectiva.

Habilitacao Fiscal, Social e Trabalhista

8.14. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou no
Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), conforme o caso;

8.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacao de certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Uniao (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos
da Portaria Conjunta n? 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.17. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa,
nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943;

8.18. Prova de inscricao no cadastro de contribuintes Estadual/Municipal/Distrital
relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;
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8.19. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Municipal/Distrital do domicilio
ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais/municipais
ou distritais relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicao
mediante a apresentacdo de declaracao da Fazenda respectiva do seu domicilio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.21. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n?
123, de 2006, estard dispensado da prova de inscricao nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal.

Qualificacao Economico-Financeira

8.22. Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio
ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica (alinea "c" do inciso Il do art. 5°
da IN Seges/ME n2 116, de 2021) ou de sociedade simples;

8.23. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante
(inciso Il do art. 69 da Lei n? 14.133, de 2021);

8.24. indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentacao pelo licitante de
balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstracbes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais e obtidos pela
aplicacao das seguintes formulas:

| - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo) =+
(Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante);

Il - Solvéncia Geral (SG) = (Ativo Total) + (Passivo Circulante +Passivo nao
Circulante); e

lll - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) =+ (Passivo Circulante).

8.25. Caso o licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer
dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),

CNPJ: 07.663.941/0001-54| CGF: 06.920187-0
Praca Nossa Senhora de Fatima, 48, Centro, Itarema, Estado do Ceara
CEP. 62.590-000 | Tel.:(88) 3667-1133 | 3667-1340




GOVERNO MUNICIPAL DE

ESTADO DO CEARA
I TA R E M A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA

COMPROMISSO. RESPEITOE TRABALHO

sera exigido para fins de habilitacao capital minimo OU patriménio liquido minimo
de 5% (cinco por cento) do valor total estimado da contratacao.

8.26. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagao deverao atender a
todas as exigéncias da habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contdbeis
pelo balanco de abertura (§12 do art. 65 da Lei n® 14.133, de 2021).

8.27. O balango patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais
demonstracdes contdbeis limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos (§ 6° do art. 69 da Lei n®
14.133, de 2021).

8.27.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, ndo sera
exigida da microempresa ou da empresa de pequeno porte a apresentacao de
balanco patrimonial do Ultimo exercicio social

8.28. O atendimento dos indices econémicos previstos neste item deverd ser
atestado mediante declaracao assinada por profissional habilitado da drea contabil,
apresentada pelo licitante.

Qualificacao Técnica

8.29. A Licitante deverd apresentar qualificacdo técnica exigida para o servicos,
onde incluem comprovacdes especificas, demonstrando a experiéncia e a
capacidade da empresa para executar servicos de natureza semelhante, conforme
descrito abaixo:

| - Atestados de Capacidade Técnica: Emitidos por clientes anteriores,
publicos ou privados, que comprovem a execucao de obras similares ao objeto da
futura licitacao. Os atestados devem conter:

a. Descricao detalhada da execucao do servicos objeto deste processo;

b. Informacdes sobre metragem, volume de materiais e prazo de execucao;

c. Datas de inicio e término da obra;

d. Nome e contato do responsavel pela emissdo do atestado.

CAPACIDADE TECNICA PROFISSIONAL

8.30. QUALIFICACAO PROFISSIONAL: A licitante deverd indicar profissional
devidamente qualificado, que atuara como responsavel técnico e coordenador dos
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servicos. A comprovacao sera realizada mediante Certificado de Treinamento ou
Curso.

a.1l. A comprovacdo do vinculo entre o profissional indicado e a licitante
podera ocorrer mediante contrato social, registro de empregado, contrato de
prestacao de servicos ou termo de compromisso de contratacao assinada
pelo profissional e pela licitante, ndao sendo exigido vinculo empregaticio
preexistente.

8.31. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da
matriz ou da filial do fornecedor .

8.32. O licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacado da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracao,
copia do contrato que deu suporte a contratacao, endereco atual da contratante e
local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

9. DA DISPONIBILIDADE E DA ADEQUACAO ORCAMENTARIA

9.1. Nao consta, no presente processo, declaracao de atendimento a Lei de
Responsabilidade Fiscal, tendo em vista que a legislacao vigente, prescreve que "a
existéncia de precos registrados nao obriga a Administracao a firmar as
contratacdes que deles poderao advir, ficando-lhe facultada a utilizacao de outros
meios, respeitada a legislacao relativa as contratacdes publicas, sendo assegurado
ao beneficiario do registro preferéncia em igualdade de condicdes".

9.2. Logo, o registro de precos nao se destina a contratacdo imediata de bens e
servicos, porquanto seu objeto é apenas o cadastramento de produtos e de
fornecedores, necessariamente precedido de processo licitatério ou de contratagao
direta, para atender futura e incerta necessidade administrativa.

9.3. Com a adocao do Sistema de Registro de Precos, a Administracao deixa a
proposta mais vantajosa previamente selecionada, ficando no aguardo da
aprovacao dos recursos orcamentarios e financeiros. Nao ha necessidade de que o
6érgao tenha prévia dotacao orcamentaria porque o Sistema de Registro de Precos,
ao contrario da contratacdao convencional, nao obriga a Administracao Publica face
a expressa disposicao legal nesse sentido.

9.4. Sendo assim, as contratacdes publicas processadas pelo sistema de registro de
precos nao resulta na obrigatoriedade da aquisicao imediata dos bens ou servicos,
0 que permite demonstrar o cumprimento do estabelecido no artigo 16, da LRF e a
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vinculacao a respectiva acdao de governo (dotacao orcamentaria) somente quando
da futura contratacao.

9.5. Diante do exposto, informamos que a indicacao da disponibilidade de créditos
orcamentarios somente sera acostada aos autos do processo administrativo quando
da formalizacao do contrato ou de outro instrumento habil.

Itarema/CE, 09 de outubro de 2026

Sidney Amaral Oliveira
RESPONSAVEL PELA ELABORAGAO DO TERMO DE REFERENCIA
PORTARIA N° 019/2025
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