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ANEXO 4

CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONARIA
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1. INTRODUGCAO

1.1 Este ANEXO detalha objetivamente as responsabilidades da CONCESSIONARIA,
especificando demandas de atuacdo, escopo de atividades, requisitos minimos, prazos

associados, entre outros elementos para a execucdo dos SERVICOS ao longo de todo o PRAZO

DA CONCESSAO.
2. LISTA DE ENCARGOS
2.1. O escopo considerado para a presente CONCESSAO abrange os SERVICOS listados

abaixo, que serdo detalhados nos subitens que seguem.
i. Elaboragdo do CADASTRO BASE e atualizagdo permanente do CADASTRO;

ii. Elaboracdo do PLANO DE OPERAGAO E MANUTENGAO (POM), do PLANO DE
MODERNIZAGAO (PM) e do PLANO DE DESMOBILIZAGAO OPERACIONAL (PDO);

iii. MODERNIZAGAO E EFICIENTIZACAO dos PONTOS DE ILUMINAGAO PUBLICA;

iv. Implantag3do do SISTEMA DE TELEGESTAO;

V. Implanta¢do e manutencio de ILUMINACAO ESPECIAL;

vi. Implantacdo e Operacionalizagdo do CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL (CCO);
vii. Execugdo de servigos de manuteng¢do da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA;
viii.Implantacdo e Operacdo da Estrutura Operacional e Organizacional;

iX. Execucdo de EXPANSAO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGCAO PUBLICA;

X. Divulgacdo das principais informacdes e documentos relacionados 8 CONCESSAO.

3. CADASTRO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA

3.1. Este capitulo tem por finalidade apresentar as diretrizes que devem ser seguidas pela
CONCESSIONARIA para elaboracido do CADASTRO BASE e atualizagdo do CADASTRO ao longo do
PRAZO DA CONCESSAO. O CADASTRO BASE deverd ser elaborado pela CONCESSIONARIA
mediante realizacdo de inventdrio fisico na AREA DA CONCESSAO e com base nas diretrizes e no

prazo indicados no presente ANEXO.
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3.2. O CADASTRO BASE deverad ser aprovado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, conforme
diretrizes do tdpico 16.3 deste ANEXO, e sera parte integrante do CONTRATO.

3.3. A CONCESSIONARIA assumird a responsabilidade integral pela elaboracdo,
conservag3o e atualizagdo do CADASTRO durante o PRAZO DA CONCESSAO, devendo realizar a
sua integracdo com os demais sistemas operacionais que integrardo o CENTRO DE CONTROLE
OPERACIONAL (CCO). A CONCESSIONARIA devera disponibilizar acesso, em tempo real e
integral, ao CADASTRO para o PODER CONCEDENTE e o VERIFICADOR INDEPENDENTE. Mediante
solicitagdo, a CONCESSIONARIA deverd apresentar o CADASTRO a EMPRESA DISTRIBUIDORA.

3.4. A gestdo do CADASTRO devera disponibilizar um amplo conjunto de opg¢des de
consultas e relatdrios, incluindo a emissdao de mapas em diversas escalas, garantindo o total
monitoramento da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGAO PUBLICA. Também deverd ser permitida
a exportacao direta das informagées contidas no CADASTRO para aplicativos comerciais de CAD,

GIS, bancos de dados e para a produc¢do de documentos em formato MS-Office e CSV.

3.5. Os SERVICOS relativos ao CADASTRO compreendem a coleta, registro, manutencao,
corregao e atualizagcdao dos dados referentes a identificacdo, caracteristicas, quantificacdo e
posicionamento geogréafico individualizado de todos os PONTOS DE ILUMINAGCAO PUBLICA,
quadro de comandos, transformadores e demais componentes que compdem a REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, com as respectivas localiza¢ces e caracteristicas fisicas,

técnicas e de operacao.

3.6. A CONCESSIONARIA deverd inserir no CADASTRO BASE e manter o CADASTRO
atualizado, no minimo, os seguintes dados para cada PONTO DE ILUMINAGCAO PUBLICA:

i. Caracterizacdo da localizagao:

a. Endereco do logradouro do PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA, sendo que para ponto
com logradouro sem identificagdo, devera ser registrado o enderego mais préoximo ao
ponto;

b. Bairro;

¢. Macrorregido do Municipio (zona urbana ou rural);
d. Numero do PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA;

e. Posicdo georreferenciada (latitude, longitude);
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Registro fotografico do PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA;

Definicdo do PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA (Convencional, PONTO DE ILUMINACAO
PUBLICA TERMINAL, PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA ISOLADO), conforme termos
definidos no CONTRATO;

Cddigo do transformador, mesmo no caso de ser um ativo da EMPRESA DISTIBUIDORA,
ao qual o PONTO DE ILUMINAGAO PUBLICA esta conectado.

Caracterizagao da via:

a.

Classe viaria (Transito Rapido, Arterial, Coletora ou Local);

CLASSE DE ILUMINACAO da via de veiculos (V1, V2, V3 e V4);

CLASSE DE ILUMINACAO da via de pedestres (P1, P2 ou P3);

Indicag3o se o PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA esta localizado em AREA ESPECIAL;

Indicagdo de potencial obstru¢io do fluxo luminoso do PONTO DE ILUMINACAO
PUBLICA no vio para medicdo, por elementos externos (individuos arbéreos, placas de

sinalizacdo, iluminacgdo privada, etc.);

Nivel de obstru¢do do fluxo luminoso do PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA por
(minima, parcial ou total) por elementos externos (individuos arbdreos, placas de

sinalizacdo, iluminacdo privada, etc.).

LAmpada e LUMINARIA:

o

Finalidade principal da iluminacdo (vidria, pedestre, CICLOVIA, pragas, parques,

passarela, FAIXA DE PEDESTRE, ILUMINACAO ESPECIAL, tuneis, outros);

. Tipo de LUMINARIA (padrio viario, decorativo, projetor, embutida no solo, balizador

ou demais tipos);
Tecnologia de iluminacgdo (LED, vapor de sédio, vapor metalico, etc.);
Indicacdo se é PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA INICIAL COM LED (sim ou n3o);

Temperatura de Cor Correlata (TCC) da LUMINARIA;
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f. Fabricante e modelo da LUMINARIA, apenas para as LUMINARIAS instaladas pela
CONCESSIONARIA ou LOTEADOR, e para os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA INICIAIS
COM LED;

g. Data de instalacdo da LUMINARIA, apenas para as LUMINARIAS instaladas pela
CONCESSIONARIA ou LOTEADOR;

h. Vida Gtil da LUMINARIA estimada segundo fabricante, em horas, apenas para as

LUMINARIAS instaladas pela CONCESSIONARIA ou LOTEADOR;
i. Poténcia da LUMINARIA [W];
j. Perda de poténcia total dos equipamentos auxiliares [W], se aplicavel;
k. Poténcia total do PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA [W].
Poste e Brago:

a. Para os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA instalados em vias de veiculos: Topologia

da posteacdo (unilateral, bilateral frontal, bilateral alternado, canteiro central);

b. Exclusividade ou n3o do poste para a REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA,

indicando, nos casos de ndo-exclusividade, o proprietario do poste;

c. Tipo de poste com informacgdes referentes a natureza de sua composi¢cdo (concreto,

aco ou madeira), apenas para os postes da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA;

d. Tipo de poste ou padrao (conico continuo, teleconico, tubular, inclinado, curvo etc.),

apenas para os postes da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA;

e. Tipo de instalagdo (flangeado ou engastado), apenas para os postes da REDE

MUNICIPAL DE ILUMINAGAO PUBLICA;

f. Data de instalagdo do poste, apenas para os postes instalados pela CONCESSIONARIA
ou LOTEADOR,;

g. Quantidade de PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA no poste;

h. Registro e identificacdo, caso existente, de ativos de terceiros atualmente instalados
no poste (ex.: antenas, roteadores, medidores, sensores, etc.), apenas para os postes

da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA.
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Vi.

Modelo do dispositivo de sustentacdo de LUMINARIAS (suporte simples, suporte duplo,

suporte triplo, braco curto, braco médio, brago longo, braco prime etc.);

Data de instalagdo do dispositivo de sustentacdo da LUMINARIA, apenas quando

instalado pela CONCESSIONARIA ou LOTEADOR;

. Condic¢des do sistema de aterramento do poste (existéncia do cabo de descida a terra),

apenas para os postes da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA.

Comando e Energia:

a. Tipo do dispositivo de comando e controle (SISTEMA DE TELEGESTAO ou relé);
. Tipo de Comando (grupo ou individual);

. Se comando em grupo, cédigo do grupo;

. Tipo de rede elétrica de alimentac¢do (aérea ou subterranea);

. Proprietario da rede;

Forma de medi¢do do consumo (estimado ou medido);

. NUumero da instalacdo e do medidor da EMPRESA DISTRIBUIDORA (para os casos

medidos);

. Posicao georreferenciada (latitude, longitude) do medidor (se houver);

Fabricante e modelo do dispositivo do SISTEMA DE TELEGESTAO do PONTO DE
ILUMINACAO PUBLICA (se houver);

Data de instalagio do dispositivo do SISTEMA DE TELEGESTAO do PONTO DE
ILUMINACAO PUBLICA (se houver);

. Posicdo georreferenciada (latitude, longitude), fabricante, modelo e data de instalagao,

dos concentradores do SISTEMA DE TELEGESTAO, se houver;

Tipo do relé (se houver), apenas para os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA instalados
pela CONCESSIONARIA ou LOTEADOR.

Transformadores exclusivos da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA (se houver):

Especificacdo, nimero de identificacdo e poténcia do transformador;
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b. Montagem ou instalacdo (pedestal ou abrigado).

3.6.1. Para fins de elaboracdo do CADASTRO BASE previsto na Subclausula 13.2.ii,
do CONTRATO, a CONCESSIONARIA deverd inserir, no minimo, os dados

mencionados nos incisos i, ii e iii, do item 3.6.

3.6.2. O CADASTRO BASE passa a ser denominado de CADASTRO durante a FASE II,

apos ser preenchido todos os dados exigidos no item 3.6.

3.7. A CONCESSIONARIA deverd implantar até o término da FASE Il da CONCESSAO etiqueta
ou placa de identificagdo fisica com cédigo numérico do PONTO DE ILUMINAGCAO PUBLICA,
podendo ser aplicada tanto no brago, quanto na prépria LUMINARIA, de maneira a garantir a
facil visualizagdo da numerag¢do por qualquer pessoa que se localize ao nivel do solo. A
CONCESSIONARIA serd responsavel pela reposi¢do, incluindo todos os custos associados, das

etiquetas ou placas danificadas, removidas ou ausentes.

3.8. A CONCESSIONARIA devera apresentar modelos da etiqueta ou placa de identificacdo
ao PODER CONCEDENTE para aprovacgdo, podendo utilizar o mesmo padrao existente na REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, desde que em comum acordo entre as PARTES. A

implantacdo das placas de identificagcdo deverd observar as seguintes diretrizes:

i.  Adocgdo de padrdo Unico para etiqueta ou placa de identificagdo e da forma de fixacdo

nos PONTOS DE ILUMINAGAO PUBLICA;

ii. A fixacdo das etiquetas ou placas devera garantir minimamente a identificacdo da

poténcia do PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA para fins de manutencio; e

iii.  As etiquetas ou placas de identificacdo para a ILUMINACAO ESPECIAL n3o deverdo
comprometer a estrutura fisica e estética, visando a ndo descaracterizacdo do bem

cultural.

3.9. Poderdo ser desenvolvidas ferramentas de integracdo e comunicagdo de dados entre
os sistemas de tecnologia da informagdo da CONCESSIONARIA e da EMPRESA DISTRIBUIDORA,

de forma a permitir que as atualizacdes de dados de cadastro transitem de forma agil e segura.

3.10. A CONCESSIONARIA deverd continuamente atualizar o CADASTRO, durante o PRAZO
DA CONCESSAO, no caso de alteragdo de qualquer caracteristica dos PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA em virtude da presta¢do dos SERVICOS, incluindo, mas ndo se limitando, as atividades

de MANUTENCAO CORRETIVA e EXPANSAO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGAO PUBLICA.
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4, LISTA DOS BENS REVERSIVEIS

4.1, A lista dos BENS REVERSIVEIS tem por finalidade apresentar a lista de ativos, que serdo

revertidos ao PODER CONCEDENTE no término do CONTRATO.

4.2, Devera ser considerado BEM REVERSIVEL incluindo, mas sem se limitar, os seguintes

ativos:

4.2.1. Itens instalados na REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGAO PUBLICA para execugdo

dos SERVICOS abrangendo:

Vi.

Postes exclusivos de ILUMINACAO PUBLICA;

Componentes dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA incluindo, mas sem
se limitar, LUMINARIAS, bracos com ferragens de fixacdo (cintas e
parafusos), relés, chaves de comando e demais equipamentos e

componentes;

Quadros de comando incluindo, mas sem se limitar, disjuntores,

contatores e demais equipamentos e componentes;
Transformadores exclusivos de ILUMINACAO PUBLICA;
Caixas de passagem subterraneas exclusivas de ILUMINACAO PUBLICA;

Demais equipamentos e componentes que componham a REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, incluindo a rede subterranea e
aérea exclusiva de ILUMINACAO PUBLICA.

4.2.2. Itens instalados em pontos de ILUMINACAO PUBLICA para o SISTEMA DE

TELEGESTAO:

iv.

Dispositivos de Controle do SISTEMA DE TELEGESTAO;
Concentradores do SISTEMA DE TELEGESTAO;
Suportes;

Demais equipamentos que componham o SISTEMA DE TELEGESTAO.

4.2.3. Itens instalados em pontos de ILUMINACAO PUBLICA para o sistema de
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ILUMINAGAO ESPECIAL:

Componentes dos PONTOS DE ILUMINAGCAO PUBLICA do sistema de
ILUMINACAO ESPECIAL incluindo, mas sem se limitar, projetores,
luminarias de embutir, sistema de controle e demais equipamentos e

componentes.

Itens do CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL dos SERVICOS:

Central de Atendimento (Call Center): todo o histérico de informacgdes
registrado durante periodo da CONCESSAO, e toda infraestrutura de back
up, além do conjunto de solugdes operacionais relacionadas a
aplicativos, softwares, sistemas, etc. Softwares e sistemas necessarios a
execucdo dos SERVICOS devem ser repassados pela CONCESSIONARIA ao
PODER CONCEDENTE com licencgas validas pelo periodo minimo de mais
24 (vinte e quatro) meses apds fim da CONCESSAO, e com cobertura de
todos os custos de manutengdo e garantia. Quanto a infraestrutura de
backup utilizada pela CONCESSIONARIA, sendo esta alguma solucdo
relacionada ao armazenamento em servidor remoto (servidor nuvem) ou
outro tipo de solugdo que exija pagamento de taxas ou licengas para
utilizacdo, deve ser garantido pela CONCESSIONARIA a utilizacio, pelo
PODER CONCEDENTE, incluindo todos os custos de manutencdo, por
periodo minimo de 24 (vinte e quatro) meses apds o término do

CONTRATO.

Sistema Central de Gerenciamento: todo o histérico de informacdes,
registrado durante periodo da CONCESSAO, e toda infraestrutura de back
up, além de todas as solugGes operacionais relacionadas a aplicativos,
softwares, sistemas, etc. Softwares e sistemas necessarios a execucao
dos SERVICOS devem ser repassados pela CONCESSIONARIA ao PODER
CONCEDENTE com licengas vdélidas pelo periodo minimo de mais 24
(vinte e quatro) meses apds fim da CONCESSAO, e com cobertura de
todos os custos de manutengdo e garantia. Quanto a infraestrutura de
backup utilizada pela CONCESSIONARIA, sendo esta alguma solugdo
relacionada ao armazenamento em nuvem ou outro tipo de solugdo que
exija pagamento de taxas ou licengas para utilizacdo, deve ser garantido

pela CONCESSIONARIA a utilizagdo, pelo PODER CONCEDENTE, incluindo
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todos os custos de manutencdo, por periodo minimo de 24 (vinte e

guatro) meses apds o término do CONTRATO.

SISTEMA DE TELEGESTAO: todo o histérico de informagdes, registrado
durante periodo da CONCESSAO, e toda infraestrutura de back up, além
de todas as solugcdes operacionais relacionadas a aplicativos, softwares,
sistemas, etc.. Softwares e sistemas necessarios a operacdo do SISTEMA
DE TELEGESTAO devem ser repassados pela CONCESSIONARIA ao PODER
CONCEDENTE com licengas validas pelo periodo minimo de mais 24
(vinte e quatro) meses ap6s fim da CONCESSAO, e com cobertura de
todos os custos de manutengdo e garantia. Quanto a infraestrutura de
backup utilizada pela CONCESSIONARIA, sendo esta alguma solugdo
relacionada ao armazenamento em nuvem ou outro tipo de solu¢do que
exija pagamento de taxas ou licengas para utiliza¢cdo, deve ser garantido
pela CONCESSIONARIA a utilizacdo, pelo PODER CONCEDENTE, incluindo

todos os custos de manutengdo, por periodo minimo de 24 (vinte e

quatro) meses apds o término do CONTRATO.

4.3. Os BENS REVERSIVEIS deverdo ser permanentemente inventariados e atualizados pela

CONCESSIONARIA. Todos os BENS REVERSIVEIS fisicos devero ser registrados no CADASTRO.

4.4, A intervengdo em BENS REVERSIVEIS da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGAO PUBLICA,
como postes e luminarias, que sejam objeto de tombamento, no nivel municipal, estadual ou
federal, devem observar as determinagdes do drgdo de protecdo do patrimonio historico
competente durante todo o PRAZO DA CONCESSAO. A substituicio de postes do tipo
Republicano deve ser realizada por novos postes com o mesmo padrdao dos equipamentos

instalados no local, salvo se indicado de forma contrdria pelo PODER CONCEDENTE.

4.5, Serdo obrigatoriamente revertidos ao PODER CONCEDENTE os bens transferidos a
CONCESSIONARIA pelo PODER CONCEDENTE, & excecdo dos componentes retirados da REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO quando da realizacdo das atividades de MODERNIZACAO E
EFICIENTIZACAO. Caso haja BENS REVERSIVEIS adquiridos por meio de contrato de
arrendamento mercantil ou outra forma de contratacdio com efeito similar quanto a
transferéncia de propriedade, a CONCESSIONARIA devera exercer a op¢do de compra em tais

contratos antes do término do CONTRATO.
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4.6. A CONCESSIONARIA n3o poderd reter ou deixar de devolver quaisquer dos BENS
REVERSIVEIS. Os bens desaparecidos ou danificados serdo indenizados pela CONCESSIONARIA
ao PODER CONCEDENTE, considerando o Valor Novo de Reposi¢do (VNR) para cada ativo.

4.7, N3o sdo considerados BENS REVERSIVEIS a infraestrutura civil (imdéveis) construida ou
adquirida pela CONCESSIONARIA, veiculos, ferramentas e mobilidrio (mesa, cadeiras,

computadores, etc.).

5. PLANOS DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA
5.1. A CONCESSIONARIA deverd elaborar os planos discriminados a seguir:

51.1 PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO (POM): objetiva planejar e estruturar
todos os SERVICOS da CONCESSIONARIA garantindo o processo de operacdo
e de manutengio da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGAO PUBLICA. O POM em
conformidade com as obrigacdes do CONTRATO e do presente ANEXO, serd

composto, no minimo, pelos seguintes programas:
i.  Programa de Operacionalizagdo do CCO (POC);
ii.  Programa de Manuteng¢do (PMAN);
iii.  Programa de Agdo de Emergéncia (PAE);
iv.  PROGRAMAS DE GESTAO SOCIOAMBIENTAL (PGS);
V. Modelo de Relatério de Execucgdo de Servigos.

5.1.2. PLANO DE MODERNIZACAO (PM): objetiva planejar e estruturar todos os
SERVICOS referentes 8 MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO, implantac3o do
SISTEMA DE TELEGESTAO e implantac¢do de ILUMINACAO ESPECIAL. O PM em
conformidade com as obrigacdes do CONTRATO e do presente ANEXO, sera

composto, no minimo, pelos seguintes programas:
i. Programa de Modernizacgao e Eficientizagdo (PME);
ii. Programa de Implantacdo do Sistema de Telegestao (PIST);

iii. Programa de ILUMINACAO ESPECIAL (PGIE).
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5.1.3. PLANO DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL (PDO): objetiva detalhar o
procedimento de reversdo dos BENS REVERSIVEIS e a transigdo operacional

antes do término do CONTRATO.

5.2. Os planos deverao ser elaborados em conformidade com as normas, regulamentos e
demais diretrizes da legislacdo aplicavel as atividades realizadas pela CONCESSIONARIA,

devendo ser observadas, ainda, as obrigacdes definidas no CONTRATO.

5.3. Os planos vinculardo a CONCESSIONARIA para todos os fins de direito, cabendo a ela
seu estrito cumprimento e implementac¢do, sob pena de aplicagdao das san¢des e penalidades

cabiveis.

5.4. Os planos poderdo ser atualizados e revisados ao longo de toda a CONCESSAO,
mediante requisi¢io do PODER CONCEDENTE ou por iniciativa da CONCESSIONARIA, sempre que
julgar oportuno, devendo qualquer alteragdo ser submetida a aprovagao prévia do PODER
CONCEDENTE. A CONCESSIONARIA deve assegurar durante todo o PRAZO DA CONCESSAO que

os SERVICOS executados estejam devidamente atualizados nos referidos planos.
5.5. Programa de Operacionaliza¢do do CCO (POC)

5.5.1 Para que o PODER CONCEDENTE possua maior visibilidade acerca dos
procedimentos e principais caracteristicas dos servigos que serdo executados
relacionados a operagdo do CCO, a CONCESSIONARIA deverd elaborar o

Programa de Operacionalizacdo do CCO — POC.
5.5.2. O POC deve conter, minimamente:

i. O desenho da operacdo, incluindo os processos para execucdao dos

procedimentos do CCO;
ii.  Sistemas e solugGes de tecnologia da informacdo para operagdo do CCO;

iii.  Tutorial com descricdo das funcionalidades, formas de acesso (login),
métodos de extracdo de relatdrio e demais informacdes necessarias para
compreensdo pelo PODER CONCEDENTE de todas as a¢Oes que podera
executar nos sistemas instalados pela CONCESSIONARIA. Também deve
ser realizada uma sessio de treinamento pela CONCESSIONARIA,
durante a FASE |, para capacitacao da equipe do PODER CONCEDENTE

guanto ao uso dos sistemas e solugdes para os quais tera acesso;
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iv.

V.

Programa de seguranca da informacdo, garantindo a implantacdo de

acoes de:

a. Integridade: protecdo as alteragbes e/ou exclusdes indevidas de

informacoes;

b. Confidencialidade: limitacdo do acesso apenas para aos usuarios

autorizados;
¢. Conformidade: atendimentos as regras e leis associadas;

d. Disponibilidade: garantia do acesso sempre disponivel aos usuarios

gue possuem autorizagao.

Plano de contingéncia para operagao do CCO, principalmente para a

Central de Atendimento, no caso de falhas ou indisponibilidade.

Programa de Manutengdo (PMAN)

5.6.1.

5.6.2.

Para que o PODER CONCEDENTE possua maior visibilidade acerca dos
procedimentos e principais caracteristicas dos servigos que serdo executados
relacionados @ MANUTENGAO CORRETIVA, MANUTENGCAO PREDITIVA e
MANUTENCAO PREVENTIVA, incluindo os servicos de manutengio
relacionados ao SISTEMA DE TELEGESTAO e & ILUMINAGCAO ESPECIAL, a
CONCESSIONARIA deverd elaborar o Programa de Manutencio — PMAN.
Nele, a CONCESSIONARIA deverd incluir a estratégia detalhada para
atendimento, ao escopo e prazos definidos relacionados aos servicos de

manutengao.

O PMAN deve conter, minimamente:

i. O desenho da operacdo, incluindo os processos para execucao dos

servicos de manutencdo a serem executados pela CONCESSIONARIA ao
longo do PRAZO DA CONCESSAO, e a respectiva periodicidade de cada

servigo.

O modelo de checklist que serd realizado pela CONCESSIONARIA,
contendo os procedimentos de execugao de cada um dos servigos de

manutencao;
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5.7.

iii. Proposta de formuldrio padrdao para preenchimento em caso de

ocorréncia de acidentes causados por terceiros nos PONTOS DE

ILUMINACAO PUBLICA;

iv. Indicagio de AREAS ESPECIAIS identificadas pela CONCESSIONARIA

durante a execugdo do CADASTRO BASE e os PONTOS DE ILUMINACAO

PUBLICA relacionados.

Programa de A¢do de Emergéncia (PAE)

5.7.1.

5.7.2.

Para que a CONCESSIONARIA e PODER CONCEDENTE possuam maior

visibilidade acerca dos procedimentos e principais caracteristicas dos

servicos relacionados 8 MANUTENCAO EMERGENCIAL, a CONCESSIONARIA

devera elaborar o Programa de Ag¢do Emergencial — PAE. Nele, a

CONCESSIONARIA deverd incluir a estratégia detalhada para atendimento,

a0 escopo e prazos definidos relacionados aos servigos de manutencao.

O PAE deve conter, minimamente

i Definicdo do plano de comunicagdo com as entidades que possam ter

algum tipo de interface para execu¢do da MANUTENCAO EMERGENCIAL,

incluindo, mas ndo se limitando a:

a.

Mapeamento das entidades que tenham interface ao PAE,
incluindo, mas ndo se limitando a: hospitais locais e ndo locais
(especializados ou clinicos), Defesa Civil, Corpo de Bombeiros,
Policia (Civil, Militar, Exército, etc.), comunidades potencialmente

expostas ao cendrio de ac¢do especifica;

Mapeamento de entidades que detenham recursos Uteis ao PAE,
como por exemplo: ambulancias (da rede privada ou publica, nos
modais terrestres, aéreo, aquaviario, etc.), caminhdes pipa, 6nibus,

dentre outros;

Catalogacdo dos canais de comunicagdo das pessoas responsaveis
por cada entidade (telefones/contatos de contato telefone, e-mail,
endereco, numero de pessoas neste local, horario de

funcionamento);
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d. Procedimento para consulta, alinhamento e plano de resposta para
cada hipdotese de entidades que possam algum tipo de interface

para execucdo da MANUTENCAO EMERGENCIAL.

ii. Descricdo da estrutura organizacional dos recursos humanos da

CONCESSIONARIA, contemplando:

a. ldentificacdo dos responsaveis incluindo, atividade, nome, telefone

e endereco residencial;
b. Definigdo dos recursos materiais necessarios;

c. Descricdao do plano de treinamento para os trabalhadores diretos e
indiretos e demais pessoas que tenham interface com a

MANUNTEGAO EMERGENCIAL;

iii. Procedimentos especificos para cada um dos cenarios previstos no item

12.4.1, incluindo, mas ndo se limitando, aos itens abaixo:
a. Fluxograma para o acionamento de recursos humanos e fisicos;

b. Defini¢cdo das entidades que possam algum tipo de interface ou que

detenham recursos Uteis;
c. Definicao da duragdo de cada atividade;
d. Avalia¢do dos potenciais impactos potenciais;

e. Definicdo das a¢des de prevencdo, corretivas, mitigadoras e de

controle.

iv. O PAE deve conter documentos anexos como croquis de localizagdo do
projeto, locais de apoio, relacdo de equipamentos utilizados e
informacdes técnicas relevantes que possam estar relacionadas com

atividades de prevencdo e respostas a emergéncias.
5.8. PROGRAMAS DE GESTAO SOCIOAMBIENTAL (PGS)

5.8.1. Para que o PODER CONCEDENTE possua maior visibilidade acerca dos
procedimentos e principais caracteristicas dos servigos que serdao executados

relacionados a gestdo socioambiental, a CONCESSIONARIA devera elaborar
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0s PROGRAMAS DE GESTAO SOCIOAMBIENTAL (PGS), com base nas diretrizes

deste ANEXO e do DIRETRIZES MINIMAS SOCIOAMBIENTAIS .

5.9. Relatério de Execucdo de Servigos

59.1. A partir do inicio da FASE I, a CONCESSIONARIA deverd apresentar

mensalmente ao PODER CONCEDENTE o Relatdrio de Execucdo dos Servicos,

contendo o  histérico dos SERVICOS executados no udltimo més,

contemplando, minimamente, as seguintes informacdes:

Vi.

Vii.

viii.

Tipo de SERVICO;
Numero da Ordem de Servigo;

Quantidade de ordens de servicos demandadas e atendidas para

manutencdo dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA;
Datas de demanda e execugao das ordens de SERVICO;
Identificacdo dos logradouros abrangendo nome e bairro;

Quantidade de componentes retirados, substituidos ou instalados, na
REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, com divisdo por modelo e

tecnologia;
Data de execuc¢do dos SERVICOS e da energizacao;

Datas de envio e aprova¢do de cada projeto (MODERNIZACAO E
EFICIENTIZACAO, ILUMINAGCAO ESPECIAL, EXPANSAO DA REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, etc.);

Quantidade de projetos executados no periodo;

Indicacdo dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA com interferéncia no
fluxo luminoso por arvores e a recomendacgdo de execucdo do servico de

PODA DE ARVORE para o trimestre seguinte.

5.9.2.  Adicionalmente, devem constar do Relatério de Execugdo de Servigos:

Estagios de desenvolvimento dos SERVICOS com execucdo pendente no

més anterior;
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5.9.3.

Vi.

J6); MARANGUAPE
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Evolucdo das atividades referentes a execucdo da MODERNIZACAO E
EFICIENTIZACAO, implantagdo do SISTEMA DE TELEGESTAO, implantacdo
de ILUMINACAO ESPECIAL e execucdo da EXPANSAO DA REDE
MUNICIPAL DE ILUMINAGAO PUBLICA.

Registros de Boletins de Ocorréncia no periodo sobre furtos e vandalismo

na REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGAO PUBLICA;

Numero de PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA ADICIONAIS instalados no
ultimo més e o status dos procedimentos de termos de aceite e de

verifica¢do, nos termos do capitulo 16;

Evolugdo das atividades referentes a execug¢do das agdes previstas nos
PROGRAMAS DE GESTAO SOCIOAMBIENTAL (PGS), e acompanhamento
do SISTEMA DE GESTAO SOCIOAMBIENTAL (SGSA);

Controles financeiros e gerenciais das ATIVIDADES RELACIONADAS.

A CONCESSIONARIA deverd apresentar no PLANO DE OPERACAO E

MANUTENCAO (POM), o Modelo do Relatério de Execugdo de Servigos.

Programa de Modernizagao e Eficientizagdo (PME)

5.10.1.

5.10.2.

Para que o PODER CONCEDENTE possua maior visibilidade acerca dos

procedimentos e principais caracteristicas dos servigos que serdo executados

na MODERNIZAGAO E EFICIENTIZAGAO dos PONTOS DE ILUMINAGAO

PUBLICA constantes no CADASTRO BASE, a CONCESSIONARIA deverd

elaborar um Programa de Modernizacdo e Eficientizacdo — PME. Nele, a

CONCESSIONARIA deverd incluir o planejamento para o cumprimento dos

MARCOS DA CONCESSAO e das diretrizes descritas no item 7 do presente

ANEXO.

O PME devera conter, no minimo, os seguintes requisitos:

Cronograma detalhado de MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO dos
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA constantes no CADASTRO BASE,
demonstrando como serdo atendidos os MARCOS DA CONCESSAO

definidos no item 16 deste ANEXO, indicando etapas intermedidrias de
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5.11.

Vi.

Vii.

vistorias pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE para obtengao dos TERMOS
DE ACEITE;

a. O Cronograma detalhado de MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO
deverd priorizar as AREAS ESPECIAIS contidas em cada MARCO DA
CONCESSAO.

Processo para execucio da EXPANSAO DA REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA eventualmente solicitada pelo PODER
CONCEDENTE, em consonancia com os requisitos minimos estabelecidos
no item 7, indicando etapas intermedidrias de vistoria para obtengao dos

TERMOS DE ACEITE;

Os locais propostos para implantacio do NUMERO DE PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA EM FAIXAS DE PEDESTRES E CICLOVIAS. Para as
FAIXAS DE PEDESTRES, devem ser priorizadas as centralidades (terminais

de Onibus, pragas, parques, etc.) e as VIAS PRINCIPAIS;

O cronograma para implantagdo da ILUMINACAO PUBLICA em FAIXAS DE
PEDESTRE demonstrando como serdo atendidos os MARCOS DA
CONCESSAO definidos no item 16 deste ANEXO, indicando etapas
intermediarias de vistorias pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE para
obteng¢do dos TERMOS DE ACEITE;

O modelo das simulagGes luminotécnicas e dos projetos a serem
elaborados para MODERNIZAGCAO E EFICIENTIZACAO dos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA, FAIXAS DE PEDESTRE e EXPANSAO DA REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, em consonancia com os requisitos

minimos estabelecidos no item 7;

Classificacdo dos logradouros publicos existentes conforme diretrizes

estabelecidas no capitulo 6;

Tecnologias e caracteristicas técnicas dos equipamentos (LUMINARIAS,

postes, bracos, relés, etc.) a serem utilizados;

Programa de Implantacdo do Sistema de Telegestdo (PIST)

5.11.1.

Para que o PODER CONCEDENTE possua maior visibilidade acerca dos
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procedimentos e principais caracteristicas dos servicos que serao executados
com relacdo ao SISTEMA DE TELEGESTAO, caberd & CONCESSIONARIA
elaborar um Programa de Implanta¢do do SISTEMA DE TELEGESTAO — PIST.
O PIST devera contemplar o planejamento para a implantacdao do SISTEMA
DE TELEGESTAO nos PONTOS DE ILUMINAGCAO PUBLICA instalados em VIAS
COM TELEGESTAO, contendo, minimamente:

i Cronograma detalhado de implantacdo do SISTEMA DE TELEGESTAO,
indicando etapas intermedidrias de vistorias para obten¢do dos TERMOS

DE ACEITE;

ii.  Tecnologias/sistemas e as caracteristicas técnicas dos equipamentos a

serem utilizados, detalhando de modo minimo:

a. Software/plataforma para controle do SISTEMA DE TELEGESTAO;
b. Rede de conectividade;

c. Servidor de telegestdo;

d. Dispositivos de controle;

e. Estrutura de rede;

f. Certificagdo da ANATEL;

g. Certificagdo do INMETRO;

h. Certificacdo de seguranca da informacao.

iii. Processo a ser realizado para teste e validacdo do funcionamento do
SISTEMA DE TELEGESTAO, em consondncia com o0s requisitos deste
ANEXO e do item 16;

iv. Estratégia de reducdo da intensidade luminosa (dimerizagdo), em

consonancia com as diretrizes do item 10.8.
5.12. Programa de ILUMINACAO ESPECIAL (PGIE)

5.12.1. Para que o PODER CONCEDENTE possua maior visibilidade acerca dos
procedimentos e principais caracteristicas dos servigos que serdao executados

com relacdo a ILUMINACAO ESPECIAL, caberd 8 CONCESSIONARIA elaborar
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5.13.

5.12.2.

5.12.3.

5.12.4.

um Programa de ILUMINACAO ESPECIAL — PGIE. O PGIE devera conter,

minimamente:

i O cronograma detalhado de implantacdo, assim como de adequacado de
instalacdes existentes para a execucdo dos servicos de ILUMINACAO
ESPECIAL, indicando as etapas intermedidrias de vistorias pelo

VERIFICADOR INDEPENDENTE para obtencao dos TERMOS DE ACEITE;
ii. 0O modelo dos projetos a serem elaborados para ILUMINACAO ESPECIAL;

iii.  Tecnologia e caracteristicas técnicas dos equipamentos a serem

instalados;

A CONCESSIONARIA deverad elaborar previamente a execucdo da
implanta¢do ILUMINACAO ESPECIAL os projetos elétricos e luminotécnicos
para a ILUMINACAO ESPECIAL, ilustrados com imagens tridimensionais
conforme diretrizes, procedimentos e especificagdes expressas no capitulo

9.

A CONCESSIONARIA devera enviar os projetos para aprovacio pelo PODER
CONCEDENTE com no minimo 90 (noventa) dias de antecedéncia do prazo
previsto para inicio de implantagdo de cada projeto de ILUMINACAO
ESPECIAL.

A CONCESSIONARIA deverd entregar junto com o Programa de ILUMINACAO
ESPECIAL, os projetos dos locais que serdo implantados em até 120 (cento e

vinte) dias do inicio da FASE II.

PLANO DE DESMOBILIZAGAO OPERACIONAL (PDO)

5.13.1.

A CONCESSIONARIA deverd apresentar um PLANO DE DESMOBILIZACAO
OPERACIONAL da CONCESSAO, que devera conter, no minimo:

i A forma de revers3o dos BENS REVERSIVEIS;

ii. A forma de retirada de todos os bens ndo reversiveis;

iii. Oinventdrio de todos os BENS REVERSIVEIS, incluindo data de instala¢do,

fabricante, localizacdo, caracteristicas fisicas e técnicas e estado de

conservagao;
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iv. A relacdo de todas as garantias vigentes;

v. A estimativa de vida util dos BENS REVERSIVEIS, seguindo metodologia e

requisitos definidos no item 16.12 do presente ANEXO quando aplicavel;

Vi. Um plano de capacitacdo dos servidores publicos do PODER

CONCEDENTE e/ou dos funcionarios da nova concessionaria;

vii. Detalhamento dos valores de débito ou crédito referentes 8 CONCESSAO

ainda nao recebidos ou acordados entre as PARTES;

viii. Disponibilizacdo de demais informag¢des solicitadas pelo PODER
CONCEDENTE ou VERIFICADOR INDEPENDENTE, para execugdo dos

procedimentos previstos no item 16.12.
6. CLASSIFICACAO DAS VIAS DO MUNICIPIO

6.1. Este capitulo tem por objetivo informar a CLASSE DE ILUMINACAO de vias publicas do
MUNICIPIO, bem como apresentar a metodologia para identificacdo da CLASSE DE ILUMINACAO

de vias publicas nao indicadas neste ANEXO.

6.2. A defini¢do das CLASSES DE ILUMINACAO para vias de veiculos em V1, V2, V3 e V4 e
para vias de pedestres P1, P2 e P3 deverd considerar as diretrizes e orientagbes dispostas neste

ANEXO.

6.3. A CONCESSIONARIA deve atender em cada PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA os
requisitos de iluminancia e uniformidade, conforme as CLASSES DE ILUMINACAO da via em que

o PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA esteja localizado.

6.3.1.  Tabela com CLASSES DE ILUMINACAO por via:

Classe de Classe de

Lozradouro lluminagao de lluminagao
e Veiculos (NBR de

5101:2018) Pedestres
AV. 16 DE AGOSTO V4 P3
AV. CAPITAO XAVIER MOREIRA V4 P3
AV. COMANDANTE AVIADOR CHILDERICO MOTA (CE 065) V2 P3
AV. DA PIRAMIDE | V4 P3
AV. DA PIRAMIDE Il V4 P3
AV. DA PRESERVACAO I} V4 P3
AV. DO CONTORNO V4 P3
AV. DOUTOR STENIO GOMES V3 P3
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Classe de Classe de

Logradouro IIur’ninagﬁo de lluminagao
Veiculos (NBR de

5101:2018) Pedestres
AV. DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER V3 P3
AV. EUNICE WEAVER V4 P3
AV. FRANCISCO ELIAS DA COSTA (SEU APOLONIO) 23 P3
AV. GERMANO GASPAR V3 P3
AV. JOAO ALBANO DA COSTA V3 P3
AV. JOAQUIM LOPES DE ABREU V3 P3
AV. MARIA EFIGENIA CAMPOS TELES V3 P3
AV. MARTA MARIA CARVALHO NOJOZA V4 P3
AV. PERIANO PRATA V3 P3
AV. SDO 01 (CONDOMINIO TERR) V4 P3
AV. SENADOR ALMIR PINTO V2 P2
AV. TABATINGA V3 P3
AVENIDA 16 DE AGOSTO \Z P3
BECO 2 P3
BECO 1 2 P3
BECO 10 2 P3
BECO 11 2 P3
BECO 12 V4 P3
BECO 8 V4 P3
BECO DA BALBINA V4 P3
BECO DO BURAO V4 P3
BECO DO DIDIMO V4 P3
BECO DO ESCORREGO V4 P3
BECO DO MICHICO v4 P3
BECO JOAQUIM BERNARDINO v4 P3
BECO NOVO v4 P3
BECO ORANGE v4 P3
BECO SALTO DO PEIXE V4 P3
CE 455 (AV. ANTONIO LUIZ COELHO) V2 P3
EST. DE SANTA LUIZA - FAZENDA TAUBATE V3 P3
ESTRADA BARBANTE V3 P3
ESTRADA CARROGAVEL V3 P3
ESTRADA DA FORQUILHA V3 P3
ESTRADA DA PELADA V3 P3
ESTRADA DA PIRAPORA V3 P3
ESTRADA DO CASCATINHA V3 P3
ESTRADA DO CRUZEIRO V4 P3
ESTRADA DO GAVIAO Va4 P3
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Classe de Classe de
Logradouro IIur’ninagﬁo de lluminagao
Veiculos (NBR de
5101:2018) Pedestres
ESTRADA DO GERERAU V3 P3
ESTRADA DO PIROAS V3 P3
ESTRADA DO RATO V3 P3
ESTRADA DO RETIRO V3 P3
ESTRADA DO RONCY V4 P3
ESTRADA DO SAO BENEDITO V3 P3
ESTRADA DO SUMIDO V4 P3
ESTRADA FAZENDA CORGO - NA UMAREZEIRAS V3 P3
ESTRADA FAZENDA PAPARA - DIST. DE PAPARA V3 P3
ESTRADA FAZENDA PAPARA RIACHO VERDE V3 P3
ESTRADA FAZENDA RIACHO VERDE V3 P3
ESTRADA PEDRA D'AGUA AMANARI V3 P3
ESTRADAS.D.O V3 P3
ESTRADA SERRA DA ARATANHA \Z P3
ESTRADA SERRA DO LAGEDO \Z P3
ESTRADA SITIO GERERAU \Z P3
ESTRADA SITIO SANTA FE QUEIMADAS \Z P3
ESTRADA SITIO VITORIA V4 P3
ESTRADA VICOSA/TABEL, SERRA DE MARANGUAP V3 P3
ESTRADA YPIOCA V3 P3
FAZENDA TAUBATE - ESTRADA DA SANTA LUIZA V3 P3
PRACA CAPISTRANO DE ABREU V4 P3
PRACA DES. PONTES VIEIRA v4 P3
PRACA DESEMBARGADOR PONTES VIEIRA V4 P3
PRACA JOAO CAMPOS v4 P3
PRACA SAO MIGUEL v4 P3
RODOVIA BRUNILO JACO CASTRO E SILVA V2 P3
RODOVIA CE 354 (Rodovia Brunilo Jacé de Castro e Silva) - Rua do V2 P2
Comércio
RUA 02 (CONJUNTO JULIANA) V4 P3
RUA 03 - LOT CONEGO HEITOR V4 P3
RUA 105 (LOT. SERRA AZUL) V4 P3
RUA 113 (LOT. SERRA AZUL) V4 P3
RUA 12 (LOT. NOVO PQ IRACEMA) V4 P3
RUA 13 (LOT NOVO PQ IRACEMA) V4 P3
RUA 13 DE MAIO V4 P3
RUA 139 (LOT SERRA AZUL) V4 P3
RUA 143 (LOT SERRA AZUL) V4 P3
RUA 17 (LOT NOVO PQ IRACEMA) Va4 P3
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Classe de Classe de

Logradouro IIur’ninagﬁo de lluminagao
Veiculos (NBR de

5101:2018) Pedestres
RUA 18 (LOT NOVO PQ IRACEMA) Va4 P3
RUA 2 (LOT NOVO PQ IRACEMA) V4 P3
RUA 21 (LOT NOVO PQ IRACEMA) 23 P3
RUA 210 (LOT. SERRA AZUL) V4 P3
RUA 212 (LOT SERRA AZUL) V4 P3
RUA 22 (LOT NOVO PQ IRACEMA) 23 P3
RUA 226 - LOT. SERRA AZUL V4 P3
RUA 228 (LOT SERRA AZUL) V4 P3
RUA 232 - LOT. SERRA AZUL V4 P3
RUA 234 (LOT SERRA AZUL) V4 P3
RUA 236 (LOT SERRA AZUL) V4 P3
RUA 30 (LOT NOVO PQ IRACEMA) V4 P3
RUA 31 (LOT NOVO PQ IRACEMA) \Z P3
RUA 4 (LOT NOVO PQ IRACEMA) \Z P3
RUA 7 DE SETEMBRO V3 P3
RUA 9 (LOT NOVO PQ IRACEMA) \Z P3
RUA A (LOTEAMENTO SITIO TANGUEIRA) \Z P3
RUA ACARAU V4 P3
RUA ACELINO AVELINO DA SILVA V4 P3
RUA AFONSO CORDEIRO V4 P3
RUA AFRANIO MENDES COSTA V3 P3
RUA AGOSTINHO FERNANDES V3 P3
RUA ALAMEDA DOS MAGCONS v4 P3
RUA ALBERTINA PAZ OLIVEIRA v4 P3
RUA ALBERTO LOPES V4 P3
RUA ALCIDES MOREIRA V3 P3
RUA ALDA BRANDAO DO PRADO v4 P3
RUA ALFREDO BRANDAO V3 P3
RUA ALICE MEDEIROS CARIOCA V4 P3
RUA ALTO DOS SANTOS REIS V4 P3
RUA ALVARO CAMARA V3 P3
RUA AMARO DE MORAES V3 P3
RUA AMARO SANSAO V4 P3
RUA ANA NOGUEIRA DA SILVA V3 P3
RUA ANTONIA BOTELHO V4 P3
RUA ANTONIO ALVES CAVALCANTE V4 P3
RUA ANTONIO BAIMA V4 P3
RUA ANTONIO BELO V3 P3
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Classe de Classe de

Logradouro IIur’ninagﬁo de lluminagao
Veiculos (NBR de

5101:2018) Pedestres
RUA ANTONIO DA COSTA FRANCA Va4 P3
RUA ANTONIO DE ABREU V4 P3
RUA ANTONIO EDUARDO GIRAO V3 P3
RUA ANTONIO GOMES BESSA V3 P3
RUA ANTONIO GONDIM COSTA V3 P3
RUA ANTONIO JEFERSON DOS SANTOS 23 P3
RUA ANTONIO LOPES DE BRITO V4 P3
RUA ANTONIO MARQUES DE ABREU V3 P3
RUA ANTONIO NOVO V4 P3
RUA ANTONIO NUNES PINHEIRO V4 P3
RUA ANTONIO RAMOS V3 P3
RUA ANTONIO SABINO V3 P3
RUA ANTONIO TEIXEIRA \Z P3
RUA ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS \Z P3
RUA ARCO-IRIS \Z P3
RUA ARMENIA BARBOSA \Z P3
RUA ARTUR SIQUEIRA \Z P3
RUA AUGUSTINHO LOURENCO DE QUEIROZ V4 P3
RUA AUGUSTO CARNEIRO COSTA V4 P3
RUA AUGUSTO PINTO V3 P3
RUA B V4 P3
RUA B (LOT. GRANJA ILZAIR) V4 P3
RUA B (LOT. VILA LUCIANA) v4 P3
RUA B (LOTEAMENTO SITIO TANGUEIRA) v4 P3
RUA BAHIA V3 P3
RUA BATISTA BRAGA v4 P3
RUA BELA CRUZ V4 P3
RUA BELA VISTA V4 P3
RUA BELEM (NOVO MARANGUAPE) V3 P3
RUA BELINHA BRAGA V3 P3
RUA BELO HORIZONTE V3 P3
RUA BENEDITO ASSUNCAO V3 P3
RUA BENEDITO PRATA V3 P3
RUA BENONI RODRIGUES V3 P3
RUA BETY BARROS ARAUJO V4 P3
RUA BOA ESPERANCA V4 P3
RUA BOA VISTA DOS VALENTINS V3 P3
RUA BOM JESUS Va4 P3
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RUA BRASIL Va4 P3
RUA BRUNO MARQUES V3 P3
RUA C(LOT. VILA LUCIANA) 23 P3
RUA C DO LOTEAMENTO SITIO TANGUEIRA V4 P3
RUA CABO NOGUEIRA V4 P3
RUA CAETANO RODRIGUES V3 P3
RUA CANDIDO M. VITORINO V4 P3
RUA CAPITAO HOLDERMES VIEIRA V4 P3
RUA CAPITAO JEOVA COLARES V3 P3
RUA CAPITAO JOSE MARQUES V3 P3
RUA CAPITAO MANOEL BANDEIRA V3 P3
RUA CAPITAO XAVIER MOREIRA V4 P3
RUA CARLOS RAMOS \Z P3
RUA CEARA V3 P3
RUA CEL AFRO CAMPOS V3 P3
RUA CEL. JOAQUIM SOMBRA V3 P3
RUA CEL. MANOEL PAULA V3 P3
RUA CELSO NOGUEIRA V3 P3
RUA CHAGAS NORBERTO V3 P3
RUA CHAGAS VITORIANO V3 P3
RUA CHICO AMADOR V3 P3
RUA CHICO ANIZIO V3 P3
RUA CHICO CIRINO v4 P3
RUA CHICO FELICIANO V3 P3
RUA CHICO LEMOS v4 P3
RUA CHICO LUIZ V3 P3
RUA CHICO MEDEIROS V3 P3
RUA CHICO PACHECO V4 P3
RUA CHICO PESSOA V4 P3
RUA CICERO PLACIDO DE ABREU V3 P3
RUA CLEIDE CORREIA MOTA V4 P3
RUA CLEMILDA MARQUES V4 P3
RUA CON. HEITOR VIEIRA CAVALCANTE V3 P3
RUA CON. RAIMUNDO PINTO ALBUQUERQUE V4 P3
RUA CORONEL ANTONIO BOTELHO DE SOUSA V3 P3
RUA CRISTOVAO ARAUJO V3 P3
RUA D (LOT GRANJA ILZAIR) V4 P3
RUA D DO LOTEAMENTO SITIO TANGUEIRA Va4 P3
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RUA DA COLINA Va4 P3
RUA DA ENCOSTA V4 P3
RUA DA ENTRADA 23 P3
RUA DA PAZ V4 P3
RUA DA PRACA (NOVO MARANGUAPE) V4 P3
RUA DA PRACA (OUTRA BANDA) 23 P3
RUA DA SERRA V4 P3
RUA DA TRANQUILIDADE V4 P3
RUA DANUSIO CIRINO V4 P3
RUA DAS PALMEIRAS V4 P3
RUA DAS SAMAMBAIAS V4 P3
RUA DE ACESSO C (LOTEAMENTO RESIDENCIAL) V4 P3
RUA DELMIRO FERREIRA DE ANDRADE \Z P3
RUA DEMETRIO FERREIRA DE OLIVEIRA V3 P3
RUA DIDIMO CIDRACK V3 P3
RUA DO ALTO \Z P3
RUA DO BOSQUE V3 P3
RUA DO CEMITERIO V4 P3
RUA DO CONTORNO LESTE | V4 P3
RUA DO CONTORNO LESTE Il V4 P3
RUA DO CONTORNO NORTE V4 P3
RUA DO CONTORNO OESTE V4 P3
RUA DO CONTORNO SUL v4 P3
RUA DO MATADOURO v4 P3
RUA DO MEIO V4 P3
RUA DO MELAO V3 P3
RUA DO PEIXE V4 P3
RUA DO PICO V4 P3
RUA DO SOSSEGO v4 P3
RUA DO TRILHO V4 P3
RUA DOMINGOS FACANHA V3 P3
RUA DOMINGOS MACIEL BARROS V4 P3
RUA DOS FUNCIONARIOS V4 P3
RUA DOUTOR BELO MOTA V3 P3
RUA DOZE V4 P3
RUA DOZE DO LOT. MIRANTE DA SERRA V4 P3
RUA DR. BELO MOTA V3 P3
RUA DR. JOAO BEZERRA V3 P3
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RUA DR. LAERTE COLARES Va4 P3
RUA DR. PEDRO MATOS V4 P3
RUAE 23 P3
RUA E (LOT. GRANJA ILZAIR) V4 P3
RUA E (LOTEAMENTO SITIO TANGUEIRA) V4 P3
RUA ECOLOGICA | 23 P3
RUA ECOLOGICA I V4 P3
RUA EDESIO FERREIRA V4 P3
RUA EDUARDO MONTEIRO E SILVA V3 P3
RUA ELIOMAR NUNES COSTA V4 P3
RUA ENCONTRO DAS AGUAS V3 P3
RUA ENOI DE ABREU V3 P3
RUA EUVALDO MARQUES V3 P3
RUA EVANDRO ARAUJO \Z P3
RUA F (LOT DAKOTO) \Z P3
RUA F (LOT GRANJA ILZAIR) \Z P3
RUA F (LOTEAMENTO SITIO TANGUEIRA) \Z P3
RUA FELIX MARINHO V3 P3
RUA FERNANDO BESSA V4 P3
RUA FLOR DA ACACIA V4 P3
RUA FLOR DA ORQUIDEA V4 P3
RUA FLOR DA PAPOLA V4 P3
RUA FLOR DO LIRIO V3 P3
RUA FLOR GARDENIA V3 P3
RUA FLOR GIRASSOL V3 P3
RUA FLOR JERUSALEM v4 P3
RUA FLOR MARAVILHA V3 P3
RUA FLOR MARGARIDA V3 P3
RUA FLOR PRIMAVERA V4 P3
RUA FLOR SAUDADE V4 P3
RUA FLOR SEMPRE VIVA V3 P3
RUA FLOR VIOLETA V4 P3
RUA FORQUILHA V3 P3
RUA FRANCISCA BITTENCOURT V4 P3
RUA FRANCISCA DE SOUSA V4 P3
RUA FRANCISCA FIALHO V4 P3
RUA FRANCISCA GURGEL VASCONCELOS V3 P3
RUA FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO Va4 P3
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RUA FRANCISCO ANISIO DE PAULA V3 P3
RUA FRANCISCO ANSELMO V4 P3
RUA FRANCISCO BRAGA FILHO V3 P3
RUA FRANCISCO CAMILO | V4 P3
RUA FRANCISCO CAMILO Il V4 P3
RUA FRANCISCO CARIOCA 23 P3
RUA FRANCISCO CAVALCANTE V4 P3
RUA FRANCISCO COELHO DA SILVA V4 P3
RUA FRANCISCO DE JESUS V4 P3
RUA FRANCISCO DORNELES V4 P3
RUA FRANCISCO FRANCELINO V3 P3
RUA FRANCISCO FRANCO DE OLIVEIRA V3 P3
RUA FRANCISCO GERALDO DE SOUSA \Z P3
RUA FRANCISCO GOMES S. FILHO \Z P3
RUA FRANCISCO HOLANDA OLIVEIRA V3 P3
RUA FRANCISCO HONORIO DE ABREU \Z P3
RUA FRANCISCO JOSE PEREIRA \Z P3
RUA FRANCISCO LEMOS BARBOSA V4 P3
RUA FRANCISCO LOPES DE SOUZA V3 P3
RUA FRANCISCO LOPES SOUZA V3 P3
RUA FRANCISCO MANU V3 P3
RUA FRANCISCO MARCELO ALVES V3 P3
RUA FRANCISCO PAULA DA FONSECA V3 P3
RUA FRANCISCO PAULO DIAS v4 P3
RUA FRANCISCO SAMPAIO V3 P3
RUA FRANCISCO SILVA OLIVEIRA V3 P3
RUA FRANCISCO VAGNER DE SOUSA MARINHO v4 P3
RUA FRANCISCO VIANA LOPES V4 P3
RUA G (LOTEAMENTO SITIO TANGUEIRA) V4 P3
RUA GENESIO LEITE DE ABREU V4 P3
RUA GERVASIO COLARES V3 P3
RUA GILARDO COELHO V4 P3
RUA GONCALO CANDIDO V3 P3
RUA GONTRAN NASCIMENTO | V3 P3
RUA GONTRAN NASCIMENTO II V3 P3
RUA GUIOMAR CAMARA V3 P3
RUA H (LOTEAMENTO SITIO TANGUEIRA) V4 P3
RUA HAVAI Va4 P3
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RUA HENRIQUE CHAVES V3 P3
RUA HUMBERTO VIEIRA V3 P3
RUA HUMTEMBERG MELO V4 P3
RUA | (LOT. PLANALTO PARAISO) V4 P3
RUA | (LOTEAMENTO SITIO TANGUEIRA) V4 P3
RUA IELDO ROLIM V3 P3
RUA IGUATU V4 P3
RUA INACIO BEZERRA V4 P3
RUA INACIO BRAGA V4 P3
RUA INTERNA 02 V4 P3
RUA INTERNA 03 V4 P3
RUA INTERNA 04 V4 P3
RUA INTERNA 05 \Zi P3
RUA INTERNA 06 \Zi P3
RUA INTERNA 07 \Zi P3
RUA INTERNA 08 \Zi P3
RUA INTERNA 09 i P3
RUA INTERNA 10 \Z P3
RUA IRMA CANDIDA MARIA V3 P3
RUA IRMA CRISTINA MARIA V3 P3
RUA IRMA IRENE V3 P3
RUA IRMA VICENCIA V3 P3
RUA ISABEL MENDES VASCONCELOS V3 P3
RUA ISAURA DA SILVA PEREIRA \Z P3
RUA IVETE NOBRE V3 P3
RUA IZAURA BARROS \Z P3
RUA JACINTA MARTA F. DE OLIVEIRA \Z P3
RUA JACYRA CIDRACK \Z P3
RUA JAGUARIBE V4 P3
RUA JAIME DE ABREU \Z P3
RUA JEAN ROBERT BRAQUEHAIS 23 P3
RUA JEREMIAS BEZERRA LUZ \Z P3
RUA JERONIMO AUGUSTO DA SILVA \Z P3
RUA JOANINHA VIEIRA V3 P3
RUA JOAO BARBOSA V3 P3
RUA JOAO BATISTA DA SILVA V3 P3
RUA JOAO BESSA V3 P3
RUA JOAO BIRO 2 P3
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RUA JOAO CAMPOS PAIVA \Z P3
RUA JOAO CIRINO NOGUEIRA V4 P3
RUA JOAO DAMASCENO RAMOS V3 P3
RUA JOAO DE DEUS PAULO V3 P3
RUA JOAO DIOGO V3 P3
RUA JOAO EUDES V3 P3
RUA JOAO FELIPE V4 P3
RUA JOAO FERREIRA ALENCAR V3 P3
RUA JOAO FERREIRA GASPAR V4 P3
RUA JOAO FERREIRA LOPES V4 P3
RUA JOAO HENRIQUE V4 P3
RUA JOAO MADEIRA BARROS V3 P3
RUA JOAO MAGALHAES V3 P3
RUA JOAO MENDES DE VASCONCELOS \Zi P3
RUA JOAO MOREIRA \Zi P3
RUA JOAO NOGUEIRA DE QUEIROZ V3 P3
RUA JOAO OLIVEIRA MARQUES i P3
RUA JOAO PAULA COSTA V3 P3
RUA JOAO PAULINO DA SILVA \Z P3
RUA JOAO PAULO \Z P3
RUA JOAO PEREIRA \Z P3
RUA JOAO PESSOA \Z P3
RUA JOAO RAMOS 2 P3
RUA JOAO RICARDO MEDEIROS \Z P3
RUA JOAO RODRIGUES MARTINS \Z P3
RUA JOAO SOARES DA SILVA V3 P3
RUA JOAO SOUZA FIALHO V3 P3
RUA JOAO TEXEIRA JOCA V3 P3
RUA JOAO TOBIAS RAMOS V3 P3
RUA JOAO TRAVASSQOS 23 P3
RUA JOAO UCHOA V3 P3
RUA JOAO XAVIER DE MATOS \Z P3
RUA JOAQUIM BERNARDINO \Z P3
RUA JOAQUIM DE ASSIS CAVALCANTE \Z P3
RUA JOAQUIM MORAIS 2 P3
RUA JOAQUIM SATURNINO \Z P3
RUA JOAQUIM TIBURCIO \Z P3
RUA JOAQUIM UMBELINO SOBRINHO V3 P3
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RUA JOCELY LOPES V3 P3
RUA JOELSON ESTEFANIO V4 P3
RUA JORGE BANDEIRA V4 P3
RUA JORGE BILIA V3 P3
RUA JOSE AFRO CAMPOS V3 P3
RUA JOSE AMERICO V4 P3
RUA JOSE ARIMAR NUNES V3 P3
RUA JOSE ARTUR NASCIMENTO V4 P3
RUA JOSE AUGUSTO DA SILVA V4 P3
RUA JOSE BANDEIRA V3 P3
RUA JOSE BATISTA V4 P3
RUA JOSE BITTENCOURT SILVA V3 P3
RUA JOSE BONIFACIO CAMARA V4 P3
RUA JOSE BRAGA V3 P3
RUA JOSE CARLOS HOLANDA V4 P3
RUA JOSE CAVALCANTE PRATA V4 P3
RUA JOSE DE OLIVEIRA V3 P3
RUA JOSE DE PAULA CAVALCANTE V3 P3
RUA JOSE DE SOUSA MOTA \Z P3
RUA JOSE DO PEDRO \Z P3
RUA JOSE FELICIANO V3 P3
RUA JOSE FERNANDES REIS \Z P3
RUA JOSE FERNANDES VIEIRA V3 P3
RUA JOSE FILIPE CAVALCANTE \Z P3
RUA JOSE HENRIQUE 2 P3
RUA JOSE IVANILDO \Z P3
RUA JOSE JUAREZ SOARES \Z P3
RUA JOSE LAURIANO DE ARAUJO V3 P3
RUA JOSE LEAO V4 P3
RUA JOSE LITO \Z P3
RUA JOSE MARIA ALMEIDA V3 P3
RUA JOSE MARIA CAMARA V3 P3
RUA JOSE MARTINS \Z P3
RUA JOSE MATIAS \Z P3
RUA JOSE MILTON DE LIMA V4 P3
RUA JOSE MOTA V3 P3
RUA JOSE NIVARDO DE AMORIM V3 P3
RUA JOSE ORIA SERPA \Z P3
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RUA JOSE PACHECO V3 P3
RUA JOSE PEDRO DA SILVA (ZE LOICEIRO) V4 P3
RUA JOSE PEREIRA 23 P3
RUA JOSE PEREIRA DE ABREU V3 P3
RUA JOSE PEREIRA FILHO V3 P3
RUA JOSE PINHEIRO PESSOA 23 P3
RUA JOSE REBOUGAS MAIA V4 P3
RUA JOSE ROBERTO PESSOA V4 P3
RUA JOSE SALES V4 P3
RUA JOSE SEVERINO V4 P3
RUA JOSE TEIXEIRA DA CUNHA V4 P3
RUA JOSE VALDECY DE ANDRADE V4 P3
RUA JOSE XAVIER V4 P3
RUA JOSEFA LEITE DE ABREU 2 P3
RUA JOSEFA PARAO V3 P3
RUA JOSUE TEIXERA DE ABREU 2 P3
RUA JUBAIA V3 P3
RUA JUDITE RAMOS V4 P3
RUA JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA V3 P3
RUA JUVENILIA MAVIGNIER D'JOVE V3 P3
RUA LAURO CIRINO V3 P3
RUA LAURO TRAVASSOS PIMENTEL V4 P3
RUA LETICE AMERICO DE MELO V4 P3
RUA LINDOLFO ARARIPE v4 P3
RUA LIRIO VERDE V3 P3
RUA LUCIA HELENA BATISTA v4 P3
RUA LUCIANO MOTA v4 P3
RUA LUCIOLA CARVALHO LOURENCO V3 P3
RUA LUIS CARLOS BARROS V4 P3
RUA LUIS HUMBERTO DA COSTA V4 P3
RUA LUIS TIBURCIO V3 P3
RUA LUIS TORQUATO CORDEIRO V4 P3
RUA LUIZ GIRAO V4 P3
RUA LUIZ PEREIRA DA SILVA V4 P3
RUA LUIZ RODRIGUES DA SILVA V4 P3
RUA MACARIO PONTES V3 P3
RUA MADALENA ARAUJO SAMPAIO V3 P3
RUA MADALENA SA Va4 P3
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RUA MAJOR AGOSTINHO V3 P3
RUA MAJOR NAPOLEAO LIMA V3 P3
RUA MANOEL ABREU COSTA 23 P3
RUA MANOEL ALCIDES DA SILVA V4 P3
RUA MANOEL ALTINO V3 P3
RUA MANOEL BANDEIRA CRUZ V3 P3
RUA MANOEL BARROS DA SILVA V3 P3
RUA MANOEL DUARTE MESQUITA V3 P3
RUA MANOEL GUEDES MARTINS V3 P3
RUA MANOEL MARTINS FERREIRA(RUA MANOEL CURU) V4 P3
RUA MANOEL MOREIRA DE OLIVEIRA V4 P3
RUA MANOEL NUNES DO NASCIMENTO V3 P3
RUA MANOEL OLIVEIRA LIMA V3 P3
RUA MANOEL PAZ DE OLIVEIRA \Z P3
RUA MANOEL QUEIROZ DE OLIVEIRA \Z P3
RUA MANOELITO TRAVASSOS V3 P3
RUA MANUEL DOMINGOS V3 P3
RUA MARCOS ANTONIO DOS SANTOS V4 P3
RUA MARIA AILA TITARA ALENCAR V4 P3
RUA MARIA ALICE HOLANDA V4 P3
RUA MARIA ANITA SILVA V3 P3
RUA MARIA CLEMILDA MARQUES V3 P3
RUA MARIA DA PENHA v4 P3
RUA MARIA DAS DORES v4 P3
RUA MARIA DAS DORES SILVA INACIO V3 P3
RUA MARIA DE FREITAS LEITE V3 P3
RUA MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE MENEZES V3 P3
RUA MARIA GERALDO V4 P3
RUA MARIA GONZAGA DAS NEVES V3 P3
RUA MARIA HELENA COSTA NOGUEIRA V4 P3
RUA MARIA IRISMAR ANDRADE DOS SANTOS V4 P3
RUA MARIA LUCIA NUNES DA SILVA V4 P3
RUA MARIA LUIZA FERREIRA V4 P3
RUA MARIA MEDEIROS V3 P3
RUA MARIA MENDES V4 P3
RUA MARIA NUNES DA SILVA V4 P3
RUA MARIA STELA FEITOSA MACIEL V4 P3
RUA MARIA UCHOA CAVALCANTE Va4 P3
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RUA MARIITA COLARES GARCIA V3 P3
RUA MARINETE FREITAS BARROSO V4 P3
RUA MASSAPE 23 P3
RUA MAURICIO PENHA CYSNE V4 P3
RUA MAURICIO SILVEIRA V3 P3
RUA MERCADO MUNICIPAL 23 P3
RUA MIGUEL ALEXANDRE V3 P3
RUA MIGUEL ALVES NOJOSA V4 P3
RUA MIGUEL FERNANDES V3 P3
RUA MINAS GERAIS V3 P3
RUA MOACIR MADEIRA BARROS V4 P3
RUA MOACIR PEREIRA QUEIROZ V3 P3
RUA MOISES GOSSON \Z P3
RUA MONICA BRANDAO GOMES \Z P3
RUA MONS. ASSIS PORTELA V3 P3
RUA MONSENHOR SALAZAR V3 P3
RUA MUNDICA PAULA V3 P3
RUA MUNDINHO CARLOS V3 P3
RUA NAIR BARBOSA VIEIRA V4 P3
RUA NATAL V3 P3
RUA NATANAEL CORTEZ V3 P3
RUA NAZARENO MACHADO V4 P3
RUA NELY OLIVEIRA SOUSA V3 P3
RUA NENEM BASTOS v4 P3
RUA NENEM MAIA v4 P3
RUA NILO CAMPELO V3 P3
RUA NONATO CACAU v4 P3
RUA NONATO FIGUEREDO V3 P3
RUA NOSSA SENHORA DA PENHA V4 P3
RUA NOVE V4 P3
RUA NOVE (LOTEAMENTO MIRANTE DA SERRA) V4 P3
RUA NOVO SOL V4 P3
RUA OLIMPIO M. DOS SANTOS V4 P3
RUA OLIVEIRA CAVALCANTE V3 P3
RUA OLIVEIRA PEREIRA V3 P3
RUA ONZE V4 P3
RUA ONZE (LOTEAMENTO MIRANTE DA SERRA) V4 P3
RUA OSEAS SILVA BRAGA V3 P3
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RUA OSIMO ALENCAR Va4 P3
RUA OSMAR LUIZ DA SILVA V4 P3
RUA OSORIO ARAUJO V3 P3
RUA OTAVINHO SERESTEIRO V4 P3
RUA OTAVIO ALBINO V4 P3
RUA OTAVIO BERNARDINO DA SILVA 23 P3
RUA OTAVIO FERREIRA DA LUZ V4 P3
RUA PADRE BERNARDINO V4 P3
RUA PADRE QUINDERE V4 P3
RUA PADRE ROSA V4 P3
RUA PARANA (LOT. SERRA AZUL) V4 P3
RUA PARANA (NOVO MARANGUAPE) V4 P3
RUA PASTOR JOAO ANTUNES V3 P3
RUA PATRICIO DA PAIXAO V3 P3
RUA PAULINO FERNANDES SOBRINHO \Z P3
RUA PAULO BARBOSA V3 P3
RUA PAULO CAMPOS V3 P3
RUA PEDRO ALVES DE MOURA V3 P3
RUA PEDRO COELHO V3 P3
RUA PEDRO HENRIQUE V3 P3
RUA PEDRO LUCAS V3 P3
RUA PEDRO MENDES VASCONCELOS V3 P3
RUA PEDRO SILVA V3 P3
RUA PERNAMBUCO V4 P3
RUA PIAUI v4 P3
RUA PLANALTO PIRAPORA v4 P3
RUA PORTO ALEGRE V3 P3
RUA PRINCIPAL V4 P3
RUA PROF. FRANCISCO DE O. CONDE V4 P3
RUA PROF. OSORIO UCHOA S. CAMPOS V3 P3
RUA PROFA. FRANCISCA LEILA M. ALEXANDRE V3 P3
RUA PROFA. MARIA IRACILDA L. PAIVA V3 P3
RUA PROFESSOR FRANCISCO OLIVEIRA CONDE V4 P3
RUA PROFESSORA AUREA PONTES VIEIRA V3 P3
RUA PROFESSORA VALDERINA BARROS V4 P3
RUA QUINZE DO LOTEAMENTO MIRANTE DA SERRA V4 P3
RUA RAIMUNDO ANSELMO DE LIMA V4 P3
RUA RAIMUNDO ARAUJO BARBOSA V3 P3
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RUA RAIMUNDO BATISTA DA SILVA V3 P3
RUA RAIMUNDO BESSA V3 P3
RUA RAIMUNDO BONIFACIO DA SILVA V3 P3
RUA RAIMUNDO CAVALCANTE SOUSA V3 P3
RUA RAIMUNDO FIRMINO V3 P3
RUA RAIMUNDO GIRAO V4 P3
RUA RAIMUNDO HERBSTER V3 P3
RUA RAIMUNDO INACIO DA SILVA V3 P3
RUA RAIMUNDO JUSTINO V4 P3
RUA RAIMUNDO MARIANO V3 P3
RUA RAIMUNDO MARTINS V3 P3
RUA RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO V4 P3
RUA RAIMUNDO PACHECO V3 P3
RUA RAIMUNDO PAIVA DE ABREU V3 P3
RUA RAIMUNDO PINTO V3 P3
RUA RAUL SIQUEIRA \Zi P3
RUA REGINA MESQUITA PRATA V3 P3
RUA REGINALDO ROSA \Z P3
RUA RENE RAMOS V3 P3
RUA RIBAMAR CAVALCANTE \Z P3
RUA RITA FERREIRA DE ABREU \Z P3
RUA ROBERT BRAWQUEHAIS V3 P3
RUA ROGERIO LOBO V4 P3
RUA ROSA AMELIA \Z P3
RUA ROSA JASMIM \Z P3
RUA ROSA MISTICA V3 P3
RUA ROSALBA BASTOS \Z P3
RUA ROSALITA PASSOS DA SILVA \Z P3
RUA ROSALVO RAMOS V3 P3
RUA BELEM (SERRA AZUL) \Z P3
RUA EXPEDITO PEREIRA GOMES \Z P3
RUA RUBENS HERBSTER V3 P3
RUA SAO GERONIMO V3 P3
RUA SAO JOAO 2 P3
RUA SAO JOSE V3 P3
RUA SAO LUIS 2 P3
RUA SAO PAULO 2 P3
RUA SAO TARCISIO V3 P3

Pégina 38 de 116



E. s MARANGUAPE
& PREEFEITURA

Classe de Classe de

Logradouro IIur’ninagﬁo de lluminagao
Veiculos (NBR de

5101:2018) Pedestres
RUA SAO VICENTE DE PAULA V3 P3
RUA SARA CARVALHO DA SILVA V4 P3
RUA SARGENTO CICERO ROMAO BATISTA 23 P3
RUA SDO (CONEGO RAIMUNDO PINTO) V4 P3
RUA SDO 01 V4 P3
RUA SDO 01 DO CONDOMINIO TERRAS DE MPE 23 P3
RUA SDO 02 V4 P3
RUA SDO 02 DO CONDOMINIO TERRAS DE MPE V4 P3
RUA SDO 03 V4 P3
RUA SDO 03 DO CONDOMINIO TERRAS DE MPE V4 P3
RUA SDO 04 V4 P3
RUA SDO 04 DO CONDOMINIO TERRAS DE MPE V4 P3
RUA SDO 05 \Z P3
RUA SDO 05 DO CONDOMINIO TERRAS DE MPE \Z P3
RUA SDO 06 \Z P3
RUA SDO 06 DO CONDOMINIO TERRAS DE MPE \Z P3
RUA SDO 07 \Z P3
RUA SDO 08 V4 P3
RUA SDO 08 DO CONDOMINIO TERRAS DE MPE V4 P3
RUA SDO 09 V4 P3
RUASDO 1 V4 P3
RUA SDO 10 V4 P3
RUA SDO 10 DO CONDOMINIO TERRAS DE MPE v4 P3
RUA SDO 102 v4 P3
RUA SDO 103 v4 P3
RUA SDO 104 v4 P3
RUA SDO 105 v4 P3
RUA SDO 11 V4 P3
RUA SDO 11 DO CONDOMINIO TERRAS DE MPE V4 P3
RUA SDO 12 V4 P3
RUA SDO 12 DO CONDOMINIO TERRAS DE MPE V4 P3
RUA SDO 13 V4 P3
RUA SDO 13 DO CONDOMINIO TERRAS DE MPE V4 P3
RUA SDO 14 V4 P3
RUA SDO 14 DO CONDOMINIO TERRAS DE MPE V4 P3
RUA SDO 15 V4 P3
RUA SDO 15 DO CONDOMINIO TERRAS DE MPE V4 P3
RUA SDO 16 Va4 P3
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Classe de Classe de

Logradouro IIur’ninagﬁo de lluminagao
Veiculos (NBR de

5101:2018) Pedestres
RUA SDO 16 DO CONDOMINIO TERRAS DE MPE Va4 P3
RUA SDO 17 V4 P3
RUA SDO 17 DO CONDOMINIO TERRAS DE MPE 23 P3
RUA SDO 18 V4 P3
RUA SDO 18 DO CONDOMINIO TERRAS DE MPE V4 P3
RUA SDO 19 23 P3
RUA SDO 19 DO CONDOMINIO TERRAS DE MPE V4 P3
RUA SDO 20 DO CONDOMINIO TERRAS DE MPE V4 P3
RUA SDO 21 V4 P3
RUA SDO 21 DO CONDOMINIO TERRAS DE MPE V4 P3
RUA SDO 22 V4 P3
RUA SDO 22 DO CONDOMINIO TERRAS DE MPE V4 P3
RUA SDO 23 \Z P3
RUA SDO 23 DO CONDOMINIO TERRAS DE MPE \Z P3
RUA SDO 24 \Z P3
RUA SDO 24 DO CONDOMINIO TERRAS DE MPE \Z P3
RUA SDO 25 \Z P3
RUA SDO 25 DO CONDOMINIO TERRAS DE MPE V4 P3
RUA SDO 28 (RUA DO CHAFARIZ) V4 P3
RUA SDO 29 (VILA SAO JOSE) V4 P3
RUA SDO 39 V4 P3
RUA SDO 44 Va P3
RUA SDO 46 v4 P3
RUA SDO 49 v4 P3
RUA SDO 52 v4 P3
RUA SDO 56 v4 P3
RUA SDO 59 v4 P3
RUA SDO 6 V4 P3
RUA SDO 61 V4 P3
RUA SDO 62 V4 P3
RUA SDO 65 V4 P3
RUA SDO 69 V4 P3
RUA SDO 7 V4 P3
RUA SDO 70 V4 P3
RUA SDO 71 V4 P3
RUA SDO 72 V4 P3
RUA SDO 8 V4 P3
RUA SDO 80 Va4 P3
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Classe de Classe de

Logradouro IIur’ninagﬁo de lluminagao
Veiculos (NBR de

5101:2018) Pedestres
RUA SDO 81 Va4 P3
RUA SDO 85 V4 P3
RUA SDO 87 23 P3
RUA SDO 88 V4 P3
RUA SDO 9 V4 P3
RUA SDO 92 23 P3
RUA SDO 93 V4 P3
RUA SDO 94 V4 P3
RUA SDO 95 V4 P3
RUA SDO 96 V4 P3
RUA SDO 99 V4 P3
RUA SDO A DO CONDOMINIO TERRAS DE MPE V4 P3
RUA SDO B DO CONDOMINIO TERRAS DE MPE \Z P3
RUA SDO C DO CONDOMINIO TERRAS DE MPE \Z P3
RUA SDO D DO CONDOMINIO TERRAS DE MPE \Z P3
RUA SDO E DO CONDOMINIO TERRAS DE MPE \Z P3
RUA SEBASTIAO DE ABREU V3 P3
RUA SEBASTIAO PEREIRA ARAUJO V4 P3
RUA SEBASTIAO SABINO V4 P3
RUA SEIS (LOTEAMENTO MIRANTE DA SERRA) V4 P3
RUA SEM DENOMINACAO OFICIAL 11 V4 P3
RUA SETE (LOTEAMENTO MIRANTE DA SERRA) V4 P3
RUA SIDNEY OLIVEIRA SANTOS V3 P3
RUA SILVA CAVALCANTE V3 P3
RUA SILVANDRA MELO V3 P3
RUA SILVIO ANTONIO V3 P3
RUA SINERUA SIO PONTES TAVARES v4 P3
RUA SINFRONIO NASCIMENTO V4 P3
RUA SOBRAL V4 P3
RUA SOL NASCENTE V4 P3
RUA SUZETE MENDES SILVA V3 P3
RUA TAMIRA KEYLA V3 P3
RUA TAVEIRINHA V4 P3
RUA TEIXEIRA DE SOUSA V4 P3
RUA TEN. VALDEMAR PEREIRA V3 P3
RUA TENENTE BARROSO V3 P3
RUA TENENTE MARIO PEREIRA V4 P3
RUA TERESINA V3 P3

Pégina 41 de 116



Bl

MARANGUAPE
PREFEITURA
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Logradouro IIur’ninagﬁo de lluminagao
Veiculos (NBR de

5101:2018) Pedestres
RUA TEREZA BARROSO Va4 P3
RUA THIAGO GOMES DA SILVA V4 P3
RUA TRES 23 P3
RUA ULISSES SANTOS V3 P3
RUA UM (LOTEAMENTO MIRANTE DA SERRA) V4 P3
RUA VALDECY SOUSA DE OLIVEIRA V3 P3
RUA VALDEMAR MARQUES V3 P3
RUA VALDERI FERREIRA DE ANDRADE V4 P3
RUA VALDIR BARBOSA V3 P3
RUA VALE DAS FLORES V4 P3
RUA VALFRIDO MACHADO DE ABREU V3 P3
RUA VALTER COSTA V4 P3
RUA VALTER PIMENTA LIRA V3 P3
RUA VERA CLAUDIA \Z P3
RUA VEREADOR PEDRO GILSON DE OLIVEIRA PAULA V3 P3
RUA VICENTE ALVES DOS SANTOS V3 P3
RUA VICENTE MACIEL V3 P3
RUA VIRGILIO DE ANDRADE V3 P3
RUA VITALINO DOMINGOS V3 P3
RUA WALDEMAR FERREIRA DO VALE V3 P3
RUA WALTER LOPES V3 P3
RUAXI V4 P3
RUAXII v4 P3
RUAXIII v4 P3
RUA XIX v4 P3
RUA XL v4 P3
RUA XV v4 P3
RUA XVI V4 P3
RUA XVII V4 P3
RUA XVIII V4 P3
RUA XX V4 P3
RUA XXI V4 P3
RUA XXII V4 P3
RUA XXl V4 P3
RUA XXIV V4 P3
RUA XXIX V4 P3
RUA XXV V4 P3
RUA XXVI Va4 P3
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Classe de Classe de

Logradouro IIur’ninagﬁo de lluminagao
Veiculos (NBR de

5101:2018) Pedestres
RUA XXVII Va4 P3
RUA XXVIII V4 P3
RUA XXX 23 P3
RUA XXXI V4 P3
RUA XXXII V4 P3
RUA XXXIII 23 P3
RUA XXXIV V4 P3
RUA ZECA FERNANDES V3 P3
RUA ZECA LOPES V4 P3
RUA ZECA VIRGILIO V4 P3
RUA ZELITO FELIX V4 P3
RUA ZEQUINHA CIRINO V4 P3
SITIO ALTO ALEGRE \Z P3
SITIO LUGAR ONCA - DIST. DE SAPUPARA-CE \Z P3
SITIO SAO JOSE - FLEIXEIRAS - SAPUPARA \Z P3
TRAVESSA ANSEMO CIPRIANO DA SILVA \Z P3
TRAVESSA ANTONIO BELO \Z P3
TRAVESSA BELEM V4 P3
TRAVESSA CHICO AMADOR V4 P3
TRAVESSA CHICO LUIZ V4 P3
TRAVESSA COELHO V4 P3
TRAVESSA DAS SAMAMBAIAS V4 P3
TRAVESSA JOAO BELO v4 P3
TRAVESSA JOAO RAMOS v4 P3
TRAVESSA JOSE JACKSON DE OLIVEIRA E SILVA v4 P3
TRAVESSA JULIO LIMA SUCUPIRA v4 P3
TRAVESSA LOURIVAL MARIANO RIBEIRO V3 P3
TRAVESSA MARIA CELINA LEMOS V4 P3
TRAVESSA MARIA GONZAGA DAS NEVES V4 P3
TRAVESSA PLACIDO DOS SANTOS V4 P3
TRAVESSA PROFESSORA JOVITA NUNES V4 P3
TRAVESSA QUINDERE V4 P3
TRAVESSA RAUL SIQUEIRA V4 P3
TRAVESSA SDO 01 V4 P3
TRAVESSA TEIXEIRA DE SOUSA V4 P3
TRAVESSA VALTER PIMENTA LIRA V4 P3
VIA ARTERIAL | V4 P3
VIA LOCAL IX Va4 P3
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Classe de Classe de

Logradouro IIur’ninagﬁo de lluminagao
Veiculos (NBR de

5101:2018) Pedestres
VIA LOCAL VI Va4 P3
VIA LOCAL VII V4 P3
VIA LOCAL X1l 23 P3
VIA LOCAL XIV V4 P3
VIA LOCAL XXII V4 P3
VIA LOCAL XXIX 23 P3
VIA LOCAL XXVIII V4 P3
VILA CRISTINA V4 P3
VILA MARIA ODETE V4 P3
VILA REGINA V4 P3
VILA SANTA MARIA V4 P3
VILA SANTA TEREZINHA V4 P3
VILA SAO JOSE \Z P3

6.4.

6.3.2. A CONCESSIONARIA n3o poderad alterar as CLASSES DE ILUMINACAO
indicadas acima para cada logradouro. Qualquer alteragao em relagdo as
CLASSES DE ILUMINACAO previstas neste ANEXO somente poderd ser
realizada a partir de uma solicitacdo do PODER CONCEDENTE, deste que

respeitadas as diretrizes previstas no CONTRATO.
Para as vias publicas existentes e ndo listadas neste ANEXO deve ser considerado:

6.4.1. Todas as pragas, parques, passarelas e outras areas de circula¢do exclusivas
de pedestres, do MUNICIPIO devem ter CLASSE DE ILUMINACAO de

Pedestres igual a “P2".

6.4.2.  Asvias publicas existentes na FASE 0 e ndo listadas neste ANEXO devem ter
CLASSE DE ILUMINACAO de Veiculos igual a “V4” e CLASSE DE ILUMINACAO

de Pedestres igual a “P3”.

6.4.3. A classificacdo de novas vias publicas que surjam ao longo do PRAZO DA
CONCESSAO devera seguir os critérios dispostos na ABNT NBR 5101:2018,
com CLASSE DE ILUMINACAO de Veiculos no minimo equivalente a “V4” e
CLASSE DE ILUMINCACAO de Pedestres no minimo equivalente a “P3”. A
classificacdo proposta pela CONCESSIONARIA devera ser encaminhada para
aprovacdao do PODER CONCEDENTE.
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6.5. As CICLOVIAS terao as seguintes classificacdes:

6.5.1.  CICLOVIAS sem separagdo fisica entre ciclistas e via de veiculos (ciclofaixas):

CLASSE DE ILUMINAGAO C1;

6.5.2.  CICLOVIAS com separacdo fisica entre ciclistas e via de veiculos (ciclovia):

CLASSE DE ILUMINAGAO C2.
6.6. As VIAS COM TELEGESTAO ser3o:

6.6.1. Todas as VIAS PRINCIPAIS do Municipio (V1, V2 e V3), inclusive os pontos a
serem instalados pela EXPANSAO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO

PUBLICA que forem classificados como V1, V2 ou V3.
7. DIRETRIZES DA MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO

7.1. A CONCESSIONARIA deverd observar as diretrizes estabelecidas, assim como atender

a todas as especificagdes técnicas dos equipamentos e materiais estabelecidas neste ANEXO.

7.2. O processo para os projetos de MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO, EXPANSAO DA
REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA e FAIXAS DE PEDESTRE, sera:

7.2.1. A CONCESSIONARIA deve elaborar o projeto conforme diretrizes deste
ANEXO e enviar para aprovacao do PODER CONCEDENTE e da EMPRESA
DISTRIBUIDORA, quando solicitado pela EMPRESA DISTRIBUIDORA ou
indicado em suas Normas Técnicas. O projeto deve ser enviado pela
CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE, com no minimo 120 (cento e
vinte) dias de antecedéncia do prazo previsto para inicio de implantacdo
indicado no PLANO DE MODERNIZAGCAO. O PODER CONCEDENTE terd um

prazo de 30 (trinta) dias para avaliar o projeto;

7.2.2. No caso de reprovacdo por parte do PODER CONCEDENTE ou da EMPRESA
DISTRIBUIDORA, tendo como justificativa as diretrizes deste ANEXO ou das
Normas Técnicas da EMPRESA DISTRIBUIDORA, a CONCESSIONARIA serd
responsavel pelos custos e atividades necessarias para correcdo das

pendéncias apontadas;

7.2.3.  Apds ndo objecdo ou auséncia de manifestacdo do projeto pelo PODER
CONCEDENTE e aprovacao pela EMPRESA DISTRIBUIDORA, quando aplicavel,
a CONCESSIONARIA poderd executar as obras;
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7.2.4. A CONCESSIONARIA deve comunicar formalmente ao PODER CONCEDENTE,
guando da conclusdo das obras. Quando da instalagdo de novos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA, a CONCESSIONARIA deverd informar a data da

energizagao;

7.25. A CONCESSIONARIA deve refazer o servico por completo, ou parte dele,
arcando com todas as despesas relacionadas, quando os componentes
instalados apresentarem falhas ou o PONTO DE ILUMINAGAO PUBLICA n3o
atender aos requisitos luminotécnicos (ilumindncia média e uniformidade)

conforme previsto neste ANEXO.

7.3. Para os servicos de MODERNIZAGAO E EFICIENTIZAGAO, EXPANSAO DA REDE
MUNICIPAL DE ILUMINAGAO PUBLICA e FAIXAS DE PEDESTRE, a CONCESSIONARIA devera:

7.3.1. Elaborar projetos em acordo com as diretrizes, especificagdes e requisitos
luminotécnicos, estabelecidos neste ANEXO, incluindo assinaturas dos
engenheiros responsaveis, acompanhado do nimero do CREA, recolhida e
anotada a respectiva Anota¢do de Responsabilidade Técnica (ART), conforme

regulamentacdo vigente;

7.3.2. Elaborar projetos luminotécnicos para cada logradouro, considerando
eventual heterogeneidade de caracteristicas (largura da via, largura das
calcadas, distdncia entre postes, altura de montagem da LUMINARIA,
projecdo do braco, recuo do poste) ao longo de sua extensdo, incluindo a
proposta de instalagdo de eventuais novos PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA para atendimento dos requisitos luminotécnicos previstos neste
ANEXO. O projeto devera ser elaborado de forma a prescindir de qualquer
necessidade de realocacdo de postes da EMPRESA DISTRIBUIDORA de

energia elétrica para atendimento aos requisitos estabelecidos neste ANEXO;

7.3.3.  Os projetos deverao conter os parametros do logradouro e do PONTO DE
ILUMINACAO PUBLICA, que impactem os resultados luminotécnicos,
incluindo, mas ndo se limitando a: largura da via, largura das calcadas,
distancia entre postes, altura de montagem da LUMINARIA, projecdo do
braco, recuo do poste, CLASSES DE ILUMINACAO (Veiculos e Pedestres),

quantidade de LUMINARIAS no poste, grau de inclinacdo da instalagdo;
7.3.4.  Considerar no desenvolvimento dos projetos luminotécnicos:
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i.  As especificagdes técnicas das LUMINARIAS que serdo instaladas ou
mantidas pela CONCESSIONARIA, assegurando o atendimento a todas as
especificacdes descritas neste ANEXO e no DIRETRIZES MINIMAS
SOCIOAMBIENTAIS ;

ii. O fator de manutencdo que incorpore a depreciacdo do fluxo luminoso

dos equipamentos de iluminacdo;

iii. Redugdo da poluigao luminosa e do nivel de ofuscamento provocados a
partir do angulo de inclinacdo da LUMINARIA, da curva e do tipo de

distribuicao;

iv. A arborizagdo existente, com intuito de promover a compatibilidade

entre vegetacdo e ILUMINACAO PUBLICA;

V. Utilizag3o, preferencialmente, de um Gnico modelo de LUMINARIA para
0s PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA localizados numa mesma via, com
exce¢ao para 0s casos em que o projeto urbanistico exija mais de um
modelo e nos casos em que o modelo existente ndo seja capaz de

atender os requisitos previstos neste ANEXO.

Armazenar todos os projetos elaborados ao longo do PRAZO DA CONCESSAO,
devendo estes serem repassados ao PODER CONCEDENTE, em qualquer

tempo quando solicitado e, integralmente, ao final do CONTRATO;

Fornecer todos os componentes e materiais necessarios para instalagao,
adequacdo e manuteng¢do dos PONTOS DE ILUMINACAO, incluindo, mas n3o
se limitando a postes, cabos, LUMINARIAS, lampadas, SISTEMA DE

TELEGESTAO, quadro de comando, entre outros;

Nos casos em que a CONCESSIONARIA constatar a necessidade de instala¢do
de novo poste e/ou LUMINARIA para atendimento aos requisitos
luminotécnicos previstos neste ANEXO, todos os investimentos de
adequacdo da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, como, por
exemplo, a instalagio de um novo poste e/ou LUMINARIA, sdo de
responsabilidade da CONCESSIONARIA, em vios entre dois PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA com distancia de até 90 (noventa) metros na mesma

via. Esta situacdo n3o se caracteriza como EXPANSAO DA REDE MUNICIPAL
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7.3.10.

7.3.11.

7.3.12.

DE ILUMINAGAO PUBLICA.

Atualizar o CADASTRO, apds a execucdo da intervencdo em campo, com
todas as informagdes do PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA que tenham sido

alteradas;

Enviar para a EMPRESA DISTRIBUIDORA em até 30 (trinta) dias apds a
execucdo da intervencdao em campo, as alteracbes cadastrais que se fizerem

necessarias para atualizacdo do faturamento de energia elétrica;

Instalar PONTOS DE ILUMINAGAO PUBLICA com indice de Reprodugdo de

Cores (IRC) igual ou superior a 70 (setenta);

Implantar os PONTOS DE ILUMINAGAO PUBLICA utilizando a Temperatura de

Cor Correlata (TCC) de acordo com a regulamentacgdo vigente.

Atender os seguintes requisitos luminotécnicos para os PONTOS DE

ILUMINAGAO PUBLICA:

i Atender os niveis minimos de ilumindncia média e uniformidade
conforme tabela abaixo, de acordo com a CLASSE DE ILUMINACAO de
Veiculos da via em que o PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA estd

localizado:
CLASSE DE llumindncia média | Fator de uniformidade
ILUMINACAO de minima minimo Uwmin (Emin /
Veiculos Emep [lux] Emep)
V1 30 0,40
V2 20 0,30
V3 15 0,20
V4 10 0,20

ii. Atender os niveis minimos de ilumindncia média e uniformidade
conforme tabela abaixo, de acordo com a CLASSE DE ILUMINACAO de
Pedestres da via em que o PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA estd

localizado:
CLASSE DE lluminancia média Fator de uniformidade
ILUMINAGAO de minima minimo Umin (Emin / Emep)
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Pedestres Emep [lux]
P1 20 0,30
P2 10 0,25
P3 5 0,20
P4 3 0,20

iii. Atender aos niveis minimos de iluminacdo em tuneis e passagens

inferiores abordados pela ABNT NBR 5181:2013.

iv. Para os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA classificados como um PONTO
DE ILUMINACAO PUBLICA TERMINAL no CADASTRO, deverd ser realizada
a medi¢do da iluminancia média e da uniformidade somente no vao
adjacente ao PONTO DE ILUMINAGCAO PUBLICA no sentido do poste a
menos de 90 (noventa) metros na mesma via. Devem ser atendidos
integralmente os niveis de iluminancia média e uniformidade previstos
nas tabelas dos itens7.3.12.i e 7.3.12.ii., conforme as CLASSES DE
ILUMINACAO (Veiculos e Pedestres) da via onde se localiza o PONTO DE
ILUMINACAO PUBLICA.

V. Para os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA classificados como PONTO DE
ILUMINACAO PUBLICA ISOLADO no CADASTRO, deverd ser realizada a
apuracdo da iluminancia média e da uniformidade considerando uma
grade de medicdo a 17,5 metros do ponto para cada sentido da via. Neste
caso devem ser atendidos 50% dos niveis de iluminancia média e
uniformidade previstos tabelas dos itens7.3.12.i e7.3.12.ii., conforme as
CLASSES DE ILUMINACAO (Veiculos e Pedestres) da via onde se localiza o
PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA.

7.3.13. Para os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA localizados em CICLOVIAS:

i Atender os niveis minimos de ilumindncia média e uniformidade conforme

tabela abaixo:

lluminancia média . .
CLASSE DE . Fator de uniformidade
o minima ..
|LUM|NACAO minimo U|v||N (EM|N / EMED)
EMED [|UX]
C1 15 0,20
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C2 10 0,20

Nos trechos em que a CICLOVIA cruze com uma via de veiculos, devem ser

atendidos os niveis da CLASSE DE ILUMINACAO C1;

Para o NUMERO DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA EM FAIXAS DE
PEDESTRES E CICLOVIAS, deve-se considerar uma distancia entre os postes
de, no minimo, 20 (vinte metros), exceto se solicitado pelo PODER

CONCEDENTE distancias inferiores.

Instalar a rede de energia elétrica para conectar os PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA das CICLOVIAS ao ponto de entrega da rede de
energia elétrica da EMPRESA DISTRIBUIDORA, através da instalagdo de
rede subterranea. A implantagdo de rede aérea neste caso somente sera
permitida se a CONCESSIONARIA comprovar a inviabilidade técnica da

instalagdo de rede subterranea.

7.3.14. Para os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA em pragas, parques e passarelas,

a CONCESSIONARIA devera:

Desenvolver projetos luminotécnicos de tal forma que nos trechos de
circulagdo de pedestres e areas de lazer seja atendido os niveis minimos
de iluminancia média e uniformidade conforme CLASSE DE ILUMINACAO

de Pedestres igual a “P2”;

Distribuir as estruturas de ILUMINACAO PUBLICA de modo a n3o obstruir
o0 acesso dos veiculos de emergéncia, de entrega ou de manutengdo, nem

competir com a arquitetura local;

Considerar aplicacdo de critérios de projetos diferenciados para areas
distintas como jardins, brinquedos, jogos de mesa e quadras, utilizando

arranjos de luminarias, iluminac¢Oes decorativas ou projetores;

Considerar a iluminacdo adequada de estatuas, coretos e outros pontos
especiais das pracas e parques, preferencialmente com iluminagao

destacada;
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v. Adotar padronizacio de equipamentos e estruturas de ILUMINACAO
PUBLICA na intencdo de evitar desordem visual com diferentes modelos

de equipamentos e estruturas de ILUMINACAO PUBLICA.

Vi. Solicitar as devidas autorizacbes ao PODER CONCEDENTE e/ou érgdos
competentes, caso seja necessario a remo¢ao ou mudanca de local de

equipamentos de iluminacdao tombados pelo poder publico.

7.3.15. Paraa MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO das Quadras esportivas e Campos,
a CONCESSIONARIA dever4:

i Atender os seguintes requisitos luminotécnicos, concomitantemente:
a. lluminancia média minima: 200 (duzentos) lux;
b. indice limite de ofuscamento unificado: 55 (cinquenta e cinco).

7.3.16. Para a MODERNIZAGAO E EFICIENTIZAGAO das FAIXAS DE PEDESTRES, a
CONCESSIONARIA devera:

i Atender os niveis minimos de iluminancia vertical conforme tabela
abaixo de acordo com a CLASSE DE ILUMINACAO de Veiculos em que a
FAIXA DE PEDESTRE esta localizada:

CLASSE DE lluminancia média
ILUMINACAO de minima vertical
Veiculos Evmieo [lux]
V1 22,5
V2 20,0
V3 20,0
V4 20,0

ii.  Ailuminacdo da FAIXA DE PEDESTRE deve priorizar a visualizacdo dos
pedestres pelos veiculos na via, deste modo as LUMINARIAS n3o devem
ser instaladas sobre a FAIXA DE PEDESTRE, mas sim paralelas as FAIXAS
DE PEDESTRES.

iii. Instalar 2 (dois) novos postes exclusivos de ILUMINACAO PUBLICA para
cada FAIXA DE PEDESTRE, sendo 1 (um) poste de cada lado da via em que
a FAIXA DE PEDESTRE estd localizada.

Pégina 51 de 116



74.

Instalar a rede de energia elétrica para conectar os PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA das FAIXAS DE PEDESTRE ao ponto de entrega da
rede de energia elétrica da EMPRESA DISTRIBUIDORA, através da
instalacdo de rede subterranea. A implantacdo de rede aérea neste caso
somente serd permitida se a CONCESSIONARIA comprovar a

inviabilidade técnica da instalacdo de rede subterranea.

Especificagbes de Equipamentos e Materiais

7.4.1. A tecnologia empregada pela CONCESSIONARIA na REDE MUNICIPAL DE

ILUMINACAO PUBLICA devera atender obrigatoriamente aos parametros

técnicos, ensaios, dentre outras exigéncias presentes em legislagdo e normas

vigentes, bem como as seguintes especifica¢des técnicas minimas:

Aderéncia a sistemas de telegestdo: as LUMINARIAS instaladas pela
CONCESSIONARIA deverdo apresentar tecnologia compativel com todas
as funcionalidades do SISTEMA DE TELEGESTAO e ponto de conexdo para

instalagdo de equipamentos de telegestao;

Acabamento: todas as pecas metdlicas ndo energizadas das LUMINARIAS

devem receber tratamento anticorrosivo;

Certificacdo do INMETRO: as LUMINARIAS instaladas pela
CONCESSIONARIA devem estar certificadas na Portaria n° 62 do
INMETRO de 2022. No caso de substituicdo da Portaria n® 62, a nova
regulamentacdo sera exigida apenas para as LUMINARIAS instaladas
apods a data de publicacdo da nova Portaria e considerando os prazos

previstos na nova regulamentagdo;

Na hipdtese de revogacdo ou suspensdo da Portaria n° 62 do INMETRO,
sem a publicacdo de uma diretriz substituta ou equivalente, deve ser
apresentado pela CONCESSIONARIA, minimamente, os certificados e
requisitos técnicos exigidos na Portaria n°® 62 do INMETRO, incluindo a
evidéncia de ensaios laboratoriais que comprovem o atendimento aos
requisitos técnicos. Os referidos ensaios devem ser realizados em

laboratdrios acreditados pelo INMETRO;
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Concessao do Selo PROCEL de Economia da Energia de Classificacdo A: as
LUMINARIAS instaladas pela CONCESSIONARIA devem possuir o selo
PROCEL de economia de energia para LUMINARIAS para ILUMINACAO
PUBLICA. No caso de atualizacdo dos requisitos do Selo PROCEL, as novas
exigéncias serdo aplicadas apenas para as LUMINARIAS instaladas ap6s a

data de publicacdo da atualizacado;

Na hipotese de revogacdao ou suspensdo do Selo PROCEL deve ser
apresentado pela CONCESSIONARIA, minimamente, os certificados e
requisitos técnicos exigidos no Selo PROCEL, incluindo a evidéncia de
ensaios laboratoriais que comprovem o atendimento aos requisitos

técnicos. Os referidos ensaios devem ser realizados em laboratérios

acreditados pelo INMETRO.

7.5. De forma complementar as obrigacGes previamente detalhadas neste capitulo, a

CONCESSIONARIA deve:

7.5.1.

7.5.2.

7.5.3.

7.5.4.

Garantir que os projetos luminotécnicos a serem elaborados previamente a
acdo de MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO atendam aos requisitos
estabelecidos neste ANEXO e assegurem o atendimento ao longo de todo o

PRAZO DA CONCESSAO.

Executar as adequag¢des da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA que
se fizerem necessadrias para atendimento integral dos requisitos

luminotécnicos e de eficiéncia da CONCESSAO previstos neste ANEXO.

Assegurar que, quando da realizacdo de qualquer intervengdo, como por
exemplo uma MANUTENGAO CORRETIVA, em um PONTO DE ILUMINACAO
PUBLICA, devem ser mantidos o atendimento aos requisitos luminotécnicos
e de eficiéncia da CONCESSAO, assim como as especificacdes técnicas das
LUMINARIAS e demais componentes utilizados, conforme previsto neste

ANEXO.

Nos casos em que se constatar necessidade de substituicdo de bracos ou de
suportes para adequacdo, a CONCESSIONARIA devera desenvolver estudo
técnico prévio a respeito do esforco mecanico do poste de ILUMINACAO

PUBLICA, de tal forma que seja viabilizada a substituicido do braco e/ou
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suporte por uma nova estrutura que assegure o atendimento dos requisitos

luminotécnicos e de eficiéncia da CONCESSAQ previstos neste ANEXO.

7.5.5. Nos casos que se fizer necessaria a substituicdo e/ou nova instalacdo de
braco, a CONCESSIONARIA deve buscar manter o padrdo de braco dos
demais PONTOS DE ILUMINAGAO PUBLICA do mesmo logradouro. Entende-
se que o padrdo dos bracos do mesmo logradouro é uniforme nos casos em
que todos os bragos apresentem em comum as mesmas caracteristicas
construtivas de projeto: (i) projecdo horizontal; (ii) projecdo vertical; (iii)
diametro; (iv) angulo de inclinagdo do braco; e (v) angulo de inclinagdo da

cabega do braco.

7.5.6. Nos casos que se fizer necessdaria a substituicdo e/ou nova instalacdo de
postes, a CONCESSIONARIA deve buscar manter o padrdo de postes dos
demais PONTOS DE ILUMINAGCAO PUBLICA do mesmo logradouro. Entende-
se que o padrdo dos postes do mesmo logradouro é uniforme nos casos em
gue todos os postes apresentem em comum as mesmas caracteristicas

construtivas de projeto: (i) tipo do material; (ii) altura util; (iii) diametro.

7.5.7. Recompor, ao término de todos os SERVICOS, as condi¢cdes originais do local,
obedecendo aos padrdes estabelecidos pelo PODER CONCEDENTE, das vias,
passeios, e demais areas, danificadas em fun¢do dos trabalhos executados

pela CONCESSIONARIA.

7.6. Para os PONTOS DE ILUMINAGAO PUBLICA INICIAIS COM LED, cabera a
CONCESSIONARIA:

7.6.1.  Garantir que todas as obrigac¢des e requisitos previstos no CONTRATO e seus
ANEXOS para os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA também sejam
atendidos para os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA INICIAIS COM LED,

independentemente de quem tenha sido responsavel por sua instalacdo.

7.6.2.  Avaliar e definir o periodo de substituicio de novas LUMINARIAS nos
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA INICIAIS COM LED, podendo ocorrer em
gualquer data a partir do inicio da FASE I. As definicGes previstas no item 7
serdo integralmente aplicadas aos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA
INCIAIS COM LED quando da substituicdo de suas LUMINARIAS.
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7.6.2.1. A CONCESSIONARIA deverd justificar a necessidade de substituicdo
das LUMINARIAS dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA INICIAIS
COM LED, através de comprovacao fotografica de falha na
LUMINARIA ou n3o atendimento dos requisitos previstos no
CONTRATO e seus ANEXOS, principalmente quanto aos requisitos
luminotécnicos, podendo se valer de verificagbes em campo de
forma amostral, utilizando como referéncia a Norma ABNT NBR
5426:1985, nivel geral de inspecdo 2 (dois) e plano de amostragem

simples normal.

7.6.2.2. A CONCESSIONARIA deverd registrar no CADASTRO, e informar
mensalmente ao PODER CONCEDENTE e ao VERIFICADOR
INDEPENDENTE, quando realizar a substituicdo das LUMINARIAS
dos PONTOS DE ILUMINAGAO PUBLICA INICIAIS COM LED.

8. EXPANSAO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGAO PUBLICA

8.1. Durante todo o prazo da CONCESSAO, a CONCESSIONARIA deverd atender as
solicitagdes do PODER CONCEDENTE para execucdo de EXPANSAO DA REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA, observado o LIMITE MENSAL DE COTA EXPANSAO.

8.2. A solicitagido do PODER CONCEDENTE contempla a instalacdo de PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA ADICIONAIS em toda a AREA DA CONCESSAO, incluindo instalacdo de
LUMINARIAS em segundo nivel em postes existentes, como uma solugdo para, entre outros,

compatibilizar a ILUMINACAO PUBLICA com a arboriza¢do existente no local.

8.3. A REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA ampliada por meio da execuc¢do de
EXPANSAO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA deve seguir os requisitos
luminotécnicos e de eficiéncia da CONCESSAO, e as especificacdes técnicas das LUMINARIAS e

demais componentes utilizados, conforme previsto neste ANEXO.

8.4. A EXPANSAO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA corresponde as seguintes
categorias: (i) INSTALACAO DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA ADICIONAIS e (ii) OPERACAO
E MANUTENCAO DE PONTOS DE ILUMINAGCAO PUBLICA ADICIONAIS, conforme abaixo:

8.4.1. INSTALACAO DE PONTOS DE ILUMINAGAO PUBLICA ADICIONAIS se divide nas

seguintes subcategorias:
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PONTO EXCLUSIVO DE ILUMINAGAO PUBLICA ADICIONAL EM OUTRAS
VIAS;

PONTO EXCLUSIVO DE ILUMINAGAO PUBLICA ADICIONAL EM VIAS
PRINCIPAIS;

PONTO NAO EXCLUSIVO DE ILUMINACAO PUBLICA ADICIONAL EM
OUTRAS VIAS;

PONTO NAO EXCLUSIVO DE ILUMINAGAO PUBLICA ADICIONAL EM VIAS
PRINCIPAIS;

PONTO EXCLUSIVO DE ILUMINAGAO PUBLICA ADICIONAL NAS FAIXAS DE
PEDESTRES;

PONTO EXCLUSIVO DE ILUMINAGAO PUBLICA ADICIONAL NAS
CICLOVIAS.

8.4.2. OPERACAO E MANUTENGCAO DE PONTOS DE ILUMINAGAO PUBLICA

ADICIONAIS.

8.5. PONTOS DE ILUMINAGAO PUBLICA ADICIONAIS instalados por LOTEADORES.

8.5.1. O PODER CONCEDENTE podera submeter 3 CONCESSIONARIA os PROJETOS

DE INSTALACAO EXTERNOS para verificacdo, pela CONCESSIONARIA, dos

requisitos previstos neste ANEXO;

8.5.1.1. A CONCESSIONARIA n3o tera relacdo direta com os LOTEADORES,

sendo que ficara a cargo do PODER CONCEDENTE transmitir para a
CONCESSIONARIA os PROJETOS DE INSTALACAO EXTERNOS e
enviar para os LOTEADORES os pedidos de informacdo, de ajustes

e aprovacdes emitidas pela CONCESSIONARIA;

8.5.1.2. A andlise da CONCESSIONARIA quanto aos PROJETOS DE

INSTALACAO DE EXTERNOS é limitada a verificagdo do atendimento
pelos projetos aos padrdes luminotécnicos e de eficiéncia da
CONCESSAO, assim como as especificacdes técnicas das
LUMINARIAS e demais componentes utilizados. A andlise da
CONCESSIONARIA n3o supre ou substitui as autorizacdes,

permissdes e/ou licengcas administrativas que devem ser
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concedidas exclusivamente pelos 6rgaos e entidades competentes

do MUNICIPIO.

8.5.2. A CONCESSIONARIA terd o prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento de cada PROJETO DE INSTALACAO EXTERNO, para analisar os
PROJETOS DE INSTALACAO EXTERNOS e indicar fundamentadamente
eventuais ajustes que sejam necessdrios para o atendimento dos requisitos

previstos neste ANEXO;

8.5.3. Ap0s a entrega, pelo PODER CONCEDENTE, dos PROJETOS DE INSTALACAO
EXTERNOS reformulados com base nos ajustes indicados pela
CONCESSIONARIA, esta tera o prazo de até 5 (cinco) dias Uteis para aprova-
los ou para solicitar a retificagdo das altera¢Ges propostas, até que haja a

definitiva aprovagao do documento;

8.5.4. Apds a confirmagdo pela CONCESSIONARIA de que os PROJETOS DE
INSTALACAO EXTERNOS atendem os requisitos previstos neste ANEXO, a
CONCESSIONARIA deverd comunicar ao PODER CONCEDENTE a sua

aprovagao;

8.5.5. Apds a implantacdo dos PROJETOS DE INSTALACAO EXTERNOS pelos
LOTEADORES, os PONTOS DE ILUMINAGCAO PUBLICA ADICIONAIS serdo
avaliados para emissdo do respectivo TERMO DE ACEITE, conforme

procedimentos definidos no item 16.10.
Diretrizes da EXPANSAO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGCAO PUBLICA:

8.6.1. A CONCESSIONARIA é responsavel por disponibilizar toda a m3o de obra,
equipamentos e materiais que se fizerem necessarios para planejamento e

execucdo da EXPANSAO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA;

8.6.2.  Paracasosde EXPANSAO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGCAO PUBLICA que
exigem a INSTALACAO DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA ADICIONAIS
conforme definidos nos item 8.4.1.i, 8.4.1.i, 8.4.1v e 8.4.1vi a
CONCESSIONARIA também sera responsavel pela instalagio do poste e pela
implantacdo da rede de energia elétrica para ligagdo entre os postes, a qual
devera ser subterranea. A critério do PODER CONCEDENTE a rede de energia

elétrica poderd ser aérea. ACONCESSIONARIA também sera responsavel pela
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expansao da rede de energia elétrica para ligacdo no ponto de entrega da

EMPRESA DISTRIBUIDORA, em distdncias de até 90 (noventa) metros;

8.6.3. A CONCESSIONARIA devera operar e manter PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA ADICIONAIS oriundos da EXPANSAO DA REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA pela CONCESSIONARIA em conformidade com as
diretrizes e exigéncias detalhadas neste ANEXO, ao longo do PRAZO DA
CONCESSAO.

8.6.4. Os projetos para os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA ADICIONAIS oriundos
dos EXPANSAO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGCAO PUBLICA devem seguir

as diretrizes, especificagdes e procedimentos definidos nos capitulos 7.

8.6.5. Para as atividades de EXPANSAO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA, devera ser avaliado o melhor tragado evitando-se a supressdo de
cobertura vegetal. Caso seja inevitavel, deverdao ser seguidos os tramites

legais previstos para a atividade.

8.6.6.  Os projetos elaborados pela CONCESSIONARIA para EXPANSAO DA REDE
MUNICIPAL DE ILUMINAGAO PUBLICA para PONTOS DE ILUMINAGAO
PUBLICA EM VIAS PRINCIPAIS e PONTOS DE ILUMINAGAO PUBLICA EM
OUTRAS VIAS devem considerar uma distancia entre os postes de, no
minimo, 30 (trinta metros), exceto se solicitado pelo PODER CONCEDENTE
distancias inferiores. A CONCESSIONARIA também sera responsavel pela
implantacdo da rede de energia elétrica para ligagdo do PONTO DE
ILUMINACAO PUBLICA ao ponto de entrega da rede de energia elétrica da
EMPRESA DISTRIBUIDORA, através da instalacdo de rede subterranea.

8.6.7.  As LUMINARIAS utilizadas na execucio de EXPANSAO DA REDE MUNICIPAL
DE ILUMINACAO PUBLICA deverdo possuir eficiéncia minima de 130

lumens/watt.

8.7. Procedimentos para a solicitagdo da EXPANSAO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA:

8.7.1. Cabera ao PODER CONCEDENTE solicitar a EXPANSAO DA REDE MUNICIPAL
DE ILUMINACAO PUBLICA, conforme procedimento abaixo:
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i O PODER CONCEDENTE devera identificar, desde o inicio da FASE 0 os
locais onde deverd ser realizada a EXPANSAO DA REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA e indicar 8 CONCESSIONARIA os logradouros; ou

ii. A CONCESSIONARIA também poderd identificar, desde o inicio da FASE
0, os locais onde deverd ser proposta a realiza¢io da EXPANSAO DA
REDE  MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA. Caberd a
CONCESSIONARIA  encaminhar os logradouros ao PODER
CONCEDENTE, o qual devera valida-los e caso aprovado a proposta,
realizar as solicitagdes de EXPANSAO DA REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA em até 30 (trinta) dias. Caso o PODER
CONCEDENTE ndo retorne no prazo definido, a solicitacdo de
EXPANSAO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA sera
considerada aprovada, desde que respeitado o LIMITE MENSAL DE
COTA EXPANSAO. Eventual negativa do PODER CONCEDENTE quanto a
solicitacdo feita pela CONCESSIONARIA deverd ocorrer de forma
fundamentada, por escrito, e somente podera se basear na auséncia
de recursos publicos, no desrespeito ao LIMITE MENSAL DE COTA
EXPANSAO ou na inexisténcia de necessidade de EXPANSAO DA REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, considerando ja existir postes

no logradouro com distancia de, no minimo, 30 (trinta) metros.

iii. Os USUARIOS também poderdo abrir chamados para solicitar a
EXPANSAO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGCAO PUBLICA, através dos
meios previstos na cldusula 11.2, informando os logradouros em que
ela devera ser realizada. A referida solicitacdo devera ser encaminhada
pela CONCESSIONARIA ao PODER CONCEDENTE, observado o mesmo

tramite indicado no item 8.7.1 ii.

8.7.2. A CONCESSIONARIA deverd elaborar os projetos em até 60 (sessenta) dias
ap0s a solicitacdo do PODER CONCEDENTE para execugdo de EXPANSAO DA
REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA.

IMPLANTACAO DA ILUMINAGCAO ESPECIAL
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Visando a valorizacdo e o embelezamento por meio da iluminacdo de monumentos e

espacos publicos, deverdo ser realizados pela CONCESSIONARIA servicos de ILUMINACAO

ESPECIAL no MUNICIPIO.

9.2.

A seguir sdo apresentados o escopo e as diretrizes minimas necessdrias para a

execucdo dos servicos de ILUMINACAO ESPECIAL. Para execucdo da ILUMINACAO ESPECIAL, a

CONCESSIONARIA devera considerar todas as informac&es contidas neste capitulo.

9.3. PROJETOS DE ILUMINACAO ESPECIAL
9.3.1. A CONCESSIONARA devera realizar obras de instalagdo nos locais indicados
abaixo:
Ne Local Localizagao
PIE 1 Igreja Matriz de Maranguape (Nossa Senhora da Rua Domingos Facanha, 107 - Centro
Penha)
PIE 2 Secretaria Paroquial Rua Cel. Manuel Paula, 28 - Centro
PIE 3 Solar da Familia Correia Rua Cel. Manuel Paula, 40 - Centro
PIE 4 Prédio dos Vicentinos Rua Domingos Faganha, 171 - Centro
PIES Casa de Cultura Caplst[ano d,e Abreu (Antiga Rua Major Agostinho, 306 - Centro
Escola Sdo José)
PIE 6 Solar do Bonifacio Camara Rua Major Agostinho, 490 - Centro
PIE 7 Sociedade Artistica Maranguapense Rua Major Agostinho, 459 - Centro
PIE 8 Cadeia Publica (Museu Municipal) Rua Major Agostinho, 102 - Centro
PIE 9 Paldcio da Intendéncia (Prefeitura Municipal) Rua Major Agostinho, 406 - Centro
PIE 10 Igreja Sao Joao Batista Rua Amaro de Morais, 35 - Outra Banda
PIE 11 Maranguarte Praga Jodo Leite - Centro
PIE 12 Solar dos Sombra (Mercado Publico) Rua Jose Fernandes Vieira, 31 - Centro
. , . Rua Major Napoledo Lima, 899 -

PIE 13 Caixa D'agua - Guabiraba va Major Napo'eao Lima

Guabiraba

9.3.2. A CONCESSIONARA deverd utilizar os quantitativos dos respectivos

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS PROJETOS DE ILUMINAGAO ESPECIAL

(EMPIE), conforme indicado nas tabelas abaixo:
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Igreja Matriz Casa de
de - Solar Prédio Cult.ura Solar do | Sociedade Ca]de.ia PaIécioAda. Igreja Sao Solar dos Caixa
Codigo Equipamento Maranguape Secreta.rla da | dos Caplstrano.de Bonifacio | Artistica Publica Intend.enua Jodo Maranguarte Sombra D'égua -
(Nossa Paroquial Fam|I|.a Vicentinos Abreu (A~nt|ga Camara Maranguapense (Mus.e!J (Pref.el.tura Batista (I\{Ier.cado Guabiraba
Senhora da Correia Escola Sdo Municipal) | Municipal) Publico)
Penha) José)
EMPIEOL1 | Arandela de Uso Externo 18 3
EMPIEO2 Balizador 3000/4000K 7 2
EMPIEO2 Balizador RGB 5 7 12 6 8
EMPIEO3 Embutido de Solo 3000K
EMPIEO3 | Embutido de Solo 4000K 8 10
EMPIEO3 Embutido de Solo RGB
EMPIEO4 | LAmpada Decorativa 6
EMPIEOS Ladmpada de Uso Interno (Baixa Intensidade)
EMPIEO6 Ladmpada de Uso Interno (Alta Intensidade)
EMPIEO7 Lumindria Viaria de 33 a 50W
EMPIEO7 Lumindria Viaria de 51 a 67W
EMPIEO7 Lumindria Viaria de 68 a 97W
EMPIEO7 Lumindria Viaria de 98 a 137W
EMPIEO7 Lumindria Viaria de 138 a 180W
EMPIEO7 Lumindria Viaria de 181 a 239W
EMPIEO7 Lumindria Viaria de 240 a 350W
EMPIEO8 Poste Balizador
EMPIEO9 | Projetor RGB (Baixa Intensidade) 2 16 1 16 20 8 8
EMPIEO9 Projetor 3000/4000K (Baixa Intensidade) 1 2
EMPIELIO | Projetor 3000/4000K (Média Intensidade) 1
EMPIE1O | Projetor RGB (Média Intensidade) 4 3 4 4
EMPIE11 Projetor RGB (Alta Intensidade) 2
EMPIE11 Projetor 3000/4000K (Alta Intensidade)
EMPIE12 Projetor Linear 3000/4000K (Baixa Intensidade) 30 18
EMPIE12 Projetor Linear RGB (Baixa Intensidade) 1 2 12
EMPIE13 Projetor Linear 3000/4000K (Média Intensidade)
EMPIE13 Projetor Linear RGB (Média Intensidade)
EMPIE1S Projetor Linear 3000/4000K (Embutido)
EMPIE16 Projetor Subaquatico RGB
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Igreja Matriz Casa de
| | Cadei Palaciod Solar d )
de .. Solar Prédio cu t.ura Solar do | Sociedade ::’1 e.la @ aqu a. Igreja Sao olar dos Caixa
.- . Maranguape | Secretdria | da Capistrano de oo o Publica Intendéncia ~ Sombra ,,
Cédigo Equipamento X .| dos ' Bonifacio | Artistica . Jodo Maranguarte D'agua -
(Nossa Paroquial | Familia Vicentinos Abreu (Antiga Camara | Maranguapense (Museu (Prefeitura Batista (Mercado Guabiraba
Senhora da Correia Escola Sdo guap Municipal) | Municipal) Publico)
Penha) José)
EMPIE16 Projetor Subaquatico 3000K
EMPIE17 Brago
EMPIE18 Grade Antifurto
EMPIE19 Poste (até 6 metros)
EMPIE19 Poste (6 a 9 metros)
EMPIE19 Poste (acima de 9 metros)
EMPIEL9 Poste Decorativo 8
10 11 48 9 28 22 16 16 22 19 24 12 18
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Especificagdes de Equipamentos e Materiais

9.4.1.

Os EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS PROJETOS DE ILUMINAGAO

ESPECIAL (EMPIE) devem possuir minimamente as seguintes caracteristicas

técnicas:

EMPIEO1 (Arandela de Uso Externo): Equipamento de uso externo
utilizado com a finalidade de contribuir com a iluminacdo de fachadas e
passeios, usualmente em locais onde ndo sdo indicados a instalacdo de
elementos como postes ou projetores. Os requisitos minimos para este
equipamento sdo: tecnologia LED, Temperatura de Cor Correlata variavel
entre 3.000K e 4.000K, indice de reprodugado de cor (IRC) minima de 70 e

indice de prote¢dao minima equivalente IP66 e 1K10;

EMPIEO2 (Balizador): Equipamento de uso externo utilizado para
delimitar caminhos e orientar o observador, usualmente implantados
embutidos no solo ou em paredes. Os requisitos minimos para estes
equipamentos sdo: tecnologia LED, Temperatura de Cor Correlata
variavel entre 3.000K e 4.000K, indice de reproducdo de cor (IRC) minima

de 70 e indice protegdao minima equivalente IP67 e IK0S;

EMPIEO3 (Embutido de Solo): Equipamento de uso externo utilizado para
o destaque de fachadas, monumentos, elementos arbdreos entre outros.
Os requisitos minimos para estes equipamentos sdo: tecnologia LED,
compostos por corpo de aluminio e difusor em vidro temperado ou
policarbonato, de diferentes tipos de fotometria e angulos de abertura,
Temperatura de Cor Correlata variavel entre 3.000K, 4.000K e RGBW,
gue permitam controle e automacdo, com indice de reproducao de cor
(IRC) minimo de 70 e indice de prote¢do minima equivalente a IP67 e

IK10;

EMPIEO4 (Lumindria Decorativa): Equipamento de uso externo utilizado
implantado em trajetos pedonais, pragas, parques, entre outros. E
disposto em conjunto com estruturas de sustentacao de alturas variadas.
Os requisitos minimos para estes equipamentos sdo: tecnologia LED e em

atendimento a ABNT NBR 15129:2004, Temperatura de Cor Correlata
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varidvel entre 3.000K e 4.000K, indice de reproduc¢do de cor (IRC)

superior a 80 e indice de protecao minima equivalente a IP66 e IK10;

EMPIEOS (Lumindria de Uso Interno): Equipamento de uso interno,
utilizado para iluminacdo geral de ambientes internos ou protegidos de
equipamentos urbanos que tenham permeabilidade visual, a exemplo de
coretos e quiosques, ou que compdem a volumetria externa de
edificacdes, a exemplo de marquises e varandas. Os requisitos minimos
para estes equipamentos sdo: tecnologia LED, Temperatura de Cor
Correlata varidvel entre 3.000K e 4.000K, fluxo luminoso de até 4.500Im,
indice de reprodugdo de cor (IRC) minimo de 70 e indice protegdo minima

equivalente IP20;

EMPIEO6 (Lumindria de uso Interno de alta intensidade): Equipamento
de uso interno, utilizado para iluminagdo geral de ambientes internos ou
protegidos de equipamentos urbanos que tenham permeabilidade
visual, a exemplo de coretos e quiosques, ou que compdem a volumetria
externa de edificagBes, a exemplo de marquises e varandas. Possuem
morfologias variadas e sdo indicados como parte integrante dos postes
decorativos instalados em pragas e trajetos pedonais do Municipio. Os
requisitos minimos para estes equipamentos sdo: tecnologia LED, de
Temperatura de Cor Correlata variavel entre 3.000K e 4.000K, com fluxo
luminoso de 4.501Im a 10.000Im, com indice de reproducdo de cor (IRC)

minimo de 70 e indice prote¢ao minima equivalente 1P20;

EMPIEQ7 (Luminadria Vidria): Equipamento de uso externo utilizado para
a iluminagdo de vias publicas, estacionamentos, parques e pragas. Os
requisitos minimos para estes equipamentos sdo: tecnologia LED,
certificada na Portaria n2 62 do INMETRO, Temperatura de Cor Correlata
variavel entre 3.000K e 4.000K, que permitam controle e automacao,
indice de reproducdo de cor (IRC) minimo de 70 e indice de protecdo

minima equivalente a IP65 e IK0S;

EMPIEO8 (Poste Balizador): Equipamento de uso externo utilizado para
delimitar caminhos e orientar o observador, usualmente dispostos ao
longo de trajetos pedonais e jardins. Os requisitos minimos para estes

equipamentos sdo: estruturas compostas por aco ou aluminio de altura
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até 1.000mm com luminaria acoplada e suporte em piso, Temperatura
de Cor Correlata varidvel entre 3.000K e 4.000K, com indice de
reproducdo de cor (IRC) minimo de 70 e indice de prote¢do minima

equivalente a IP65;

EMPIEQ9 (Projetor de Baixa Intensidade): Equipamento de uso externo
utilizado para a iluminacdo de fachadas, equipamentos urbanos,
monumentos e elementos decorativos e arbdreos. Os requisitos minimos
para estes equipamentos sdo: tecnologia LED, compostos por corpo em
aluminio ou ago galvanizado, difusor em vidro temperado, policarbonato
ou acrilico, de diferentes tipos de fotometria e angulos de abertura,
Temperatura de Cor Correlata varidvel entre 3.000K, 4.000K e RGBW,
com fluxo luminoso de até 6.000lm, que permitam controle e
automacgdo, com indice de reproducdo de cor (IRC) minimo de 70 e indice

de protegdao minima equivalente a IP66 e IKOS;

EMPIELO (Projetor de Média Intensidade): Equipamento de uso externo
utilizado para a iluminacdo de fachadas, equipamentos urbanos,
monumentos e elementos decorativos e arbéreos. Os requisitos minimos
para estes equipamentos sao: tecnologia LED, compostos por corpo em
aluminio ou ago galvanizado, difusor em vidro temperado, policarbonato
ou acrilico, de diferentes tipos de fotometria e angulos de abertura,
Temperatura de Cor Correlata varidvel entre 3.000K, 4.000K e RGBW,
com fluxo luminoso variando entre 6.001Im a 25.000Im, que permitam
controle e automacgao, com indice de reprodugao de cor (IRC) minimo de

70 e indice de prote¢cdo minima equivalente a IP66 e IKOS;

EMPIE11 (Projetor de alta intensidade): Equipamento de uso externo
utilizado para a iluminacdo de fachadas, equipamentos urbanos,
monumentos e elementos decorativos e arbéreos. Os requisitos minimos
para estes equipamentos sdo: tecnologia LED, compostos por corpo em
aluminio ou aco galvanizado, difusor em vidro temperado, policarbonato
ou acrilico, de diferentes tipos de fotometria e angulos de abertura,
Temperatura de Cor Correlata varidvel entre 3.000K, 4.000K e RGBW,

com fluxo luminoso a partir de 25.001lm, que permitam controle e
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automacdo, com indice de reproducgdo de cor (IRC) minimo de 70 e indice

de protecdao minima equivalente a IP66 e IK08;

EMPIE12 (Projetor Linear de Baixa Intensidade): Equipamento linear de
uso externo utilizado para a iluminacdo de fachadas, equipamentos
urbanos, monumentos e elementos decorativos. Os requisitos minimos
para estes equipamentos sdo: tecnologia LED, compostos por corpo em
aluminio, difusor em vidro temperado, de diferentes tipos de fotometria
e angulos de abertura, Temperatura de Cor Correlata varidvel entre
3.000K e 4.000K, com fluxo luminoso de até 2.000lm, comprimento de
até 500mm, que permitam controle e automagdo, com indice de
reprodugdo de cor (IRC) minimo de 70 e indice de prote¢do minima

equivalente a IP66 e 1K08;

EMPIE13 (Projetor Linear de Média Intensidade): Equipamento linear de
uso externo utilizado para a ilumina¢do de fachadas, equipamentos
urbanos, monumentos e elementos decorativos. Os requisitos minimos
para estes equipamentos sao: tecnologia LED, compostos por corpo em
aluminio, difusor em vidro temperado, de diferentes tipos de fotometria
e angulos de abertura, Temperatura de Cor Correlata varidvel entre
3.000K e 4.000K, com fluxo luminoso de 2.001 a 7.500Im, comprimento
acima de 500mm, que permitam controle e automacdo, com indice de
reproducdo de cor (IRC) minimo de 70 e indice de protecdo minima

equivalente a IP66 e 1K08;

EMPIE14 (Projetor Linear Embutido de Baixa Intensidade): Equipamento
linear de uso externo, embutido no solo, utilizado para a iluminagao de
fachadas, equipamentos urbanos, monumentos e elementos decorativos
e arbdreos. Os requisitos minimos para estes equipamentos sado:
tecnologia LED, compostos por corpo em aluminio, difusor em vidro
temperado, de diferentes tipos de fotometria e dngulos de abertura,
Temperatura de Cor Correlata variavel entre 3.000K e 4.000K, com fluxo
luminoso de até 2.000lm, comprimento de até 500mm, que permitam
controle e automacdo, com indice de reproducdo de cor (IRC) minimo de

70 e indice de protecdo minima equivalente a IP67 e IK10;
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EMPIE15 (Projetor Linear Embutido de Média Intensidade): Equipamento
linear de uso externo, embutido no solo, utilizado para a iluminacdo de
fachadas, equipamentos urbanos, monumentos e elementos decorativos
e arbdreos. Os requisitos minimos para estes equipamentos sao:
tecnologia LED, compostos por corpo em aluminio, difusor em vidro
temperado, de diferentes tipos de fotometria e angulos de abertura,
Temperatura de Cor Correlata variavel entre 3.000K e 4.000K, com fluxo
luminoso de 2.001 a 7.500lm, comprimento acima de 500mm, que
permitam controle e automagdo, com indice de reprodugdo de cor (IRC)

minimo de 70 e indice de protegao minima equivalente a IP67 e IK10;

.EMPIE16 (Projetor Subaquatico): Equipamento de uso externo utilizado

com o intuito de valorizar equipamentos urbanos que exijam instala¢des
submersas a dgua. Os requisitos minimos para estes equipamentos sao:
tecnologia LED, que apresentem amplo espectro cromatico (RGB), que
permitam controle e automagao, com indice de reprodugdo de cor (IRC)

minimo de 70 e indice de prote¢ao minima equivalente a IP68 e IK10;

XVii.EMPIE17 (Brago): Acessério de uso externo utilizado como suporte de

XViil.

XiX.

lumindrias a uma determinada distancia do eixo da coluna. Os requisitos
minimos para estes equipamentos sdo: bragos para IP em acgo

galvanizado a fogo conforme ABNT NBR 6323:2016;

EMPIE18 (Grade Antifurto): Acessorio de uso externo utilizado como
protecdo contra a¢des de vandalismo. Os requisitos minimos para estes
equipamentos sdo: uso de gradis mimetizados na paisagem e que nao

comprometam os fachos luminosos dos equipamentos de IE;

EMPIE19 (Poste): Acessorio de uso externo utilizado como suporte para
lumindrias e projetores. Os requisitos minimos para estes equipamentos
sdo: postes retilineos com alturas e sistemas de fixagdo compativeis com
o uso e configuracdo do espaco urbano onde serdo instalados, e que

atendam as regulamentacGes dispostas na NBR-14744.

Diretrizes Gerais para ILUMINACAO ESPECIAL

9.5.1.

A ILUMINACAO ESPECIAL dos locais deverd levar em conta as caracteristicas

arquitetonicas, técnicas, construtivas, artisticas e histéricas que lhe
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conferem valor especial. Deverad, assim, ser respeitada a concepgdo original
do bem, no tocante as suas caracteristicas técnicas e plasticas, com o

objetivo de garantir sua integridade fisica.

A CONCESSIONARIA deverd realizar as intervengdes de ILUMINACAO
ESPECIAL nos locais do MUNICIPIO observando, para cada local, os seguintes

aspectos:

Estudo preliminar histdrico e estilistico, que oriente os projetistas em

relagdo aos pontos fundamentais a serem destacados;

Apreciagdo do bem cultural em todas as visadas existentes do

monumento;

Minimizacdo da interferéncia diurna e/ou noturna dos equipamentos de
ILUMINACAO ESPECIAL no bem cultural. A utilizacdo de equipamentos na
propria estrutura do bem devera ser pensada de modo a garantir que
nao se causem danos fisicos decorrentes de sua fixagdo e que fiquem
adequadamente mimetizados, ndo chamando para si indevida atencao.
O bem cultural devera ser valorizado pela luz e ndo ser um mero suporte
para destaque de equipamentos de iluminag¢do. O mesmo se aplica para
equipamentos previstos para seu entorno imediato, como para

equipamentos instalados em postes onde os mesmos cuidados deverao

ser observados.

Toda proposta de ILUMINACAO ESPECIAL deveré ser elaborada considerando
caracteristicas da ILUMINACAO PUBLICA em seu entorno, no tocante ao nivel
de iluminamento, a Temperatura de Cor Correlata, a reproducdo de cor e os
eventuais impactos de sua luz emanada ou sombreamento incidentes no
bem cultural. Se ocorrer inexisténcia da ILUMINACAO PUBLICA no entorno
do bem cultural, a CONCESSIONARIA deverd realizar a adequacdo do

ambiente, de forma a trazer seguranca e comodidade ao USUARIO.

O projeto de ILUMINACAO ESPECIAL devera ser elaborado com base no
projeto de ILUMINACAO PUBLICA, levando em conta os impactos que serdo
produzidos, sua interagdo ou influéncia mutua, fazendo com que os bens
culturais ndo sofram interferéncia indevida da ILUMINACAO PUBLICA, seja

pela incidéncia de luz ou pelo sombreamento gerado. A harmonia entre os
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niveis de iluminamento e as temperaturas de cor correlatas escolhidas
deverdo garantir o sucesso das propostas luminotécnicas e o equilibrio entre

a ILUMINAGAO PUBLICA e a ILUMINAGAO ESPECIAL.

A vegetacao existente poderd ser utilizada com o objetivo de mimetizar os
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA (postes, equipamentos auxiliares,
projetores, etc.), pelo que a presenca de elementos arbdreos no entorno ou
nas proximidades do bem cultural constitui-se em oportunidade de realizar
a insercdo de equipamentos de iluminagdo de modo discreto. E fundamental
gue seja observado o ciclo de manutengao dos elementos vegetais, pois,
dependendo do posicionamento dos equipamentos de iluminagdo, a
vegetagdo poderad vir rapidamente a se constituir em obstaculo a iluminagao,
devendo a CONCESSIONARIA considerar nos projetos o natural crescimento

da vegetacgdo e o periodo necessario para realiza¢do dos servigos de poda.

Caso a vegetacdo existente no entorno seja utilizada como elemento a ser
valorizado pela luz, com a fun¢do de ambientar ou contextualizar, um
cuidado especial devera ser dedicado a fauna e a flora existentes, de modo a
evitar danos de natureza ambiental causados pela ilumina¢do no tocante as
emissoes de radiacbes eletromagnéticas, bem como aos niveis de
iluminamento incidentes, tanto na vegetacdo quanto nas espécies animais

gue ali habitam.

9.6. Diretrizes para execug¢do da ILUMINACAO ESPECIAL

9.6.1.

Complementarmente as definicdes contidas neste capitulo 9, para
desenvolvimento dos projetos de ILUMINACAO ESPECIAL, a
CONCESSIONARIA deve considerar as diretrizes apresentadas nos itens 7.2.1

a7.2.5,7.3.1a7.3.9e7.5, salvo as seguintes excegoes:

i. O processo de aprovacdo descrito no item 7.2 também devera incluir,
complementarmente ao PODER CONCEDENTE, outros érgdos
relacionados & ILUMINACAO ESPECIAL, como 6rgdos de protecdo do
patrimonio histérico competente previstos na legislacdo ou apontados

pelo PODER CONCEDENTE;

ii. O prazo indicado no item 7.2.1 para aprovacdo do projeto sera de 60

(sessenta) dias;
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iii. A CONCESSIONARIA também deverd elaborar representacdo grafica com
visualizagdo da proposta de ILUMINAGCAO ESPECIAL para cada PROJETO
DE ILUMINACAO ESPECIAL.

9.6.2. A CONCESSIONARIA devera atentar quando da proposicdo da localizacdo dos

EMPIE, buscando solugdes frente as acdes de vandalismo;

9.6.3. Os postes a serem instalados para a ILUMINACAO ESPECIAL deve ter
dimensGes compativeis com o passeio, evitando causar transtorno aos

transeuntes;

9.6.4.  Apenas reutilizar materiais e equipamentos em condi¢des de uso e eficiéncia,
realizando a revisdo e/ou substituicdo, caso necessario, das conexdes com a

rede elétrica;

9.6.5.  Garantir ao longo de todo o PRAZO DA CONCESSAO a manutencdo e
operacdo de todos os equipamentos e dispositivos destinados a
ILUMINACAO ESPECIAL, realizando a substituicdo de qualquer componente

guando constatado o término de sua vida util de operagao.

10. IMPLANTAGAO DO SISTEMA DE TELEGESTAO

10.1. A CONCESSIONARIA devera implantar o SISTEMA DE TELEGESTAO nos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA localizados em VIAS COM TELEGESTAO, conforme disposi¢des e diretrizes

do capitulo 6.

10.2. A CONCESSIONARIA deverd implantar SISTEMA DE TELEGESTAO nos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA conforme os prazos estabelecidos no item 16 deste ANEXO. Para
implantacdo do SISTEMA DE TELEGESTAO, a CONCESSIONARIA deverd projetar a arquitetura de
rede do SISTEMA DE TELEGESTAO, considerando a topologia da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA e a tecnologia definida.

10.3. O SISTEMA DE TELEGESTAO devera ser composto por funcionalidades operacionais
minimas, plataforma para controle do SISTEMA DE TELEGESTAO, conectividade e dispositivos de
controle a serem instalados nos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA.

10.4. A CONCESSIONARIA devera implantar plataforma para controle do SISTEMA DE

TELEGESTAO que garanta minimamente:
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Operacao simultanea de multiplas telas de controle em diversas localidades, por
qualquer nivel de usuario a qualquer tempo, com funcionamento ininterrupto 24

(vinte e quatro) horas por dia;

Tecnologia confidvel de criptografia com um alto nivel de seguranca para as

operacoes do sistema em conformidade com as normas vigentes;

Armazenamento de dados, por redundancia, em pelo menos duas localidades
diferentes, para garantir que independentemente das adversidades naturais, a
confiabilidade do armazenamento e o resgate de informag¢des possa ser feito a
qualguer momento. A replicagdo de dados deverd ser instantanea e automatica,

permitindo acesso instantaneo a eles em caso de algum evento ou anomalia externa.

Atualizagdes de maneira remota e segura, instaladas automaticamente e sem causar

disturbios & operagdo do SISTEMA DE TELEGESTAO;

Ser compativel para incorporagao de tecnologias de iluminagdo abertas existentes

(incluindo tecnologia 0-10V, DALI, entre outras);

A plataforma para controle do SISTEMA DE TELEGESTAO deverd apresentar Interface
web amigavel, disponivel em idioma portugués, podendo ser visualizada a partir de
gualquer dispositivo com um navegador comum e deve permitir a integracdo com
outros sistemas. Deve ser possivel gerar relatdrios de dados histdricos referentes as

falhas, ocorréncias e medic¢des, podendo ser exportados em arquivos;

Agrupamento de LUMINARIAS em multiplos de grupos, permitindo sobreposi¢do e

consulta de grupos;
Configuragdo de programas e rotinas para controle, monitoramento e consulta;

Identificacdo dos tipos de falhas nas LUMINARIAS (como apagada ou acesa, fora dos
horarios de operacao), sendo a visualizacdo de tais falhas automaticas e em tempo

real;

Registro, atualizacdo e manutencdo do histdrico, dos seguintes parametros para
cada PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA: Estado do Telecomando (online, off-line,
avisos e erros); Estado da LUMINARIA (ligada, desligada, alertas e erros); Tensdo
entrada (V); Corrente (A); Poténcia ativa (W); Fator de poténcia; Tempo de operacdo

(tempo ligada/tempo desligada); Consumo de energia cumulativa (Wh). Deve
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permitir a programacao da frequéncia com que as informacdes sdo coletadas dos

pontos de iluminacao;

Xi. Registros automaticos das alteracdes de comportamentos das LUMINARIAS, e

momento de retorno ao funcionamento;

Xii. Geracdo de relatérios gerenciais que permitam visualizacdo de mapas digitais com
visualizacdo georreferenciada dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, gréficos e

demonstrativos;

xiii. Emitir alerta, em casos de identificacdo de falhas operacionais nos PONTOS DE
ILUMINAGCAO PUBLICA, através de ordem de servico com as informacdes necessarias

para analise pelas equipes de manutengao em campo.

10.5. A CONCESSIONARIA devera prover conectividade, garantindo a comunicacdo entre os
dispositivos de controle do SISTEMA DE TELEGESTAO instalados nos PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA, a plataforma para controle do SISTEMA DE TELEGESTAO e o CCO. A conectividade
dever estabelecer comunicag3o bidirecional de informacgdes entre os PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA com SISTEMA DE TELEGESTAO e o CCO, de forma a permitir que o CCO envie
informacdes de comando para os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA e que estes, por meio de
seus dispositivos de controle, enviem informacgées referentes ao estado operacional do PONTO

DE ILUMINAGAO PUBLICA.

10.6. Competirad 8 CONCESSIONARIA prover uma rede de conectividade que permita garantir
cobertura de dados em todos os PONTOS DE ILUMINAGCAO PUBLICA e funcionar em frequéncia

autorizada regulamentada pela ANATEL para esta natureza de servico.

10.7. O SISTEMA DE TELEGESTAO, de forma complementar as especificagdes previamente

indicadas, deve cumprir as seguintes especifica¢des:

i. Permitir o recebimento de controle individual ou em grupo para mensagens e

comandos de liga/desliga, de dimeriza¢do, calendarios de operacdo e sinal horario;

ii. Os dispositivos de campo deverdo ser controlados através do mesmo ambiente da

plataforma de telegestdo, independente da tecnologia adotada em campo;

iii. Comunicacdo em tempo real entre o PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA e o CCO, para

comunicacdo de falha;

iv. Capacidade de dimerizagdo entre 1% (um por cento) a 100% (cem por cento);
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V. Capacidade de ligar ou desligar a LUMINARIA remotamente e por meio de

programacao agendada ou direta.
Dimerizagao:

10.8.1. O SISTEMA DE TELEGESTAO deverd garantir o ajuste remoto do fluxo
luminoso em tempo real de cada LUMINARIA que conte com SISTEMA DE
TELEGESTAO.

10.8.2. 0O ajuste de fluxo luminoso nos PONTOS DE ILUMINAGCAO PUBLICA com
SISTEMA DE TELEGESTAO poderé ser aplicado pela CONCESSIONARIA a partir
das diretrizes a seguir, conforme a CLASSE DE ILUMINACAO do PONTO DE
ILUMINACAO PUBLICA e o horério do dia:

CLASSE DE Antes das Entre Entre Entre A partir
ILUMINAGCAO 22:00 22:00 e 00:00 e 04:00 e das 06:00

de Veiculos 00:00 04:00 06:00

V1 Vi V2 V2 V2 V1

V2 V2 V2 V3 V2 V2

V3 V3 V3 V4 V3 V3

V4 V4 \Z: V4 V4 V4

V5 V5 V5 V5 V5 V5

10.8.3. Apenas para fins da dimerizagdo, o controle dos requisitos luminotécnicos

serdo com base na CLASSE DE ILUMINACAO de Veiculos.

10.8.4. A CONCESSIONARIA podera utilizar da dimeriza¢io em relagdo a depreciacio
do fluxo luminoso da LUMINARIA, assegurando a manuteng3do dos niveis

minimos para os requisitos luminotécnicos.

10.8.5. Para qualquer ac¢do de dimerizacio, a CONCESSIONARIA deve assegurar o
atendimento dos requisitos luminotécnicos da CLASSE DE ILUMINACAO de
Veiculos conforme horario da dimerizacao aplicada, seguindo as diretrizes do

item 10.8.2.

IMPLANTAGCAO E OPERACIONALIZACAO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL
(cco)

CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL (CCO):
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O CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL (CCO), a ser implantado e operado

pela CONCESSIONARIA, deverd garantir o gerenciamento e controle

integrado de todos os SERVICOS prestados pela CONCESSIONARIA durante o

PRAZO DA CONCESSAO.

A CONCESSIONARIA devera:

Vi.

Providenciar local para a instalacdo do CCO (prdprio ou alugado) ,
atendendo a todos os requisitos de acessibilidade conforme ABNT NBR

9050:2020;

Disponibilizar todos os materiais, sistemas, equipamentos, bem como
m3o de obra, devidamente treinada pela CONCESSIONARIA, necessarios

ao desenvolvimento das atividades rotineiras de operagao do CCO;

Atender a todos os chamados de MANUTENCAO CORRETIVA, advindos
de cidaddos ou do PODER CONCEDENTE, por meio da operagdao da
Central de Atendimento da CONCESSIONARIA e disponibilizacio dos
CANAIS DE ATENDIMENTO previstos no item 11.2. A CONCESSIONARIA
podera optar pela subcontratacdo do servigo de operacao da Central de
Atendimento, desde que assegure o cumprimento de todas as normas e

requisitos previstos neste ANEXO;

Disponibilizar acesso integral e em tempo real ao PODER CONCEDENTE,
ao VERIFICADOR INDEPENDENTE e outros érgaos municipais autorizados
pelo PODER CONCEDENTE, aos dados do CCO, por meio de acesso ao
sistema e da emissdo de relatdrios dindmicos e em mapas temadticos,

para monitoramento e controle dos SERVICOS realizados;

Garantir a continuidade da operacgdo, por meio da instalacdo de sistema
de fornecimento ininterrupto de energia, quando da falta de
fornecimento de energia elétrica nas instalagbes do CCO, garantindo
funcionamento total dos equipamentos e sistemas da Central de

Atendimento, gestdo da operacdo e gestdo do SISTEMA DE TELEGESTAO;

Atualizar, de forma continua, durante o periodo da CONCESSAO, todos
0s equipamentos, sistemas e estrutura fisica do CCO, considerando o

perfil da vida util de cada tecnologia, contemplando o periodo de
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viii.

obsolescéncia e o indice de disponibilidade para uso de cada
equipamento (incluindo redundancia de equipamento sempre que

necessario);

Registrar no banco de dados do CCO as informacgées quanto aos servicos
executados para manuten¢do da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA, incluindo, mas n3o se limitando a: PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA impactados; equipe responsavel; motivo da manutencio;

atividade executada; status apds o atendimento; materiais envolvidos.

Armazenar, durante todo o PRAZO DA CONCESSAO, todos os bancos de
dados, informag¢des e documentagbes associadas a operagao do CCO,
devendo estes serem repassados ao PODER CONCEDENTE, em qualquer
tempo, quando solicitado pelo PODER CONCEDENTE g, integralmente, ao
final do CONTRATO.

11.2. CANAIS DE ATENDIMENTO:

11.2.1.

11.2.2.

A CONCESSIONARIA deverd implantar antes do inicio da FASE | e operar pelo

PRAZO DA CONCESSAO os seguintes CANAIS DE ATENDIMENTO aos

USUARIOS e ao PODER CONCEDENTE:

Os

Central de Atendimento (Call Center);

PORTAL ONLINE: portal desenvolvido pela CONCESSIONARIA para
abertura de chamados pelos USUARIOS de forma gratuita, e divulgagdo

de informacgdes previstas no item 15;

Aplicativo mével (smartphones ou tablets): com pelo menos os sistemas
operacionais Android e iOS e, com download gratuito na loja de

aplicativos do sistema operacional do dispositivo mével.

Atendimento presencial no MUNICIPIO, com funcionamento apenas em

horario comercial.

chamados recebidos pela CONCESSIONARIA pelos CANAIS DE

ATENDIMENTO deverdo ser registrados e encaminhados para as equipes de

manutencgao.
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11.2.3.

11.2.4.

11.2.5.

A CONCESSIONARIA devera disponibilizar um canal de atendimento direto
para o PODER CONCEDENTE, facilitando assim a captacao e distribuicdao dos
dados necessdrios a execucdo dos SERVICOS sob responsabilidade da
CONCESSIONARIA, bem como o atendimento das solicitagdes do PODER
CONCEDENTE.

De forma a garantir o recebimento, registro e encaminhamento de todos os
chamados, a CONCESSIONARIA deverd disponibilizar todos os materiais e
sistemas, bem como a mao de obra devidamente capacitada, em quantidade

adequada, conforme o turno e dia da semana.

i. Em se tratando de chamados para solicitar EXPANSAO DA REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, a CONCESSIONARIA devera
encaminhd-los ao PODER CONCEDENTE na forma da clausula 8.7.1 iii .

Com relagdo a Central de Atendimento (call center), a CONCESSIONARIA

devera:

i.  Garantir a operac¢do durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, por meio
da disponibilizagdo de um canal especifico de atendimento, garantido o
provimento de um ndmero cuja ligacdo seja gratuita (0800 ou um ramal

direto);
ii. Elaborar Scripts de Atendimento para os chamados mais frequentes;

iii. Propor e executar um plano alternativo para opera¢do da central de

atendimento caso haja alguma falha no sistema.

iv. No caso de atendimento automatizado (URA — Unidade de Resposta
Audivel), possuir obrigatoriamente a opc¢do de atendimento por

atendente humano.

Gestdo da Operacao:

11.3.1.

A gestdo da operacdo devera ser garantida por meio de sistema que garanta
o controle do processo de manutencdo e operag¢do da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA. O sistema deverd fazer a integracdo entre os
protocolos de manutencdo e operacdo de obras e os dados de controle da

frota e das equipes em campo para o monitoramento da execuc¢do de cada
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11.3.2.

11.3.3.

SERVICO. Devera gerar, controlar e distribuir as ordens de servigo para as

equipes, a partir do recebimento de chamados pelos CANAIS DE

ATENDIMENTO definidos no item 11.2.

A CONCESSIONARIA deve manter o histérico de registro dos chamados desde

a abertura até o fechamento do chamado, com a descricdo das atividades

desenvolvidas durante o processo e o prazo para resolucdo completa do

chamado.

S30 obrigacBes e responsabilidades da CONCESSIONARIA:

Vi.

Vii.

viii.

Resolucdo de todos os chamados de MANUTENCAO CORRETIVA e
EMERGENCIAL;

Gerenciamento da carga de trabalho de cada equipe;
Planejamento de rotas;
Documentagao em sistema das atividades de manutengao executadas;

Integra¢do com o sistema de gestdo de chamados implantado no CCO,
disponibilizando as informagGes necessarias para registro no sistema
operado no CCO, minimamente, do momento de ocorréncia de falhas
nos PONTOS DE ILUMINAGAO PUBLICA com SISTEMA DE TELEGESTAO e
mensuracdo do tempo para realizagio dos SERVICOS de MANUTENCAO
CORRETIVA nestes pontos;

Registro das ocorréncias de defeitos na REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA que podem ter origem (a) pelos CANAIS DE
ATENDIMENTO, (b) pela identificaggo em campo dos técnicos
responsaveis pela manutencdo, (c) pela indicacdio do SISTEMA DE

TELEGESTAO e (d) pelo PODER CONCEDENTE;

O tratamento de pendéncias na execugao dos SERVICOS ou de servicos
necessarios por outros orgdos publicos ou demais concessiondrias de
servicos publicos que prestem servicos na AREA DA CONCESSAO deverio

estar registradas nas ocorréncias;

Informacdes de desligamentos programados vindos da EMPRESA

DISTRIBUIDORA também devem ser registrados;
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ix. Na ocorréncia de qualquer incidente que envolva ativo de propriedade
da EMPRESA DISTRIBUIDORA, que impacte no funcionamento dos
SERVICOS, a CONCESSIONARIA  deverd notificar a EMPRESA
DISTRIBUIDORA para que a mesma tome as acles necessdrias e
comunicar ao PODER CONCEDENTE;

X. Registrar Boletim de Ocorréncia em razdo de furtos e vandalismo na
REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA.

11.4. Gestdo do Consumo de Energia Elétrica

11.4.1. S3o obrigacdes da CONCESSIONARIA:

Realizar o gerenciamento do consumo de energia elétrica da REDE
MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, acompanhando a eficiéncia
energética a partir da MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO;

Determinar o consumo de energia estimado com base na carga instalada
dos PONTOS DE ILUMINAGAO PUBLICA e no tempo de operacio previsto
em Resolugdo vigente da ANEEL. Nos pontos equipados com SISTEMA DE
TELEGESTAO, devera ser possivel realizar a comparagdo entre o consumo

estimado e o consumo medido pelo SISTEMA DE TELEGESTAO;

11.5. Seguranca da informacao

11.5.1. S3o obrigacdes da CONCESSIONARIA:

Contratar as solucdes de terceiros que se fizerem necessarias e manter
as melhores praticas de mercado para garantir que todos os operadores
humanos, sistemas, subsistemas, bancos de dados, equipamentos e
demais ativos ou itens de configuracdo e componentes diretos ou
indiretos da solu¢do sob administracio da CONCESSIONARIA estejam
protegidos contra acessos indevidos, invasdes e/ou ataques de qualquer

espécie, em conformidade as normas da série 1ISO 27000.

Avaliar continuamente se os produtos e servicos adquiridos de seus
fornecedores estdo atualizados e seguros e se ndo apresentam

vulnerabilidades conhecidas.
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Vii.

viii.
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Arcar com os prejuizos derivados de incidentes de seguranca da
informacao, em toda sua plenitude e alcance, nos termos da legislacao

aplicavel.

Comunicar ao PODER CONCEDENTE qualquer incidente envolvendo
seguranca da informacéo, tais como perda de dados, acesso e/ou coleta
indevido de dados, ataques digitais, deteccdo de virus ou identificacao

de vulnerabilidades em qualquer software ou equipamento utilizado.

Armazenar cépia (backups) dos bancos de dados do sistema, em padrdes
abertos ou de ampla e facil utilizagao, de forma redundante e fisicamente
isolada em relacdo a operacdo e aos servidores/sistema em nuvem
utilizados em produgdo. A CONCESSIONARIA é responsavel por qualquer
perda de dados, seja devido a falhas ou a ataques digitais, caso as copias

nao estejam disponiveis adequadamente.

Adotar medidas técnicas e organizacionais especificas para a protegdo de
dados pessoais, em conformidade com toda a legislacdo de protecdo de

dados pessoais aplicavel.

Coletar dados pessoais no ambito da CONCESSAO somente para os fins
especificos de melhoria e prestagio dos SERVICOS, atendendo os
principios da finalidade, adequacdo, necessidade, livre acesso pelos
titulares, qualidade dos dados, transparéncia, seguranga, prevengao, ndo

discriminacdo, responsabiliza¢do e prestacdao de contas.

Tratar sigilosamente todas as informacdes recebidas e/ou geradas, as
guais ndo podem ser copiadas, reproduzidas, publicadas, divulgadas de
qgualquer forma ou meio, a ndo ser para o PODER CONCEDENTE e para as
necessidades exclusivas dos trabalhos da CONCESSIONARIA, contidos no

presente, salvo em caso de demandas judiciais.

Manter uma rede de comunicacdo dedicada para o CCO e SISTEMA DE
TELEGESTAO. Os canais de comunica¢cdo devem ser exclusivos e n3o
devem ser compartilhados com a rede corporativa interna ou externa
(internet corporativa). Para pontos de contato entre as redes que sejam

estritamente necessarios, a CONCESSIONARIA dever4 utilizar tecnologias
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que garantam a protecdo e isolamento necessario entre as redes, como,

por exemplo, firewalls.

12. EXECUGAO DOS SERVICOS DE MANUTENGAO

12.1. A CONCESSIONARIA serd responsdvel pela manutengdo da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA, garantindo a execug¢do dos SERVICOS de MANUTENGCAO PREDITIVA,
PREVENTIVA, CORRETIVA e EMERGENCIAL, visando que a REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA desempenhe sua fun¢do e opere em condigdo normal, padronizada e segura a partir

doinicio da FASE I.

12.2. A CONCESSIONARIA devera executar os SERVICOS em conformidade com as diretrizes
previstas neste ANEXO e no CONTRATO, com o PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO (POM) e
com os procedimentos estabelecidos pela EMPRESA DISTRIBUIDORA em suas normas técnicas
para intervenc¢do na rede de alimentagao de energia elétrica. Também deve ser observado, no
que aplicavel, os termos dos contratos celebrados entre o PODER CONCEDENTE e a EMPRESA
DISTRIBUIDORA.

12.3. MANUTENCAO CORRETIVA
12.3.1. A MANUTENCAO CORRETIVA serd realizada mediante:
i Abertura de chamados pelos USUARIOS ou PODER CONCEDENTE;

ii. Identificagdo de irregularidades quando da realizagdo da MANUTENCAO
PREVENTIVA pela CONCESSIONARIA;

iii. Identificacdo de irregularidades nos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA
por meio do SISTEMA DE TELEGESTAO.

12.3.2. Os SERVICOS de MANUTENCAO CORRETIVA deverdo contemplar todos os
componentes e equipamentos da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA, incluindo SISTEMA DE TELEGESTAO e ILUMINACAO ESPECIAL. As
acdes de MANUTENCAO CORRETIVA que devem ser executadas pela
CONCESSIONARIA s3o, minimamente:
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Vi.

Vii.

viii.

Xi.

Xii.

xiii.

Substituicido de qualquer componente do PONTO DE ILUMINACAO
PUBLICA que apresente falha, problemas de funcionamento ou esteja

faltante (furto, por exemplo);

Supressdo, remocao e substituicdo de unidades, equipamentos e demais

materiais pertencentes 8 REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA;
Colocacdo de tampa em caixa de passagem;

Limpeza de caixa de passagem e adequagdo de suas conexdes;
Correcido de posi¢do de bracos e/ou LUMINARIAS;

Aterramento de postes da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA;

Identificacdo e eliminagdo de cargas elétricas clandestinas em redes
elétricas exclusivas da ILUMINACAO PUBLICA, com envio de notificagdo
ao PODER CONCEDENTE;

Fechamento de LUMINARIAS com tampa de vidro aberta;
Troca de tampa de vidro em LUMINARIAS com tampa quebrada;

Manobra de protec¢do de transformador (chave primaria) e do circuito de

alimentacao exclusivos da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA;

Recolocacdo da placa de identificacdo ou etiqueta do PONTO DE
ILUMINACAO PUBLICA;

Desobstrucio da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA e seus

componentes de objetos estranhos, sempre que constatados;

Realizacdo de demais servicos de ordem corretiva em equipamentos,

aparelhos e estruturas da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA.

12.4. MANUTENCAO EMERGENCIAL

12.4.1.

A CONCESSIONARIA deverd realizar agdes de MANUTENCAO EMERGENCIAL

quando estiver em risco a integridade fisica dos USUARIOS, trabalhadores

diretos ou indiretos, meio ambiente ou o patriménio do MUNICIPIO. Essas

acles devem ser atendidas de imediato, ou seja, configuram como acgGes

corretivas de pronto atendimento. Sao exemplos, desde que diretamente
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relacionados & REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, de situacdes

geradoras de agdes de MANUTENCAO EMERGENCIAL:

Vi.

Vii.

viii.

Xi.

Xii.

xiii.

Xiv.

XV.

abalroamentos ou queda de postes da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA;

quantidade superior a 3 (trés) PONTOS DE ILUMINACAO sequenciais

ligados na mesma rede e apagados;

fendbmenos atmosféricos, incluindo descargas atmosféricas em

equipamentos de ILUMINAGAO PUBLICA ou pessoas;
bragos e LUMINARIAS em iminéncia de queda;
caixas de passagem sem tampa;

vias ou passeios obstruidos com componentes dos PONTOS DE

ILUMINAGAO PUBLICA;

queda de arvore ou parte de vegetacdo em poste, braco, LUMINARIA ou

rede de energia elétrica;

gueda de ferramenta ou equipamento em trabalhador, transeunte ou

veiculo de tragao animal ou a motor;

gueda de equipamento de elevacdo de pessoas (Cesto aéreo ou Cesto

suspenso ou Cesto acoplado);

travamento ou avaria de equipamento de elevagao de pessoas em altura;
gueda de equipamento de elevacao de carga;

tombamento de carga, durante transporte;

queda de funciondrio direto ou indireto da CONCESSIONARIA durante

trabalho em altura;

pessoa dependurada em fiacdo elétrica da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA;

acidente de transito durante transporte de pessoas, materiais e

equipamentos;
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xvi.  choque elétrico em USUARIOS ou trabalhadores diretos ou indiretos da

CONCESSIONARIA;

XVii. soterramento de pessoa ou equipamento;

Xviii. situacdes externas como incéndios, movimentos sismicos e alagamentos.

12.4.2.

12.4.3.

12.4.4.

A CONCESSIONARIA devera priorizar os servicos de MANUTENCAO
EMERGENCIAL, imediatamente apds o recebimento da solicitacao,
deslocando o veiculo e equipe mais préximos do local de ocorréncia,
independentemente da rota, jornada de trabalho e servigos programados

para o dia.

Em situacdes que demandam servicos de MANUTENCAO EMERGENCIAL, a
CONCESSIONARIA deverd sinalizar e isolar o local de risco. Em casos em que
a equipe deslocada para execugao do servico ndo conseguir solucionar ou
eliminar o risco, devera ser solicitado a equipe de manutengao apropriada,
mantendo um funciondrio de prontiddo no local a espera da equipe

especializada.

A CONCESSIONARIA devera comunicar ao PODER CONCEDENTE a execucio
do servico de MANUTENCAO EMERGENCIAL imediatamente. Dever4 ter sua
prestacdo assegurada durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias
por semana, ininterruptamente, devendo a CONCESSIONARIA, para tanto,
dispor de equipes minimas para atender as demandas existentes e os prazos
de atendimento definidos, munidas de canais de comunicacdo e de

funcionamento em tempo real.

Prazos para execugdo dos servicos de MANUTENCAO CORRETIVA e EMERGENCIAL

125.1. Os prazos maximos de atendimento e resolucdo dos servicos de
MANUTENGAO CORRETIVA e EMERGENCIAL s3o indicados na tabela a seguir:
Tipo de Atendimento Temp.o para
atendimento
Atendimento de chamados nas VIAS PRINCIPAIS Em até 24 horas
Atendimento de chamados em AREAS ESPECIAIS Em até 24 horas
Atendimento de chamados nas OUTRAS VIAS Em até 48 horas
Atendimento de chamados na Zona Rural Em até 72 horas
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Tempo para
Tipo de Atendimento p. P
atendimento

ILUMINAGAO ESPECIAL Em até 48 horas

Atendimento de MANUTENCAO EMERGENCIAL Em até 06 horas

12.5.2. Aspectos considerados em relacdo aos prazos de atendimento:

As vias na Zona Rural s30 em areas do MUNICIPIO fora da Zona Urbana e

fora da Sede dos Distritos do MUNICIPIO.

Para cumprimento dos tempos de atendimento definidos para execugao
dos servicos de MANUTENGCAO CORRETIVA e EMERGENCIAL, o prazo serd
contabilizado a partir do momento de recebimento do chamado pelos
CANAIS DE ATENDIMENTO, identificagdo pelo SISTEMA DE TELEGESTAO
ou apontamento pela ronda motorizada, via MANUTENCAO
PREVENTIVA. No caso de identificagdo simultanea pelo SISTEMA DE
TELEGESTAO e abertura de chamado, o prazo serd contabilizado a partir
da informacgdo de maior antecedéncia. O prazo sera contabilizado até a

conclusdo dos servicos de MANUTENCAO CORRETIVA ou EMERGENCIAL.

Nos casos em que seja necessaria uma liberacdo prévia por parte da
ORGAO DE TRANSITO MUNICIPAL ou da EMPRESA DISTRIBUIDORA, o
prazo entre a notificacio da CONCESSIONARIA ao ente responsavel
(ORGAO DE TRANSITO MUNICIPAL ou EMPRESA DISTRIBUIDORA) e o
recebimento da autorizagdo para atuagdo da CONCESSIONARIA n3o sera

contabilizado.

Quando a execugdo de quaisquer servicos de manutencao depender de
acdes da EMPRESA DISTRIBUIDORA, a CONCESSIONARIA deverd (i)
identificar as acGes que dependem da EMPRESA DISTRIBUIDORA,; (ii)
aciona-la; e (iii) acompanhar os prazos de execugdo das corregées e
manter o PODER CONCEDENTE informado sobre a alteracao de qualquer

status desse processo.

MANUTENCAO PREVENTIVA
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12.6.1.

12.6.2.

As atividades de  MANUTENCAO PREVENTIVA  compreendem
acdes/intervencdes programadas, periddicas, sistematicas e bem definidas
com o objetivo de elevar a probabilidade de os PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA operarem dentro da vida util esperada e evitar falhas no sistema,
desgastes dos equipamentos, reclamacdes dos USUARIOS ou solicitagdes do
PODER CONCEDENTE. As acdes preventivas tomam por base intervalos de
tempo pré-determinados e/ou condicbes pré-estabelecidas de

funcionamento eventualmente inadequadas.

Com relagdo a verificagdo das condi¢des gerais na REDE MUNICIPAL DE

ILUMINAGAO PUBLICA, a CONCESSIONARIA devera:

i. Realizar inspeg3o visual em todos os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA

n3o contemplados pelo SISTEMA DE TELEGESTAO, com periodicidade

nao superior a 15 dias, visando detectar falhas nos equipamentos e

estado de conservagdo. Para os PONTOS DE ILUMINAGCAO PUBLICA com

SISTEMA DE TELEGESTAO, a inspecdo visual deverd ocorrer com

periodicidade n3o superior a 90 dias.

ii. Observar e registrar, quando da verificagdo visual nos PONTOS DE

ILUMINACAO PUBLICA, ao menos os seguintes itens:

a. Quantidade de lampadas apagadas, acesas durante o dia ou com
falhas;

b. Existéncia de arvores interferindo na qualidade da iluminagao;

c. Poste fora do prumo, abalroado, faltante ou sem o condutor de
aterramento;

d. LUMINARIA faltante ou compartimento aberto;

e. Braco ou suporte fora de posicdo;

f. Caixa de passagem com tampa quebrada ou faltante;

g. Condic¢Oes inadequadas de luminosidade;

h. Necessidade de limpeza do conjunto dptico;
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i. Irregularidades que venham colocar em risco a seguranca dos

USUARIOS e funciondrios que operam nas redes.

iili. Executar a correcdo das irregularidades e panes no momento de sua

identificacdo, se possivel;

iv. Solicitar, via sistema de chamados, os servicos de MANUTENCAO
CORRETIVA das irregularidades e panes ndo solucionadas no momento

da identificagao.

12.6.3. Os SERVICOS de MANUTENCAO PREVENTIVA descritos a seguir devem ser
executados pela CONCESSIONARIA na REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA:

i. Monitorar via sistema, a partir do inicio da implantacdo do SISTEMA DE
TELEGESTAO, o estado de funcionamento dos PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA e dispositivos de campo e equipamentos do SISTEMA DE
TELEGESTAO, realizando a abertura de chamados de MANUTENCAO
CORRETIVA quando identificadas irregularidades:

a. Verificar a conectividade de todos os PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA aplicaveis ao SISTEMA DE TELEGESTAO, via sistema;

b. Verificar a disponibilidade do software do SISTEMA DE TELEGESTAO,
mantendo-o online em tempo integral, 24 (vinte e quatro) horas por

dia, 7 (sete) dias por semana.

ii. Executar a limpeza, pintura e lixamento de postes exclusivos de

ILUMINACAO PUBLICA, bragos e LUMINARIAS, incluindo minimamente:

a. Retirada de materiais colados aos equipamentos de ILUMINACAO

PUBLICA;

b. Aplicacdo de camada final de tinta e lixamento ou limpeza externa
das LUMINARIAS, quando necessario para garantir a exceléncia no

aspecto visual e estético.

iii. Realizar os seguintes servicos, apenas para os componentes da REDE

MUNICIPAL DE ILUMINAGAOQ PUBLICA:
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a. Manutencdo da rede subterranea:

e Verificar e adequar as conexdes nas caixas de passagem e da

tensdo da caixa;
e Inspecionar visualmente o estado fisico da tampa.
b. Inspecdo nos transformadores exclusivos:

e Inspecionar visualmente os terminais, isoladores, para-raios e

conexoes;

. Medir a resisténcia de terra do neutro e das tensdes fase-fase e

fase-neutro.
¢. Manutengdo dos quadros de comando de baixa tensao:

e Inspecionar visualmente os disjuntores, contatores e fusiveis,
chaves de comando, configuragbes e fungdes do relégio
astrondmico e do estado dos gabinetes (portas, interiores e

cadeado);
e  Medir a resisténcia de terra;
e Limpar todo o quadro de comando;
e  Medir a tensdo do principal barramento de alimentacg3o.

d. Identificar situagdes geradoras de agdes de MANUTENCAO
EMERGENCIAL, conforme item 12.4.1:

e |dentificacdo de locais de riscos de acidentes de veiculos;
e Identificacdo de locais de riscos de quedas de individuos arbdreos;

e Identificacdo de locais que possam apresentar dificuldades para a

execuc¢ao dos SERVICOS.
12.7. MANUTENCAO PREDITIVA

12.7.1. As atividades de MANUTENCAO PREDITIVA dever3o ser iniciadas apds o fim

da FASE Il e objetivam determinar o ponto étimo para execug¢do de SERVICOS
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de manutencdo/substituicdo nos equipamentos da REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA.

12.7.2. A CONCESSIONARIA devera executar, minimamente, as seguintes acdes de

MANUTENGAO PREDITIVA:

i. PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA com SISTEMA DE TELEGESTAO onde
tenham sido registradas ocorréncias de variacao significativa de tensao

fora dos limites previstos pela ANEEL.

ii. PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA onde a CONCESSIONARIA identificou
depreciagao do fluxo luminoso acima das especificages fornecidas pelo
fabricante. Para este acompanhamento, a CONCESSIONARIA pode
utilizar as medig¢des do SISTEMA DE MENSURACAO DE DESEMPENHO

referente a iluminancia média verificada em campo.

13. PODA DE ARVORES

13.1. O PODER CONCEDENTE serd responsavel pela execucdo dos servicos de PODA DE
ARVORES.

13.2. A CONCESSIONARIA serd responsavel por:

13.2.1. Identificar as situa¢des de interferéncia no fluxo luminoso em virtude da
arborizacdo urbana, quando da realizacgdo do CADASTRO BASE ou execugdo
de qualquer SERVICO na REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGAO PUBLICA,
incluindo, mas ndo se limitando, as atividades de MANUTENCAO CORRETIVA
e PREVENTIVA;

13.2.2. Em casos de verificagdo da existéncia de elementos arbdreos interferindo na
qualidade da ILUMINACAO PUBLICA, comunicar ao PODER CONCEDENTE ou

orgdo indicado por este para que o mesmo tome as a¢des necessarias.
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14. ESTRUTURA OPERACIONAL E ORGANIZACIONAL

14.1. As agdes da CONCESSIONARIA deverdo ser centralizadas no CENTRO DE CONTROLE
OPERACIONAL, no qual deverao ser direcionadas atuacdes de operacdo e manutenc¢ao por meio

do Sistema Central de Gerenciamento.

14.2. A CONCESSIONARIA deve dar conhecimento imediato ao PODER CONCEDENTE de todo
e qualquer fato que altere a execucdo do CONTRATO e cumprimento das obrigacbes nele

estabelecidas.

14.3. As especificagOes técnicas dos materiais e equipamentos necessarios para o exercicio
dos SERVICOS de operagdao e manutengdao, bem como sua evolugdo em fung¢do do
desenvolvimento natural das tecnologias, devem ser agregadas ao acervo técnico e fisico da
CONCESSIONARIA por sua prépria iniciativa ou por determinacdes legais, normativas e deste
CONTRATO. As especificacdes deverao ser embasadas em normas nacionais e internacionais,
com previsdo de todos os itens serem ensaiados em laboratdrios acreditados diretamente pelo
INMETRO ou por laboratdrios internacionais que integram acordos vigentes de acreditagdo

mutua com o INMETRO.

14.4. A CONCESSIONARIA deverd respeitar as normas e padrdes estabelecidos pela
EMPRESA DISTRIBUIDORA, detentora dos ativos de distribuicdao de energia elétrica.

14.5. A CONCESSIONARIA deverd observar as melhores praticas de mercado e as hormas a

seguir indicadas (e outras que vierem substitui-las e/ou atualiza-las):
i. ABNTNBR 5101:2018 — lluminag¢do Publica — Procedimento;
ii. ABNT NBR 5181:2013 — Sistemas de lluminagao de tuneis - Requisitos;
iii. ABNTNBR 15129:2012 — LUMINARIAS para iluminag3o publica — Requisitos particulares;
iv. ABNT NBR IEC 60598-1:2010 — LUMINARIAS Parte 1: Requisitos gerais e ensaios;
v. ABNT NBR IEC 60529:2017 — Graus de protecdo providos por invélucros (Cédigos IP);

vi. ABNT NBR IEC 62262:2015 — Graus de protegdo assegurados pelos invélucros de

equipamentos elétricos contra os impactos mecanicos externos (cédigo IK);
vii. ABNT NBR 14744:2001 — Postes de aco para iluminagao;

viii.  ABNT NBR 5410:2004 — Instala¢Oes Elétricas de Baixa tensao;
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Xi.

Xii.

xiii.

Xiv.

XV.

XVi.

XVii.

14.6.

ABNT NBR 8451:2020 — Postes de concreto armado e protendido para redes de

distribuicdo e de transmissao de energia elétrica;

ABNT NBR 5123:2016 - Relé fotoelétrico e tomada para iluminacdo - especificacao e

método de ensaio;

ABNT NBR 16026:2012 Dispositivo de Controle Eletrénico c.c. ou c.a. para modulo de LED

— Requisitos de Desempenho;

ABNT NBR IEC 61347-2-13:2020 — Dispositivo de controle de lampada Parte 2-13:
Requisitos particulares para dispositivos de controle eletronicos alimentados em c.c. ou

c.a. para os médulos de LED;

ABNT NBR IEC 61643-1:2007 — Dispositivos de Prote¢do Contra Surtos em Baixa Tensdo —
Parte 1: Dispositivos de protecdo conectados a sistemas de distribuicdo de energia de

baixa tensdo - Requisitos de desempenho e métodos de ensaio.

ABNT NBR 8182:2011 — Cabos de poténcia multiplexados autossustentados com isolagdo

extrudada de PE ou XLPE, para tensdes até 0,6/KV — Requisitos de desempenho;

ABNT NBR 7290:2016 — Cabos de controle comisola¢do de XLPE, EPR ou HEPR para tensées

até 1kv — Requisitos de desempenho;

ABNT NBR 15715:2020 — Sistemas de dutos corrugados de polietileno (PE) para

infraestrutura de cabos de energia e telecomunica¢des — Requisitos;
NBR 5111:1997 — Fios de cobre nu de segao circular para fins elétricos;
Equipes

14.6.1. A CONCESSIONARIA sera a responsdavel pelo estabelecimento de equipes
suficientes para execucdo dos SERVICOS operacionais demandados para a
REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, bem como por dimensionar o
guadro de profissionais necessario para atender aos requisitos de qualidade
e prazos exigidos, que deverdo possuir as qualificacGes, capacitacdes e
habilitacGes técnicas necessdrias para a pratica de suas atividades

profissionais.

14.6.2. A CONCESSIONARIA devera disponibilizar todos os equipamentos e

ferramentas necessarios as equipes, para prestacdo de SERVICOS de maneira
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eficiente, correta e segura, atendendo as normas de seguranca pertinentes.
Dentre essas ferramentas, estao os dispositivos méveis com acesso a rede de
dados, permitindo a visualizacdo do histérico de intervencdes dos PONTOS
DE ILUMINACAO PUBLICA. Todos os equipamentos e utensilios necessarios a

execucdo dos SERVICOS devem ser mantidos em perfeitas condi¢Ges de uso.

14.6.3. Todas as atuagGes das equipes de campo deverdo ser realizadas com garantia
de cumprimento de normas ambientais, de qualidade de seguranca e do

trabalho.

14.6.4. Todo o pessoal de campo envolvido na prestagdo dos SERVICOS devera estar
devidamente uniformizado, demonstrando cuidado com a apresentagdo
pessoal, asseio e higiene, portando, em todo momento, cracha de
identificacio com foto recente. E obrigacio da CONCESSIONARIA o
fornecimento dos uniformes, crachds e demais complementos para

presta¢do dos SERVICOS.
14.7. Gestdo de Frotas

14.7.1. A CONCESSIONARIA devera garantir veiculos a disposi¢do de suas equipes de
operacdo para execugdo de SERVICOS demandados pela REDE MUNICIPAL DE
ILUMINACAO PUBLICA. Devem ser fornecidos veiculos suficientes, de forma
gue eventuais necessidades de atua¢Ges concomitantes ndo tenham seus

prazos de execucdo afetados.

14.7.2. Adicionalmente, os veiculos deverdo respeitar as legislagdes vigentes,
incluindo restricdes previstas na legislacio do MUNICIPIO quanto a
circulagdo de determinados tipos de veiculos nas areas do MUNICIPIO,
apresentando requisitos minimos de seguranca para condutor, de
passageiros e terceiros. Todos os veiculos devem possuir, no minimo, seguro

contra danos a terceiros.

14.7.3. A CONCESSIONARIA devera instalar equipamento de rastreamento em todos
os veiculos, devidamente selados a prova de violagdes e dotado de recurso
de registro continuo de percurso. A CONCESSIONARIA devera fornecer
relatério, sempre que solicitado pelo PODER CONCEDENTE, informando o
percurso dos veiculos utilizados para os SERVICOS e fiscalizacdo,

devidamente identificados por veiculo e atividade.
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14.7.4. Os veiculos devem estar em perfeitas condicdes de funcionamento,
apresentacdo, asseio e seguranca. Os veiculos deverao estar identificados,
conforme o padrao de sinalizacdo de veiculos indicado pelo PODER

CONCEDENTE.
Unidade Operacional:

14.8.1. A CONCESSIONARIA devera apresentar unidade operacional com quantidade
de equipes suficientes para atendimentos aos prazos e requisitos do
CONTRATO, que devem estar munidas de equipamentos necessarios para

atuagdes na REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGCAO PUBLICA.

14.8.2. Devem ser contempladas na unidade as demais instalagdes necessarias ao
cumprimento de SERVICOS de operagdo, tais como almoxarifado, depésitos,
oficinas, estoques, entre outros. Ndo é obrigatério que tais instalagGes
adicionais sejam locadas nos mesmos ambientes que a unidade operacional,
mas deve ser garantida boa logistica, de forma que a agilidade na execugao

dos SERVICOS nado seja comprometida.

14.8.3. Manter planejamento de esquemas alternativos de trabalho e planos de
contingéncia para situagdes emergenciais no CCO e estruturas operacionais,
tais como: falta d’agua, energia elétrica, gds, quebra de equipamentos,
greves e outros, assegurando permanentemente a prestacao dos SERVICOS

do objeto do CONTRATO.

14.8.4. A CONCESSIONARIA é responsavel por todas as despesas de impressos,
formularios, energia elétrica, d4gua, gas, telefone, dentre outros, utilizados na

estrutura operacional necessarias para a execuc¢do dos SERVICOS.
Gestdo de Materiais

14.9.1. Para a gestdo dos materiais e equipamentos de ILUMINACAO PUBLICA,
cabera 3 CONCESSIONARIA efetuar o controle sobre as aquisi¢des, sobre os

materiais novos e sobre os retirados da rede.

14.9.2. Os materiais utilizados na execug¢do dos SERVICOS devem ser adquiridos pela
CONCESSIONARIA em conformidade com as especificagdes técnicas de

materiais definidas neste ANEXO e nas normas pertinentes. Todos os
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materiais necessarios a execucao dos SERVICOS devem ser viabilizados pela

CONCESSIONARIA.

14.9.3. Os materiais podem ser inspecionados a qualquer momento pelo PODER

CONCEDENTE, seja nos depésitos da CONCESSIONARIA, seja em campo.

14.9.4. A CONCESSIONARIA poderd reaproveitar os bracos, postes e suportes
retirados da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGCAO PUBLICA, sendo a
CONCESSIONARIA responsavel por averiguar as condi¢cdes mecanicas de
bracos e/ou suportes, antes de sua reutilizacdo, de forma a assegurar a

seguranca de sua nova instalagao.

14.9.5. A CONCESSIONARIA deve fornecer e manter nos locais das obras
relacionadas a execugao dos SERVICOS, placas, cavaletes de identificagdo e

outros tipos de sinalizacdo adequados, com dimensdes, dizeres e logotipos

no padrao do PODER CONCEDENTE.

14.9.6. Caberd & CONCESSIONARIA definir as politicas de estoque, bem como
politicas de suprimento para os itens bdsicos que serdo adotados ao longo
da CONCESSAO. Para isto, deverd ser desempenhada a gestdo de estoques,
abrangendo a segmentacdo das familias de materiais de ILUMINACAO
PUBLICA a serem estocados no almoxarifado da CONCESSIONARIA, defini¢do
de estoque minimo, estoque de seguranca, estoque maximo e pontos de
ressuprimento para suportar a operagao e manutencao dos PONTOS DE

ILUMINAGAO PUBLICA.

14.9.7. A CONCESSIONARIA serd responsavel por todos os procedimentos
relacionados a triagem, tratamento, reutilizacdo, descarte, transporte,
armazenagem, entre outros. Os procedimentos executados pela
CONCESSIONARIA, devem estar em consonancia com a legislacdo vigente a
respeito do tema, as Normas Brasileiras Regulamentadoras (NBR), portarias,

decretos e deliberagdes normativas ambientais em vigor.
14.10.  Estrutura Organizacional

14.10.1. A CONCESSIONARIA deverd estabelecer uma estrutura organizacional
suficiente para a presta¢do dos SERVICOS. Essa estrutura devera contemplar

aspectos executivos, administrativos, financeiros, operacionais e logisticos,
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bem como ser responsdvel pelos processos de prestacdao de SERVICOS por

parte da CONCESSIONARIA.

14.10.2. Servigos de logistica, recursos humanos e demais funcionalidades, no que
concerne a opera¢do da REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA,

também devem compor a estrutura por parte da CONCESSIONARIA.
15. PROCESSO DE TRANSPARENCIA DA PPP

15.1. A CONCESSIONARIA deverd disponibilizar, gerenciar e manter ativo, durante todo o
PRAZO DA CONCESSAO um PORTAL ONLINE para compartilhamento de informacdes, noticias e
documentos diretamente relacionados 8 CONCESSAO para o publico em geral. Todos os
documentos disponibilizados devem estar abertamente disponiveis para download sem

necessidade de cadastro ou registro prévio.

15.2. A CONCESSIONARIA devera divulgar e manter todo o histérico no PORTAL ONLINE,

minimamente os seguintes documentos em até 30 (trinta) dias apds a sua emissao:
i.  PLANO DE OPERAGAO E MANUTENGAO;
ii.  PLANO DE MODERNIZAGAO;
iii. Relatério Mensal de Execugdo dos SERVICOS;
iv. Relatério Trimestral de Desempenho;
v.  TERMOS DE ACEITE emitidos;

Vi. CONTRATO e seus ANEXOS;

vii. Termos Aditivos ao CONTRATO, bem como os estudos que embasaram cada Termo
Aditivo;
viii.  Contratos de ATIVIDADES RELACIONADAS, ressalvados os contratos que possuam

termos de confidencialidade;

ix. Contratos de FINANCIAMENTO, ressalvados os contratos que possuam termos de

confidencialidade;
x.  Divulgacio de POLITICA DE TRANSACOES COM PARTES RELACIONADAS;

Xi. Demonstracdes Financeiras/Contabeis da CONCESSIONARIA;
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xii.  Fotos e videos apresentando a evolucdo da MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO da
REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA, conforme descrito no item 15.4;

xiii. Cronograma com visualizacdo gréfica, conforme descrito no item 15.5;
Xiv. Contrato do VERIFICADOR INDEPENDENTE.

15.3. Nao serdo divulgados documentos em versdes preliminares que ainda irdo passar por
um processo de andlise e/ou validacdo do PODER CONCEDENTE, CONCESSIONARIA,
VERIFICADOR INDEPENDENTE ou outros 6rgaos.

15.4. A CONCESSIONARIA devera divulgar periodicamente materiais para aumentar a
promog3o do projeto e potencializar os beneficios da CONCESSAO para o MUNICIPIO e os
USUARIOS. A CONCESSIONARIA serd responsavel por todos os custos relacionados a producdo e

divulgacdo destes materiais. A divulgacdo se dara através de:
15.4.1. Fotografias:

i. Durante a FASE I, 10 (dez) novas fotografias para demonstrar que a
CONCESSIONARIA assumiu a responsabilidade dos SERVICOS, bem como
apresentar os CANAIS DE ATENDIMENTO definidos no item 11.2;

ii.  Durante a FASE Il, 10 (dez) novas fotografias para cada MARCO DA
CONCESSAO incluindo visualizagdes de antes e depois da ag¢do da

CONCESSIONARIA por meio de imagens aéreas e panoramicas;

iii. A partir do inicio da FASE Ill, 10 (dez) nova fotografias a cada 4 (quatro)
anos demonstrando a execu¢do e resultados de SERVICOS de
MANUTENGAO PREDITIVA, PREVENTIVA, CORRETIVA e EMERGENCIAL,
bem como da EXPANSAO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINACAO
PUBLICA.

15.4.2. Videos:

i.  Durante a FASE |, 1 (um) video para demonstrar que a CONCESSIONARIA
assumiu a responsabilidade dos SERVICOS, bem como apresentar os

CANAIS DE ATENDIMENTO definidos no item 11.2;
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ii. Durante a FASE Il, 1 (um) video para cada MARCO DA CONCESSAO

incluindo visualizacdes de antes e depois da acdo da CONCESSIONARIA

por meio de imagens aéreas e panoramicas;

iii. A partir do inicio da FASE Ill, 1 (um) novo video a cada 4 (quatro) anos

demonstrando a execucéo e resultados de SERVICOS de MANUTENCAO

PREDITIVA, PREVENTIVA, CORRETIVA e EMERGENCIAL, bem como da

EXPANSAO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAGAO PUBLICA.

15.4.2.1. Cada video deverd observar as seguintes diretrizes:

O roteiro elaborado pela CONCESSIONARIA deverd ser enviado
para aprovac¢ao prévia pelo PODER CONCEDENTE;

A CONCESSIONARIA deve disponibilizar o video com locucdo e
trilha musical, com livre acesso para veiculagdo nos canais de

comunicagdo préprios do PODER CONCEDENTE;

A locuc¢do do video deve ser em idioma portugués e apresentar

duas versdes, uma com legendas em portugués e outra em inglés;
Duracdo entre 1 (um) minuto e meio e 2 (dois) minutos e meio;

Incluir depoimentos dos USUARIOS com seu ponto de vista da

CONCESSAO e seus beneficios.

15.5. A CONCESSIONARIA deverd elaborar uma interface com visualizacdo gréafica

(dashboard) e disponibilizar para livre acesso pelos USUARIOS no PORTAL ONLINE da

CONCESSAO. O dashboard deve incluir, mas ndo se limitando, a:

15.5.1.

Até a conclusdo da FASE Il apresentar (i) comparativo entre o previsto no
PLANO DE MODERNIZACAO e o executado pela CONCESSIONARIA; (ii)
informacdes das LUMINARIAS instaladas nas vias do MUNICIPIO; (iii)
projecdo da reducdo do consumo de energia; (iv) quantitativo mensal de
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA apés a MODERNIZACAO E
EFICIENTIZACAO, quantidade do NUMERO DE PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA EM FAIXAS DE PEDESTRES E CICLOVIAS instalados mensalmente,
quantidade de PROJETOS DE ILUMINACAO ESPECIAL instalados

mensalmente; (v) proximas locais (vias, bairros, etc.) em que serdo
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executadas as atividades de MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO, préximos
locais em que serdo instalados o NUMERO DE PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA EM FAIXAS DE PEDESTRES E CICLOVIAS, préximos PROJETOS DE
ILUMINACAO ESPECIAL; (vi) acompanhamento do SISTEMA DE GESTAO
SOCIOAMBIENTAL. Estas informacdes devem ser atualizadas mensalmente

pela CONCESSIONARIA no PORTAL ONLINE.

15.5.2. A partir do inicio da FASE Ill, o dashboard também devera contemplar: (i)
resultados individuais para cada indicador do SISTEMA DE MENSURAGCAO DE
DESEMPENHO; (ii) quantidade de chamados de MANUTENCAO e seu status
de atendimento; (iii) valores financeiros recebidos pela CONCESSIONARIA,
com separac¢ao entre os diferentes tipos de valores previstos no MECANISMO
DE PAGAMENTO; (iv) iniciativas de ATIVIDADES RELACIONADAS em execugdo
pela CONCESSIONARIA; (v) quantitativo de PONTOS DE ILUMINAGAO
PUBLICA  ADICIONAIS instalados pela  CONCESSIONARIA;  (vi)
acompanhamento do SISTEMA DE GESTAO SOCIOAMBIENTAL. Estas
informagdes devem ser atualizadas trimestralmente pela CONCESSIONARIA

no PORTAL ONLINE.

16. PROCEDIMENTOS DE TERMOS DE ACEITE E DE VERIFICACAO

16.1. Apresentam-se a seguir os procedimentos para emissdao dos TERMOS DE ACEITE ao

longo do PRAZO DA CONCESSAO. O processo para emissdo de cada TERMO DE ACEITE sera:

16.1.1. A CONCESSIONARIA deve enviar notificagdo ao VERIFICADOR INDEPENDENTE
e PODER CONCEDENTE com 30 (trinta) dias de antecedéncia da data prevista
para conclusdo de todas as condi¢des necessarias para emissdo do TERMO
DE ACEITE. Caso a CONCESSIONARIA n3o informe com esta antecedéncia, o
prazo indicado no 16.1.3 serd acrescido em até 30 (trinta) dias, conforme

periodo de antecedéncia ndo cumprido;

16.1.1.1. No caso dos MARCOS DA CONCESSAO 1, 2 e 3, apds execucdo pela
CONCESSIONARIA de 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo
total referente a cada MARCO DA CONCESSAO, o VERIFICADOR
INDEPENDENTE devera realizar uma afericdo parcial, em carater

informativo para o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONARIA,
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16.1.2.

16.1.3.

16.1.4.

16.1.5.

seguindo as mesmas diretrizes definidas neste capitulo para cada

MARCO DA CONCESSAO.

Quando da conclusdo de todas as condi¢cdes necessdrias para emissao do
TERMO DE ACEITE, a CONCESSIONARIA deve enviar nova notificacdo ao
VERIFICADOR INDEPENDENTE e PODER CONCEDENTE;

16.1.2.1. Caso o TERMO DE ACEITE envolva a instalacdo de LUMINARIAS, a
CONCESSIONARIA devera apresentar documentos que comprovem

o atendimento aos requisitos do item 7.4

O VERIFICADOR INDEPENDENTE ird conduzir as atividades necessarias,
conforme critérios para cada TERMO DE ACEITE, e avaliar se todas as
especificagdes, diretrizes, atividades e outras exigéncias indicadas neste
ANEXO e no CONTRATO foram cumpridas pela CONCESSIONARIA. Ao final
deste prazo, o VERIFICADOR INDEPENDENTE deverd entregar um parecer
para emissdo do TERMO DE ACEITE (emitido ou ndo emitido). O prazo para
analise do VERIFICADOR INDEPENDENTE sera de:

i. 15 (quinze) dias para os seguintes TERMOS DE ACEITE: PLANO DE
OPERAGCAO E MANUTENGAO; PLANO DE MODERNIZAGAO; CADASTRO
BASE; operag3o; PLANO DE DESMOBILIZAGAO; PONTOS DE ILUMINAGAO
PUBLICA ADICIONAIS.

ii.  30(trinta) dias para os demais TERMOS DE ACEITE.

No caso de ndo emissio do TERMO DE ACEITE, o VERIFICADOR
INDEPENDENTE deve apresentar em seu parecer os itens ndo atendidos,
apresentando as justificativas e evidéncias necessarias que fundamentem a

ndo emissdo do TERMO DE ACEITE;

A CONCESSIONARIA deve realizar as alteragcdes necessarias e comecar um
novo processo para emissdo do TERMO DE ACEITE, iniciando pelo item
16.1.1. A CONCESSIONARIA sera responsavel pelos custos e atividades
necessarias para correcao das pendéncias apontadas sob sua
responsabilidade. O prazo para realizacdo das alteragcbes pela

CONCESSIONARIA sera de:

Pégina 98 de 116



J6); MARANGUAPE
8 PREFEITURA

i. 15 (quinze) dias para os seguintes TERMOS DE ACEITE: PLANO DE
OPERACAO E MANUTENCAO; PLANO DE MODERNIZACAO; operagdo;
PLANO DE DESMOBILIZACAO.

ii. 30 (trinta) dias para os demais TERMOS DE ACEITE.

16.1.6. Na hipdtese de ndo emissdo dos TERMOS DE ACEITE (i) DOS MARCOS |, Il ou
I, DA CONCESSAO e (ii) PONTOS DE ILUMINAGCAO PUBLICA ADICIONAIS, a
CONCESSIONARIA devera conduzir as analises necessarias para revisdo
completa de todos os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, n3o se limitando
apenas a alteracdo das informagdes dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA
verificados na amostra sorteada pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE.

16.1.7. Na nova analise para emissdo dos TERMOS DE ACEITE, o VERIFICADOR
INDEPENDENTE devera sortear nova amostra para verificagdo em campo,

seguindo os mesmos procedimentos aplicados na primeira verificacdo.

16.1.8. Os prazos definidos nos itens 16.1.3 e 16.1.5 deverdo ser aplicados
sucessivamente ao VERIFICADOR INDEPENDENTE e a CONCESSIONARIA,
respectivamente, caso o TERMO DE ACEITE n3do seja emitido, nos termos do

item 16.1.4.

16.1.9. Caso o prazo indicado no item 16.1.5 para o trabalho da CONCESSIONARIA
ndo seja suficiente para sanar todas as pendéncias, a CONCESSIONARIA
podera solicitar a extensdo deste prazo ao PODER CONCEDENTE, com a
devida justificativa. O PODER CONCEDENTE tera o prazo de 7 (sete) dias para
responder se aceita a solicitacio da CONCESSIONARIA para extens3o deste

prazo.

16.1.10. Caso o TERMO DE ACEITE seja relacionado a atividades da CONCESSIONARIA
com impacto nos seguros previstos em CONTRATO, a CONCESSIONARIA
deverd apresentar a comprovacado da contratagdo e/ou complementacdo dos
seguros atrelados ao respectivo TERMO DE ACEITE, nos termos do

CONTRATO.

16.1.11. No caso de auséncia do VERIFICADOR INDEPENDENTE, por motivo imputavel
ao PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONARIA podera conduzir os processos
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de afericdo para emissdao do TERMO DE ACEITE, enviando para aprovacao

pelo PODER CONCEDENTE.

Sem prejuizo do poder de fiscalizagdo do PODER CONCEDENTE, nos termos
do CONTRATO, caberd ao VERIFICADOR INDEPENDENTE a emissdo dos
TERMOS DE ACEITES.

Para os TERMOS DE ACEITES que indiguem afericdes em campo dos
requisitos luminotécnicos, como iluminancia e uniformidade, devem ser
seguidos os procedimentos definidos na Norma ABNT NBR 5101:2018 para
execuc¢do da atividade em campo. As medi¢des em campo dos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA serdo realizadas em condigdes de sigilo, sobre a
localizagdo, horario e datas das aferigbes sem que haja conhecimento prévio
por parte da CONCESSIONARIA. Apds a realizagdo das medigdes em campo,

as informagdes podem ser compartilhadas com a CONCESSIONARIA.

16.2. TERMO DE ACEITE do PLANO DE OPERAGCAO E MANUTENGAO:

16.2.1.

16.2.2.

Conforme PRAZO DO PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO, a
CONCESSIONARIA deverd apresentar ao PODER CONCEDENTE e ao
VERIFICADOR INDEPENDENTE, o PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO.

A analise do VERIFICADOR INDEPENDENTE, no prazo definido no 16.1.3, para
emissdo do TERMO DE ACEITE sera quanto ao atendimento dos requisitos
indicados no item 5 para o PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO e seus
Programas. De forma conjunta a andlise do VERIFICADOR INDEPENDENTE, o
PODER CONCEDENTE deverd validar e complementar as AREAS ESPECIAIS
indicadas pela CONCESSIONARIA.

i.  Nomaximo 5% (cinco por cento) dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA

podem estar, simultaneamente, classificados como AREAS ESPECIAIS;

ii. Caso o PODER CONCEDENTE ndo se manifeste no prazo definido no
16.1.3, as AREAS ESPECIAIS indicadas pela CONCESSIONARIA serdo

consideradas como aceitas;

iii.  Aolongo do PRAZO DA CONCESSAO, a cada 12 (doze) meses contados da
DATA DE EFICACIA, o PODER CONCEDENTE podera atualizar as AREAS

ESPECIAIS, respeitando o percentual indicado no item i.
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16.2.3. Uma vez emitido o TERMO DE ACEITE do PLANO DE OPERAGAO E

MANUTENCAO, o PLANO DE OPERACAO E MANUTENCAO aprovado passara a fazer

parte integrante do CONTRATO como ANEXO.

TERMO DE ACEITE do CADASTRO BASE:

16.3.1. Conforme PRAZO DO CADASTRO BASE, a CONCESSIONARIA devera

apresentar ao PODER CONCEDENTE e ao VERIFICADOR INDEPENDENTE, o
CADASTRO BASE.

16.3.1.1. Os PONTOS DE ILUMINAGCAO PUBLICA que serdo avaliados deverdo ser

definidos de forma aleatdria e aferidos em campo, pelo VERIFICADOR

INDEPENDENTE, no prazo definido no 16.1.3. O tamanho do lote sera

equivalente ao quantitativo total de PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA

registrados no CADASTRO BASE. Serdo sorteadas duas amostras individuais

para analise:

Campos principais (existéncia e poténcia): tamanho da amostra sera
conforme estabelecido na Norma ABNT NBR 5426:1985, nivel geral de
inspecdo 3 (trés) e plano de amostragem simples normal, sendo os

pontos sorteados dentro do universo da amostra ii.

Todos os campos: tamanho da amostra sera conforme estabelecido na
Norma ABNT NBR 5426:1985, nivel geral de inspecdo 2 (dois) e plano de

amostragem simples normal.

16.3.1.2. Para analise serad adotado o seguinte procedimento para cada amostra:

Campos principais (localizacdo e poténcia): serdo comparados os dados
do CADASTRO BASE em relagdo a informacdo verificada em campo para
localizagdo (item i do 3.6) e poténcia total (item k, doiii do 3.6), para cada
PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA da amostra. A amostra serd
considerada conforme apenas se 100% (cem por cento) das informagdes
verificadas para todos os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA estdo

corretas.

Todos os campos: serdo comparados os dados do CADASTRO BASE em
relacio a informacdo verificada em campo para todos os dados

registrados no CADASTRO BASE para cada PONTO DE ILUMINACAO
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PUBLICA da amostra. A amostra sera considerada conforme apenas se,
concomitantemente: (i) 100% (cem por cento) das informacdes sobre
localizagdo e poténcia total estdo corretadas; e (ii) no minimo 95%

(noventa e cinco) de todas as outras informacdes estdo corretadas.

16.3.1.3. O CADASTRO BASE sera considerado como conforme apenas se o resultado
tiver sido conforme para ambas as amostras (i e ii) verificadas pelo

VERIFICADOR INDEPENDENTE.

16.3.1.4. Na hipétese de nio conformidade do CADASTRO BASE, a CONCESSIONARIA
devera, no prazo definido no item 16.1.5, conduzir as analises necessarias
para revisdo completa do CADASTRO BASE, ndo se limitando apenas a
alteracdo das informagdes dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA
verificados nas amostras sorteada pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE.

16.3.1.5. Na hipétese de ndo conformidade do CADASTRO BASE, o VERIFICADOR
INDEPENDENTE devera sortear novas amostras para verificacdo in loco nos
moldes dos procedimentos previamente aplicados na primeira verificagao,
ap6s a realizagdo das alteragdes necessdrias pela CONCESSIONARIA em

relagdo ao CADASTRO BASE nao aprovado.
16.4. TERMO DE ACEITE da operacdo:

16.4.1. Conforme PRAZO DA OPERACAO, a CONCESSIONARIA deverd notificar o
PODER CONCEDENTE e o VERIFICADOR INDEPENDENTE da contratagdo das
apodlices de seguro exigidas no CONTRATO e da implanta¢cdo do CENTRO DE
CONTROLE OPERACIONAL (CCO), dos CANAIS DE ATENDIMENTO (item
11.2.1), do PORTAL ONLINE da CONCESSIONARIA (item 15) e do sistema de

Gestdo da Operacdo (item 11.3.1).

16.4.2. A andlise do VERIFICADOR INDEPENDENTE para emissdo do TERMO DE
ACEITE, no prazo definido no 16.1.3, serd quanto ao atendimento dos
requisitos indicados no CONTRATO para as apolices de seguro e dos itens

11.1,11.2.1, 11.3.1 e 15 deste ANEXO.

16.4.3. Para emissdo do TERMO DE ACEITE da operacio a CONCESSIONARIA deverd

atender, concomitantemente:
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Contratacdo das apdlices de seguro, considerando atendimento a todos

0s respectivos requisitos previstos no CONTRATO;

Implantagdo do CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL (CCO) conforme

requisitos previstos no item 11.1;

Todos os CANAIS DE ATENDIMENTO estdo operantes e disponiveis
conforme item 11.2.1, incluindo simulagdo com sucesso de abertura de

chamado para cada canal de atendimento;

iv. Sistema para Gestdo da Operagdo e manutengdo esta operante e pronto
para uso conforme item 11.3.1;

V. PORTAL ONLINE esta em operagdo conforme item 15, com acesso livre
pelos USUARIOS e se os documentos, conforme item 15.2, j& concluidos
foram divulgados;

Vi. Fotos e videos referentes a FASE | foram realizadas em conformidade aos

itens 15.4.1. i e 15.4.2. i, e divulgadas no PORTAL ONLINE.

TERMO DE ACEITE do PLANO DE MODERNIZAGAO (PM):

16.5.1. Em até 20 (vinte) dias contados da assinatura do inicio da FASE |, a
CONCESSIONARIA deverd apresentar o PLANO DE MODERNIZACAO ao PODER
CONCEDENTE e ao VERIFICADOR INDEPENDENTE.

16.5.2. A andlise do VERIFICADOR INDEPENDENTE para emissdo do TERMO DE
ACEITE, no prazo definido no 16.1.3, sera quanto ao atendimento dos requisitos
indicados no item 5 para o PLANO DE MODERNIZACAO e seus Programas. De forma
conjunta a andlise do VERIFICADOR INDEPENDENTE, o PODER CONCEDENTE devera
avaliar e validar os locais propostos pela CONCESSIONARIA para implantagdo do
NUMERO DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA EM FAIXAS DE PEDESTRES E
CICLOVIAS, e o cronograma apresentado para o cumprimento dos MARCOS DA
CONCESSAO, incluindo ordem dos locais e vias para as atividades de MODERNIZACAO
E EFICIENTIZACAO e ILUMINACAO ESPECIAL.

Caso o PODER CONCEDENTE ndo se manifeste no prazo definido no
16.1.3, os locais propostos pela CONCESSIONARIA para implantag¢do do
NUMERO DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA EM FAIXAS DE
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PEDESTRES E CICLOVIAS e o cronograma para cumprimento dos MARCOS

DA CONCESSAO serdo consideradas como aceitos;

O PODER CONCEDENTE podera propor alteracdes nos locais para
implantagio NUMERO DE PONTOS DE ILUMINAGAO PUBLICA EM FAIXAS
DE PEDESTRES E CICLOVIAS no prazo de até 120 (cento e vinte) dias antes
da data prevista, indicada no PLANO DE MODERNIZACAO, para
implantacdo da ILUMINACAO PUBLICA na FAIXA DE PEDESTRE ou
CICLOVIA.

Uma vez emitido o TERMO DE ACEITE do PLANO DE MODERNIZAGAO, o

PLANO DE MODERNIZAGCAO aprovado passard a fazer parte integrante do CONTRATO

como ANEXO.

TERMO DE ACEITE do MARCO | DA CONCESSAO

16.6.1.

Conforme PRAZO DO MARCO |, cabera & CONCESSIONARIA comprovar, para

cumprimento do MARCO | DA CONCESSAO:

Modernizagdo de 100% (cem por cento) dos PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA EM OUTRAS VIAS, através da instalacio de LUMINARIAS que
atendam aos requisitos luminotécnicos previstos no item 7.3 e as
especificagdes do item 7.4. Se as OUTRAS VIAS estiverem incluidas nas
VIAS COM TELEGESTAO, também deve ser instalado o SISTEMA DE
TELEGESTAO em todos os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA EM

OUTRAS VIAS, incluindo atendimento aos requisitos do item 10;

Percentual de Eficientizagdo dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA EM
OUTRAS VIAS menor ou igual a 100% (cem por cento), calculado

conforme a seguinte equagdo:

CcI1

PE1 =
(NO1 x CIM1)

Em que:

PE1 = Percentual de Eficientizacdo dos PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA EM OUTRAS VIAS;
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NO1=NUMERO OBSERVADO DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA EM
OUTRAS VIAS registrado no CADASTRO BASE;

CIM1 = Corresponde & CARGA INSTALADA MAXIMA DOS PONTOS DE
ILUMINAGAO PUBLICA EM OUTRAS VIAS;

CI1 = Corresponde a carga instalada total dos PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA EM OUTRAS VIAS, registrada no CADASTRO, incluindo a carga
e perdas de equipamentos auxiliares. Para cdlculo da carga instalada,
ndo devem ser considerados os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA
ADICIONAIS.

Os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA EM OUTRAS VIAS que serao avaliados
deverdo ser definidos de forma aleatéria e aferidos em campo, pelo
VERIFICADOR INDEPENDENTE, no prazo definido no 16.1.3. O tamanho do
lote serd equivalente ao quantitativo total de PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA EM OUTRAS VIAS registrados no CADASTRO. O tamanho da amostra
sera conforme estabelecido na Norma ABNT NBR 5426:1985, nivel geral de

inspecdo 2 (dois) e plano de amostragem simples normal.

Durante a afericdo em campo deverdo ser realizadas as medi¢Ges para cada
PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA EM OUTRAS VIAS da amostra seguindo as
mesmas diretrizes indicadas no ANEXO do SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO para todos os Indicadores do Indice de Adequagdo
Luminotécnica (IAL). Desta forma, serdo avaliados todos os requisitos
luminotécnicos previstos no item 7.3, como iluminancia e uniformidade, nas

vias de veiculos e de pedestres, e Temperatura de Cor Correlata (TCC).

16.6.3.1. Se as OUTRAS VIAS estiverem incluidas nas VIAS COM TELEGESTAO,
também devera ser avaliado em campo na mesma amostra do item
anterior, todos os Indicadores do indice de Disponibilidade da
Telegestdo (IDT). Desta forma, também serdo avaliadas todas as

especificacdes do SISTEMA DE TELEGESTAO previstas no item 10.

Para cada PONTO DE ILUMINAGAO PUBLICA EM OUTRAS VIAS ser
considerado como aceito deverdo ser atendidos integralmente todos os
Indicadores do indice de Adequacio Luminotécnica (IAL) para aquele PONTO
DE ILUMINACAO PUBLICA EM OUTRAS VIAS. A amostra em analise serd aceita
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para fins de emissdo do TERMO DE ACEITE considerando para o plano de

amostragem simples normal o NQA (Nivel de Qualidade Aceitdvel) de 1 (um).

16.6.4.1. Se as OUTRAS VIAS estiverem incluidas nas VIAS COM TELEGESTAO,

para o PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA EM OUTRAS VIAS ser
considerado como aceito, também deverdo ser atendidos
integralmente todos os Indicadores do indice de Disponibilidade da
Telegestdo (IDT), para aquele PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA EM
OUTRAS VIAS.

16.6.5. Para emissdo do TERMO DE ACEITE do MARCO | DA CONCESSAO a

CONCESSIONARIA devera atender, concomitantemente:

Moderniza¢do de 100% (cem por cento) dos PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA EM OUTRAS VIAS;

Percentual de Eficientizacdo dos PONTOS DE ILUMINAGCAO PUBLICA EM
OUTRAS VIAS menor ou igual a 100% (cem por cento);

Amostra aceita conforme procedimentos previamente detalhados neste

capitulo para o TERMO DE ACEITE do MARCO | DA CONCESSAO; e

Divulgacdo de fotos e videos, e atualizacdo do cronograma, conforme

itens 15.4.1.ii, 15.4.2.ii e 15.5.1, respectivamente.

16.7. TERMO DE ACEITE do MARCO Il DA CONCESSAO

16.7.1.  Conforme PRAZO DO MARCO Il, caberd 8 CONCESSIONARIA comprovar, para

cumprimento do MARCO Il DA CONCESSAO:

Moderniza¢do de 100% (cem por cento) dos PONTOS DE ILUMINAGCAO
PUBLICA EM VIAS PRINCIPAIS, através da instalagio de LUMINARIAS que
atendam aos requisitos luminotécnicos previstos no item 7.3 e as
especificagdes do item 7.4. Se as VIAS PRINCIPAIS estiverem incluidas nas
VIAS COM TELEGESTAO, também deve ser instalado o SISTEMA DE
TELEGESTAO em todos os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS

PRINCIPAIS, incluindo atendimento aos requisitos do item 10;
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ii. Percentual de Eficientizacdo dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA EM
VIAS PRINCIPAIS menor ou igual a 100% (cem por cento), calculado

conforme a seguinte equacao:

CI2

PE2 =
(NO2 x CIM2)

Em que:

PE2 = Percentual de Eficientizagdo dos PONTOS DE ILUMINAGCAO
PUBLICA EM VIAS PRINCIPAIS;

NO2 = NUMERO OBSERVADO DE PONTOS DE ILUMINAGAO PUBLICA
EM VIAS PRINCIPAIS registrado no CADASTRO BASE;

CIM2 = Corresponde & CARGA INSTALADA MAXIMA DOS PONTOS DE
ILUMINAGAO PUBLICA EM VIAS PRINCIPAIS;

CI2 = Corresponde a carga instalada total dos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS PRINCIPALIS, registrada no CADASTRO,
incluindo a carga e perdas de equipamentos auxiliares. Para célculo da
carga instalada, ndo devem ser considerados os PONTOS DE

ILUMINAGAO PUBLICA ADICIONAIS.

Os PONTOS DE ILUMINAGAO PUBLICA EM VIAS PRINCIPAIS que serdo
avaliados deverdo ser definidos de forma aleatdria e aferidos em campo,
pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, no prazo definido no 16.1.3. O tamanho
do lote sera equivalente ao quantitativo total de PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA EM VIAS PRINCIPAIS registrados no CADASTRO. O tamanho da
amostra sera conforme estabelecido na Norma ABNT NBR 5426:1985, nivel

geral de inspecdo 2 (dois) e plano de amostragem simples normal.

Durante a afericdo em campo deverdo ser realizadas as medi¢des para cada
PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS PRINCIPAIS da amostra seguindo
as mesmas diretrizes indicadas no ANEXO do SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO para todos os Indicadores do indice de Adequacdo
Luminotécnica (IAL). Desta forma, serdo avaliados todos os requisitos

luminotécnicos previstos no item 7.3, como iluminancia e uniformidade, nas
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vias de veiculos e de pedestres, e Temperatura de Cor Correlata (TCC).

16.7.3.1. Se as VIAS PRINCIPAIS estiverem incluidas nas VIAS COM
TELEGESTAO, também deverd ser avaliado em campo na mesma
amostra do item anterior, todos os Indicadores do indice de
Disponibilidade da Telegestdo (IDT). Desta forma, também serdo
avaliadas todas as especificacdes do SISTEMA DE TELEGESTAO

previstas no item 10.

16.7.4. Para cada PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS PRINCIPAIS ser
considerado como aceito deverdo ser atendidos integralmente todos os
Indicadores do indice de Adequagdo Luminotécnica (IAL) para aquele PONTO
DE ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS PRINCIPAIS. A amostra em andlise serd
aceita para fins de emissdao do TERMO DE ACEITE considerando para o plano
de amostragem simples normal o NQA (Nivel de Qualidade Aceitavel) de 1

(um).

16.7.4.1. Se as VIAS PRINCIPAIS estiverem incluidas nas VIAS COM
TELEGESTAO, para o PONTO DE ILUMINAGCAO PUBLICA EM VIAS
PRINCIPAIS ser considerado como aceito, também deverdo ser
atendidos integralmente todos os Indicadores do Indice de
Disponibilidade da Telegestdo (IDT), para aquele PONTO DE
ILUMINACAO PUBLICA EM VIAS PRINCIPALIS.

16.7.5. Para emissdo do TERMO DE ACEITE DO MARCO Il DA CONCESSAO a

CONCESSIONARIA deverd atender, concomitantemente:

i Modernizagdo de 100% (cem por cento) dos PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA EM VIAS PRINCIPAIS;

ii. Percentual de Eficientizagdo dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA EM
VIAS PRINCIPAIS menor ou igual a 100% (cem por cento);

iii. Amostra aceita conforme procedimentos previamente detalhados neste

capitulo para o TERMO DE ACEITE do MARCO Il DA CONCESSAO; e

iv. Divulgacdo de fotos e videos, e atualizacdo do cronograma, conforme

itens 15.4.1.ii, 15.4.2.ii e 15.5.1, respectivamente.
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16.8. TERMO DE ACEITE do MARCO Il DA CONCESSAO

16.8.1. Conforme PRAZO DO MARCO III, caberd & CONCESSIONARIA comprovar,
para cumprimento do MARCO |1l DA CONCESSAO:

i.  Implementaco de ILUMINACAO PUBLICA no NUMERO DE PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA EM FAIXAS DE PEDESTRES E CICLOVIAS.

16.8.2. Os PONTOS DE ILUMINAGCAO PUBLICA em FAIXAS DE PEDESTRES e CICLOVIAS
gue serdo avaliados deverao ser definidos de forma aleatdria e aferidos em
campo, pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, no prazo definido no 16.1.3. O
tamanho do lote serd equivalente ao quantitativo total de NUMERO DE
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA EM FAIXAS DE PEDESTRES E CICLOVIAS
registrados no CADASTRO. O tamanho da amostra serd conforme
estabelecido na Norma ABNT NBR 5426:1985, nivel geral de inspegdo 2 (dois)

e plano de amostragem simples normal.

16.8.3. Durante a afericdo em campo deverdo ser realizadas as medicGes para cada
PONTO DE ILUMINAGAO PUBLICA em FAIXAS DE PEDESTRES e CICLOVIAS da
amostra seguindo as mesmas diretrizes indicadas no ANEXO do SISTEMA DE
MENSURACAO DE DESEMPENHO para todos os Indicadores do Indice de
Adequacdo Luminotécnica (IAL). Desta forma, serdo avaliados todos os
requisitos luminotécnicos previstos no item 7.3, como iluminancia e
uniformidade, nas vias de veiculos e de pedestres, e Temperatura de Cor

Correlata (TCC).

16.8.4. Para que cada PONTO DE ILUMINAGAO PUBLICA em FAIXAS DE PEDESTRES e
CICLOVIAS possa ser considerado como aceito, todos os Indicadores do
indice de Adequagdo Luminotécnica (IAL) deverdo ser atendidos. A amostra
em analise serd aceita para fins de emissdo do TERMO DE ACEITE
considerando para o plano de amostragem simples normal o NQA (Nivel de

Qualidade Aceitavel) de 1 (um).

16.8.5. Para emissdo do TERMO DE ACEITE do MARCO Ill DA CONCESSAO a

CONCESSIONARIA devera atender, concomitantemente:
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i.  Implementagdo de ILUMINAGAO PUBLICA em 100% (cem por cento) do
NUMERO DE PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA EM FAIXAS DE
PEDESTRES E CICLOVIAS;

ii.  Amostra aceita conforme procedimentos previamente detalhados neste

capitulo para o TERMO DE ACEITE do MARCO Il DA CONCESSAOQ; e

iii. Divulgacdo de fotos e videos, e atualizagdo do cronograma, conforme

itens 15.4.1.ii, 15.4.2.ii e 15.5.1, respectivamente.
16.9. TERMO DE ACEITE do MARCO IV DA CONCESSAO

16.9.1. Conforme PRAZO DO MARCO IV, caberd 3 CONCESSIONARIA comprovar,
para cumprimento do MARCO IV DA CONCESSAO:

i Implantag¢do de todos os PROJETOS DE ILUMINACAO ESPECIAL, conforme

previsto no capitulo 9;

16.9.2. O VERIFICADOR INDEPENDENTE deverd verificar em campo todos os
PROJETOS DE ILUMINAGAO ESPECIAL, no prazo definido no 16.1.3. O
PROJETO DE ILUMINACAO ESPECIAL serd considerado conforme se o projeto,
incluindo os respectivos EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS PROJETOS
DE ILUMINACAO ESPECIAL (EMPIE), foram instalados de acordo com o
projeto aprovado pelo PODER CONCEDENTE para cada PROJETO DE
ILUMINACAO ESPECIAL. A CONCESSIONARIA devera apresentar licencas e
autoriza¢®es obtidas para implantacdo da ILUMINACAO ESPECIAL, quando

aplicavel.

16.9.3. Para emissdo do TERMO DE ACEITE do MARCO IV DA CONCESSAO a

CONCESSIONARIA deverd atender, concomitantemente:

i. Implementagdo de todos os PROJETOS DE ILUMINACAO ESPECIAL em

conformidade em conformidade com este ANEXO;

ii. Divulgacdo de fotos e videos, e atualizacdo do cronograma, conforme

itens 15.4.1.ii, 15.4.2.ii e 15.5.1, respectivamente.

16.10. Procedimentos para a emissdo do TERMO DE ACEITE dos PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA ADICIONAIS:
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16.10.1. A CONCESSIONARIA deveré notificar mensalmente ao PODER CONCEDENTE
e ao VERIFICADOR INDEPENDENTE, a ocorréncia dos seguintes eventos:

i Conclusdo pela CONCESSIONARIA da INSTALACAO DE PONTOS DE
ILUMINAGAO PUBLICA ADICIONAIS;

ii. Recebimento de notificagio para OPERACAO E MANUTENCAO DE
PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA ADICIONAIS apds implantacdo pelos
LOTEADORES

16.10.2. Os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA ADICIONAIS que serdo avaliados
deverdo ser definidos de forma aleatéria e aferidos em campo, pelo
VERIFICADOR INDEPENDENTE, no prazo definido no 16.1.3. O tamanho do
lote serd equivalente ao quantitativo total de PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA ADICIONAIS provenientes dos eventos citados no item 16.10.1 que
ocorreram no més de andlise. O tamanho da amostra sera conforme
estabelecido na Norma ABNT NBR 5426:1985, nivel geral de inspegdo 2 (dois)

e plano de amostragem simples normal.

16.10.3. Durante a afericdo em campo deverdo ser realizadas as medicGes para cada
PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA ADICIONAL da amostra seguindo as
mesmas diretrizes indicadas no ANEXO do SISTEMA DE MENSURACAO DE
DESEMPENHO para todos os Indicadores do Indice de Adequagdo
Luminotécnica (IAL). Desta forma, serdo avaliados todos os requisitos
luminotécnicos previstos no item 7.3 para o PONTO DE ILUMINACAO.
Também devera ser verificado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE se os

equipamentos instalados atendem aos requisitos dos itens 7.4 e 8.5.

16.10.3.1. Se o PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA ADICIONAL estiver
localizado em VIAS COM TELEGESTAO, também deverd ser avaliado
em campo na mesma amostra do item anterior, todos os
Indicadores do indice de Disponibilidade da Telegestdo (IDT). Desta
forma, também serdo avaliadas todas as especificagdes do

SISTEMA DE TELEGESTAO previstas no item 10.

16.10.4. Para cada PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA ADICIONAL ser considerado
como aceito deverdo ser atendidos integralmente todos os Indicadores do

indice de Adequacdo Luminotécnica (IAL) para aquele PONTO DE
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ILUMINACAO PUBLICA ADICIONAL, e atendidos os requisitos especificados
para cada equipamento. A amostra em andlise sera aceita para fins de
emissdao do TERMO DE ACEITE considerando para o plano de amostragem

simples normal o NQA (Nivel de Qualidade Aceitavel) de 1 (um).

16.10.4.1. Se o PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA ADICIONAL estiver
localizado em VIAS COM TELEGESTAO, para o PONTO DE
ILUMINACAO PUBLICA ADICIONAL ser considerado como aceito,
também deverao ser atendidos integralmente todos os Indicadores
do indice de Disponibilidade da Telegestdo (IDT), para aquele
PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA ADICIONAL.

16.10.5. Na hipdtese de ndo emissio do TERMO DE ACEITE, a CONCESSIONARIA
devera, no prazo definido no item 16.1.5, conduzir as analises necessarias
para revisdo completa dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA ADICIONAIS,
ndo se limitando apenas a alteracdao das informag¢des dos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA ADICIONAIS verificados na amostra sorteada pelo
VERIFICADOR INDEPENDENTE. No caso de PONTOS DE ILUMINAGAO PUBLICA
ADICIONAIS instalados por LOTEADORES, o LOTEADOR sera responsavel pela
revisdo completa dos PONTOS DE ILUMINAGCAO PUBLICA ADICIONAIS.

16.10.6. Na hipdtese de ndo emissdo do TERMO DE ACEITE, o VERIFICADOR
INDEPENDENTE devera sortear nova amostra para verificagdo em campo nos
moldes dos procedimentos previamente aplicados na primeira verificagao,
ap6s a realizacdo das alteragdes necessdrias pela CONCESSIONARIA em

relagdo aos PONTOS DE ILUMINAGAO PUBLICA ADICIONAIS.

16.10.7. Uma vez aprovado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, serd emitido o
TERMO DE ACEITE referentes aos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA
ADICIONAIS, e, de forma automatica, a CONCESSIONARIA deverad assumir
total responsabilidade pela operagdo e manutencdo dos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA ADICIONAIS até o término do CONTRATO, atendendo
a todos os requisitos luminotécnicos, parametros e exigéncias do CONTRATO

e seus ANEXOS.

16.11. TERMO DE ACEITE do PLANO DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL:
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Em até 2 (dois) anos antes do término do CONTRATO, a CONCESSIONARIA
deverd apresentar ao PODER CONCEDENTE e ao VERIFICADOR
INDEPENDENTE, o PLANO DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL.

A analise do VERIFICADOR INDEPENDENTE para emissao do TERMO DE
ACEITE, no prazo definido no 16.1.3, sera quanto ao atendimento dos
requisitos indicados no item 5.13 para o PLANO DE DESMOBILIZACAO
OPERACIONAL.

Uma vez emitido o TERMO DE ACEITE do PLANO DE DESMOBILIZAGCAO

OPERACIONAL, o PLANO DE DESMOBILIZAGAO OPERACIONAL aprovado passara a fazer

parte integrante do CONTRATO como ANEXO.

TERMO DE ACEITE da desmobilizagao operacional:

16.12.1.

No prazo de 6 (seis) meses antes da data prevista do término do CONTRATO,

o VERIFICADOR INDEPENDENTE deverd por meio de andlise amostral com duas

amostras distintas:

16.12.2.

i.  Verificar acuracidade das informagdes dos PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA no CADASTRO;

ii.  Verificar vida-util das LUMINARIAS a partir da data prevista para término
do CONTRATO.

A defini¢do dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA para composicdo das

amostras devera ser realizada de forma aleatéria pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE,

e deve respeitar as seguintes condicdes:

16.12.3.

i Conter PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA instalados em diferentes anos,
contemplando no minimo um PONTO DE ILUMINAGCAO PUBLICA
instalada em cada ano da CONCESSAO;

ii. A amostra também deve ter em sua composicdo PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA de diferentes CLASSES DE ILUMINACAO de

veiculos e pedestres;
iii.  Constar na amostra LUMINARIAS de diferentes modelos e poténcias.

Andlise quanto a conformidade das informacSes dos PONTOS DE

Péagina 113 de 116



ILUMINAGAO PUBLICA no CADASTRO.

16.12.3.1. Os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA que serdo avaliados
deverdo ser definidos de forma aleatdria e aferidos em campo, pelo
VERIFICADOR INDEPENDENTE, no prazo definido no 16.1.3. O
tamanho do lote sera equivalente ao quantitativo total de PONTOS
DE ILUMINAGCAO PUBLICA registrados no CADASTRO. O tamanho da
amostra sera conforme estabelecido na Norma ABNT NBR
5426:1985, nivel geral de inspecdo 3 (trés) e plano de amostragem

simples normal.

16.12.3.2. Para analise serdo comparados os dados do CADASTRO em
relacdo a informacgao verificada em campo para todos os dados
registrados no CADASTRO para cada PONTO DE ILUMINACAO
PUBLICA da amostra. A amostra serd considerada conforme apenas
se, concomitantemente: (i) 100% (cem por cento) das informagdes
sobre localizagdo e poténcia total estdo corretas; e (ii) no minimo
95% (noventa e cinco) de todas as outras informactes estdo

corretas.

16.12.3.3. Na hipotese de ndo conformidade do CADASTRO, a
CONCESSIONARIA deverd, no prazo definido no item 16.1.5,
conduzir as analises necessarias para revisdo completa do
CADASTRO, ndo se limitando apenas a alteracdo das informagdGes
referentes aos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA verificados nas
amostras sorteada pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE.

16.12.3.4. Na hipédtese de ndo conformidade do CADASTRO, o VERIFICADOR
INDEPENDENTE devera sortear nova amostra para verificacdo in
loco nos moldes dos procedimentos previamente aplicados na
primeira verificacdo, apds a realizacdo das alteragGes necessdrias

pela CONCESSIONARIA em relacdo ao CADASTRO n3o aprovado.

16.12.4. Andlise quanto a conformidade da vida util remanescente das LUMINARIAS
nos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA.

16.12.4.1. Os PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA que serdo avaliados

deverdo ser definidos de forma aleatdria pelo VERIFICADOR
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INDEPENDENTE. O tamanho do lote serd equivalente ao
quantitativo total de PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA
registrados no CADASTRO. O tamanho da amostra sera conforme
estabelecido na Norma ABNT NBR 5426:1985, nivel geral de

inspecdo 3 (trés) e plano de amostragem simples normal.

16.12.4.2. Paraandlise o VERIFICADOR INDEPENDENTE devera avaliar a vida
atil remanescente das LUMINARIAS de cada um dos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA da amostra, no prazo definido no 16.1.3. A
analise deve ser realizada através de verificagdo documental das
especificagdes técnicas das LUMINARIAS, com base na informagdo
dos ensaios laboratoriais acreditados pelo INMETRO quando da
certificacdo da LUMINARIA, conforme Portaria 62 do INMETRO, ou

outra que vier a substitui-la.

16.12.4.3. A amostra sera considerada conforme se 100% (cem por cento)
das LUMINARIAS estiverem conformes. Para a LUMINARIA ser
considerada como conforme, a vida Util remanescente devera ser,
no minimo, de 20 (vinte) meses a partir da data do término do

CONTRATO.

16.12.5. Na hipétese de n3o conformidade da amostra avaliada, a CONCESSIONARIA
devera, no prazo definido no item 16.1.5, conduzir as analises necessarias
para revisio completa dos PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA, incluindo a
substituicdo em campo das LUMINARIAS com vida Gtil remanescente abaixo
do exigido, n3o se limitando apenas aos dos PONTOS DE ILUMINACAO
PUBLICA verificados na amostra sorteada pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE.

16.12.6. Na hipdtese de ndao conformidade da amostra avaliada, o VERIFICADOR
INDEPENDENTE devera sortear nova amostra para verificagdo nos moldes
dos procedimentos previamente aplicados na primeira verificagdo, apds a
realizacdo das alteragdes necessarias pela CONCESSIONARIA em relagdo aos

PONTOS DE ILUMINACAO PUBLICA.

16.12.7. Todas as adequacdes e ajustes a serem realizados pela CONCESSIONARIA, em

casos de reprovacao, devem ser executadas antes do término do CONTRATO.
16.12.8. Para emissdo do TERMO DE ACEITE da desmobilizacdo operacional a

Pégina 115 de 116



TSR

o7 MARANGUAPE
i PREFEITURA

CONCESSIONARIA devera atender, concomitantemente:

Amostra aceita conforme procedimentos previamente detalhados no
item 16.12.3 sobre a conformidade das informag¢des dos PONTOS DE
ILUMINACAO PUBLICA no CADASTRO;

Amostra aceita conforme procedimentos previamente detalhados no
item 16.12.4 sobre a conformidade da vida util remanescente das

LUMINARIAS nos PONTOS DE ILUMINAGAO PUBLICA;

Execucdo integral do PLANO DE DESMOBILIZACAO OPERACIONAL pela
CONCESSIONARIA;

Remogdo pela CONCESSIONARIA, dos ativos relativos as ATIVIDADES
RELACIONADAS, caso o PODER CONCEDENTE n3o tenha interesse na

transferéncia dos ativos.
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