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Segue Para Bomba

 LUVA EDUTORA A CADA 6 METROS

CAP - 150 MM

CURVA DE 90º

VÁLVULA DE RETENÇÃO

NIPEL

REGISTRO DE GAVETA

UNIÃO

REDUçãO DE 50 PARA 40 MM

ADAPTADOR

Tubo Edutor - 40 mm 

Tubo de Revestimento - 150 mm 

Luva

ø4
0

Profundidade de 100 metros
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Planta Baixa

1

Tubos Rigidos

Comprimento Descrição Diâmetro

Tubo de Revestimento
50.00 Tubo de Revestimento 150.00 mm
Tubo Edutor
95.63 Tubo Edutor 40.00 mm
TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12
0.17 TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12 50.00 mm
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Detalhe do Poço

2
Vista 3D

3

Descrição das Cores:
Conexões de Água Fria

Quantidade

01

Descrição

CURVA DE 90º DE PVC, COM ROSCA - 40 mm  
VÁLVULA DE RETENÇÃO DE BRONZE, COM ROSCA FEMEA - 40 mm  01

01 ADAPTADOR PVC ROSCÁVEL 40mm LISO  
17 LUVA EDUTORA EM FERRO GALVANIZADO, ROSCÁVEL 40 mm

01 REGISTRO GAVETA AÇO GALVANIZADO 40 mm 
01 NIPEL FERRO GALV. ROSCA 40 mm
01 UNIÃO FERRO GALV. ROSCA FÊMEA 40 mm 
01 REDUÇÃO DE 50 X 40 MM - TUBULAÇÃO DE IRRIGAÇÃO 
01 CAP DE 150 mm 
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Projetando Soluções: conecte com o seu propósito

A2 (594x420)mm

PROPRIETÁRIO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DESENHO: DATA: ESCALA:

PRANCHA:

MUNICÍPIO:

PROPRIETÁRIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

ÁREAS DO PROJETO:

CNPJ:

Como indicadoMARÇO/2026

.

01/01
FELIPE

PLANTA BAIXA, DETALHES DO POÇO, BOMBAS E VISTA 3D

.

PROJETO PARA PERFURAÇÃO DE POÇO MISTO

TACARATU - PEPREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU 
10.106.243/0001-62

• Praça Antônio Victor Góes, 518, Centro – Iati- PE.

• (87) 9 9116-4549

• oeste.engenharia@outlook.com
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