
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2026 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 009/2026 

 
 
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o Município de Palmares/PE, torna pública a abertura 
da licitação na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, do tipo menor preço global, Pelo regime de 
Empreitada por Preço Unitário nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e da Lei Complementar n° 123/2006, 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. 
 
Recebimento das propostas até: 03/11/2026 às 08:00 (oito) horas (horário oficial de Brasília) 
Início da sessão de disputa de preços: 06/11/2026 às 09:00 (nove) horas (horário oficial de Brasília) 

Sistema eletrônico utilizado: Bolsa Nacional de Compras – BNC 
Endereço eletrônico do sistema: http://bnc.org.br/sistema/  
Dados para contato/ WhatsApp: BNC:  (42) 3026 4550 
Agente de Contratação: 
Tassila Kataryne 
Nascimento e Pereiral 
Gomes 

Protocolo de Pedidos Externos: 
https://palmares.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=5  

Fone: (81) 3662-2222 (Ramal 213)  
Endereço: Sede da Prefeitura dos Palmares, Sala da CPL, Av. Visconde do Rio Branco, 1368, São 
Sebastião, Palmares – PE. 
 
1. DO OBJETO.  
1.1.O objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E/OU 
ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO (Reforma do Campo 
de Futebol Ulissão) TRAVESSA COSTA MAIA – BAIRRO SÃO SEBASTIÃO NO 
MUNICÍPIO DOS PALMARES – PERNAMBUCO (SEE - Convênio de Cooperação Técnica 
e Financeira 17/2024 (52736075) SE 1400005192.000063/2023-51 ). 
1.2. O regime adotado será de empreitada por preço global, conforme especificações constantes no Projeto Básico 

de Engenharia – ANEXO III, que é parte integrante deste Edital.  

1.3 A licitação compõe-se de item único, conforme planilha orçamentária e especificações técnicas constantes do 

Projeto Básico de Engenharia - ANEXO III, sagrando-se vencedor o licitante que ofertar o menor preço global. 

1.4 O critério de julgamento adotado será o menor preço global, observadas as exigências contidas neste Edital e 

seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

 

2. DO TERMO DE CONTRATO.  
 
2.1. As regras referentes à execução contratação são as que constam no Termo de Contrato, ANEXO I 
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deste Edital. 

 

3. DO CREDENCIAMENTO.  
 
3.1 O credenciamento da empresa interessada em participar da concorrência, deverá ocorrer previamente na 

plataforma de licitações da Bolsa Nacional de Compras (BNC), mediante a apresentação de Termo de Adesão, 

devidamente assinado concordando com as cláusulas do 

3.2 Regulamento da BCN, disponível no endereço eletrônico www.bnc.org.br, no mínimo, 48 (quarenta e oito) 

horas antes do final da etapa estipulada para o cadastramento de propostas. 

3.3 Para fins de credenciamento, o licitante deverá declarar conhecimento e atendimento às exigências previstas 

no Edital, devendo igualmente estar representado por pessoa munida de poderes suficientes para a prática dos atos 

necessários para sua participação no certame. 

3.4 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante 

legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a esta licitação. 

3.5 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais na plataforma da Bolsa 

Nacional de Compras (BNC) e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 

proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se 

tornem desatualizados. 

3.6 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. 

3.7 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como 

firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, 

excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais 

danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

3.8 O licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no sistema por sua 

conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros. 

3.9 O licitante responde pela veracidade e pela exatidão das especificações dos bens e dos serviços ofertados, sendo 

responsável por quaisquer danos decorrentes da desconformidade do bem ou do serviço ofertado com as 

especificações contidas no Edital. 

3.10 É também de responsabilidade do licitante, observar e cumprir a legislação aplicável aos negócios realizados. 

4. DA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA:   
4.1 Poderão participar desta concorrência, interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta 

licitação, e que estejam com credenciamento regular na plataforma de licitações da Bolsa Nacional de Compras 
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(BNC). 

4.2 Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente; 

b) Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

c) Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e 

responder administrativa ou judicialmente; 

d) Que se enquadrem nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 14.133/2021; 

e) Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação 

(salvos os que se enquadarem nas Jurisprudencias sobre o assunto); 

f) Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

g) O autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a 

licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 

h) A empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto 

executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor 

de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, 

quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários; 

i) A pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação 

em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

j) Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil 

com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na 

licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou 

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 

k) Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 

1976, concorrendo entre si; 

l) Agente público do órgão ou entidade licitante; 

m) Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do 

órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de 

interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina 

a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021. 

4.3 Como condição de participação da concorrência, o licitante deverá preencher com SIM ou NÃO documento 

constante no ANEXO II deste Edital, relativo as declarações listadas abaixo, que deverá ser anexada na 

plataforma de licitações da BNC, no ato do cadastro da proposta financeira, nos itens de interesse: 
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a) Que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, estando apta a 

usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

b) Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

c) Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em 

conformidade com as exigências editalícias; 

d) Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores; 

e) Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor 

de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do art. 7º, XXXIII, da 

Constituição; 

f) Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 

2, de 16 de setembro de 2009; 

g) Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, 

observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal. 

4.4 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em 

lei e neste Edital. 

4.5 Nos termos do artigo 58 da Lei Federal n.º 14.133/2021, apresentar Garantia da Proposta, limitada a 1% 

(um inteiro por cento) do valor estimado do objeto da contratação, sob uma das modalidades previstas no 

parágrafo 1º do artigo 96 da Lei Federal n.º 14.133/2021 

 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:   
5.1 5.1. O envio da proposta e dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerão por meio de 

chave de acesso e senha. 

5.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, proposta com a descrição do 

objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, 

encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

5.3.1. O licitante vencedor deverá enviar os documentos complementares de habilitação no prazo de máximo de 2 

(duas) horas, após a solicitação da Agente de Contratação, sob pena de desclassificação, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital. 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, 

ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 

2006. 
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5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da 

Concorrencia, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta inserida no sistema; 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o 

que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 

disponibilizados para avaliação da Agente de Contratação e para acesso público após o encerramento do envio de 

lances. 

 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA:   
 

6.1 No prazo designado no preâmbulo deste edital, o licitante deverá preencher a proposta eletronica do sistema e 

poderá encaminhar, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta de preços expressos em moeda 

nacional, em algarismos hindu-arábico, até a data e hora marcadas para a sessão da Concorrencia. A Proposta de 

Preços Reformulada  do Licitante melhor classificado deverá conter obrigatoriamente, sob pena de desclassificação, 

os seguintes anexos: 

6.2 Planilha Orçamentária de preços proposto pela licitante, contendo os preços unitários e totais para todos os 

itens; 

a) Composição de custo unitário dos preços propostos em cada item da planilha discriminando todos os insumos 

utilizados, bem como seus valores, assinada pelo responsável técnico da empresa; 

b) Composição de custo do BDI, assinada pelo responsável técnico da empresa, descriminando os respectivos 

percentuais das informações dos itens e de cada subi-tem que o compõe; 

c) Composição detalhada dos Encargos Sociais, compatíveis com a proposta apresentada, assinada pelo 

responsável técnico da empresa; 

d) Composição detalhada do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas); 
6.1.1 Planilha de Orçamento dos Serviços : 

a. Planilha de Orçamento dos Serviços deste edital, deverá ser preenchida com discriminação de cada serviço, unidade 

de medida, quantidade, os preços unitários para todos os itens quantificados, assinada pelo responsável técnico da 

licitante, cujo nome, título e registro no CREA, deverá constar de maneira legível e clara, Lei Federal nº. 5.194/66 e 

Resolução nº. 218/73 – (CONFEA), sem rasuras, emendas ou entrelinhas; 
b. Nos preços propostos deverão estar inclusos mão-de-obra, fardamento, EPI’S, insumos, carga e descarga, despesas 

de execução, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, tributos, seguros e quaisquer outros encargos que 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

JO
S

É
 B

A
R

T
O

LO
M

E
U

 D
E

 A
LM

E
ID

A
 M

E
LO

 J
Ú

N
IO

R
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//p

al
m

ar
es

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/B
33

0-
7D

11
-8

F
E

1-
72

77
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 B
33

0-
7D

11
-8

F
E

1-
72

77



 

incidam ou venham a incidir sobre os serviços a serem executados, bem como as despesas de conservação dos 

mesmos até a entrega ao Município, nos termos previstos neste edital; 
c.  Os quantitativos, assim como a discriminação dos itens de serviços não poderão, sob hipótese nenhuma, serem 

alterados pela licitante, sob pena de desclassificação;  
d. Apresentar composição detalhada do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas); 
e. Apresentar Cronograma Físico Financeiro 
f. É obrigatória a cotação dos preços para todos os itens que compõem a Planilha de Orçamento dos Serviços, sendo 

desclassificada automaticamente a que não tiver cotação para todos eles; 
6.3 Composição de Custos Unitários de Serviço: 

a) Nos custos unitários deverá estar computada a Bonificação de Despesas Indiretas – BDI; 

b) A composição de custo deverá obedecer à legislação vigente e os dispositivos legais que regulam a matéria, cumprindo as 

determinações, prescrições normativas e orientações expedidas pelos Tribunais de Contas, respeitando os valores limites 

máximos determinados no acórdão N° 2622/13 do Tribunal de Contas da União (T.C.U); 

c) A composição de custos e BDI deverá representar fielmente a realidade dos serviços e serão avaliados pela engenharia da 

Secretaria Municipal de Infraestrutura, que a seu critério poderá impugnar os mesmos, caso não estejam de acordo com o 

solicitado;  

d) Composição detalhada dos Encargos Sociais, compatíveis com a proposta apresentada; 

e) A composição deverá ser apresentada em memorial descritivo de cálculo; 

f) Todas as laudas componentes do memorial deverão ser datadas e devidamente assinadas pelo representante legal da licitante 

e responsável técnico. 

g) As composições devem ser “preferencialmente” apresentadas no formato clássico constante em várias publicações técnicas 

e tabelas oficiais (TCPO, SEINFRA, SICRO, etc). Para tanto, a apresentação de outros formatos a critério do licitante, não 

serão motivos de desclassificação da proposta. 

Exemplo: 
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h) Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade das propostas, e caso persista 

o interesse da Administração, esta poderá solicitar a prorrogação da validade prevista no subitem anterior, por igual prazo. 

i) No caso de discordância entre os preços unitários e globais, prevalecerão os primeiros. No caso de discordância entre os 

valores numéricos e por extenso, prevalecerão os últimos, devendo a Comissão de Licitação proceder às correções necessárias. 

j) Para efeito de julgamento, não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, nem preço ou vantagem 

baseada nas ofertas dos demais licitante. 

6.4 As exigências constantes do subitem anterior deverão ser atendidas por intermédio de arquivo a ser anexado à proposta 

de preços nos moldes de funcionalidade do Sistema BNC por ocasião da formalização de preços pelo licitante participante. 

6.5 A não apresentação da exigência contida no item anterior 6.1 ensejará aplicação das sanções previstas no Edital, bem 

como na sua desclassificação. 

6.6 Não se admitirá proposta que apresente preço global ou unitário simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatível com 

os preços dos insumos e salários de mercado acrescido dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório desta 

licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem à materiais e instalações de propriedade do 

próprio licitante, para as quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneração; 

6.7 Não serão aceitos quaisquer adendos, acréscimos ou retificações às propostas após a sua apresentação e 
aceitabilidade; 

6.8 Após o encerramento da fase de lances, a arrematante deverá encaminhar obrigatoriamente a PROPOSTA 
READEQUADA, no prazo de 24 (Vinte e quatro) horas após o encerramento da disputa de lances dos itens, redigida 

em papel timbrado da licitante e EXCLUSIVAMENTE VIA SISTEMA, de forma clara e inequívoca, sem emendas, 

rasuras ou entrelinhas, em estrita observância às especificações contidas neste edital, assinada a última folha e rubricada 

nas demais pelo seu titular ou representante legal da licitante, devidamente identificado, nela constando, obrigatoriamente: 

a) Planilha Orçamentária de preços proposto pela licitante, contendo os preços unitários e totais para todos os itens; 
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b) Composição de custo unitário dos preços propostos em cada item da planilha discriminando todos os insumos utilizados, 

bem como seus valores, assinada pelo responsável técnico da empresa; 

c) Composição de custo do BDI, assinada pelo responsável técnico da empresa, descriminando os respectivos percentuais das 

informações dos itens e de cada subi-tem que o compõe; 

d) Composição detalhada dos Encargos Sociais, compatíveis com a pro-posta apresentada, assinada pelo responsável técnico 

da empresa; 

e) Composição detalhada do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas); 

6.9 A não apresentação da exigência contida no item anterior 6.6. ensejará aplicação das sanções previstas no Edital, bem 

como na sua desclassificação. 

6.10 Logo após o encerramento da sessão de disputa de lances será feita a aferição se consta a composição da planilha com a 

proposta de preços inicial da licitante arrematante. 

6.11 Deverão estar incluídos nos preços todos os custos da mão-de-obra, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, 

tributos, taxas, contribuições, transportes, fretes e quaisquer outros custos ou despesas que incidam sobre a prestação do 

objeto a ser contratado. 

6.12 Os preços finais (unitários e totais) ofertados não poderão ultrapassar os preços unitários e totais máximos fixados neste 

Edital. 

6.13 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste Edital, apresentarem preços inexequíveis, ou 

contiverem irregularidades insanáveis. 

6.14 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo 

como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

6.15 A validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão de abertura da 

Concorrencia, independentemente de declaração do licitante. 

6.16 O critério de aceitabilidade dos preços (unitário e global) propostos pelos licitantes será o de compatibilidade com os 

preços dos insumos e salários de mercado coerentes com a execução do objeto licitado, acrescido dos respectivos 

encargos sociais e benefícios e despesas indiretas (BDI). 

6.17 São considerados como limites máximos para os preços ofertados os seus correspondentes preços unitário e global 

constantes na Planilha de Orçamento de Serviços – elaborada pela Prefeitura Municipal, a qual integra o Edital. 

6.18 Serão DESCLASSIFICADAS as propostas comerciais que apresentarem preços unitário e global superiores aos seus 

correspondentes estabelecidos na Planilha de Orçamento de Serviços, que integra este edital. 

6.19 A análise e julgamento das propostas observarão o cumprimento, pelos licitantes, das exigências previstas neste Edital, 

e será procedido de acordo com o tipo da licitação – MENOR PREÇO GLOBAL, o qual será aferido em obediência ao 

seguinte CRITÉRIO: 

6.19.1 O valor global máximo admitido é de  R$ 11.076.708,50 (onze milhões, setenta e seis mil, setecentos e oito reais e 

cinquenta centavos). 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

JO
S

É
 B

A
R

T
O

LO
M

E
U

 D
E

 A
LM

E
ID

A
 M

E
LO

 J
Ú

N
IO

R
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//p

al
m

ar
es

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/B
33

0-
7D

11
-8

F
E

1-
72

77
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 B
33

0-
7D

11
-8

F
E

1-
72

77



 

6.20 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão 

nº 1455/2018 - TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

6.21 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a 

fiscalização do Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e, após o devido processo 

legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento 

da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa 

contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na 

execução do contrato. 

6.22 A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade 

com o que dispõe o Projeto Básico, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus 

termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e 

qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES:   
 

7.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local 

indicados neste Edital. 

7.1.1 Em razão da inversão de fases, a sessão será aberta com a verificação dos documentos de habilitação dos proponentes. 

Decidida a habilitação/inabilitação, haverá prazo de recurso conforme detalhado no item específico deste edital, e só após a 

conclusão da fase recursal se iniciará a fase de lances e julgamento de propostas.  

7.2 A Agente de Contrataçao verificará as propostas cadastradas diretamente no sistema (digitadas), desclassificando desde 

logo aquelas que: 

a) contiverem vícios insanáveis; 

b) não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital; 

c) apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação; 

d) não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

e) apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável. 

7.2.1.1. A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação à proposta mais bem 

classificada. 

7.2.2. Também será desclassificada a proposta digitada nos campos do sistema que identifique o licitante na especificação 

de seu objeto, marca, modelo. 

7.2.3. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por 

todos os participantes. 

7.2.4. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na 
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fase de aceitação. 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de 

lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação e os licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 

sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 

7.5.1. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preambulo deste edital. 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras 

estabelecidas no Edital. 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele 

ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, será o definido na Plataforma da Concorrência Eletrônica; 

7.9. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 

7.9.1. Somente serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último ofertado pela licitante e registrado no sistema. 

7.9.2. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro 

lugar. 

7.9.3. Durante o transcurso da etapa de lances, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance 

registrado, vedada a identificação da detentora do lance. 

7.9.4. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, a não ser em situação devidamente justificada e aceita pelo(a) Agente  

de Contratação, sujeitando-se a licitante às penalidades previstas no item 15 deste Edital. 

7.10. Será adotado para o envio de lances na Concorrencia o modo de disputa “ABERTO E FECHADO”. 

MODOS DE DISPUTA: 

 1 MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO.  
 

I - O modo de disputa “ABERTO E FECHADO, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 

fechado.  

II A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará 

aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, 

findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

III Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor 

mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em 

até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

IV No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa 

aberta, ou por ofertar melhor lance. 

V Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances 
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subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

VI. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a 

ordem crescente de valores 

VII. No caso de desconexão com o agente de contratação no decorrer da etapa competitiva da concorrência, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

VIII. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a Agente de Contratação persistir por tempo superior a dez minutos, 

a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Agente de Contratação aos participantes 

do certame, publicada no (BNC – BOLSA NACIONAL DE COMPRAS), (https://bnccompras.com/Home/Login), quando 

serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. E será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 

comunicação do fato pela Agente de Contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

XIX. O critério de julgamento adotado será menor preço global, conforme definido neste Edital e seus anexos. 

X. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

XI. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo 

de disputa aberto e fechado. 

XII Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60, § 1º da Lei 

nº 14.133/2021, as regras previstas no caput deste artigo não prejudicarão a aplicação do disposto no art. 44 da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.: 

XIII. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances 

empatados. 

XIV. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o agente de contratação/comissão do certame deverá encaminhar, 

pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 

proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

XV.  A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes; 

XVI.  Após a negociação do preço, o agente de contratação/comissão do certame iniciará a fase de aceitação e julgamento da 

proposta. 

7.11. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 

que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

7.12. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério 

de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme 

regulamento. 

7.13. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá 

haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto 

e fechado. 
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7.14. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60, da Lei 

n.º 14.133, de 2021, na seguinte ordem: 

1) disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à 

classificação; 

2) avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados 

registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei; 

3) desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme 

regulamento; 

4) desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle. 

7.15 Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e 

serviços produzidos ou prestados por: 

1) empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública 

estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em 

que este se localize; 

2) empresas brasileiras; 

3) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

4) empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009. 

7.16. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas. 

7.18 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

7.19. O agente de contratação solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 e quatro (Vinte) horas, envie 

a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 

complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA:   
 

8.1 Encerrada a etapa de negociação, o agente de contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto 

à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital. 

8.2 O licitante classificado em primeiro lugar terá até 24 (vinte e quatro) horas contando da solicitação do agente de 

contratação no sistema, para o envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último 

lance ofertado após a negociação. 

8.3 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão 

nº 1455/2018 -TCU - Plenário), desconto menor do que o mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente 

inexequível. 
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8.4 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 

incompatíveis com os preços dos insumos de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório 

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos. 

8.5 Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço 

considerará o seguinte: 

a) Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi- integrada ou integrada, 

a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado; 

b) No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global 

estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital; 

c) No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% 

(setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução. 

d) Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do 

valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais 

garantias exigíveis de acordo com a Lei. 

e) Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos 

complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta. 

f) Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio 

de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será 

convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua 

proposta, sob pena de não aceitação da proposta. 

g) Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio 

eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela 

Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), 

com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, 

no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, 

exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional 

aditamento posterior do contrato. 

h) Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva cuja produtividade 

seja mensurável e indicada pela Administração, o licitante deverá indicar a produtividade adotada e a quantidade de 

pessoal que será alocado na execução contratual. 

i)Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administração como referência, ou não estiver contida na 

faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatório, o licitante deverá apresentar a respectiva 

comprovação de exequibilidade; 
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j)Os licitantes poderão apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administração como referência, 

desde que não alterem o objeto da contratação, não contrariem dispositivos legais vigentes e, caso não estejam contidas 

nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta. 

k)Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequação técnica da metodologia empregada pela contratada, visando 

assegurar a execução do objeto, desde que mantidas as condições para a justa remuneração do serviço. 

l) Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ́ ser 

ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove 

que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação; 

m) O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas; 

n) Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e 

contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime. 

o)Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a 

manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 

p) Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das 

propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 

q) Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento 

das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte 

e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

8.6  O agente de contratação poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 

funcionalidade disponível no sistema, no prazo de até 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.7 É facultado ao agente de contratação/comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada 

feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo; 

8.8  Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo agente de contratação, destacam- se os que contenham as 

características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações 

pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por 

outro meio e prazo indicados pelo agente de contratação/comissão, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema 

eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta; 

8.9 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o agente de contratação examinará a proposta ou lance 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.10 Havendo necessidade, o agente de contratação suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário 

para a sua continuidade. 

8.11 O agente de contratação poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 

apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em 

condições diversas das previstas neste Edital. 
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8.12 Também nas hipóteses em que o agente de contratação/comissão não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

8.13. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o agente de contratação verificará a habilitação do licitante, 

observado o disposto neste Edital. 

8.14 o Agente de Contratação Poderá Solicitar Pareceres Técnicos e/ou Juridicos para melhor analise da aceitabilidade 

da Proposta. 

9. DA HABILITAÇÃO:   
 

9.1 Em razão da inversão de fases, a sessão será aberta com a verificação dos documentos de habilitação dos 

proponentes. Decidida a habilitação/inabilitação, haverá prazo de recurso conforme detalhado no item específico deste 

edital, e só após a conclusão da fase recursal se iniciará a fase de julgamento de propostas. 

9.2. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que 

haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

9.3. A AGENTE DE CONTRATAÇÃO VERIFICARÁ O EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DAS 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, ESPECIALMENTE QUANTO À EXISTÊNCIA DE SANÇÃO que IMPEÇA 

A PARTICIPAÇÃO NO CERTAME OU A FUTURA CONTRATAÇÃO, MEDIANTE A CONSULTA AOS 

DOCUMENTOS INSERIDOS NO BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, E AINDA NOS SEGUINTES 

CADASTROS: 

9.3.1. Possuir Cadastro no (BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS); 

9.3.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o e o Cadastro Nacional de Empresas 

Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/); 

9.3.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 

Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

9.3.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União –

 TCU https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0  

9.3.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, 

por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato 

de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica 

da qual seja sócio majoritário. 

9.3.5.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o 

gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

9.3.5.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, 

dentre outros. 

9.3.5.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 
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9.3.6. Constatada a existência de sanção, A agente de contratação reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

9.3.7. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 

previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação 

da proposta subsequente. 

9.4. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do (BNC - BOLSA 

NACIONAL DE COMPRAS), em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação 

econômico-financeira e habilitação técnica. 

9.4.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do (BNC - BOLSA NACIONAL 

DE COMPRAS), para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a 

apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

9.5. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles 

exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no 

prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

9.6. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos 

documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente 

permitidos. 

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos 

os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos 

pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

9.7. os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins 

de habilitação: 

9.3 DA HABILITAÇÃO JURÍDICA:   
a) Ato de inscrição, devidamente registrado na Junta comercial, consolidado ou com alterações, se houver, em se tratando de 

empresários individuais. 

 b) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e todas as suas alterações ou o respectivo instrumento de consolidação 

contratual em vigor, com as alterações, se houver, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de 

sociedades empresariais. 

 c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício, em se 

tratando de Sociedade por Ações. 

 d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 

registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
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 e) Tratando-se de procurador, além dos documentos exigidos nos itens a, b, c, d, com indicação dos poderes do 

mandante para outorga, o instrumento de procuração pública ou particular com firma reconhecida, com poderes 

específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos, desistir de sua interposição e praticar todos os demais 

atos pertinentes ao certame; 

 f) Documento oficial de identificação que contenha foto do representante do licitante; 

9.3.1 O Objeto Social da(s) empresa(s) participante(s) desta Concorrencia deverá(ão) ser igual ou similar ao que dispõe 

este Edital. 

 

9.4 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:   
a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através de Certidão Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e 

Dívida Ativa da União expedida conjuntamente pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Receita Federal do Brasil, 

abrangendo inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo 

único do art. 11 da Lei nº 8.212/1991, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa; 

b) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, comprovada através de apresentação 

de certidão fornecida pela Caixa Econômica Federal; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, comprovada através de Certidão de Regularidade Fiscal - CRF emitida 

pela Secretaria da Fazenda do domicílio ou sede do licitante; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, comprovada através de Certidão de Regularidade Fiscal Municipal 

emitida pela Prefeitura Municipal do domicílio ou sede da licitante; 

e) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, de 

acordo com a Lei nº 12.440/2011 e Resolução Administrativa nº 1.470/2011 do TST. 

f) CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso 

9.5 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:   
 

a) Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis 
dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 

boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. 

 
a.1) O balanço deverá ser registrado na entidade competente e também assinado pelo Administrador da Empresa 
e pelo Contador; 
 
a.2) O Balanço Patrimonial deverá ser acompanhado de cópia do termo de abertura e de encerramento, 
extraídos do livro Diário, devidamente registrado no órgão competente, nas condições de apresentação do balanço 
patrimonial; 
 
a.3) As microempresas, as empresas de pequeno porte e as empresas que trabalham sob regime de lucro presumido 
deverão também apresentar, obrigatoriamente, o Balanço Patrimonial na forma aqui exigida, não podendo o 
mesmo ser substituído por nenhum outro documento, nos termos da Resolução CFC nº 1.330/11. 
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a.4) Os balanços emitidos via Sistema Público de Escrituração Fiscal Digital - SPED Fiscal, serão aceitos 
devidamente autenticados, mediante recibo de entrega emitido pelo SPED, conforme autoriza o art. 78 –A, §1.º e 
§ 2.º do Decreto n.º 1.800/1996, alterado pelo Decreto n.º 8.683/2016. 
 
a.5) Serão considerados e aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim 
apresentados: 
 
a.6.1) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 – Lei das Sociedades Anônimas: 
 

● Publicados em Diário Oficial; 
● Publicados em jornal de grande circulação; 
● Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante. 

 
a.6.2) Sociedade por cota de responsabilidade limitada (LTDA): 
 

● Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, 
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro 
órgão equivalente; ou 

● Fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou 
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante. 

 
a.6.3) Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei nº 123, de 05 de dezembro de 2006 – Lei das 
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte “SIMPLES”: 
 

● Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, 
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro 
órgão equivalente; ou 

● Fotocópia do balanço e das demonstrações contábeis devidamente registrados ou 
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante. 

a.6.4) Sociedade criada no exercício em curso: 
 

● Fotocópias do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta 
Comercial da sede ou domicílio da licitante. 

a.7) O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por contador ou por outro 
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 
 
a.8) Com base nos dados extraídos do Balanço Patrimonial será avaliada a capacidade financeira da empresa, 
devendo ser atendidos os seguintes índices: 
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Os Índices acima deverão demonstrar resultados Superiores a 1,00. 
a.9)  Os índices acima descritos poderão ser demonstrados, em folha própria, fazendo-se constar os dados do 
balanço que lhes deram origem. 
 
a.10) Quando se tratar de empresa individual ou sociedade por cotas de responsabilidade limitada, o Município de 
Palmares - PE se reservará ao direito de exigir a apresentação do livro diário onde o balanço fiscal foi transcrito, 
para efeito de extração dos parâmetros para o julgamento e verificação dos valores apresentados e calculados pelas 
licitantes;  
 
a.11) Quando se tratar de empresa com menos de 01 (um) ano de atividade, o balanço a ser apresentado será o 
Balanço de Abertura. 
 
a.11.1 Caso os índices citados na alínea “a8” anterior demonstrem resultados iguais ou inferiores a 1 (um), a licitante 
deverá comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, por meio da 
apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma 
da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, 
quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta (Acórdão TCU nº 1214/2013-
Plenário e IN SLTI n.º 02/2008 e alterações posteriores). 
 

b. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida há no máximo 90(noventa) dias pelo 
distribuidor ou distribuidores (caso exista mais de um) da sede da licitante, ou de seu domicílio OU, no caso de 
empresas em recuperação judicial, que já tenham tido o plano de recuperação homologado em juízo, certidão 
emitida pela instância judicial competente que certifique que a licitante está apta econômica e financeiramente a 
participar do procedimento licitatório; 

 
 

c. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial referente aos processos de 1º e 2º graus distribuídos 
pelo PJe (processos judiciais eletrônicos) da sede da licitante ou de seu domicílio; 

 
c.1) A certidão descrita na alínea “c” somente é exigível quando a certidão negativa de 

Falência ou Recuperação Judicial do Estado da sede da licitante ou de seu domicílio (alínea c) 
contiver a ressalva expressa de que não abrange os processos judiciais eletrônicos; 

 
c.2) Caberá ao licitante obter a Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, de 

acordo com as disposições normativas do respectivo Estado da Federação da sede da licitante 
ou de seu domicílio.   
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c.3) A(s) empresa(s) em recuperação judicial, está(ão) dispensada(s) da apresentação das 
exigências na alínea d, desde que  comprove a sua capacidade econômica. 

 
 

 
 
 
9.6 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:   

 

9.6.  a)– Qualificação Técnico PROFISSIONAL:  

 

A Empresa Licitante deverá comprovar que possui no seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, 

profissional legalmente habilitado detentor de atestado(s) de capacidade técnica na execução de obra ou serviço de 

características semelhantes ao Objeto do presente certame, através de atestado(s), devidamente certificado pelo CREA – 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e/ou CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo e/ou CFT – 

Conselho Federal dos Técnicos Industriais, referente à obra similar, incluindo obrigatoriamente os seguintes serviços ou 

similares planilhados no orçamento base, apresentados na(s) Certidões de Acervo Técnico - C.A.T.’s, relativas às parcelas 

de maior relevância e valor significativo indicadas abaixo (em conformidade com o inciso I e § 1º do Art. 67 da Lei 

14.133/2021). A comprovação de vínculo profissional poderá ser através da listagem constante no CRQ(CREA) da 

empresa ou, nos termos do Acórdão 1.446/2015-P do TCU, deve admitir ainda a apresentação de cópia da carteira de 

trabalho, do contrato social do licitante, do contrato de prestação de serviço ou, ainda, de declaração de contratação futura 

do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada da anuência deste. Serviços exigidos: 

 

 Descrição Unid  

1 GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA AO 
PUNCIONAMENTO CBR MÍNIMA DE 5,5 kN (BIDIM RT-31 OU SIMILAR) PARA 
ÁREAS SUBMERSAS 

m² 
 

2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023 
 

M²  

3 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 

m² 
 

4 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE 
ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS 
COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E 
MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 

m² 
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5 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_07/2024 

m² 
 

 

 

B) QUALIFICAÇÃO TÉCNICO OPERACIONAL (DA EMPRESA):  

A Empresa Licitante deverá comprovar sua experiência e capacidade operacional na execução de obra ou serviço de 

características semelhantes ao Objeto do presente certame, através de atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de 

direito público ou privado, cuja contratada seja a licitante, acompanhado(s) de ART e/ou RRT registrada à época da 

execução do(s) serviço(s), incluindo obrigatoriamente os seguintes serviços planilhados no orçamento base, relativos às 

parcelas de maior relevância e valor significativo indicadas abaixo (em conformidade com o inciso II e § 2º do Art. 67 da 

Lei 14.133/2021): 

 

 

 

 Descrição Unid quantidade Percentual 

1 GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA AO 
PUNCIONAMENTO CBR MÍNIMA DE 5,5 kN (BIDIM RT-31 OU SIMILAR) PARA 
ÁREAS SUBMERSAS 

m² 134,73 50% 

2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 
 

M² 1.339,39 50% 

3 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 

m²     763,00  50% 

4 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS 
DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E 
ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 
14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 

m²     528,00  50% 

5 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_07/2024 

m²  2.025,00  50% 

 

 
Não será(ão) aceito(s) atestado(s) emitido(s) pelo licitante em seu próprio nome; 

● No caso de proprietário, sócio ou dirigente: mediante apresentação de cópia do Estatuto ou Contrato Social, 

devidamente registrado no órgão competente. 

● No caso de profissional (is) autônomo(s): mediante apresentação de cópia do(s) contrato(s) de prestação de serviços 

ou declaração de compromisso, firmado(s) anteriormente à sessão de abertura de propostas entre a licitante e o(s) 

profissional(is) em questão. ou através de registro deste empregado como integrante do quadro permanente da licitante, 
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comprovado através da Certidão de Registro Pessoa Jurídica e/ou Certidão de Registro de Pessoa Física, expedida pelo 

CREA. 

● Ou declaração da contratação futura do profissional, desde que acompanhada da declaração de anuência do mesmo. 

A contratada deverá apresentar declaração de que o engenheiro preposto ou responsáveis técnicos indicados irão compor 

o quadro técnico durante a execução do objeto. Esta declaração deverá estar contida na habilitação.  

c.  Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, do(s) profissional(ais) indicado(s) para a 

execução dos serviços; 

d. Atestado de Visita e/ou Declaração de conhecimento do objeto e condições dos locais dos serviços, de acordo com 

modelo(s) estabelecido(s) no(s) Anexo(s) do Edital; 

d.1) As empresas interessadas nesta licitação poderão (facultado) visitar e examinar o(s) local(is) do(s) serviço(s), e obter 

para si, às suas expensas, sua responsabilidade e risco, todas as informações e verificações que possam ser necessárias 

para a elaboração de suas propostas, não podendo as licitantes, em hipótese alguma, propor modificações nos preços, 

prazos ou condições estipuladas, alegar qualquer prejuízo ou reivindicar qualquer benefício, sob a influência de dados 

e/ou informações sobre o local dos serviços; 

d.2) A visita técnica será realizada em datas determinadas pela Secretaria de Infraestrutura deste Município, mediante 

agendamento prévio das interessadas, no seguinte endereço: 

, de segunda à sexta-feira das 08h00min às 12h00min, e somente poderá ser realizada pela citada Secretaria, 

impreterivelmente até as 13h00min do 1º (primeiro) dia que anteceder a data determinada para o recebimento e abertura 

da sessao de lances, ou seja, até as 13h00min; 

d.3) A visita técnica deverá ser realizada por representante(s) legal(is) e/ou responsável(eis) técnico(s)da licitante; 

d.4) Ao término da visita será expedido o Atestado que comprove sua realização, de acordo com o modelo previsto no 

ANEXO IV, que deverá ser anexado aos documentos de “habilitação”;  

d.5) As empresas que julgarem da não necessidade de realização da visita técnica conforme subitens anteriores, deverá 

apresentar Declaração, de acordo com o modelo previsto no ANEXO VI, devidamente assinado por seu representante(s) 

legal(is) e/ou responsável técnico de que possui pleno conhecimento do objeto e condições do(s) local(is) dos serviços, 

que deverá ser anexado aos documentos de “habilitação”  

9.7 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências 

do edital. 

9.8 . A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação e Lances (Em 

função da inversao de fases). 

9.9 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno 

porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será 

convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo 
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poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 

apresentação de justificativa. 

9.10 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, 

sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem 

de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização. 

9.11 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o agente de contratação suspenderá a 

sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

9.12 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos 

exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.13 A documentação exigida para comprovar a habilitação jurídica, a qualificação econômico-financeira e a regularidade 

fiscal e trabalhista poderão ser substituídas pelo registro cadastral da Prefeitura Municipal dos Palmares, Caso Detenha. 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA:   
10.1 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a 

contar da solicitação do agente de contratação no sistema eletrônico e deverá: 

10.2 Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou 

ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal; 

10.3 Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento. 

10.4 A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do 

contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

10.5 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, 

vinculam a Contratada. 

10.6 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em 

algarismos e por extenso. 

10.7 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência 

entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.8 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço 

ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

10.9 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não 

corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

10.10 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis 

na internet, após a homologação. 

11. DOS RECURSOS:   
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11.1 Após o Julgamento de Habilitação e/ou declarado o vencedor e decorrida, será concedido o prazo de no mínimo 

15 (quinze) minutos, para que qualquer licitante manifeste durante a sessão eletronica no SISTEMA ELETRÔNICO - 

BOLSA NACIONAL DE COMPRAS – BNC https://bnccompras.com/Home/Login , a intenção de recorrer, de 

forma motivada, isto é, indicando contra qual (s) decisão (s) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio 

do sistema. 

11.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao agente de contratação/comissão verificar a tempestividade e a existência de 

motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

11.3 Nesse momento o agente de contratação/comissão não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 

condições de admissibilidade do recurso; 

11.4 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito; 

11.5 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias para apresentar as razões, 

pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões 

também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-

lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.6 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

11.7 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital. 

 

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:   
12.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública 

precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que 

dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar 

o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do 

art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 

encerramento da etapa de lances. 

12.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados atraves do CHAT DA CONCORRENCIA 

ELETRONICA para acompanhar a sessão reaberta. 

12.3 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), de acordo com a fase do procedimento licitatório; 

12.4 A convocação quando optada a ser feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos na BNC, sendo 

responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:   
13.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor para cada item sob disputa, por ato da 

autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 
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13.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o 

procedimento licitatório. 

14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE:   
14.1 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido 

instrumento equivalente. 

14.2 O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o 

Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta 

Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

14.3 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de 

Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da 

Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja 

assinado ou aceito no prazo de 03 (três) dias, a contar da data de seu recebimento; 

14.4 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do 

adjudicatário e aceita pela Administração. 

14.5 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no 

reconhecimento de que: 

14.6 Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei 

nº 14.133 de 2021. 

14.7 A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Edital e seus anexos; 

14.8 A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos arts 137 á 139 da Lei nº 14.133/2021 

e reconhece os direitos da Administração previstos nos arts. 124 e 126 da mesma Lei. 

14.9 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses prorrogável conforme previsão no instrumento contratual 

ou no Termo de Referência. 

14.10 Previamente à contratação, a Administração realizará consulta ao Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do 

TCU, para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, 

proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 

29 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 

2002, consulta prévia ao CADIN. 

14.11 Na hipótese de irregularidade do registro no Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU, o contratado deverá 

regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades 

previstas no Edital e Anexos. 

14.12 Na assinatura do Contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no Edital, que 

deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do Contrato. 

14.13 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no Edital ou se 

recusar a assinar o Contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais 
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cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação 

dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, 

assinar o Contrato. 

15. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL:   
15.1. Os preços propostos não serão passíveis de reajustamento, na forma das Leis Federais nº 9.069, de 29.06.95 e nº 

10.192/2001 de 14.02.2001. No entanto, caso o prazo previsto para execução dos serviços ultrapasse 12 (doze) meses da 

data de elaboração do orçamento da administração pública, os preços serão reajustados com base no Índice Nacional de 

Custo da Construção (INCC) divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, afetadas exclusivamente as etapas/parcelas do 

empreendimento cuja execução se dê a partir daquele interregno em razão do próprio cronograma inicial ou por força 

de vicissitudes supervenientes não decorrentes de culpa da contratada. 

15.2 O valor do reajustamento será determinado através da utilização da seguinte fórmula: R = Vx(I1 – Io)/Io 

Onde: 

R - reajustamento procurado; 

V - Valor contratual das obras/serviços a ser reajustado; 

I1 - Índice relativo ao mês de aniversário do orçamento da Administração; 

Io - Índice correspondente ao mês da elaboração do orçamento da Administração. 

16. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO:   
 
16.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Contrato. 
 
17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA:   
 
17.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas neste Edital e seus anexos, na proposta 

apresentada e na minuta do Contrato. 

18. DO PAGAMENTO: 
18.1 O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da FOLHA 

DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS contendo o detalhamento dos serviços efetivamente executados, através de ordem 

bancária, para crédito em banco, agência e contacorrente indicados pelo contratado. Os pagamentos decorrentes de 

despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata a Lei Federal nº14.133/2021 ser efetuados no prazo de até 

05 dias úteis, contados da data da apresentação da MEDIÇÃO, referente ao período de adimplemento de cada parcela; 

18.2 Após a aprovação, a Contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição aprovada, acompanhada da Planilha 

de Medição de Serviços e de memória de cálculo detalhada. 

18.3 A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos: 

a) Uma vez ao mês, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia 

das atividades executadas no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada, com base nos preços unitários 

previstos no contrato e nos quantitativos apurados. 
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b) Juntamente com a primeira medição, a Contratada deverá apresentar comprovação de matrícula da obra junto à 

Previdência Social. 

c) A Contratante terá o prazo de 08 dias úteis, contados a partir da data da apresentação da medição, para aprovar ou 

rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade das 

atividades executadas. 

d) A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das responsabilidades 

contratuais, nem implica aceitação definitiva das atividades executadas. 

e) A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 05 dias, contado da data final do período de 

adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir. 

f) O pagamento somente será efetuado após o “Atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada 

pela contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste instrumento. 

g) O “Atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 

apresentada pela Contratada com as atividades efetivamente executadas, de acordo com a Folha de Medição aprovada, 

bem como às seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la: 

h) Do pagamento das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social) e da 

regularidade trabalhista, correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados 

diretamente vinculados à execução contratual, quando não for possível a verificação da regularidade dos mesmos no 

Sistema de Cadastro de Licitantes - SICAF; 

i) Da regularidade fiscal, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao 

referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada na Lei Federal n° 

14.133/2021; 

j) O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “Atesto” pelo servidor competente, condicionado este 

ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação às atividades efetivamente prestadas e 

aos materiais empregados. 

k) Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, 

circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de 

penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas 

saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 

acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

18.4 Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções 

cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

a) Não produziu os resultados acordados; 

b) Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida; 

c) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade 

ou quantidade inferior à demandada. 
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18.5 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento. 

18.6 Antes de cada pagamento à contratada, deverá ser analisada a regularidade e a manutenção das condições de 

habilitação da empresa mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais e à documentação mencionada na Lei Federal n° 

14.133/2021, cabendo à contratada a apresentação da documentação. 

18.7 Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, 

no prazo de 10 dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado 

uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

18.8 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos 

responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência 

de pagamento a ser efetuado para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento 

de seus créditos. 

18.9 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do 

processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa. Havendo a efetiva execução do objeto, 

os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize 

sua situação jurídico-fiscal- trabalhista. 

18.10 Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, 

devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o contrato em 

execução com a contratada em situação irregular jurídico-fiscal-trabalhista. 

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em especial a prevista no artigo 

31 da Lei n. 8.212, de 1993. 

18.11 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos 

e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de 

comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na Lei 

Complementar nº 123, de 2006. 

18.12 Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei 

Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável. 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
 

19.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei, o licitante/adjudicatário/contratado que, com dolo ou culpa: 

a) Não assinar Contrato; 

b) Não apresentar a documentação exigida no Edital; 

c) Apresentar documentação falsa; 

d) Causar o atraso na execução do objeto; 

e) Não mantiver a proposta; 

f) Falhar na execução do contrato; 
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g) Comportar-se de modo inidôneo; 

h) Declarar informações falsas; 

i) Cometer fraude fiscal. 

j) As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva que, convocados, não honrarem 

o compromisso assumido injustificadamente. 

k) Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto 

ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o 

encerramento da fase de lances. 

19.2 O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, 

sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

 

b) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto 

da contratação; 

c) multas conforme as seguintes infrações e gradações: 

1% (um por cento) sobre o valor dos itens, por dia de atraso na entrega dos itens que forem solicitados, limitada ao total 

de 10% (dez por cento); 

15% (quinze por cento) sobre o valor dos itens que forem entregues em desconformidade com as características definidas 

no Termo de Referência ou com as quantidades solicitadas pela Administração; 

20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens sob disputa ou para os quais sagrou-se vencedor, em sendo constatado o 

cometimento de quaisquer das infrações definidas nos itens 20.1.1, 20.1.3, 20.1.7, 20.1.8 e 20.1.9; 

10% (vinte por cento) sobre o valor dos itens sob disputa ou para os quais sagrou-se vencedor, em sendo constatado o 

cometimento das infrações mencionadas nos itens 20.1.2, 20.1.5 e 20.1.6, exceto, em relação a este último item, se o 

desrespeito aos termos da proposta ocorrer em razão da entrega de itens sem as especificações obrigatórias, hipótese na 

qual será aplicada a hipótese do item 

2.4.2.2 deste Edital. 

19.3 Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou 

adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal: Advertência; multa e 

impedimento de licitar e contratar. 

19.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 

que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados. 

19.5 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

19.6 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada 

pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira, cópias do 

processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade 
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competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar 

ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR. 

19.7 A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração 

Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846/2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

19.8 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para 

apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública resultantes de ato lesivo cometido por pessoa 

jurídica, com ou sem a participação de agente público. 

19.9 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o Município 

poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme art. 419 do Código Civil. 

19.20 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 

contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133/2021. 

19.21A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o 

caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

19.22 As penalidades serão obrigatoriamente registradas nos portais devidos. 

19.23 As sanções observarão também o que consta no Termo de Referência/Projeto basico. 

20. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO: 
20.1 Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, 

devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame. 

20.2 A impugnação e o pedido de esclarecimento serão realizados exclusivamente por meio eletrônico, em campo 

próprio, no endereço eletrônico http://bnc.org.br/. 

20.3 A resposta à impugnação será efetuado em sítio eletrônico oficial da Concorrencia (http://bnc.org.br/ ) no prazo 

de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame, limitado ao último dia útil 

anterior à data da abertura do certame 

20.4 Caberá ao agente de contratação/Apoio, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, 

decidir sobre a impugnação no prazo de até 03 (Tres) dias úteis contados da data de recebimento da impugnação. 

20.5 A decisão do Agente de Contratação sobre o julgamento da impugnação será comunicada ao licitante interessado, 

preferencialmente, até o dia anterior à data marcada para abertura das propostas, podendo tal comunicação ser feita na 

própria sessão de abertura, fazendo-se o registro no “chat. 

20.6 Acolhida a impugnação, havendo necessidade de alterações, aplicar-se-á o o Disposto em Lei sobre o assunto. 

As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

20.7 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de 

contratação/comissão, nos autos do processo de licitação.  

20.8 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao agente de 

contratação/comissão, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente 

por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 
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20.9 O agente de contratação/comissão responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 03 (Três) dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do 

Edital e dos anexos. 

20.10 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a 

administração. 

20.11 Apresentado o recurso e as contrarrazões, a autoridade competente terá, a partir de então, o prazo de até 10 (dez) 

dias para analisar e emitir decisão sobre o tema. 

 

20.12  DA INVERSÃO DE FASE E DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 

20.12.1. A presente licitação será realizada com INVERSÃO DE FASES, devendo a habilitação dos licitantes preceder 

a fase de apresentação de propostas e lances, em busca da melhor prestação dos serviços que compõem o objeto deste 

certame, conforme justificativas constantes do Termo de Referência, anexo a este Edital. 

20.12.2 Considerando a natureza e peculiaridade do serviço a ser prestado, tendo em vista que para o fiel desempenho 

dos serviços é de extrema importância que a empresa licitante tenha plena capacidade tanto técnica quanto financeira, 

todos os aspectos nesse sentido devem ser analisados, sejam estes jurídicos, fiscais, técnicos e econômico-financeiros. 

20.12.3. Com isso, a fim de garantir que apenas empresas devidamente capacitadas possam seguir no procedimento, 

a administração opta pela inversão de fases, prevista no art. 17, §1º da Lei 14.133/21. 

20.12.4. Tal inversão permite que seja realizada uma abordagem mais criteriosa e técnica no processo, tendo em 

vista que há uma prioridade na análise das propostas técnicas e dos documentos de habilitação, consequentemente haverá 

uma avaliação minuciosa da real capacidade técnica, financeira e operacional das licitantes. 

20.12.5. A referida inversão, além de ser um instrumento permitido legalmente, é uma medida que vai garantir a 

eficiência do processo, pois concentra esforços, inicialmente, na avaliação da qualificação das licitantes, garantindo assim, 

uma avaliação mais criteriosa das empresas que se propuserem a participar do certame. 

20.12.6. Além disso, a inversão traz uma maior segurança jurídica ao processo, ao passo que evita a análise de 

propostas daqueles que não atenderem aos requisitos mínimos da habilitação, e diante da natureza do objeto do presente 

termo, garante, também, maior celeridade a todo o trâmite. 

20.12.7. A licitante deverá encaminhar, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, proposta, com o preço 

expresso em moeda nacional, até a data e horário marcados no preâmbulo do Edital, quando então se encerrará 

automaticamente a fase de recebimento das propostas iniciais. 

20.12.8. A licitante deverá especificar os PREÇOS do(s) item(ns) nos quais pretende concorrer. 

20.12.9. No cadastramento da proposta inicial, a licitante declarará, em campo próprio do sistema, que: 

20.12.9.1 Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, que cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências previstas; 
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20.12.9.2. A proposta apresentada compreende a integralidade dos custos diretos e indiretos decorrentes do 

fornecimento do objeto, incluindo tributos, encargos trabalhistas e comerciais, seguros, despesas de administração, lucro, 

transporte, frete e demais despesas correlatas. 

20.12.10. A licitante enquadrada como Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP Microempreendedor 

Individual (MEI), ou, ainda, como Produtor Rural Pessoa Física e Agricultor Familiar ou Sociedade Cooperativa com 

tratamento equiparado, nos termos do art. 3º-A, da Lei Complementar nº 123/2006, e do art. 34 da Lei nº 11.488/2007, 

deverá declarar sua condição em campo próprio do sistema eletrônico, informando que cumpre os requisitos 

estabelecidos na Lei Complementar nº 123/2006 e os requisitos de habilitação deste edital, mesmo que tenha restrição 

na documentação comprobatória da regularidade fiscal e trabalhista. 

20.12.10.1. Ao declarar o enquadramento previsto no item 7.10, a licitante também declara que atende aos limites de 

compromissos contratuais fixados no art. 4º, §§ 2º e 3º da Lei 14.133/2021, estando apta a usufruir o tratamento 

favorecido estabelecido na LCE 123, de 2006 e neste Edital, cujo tratamento favorecido aplica-se uniformemente as 

microempresas, as empresas de pequeno porte e as entidades equiparadas. 

20.12.10.2. Ao declarar o enquadramento como sociedade cooperativa, a licitante também declara que atende os 

requisitos estabelecidos no art. 16 da Lei nº 14.133, de 2021. 

20.12.11. Nos lotes de ampla concorrência, a ausência da declaração prevista no item 7.10 não impedirá a participação 

das licitantes enquadradas ou equiparadas a Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, Microempreendedor Individual 

(MEI) no processo licitatório, porém indicará que abdicou do direito ao tratamento favorecido previsto na Lei 

Complementar nº 123, de 2006. 

7.12. A falsidade das declarações previstas nos itens 7.9 e 7.10 sujeitará a licitante as sanções previstas na Lei 

14.133, de 2021, e neste Edital. 

20.12.13. As propostas terão validade de, no mínimo, 90 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão 

pública estabelecida no preâmbulo deste Edital, independente de declaração da licitante. 

20.12.13.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as licitantes 

liberadas dos compromissos assumidos. 

20.12.14. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em 

conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto 

licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em 

quantidades e qualidades adequadas a perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

20.12.15. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico, sendo facultado a licitante retirar ou substituir a 

proposta anteriormente encaminhada até a abertura da sessão pública 

 

 

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
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21.1 Da sessão pública da concorrência divulgar-se-á ata no sistema eletrônico. 

21.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data 

marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário 

anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo agente de contratação/comissão. 

Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF. 

21.3 No julgamento das propostas e da habilitação, o agente de contratação/comissão poderá sanar erros ou falhas que 

não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 

registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

21.4 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

21.5 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os 

interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a 

segurança da contratação. 

21.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, 

em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

21.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

21.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja 

possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

21.9 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, 

prevalecerá as deste Edital. 

21.10 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico http://bnc.org.br/ e 

https://transparencia.palmares.pe.gov.br/app/pe/palmares poderão ser Consultados Tambem atraves de Protocolo de 

Pedidos Externos https://palmares.1doc.com.br/b.php?pg=wp/wp&itd=5  ou no Departamento de Licitações da 

Prefeitura dos Palmares, nos dias úteis, no horário das 08h às 12h. 

21.11 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

 

ANEXO I - Minuta – Termo de Contrato; 
ANEXO II – Declarações; 
ANEXO III – Memorial Descritivo (Projeto Básico) 
ANEXO IV – Planilha Orçamentária, Cronograma Físico financeiro, Memória de Cálculos, Cálculo do BDI. 
 
 
Palmares – PE, Data da Assinatura Eletronica. 
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______________________________________ 

JOSÉ BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR 
PREFEITO 

PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES 
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ANEXO I 

 
MINUTA DO CONTRATO N° 0xx/2026 - PMP 

 
 
 
 
Ref.: 
Processo Licitatório nº 0XX/2026 
Concorrência Eletrônica nº 0XX/2026 
 
 

Termo de Contrato de prestação de serviços de engenharia que entre si celebram  a 
PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARESe a Empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
O MUNICÍPIO DOS PALMARES, Pessoa jurídica de direito Público, inscrita no CNPJ sob o nº 10.212.447/0001-88, 
com sede Rua Visconde do Rio Branco, nº 1382, São Sebastião, Município de Palmares, Estado de Pernambuco, neste ato 
representada pelo Prefeito JOSE BARTOLOMEU DE ALMEIDA MELO JUNIOR, brasileiro, inscrito no CPF nº 
019.028.854-06; residente e domiciliado No Engenho Bom Destino, 528 – FT, Zona Rural – Palmares-PE e de outro lado 
como CONTRATADA, doravante denominada CONTRATANTE, e como CONTRATADA : 
 
 
DADOS DA CONTRATADA  
RAZÃO SOCIAL: xxxxx 
INSCRIÇÃO NO CNPJ: xxxx 
ENDEREÇO COMPLETO: xxxxx 
e-mail:  xxxxx 
 
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL 
 
NOME COMPLETO: xxxxxx 
CARGO QUE OCUPA: xxxxxx  NACIONALIDADE: xxx 
ESTADO CIVIL: xxxx   PROFISSÃO: xxxxx 
RG Nº: 7xxxxxxxxxxxxxx   CPF Nº: xxxx 
ENDEREÇO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Os CONTRATANTES, nos termos do Processo nº 00X/2026 e em observância às disposições da Lei Federal nº 

14.133/2021, da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e da Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, 

celebram o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

1.  O objeto do presente instrumento é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E/OU 
ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO (Reforma do Campo 
de Futebol Ulissão) TRAVESSA COSTA MAIA – BAIRRO SÃO SEBASTIÃO NO 
MUNICÍPIO DOS PALMARES – PERNAMBUCO (SEE - Convênio de Cooperação Técnica 
e Financeira 17/2024 (52736075) SE 1400005192.000063/2023-51 ). Nas condições estabelecidas no Projeto 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

JO
S

É
 B

A
R

T
O

LO
M

E
U

 D
E

 A
LM

E
ID

A
 M

E
LO

 J
Ú

N
IO

R
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//p

al
m

ar
es

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/B
33

0-
7D

11
-8

F
E

1-
72

77
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 B
33

0-
7D

11
-8

F
E

1-
72

77



 

Básico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao instrumento convocatório do certame que deu origem a 

este instrumento contratual. 

1.2 Este Termo de Contrato vincula-se ao instrumento convocatório pertinente a Concorrência Pública Eletrônica nº 

00X/2025 e seus anexos e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO 
 
2.1 O prazo de vigência será de 12 (Doze) Meses, contados da data da Ordem Inicial de Serviços, quando as obrigações 

assumidas pelas partes serão exigíveis. 

2.2 A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente 

empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar. 

2.3 O prazo de execução dos serviços é de 180 (cento e oitenta) dias, contados do recebimento da Ordem Inicial de 

Serviço, observado o cronograma fixado no Projeto de Engenharia.  
2.4 A emissão da Ordem de Serviço está condicionada à existência de disponibilidade financeira. 

2.5 A eventual reprovação dos serviços, em qualquer fase de execução, não implicará alteração do prazo, nem eximirá a 

CONTRATADA da aplicação das multas contratuais. 

2.6 É proibido o retardamento imotivado da execução das obras ou serviços, ou de suas parcelas, salvo em razão de 

insuficiência financeira ou de comprovado motivo de ordem técnica, justificados em despacho circunstanciado do ordenador 

de despesas, mediante notificação à CONTRATADA. 

2.7 A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato, formalizada por meio de termo aditivo, será precedida da 

correspondente adequação do cronograma físico- financeiro, bem como de justificativa e autorização da autoridade 

competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO 
 
3.1 O valor global da contratação é de R$ (...) (...). 

3.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive 

tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de 

licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

3.3 O valor consignado neste Termo de Contrato é fixo e irreajustável, porém serão passíveis de reajustamento, na forma das 

Leis Federais nº 9.069, de 29.06.95 e nº 10.192/2001 de 14.02.2001. No entanto, caso o prazo previsto para execução dos 

serviços ultrapasse 12 (doze) meses, os preços serão reajustados com base no Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) 

divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, afetadas exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cuja execução se dê 

a partir daquele interregno em razão do próprio cronograma inicial ou por força de vicissitudes supervenientes não decorrentes 

de culpa da CONTRATADA. O valor do reajustamento será determinado através da utilização da seguinte fórmula: 

 

R = Vx(I1 – Io)/Io 
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Onde: 

R- reajustamento procurado; 

V- Valor contratual das obras/serviços a ser reajustado; 

I1 – Índice relativo ao mês de aniversário do orçamento da Administração; 

Io – Índice correspondente ao mês da elaboração do orçamento da Administração. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1 As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento 

do município, para o exercício de 2026, na classificação abaixo: 

 

 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
 
5.1 O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da FOLHA 

DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS contendo o detalhamento dos serviços efetivamente executados, através de ordem 

bancária, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pelo contratado. Os pagamentos decorrentes de despesas 

cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso I do art. 75 da Lei 14.133, de 2021, deverão ser efetuados no prazo 

de até 05 dias úteis, contados da data da apresentação da MEDIÇÃO, referente ao período de adimplemento de cada parcela, 

nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021. 

5.2 Após a aprovação, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição aprovada, acompanhada da Planilha 

de Medição de Serviços e de memória de cálculo detalhada. 

5.3 A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes procedimentos: 

a) Ao final de cada mês da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a CONTRATADA 

apresentará a medição prévia das atividades executadas no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada. 

b) Juntamente com a primeira medição, a CONTRATADA deverá apresentar comprovação de matrícula da obra junto à 

Previdência Social e a ART – Anotação de Responsabilidade Técnica de Execução. (Quaisquer alterações contratuais, ou Aditivo 

deverá a empresa providenciar Nova ART indicando as alterações junto ao Orgao Fiscalizador – CREA-CAU). 

5.4 A CONTRATANTE terá o prazo de 08 dias úteis, contados a partir da data da apresentação da medição, para aprovar ou 

rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade das 

atividades executadas. 
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5.5 A aprovação da medição prévia apresentada pela CONTRATADA não a exime de qualquer das responsabilidades 

contratuais, nem implica aceitação definitiva das atividades executadas. 

5.6 O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela 

CONTRATADA, acompanhada dos demais documentos exigidos neste instrumento contratual. 

5.7 O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada 

pela CONTRATADA com as atividades efetivamente executadas, bem como às seguintes comprovações, que deverão 

obrigatoriamente acompanha- lá: 

a) Do pagamento das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social) e da regularidade 

trabalhista, correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados à 

execução contratual, quando não for possível a verificação da regularidade dos mesmos no Sistema de Cadastro de 

Fornecedores - SICAF; 

b) Da regularidade fiscal, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao referido 

Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada na Lei Federal nº 14.133/2021. 

c) O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente, condicionado este ato à 

verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação às atividades efetivamente prestadas e aos materiais 

empregados. 

d) Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância 

que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou 

inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, 

o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 

CONTRATANTE. 

5.8 Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções 

cabíveis, caso se constate que a CONTRATADA: 

a) Não produziu os resultados acordados; 

b) Deixou de executar as atividades CONTRATADAS, ou não as executou com a qualidade mínima exigida; 

c) Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou 

quantidade inferior à demandada. 

5.9 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento. 

Antes de cada pagamento à CONTRATADA, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de 

habilitação exigidas no instrumento convocatório. 

5.10 Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa 

CONTRATADA cujos empregados vinculados ao serviço sejam regidos pela CLT deverá entregar ao setor responsável pela 

fiscalização do contrato os seguintes documentos: 

1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;  

2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;  
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3) certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do 

contratado, conforme exigido no instrumento convocatório;  

4) Certidão de Regularidade do FGTS  

5) Certidão de Regularidade Fiscal Estadual – CRF; e  

6) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

5.11 Constatando-se a situação de irregularidade da CONTRATADA, junto ao SICAF ou através da análise da documentação 

entregue, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 10 dias, regularize sua situação ou, no mesmo 

prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da CONTRATANTE. 

5.12 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a CONTRATANTE deverá comunicar aos 

órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à 

existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o 

recebimento de seus créditos. 

5.13 Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do 

processo administrativo correspondente, assegurada à CONTRATADA a ampla defesa. 

5.14 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do 

contrato, caso a CONTRATADA não regularize sua situação jurídico-fiscal-trabalhista. 

Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, devidamente 

justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da CONTRATANTE, não será rescindido o contrato em execução 

com a CONTRATADA em situação irregular jurídico-fiscal-trabalhista. 

5.15 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em especial a prevista no artigo 

31 da Lei n. 8.212, de 1993. 

5.16 A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos 

e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, 

por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na Lei Complementar n. 123, de 

2006. 

5.17 Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei Complementar nº 

116, de 2003, e legislação municipal aplicável. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 
 
6.1 A CONTRATADA, após a assinatura do Termo de Contrato e antes da Ordem Inicial de Serviço, prestará garantia no 

valor correspondente a 5% do valor do Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste Edital, 

conforme disposto na Lei Federal nº 14.133/2021, desde que cumpridas as obrigações contratuais. A validade da garantia, 

qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período mínimo de 03 meses após o término da vigência 

contratual. 

6.2 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 
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a) Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

b) Prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato; 

c) As multas moratórias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE à CONTRATADA; 

d) Obrigações fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela CONTRATADA. 

6.3 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior. 

6.4 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em banco oficial indicado pela 

CONTRATANTE, com correção monetária. 

6.5 Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante 

registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus 

valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

6.6 A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter validade durante a vigência do contrato. 

6.7 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 

827 do Código Civil. 

6.8 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada 

nas mesmas condições. 

6.9 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-

se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 15 dias úteis, contados da data em que for notificada. 

6.10 A CONTRATANTE não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses: 

a) Caso fortuito ou força maior; 

b) Alteração, sem prévia anuência da seguradora, das obrigações contratuais; 

c) Descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de atos ou fatos praticados pela CONTRATANTE; 

d) Atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração. 

e) Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as previstas neste item. 

Será considerada extinta a garantia: 

f) Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a 

título de garantia, acompanhada de declaração da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a 

CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato; 

g) No prazo de três meses após o término da vigência, caso a CONTRATANTE não comunique a ocorrência de sinistros. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 
 
7.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos 

serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que 

serão exercidos por um ou mais representantes da CONTRATANTE, especialmente designados, na forma da Lei Federal nº 

14.133/2021; 

7.2 O Fiscal da CONTRATANTE deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e controle da execução dos 
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serviços e do contrato. 

7.3 A verificação da adequação da prestação CONTRATADA deverá ser realizada com base nos critérios previstos nos 

projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este contrato. 

7.4 A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade 

na execução dos serviços, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à 

produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos na Lei Federal 

nº 14.133/2021; 

7.5 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada 

juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o 

estabelecido nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento convocatório a que se vincula este contrato, 

informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 

7.6 A fiscalização da CONTRATANTE deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências 

necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto na Lei Federal nº 14.133/2021; 

7.8 O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, sobretudo quanto 

às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de 

Contrato e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto na Lei Federal nº 14.133/2021; 

7.9 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante 

terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material 

inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus 

agentes e prepostos, de conformidade com a Lei Federal nº14.133/2021; 

 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
8.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e 

os termos de sua proposta; 

8.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente designada, anotando 

em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 

envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

8.3 Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no 

curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam 

as mais adequadas; 

8.4 Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação contratual, conforme cronograma físico-financeiro; 

Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da CONTRATADA; 

8.5 Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato; 

8.6 Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 

8.7 Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria Geral do Município de Palmares para adoção das medidas 
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cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela CONTRATADA; 

8.8 Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, “as built”, especificações técnicas, orçamentos, termos de 

recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento dos serviços e notificações 

expedidas; 

8.9 Exigir da CONTRATADA que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o recebimento 

definitivo de objeto, quando for o caso: 

a) “As built”, elaborado pelo responsável por sua execução; 

b) Comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 

c) Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço; 

d) Carta "habite-se", emitida pela prefeitura; 

e) Certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao Cartório de Registro de Imóveis; 

f) A reparação dos vícios verificados, tendo em vista o direito assegurado à CONTRATANTE na Lei Federal nº 14.133/2021 

e no art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
9.1 Executar cada uma das fases do empreendimento, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento 

das cláusulas contratuais, fornecendo e utilizando os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios de qualidade e 

quantidade compatíveis com as especificações contidas nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento 

convocatório a que se vincula este contrato, bem como na sua proposta; 

9.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os 

serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

9.3 Manter os empregados nos horários predeterminados pela CONTRATANTE; 

9.4 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do 

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia 

prestada, ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos; 

9.5 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as 

normas e determinações em vigor; 

9.6 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de 

Proteção Individual - EPI; 

9.7 Apresentar à CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a 

execução das atividades CONTRATADAS; 

9.8 Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na 

legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à CONTRATANTE; 

9.9 Atender às solicitações da CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela 

fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, 
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conforme descrito neste instrumento contratual; 

9.10 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da CONTRATANTE; 

9.11 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não 

abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar à CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, 

a fim de evitar desvio de função; 

Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da execução do empreendimento; 

9.12 Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os 

maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre; 

9.13 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

9.14 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 

Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horários e locais de execução dos serviços para representá-la na execução 

do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos; 

9.15 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da 

CONTRATANTE; 

9.16 Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da CONTRATANTE; 

9.17 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e 

utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, 

normas e legislação; 

9.18 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no 

local dos serviços. 

9.19 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o 

acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento. 

9.20 Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a 

boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

9.21 Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de 

que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação. 

9.22 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos 

serviços, durante a vigência do contrato. 

9.23 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao 

objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis nº 6.496/1977 e 12.378/2010); 

9.24 Obter junto ao Município, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na 

forma da legislação aplicável; 

9.25 Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que a Administração possa 
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utilizá-lo de acordo com o previsto neste Projeto Básico e seus anexos, conforme artigo 14.133/21; 

Assegurar à CONTRATANTE: 

9.26 O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações 

que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à CONTRATANTE 

distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações; 

9.27 Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e 

de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, 

ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuízo 

das sanções civis e penais cabíveis. 

9.28 Promover a organização técnica e administrativa das atividades, de modo a conduzi-las eficaz e eficientemente, de acordo 

com os documentos e especificações que integram ou fundamentam o Projeto de Engenharia e este Contrato, no prazo 

determinado. 

9.29 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos 

Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

9.20 Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos 

executivos que fujam às especificações do memorial descritivo. 

9.21 Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro Fiscal preposto responsável, as informações sobre o 

andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições 

meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à 

Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto. 

9.22 Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, no 

Projeto de Engenharia e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de 

construção, pelo prazo de 05 anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo 

se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE. 

9.23 Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em 

nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, 

defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que 

ocorridos em via pública junto à obra. 

9.24 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, 

ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos 

trabalhos, conforme procedimento previsto no Projeto de Engenharia e demais documentos anexos; 

9.25 Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia 

elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos 

para a obtenção de licenças e regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de 

Operação, etc.); 
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9.26 Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela CONTRATADA, que formarão um conjunto de documentos 

técnicos, gráficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente 

compatibilizados, de modo a considerar todas as possíveis interferências capazes de oferecer impedimento total ou parcial, 

permanente ou temporário, à execução do empreendimento, de maneira a abrangê-la em seu todo, compreendendo a completa 

caracterização e entendimento de todas as suas especificações técnicas, para posterior execução e implantação do objeto 

garantindo a plena compreensão das informações prestadas, bem como sua aplicação correta nos trabalhos: 

9.27 A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções desenvolvidas nos anteprojetos constantes no Projeto 

Executivo e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificações Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos 

construtivos e especificações técnicas, incorporando as alterações exigidas pelas mútuas interferências entre os diversos 

projetos; 

9.28 Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa 

CONTRATADA cujos empregados vinculados ao serviço sejam regidos pela CLT deverá entregar ao setor responsável pela 

fiscalização do contrato os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta 

relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas 

Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado, conforme exigido no instrumento convocatório; 4) 

Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

9.29 Serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA eventuais erros/equívocos no dimensionamento da proposta. 

9.30 Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual, após a assinatura do contrato, a 

CONTRATADA deverá participar de reunião inicial, devidamente registrada em Ata, para dar início à execução do serviço, 

com o esclarecimento das obrigações contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsáveis pela elaboração do 

Projeto Básico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da área 

requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das áreas que executarão os serviços contratados. 

9.31 O contratado responderá, durante o prazo mínimo de cinco anos, pela solidez, segurança e funcionalidade das suas obras, 

e será obrigado a reparar, corrigir, remover, a suas expensas, quaisquer vícios, defeitos ou incorreções nelas encontrados. 

§ 1o Antes do início das obras, o contratado deverá revisar o projeto e responderá, solidariamente com o autor do 

projeto, por qualquer defeito na obra decorrente de erro de projeto, bem como por qualquer dano decorrente do 

defeito. 

§ 2o A responsabilidade será solidária ainda que não se possa precisar a origem dos danos ou a responsabilidade 

de cada parte. 

 

9.32 o(s) profissional(is) detentor(es) da experiência comprovada (acervo técnico) deverá(ão) registrar anotação de  

responsabilidade técnica (ART), admitido que seja assessorado por outros profissionais, mas sendo obrigatória essa 

anotação principal. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO 
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10.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
11.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e da Lei 12.846, de 2013, a CONTRATADA 

que: 

a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; 

b) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

c) Fraudar na execução do contrato; 

d) Comportar-se de modo inidôneo; 

e) Cometer fraude fiscal; 

f) Não mantiver a proposta; 

g) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar contrato administrativo; 

h) Obtiver vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados 

com a administração pública, sem autorização em lei, no Ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos 

contratuais; 

i) Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública. 

11.2 A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da 

responsabilidade civil e criminal, as sanções previstas no Decreto nº 4.054, de 19 de setembro de 2008. 

11.3 Também fica sujeita às penalidades da Lei Federal nº 14.133/2021 a CONTRATADA que: 

a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

b) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

11.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório 

e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei Federal nº 14.133/2021, e 

subsidiariamente a Lei nº 6.161, de 2000. 

11.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter 

educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS ALTERAÇÕES 
 
12.1 O contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço Unitário; 

12.2 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina na Lei Federal nº 14.133/2021; 

12.3 A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor 

do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária. 

12.4 A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência poderá ser reduzida para a 

preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados, desde que os custos 

unitários dos aditivos contratuais não excedam os custos unitários do sistema de referência utilizado na forma do Decreto n. 
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7.983/2013, assegurada a manutenção da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitação. 

12.5 O serviço adicionado ao contrato ou que sofra alteração em seu quantitativo ou preço deverá apresentar preço unitário 

inferior ao preço de referência da Administração Pública divulgado por ocasião da licitação, mantida a proporcionalidade entre 

o preço global contratado e o preço de referência, ressalvada a exceção prevista no subitem anterior e respeitados os limites 

do previstos na Lei Federal nº 14.133/2021. 

12.6 O CONTRATANTE poderá modificar o projeto ou as suas especificações para melhor adequação técnica aos seus 

objetivos, com alteração ou não do valor contratual, observado o disposto nos arts. 124, inciso I, e 130, ambos da Lei Federal 

nº 14.133/2021 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS VEDAÇÕES 
 
13.1 É vedado à CONTRATADA: 

a. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

b. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos 

casos previstos em lei. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
14.1 Quando as obras e/ou serviços contratados forem concluídos, caberá à CONTRATADA apresentar comunicação escrita 

informando o fato à fiscalização da CONTRATANTE, a qual competirá, no prazo de até 15 dias, a verificação dos serviços 

executados, para fins de recebimento provisório. 

14.2 O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega 

dos Manuais e Instruções exigíveis. 

14.3 A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras executadas, por meio de profissionais 

técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequação dos 

serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários. 

14.4 Após tal inspeção, será lavrado o Termo de Recebimento Provisório, em 02 vias de igual teor e forma, ambas assinadas 

pela fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas. 

14.5 A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em 

parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo 

à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que 

possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório. 

14.6 O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços contratados será lavrado em até 90 dias após a lavratura 

do Termo de Recebimento Provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, desde que tenham 

sido devidamente atendidas todas as exigências da fiscalização quanto às pendências observadas e somente após solucionadas 

todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento a operários ou fornecedores de materiais e prestadores de 

serviços empregados na execução do contrato. 
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14.7 Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como 

realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado à 

CONTRATANTE nos 15 dias anteriores à exaustão do prazo. 

14.8 O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a CONTRATADA, em qualquer época, das garantias concedidas 

e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO 
 
15.1 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, com as 

consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na Cláusula Onze. 

15.2 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e 

ampla defesa. 

15.3 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista na Lei 

Federal nº14.133/2021; 

15.4 O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar: 

a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos em relação ao cronograma físico-financeiro, 

atualizado; 

b)  Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

c) Indenizações e multas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 
 
16.1 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Portal Nacional de 

Contratações Públicas - PNCP Diário Oficial do Município – DOM / Sitio Oficial e por se tratar de Recurso de Convenio 

Federal, realizar também a Publicação no Diario Oficial da União - DOU. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO 
 
O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Comarca de Palmares/PE. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 03 (três) vias de igual teor, o qual, depois 

de lido e achado em ordem, vai assinado pelos CONTRATANTES. Caso Optem por Assinatura de forma digital, e conforme 

a MP 2.200-2/01, Art.10º, §2, reconhecem como válida, qualquer forma de comprovação de anuência aos termos do presente 

instrumento, ainda que não se utilizem de certificado digital emitido no padrão ICP-Brasil 

 
Palmares/PE, em XX de XXXXX de 2026; 
 
 
 
CONTRATANTE:  
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XXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXX 

PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES 
 
 
 

CONTRATADO: 
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ANEXO II 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO 

 
DATA (POR EXTENSO) NOME DA EMPRESA MUNICIPIO DE PALMARES/PE 
REFERENTE À CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0XX/2025 
A/C: SR.(A) XXXXXXXXXXXXXXXX AGENTE DE CONTRATAÇÃO/COMISSÃO (A) 
 
DECLARAÇÃO 
 
A Empresa (RAZÃO SOCIAL), sito à (ENDEREÇO COMPLETO), inscrita no CNPJ sob Nº (NÚMERO), neste ato 
representado pelo Sr.(a) (NOME DO REPRESENTANTE LEGAL), inscrito no Registro Nacional sob o Nº (NÚMERO 
DO RG) e CPF. Nº (NÚMERO DO CPF), DECLARA para os devidos fins que: 
 
1.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no Artigo 3° da Lei Complementar Nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do 
tratamento favorecido estabelecido em seus Artigos 42 a 49, quando a empresa for classificada como ME/EPP. 
( ) SIM ( ) NÃO 

1.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos. 
( ) SIM ( ) NÃO 

1.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade 
com as exigências editalícias. 
( ) SIM ( ) NÃO 

1.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 
( ) SIM ( ) NÃO 

1.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, 
salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do Artigo 7°, XXXIII, da Constituição. 
( ) SIM ( ) NÃO 

1.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP Nº 2, de 16 de 
setembro de 2009. 
( ) SIM ( ) NÃO 

1.7. Que não possui em sua cadeia produtiva empregado executando trabalho degradante ou forçado observando o disposto 
nos incisos III e IV do Art. 1º e no inciso III do Art. 5º da Constituição Federal. ) SIM ( ) NÃO 

.1.8 DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO OBJETO E CONDIÇÕES DOS LOCAIS DOS SERVIÇOS: 
declara sob as penalidades da lei, para fins de participação no Processo Licitatório nº. 00X/2025, Concorrência nº. 00X/2025, 
cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA CONSTRUÇÃO 
DE COMPLEXO ESPORTIVO (Reforma do Campo de Futebol Ulissão) TRAVESSA COSTA MAIA – BAIRRO SÃO 
SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DOS PALMARES – PERNAMBUCO (SEE - Convênio de Cooperação Técnica e 
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Financeira 17/2024 (52736075) SE 1400005192.000063/2023-51 ). que tem pleno conhecimento das condições e 
peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e assumimos total responsabilidade por esse fato, de forma que a falta de 
conhecimento das condições do(s) local,(is) onde serão executados os serviços, não será utilizada para quaisquer 
questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com o Município dos Palmares. 
 

 
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À NORMA DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL 
 
À COMISSÃO DE LICITAÇÕES DE PALMARES/PE CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 00X/2025. 
 
A empresa (Razão  Social  da  Licitante),  CNPJ  (número),  sediada  na  Rua , nº  , (Bairro/Cidade), através de seu Diretor ou 
Representante Legal, (Nome/CI), declara para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada 
pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos. 
Por ser expressão de verdade, firmamos o presente. 
 
 
 
LOCAL, DATA 
 
Assinatura do representante legal ou procurador da empresa: 
......................................................................................... CPF: ................................................. 
 
(Obs.: Anexar a declaração preenchida e assinada com os demais documentos de habilitação) 
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ANEXO III – Memorial Descritivo (Projeto Básico) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

JO
S

É
 B

A
R

T
O

LO
M

E
U

 D
E

 A
LM

E
ID

A
 M

E
LO

 J
Ú

N
IO

R
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//p

al
m

ar
es

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/B
33

0-
7D

11
-8

F
E

1-
72

77
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 B
33

0-
7D

11
-8

F
E

1-
72

77



 

 
 
 
 

ANEXO IV – Planilha Orçamentária, Cronograma Físico financeiro, Memória de Cálculos, Cálculo do BDI 
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1. OBJETO E FINALIDADE 
O presente Memorial Descritivo estabelece critérios técnicos mínimos para execução, controle e recebimento 

dos serviços previstos no orçamento da reforma do Campo de Futebol Ulissão. O documento deve ser utilizado 

em conjunto com os projetos, detalhes, planilha orçamentária, composições de preços, cronograma, 

especificações dos fabricantes, orientações da Fiscalização e demais documentos contratuais. 

2. DIRETRIZES GERAIS DE EXECUÇÃO 
Responsabilidade técnica: 

A execução deverá ocorrer sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado, com registros de 

responsabilidade técnica exigíveis. A contratada deverá conferir previamente as condições de campo e 

comunicar formalmente divergências entre projeto, orçamento e situação existente antes de executar serviços 

irreversíveis. 

Materiais e amostras: 

Todos os materiais deverão ser novos, de primeira utilização, compatíveis com as especificações e 

acompanhados de documentação técnica quando pertinente. A Fiscalização poderá solicitar catálogos, 

amostras, certificados, laudos ou fichas técnicas antes da aplicação. 

Segurança do trabalho: 

Aplicam-se as Normas Regulamentadoras vigentes, em especial NR-01, NR-06 e NR-18, além da NR-10 para 

serviços elétricos e NR-35 quando houver trabalho em altura. A obra deverá possuir medidas de proteção 

coletiva, sinalização, controle de acesso, capacitação e EPI compatíveis com os riscos. 

Compatibilização: 

Nenhum elemento deverá ser executado sem compatibilização com as demais disciplinas. Passagens, inserts, 

caixas, tubulações e esperas devem ser conferidos antes de concretagens e fechamentos. Rasgos ou cortes 

em elementos estruturais somente poderão ocorrer quando expressamente previstos ou autorizados 

tecnicamente. 

Qualidade e recebimento: 

Serviços executados em desacordo deverão ser refeitos sem ônus adicional. O recebimento de uma etapa não 

elimina a responsabilidade por vícios ocultos. Medições deverão corresponder aos serviços efetivamente 

executados e aceitos, conforme critérios da composição orçamentária. 

Normas técnicas: 

As referências ABNT e NRs citadas neste documento devem ser consideradas em suas redações e edições 

vigentes na data da execução. Na ocorrência de revisão normativa, prevalecerão as exigências legais e técnicas 

vigentes, sem redução do nível de segurança e desempenho previsto em projeto. 
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3. BASES ORÇAMENTÁRIAS E RASTREABILIDADE 
Os serviços foram identificados na planilha sintética do orçamento, cujas bases indicadas são SINAPI 12/2024 

- Pernambuco | ORSE 12/2024 - Sergipe | SEINFRA 028 - Ceará. Os códigos e bancos de cada composição são 

reproduzidos a seguir apenas para rastreabilidade técnica. Os quantitativos apresentados são referenciais do 

orçamento fornecido e não substituem a conferência em projeto, memória de cálculo e medição em campo. 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS POR SERVIÇO 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA 

E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 

Código: 103689 Banco: SINAPI Unidade: m² Quant. ref.: 8 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS”. Compreende o fornecimento dos 
materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, perdas usuais, fixações, cortes, ajustes, limpeza e testes 

necessários para a completa execução do item, nos limites definidos pela composição de preços e pelos 

projetos. 

Método executivo 

Antes da instalação, definir com a Fiscalização a posição da placa, garantindo boa visibilidade e ausência de 

interferências. Executar a estrutura de madeira com peças íntegras, aprumadas e contraventadas, fixadas ao 

terreno por meio compatível com as condições locais. A chapa galvanizada deve ser plana, sem rebarbas ou 

corrosão, receber a comunicação visual prevista e ser rigidamente fixada ao quadro de madeira. Verificar 

alinhamento, estabilidade, legibilidade e segurança das bordas e fixações. A placa deve permanecer 

conservada durante todo o período da obra e ser substituída caso perca legibilidade ou estabilidade. 

Controle e critérios de recebimento 

O serviço será recebido após inspeção da Fiscalização, verificação dimensional e visual, funcionamento quando 

aplicável, limpeza da área e correção de eventuais não conformidades. 

Normas e referências aplicáveis 

• NR-18 - Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção 
• NR-06 - Equipamento de Proteção Individual 
• ABNT NBR 7190-1 - Projeto de estruturas de madeira, quando aplicável à estrutura de suporte 
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2 DEMOLIÇÃO 

2.1 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

Código: 97622 Banco: SINAPI Unidade: m³ Quant. ref.: 75,78 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023”. Compreende o fornecimento dos materiais, mão de obra, 
equipamentos, ferramentas, perdas usuais, fixações, cortes, ajustes, limpeza e testes necessários para a 

completa execução do item, nos limites definidos pela composição de preços e pelos projetos. 

Método executivo 

Isolar e sinalizar a área, identificar previamente instalações elétricas, hidráulicas e demais interferências e 

desligá-las quando necessário. A demolição será manual, de cima para baixo e por trechos controlados, 

evitando impactos em elementos a preservar. O entulho deve ser removido periodicamente, sem formação 

de sobrecargas em lajes ou passagens. Não será permitido reaproveitamento dos blocos. Ao final, regularizar 

bordas e superfícies remanescentes e transportar os resíduos para local definido pela fiscalização e conforme 

a gestão de resíduos da obra. 

Controle e critérios de recebimento 

O serviço será recebido após inspeção da Fiscalização, verificação dimensional e visual, funcionamento quando 

aplicável, limpeza da área e correção de eventuais não conformidades. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 5682 - Contratação, execução e supervisão de demolições 
• NR-18 - Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção 
• NR-06 - Equipamento de Proteção Individual 

2.2 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

Código: 97633 Banco: SINAPI Unidade: m² Quant. ref.: 78,48 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023”. Compreende o fornecimento dos materiais, mão de obra, 
equipamentos, ferramentas, perdas usuais, fixações, cortes, ajustes, limpeza e testes necessários para a 

completa execução do item, nos limites definidos pela composição de preços e pelos projetos. 
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Método executivo 

Proteger elementos que permanecerão na edificação e delimitar a frente de serviço. Remover as placas 

cerâmicas e a camada de fixação por ferramenta manual apropriada, controlando a profundidade para não 

danificar a base. Os resíduos deverão ser acondicionados e retirados continuamente. Após a demolição, 

eliminar partes soltas, limpar a superfície e realizar pequenos reparos necessários para recebimento do novo 

revestimento, mediante aprovação da Fiscalização. 

Controle e critérios de recebimento 

O serviço será recebido após inspeção da Fiscalização, verificação dimensional e visual, funcionamento quando 

aplicável, limpeza da área e correção de eventuais não conformidades. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 5682 - Contratação, execução e supervisão de demolições 
• NR-18 - Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção 
• NR-06 - Equipamento de Proteção Individual 

3 ALVENARIA E DIVISÓRIAS 

3.1 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

EM BETONEIRA. AF_12/2021 

Código: 103322 Banco: SINAPI Unidade: m² Quant. ref.: 1.005,23 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021”. Compreende o fornecimento dos materiais, mão de obra, equipamentos, 
ferramentas, perdas usuais, fixações, cortes, ajustes, limpeza e testes necessários para a completa execução 

do item, nos limites definidos pela composição de preços e pelos projetos. 

Método executivo 

Conferir eixos, vãos, níveis e amarrações antes do início. Os blocos cerâmicos devem estar íntegros e atender 

às dimensões especificadas. Executar a primeira fiada sobre base limpa e nivelada, com argamassa de 

assentamento preparada mecanicamente, seguindo o traço e o consumo da composição. As fiadas seguintes 

serão assentadas com juntas uniformes, amarração adequada, controle permanente de prumo, nível e 

alinhamento. Prever vergas, contravergas, encunhamentos e ligações com estruturas conforme projeto. Não 

utilizar blocos quebrados em regiões críticas; rasgos para instalações devem ser planejados para não 

comprometer a estabilidade da vedação. 
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Controle e critérios de recebimento 

O serviço será recebido após inspeção da Fiscalização, verificação dimensional e visual, funcionamento quando 

aplicável, limpeza da área e correção de eventuais não conformidades. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 15270 (partes aplicáveis) - Componentes cerâmicos para alvenaria 
• ABNT NBR 13281 - Argamassas inorgânicas para assentamento e revestimento 
• ABNT NBR 15575 - Edificações habitacionais - Desempenho, como referência de desempenho quando aplicável 
• NR-18 

3.2 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_10/2022 

Código: 87879 Banco: SINAPI Unidade: m² Quant. ref.: 5.857,55 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_10/2022”. Compreende o fornecimento dos materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, 
perdas usuais, fixações, cortes, ajustes, limpeza e testes necessários para a completa execução do item, nos 

limites definidos pela composição de preços e pelos projetos. 

Método executivo 

A base deverá estar firme, limpa, sem poeira, óleo, desmoldante ou partículas soltas e, quando necessário, 

previamente umedecida. Preparar mecanicamente a argamassa no traço indicado, controlando água e tempo 

de mistura. Aplicar o chapisco com colher de pedreiro de maneira enérgica e uniforme, formando superfície 

rugosa e com cobertura suficiente para promover aderência. Respeitar o período de cura antes da camada 

subsequente e rejeitar trechos pulverulentos, ocos ou sem aderência. 

Controle e critérios de recebimento 

O serviço será recebido após inspeção da Fiscalização, verificação dimensional e visual, funcionamento quando 

aplicável, limpeza da área e correção de eventuais não conformidades. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 7200 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas 
• ABNT NBR 13749 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Especificação 
• ABNT NBR 13281 - Argamassas inorgânicas 
• NR-18 
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3.3 - EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 

10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 

Código: 87535 Banco: SINAPI Unidade: m² Quant. ref.: 2.678,78 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², 

E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024”. Compreende o fornecimento dos materiais, mão de obra, 
equipamentos, ferramentas, perdas usuais, fixações, cortes, ajustes, limpeza e testes necessários para a 

completa execução do item, nos limites definidos pela composição de preços e pelos projetos. 

Método executivo 

Executar o emboço somente após a cura e inspeção da base/chapisco. Implantar taliscas e mestras para 

controle de espessura, planeza, prumo e esquadro. Preparar a argamassa mecanicamente no traço 

especificado, aplicar manualmente em panos compatíveis com o tempo em aberto, sarrafear e desempenar 

até o acabamento requerido. A espessura nominal deverá seguir a composição e o projeto; espessuras 

excessivas devem ser tratadas em camadas ou mediante correção prévia da base. Proteger quinas e encontros, 

respeitar juntas existentes e promover cura adequada para evitar fissuração e retração. 

Controle e critérios de recebimento 

O serviço será recebido após inspeção da Fiscalização, verificação dimensional e visual, funcionamento quando 

aplicável, limpeza da área e correção de eventuais não conformidades. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 7200 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas 
• ABNT NBR 13749 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Especificação 
• ABNT NBR 13281 - Argamassas inorgânicas 
• NR-18 

3.4 - MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 

10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 

Código: 87529 Banco: SINAPI Unidade: m² Quant. ref.: 3.178,78 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², 

E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024”. Compreende o fornecimento dos materiais, mão de obra, 

equipamentos, ferramentas, perdas usuais, fixações, cortes, ajustes, limpeza e testes necessários para a 

completa execução do item, nos limites definidos pela composição de preços e pelos projetos. 
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Método executivo 

Executar o massa única somente após a cura e inspeção da base/chapisco. Implantar taliscas e mestras para 

controle de espessura, planeza, prumo e esquadro. Preparar a argamassa mecanicamente no traço 

especificado, aplicar manualmente em panos compatíveis com o tempo em aberto, sarrafear e desempenar 

até o acabamento requerido. A espessura nominal deverá seguir a composição e o projeto; espessuras 

excessivas devem ser tratadas em camadas ou mediante correção prévia da base. Proteger quinas e encontros, 

respeitar juntas existentes e promover cura adequada para evitar fissuração e retração. 

Controle e critérios de recebimento 

O serviço será recebido após inspeção da Fiscalização, verificação dimensional e visual, funcionamento quando 

aplicável, limpeza da área e correção de eventuais não conformidades. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 7200 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas 
• ABNT NBR 13749 - Revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas - Especificação 
• ABNT NBR 13281 - Argamassas inorgânicas 
• NR-18 

4 LAJE 

4.1 - LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO 

EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA 

Código: 101964 Banco: SINAPI Unidade: m² Quant. ref.: 187,57 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA 

FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA”. Compreende o fornecimento dos materiais, mão de obra, 
equipamentos, ferramentas, perdas usuais, fixações, cortes, ajustes, limpeza e testes necessários para a 

completa execução do item, nos limites definidos pela composição de preços e pelos projetos. 

Método executivo 

Executar escoramento e cimbramento sobre apoio firme, com travamento suficiente e níveis definidos em 

projeto. Posicionar vigotas no espaçamento previsto, instalar elementos cerâmicos de enchimento sem peças 

trincadas e executar armaduras complementares, negativas, de distribuição e reforços conforme projeto 

estrutural. Conferir passagens de instalações antes da concretagem. A capa de concreto deve ser lançada de 

forma contínua, adensada sem deslocar os componentes e nivelada na espessura prevista. Manter cura e 

escoramento pelo prazo definido no projeto e nas normas, retirando as escoras de modo gradual e somente 

após autorização técnica. 
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Controle e critérios de recebimento 

Recebimento condicionado aos registros de controle do concreto, conferência geométrica, cura, integridade 

superficial e atendimento ao projeto estrutural; desforma/retirada de escoras somente nos prazos 

tecnicamente autorizados. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto 
• ABNT NBR 14931 - Execução de estruturas de concreto 
• ABNT NBR 12655 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle, recebimento e aceitação 
• ABNT NBR 14859 (partes aplicáveis) - Lajes pré-fabricadas 
• NR-18 

4.2 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS 

Código: 103675 Banco: SINAPI Unidade: m³ Quant. ref.: 22,51 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 

MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022_PS”. Compreende o fornecimento dos materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, 
perdas usuais, fixações, cortes, ajustes, limpeza e testes necessários para a completa execução do item, nos 

limites definidos pela composição de preços e pelos projetos. 

Método executivo 

Antes da concretagem, conferir formas, escoramentos, armaduras, cobrimentos, inserts, tubulações e 

limpeza. O concreto deve possuir fck = 25 MPa e ser recebido com documentação e controle tecnológico 

aplicável. Realizar lançamento por bomba evitando segregação e quedas excessivas, adensar mecanicamente 

com vibrador compatível e efetuar acabamento conforme o elemento. A concretagem deve ser planejada para 

minimizar juntas frias; quando inevitáveis, estas serão tratadas conforme projeto. Executar cura 

imediatamente após o acabamento e proteger o concreto contra perda rápida de água, impactos e 

carregamentos prematuros. 

Controle e critérios de recebimento 

Recebimento condicionado aos registros de controle do concreto, conferência geométrica, cura, integridade 

superficial e atendimento ao projeto estrutural; desforma/retirada de escoras somente nos prazos 

tecnicamente autorizados. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto 
• ABNT NBR 14931 - Execução de estruturas de concreto 
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• ABNT NBR 12655 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle, recebimento e aceitação 
• ABNT NBR 14859 (partes aplicáveis) - Lajes pré-fabricadas 
• NR-18 

5 ESQUADRIAS 

5.1 PORTAS 

5.1.1 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 

Código: 90820 Banco: SINAPI Unidade: UN Quant. ref.: 2 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019”. Compreende o fornecimento dos materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, perdas 

usuais, fixações, cortes, ajustes, limpeza e testes necessários para a completa execução do item, nos limites 

definidos pela composição de preços e pelos projetos. 

Método executivo 

Conferir as dimensões do vão acabado e o sentido de abertura. A folha deverá ser armazenada em local seco 

e plano, protegida contra umidade e empenamento. Instalar as dobradiças nas posições adequadas, ajustar 

folgas perimetrais e fixar a folha ao marco de modo a permitir abertura e fechamento suaves, sem arraste. 

Realizar os recortes de ferragens com acabamento preciso e proteção das superfícies. Ao final, verificar 

esquadro, prumo, funcionamento, estabilidade e preparação adequada para pintura. 

Controle e critérios de recebimento 

O serviço será recebido após inspeção da Fiscalização, verificação dimensional e visual, funcionamento quando 

aplicável, limpeza da área e correção de eventuais não conformidades. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 15930 (partes aplicáveis) - Portas de madeira para edificações 
• ABNT NBR 15575, quando aplicável ao desempenho da edificação 
• NR-18 

5.1.2 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 

Código: 90821 Banco: SINAPI Unidade: UN Quant. ref.: 1 
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Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019”. Compreende o fornecimento dos materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, perdas 
usuais, fixações, cortes, ajustes, limpeza e testes necessários para a completa execução do item, nos limites 

definidos pela composição de preços e pelos projetos. 

Método executivo 

Conferir as dimensões do vão acabado e o sentido de abertura. A folha deverá ser armazenada em local seco 

e plano, protegida contra umidade e empenamento. Instalar as dobradiças nas posições adequadas, ajustar 

folgas perimetrais e fixar a folha ao marco de modo a permitir abertura e fechamento suaves, sem arraste. 

Realizar os recortes de ferragens com acabamento preciso e proteção das superfícies. Ao final, verificar 

esquadro, prumo, funcionamento, estabilidade e preparação adequada para pintura. 

Controle e critérios de recebimento 

O serviço será recebido após inspeção da Fiscalização, verificação dimensional e visual, funcionamento quando 

aplicável, limpeza da área e correção de eventuais não conformidades. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 15930 (partes aplicáveis) - Portas de madeira para edificações 
• ABNT NBR 15575, quando aplicável ao desempenho da edificação 
• NR-18 

5.1.3 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 

Código: 90823 Banco: SINAPI Unidade: UN Quant. ref.: 8 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019”. Compreende o fornecimento dos materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, perdas 
usuais, fixações, cortes, ajustes, limpeza e testes necessários para a completa execução do item, nos limites 

definidos pela composição de preços e pelos projetos. 

Método executivo 

Conferir as dimensões do vão acabado e o sentido de abertura. A folha deverá ser armazenada em local seco 

e plano, protegida contra umidade e empenamento. Instalar as dobradiças nas posições adequadas, ajustar 

folgas perimetrais e fixar a folha ao marco de modo a permitir abertura e fechamento suaves, sem arraste. 

Realizar os recortes de ferragens com acabamento preciso e proteção das superfícies. Ao final, verificar 

esquadro, prumo, funcionamento, estabilidade e preparação adequada para pintura. 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

JO
S

É
 B

A
R

T
O

LO
M

E
U

 D
E

 A
LM

E
ID

A
 M

E
LO

 J
Ú

N
IO

R
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//p

al
m

ar
es

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/B
33

0-
7D

11
-8

F
E

1-
72

77
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 B
33

0-
7D

11
-8

F
E

1-
72

77



 

Controle e critérios de recebimento 

O serviço será recebido após inspeção da Fiscalização, verificação dimensional e visual, funcionamento quando 

aplicável, limpeza da área e correção de eventuais não conformidades. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 15930 (partes aplicáveis) - Portas de madeira para edificações 
• ABNT NBR 15575, quando aplicável ao desempenho da edificação 
• NR-18 

5.1.4 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 

Código: 102219 Banco: SINAPI Unidade: m² Quant. ref.: 19,11 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 

SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021”. Compreende o fornecimento dos materiais, 
mão de obra, equipamentos, ferramentas, perdas usuais, fixações, cortes, ajustes, limpeza e testes necessários 

para a completa execução do item, nos limites definidos pela composição de preços e pelos projetos. 

Método executivo 

A madeira deverá estar seca, limpa, lixada e isenta de graxa, pó e partes soltas. Corrigir pequenos defeitos, 

selar pontos necessários e homogeneizar a superfície. Aplicar esmalte sintético acetinado em duas demãos, 

com rolo, pincel ou processo indicado pelo fabricante, respeitando diluição, rendimento, intervalo entre 

demãos e condições de temperatura/umidade. Entre demãos, realizar lixamento leve quando necessário. O 

acabamento final deve ser uniforme, sem escorrimentos, manchas, falhas de cobertura ou marcas excessivas 

de aplicação. 

Controle e critérios de recebimento 

Recebimento condicionado à uniformidade de cor e acabamento, cobertura integral, aderência e ausência de 

escorrimentos, manchas, empolamentos, descascamentos ou falhas de preparação. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 13245 - Tintas para construção civil - Execução de pinturas em edificações não industriais 
• ABNT NBR 11702 - Tintas para construção civil - Classificação 
• NR-18 
• NR-06 

5.1.5 - Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive 

requadro, ferrolho e dobradiças e fechadura, conforme desenho 

Código: 12104 Banco: ORSE Unidade: m² Quant. ref.: 18,90 
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Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", 
inclusive requadro, ferrolho e dobradiças e fechadura, conforme desenho”. Compreende o fornecimento dos 
materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, perdas usuais, fixações, cortes, ajustes, limpeza e testes 

necessários para a completa execução do item, nos limites definidos pela composição de preços e pelos 

projetos. 

Método executivo 

Fabricar a porta conforme dimensões e desenho de serralheria, garantindo esquadro do requadro e 

uniformidade do gradil em barra chata. As soldas devem ser contínuas ou intermitentes conforme detalhe, 

sem porosidades ou rebarbas, com posterior limpeza e proteção anticorrosiva das regiões trabalhadas. Instalar 

o conjunto no vão com chumbadores/fixadores adequados, mantendo prumo e nível. Montar ferrolho, 

dobradiças e fechadura, ajustar folgas e testar repetidamente a abertura, o fechamento e o travamento antes 

do recebimento. 

Controle e critérios de recebimento 

O serviço será recebido após inspeção da Fiscalização, verificação dimensional e visual, funcionamento quando 

aplicável, limpeza da área e correção de eventuais não conformidades. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 6323 - Galvanização por imersão a quente de produtos de aço e ferro fundido, quando houver componentes 

galvanizados 
• NR-18 
• NR-06 
• Projeto arquitetônico/detalhes de serralheria e especificações do fabricante 

5.2 JANELAS 

5.2.1 - JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS 

E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2024 

Código: 94559 Banco: SINAPI Unidade: m² Quant. ref.: 5 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM 
BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024”. Compreende o 

fornecimento dos materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, perdas usuais, fixações, cortes, 

ajustes, limpeza e testes necessários para a completa execução do item, nos limites definidos pela composição 

de preços e pelos projetos. 
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Método executivo 

Conferir vão, peitoril e prumo. Posicionar o caixilho basculante, calçar e alinhar o batente, mantendo esquadro 

e folgas regulares. Fixar com argamassa conforme o sistema previsto, evitando deformações do quadro. 

Proteger ferragens e superfícies durante os serviços úmidos. A pintura anticorrosiva deve permanecer íntegra; 

pontos danificados devem ser recompostos. Após a cura da fixação, testar todos os braços e articulações, 

garantindo movimento livre e fechamento uniforme. Os vidros serão instalados em serviço específico quando 

indicado. 

Controle e critérios de recebimento 

O serviço será recebido após inspeção da Fiscalização, verificação dimensional e visual, funcionamento quando 

aplicável, limpeza da área e correção de eventuais não conformidades. 

Normas e referências aplicáveis 

• NR-18 
• Especificações de projeto e do fabricante 

5.2.2 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, 

EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 

Código: 94569 Banco: SINAPI Unidade: m² Quant. ref.: 5 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 

BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024”. Compreende o fornecimento dos materiais, mão de obra, 
equipamentos, ferramentas, perdas usuais, fixações, cortes, ajustes, limpeza e testes necessários para a 

completa execução do item, nos limites definidos pela composição de preços e pelos projetos. 

Método executivo 

Conferir dimensões dos vãos e prever folgas para selagem. Posicionar a esquadria de alumínio com calços não 

absorventes, nivelar, aprumar e conferir diagonais antes da fixação mecânica. Utilizar parafusos e buchas 

compatíveis com a base e com o sistema do fabricante, sem deformar perfis. Realizar vedação periférica 

adequada e preservar drenos dos perfis. Proteger o acabamento do alumínio durante a obra. Ao final, limpar 

trilhos, regular ferragens/roldanas e testar abertura, fechamento, estanqueidade aparente e travamento. 

Controle e critérios de recebimento 

O serviço será recebido após inspeção da Fiscalização, verificação dimensional e visual, funcionamento quando 

aplicável, limpeza da área e correção de eventuais não conformidades. 

Normas e referências aplicáveis 

• NR-18 
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• Especificações de projeto e do fabricante 

5.2.3 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, 

EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2024 

Código: 94570 Banco: SINAPI Unidade: m² Quant. ref.: 10 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA 

VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE 

ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024”. 
Compreende o fornecimento dos materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, perdas usuais, fixações, 

cortes, ajustes, limpeza e testes necessários para a completa execução do item, nos limites definidos pela 

composição de preços e pelos projetos. 

Método executivo 

Conferir dimensões dos vãos e prever folgas para selagem. Posicionar a esquadria de alumínio com calços não 

absorventes, nivelar, aprumar e conferir diagonais antes da fixação mecânica. Utilizar parafusos e buchas 

compatíveis com a base e com o sistema do fabricante, sem deformar perfis. Realizar vedação periférica 

adequada e preservar drenos dos perfis. Proteger o acabamento do alumínio durante a obra. Ao final, limpar 

trilhos, regular ferragens/roldanas e testar abertura, fechamento, estanqueidade aparente e travamento. 

Controle e critérios de recebimento 

O serviço será recebido após inspeção da Fiscalização, verificação dimensional e visual, funcionamento quando 

aplicável, limpeza da área e correção de eventuais não conformidades. 

Normas e referências aplicáveis 

• NR-18 
• Especificações de projeto e do fabricante 

5.2.4 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2024 

Código: 94573 Banco: SINAPI Unidade: m² Quant. ref.: 20 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA 
VIDROS, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024”. Compreende o fornecimento dos materiais, 
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mão de obra, equipamentos, ferramentas, perdas usuais, fixações, cortes, ajustes, limpeza e testes necessários 

para a completa execução do item, nos limites definidos pela composição de preços e pelos projetos. 

Método executivo 

Conferir dimensões dos vãos e prever folgas para selagem. Posicionar a esquadria de alumínio com calços não 

absorventes, nivelar, aprumar e conferir diagonais antes da fixação mecânica. Utilizar parafusos e buchas 

compatíveis com a base e com o sistema do fabricante, sem deformar perfis. Realizar vedação periférica 

adequada e preservar drenos dos perfis. Proteger o acabamento do alumínio durante a obra. Ao final, limpar 

trilhos, regular ferragens/roldanas e testar abertura, fechamento, estanqueidade aparente e travamento. 

Controle e critérios de recebimento 

O serviço será recebido após inspeção da Fiscalização, verificação dimensional e visual, funcionamento quando 

aplicável, limpeza da área e correção de eventuais não conformidades. 

Normas e referências aplicáveis 

• NR-18 
• Especificações de projeto e do fabricante 

5.2.5 - GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS 

CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 

Código: 99861 Banco: SINAPI Unidade: m² Quant. ref.: 20 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO 
POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019”. Compreende o fornecimento dos materiais, mão de obra, 
equipamentos, ferramentas, perdas usuais, fixações, cortes, ajustes, limpeza e testes necessários para a 

completa execução do item, nos limites definidos pela composição de preços e pelos projetos. 

Método executivo 

Fabricar o gradil com barras chatas de seção prevista, obedecendo ao desenho, espaçamentos, esquadro e 

pontos de solda. Limpar soldas, remover respingos e preparar as superfícies para o sistema de proteção 

especificado. Posicionar o gradil no vão, aprumar, nivelar e fixar em pontos resistentes da alvenaria/estrutura 

com chumbadores ou ancoragens adequadas. Evitar esforços que causem fissuras no entorno. Finalizar com 

tratamento dos pontos de fixação e verificar rigidez, ausência de arestas cortantes e aderência das proteções 

superficiais. 

Controle e critérios de recebimento 

O serviço será recebido após inspeção da Fiscalização, verificação dimensional e visual, funcionamento quando 

aplicável, limpeza da área e correção de eventuais não conformidades. 
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Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 6323 - Galvanização por imersão a quente de produtos de aço e ferro fundido, quando houver componentes 

galvanizados 
• NR-18 
• NR-06 
• Projeto arquitetônico/detalhes de serralheria e especificações do fabricante 

5.2.6 - INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE 

ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS 

Código: 102168 Banco: SINAPI Unidade: m² Quant. ref.: 20 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM 
ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS”. Compreende o fornecimento 
dos materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, perdas usuais, fixações, cortes, ajustes, limpeza e 

testes necessários para a completa execução do item, nos limites definidos pela composição de preços e pelos 

projetos. 

Método executivo 

Conferir dimensões reais do vão e do quadro antes do corte/fornecimento. Utilizar vidro liso incolor de 8 mm 

sem trincas, lascas ou empenos incompatíveis. Apoiar o vidro sobre calços apropriados, mantendo folgas 

perimetrais e evitando contato direto vidro-metal. Fixar com baguetes e elementos de vedação compatíveis, 

aplicando pressão uniforme e sem concentração de tensões. Limpar o conjunto e verificar estabilidade, 

ausência de vibração e acabamento das juntas. Bordas e manipulação devem receber cuidados específicos de 

segurança. 

Controle e critérios de recebimento 

O serviço será recebido após inspeção da Fiscalização, verificação dimensional e visual, funcionamento quando 

aplicável, limpeza da área e correção de eventuais não conformidades. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 7199 - Vidros na construção civil - Projeto, execução e aplicações 
• ABNT NBR 10821 (partes aplicáveis) - Esquadrias para edificações 
• NR-18 
• NR-35, quando houver trabalho em altura 
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6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

6.1 ELETRODUTOS E CAIXAS 

6.1.1 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023_PA 

Código: 91834 Banco: SINAPI Unidade: M Quant. ref.: 600 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA”. 
Compreende o fornecimento dos materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, perdas usuais, fixações, 

cortes, ajustes, limpeza e testes necessários para a completa execução do item, nos limites definidos pela 

composição de preços e pelos projetos. 

Método executivo 

Marcar o traçado conforme projeto elétrico, preservando raios de curvatura e afastamentos de instalações 

incompatíveis. Fixar o eletroduto flexível corrugado no forro com suportes adequados, evitando 

esmagamentos, emendas improvisadas ou trechos soltos. As extremidades devem chegar às caixas com 

acabamento que não agrida a isolação dos condutores. Deixar guia para enfiação quando necessário e manter 

a tubulação livre de argamassa, água e detritos. Antes da passagem dos cabos, verificar continuidade física e 

desobstrução. 

Controle e critérios de recebimento 

Recebimento condicionado à inspeção visual, identificação dos circuitos, aperto/fixação, continuidade, 

isolação e testes funcionais aplicáveis, com energização somente por equipe autorizada. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão 
• ABNT NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão 
• ABNT NBR IEC 60670 (partes aplicáveis) - Caixas e invólucros para acessórios elétricos 
• NR-10 - Segurança em instalações e serviços em eletricidade 
• NR-18 

6.1.2 - CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

Código: 91940 Banco: SINAPI Unidade: UN Quant. ref.: 5 
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Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023”. Compreende o fornecimento dos 
materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, perdas usuais, fixações, cortes, ajustes, limpeza e testes 

necessários para a completa execução do item, nos limites definidos pela composição de preços e pelos 

projetos. 

Método executivo 

Locar a caixa na posição e cota definidas em projeto, garantindo alinhamento com o acabamento final. 

Executar o recorte/embutimento sem comprometer elementos estruturais, fixar a caixa de PVC rigidamente 

e conectar os eletrodutos com entradas adequadas e sem arestas. Manter o interior limpo e protegido durante 

os revestimentos. A face da caixa deve ficar compatível com o plano final da parede/laje, permitindo posterior 

instalação dos mecanismos e tampas sem folgas ou deformações. 

Controle e critérios de recebimento 

Recebimento condicionado à inspeção visual, identificação dos circuitos, aperto/fixação, continuidade, 

isolação e testes funcionais aplicáveis, com energização somente por equipe autorizada. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão 
• ABNT NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão 
• ABNT NBR IEC 60670 (partes aplicáveis) - Caixas e invólucros para acessórios elétricos 
• NR-10 - Segurança em instalações e serviços em eletricidade 
• NR-18 

6.1.3 - CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

Código: 91943 Banco: SINAPI Unidade: UN Quant. ref.: 5 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023”. Compreende o fornecimento dos 
materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, perdas usuais, fixações, cortes, ajustes, limpeza e testes 

necessários para a completa execução do item, nos limites definidos pela composição de preços e pelos 

projetos. 

Método executivo 

Locar a caixa na posição e cota definidas em projeto, garantindo alinhamento com o acabamento final. 

Executar o recorte/embutimento sem comprometer elementos estruturais, fixar a caixa de PVC rigidamente 

e conectar os eletrodutos com entradas adequadas e sem arestas. Manter o interior limpo e protegido durante 
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os revestimentos. A face da caixa deve ficar compatível com o plano final da parede/laje, permitindo posterior 

instalação dos mecanismos e tampas sem folgas ou deformações. 

Controle e critérios de recebimento 

Recebimento condicionado à inspeção visual, identificação dos circuitos, aperto/fixação, continuidade, 

isolação e testes funcionais aplicáveis, com energização somente por equipe autorizada. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão 
• ABNT NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão 
• ABNT NBR IEC 60670 (partes aplicáveis) - Caixas e invólucros para acessórios elétricos 
• NR-10 - Segurança em instalações e serviços em eletricidade 
• NR-18 

6.1.4 - CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

Código: 91936 Banco: SINAPI Unidade: UN Quant. ref.: 5 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023”. Compreende o fornecimento dos materiais, mão de obra, 
equipamentos, ferramentas, perdas usuais, fixações, cortes, ajustes, limpeza e testes necessários para a 

completa execução do item, nos limites definidos pela composição de preços e pelos projetos. 

Método executivo 

Locar a caixa na posição e cota definidas em projeto, garantindo alinhamento com o acabamento final. 

Executar o recorte/embutimento sem comprometer elementos estruturais, fixar a caixa de PVC rigidamente 

e conectar os eletrodutos com entradas adequadas e sem arestas. Manter o interior limpo e protegido durante 

os revestimentos. A face da caixa deve ficar compatível com o plano final da parede/laje, permitindo posterior 

instalação dos mecanismos e tampas sem folgas ou deformações. 

Controle e critérios de recebimento 

Recebimento condicionado à inspeção visual, identificação dos circuitos, aperto/fixação, continuidade, 

isolação e testes funcionais aplicáveis, com energização somente por equipe autorizada. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão 
• ABNT NBR 15465 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão 
• ABNT NBR IEC 60670 (partes aplicáveis) - Caixas e invólucros para acessórios elétricos 
• NR-10 - Segurança em instalações e serviços em eletricidade 
• NR-18 
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6.2 FIOS E CABOS 

6.2.1 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

Código: 91924 Banco: SINAPI Unidade: M Quant. ref.: 600 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023”. Compreende o 
fornecimento dos materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, perdas usuais, fixações, cortes, 

ajustes, limpeza e testes necessários para a completa execução do item, nos limites definidos pela composição 

de preços e pelos projetos. 

Método executivo 

Após a conclusão e limpeza dos eletrodutos, realizar a enfiação do cabo de cobre flexível de 1,5 mm², quando 

indicado, sem emendas dentro dos eletrodutos. Utilizar guia apropriada e lubrificante compatível apenas 

quando necessário, respeitando a taxa de ocupação e evitando esforços que danifiquem a isolação. Identificar 

os condutores por função/circuito e cores conforme projeto e NBR 5410. Nas caixas e quadros, deixar 

comprimentos suficientes para terminação. Executar conexões com terminais/conectores adequados e 

realizar testes de continuidade e isolação antes da energização. 

Controle e critérios de recebimento 

Recebimento condicionado à inspeção visual, identificação dos circuitos, aperto/fixação, continuidade, 

isolação e testes funcionais aplicáveis, com energização somente por equipe autorizada. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão 
• ABNT NBR NM 247-3 - Cabos isolados com PVC para tensões até 450/750 V, quando aplicável ao cabo especificado 
• ABNT NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados 
• NR-10 

6.2.2 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

Código: 91926 Banco: SINAPI Unidade: M Quant. ref.: 600 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023”. Compreende o 
fornecimento dos materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, perdas usuais, fixações, cortes, 

ajustes, limpeza e testes necessários para a completa execução do item, nos limites definidos pela composição 

de preços e pelos projetos. 
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Método executivo 

Após a conclusão e limpeza dos eletrodutos, realizar a enfiação do cabo de cobre flexível de 2,5 mm², quando 

indicado, sem emendas dentro dos eletrodutos. Utilizar guia apropriada e lubrificante compatível apenas 

quando necessário, respeitando a taxa de ocupação e evitando esforços que danifiquem a isolação. Identificar 

os condutores por função/circuito e cores conforme projeto e NBR 5410. Nas caixas e quadros, deixar 

comprimentos suficientes para terminação. Executar conexões com terminais/conectores adequados e 

realizar testes de continuidade e isolação antes da energização. 

Controle e critérios de recebimento 

Recebimento condicionado à inspeção visual, identificação dos circuitos, aperto/fixação, continuidade, 

isolação e testes funcionais aplicáveis, com energização somente por equipe autorizada. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão 
• ABNT NBR NM 247-3 - Cabos isolados com PVC para tensões até 450/750 V, quando aplicável ao cabo especificado 
• ABNT NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados 
• NR-10 

6.2.3 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

Código: 91928 Banco: SINAPI Unidade: M Quant. ref.: 600 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023”. Compreende o 
fornecimento dos materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, perdas usuais, fixações, cortes, 

ajustes, limpeza e testes necessários para a completa execução do item, nos limites definidos pela composição 

de preços e pelos projetos. 

Método executivo 

Após a conclusão e limpeza dos eletrodutos, realizar a enfiação do cabo de cobre flexível de 4 mm², quando 

indicado, sem emendas dentro dos eletrodutos. Utilizar guia apropriada e lubrificante compatível apenas 

quando necessário, respeitando a taxa de ocupação e evitando esforços que danifiquem a isolação. Identificar 

os condutores por função/circuito e cores conforme projeto e NBR 5410. Nas caixas e quadros, deixar 

comprimentos suficientes para terminação. Executar conexões com terminais/conectores adequados e 

realizar testes de continuidade e isolação antes da energização. 

Controle e critérios de recebimento 

Recebimento condicionado à inspeção visual, identificação dos circuitos, aperto/fixação, continuidade, 

isolação e testes funcionais aplicáveis, com energização somente por equipe autorizada. 
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Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão 
• ABNT NBR NM 247-3 - Cabos isolados com PVC para tensões até 450/750 V, quando aplicável ao cabo especificado 
• ABNT NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados 
• NR-10 

6.2.4 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

Código: 91930 Banco: SINAPI Unidade: M Quant. ref.: 600 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023”. Compreende o 
fornecimento dos materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, perdas usuais, fixações, cortes, 

ajustes, limpeza e testes necessários para a completa execução do item, nos limites definidos pela composição 

de preços e pelos projetos. 

Método executivo 

Após a conclusão e limpeza dos eletrodutos, realizar a enfiação do cabo de cobre flexível de 6 mm², quando 

indicado, sem emendas dentro dos eletrodutos. Utilizar guia apropriada e lubrificante compatível apenas 

quando necessário, respeitando a taxa de ocupação e evitando esforços que danifiquem a isolação. Identificar 

os condutores por função/circuito e cores conforme projeto e NBR 5410. Nas caixas e quadros, deixar 

comprimentos suficientes para terminação. Executar conexões com terminais/conectores adequados e 

realizar testes de continuidade e isolação antes da energização. 

Controle e critérios de recebimento 

Recebimento condicionado à inspeção visual, identificação dos circuitos, aperto/fixação, continuidade, 

isolação e testes funcionais aplicáveis, com energização somente por equipe autorizada. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão 
• ABNT NBR NM 247-3 - Cabos isolados com PVC para tensões até 450/750 V, quando aplicável ao cabo especificado 
• ABNT NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados 
• NR-10 

6.3 QUADROS E PROTEÇÃO 

6.3.1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

Código: 101879 Banco: SINAPI Unidade: UN Quant. ref.: 1 
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Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020”. Compreende o fornecimento dos materiais, mão de obra, 

equipamentos, ferramentas, perdas usuais, fixações, cortes, ajustes, limpeza e testes necessários para a 

completa execução do item, nos limites definidos pela composição de preços e pelos projetos. 

Método executivo 

Conferir posição, altura e dimensões do nicho. Instalar o quadro de embutir nivelado e aprumado, com fixação 

rígida e acesso desimpedido. Organizar barramentos de fases, neutro e proteção, garantir separação e 

identificação dos circuitos e acomodar os condutores sem esforços excessivos. As entradas de eletrodutos 

devem ser protegidas contra arestas. Após a montagem dos dispositivos, executar aperto com torque 

recomendado, identificação permanente dos circuitos, fechamento de espaços vagos, continuidade do 

aterramento e testes funcionais antes da energização. 

Controle e critérios de recebimento 

Recebimento condicionado à inspeção visual, identificação dos circuitos, aperto/fixação, continuidade, 

isolação e testes funcionais aplicáveis, com energização somente por equipe autorizada. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 5410 
• ABNT NBR IEC 61439 (partes aplicáveis) - Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão 
• NR-10 
• NR-18 

6.3.2 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

Código: 93653 Banco: SINAPI Unidade: UN Quant. ref.: 3 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020”. Compreende o fornecimento dos materiais, mão de obra, 

equipamentos, ferramentas, perdas usuais, fixações, cortes, ajustes, limpeza e testes necessários para a 

completa execução do item, nos limites definidos pela composição de preços e pelos projetos. 

Método executivo 

Selecionar e instalar o disjuntor exatamente na corrente nominal e número de polos previstos no projeto, 

fixando-o no trilho DIN do quadro. Conectar os condutores com seção compatível, terminais adequados e 

torque especificado pelo fabricante, sem prender mais condutores que o permitido no borne. Manter 

coordenação com a capacidade dos cabos e com a proteção a montante/jusante. Após montagem, identificar 
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o circuito, verificar aperto, continuidade e atuação mecânica, mantendo o quadro desenergizado durante os 

trabalhos. 

Controle e critérios de recebimento 

Recebimento condicionado à inspeção visual, identificação dos circuitos, aperto/fixação, continuidade, 

isolação e testes funcionais aplicáveis, com energização somente por equipe autorizada. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 5410 
• ABNT NBR IEC 60898-1 - Disjuntores para proteção contra sobrecorrentes em instalações domésticas e similares 
• NR-10 

6.3.3 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

Código: 93654 Banco: SINAPI Unidade: UN Quant. ref.: 3 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 
16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020”. Compreende o fornecimento dos materiais, mão de obra, 

equipamentos, ferramentas, perdas usuais, fixações, cortes, ajustes, limpeza e testes necessários para a 

completa execução do item, nos limites definidos pela composição de preços e pelos projetos. 

Método executivo 

Selecionar e instalar o disjuntor exatamente na corrente nominal e número de polos previstos no projeto, 

fixando-o no trilho DIN do quadro. Conectar os condutores com seção compatível, terminais adequados e 

torque especificado pelo fabricante, sem prender mais condutores que o permitido no borne. Manter 

coordenação com a capacidade dos cabos e com a proteção a montante/jusante. Após montagem, identificar 

o circuito, verificar aperto, continuidade e atuação mecânica, mantendo o quadro desenergizado durante os 

trabalhos. 

Controle e critérios de recebimento 

Recebimento condicionado à inspeção visual, identificação dos circuitos, aperto/fixação, continuidade, 

isolação e testes funcionais aplicáveis, com energização somente por equipe autorizada. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 5410 
• ABNT NBR IEC 60898-1 - Disjuntores para proteção contra sobrecorrentes em instalações domésticas e similares 
• NR-10 

6.3.4 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

Código: 93670 Banco: SINAPI Unidade: UN Quant. ref.: 3 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

JO
S

É
 B

A
R

T
O

LO
M

E
U

 D
E

 A
LM

E
ID

A
 M

E
LO

 J
Ú

N
IO

R
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//p

al
m

ar
es

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/B
33

0-
7D

11
-8

F
E

1-
72

77
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 B
33

0-
7D

11
-8

F
E

1-
72

77



 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020”. Compreende o fornecimento dos materiais, mão de obra, 
equipamentos, ferramentas, perdas usuais, fixações, cortes, ajustes, limpeza e testes necessários para a 

completa execução do item, nos limites definidos pela composição de preços e pelos projetos. 

Método executivo 

Selecionar e instalar o disjuntor exatamente na corrente nominal e número de polos previstos no projeto, 

fixando-o no trilho DIN do quadro. Conectar os condutores com seção compatível, terminais adequados e 

torque especificado pelo fabricante, sem prender mais condutores que o permitido no borne. Manter 

coordenação com a capacidade dos cabos e com a proteção a montante/jusante. Após montagem, identificar 

o circuito, verificar aperto, continuidade e atuação mecânica, mantendo o quadro desenergizado durante os 

trabalhos. 

Controle e critérios de recebimento 

Recebimento condicionado à inspeção visual, identificação dos circuitos, aperto/fixação, continuidade, 

isolação e testes funcionais aplicáveis, com energização somente por equipe autorizada. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 5410 
• ABNT NBR IEC 60898-1 - Disjuntores para proteção contra sobrecorrentes em instalações domésticas e similares 
• NR-10 

6.3.5 - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

Código: 93671 Banco: SINAPI Unidade: UN Quant. ref.: 2 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020”. Compreende o fornecimento dos materiais, mão de obra, 
equipamentos, ferramentas, perdas usuais, fixações, cortes, ajustes, limpeza e testes necessários para a 

completa execução do item, nos limites definidos pela composição de preços e pelos projetos. 

Método executivo 

Selecionar e instalar o disjuntor exatamente na corrente nominal e número de polos previstos no projeto, 

fixando-o no trilho DIN do quadro. Conectar os condutores com seção compatível, terminais adequados e 

torque especificado pelo fabricante, sem prender mais condutores que o permitido no borne. Manter 

coordenação com a capacidade dos cabos e com a proteção a montante/jusante. Após montagem, identificar 

o circuito, verificar aperto, continuidade e atuação mecânica, mantendo o quadro desenergizado durante os 

trabalhos. 
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Controle e critérios de recebimento 

Recebimento condicionado à inspeção visual, identificação dos circuitos, aperto/fixação, continuidade, 

isolação e testes funcionais aplicáveis, com energização somente por equipe autorizada. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 5410 
• ABNT NBR IEC 60898-1 - Disjuntores para proteção contra sobrecorrentes em instalações domésticas e similares 
• NR-10 

6.3.6 - DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO 

AC 

Código: 00039445 Banco: SINAPI Unidade: UN Quant. ref.: 1 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, 
CORRENTE DE 25 A, TIPO AC”. Compreende o fornecimento dos materiais, mão de obra, equipamentos, 
ferramentas, perdas usuais, fixações, cortes, ajustes, limpeza e testes necessários para a completa execução 

do item, nos limites definidos pela composição de preços e pelos projetos. 

Método executivo 

Instalar o dispositivo diferencial residual bipolar de 25 A e sensibilidade de 30 mA na posição prevista no 

quadro, respeitando esquema de ligação, polaridade e separação dos condutores neutros dos circuitos 

protegidos. O condutor de proteção não deve atravessar o DR como condutor ativo. Efetuar aperto conforme 

fabricante e, após energização controlada, executar o teste pelo botão próprio e demais verificações 

funcionais, registrando eventual inconformidade antes da liberação do circuito. 

Controle e critérios de recebimento 

Recebimento condicionado à inspeção visual, identificação dos circuitos, aperto/fixação, continuidade, 

isolação e testes funcionais aplicáveis, com energização somente por equipe autorizada. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 5410 
• ABNT NBR IEC 61008-1 - Interruptores diferenciais residuais sem proteção contra sobrecorrentes incorporada, quando 

aplicável 
• NR-10 

6.3.7 - DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE 

MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) 

Código: 00039469 Banco: SINAPI Unidade: UN Quant. ref.: 1 
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Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 
V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)”. Compreende o fornecimento dos materiais, mão de obra, 
equipamentos, ferramentas, perdas usuais, fixações, cortes, ajustes, limpeza e testes necessários para a 

completa execução do item, nos limites definidos pela composição de preços e pelos projetos. 

Método executivo 

Instalar o DPS Classe II com características nominais do orçamento, com ligações tão curtas e retilíneas quanto 

possível entre fases, neutro e sistema de equipotencialização/terra, de acordo com o esquema do projeto. 

Prever proteção de retaguarda quando requerida pelo fabricante e coordenar o DPS com os demais 

dispositivos. Identificar o componente e verificar o indicador de estado após a energização. A instalação deve 

manter as distâncias, seções de condutores e arranjo compatíveis com a NBR 5410 e o projeto de proteção 

contra surtos. 

Controle e critérios de recebimento 

Recebimento condicionado à inspeção visual, identificação dos circuitos, aperto/fixação, continuidade, 

isolação e testes funcionais aplicáveis, com energização somente por equipe autorizada. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 5410 
• ABNT NBR IEC 61643-11 - Dispositivos de proteção contra surtos em baixa tensão 
• ABNT NBR 5419 (partes aplicáveis) - Proteção contra descargas atmosféricas 
• NR-10 

6.4 INTERRUPTORES, TOMADAS E APARELHOS 

6.4.1 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

Código: 91953 Banco: SINAPI Unidade: UN Quant. ref.: 5 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023”. Compreende o fornecimento dos 
materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, perdas usuais, fixações, cortes, ajustes, limpeza e testes 

necessários para a completa execução do item, nos limites definidos pela composição de preços e pelos 

projetos. 

Método executivo 

Com o circuito desenergizado, conectar o mecanismo aos condutores correspondentes, utilizando terminais e 

decapagem adequados. Fixar suporte e módulo na caixa de forma firme, alinhar a placa ao acabamento da 

parede e evitar compressão de fios. Nos interruptores paralelos, respeitar o esquema de viajantes definido 
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em projeto. Após a montagem, verificar continuidade, isolamento e comando correto das cargas, além do 

alinhamento e perfeito encaixe da placa. 

Controle e critérios de recebimento 

Recebimento condicionado à inspeção visual, identificação dos circuitos, aperto/fixação, continuidade, 

isolação e testes funcionais aplicáveis, com energização somente por equipe autorizada. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão 
• NR-10 
• ABNT NBR IEC 60669-1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas 

6.4.2 - INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

Código: 91955 Banco: SINAPI Unidade: UN Quant. ref.: 5 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023”. Compreende o fornecimento dos 
materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, perdas usuais, fixações, cortes, ajustes, limpeza e testes 

necessários para a completa execução do item, nos limites definidos pela composição de preços e pelos 

projetos. 

Método executivo 

Com o circuito desenergizado, conectar o mecanismo aos condutores correspondentes, utilizando terminais e 

decapagem adequados. Fixar suporte e módulo na caixa de forma firme, alinhar a placa ao acabamento da 

parede e evitar compressão de fios. Nos interruptores paralelos, respeitar o esquema de viajantes definido 

em projeto. Após a montagem, verificar continuidade, isolamento e comando correto das cargas, além do 

alinhamento e perfeito encaixe da placa. 

Controle e critérios de recebimento 

Recebimento condicionado à inspeção visual, identificação dos circuitos, aperto/fixação, continuidade, 

isolação e testes funcionais aplicáveis, com energização somente por equipe autorizada. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão 
• NR-10 
• ABNT NBR IEC 60669-1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas 

6.4.3 - INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

Código: 91969 Banco: SINAPI Unidade: UN Quant. ref.: 5 
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Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023”. Compreende o fornecimento 
dos materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, perdas usuais, fixações, cortes, ajustes, limpeza e 

testes necessários para a completa execução do item, nos limites definidos pela composição de preços e pelos 

projetos. 

Método executivo 

Com o circuito desenergizado, conectar o mecanismo aos condutores correspondentes, utilizando terminais e 

decapagem adequados. Fixar suporte e módulo na caixa de forma firme, alinhar a placa ao acabamento da 

parede e evitar compressão de fios. Nos interruptores paralelos, respeitar o esquema de viajantes definido 

em projeto. Após a montagem, verificar continuidade, isolamento e comando correto das cargas, além do 

alinhamento e perfeito encaixe da placa. 

Controle e critérios de recebimento 

Recebimento condicionado à inspeção visual, identificação dos circuitos, aperto/fixação, continuidade, 

isolação e testes funcionais aplicáveis, com energização somente por equipe autorizada. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão 
• NR-10 
• ABNT NBR IEC 60669-1 - Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas 

6.4.4 - PLACA/TAMPA PARA TOMADA DE PISO 4"X2" EM INOX OU LATÃO 

Código: I9412 Banco: SEINFRA Unidade: UN Quant. ref.: 10 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “PLACA/TAMPA PARA TOMADA DE PISO 4"X2" EM INOX OU 
LATÃO”. Compreende o fornecimento dos materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, perdas usuais, 

fixações, cortes, ajustes, limpeza e testes necessários para a completa execução do item, nos limites definidos 

pela composição de preços e pelos projetos. 

Método executivo 

Instalar a tampa/placa de piso sobre caixa compatível, limpa e firmemente fixada, garantindo nivelamento 

com o piso acabado e acesso seguro aos mecanismos. O material em inox ou latão deve ser entregue sem 

rebarbas, deformações ou arestas cortantes. Efetuar fixação com parafusos apropriados e assegurar que a 

tampa suporte o uso previsto sem folgas. Preservar o grau de proteção e a vedação requeridos para o local, 

conforme o projeto elétrico e o fabricante. 

Controle e critérios de recebimento 

Recebimento condicionado à inspeção visual, identificação dos circuitos, aperto/fixação, continuidade, 

isolação e testes funcionais aplicáveis, com energização somente por equipe autorizada. 
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Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão 
• NR-10 
• ABNT NBR 14136 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo 

6.4.5 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

Código: 91993 Banco: SINAPI Unidade: UN Quant. ref.: 5 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023”. Compreende o fornecimento 
dos materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, perdas usuais, fixações, cortes, ajustes, limpeza e 

testes necessários para a completa execução do item, nos limites definidos pela composição de preços e pelos 

projetos. 

Método executivo 

Com a instalação desenergizada, conectar fase, neutro e condutor de proteção nos bornes corretos, 

observando a corrente nominal e o padrão 2P+T. Fixar suporte e módulos na caixa sem tensionar os 

condutores, alinhar a placa ao revestimento e garantir contato firme do pino de proteção com o sistema de 

aterramento. Após concluir, realizar inspeção de polaridade, continuidade do PE, aperto dos bornes e 

funcionamento, substituindo qualquer mecanismo com folga ou dano. 

Controle e critérios de recebimento 

Recebimento condicionado à inspeção visual, identificação dos circuitos, aperto/fixação, continuidade, 

isolação e testes funcionais aplicáveis, com energização somente por equipe autorizada. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão 
• NR-10 
• ABNT NBR 14136 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo 

6.4.6 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

Código: 91996 Banco: SINAPI Unidade: UN Quant. ref.: 5 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023”. Compreende o fornecimento 
dos materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, perdas usuais, fixações, cortes, ajustes, limpeza e 

testes necessários para a completa execução do item, nos limites definidos pela composição de preços e pelos 

projetos. 
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Método executivo 

Com a instalação desenergizada, conectar fase, neutro e condutor de proteção nos bornes corretos, 

observando a corrente nominal e o padrão 2P+T. Fixar suporte e módulos na caixa sem tensionar os 

condutores, alinhar a placa ao revestimento e garantir contato firme do pino de proteção com o sistema de 

aterramento. Após concluir, realizar inspeção de polaridade, continuidade do PE, aperto dos bornes e 

funcionamento, substituindo qualquer mecanismo com folga ou dano. 

Controle e critérios de recebimento 

Recebimento condicionado à inspeção visual, identificação dos circuitos, aperto/fixação, continuidade, 

isolação e testes funcionais aplicáveis, com energização somente por equipe autorizada. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão 
• NR-10 
• ABNT NBR 14136 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo 

6.4.7 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

Código: 92004 Banco: SINAPI Unidade: UN Quant. ref.: 5 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023”. Compreende o fornecimento 
dos materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, perdas usuais, fixações, cortes, ajustes, limpeza e 

testes necessários para a completa execução do item, nos limites definidos pela composição de preços e pelos 

projetos. 

Método executivo 

Com a instalação desenergizada, conectar fase, neutro e condutor de proteção nos bornes corretos, 

observando a corrente nominal e o padrão 2P+T. Fixar suporte e módulos na caixa sem tensionar os 

condutores, alinhar a placa ao revestimento e garantir contato firme do pino de proteção com o sistema de 

aterramento. Após concluir, realizar inspeção de polaridade, continuidade do PE, aperto dos bornes e 

funcionamento, substituindo qualquer mecanismo com folga ou dano. 

Controle e critérios de recebimento 

Recebimento condicionado à inspeção visual, identificação dos circuitos, aperto/fixação, continuidade, 

isolação e testes funcionais aplicáveis, com energização somente por equipe autorizada. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão 
• NR-10 
• ABNT NBR 14136 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo 
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6.4.8 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

Código: 92009 Banco: SINAPI Unidade: UN Quant. ref.: 5 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023”. Compreende o fornecimento 
dos materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, perdas usuais, fixações, cortes, ajustes, limpeza e 

testes necessários para a completa execução do item, nos limites definidos pela composição de preços e pelos 

projetos. 

Método executivo 

Com a instalação desenergizada, conectar fase, neutro e condutor de proteção nos bornes corretos, 

observando a corrente nominal e o padrão 2P+T. Fixar suporte e módulos na caixa sem tensionar os 

condutores, alinhar a placa ao revestimento e garantir contato firme do pino de proteção com o sistema de 

aterramento. Após concluir, realizar inspeção de polaridade, continuidade do PE, aperto dos bornes e 

funcionamento, substituindo qualquer mecanismo com folga ou dano. 

Controle e critérios de recebimento 

Recebimento condicionado à inspeção visual, identificação dos circuitos, aperto/fixação, continuidade, 

isolação e testes funcionais aplicáveis, com energização somente por equipe autorizada. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão 
• NR-10 
• ABNT NBR 14136 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo 

6.5 LUMINÁRIAS E LÂMPADAS 

6.5.1 - LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_09/2024 

Código: 97610 Banco: SINAPI Unidade: UN Quant. ref.: 15 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024”. Compreende o fornecimento dos materiais, mão de obra, 
equipamentos, ferramentas, perdas usuais, fixações, cortes, ajustes, limpeza e testes necessários para a 

completa execução do item, nos limites definidos pela composição de preços e pelos projetos. 

Método executivo 

Conferir ponto elétrico, tensão de alimentação e compatibilidade da luminária/lâmpada. Fixar o conjunto de 

forma estável ao suporte previsto, realizar conexões em caixa apropriada, manter o condutor de proteção 
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quando aplicável e evitar emendas expostas. Para luminárias de sobrepor, alinhar o corpo e garantir que 

reator/driver e lâmpadas fiquem corretamente acomodados e ventilados. Após energização controlada, testar 

acendimento, ausência de cintilação anormal, ruído, aquecimento excessivo e firmeza da instalação. 

Controle e critérios de recebimento 

Recebimento condicionado à inspeção visual, identificação dos circuitos, aperto/fixação, continuidade, 

isolação e testes funcionais aplicáveis, com energização somente por equipe autorizada. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 5410 
• ABNT NBR IEC 60598-1 - Luminárias - Requisitos gerais e ensaios 
• ABNT NBR ISO/CIE 8995-1 - Iluminação de ambientes de trabalho - Interior, quando aplicável 
• NR-10 

6.5.2 - Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w ou LED 18 à 20W, 

completa,incl.reator eletronico e lampadas. Rev 03_06/2024 

Código: 561 Banco: ORSE Unidade: un Quant. ref.: 8 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w ou LED 

18 à 20W, completa,incl.reator eletronico e lampadas. Rev 03_06/2024”. Compreende o fornecimento dos 
materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, perdas usuais, fixações, cortes, ajustes, limpeza e testes 

necessários para a completa execução do item, nos limites definidos pela composição de preços e pelos 

projetos. 

Método executivo 

Conferir ponto elétrico, tensão de alimentação e compatibilidade da luminária/lâmpada. Fixar o conjunto de 

forma estável ao suporte previsto, realizar conexões em caixa apropriada, manter o condutor de proteção 

quando aplicável e evitar emendas expostas. Para luminárias de sobrepor, alinhar o corpo e garantir que 

reator/driver e lâmpadas fiquem corretamente acomodados e ventilados. Após energização controlada, testar 

acendimento, ausência de cintilação anormal, ruído, aquecimento excessivo e firmeza da instalação. 

Controle e critérios de recebimento 

Recebimento condicionado à inspeção visual, identificação dos circuitos, aperto/fixação, continuidade, 

isolação e testes funcionais aplicáveis, com energização somente por equipe autorizada. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 5410 
• ABNT NBR IEC 60598-1 - Luminárias - Requisitos gerais e ensaios 
• ABNT NBR ISO/CIE 8995-1 - Iluminação de ambientes de trabalho - Interior, quando aplicável 
• NR-10 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

JO
S

É
 B

A
R

T
O

LO
M

E
U

 D
E

 A
LM

E
ID

A
 M

E
LO

 J
Ú

N
IO

R
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//p

al
m

ar
es

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/B
33

0-
7D

11
-8

F
E

1-
72

77
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 B
33

0-
7D

11
-8

F
E

1-
72

77



 

7 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 

7.1 LOUÇAS E METAIS 

7.1.1 - CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

Código: 100860 Banco: SINAPI Unidade: UN Quant. ref.: 7 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020”. Compreende o fornecimento dos materiais, mão de obra, 
equipamentos, ferramentas, perdas usuais, fixações, cortes, ajustes, limpeza e testes necessários para a 

completa execução do item, nos limites definidos pela composição de preços e pelos projetos. 

Método executivo 

Instalar a ducha no ponto hidráulico e elétrico indicado, verificando estanqueidade da conexão e 

compatibilidade entre tensão, potência, seção dos condutores e proteção do circuito. É obrigatória ligação ao 

condutor de proteção e vedada a utilização de plugue/tomada quando o fabricante exigir conexão fixa. Com 

o registro fechado, executar conexão hidráulica com vedação adequada; após abertura, testar vazamentos. A 

energização somente ocorrerá após o aparelho estar com água e com os testes elétricos concluídos. 

Controle e critérios de recebimento 

O serviço será recebido após inspeção da Fiscalização, verificação dimensional e visual, funcionamento quando 

aplicável, limpeza da área e correção de eventuais não conformidades. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 5626 - Sistemas prediais de água fria e água quente 
• ABNT NBR 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução 
• NR-18 
• ABNT NBR 5410 
• NR-10 

7.1.2 - VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

Código: 86931 Banco: SINAPI Unidade: UN Quant. ref.: 5 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020”. Compreende o fornecimento dos materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, perdas 
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usuais, fixações, cortes, ajustes, limpeza e testes necessários para a completa execução do item, nos limites 

definidos pela composição de preços e pelos projetos. 

Método executivo 

Conferir eixo do ponto de esgoto, posição da alimentação e nivelamento do piso. Assentar o vaso sanitário 

sobre superfície regular, executar a ligação à saída de esgoto com elemento de vedação apropriado e fixar a 

louça sem provocar tensões ou trincas. Montar a caixa acoplada, mecanismos internos e engate flexível, 

regular o nível de água e testar diversas descargas. Vedar a base conforme especificação, mantendo 

acabamento limpo e garantindo ausência de vazamentos, balanço ou refluxo. 

Controle e critérios de recebimento 

O serviço será recebido após inspeção da Fiscalização, verificação dimensional e visual, funcionamento quando 

aplicável, limpeza da área e correção de eventuais não conformidades. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 5626 - Sistemas prediais de água fria e água quente 
• ABNT NBR 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução 
• NR-18 
• ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, nos ambientes acessíveis 

7.1.3 - ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020 

Código: 100849 Banco: SINAPI Unidade: UN Quant. ref.: 5 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020”. Compreende o fornecimento dos materiais, mão de obra, equipamentos, 
ferramentas, perdas usuais, fixações, cortes, ajustes, limpeza e testes necessários para a completa execução 

do item, nos limites definidos pela composição de preços e pelos projetos. 

Método executivo 

Selecionar assento compatível com a bacia instalada, posicionar os elementos de fixação nos furos da louça e 

realizar aperto progressivo e equilibrado, sem excesso de torque. O conjunto deve permanecer centralizado, 

estável e permitir abertura/fechamento livre. Ao final, verificar ausência de folgas, trincas ou contato 

inadequado com a louça e efetuar limpeza. 

Controle e critérios de recebimento 

O serviço será recebido após inspeção da Fiscalização, verificação dimensional e visual, funcionamento quando 

aplicável, limpeza da área e correção de eventuais não conformidades. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 5626 - Sistemas prediais de água fria e água quente 
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• ABNT NBR 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução 
• NR-18 
• ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, nos ambientes acessíveis 

7.1.4 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

Código: 86906 Banco: SINAPI Unidade: UN Quant. ref.: 5 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA 
LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020”. Compreende o fornecimento 
dos materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, perdas usuais, fixações, cortes, ajustes, limpeza e 

testes necessários para a completa execução do item, nos limites definidos pela composição de preços e pelos 

projetos. 

Método executivo 

Instalar a torneira no furo do lavatório com anéis e vedações do fabricante, mantendo alinhamento e firmeza. 

Conectar à alimentação por engate compatível, sem torção ou tensão. Abrir o registro gradualmente, testar 

estanqueidade nas conexões e funcionamento do mecanismo, avaliando vazão e fechamento. Proteger o 

acabamento cromado contra ferramentas abrasivas e entregar a peça limpa, sem riscos ou manchas. 

Controle e critérios de recebimento 

O serviço será recebido após inspeção da Fiscalização, verificação dimensional e visual, funcionamento quando 

aplicável, limpeza da área e correção de eventuais não conformidades. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 5626 - Sistemas prediais de água fria e água quente 
• ABNT NBR 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução 
• NR-18 
• ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, nos ambientes acessíveis 

7.1.5 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO 

E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

Código: 89987 Banco: SINAPI Unidade: UN Quant. ref.: 3 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021”. Compreende o 
fornecimento dos materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, perdas usuais, fixações, cortes, 

ajustes, limpeza e testes necessários para a completa execução do item, nos limites definidos pela composição 

de preços e pelos projetos. 
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Método executivo 

Instalar o registro no ponto previsto, observando sentido de fluxo, profundidade correta em relação ao 

revestimento acabado e alinhamento do eixo. Executar conexão roscável com material de vedação compatível, 

sem excesso que possa danificar a peça. Após pressurização, inspecionar estanqueidade do corpo e das 

conexões. Somente depois do acabamento da parede instalar canopla e acabamento cromado, garantindo 

acesso e operação suave. 

Controle e critérios de recebimento 

O serviço será recebido após inspeção da Fiscalização, verificação dimensional e visual, funcionamento quando 

aplicável, limpeza da área e correção de eventuais não conformidades. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 5626 - Sistemas prediais de água fria e água quente 
• ABNT NBR 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução 
• NR-18 

7.1.6 - ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

Código: 86884 Banco: SINAPI Unidade: UN Quant. ref.: 5 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020”. Compreende o fornecimento dos materiais, mão de obra, 

equipamentos, ferramentas, perdas usuais, fixações, cortes, ajustes, limpeza e testes necessários para a 

completa execução do item, nos limites definidos pela composição de preços e pelos projetos. 

Método executivo 

Instalar o engate flexível entre o ponto de alimentação e o aparelho sanitário, mantendo raio de curvatura 

adequado, sem dobras, torções ou tração. Usar vedações próprias do componente e apertar as conexões sem 

excesso de torque. Abrir o registro e verificar estanqueidade durante operação, substituindo peças que 

apresentem deformação ou vazamento. 

Controle e critérios de recebimento 

O serviço será recebido após inspeção da Fiscalização, verificação dimensional e visual, funcionamento quando 

aplicável, limpeza da área e correção de eventuais não conformidades. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 5626 - Sistemas prediais de água fria e água quente 
• ABNT NBR 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução 
• NR-18 
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7.2 ÁGUA FRIA 

7.2.1 - CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES 

E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 

Código: 102623 Banco: SINAPI Unidade: UN Quant. ref.: 1 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS 

TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021”. Compreende o 
fornecimento dos materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, perdas usuais, fixações, cortes, 

ajustes, limpeza e testes necessários para a completa execução do item, nos limites definidos pela composição 

de preços e pelos projetos. 

Método executivo 

Preparar base plana, rígida, nivelada e dimensionada para o reservatório cheio. Posicionar a caixa d’água de 
1.000 L garantindo acesso para inspeção e limpeza. Executar entrada, saída, extravasor, limpeza e torneira de 

boia conforme projeto e recomendações do fabricante, usando conexões compatíveis e sem transmitir 

esforços à parede do reservatório. Após montagem, realizar enchimento gradual, verificar operação da boia e 

estanqueidade de todas as conexões, mantendo a tampa corretamente instalada e protegida contra 

contaminação. 

Controle e critérios de recebimento 

Recebimento condicionado à inspeção de alinhamento/fixação e ao ensaio de estanqueidade da rede, sem 

vazamentos, deformações ou esforços indevidos nas conexões. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 5626 - Sistemas prediais de água fria e água quente 
• ABNT NBR 5648 (partes aplicáveis) - Sistemas prediais de água fria com tubos e conexões de PVC-U soldável 
• NR-18 

7.2.2 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

Código: 89355 Banco: SINAPI Unidade: M Quant. ref.: 100 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022”. Compreende o fornecimento dos 
materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, perdas usuais, fixações, cortes, ajustes, limpeza e testes 

necessários para a completa execução do item, nos limites definidos pela composição de preços e pelos 

projetos. 
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Método executivo 

Marcar o traçado, cortar os tubos de PVC soldável DN 20 mm em esquadro, eliminar rebarbas e limpar as 

superfícies de união. Aplicar solução preparadora/adesivo conforme sistema do fabricante, montar as 

conexões sem giro após o tempo recomendado e respeitar o tempo de cura antes da pressurização. Fixar a 

tubulação com suportes e espaçamentos adequados, prever dilatação e evitar contato com fontes de calor. 

Após conclusão, lavar a rede e realizar ensaio de estanqueidade/pressão antes do fechamento de rasgos e da 

liberação para uso. 

Controle e critérios de recebimento 

Recebimento condicionado à inspeção de alinhamento/fixação e ao ensaio de estanqueidade da rede, sem 

vazamentos, deformações ou esforços indevidos nas conexões. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 5626 - Sistemas prediais de água fria e água quente 
• ABNT NBR 5648 (partes aplicáveis) - Sistemas prediais de água fria com tubos e conexões de PVC-U soldável 
• NR-18 

7.2.3 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

Código: 89356 Banco: SINAPI Unidade: M Quant. ref.: 100 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022”. Compreende o fornecimento dos 
materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, perdas usuais, fixações, cortes, ajustes, limpeza e testes 

necessários para a completa execução do item, nos limites definidos pela composição de preços e pelos 

projetos. 

Método executivo 

Marcar o traçado, cortar os tubos de PVC soldável DN 25 mm em esquadro, eliminar rebarbas e limpar as 

superfícies de união. Aplicar solução preparadora/adesivo conforme sistema do fabricante, montar as 

conexões sem giro após o tempo recomendado e respeitar o tempo de cura antes da pressurização. Fixar a 

tubulação com suportes e espaçamentos adequados, prever dilatação e evitar contato com fontes de calor. 

Após conclusão, lavar a rede e realizar ensaio de estanqueidade/pressão antes do fechamento de rasgos e da 

liberação para uso. 

Controle e critérios de recebimento 

Recebimento condicionado à inspeção de alinhamento/fixação e ao ensaio de estanqueidade da rede, sem 

vazamentos, deformações ou esforços indevidos nas conexões. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 5626 - Sistemas prediais de água fria e água quente 
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• ABNT NBR 5648 (partes aplicáveis) - Sistemas prediais de água fria com tubos e conexões de PVC-U soldável 
• NR-18 

7.2.4 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

Código: 89449 Banco: SINAPI Unidade: M Quant. ref.: 100 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022”. Compreende o fornecimento dos materiais, mão de 
obra, equipamentos, ferramentas, perdas usuais, fixações, cortes, ajustes, limpeza e testes necessários para a 

completa execução do item, nos limites definidos pela composição de preços e pelos projetos. 

Método executivo 

Marcar o traçado, cortar os tubos de PVC soldável DN 50 mm em esquadro, eliminar rebarbas e limpar as 

superfícies de união. Aplicar solução preparadora/adesivo conforme sistema do fabricante, montar as 

conexões sem giro após o tempo recomendado e respeitar o tempo de cura antes da pressurização. Fixar a 

tubulação com suportes e espaçamentos adequados, prever dilatação e evitar contato com fontes de calor. 

Após conclusão, lavar a rede e realizar ensaio de estanqueidade/pressão antes do fechamento de rasgos e da 

liberação para uso. 

Controle e critérios de recebimento 

Recebimento condicionado à inspeção de alinhamento/fixação e ao ensaio de estanqueidade da rede, sem 

vazamentos, deformações ou esforços indevidos nas conexões. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 5626 - Sistemas prediais de água fria e água quente 
• ABNT NBR 5648 (partes aplicáveis) - Sistemas prediais de água fria com tubos e conexões de PVC-U soldável 
• NR-18 

7.2.5 - ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM 

X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

Código: 94783 Banco: SINAPI Unidade: UN Quant. ref.: 100 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024”. Compreende o fornecimento dos materiais, mão de obra, equipamentos, 
ferramentas, perdas usuais, fixações, cortes, ajustes, limpeza e testes necessários para a completa execução 

do item, nos limites definidos pela composição de preços e pelos projetos. 
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Método executivo 

Executar o furo e a instalação do adaptador flangeado no reservatório em posição compatível com o projeto 

e com a geometria da caixa. As superfícies devem estar limpas e planas; posicionar anel de vedação e 

contraflange sem deformações e realizar aperto uniforme. Conectar a tubulação soldável somente após 

conferir alinhamento, evitando esforços sobre a parede do reservatório. Encher o sistema gradualmente e 

verificar estanqueidade no flange e na conexão roscável/soldável. 

Controle e critérios de recebimento 

Recebimento condicionado à inspeção de alinhamento/fixação e ao ensaio de estanqueidade da rede, sem 

vazamentos, deformações ou esforços indevidos nas conexões. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 5626 - Sistemas prediais de água fria e água quente 
• ABNT NBR 5648 (partes aplicáveis) - Sistemas prediais de água fria com tubos e conexões de PVC-U soldável 
• NR-18 

7.3 ESGOTO 

7.3.1 - CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

Código: 89750 Banco: SINAPI Unidade: UN Quant. ref.: 2 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022”. Compreende o fornecimento dos materiais, mão de obra, equipamentos, 
ferramentas, perdas usuais, fixações, cortes, ajustes, limpeza e testes necessários para a completa execução 

do item, nos limites definidos pela composição de preços e pelos projetos. 

Método executivo 

Conferir diâmetro, tipo de junta e posição da conexão no traçado de esgoto. Cortar e preparar os tubos, 

remover rebarbas e montar a peça sem criar tensões ou desalinhamentos. Em juntas elásticas, limpar 

ponta/bolsa, posicionar o anel corretamente e aplicar lubrificante compatível; em juntas soldáveis, utilizar 

adesivo conforme fabricante e respeitar o tempo de cura. Manter a declividade do ramal e evitar mudanças 

bruscas não previstas. Após a montagem, executar inspeção visual e teste de estanqueidade/escoamento 

antes de ocultar a tubulação. 

Controle e critérios de recebimento 

Recebimento condicionado à verificação de diâmetros, declividades, acessibilidade dos pontos de inspeção e 

teste de estanqueidade/escoamento, sem vazamentos, obstruções ou contrapendentes. 
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Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução 
• ABNT NBR 5688 - Sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação - Tubos e conexões de PVC, tipo DN 
• NR-18 

7.3.2 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

Código: 89724 Banco: SINAPI Unidade: UN Quant. ref.: 31 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022”. Compreende o fornecimento dos materiais, mão de obra, equipamentos, 
ferramentas, perdas usuais, fixações, cortes, ajustes, limpeza e testes necessários para a completa execução 

do item, nos limites definidos pela composição de preços e pelos projetos. 

Método executivo 

Conferir diâmetro, tipo de junta e posição da conexão no traçado de esgoto. Cortar e preparar os tubos, 

remover rebarbas e montar a peça sem criar tensões ou desalinhamentos. Em juntas elásticas, limpar 

ponta/bolsa, posicionar o anel corretamente e aplicar lubrificante compatível; em juntas soldáveis, utilizar 

adesivo conforme fabricante e respeitar o tempo de cura. Manter a declividade do ramal e evitar mudanças 

bruscas não previstas. Após a montagem, executar inspeção visual e teste de estanqueidade/escoamento 

antes de ocultar a tubulação. 

Controle e critérios de recebimento 

Recebimento condicionado à verificação de diâmetros, declividades, acessibilidade dos pontos de inspeção e 

teste de estanqueidade/escoamento, sem vazamentos, obstruções ou contrapendentes. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução 
• ABNT NBR 5688 - Sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação - Tubos e conexões de PVC, tipo DN 
• NR-18 

7.3.3 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

Código: 89801 Banco: SINAPI Unidade: UN Quant. ref.: 1 
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Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022”. Compreende o fornecimento dos materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, perdas 
usuais, fixações, cortes, ajustes, limpeza e testes necessários para a completa execução do item, nos limites 

definidos pela composição de preços e pelos projetos. 

Método executivo 

Conferir diâmetro, tipo de junta e posição da conexão no traçado de esgoto. Cortar e preparar os tubos, 

remover rebarbas e montar a peça sem criar tensões ou desalinhamentos. Em juntas elásticas, limpar 

ponta/bolsa, posicionar o anel corretamente e aplicar lubrificante compatível; em juntas soldáveis, utilizar 

adesivo conforme fabricante e respeitar o tempo de cura. Manter a declividade do ramal e evitar mudanças 

bruscas não previstas. Após a montagem, executar inspeção visual e teste de estanqueidade/escoamento 

antes de ocultar a tubulação. 

Controle e critérios de recebimento 

Recebimento condicionado à verificação de diâmetros, declividades, acessibilidade dos pontos de inspeção e 

teste de estanqueidade/escoamento, sem vazamentos, obstruções ou contrapendentes. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução 
• ABNT NBR 5688 - Sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação - Tubos e conexões de PVC, tipo DN 
• NR-18 

7.3.4 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

Código: 89744 Banco: SINAPI Unidade: UN Quant. ref.: 2 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022”. Compreende o fornecimento dos materiais, mão de obra, equipamentos, 
ferramentas, perdas usuais, fixações, cortes, ajustes, limpeza e testes necessários para a completa execução 

do item, nos limites definidos pela composição de preços e pelos projetos. 

Método executivo 

Conferir diâmetro, tipo de junta e posição da conexão no traçado de esgoto. Cortar e preparar os tubos, 

remover rebarbas e montar a peça sem criar tensões ou desalinhamentos. Em juntas elásticas, limpar 

ponta/bolsa, posicionar o anel corretamente e aplicar lubrificante compatível; em juntas soldáveis, utilizar 

adesivo conforme fabricante e respeitar o tempo de cura. Manter a declividade do ramal e evitar mudanças 
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bruscas não previstas. Após a montagem, executar inspeção visual e teste de estanqueidade/escoamento 

antes de ocultar a tubulação. 

Controle e critérios de recebimento 

Recebimento condicionado à verificação de diâmetros, declividades, acessibilidade dos pontos de inspeção e 

teste de estanqueidade/escoamento, sem vazamentos, obstruções ou contrapendentes. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução 
• ABNT NBR 5688 - Sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação - Tubos e conexões de PVC, tipo DN 
• NR-18 

7.3.5 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

Código: 89797 Banco: SINAPI Unidade: UN Quant. ref.: 2 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022”. Compreende o fornecimento dos materiais, mão de obra, equipamentos, 

ferramentas, perdas usuais, fixações, cortes, ajustes, limpeza e testes necessários para a completa execução 

do item, nos limites definidos pela composição de preços e pelos projetos. 

Método executivo 

Conferir diâmetro, tipo de junta e posição da conexão no traçado de esgoto. Cortar e preparar os tubos, 

remover rebarbas e montar a peça sem criar tensões ou desalinhamentos. Em juntas elásticas, limpar 

ponta/bolsa, posicionar o anel corretamente e aplicar lubrificante compatível; em juntas soldáveis, utilizar 

adesivo conforme fabricante e respeitar o tempo de cura. Manter a declividade do ramal e evitar mudanças 

bruscas não previstas. Após a montagem, executar inspeção visual e teste de estanqueidade/escoamento 

antes de ocultar a tubulação. 

Controle e critérios de recebimento 

Recebimento condicionado à verificação de diâmetros, declividades, acessibilidade dos pontos de inspeção e 

teste de estanqueidade/escoamento, sem vazamentos, obstruções ou contrapendentes. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução 
• ABNT NBR 5688 - Sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação - Tubos e conexões de PVC, tipo DN 
• NR-18 
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7.3.6 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

Código: 89753 Banco: SINAPI Unidade: UN Quant. ref.: 3 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022”. Compreende o fornecimento dos materiais, mão de obra, equipamentos, 
ferramentas, perdas usuais, fixações, cortes, ajustes, limpeza e testes necessários para a completa execução 

do item, nos limites definidos pela composição de preços e pelos projetos. 

Método executivo 

Conferir diâmetro, tipo de junta e posição da conexão no traçado de esgoto. Cortar e preparar os tubos, 

remover rebarbas e montar a peça sem criar tensões ou desalinhamentos. Em juntas elásticas, limpar 

ponta/bolsa, posicionar o anel corretamente e aplicar lubrificante compatível; em juntas soldáveis, utilizar 

adesivo conforme fabricante e respeitar o tempo de cura. Manter a declividade do ramal e evitar mudanças 

bruscas não previstas. Após a montagem, executar inspeção visual e teste de estanqueidade/escoamento 

antes de ocultar a tubulação. 

Controle e critérios de recebimento 

Recebimento condicionado à verificação de diâmetros, declividades, acessibilidade dos pontos de inspeção e 

teste de estanqueidade/escoamento, sem vazamentos, obstruções ou contrapendentes. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução 
• ABNT NBR 5688 - Sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação - Tubos e conexões de PVC, tipo DN 
• NR-18 

7.3.7 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

Código: 89774 Banco: SINAPI Unidade: UN Quant. ref.: 1 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022”. Compreende o fornecimento dos materiais, mão de obra, equipamentos, 
ferramentas, perdas usuais, fixações, cortes, ajustes, limpeza e testes necessários para a completa execução 

do item, nos limites definidos pela composição de preços e pelos projetos. 
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Método executivo 

Conferir diâmetro, tipo de junta e posição da conexão no traçado de esgoto. Cortar e preparar os tubos, 

remover rebarbas e montar a peça sem criar tensões ou desalinhamentos. Em juntas elásticas, limpar 

ponta/bolsa, posicionar o anel corretamente e aplicar lubrificante compatível; em juntas soldáveis, utilizar 

adesivo conforme fabricante e respeitar o tempo de cura. Manter a declividade do ramal e evitar mudanças 

bruscas não previstas. Após a montagem, executar inspeção visual e teste de estanqueidade/escoamento 

antes de ocultar a tubulação. 

Controle e critérios de recebimento 

Recebimento condicionado à verificação de diâmetros, declividades, acessibilidade dos pontos de inspeção e 

teste de estanqueidade/escoamento, sem vazamentos, obstruções ou contrapendentes. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução 
• ABNT NBR 5688 - Sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação - Tubos e conexões de PVC, tipo DN 
• NR-18 

7.3.8 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

Código: 89778 Banco: SINAPI Unidade: UN Quant. ref.: 9 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022”. Compreende o fornecimento dos materiais, mão de obra, equipamentos, 
ferramentas, perdas usuais, fixações, cortes, ajustes, limpeza e testes necessários para a completa execução 

do item, nos limites definidos pela composição de preços e pelos projetos. 

Método executivo 

Conferir diâmetro, tipo de junta e posição da conexão no traçado de esgoto. Cortar e preparar os tubos, 

remover rebarbas e montar a peça sem criar tensões ou desalinhamentos. Em juntas elásticas, limpar 

ponta/bolsa, posicionar o anel corretamente e aplicar lubrificante compatível; em juntas soldáveis, utilizar 

adesivo conforme fabricante e respeitar o tempo de cura. Manter a declividade do ramal e evitar mudanças 

bruscas não previstas. Após a montagem, executar inspeção visual e teste de estanqueidade/escoamento 

antes de ocultar a tubulação. 

Controle e critérios de recebimento 

Recebimento condicionado à verificação de diâmetros, declividades, acessibilidade dos pontos de inspeção e 

teste de estanqueidade/escoamento, sem vazamentos, obstruções ou contrapendentes. 
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Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução 
• ABNT NBR 5688 - Sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação - Tubos e conexões de PVC, tipo DN 
• NR-18 

7.3.9 - BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL 

Código: 00000821 Banco: SINAPI Unidade: UN Quant. ref.: 1 

Descrição técnica 

Fornecimento e instalação de bucha de redução longa em PVC soldável 75 x 50 mm. Embora o insumo esteja 

inserido no subgrupo de esgoto da planilha, sua própria descrição o caracteriza como componente para água 

fria predial; a aplicação definitiva deverá seguir o projeto hidráulico e orientação da Fiscalização. 

Método executivo 

Instalar a bucha de redução soldável 75 x 50 mm no trecho de água fria previsto, com corte em esquadro, 

limpeza, preparação e aplicação uniforme do adesivo apropriado ao PVC. Introduzir a peça até o batente sem 

forçar desalinhamentos e manter a união imóvel durante o período inicial de pega. Respeitar tempo de cura 

antes da pressurização e verificar estanqueidade. Apesar de lançada no subgrupo de esgoto do orçamento, a 

descrição do insumo indica aplicação em água fria; portanto, sua utilização deve obedecer ao projeto 

hidráulico e ser confirmada pela Fiscalização. 

Controle e critérios de recebimento 

Recebimento condicionado à verificação de diâmetros, declividades, acessibilidade dos pontos de inspeção e 

teste de estanqueidade/escoamento, sem vazamentos, obstruções ou contrapendentes. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 5626 - Sistemas prediais de água fria e água quente 
• ABNT NBR 5648 (partes aplicáveis) - Sistemas prediais de água fria com tubos e conexões de PVC-U soldável 
• NR-18 

7.3.10 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

Código: 89785 Banco: SINAPI Unidade: UN Quant. ref.: 2 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022”. Compreende o fornecimento dos materiais, mão de obra, equipamentos, 
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ferramentas, perdas usuais, fixações, cortes, ajustes, limpeza e testes necessários para a completa execução 

do item, nos limites definidos pela composição de preços e pelos projetos. 

Método executivo 

Conferir diâmetro, tipo de junta e posição da conexão no traçado de esgoto. Cortar e preparar os tubos, 

remover rebarbas e montar a peça sem criar tensões ou desalinhamentos. Em juntas elásticas, limpar 

ponta/bolsa, posicionar o anel corretamente e aplicar lubrificante compatível; em juntas soldáveis, utilizar 

adesivo conforme fabricante e respeitar o tempo de cura. Manter a declividade do ramal e evitar mudanças 

bruscas não previstas. Após a montagem, executar inspeção visual e teste de estanqueidade/escoamento 

antes de ocultar a tubulação. 

Controle e critérios de recebimento 

Recebimento condicionado à verificação de diâmetros, declividades, acessibilidade dos pontos de inspeção e 

teste de estanqueidade/escoamento, sem vazamentos, obstruções ou contrapendentes. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução 
• ABNT NBR 5688 - Sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação - Tubos e conexões de PVC, tipo DN 
• NR-18 

7.3.11 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

Código: 89797 Banco: SINAPI Unidade: UN Quant. ref.: 2 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022”. Compreende o fornecimento dos materiais, mão de obra, equipamentos, 

ferramentas, perdas usuais, fixações, cortes, ajustes, limpeza e testes necessários para a completa execução 

do item, nos limites definidos pela composição de preços e pelos projetos. 

Método executivo 

Conferir diâmetro, tipo de junta e posição da conexão no traçado de esgoto. Cortar e preparar os tubos, 

remover rebarbas e montar a peça sem criar tensões ou desalinhamentos. Em juntas elásticas, limpar 

ponta/bolsa, posicionar o anel corretamente e aplicar lubrificante compatível; em juntas soldáveis, utilizar 

adesivo conforme fabricante e respeitar o tempo de cura. Manter a declividade do ramal e evitar mudanças 

bruscas não previstas. Após a montagem, executar inspeção visual e teste de estanqueidade/escoamento 

antes de ocultar a tubulação. 
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Controle e critérios de recebimento 

Recebimento condicionado à verificação de diâmetros, declividades, acessibilidade dos pontos de inspeção e 

teste de estanqueidade/escoamento, sem vazamentos, obstruções ou contrapendentes. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução 
• ABNT NBR 5688 - Sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação - Tubos e conexões de PVC, tipo DN 
• NR-18 

7.3.12 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

Código: 89711 Banco: SINAPI Unidade: M Quant. ref.: 11,93 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022”. 
Compreende o fornecimento dos materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, perdas usuais, fixações, 

cortes, ajustes, limpeza e testes necessários para a completa execução do item, nos limites definidos pela 

composição de preços e pelos projetos. 

Método executivo 

Assentar o tubo de PVC série normal DN 40 mm conforme traçado e declividades do projeto, com bolsas 

orientadas preferencialmente para montante nos trechos horizontais. Cortar em esquadro, remover rebarbas 

e executar juntas soldáveis ou elásticas conforme o sistema especificado, utilizando anel lubrificado quando 

aplicável. Fixar e apoiar a tubulação evitando flechas e contrapendentes, prever inspeções e ventilação e não 

embutir conexões que necessitem manutenção. Antes do fechamento, realizar teste de estanqueidade e 

escoamento. 

Controle e critérios de recebimento 

Recebimento condicionado à verificação de diâmetros, declividades, acessibilidade dos pontos de inspeção e 

teste de estanqueidade/escoamento, sem vazamentos, obstruções ou contrapendentes. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução 
• ABNT NBR 5688 - Sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação - Tubos e conexões de PVC, tipo DN 
• NR-18 
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7.3.13 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

Código: 89712 Banco: SINAPI Unidade: M Quant. ref.: 9,60 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022”. 
Compreende o fornecimento dos materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, perdas usuais, fixações, 

cortes, ajustes, limpeza e testes necessários para a completa execução do item, nos limites definidos pela 

composição de preços e pelos projetos. 

Método executivo 

Assentar o tubo de PVC série normal DN 50 mm conforme traçado e declividades do projeto, com bolsas 

orientadas preferencialmente para montante nos trechos horizontais. Cortar em esquadro, remover rebarbas 

e executar juntas soldáveis ou elásticas conforme o sistema especificado, utilizando anel lubrificado quando 

aplicável. Fixar e apoiar a tubulação evitando flechas e contrapendentes, prever inspeções e ventilação e não 

embutir conexões que necessitem manutenção. Antes do fechamento, realizar teste de estanqueidade e 

escoamento. 

Controle e critérios de recebimento 

Recebimento condicionado à verificação de diâmetros, declividades, acessibilidade dos pontos de inspeção e 

teste de estanqueidade/escoamento, sem vazamentos, obstruções ou contrapendentes. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução 
• ABNT NBR 5688 - Sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação - Tubos e conexões de PVC, tipo DN 
• NR-18 

7.3.14 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

Código: 89713 Banco: SINAPI Unidade: M Quant. ref.: 0,09 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022”. 
Compreende o fornecimento dos materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, perdas usuais, fixações, 

cortes, ajustes, limpeza e testes necessários para a completa execução do item, nos limites definidos pela 

composição de preços e pelos projetos. 
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Método executivo 

Assentar o tubo de PVC série normal DN 75 mm conforme traçado e declividades do projeto, com bolsas 

orientadas preferencialmente para montante nos trechos horizontais. Cortar em esquadro, remover rebarbas 

e executar juntas soldáveis ou elásticas conforme o sistema especificado, utilizando anel lubrificado quando 

aplicável. Fixar e apoiar a tubulação evitando flechas e contrapendentes, prever inspeções e ventilação e não 

embutir conexões que necessitem manutenção. Antes do fechamento, realizar teste de estanqueidade e 

escoamento. 

Controle e critérios de recebimento 

Recebimento condicionado à verificação de diâmetros, declividades, acessibilidade dos pontos de inspeção e 

teste de estanqueidade/escoamento, sem vazamentos, obstruções ou contrapendentes. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução 
• ABNT NBR 5688 - Sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação - Tubos e conexões de PVC, tipo DN 
• NR-18 

7.3.15 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

Código: 89714 Banco: SINAPI Unidade: M Quant. ref.: 24,50 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022”. 
Compreende o fornecimento dos materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, perdas usuais, fixações, 

cortes, ajustes, limpeza e testes necessários para a completa execução do item, nos limites definidos pela 

composição de preços e pelos projetos. 

Método executivo 

Assentar o tubo de PVC série normal DN 100 mm conforme traçado e declividades do projeto, com bolsas 

orientadas preferencialmente para montante nos trechos horizontais. Cortar em esquadro, remover rebarbas 

e executar juntas soldáveis ou elásticas conforme o sistema especificado, utilizando anel lubrificado quando 

aplicável. Fixar e apoiar a tubulação evitando flechas e contrapendentes, prever inspeções e ventilação e não 

embutir conexões que necessitem manutenção. Antes do fechamento, realizar teste de estanqueidade e 

escoamento. 

Controle e critérios de recebimento 

Recebimento condicionado à verificação de diâmetros, declividades, acessibilidade dos pontos de inspeção e 

teste de estanqueidade/escoamento, sem vazamentos, obstruções ou contrapendentes. 
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Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução 
• ABNT NBR 5688 - Sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação - Tubos e conexões de PVC, tipo DN 
• NR-18 

7.3.16 - CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE 

SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO 

Código: 00035277 Banco: SINAPI Unidade: UN Quant. ref.: 1 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, 
DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO”. Compreende o 
fornecimento dos materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, perdas usuais, fixações, cortes, 

ajustes, limpeza e testes necessários para a completa execução do item, nos limites definidos pela composição 

de preços e pelos projetos. 

Método executivo 

Instalar a caixa de gordura em posição acessível para inspeção e limpeza, sobre base estável e nivelada. 

Conectar entrada e saída respeitando cotas e sentido de fluxo, assegurar estanqueidade e manter tampa 

removível e vedada. O cesto deve permanecer acessível e corretamente posicionado. Após montagem, realizar 

teste com água, verificando escoamento, ausência de vazamentos e facilidade de manutenção antes do 

fechamento do entorno. 

Controle e critérios de recebimento 

Recebimento condicionado à verificação de diâmetros, declividades, acessibilidade dos pontos de inspeção e 

teste de estanqueidade/escoamento, sem vazamentos, obstruções ou contrapendentes. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução 
• ABNT NBR 5688 - Sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação - Tubos e conexões de PVC, tipo DN 
• NR-18 

7.3.17 - CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm 

Código: C4861 Banco: SEINFRA Unidade: UN Quant. ref.: 3 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm”. 
Compreende o fornecimento dos materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, perdas usuais, fixações, 

cortes, ajustes, limpeza e testes necessários para a completa execução do item, nos limites definidos pela 

composição de preços e pelos projetos. 
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Método executivo 

Executar a caixa de inspeção cilíndrica nas dimensões previstas, em local acessível e alinhado à rede. Preparar 

fundo estável, instalar o corpo, conformar canaletas internas que conduzam o escoamento sem retenções e 

conectar os tubos de entrada/saída com vedação. A tampa deve ficar nivelada com o acabamento do entorno, 

resistente ao uso previsto e removível para manutenção. Realizar teste de escoamento e estanqueidade antes 

do reaterro/acabamento. 

Controle e critérios de recebimento 

Recebimento condicionado à verificação de diâmetros, declividades, acessibilidade dos pontos de inspeção e 

teste de estanqueidade/escoamento, sem vazamentos, obstruções ou contrapendentes. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução 
• ABNT NBR 5688 - Sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação - Tubos e conexões de PVC, tipo DN 
• NR-18 

7.3.18 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA 

E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

Código: 89707 Banco: SINAPI Unidade: UN Quant. ref.: 4 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022”. Compreende o fornecimento dos materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, perdas 
usuais, fixações, cortes, ajustes, limpeza e testes necessários para a completa execução do item, nos limites 

definidos pela composição de preços e pelos projetos. 

Método executivo 

Posicionar a caixa sifonada de modo que a grelha fique compatível com o piso acabado e com as declividades 

de captação. Executar as conexões de entrada e saída conforme diâmetros previstos, mantendo o fecho 

hídrico e evitando deformações. Fixar o corpo durante a execução do contrapiso/revestimento, protegendo o 

interior contra argamassa. Após a obra, limpar e testar com água, verificando escoamento, vedação e 

manutenção do selo hídrico. 

Controle e critérios de recebimento 

Recebimento condicionado à verificação de diâmetros, declividades, acessibilidade dos pontos de inspeção e 

teste de estanqueidade/escoamento, sem vazamentos, obstruções ou contrapendentes. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução 
• ABNT NBR 5688 - Sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação - Tubos e conexões de PVC, tipo DN 
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• NR-18 

7.3.19 - RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

Código: 89709 Banco: SINAPI Unidade: UN Quant. ref.: 2 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022”. 
Compreende o fornecimento dos materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, perdas usuais, fixações, 

cortes, ajustes, limpeza e testes necessários para a completa execução do item, nos limites definidos pela 

composição de preços e pelos projetos. 

Método executivo 

Instalar o ralo sifonado no ponto de menor cota do ambiente, compatibilizando a altura da grelha com o 

revestimento e a declividade do piso. Conectar o DN 40 mm com junta soldável conforme fabricante, proteger 

o interior durante os serviços úmidos e manter o fecho hídrico. Ao final, remover resíduos, testar o 

escoamento e verificar ausência de vazamentos e odores provenientes da rede. 

Controle e critérios de recebimento 

Recebimento condicionado à verificação de diâmetros, declividades, acessibilidade dos pontos de inspeção e 

teste de estanqueidade/escoamento, sem vazamentos, obstruções ou contrapendentes. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução 
• ABNT NBR 5688 - Sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação - Tubos e conexões de PVC, tipo DN 
• NR-18 

7.4 DRENAGEM 

7.4.1 - CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

Código: 102991 Banco: SINAPI Unidade: M Quant. ref.: 336,92 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 

CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021”. Compreende o fornecimento dos materiais, mão de obra, 
equipamentos, ferramentas, perdas usuais, fixações, cortes, ajustes, limpeza e testes necessários para a 

completa execução do item, nos limites definidos pela composição de preços e pelos projetos. 
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Método executivo 

Locar o eixo da drenagem e regularizar a base nas cotas e declividades de projeto. Assentar as meias-canas 

pré-moldadas de concreto de D = 40 cm sobre berço/base compatível, mantendo alinhamento, continuidade 

hidráulica e juntas regulares. Ajustar peças apenas com ferramentas adequadas e evitar elementos fissurados. 

Executar rejuntamento/vedação de juntas conforme detalhe, estabilizar laterais e garantir transições suaves 

para caixas ou pontos de descarga. Ao final, limpar o canal e realizar teste de escoamento, eliminando pontos 

de empoçamento. 

Controle e critérios de recebimento 

O serviço será recebido após inspeção da Fiscalização, verificação dimensional e visual, funcionamento quando 

aplicável, limpeza da área e correção de eventuais não conformidades. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 9062 - Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado, como referência ao componente pré-moldado 
• ABNT NBR 12655, quanto ao concreto 
• NR-18 
• Projeto de drenagem e especificações SINAPI 

7.4.2 - COLCHÃO DRENANTE DE BRITA ( S/TRANSP) 

Código: C3142 Banco: SEINFRA Unidade: m³ Quant. ref.: 67,36 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “COLCHÃO DRENANTE DE BRITA ( S/TRANSP)”. Compreende o 
fornecimento dos materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, perdas usuais, fixações, cortes, 

ajustes, limpeza e testes necessários para a completa execução do item, nos limites definidos pela composição 

de preços e pelos projetos. 

Método executivo 

Preparar o fundo da faixa drenante, retirando materiais orgânicos, lama e pontos instáveis. Quando previsto, 

posicionar previamente o geotêxtil. Lançar brita limpa e de granulometria especificada em camadas 

compatíveis, espalhando de forma uniforme e sem contaminação com solo fino. Regularizar a espessura e 

evitar compactação que quebre excessivamente o agregado ou reduza a permeabilidade. Proteger o colchão 

contra tráfego e contaminação até a conclusão das camadas adjacentes. 

Controle e critérios de recebimento 

O serviço será recebido após inspeção da Fiscalização, verificação dimensional e visual, funcionamento quando 

aplicável, limpeza da área e correção de eventuais não conformidades. 

Normas e referências aplicáveis 

• NR-18 
• ABNT NBR 7211 - Agregados para concreto, como referência de caracterização do agregado quando pertinente 
• Projeto de drenagem e especificações SEINFRA 
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7.4.3 - GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA AO 

PUNCIONAMENTO CBR MÍNIMA DE 5,5 kN (BIDIM RT-31 OU SIMILAR) PARA ÁREAS 

SUBMERSAS 

Código: C4650 Banco: SEINFRA Unidade: m² Quant. ref.: 269,46 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA 

AO PUNCIONAMENTO CBR MÍNIMA DE 5,5 kN (BIDIM RT-31 OU SIMILAR) PARA ÁREAS SUBMERSAS”. 
Compreende o fornecimento dos materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, perdas usuais, fixações, 

cortes, ajustes, limpeza e testes necessários para a completa execução do item, nos limites definidos pela 

composição de preços e pelos projetos. 

Método executivo 

Regularizar o substrato, removendo objetos pontiagudos capazes de perfurar o geotêxtil. Desenrolar a manta 

sem rugas excessivas, com sobreposições e ancoragens conforme projeto e recomendação do fabricante, 

evitando arraste direto sobre superfícies agressivas. As emendas devem manter continuidade funcional e a 

manta não poderá permanecer exposta por período superior ao recomendado. Durante o lançamento da brita, 

evitar descarga concentrada ou trânsito de equipamentos diretamente sobre o geotêxtil. Peças perfuradas 

devem ser reparadas com remendo de dimensão suficiente. 

Controle e critérios de recebimento 

O serviço será recebido após inspeção da Fiscalização, verificação dimensional e visual, funcionamento quando 

aplicável, limpeza da área e correção de eventuais não conformidades. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR ISO 12236 - Geossintéticos - Ensaio de puncionamento estático (CBR) 
• ABNT NBR ISO 10319 - Geossintéticos - Ensaio de tração faixa larga 
• NR-18 
• Especificações técnicas do fabricante do geotêxtil 

8 REVESTIMENTOS 

8.1 PISO 

8.1.1 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. 

AF_02/2023_PE 

Código: 87256 Banco: SINAPI Unidade: m² Quant. ref.: 712 
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Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. 

AF_02/2023_PE”. Compreende o fornecimento dos materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, 
perdas usuais, fixações, cortes, ajustes, limpeza e testes necessários para a completa execução do item, nos 

limites definidos pela composição de preços e pelos projetos. 

Método executivo 

A base deve estar curada, resistente, limpa, plana e com cotas compatíveis. Planejar a paginação para reduzir 

recortes e manter alinhamentos. Preparar argamassa colante adequada ao ambiente e à placa, aplicar com 

desempenadeira dentada e executar dupla colagem quando exigida pelas dimensões/condições. Assentar 

placas 60 x 60 cm pressionando e movimentando levemente, controlar nível, planeza e largura das juntas com 

espaçadores. Após cura, rejuntar, limpar e proteger o piso contra tráfego precoce. Peças com som cavo, 

desalinhamento ou defeitos devem ser substituídas. 

Controle e critérios de recebimento 

Recebimento condicionado a inspeção de planeza, alinhamento, juntas, aderência, integridade das peças, 

limpeza e acabamento, rejeitando-se placas soltas, ocas, trincadas ou desalinhadas. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 13753 - Revestimento de piso interno ou externo com placas cerâmicas e argamassa colante 
• ABNT NBR ISO 13006 - Placas cerâmicas - Definições, classificação, características e marcação 
• ABNT NBR 14081 (partes aplicáveis) - Argamassa colante industrializada 
• NR-18 

8.2 PAREDE 

8.2.1 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_02/2023_PE 

Código: 87265 Banco: SINAPI Unidade: m² Quant. ref.: 132 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 

AF_02/2023_PE”. Compreende o fornecimento dos materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, 
perdas usuais, fixações, cortes, ajustes, limpeza e testes necessários para a completa execução do item, nos 

limites definidos pela composição de preços e pelos projetos. 
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Método executivo 

Verificar prumo, planeza, cura e limpeza da parede. Definir paginação e níveis de referência antes do 

assentamento. Aplicar argamassa colante apropriada com desempenadeira dentada, assentar as placas 20 x 

20 cm com juntas uniformes e controle contínuo de alinhamento, prumo e planeza. Realizar recortes com 

ferramenta adequada, evitando bordas lascadas. Após o tempo de cura, executar rejuntamento compatível, 

limpeza final e selagens em encontros quando previstas. O revestimento deve apresentar aderência, 

uniformidade e ausência de peças trincadas ou ocas. 

Controle e critérios de recebimento 

Recebimento condicionado a inspeção de planeza, alinhamento, juntas, aderência, integridade das peças, 

limpeza e acabamento, rejeitando-se placas soltas, ocas, trincadas ou desalinhadas. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 13754 - Revestimento de paredes internas com placas cerâmicas e argamassa colante 
• ABNT NBR ISO 13006 
• ABNT NBR 14081 (partes aplicáveis) 
• NR-18 

9 PINTURA 

9.1 GERAL 

9.1.1 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

Código: 88489 Banco: SINAPI Unidade: m² Quant. ref.: 2.678,78 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023”. Compreende o fornecimento dos materiais, mão de obra, 
equipamentos, ferramentas, perdas usuais, fixações, cortes, ajustes, limpeza e testes necessários para a 

completa execução do item, nos limites definidos pela composição de preços e pelos projetos. 

Método executivo 

A superfície deverá estar regular, seca, limpa, lixada e isenta de pó. Homogeneizar a tinta acrílica premium e 

aplicar duas demãos manuais, com rolo/pincel adequados, respeitando diluição, rendimento, intervalo entre 

demãos e condições climáticas do fabricante. Recortar cantos e encontros com acabamento uniforme, 

proteger esquadrias, pisos e equipamentos e remover respingos imediatamente. A pintura final deve 

apresentar cor homogênea, cobertura integral, ausência de manchas, escorrimentos, marcas de rolo ou falhas. 

Controle e critérios de recebimento 

Recebimento condicionado à uniformidade de cor e acabamento, cobertura integral, aderência e ausência de 

escorrimentos, manchas, empolamentos, descascamentos ou falhas de preparação. 
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Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 13245 - Execução de pinturas em edificações não industriais 
• ABNT NBR 11702 - Tintas para construção civil - Classificação 
• NR-18 
• NR-06 

9.1.2 - FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023 

Código: 88485 Banco: SINAPI Unidade: m² Quant. ref.: 2.678,78 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 
UMA DEMÃO. AF_04/2023”. Compreende o fornecimento dos materiais, mão de obra, equipamentos, 
ferramentas, perdas usuais, fixações, cortes, ajustes, limpeza e testes necessários para a completa execução 

do item, nos limites definidos pela composição de preços e pelos projetos. 

Método executivo 

A superfície deve estar seca, curada, firme e limpa, livre de pó, eflorescência, gordura, mofo e partículas soltas. 

Corrigir patologias antes do serviço. Homogeneizar o selador e aplicar uma demão uniforme com rolo/pincel, 

respeitando diluição, consumo e condições ambientais indicadas pelo fabricante. Evitar excesso de produto e 

escorrimentos. Aguardar secagem completa antes do emassamento ou pintura subsequente. 

Controle e critérios de recebimento 

Recebimento condicionado à uniformidade de cor e acabamento, cobertura integral, aderência e ausência de 

escorrimentos, manchas, empolamentos, descascamentos ou falhas de preparação. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 13245 - Execução de pinturas em edificações não industriais 
• ABNT NBR 11702 - Tintas para construção civil - Classificação 
• NR-18 
• NR-06 

9.1.3 - EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 

Código: 88495 Banco: SINAPI Unidade: m² Quant. ref.: 2.678,78 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, 
UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023”. Compreende o fornecimento dos materiais, mão de obra, 
equipamentos, ferramentas, perdas usuais, fixações, cortes, ajustes, limpeza e testes necessários para a 

completa execução do item, nos limites definidos pela composição de preços e pelos projetos. 
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Método executivo 

Sobre base devidamente preparada e selada quando exigido, aplicar massa látex em camada fina e uniforme, 

preenchendo pequenas imperfeições sem criar espessuras excessivas. Após secagem, lixar manualmente com 

granulometria adequada até obter superfície plana e homogênea. Remover completamente o pó antes da 

pintura. Pontos com fissuras, umidade, partes friáveis ou movimentações devem ser corrigidos na origem e 

não apenas cobertos com massa. 

Controle e critérios de recebimento 

Recebimento condicionado à uniformidade de cor e acabamento, cobertura integral, aderência e ausência de 

escorrimentos, manchas, empolamentos, descascamentos ou falhas de preparação. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 13245 - Execução de pinturas em edificações não industriais 
• ABNT NBR 11702 - Tintas para construção civil - Classificação 
• NR-18 
• NR-06 

9.1.4 - FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023 

Código: 88484 Banco: SINAPI Unidade: m² Quant. ref.: 120,76 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
UMA DEMÃO. AF_04/2023”. Compreende o fornecimento dos materiais, mão de obra, equipamentos, 
ferramentas, perdas usuais, fixações, cortes, ajustes, limpeza e testes necessários para a completa execução 

do item, nos limites definidos pela composição de preços e pelos projetos. 

Método executivo 

A superfície deve estar seca, curada, firme e limpa, livre de pó, eflorescência, gordura, mofo e partículas soltas. 

Corrigir patologias antes do serviço. Homogeneizar o selador e aplicar uma demão uniforme com rolo/pincel, 

respeitando diluição, consumo e condições ambientais indicadas pelo fabricante. Evitar excesso de produto e 

escorrimentos. Aguardar secagem completa antes do emassamento ou pintura subsequente. 

Controle e critérios de recebimento 

Recebimento condicionado à uniformidade de cor e acabamento, cobertura integral, aderência e ausência de 

escorrimentos, manchas, empolamentos, descascamentos ou falhas de preparação. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 13245 - Execução de pinturas em edificações não industriais 
• ABNT NBR 11702 - Tintas para construção civil - Classificação 
• NR-18 
• NR-06 
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9.1.5 - EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 

Código: 88494 Banco: SINAPI Unidade: m² Quant. ref.: 120,76 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, 
UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023”. Compreende o fornecimento dos materiais, mão de obra, 
equipamentos, ferramentas, perdas usuais, fixações, cortes, ajustes, limpeza e testes necessários para a 

completa execução do item, nos limites definidos pela composição de preços e pelos projetos. 

Método executivo 

Sobre base devidamente preparada e selada quando exigido, aplicar massa látex em camada fina e uniforme, 

preenchendo pequenas imperfeições sem criar espessuras excessivas. Após secagem, lixar manualmente com 

granulometria adequada até obter superfície plana e homogênea. Remover completamente o pó antes da 

pintura. Pontos com fissuras, umidade, partes friáveis ou movimentações devem ser corrigidos na origem e 

não apenas cobertos com massa. 

Controle e critérios de recebimento 

Recebimento condicionado à uniformidade de cor e acabamento, cobertura integral, aderência e ausência de 

escorrimentos, manchas, empolamentos, descascamentos ou falhas de preparação. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 13245 - Execução de pinturas em edificações não industriais 
• ABNT NBR 11702 - Tintas para construção civil - Classificação 
• NR-18 
• NR-06 

9.1.6 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023 

Código: 88488 Banco: SINAPI Unidade: m² Quant. ref.: 120,76 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023”. Compreende o fornecimento dos materiais, mão de obra, equipamentos, 
ferramentas, perdas usuais, fixações, cortes, ajustes, limpeza e testes necessários para a completa execução 

do item, nos limites definidos pela composição de preços e pelos projetos. 

Método executivo 

A superfície deverá estar regular, seca, limpa, lixada e isenta de pó. Homogeneizar a tinta acrílica premium e 

aplicar duas demãos manuais, com rolo/pincel adequados, respeitando diluição, rendimento, intervalo entre 

demãos e condições climáticas do fabricante. Recortar cantos e encontros com acabamento uniforme, 
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proteger esquadrias, pisos e equipamentos e remover respingos imediatamente. A pintura final deve 

apresentar cor homogênea, cobertura integral, ausência de manchas, escorrimentos, marcas de rolo ou falhas. 

Controle e critérios de recebimento 

Recebimento condicionado à uniformidade de cor e acabamento, cobertura integral, aderência e ausência de 

escorrimentos, manchas, empolamentos, descascamentos ou falhas de preparação. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 13245 - Execução de pinturas em edificações não industriais 
• ABNT NBR 11702 - Tintas para construção civil - Classificação 
• NR-18 
• NR-06 

9.2 ESTACIONAMENTO 

9.2.1 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 

Código: 93681 Banco: SINAPI Unidade: m² Quant. ref.: 1.526 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022”. Compreende o fornecimento 
dos materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, perdas usuais, fixações, cortes, ajustes, limpeza e 

testes necessários para a completa execução do item, nos limites definidos pela composição de preços e pelos 

projetos. 

Método executivo 

Executar a pavimentação somente após aprovação da sub-base/base e das cotas de drenagem. Implantar 

confinamentos laterais antes do assentamento. Espalhar a camada de areia de assentamento com espessura 

uniforme, sem tráfego sobre a superfície sarrafeada. Assentar os blocos retangulares coloridos 20 x 10 x 8 cm 

conforme paginação, mantendo juntas regulares e alinhamento. Fazer cortes com equipamento apropriado, 

preencher juntas com areia seca, compactar com placa vibratória e repetir o rejuntamento até o travamento. 

Verificar planicidade, caimentos, estabilidade, ausência de peças quebradas e perfeito confinamento. 

Controle e critérios de recebimento 

Recebimento condicionado à conferência de cotas e caimentos, planicidade, intertravamento, rejuntamento 

completo, estabilidade dos blocos, confinamento e ausência de peças quebradas. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 9781 - Peças de concreto para pavimentação - Especificação e métodos de ensaio 
• ABNT NBR 15953 - Pavimento intertravado com peças de concreto - Execução 
• NR-18 
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9.3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

9.3.1 - ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE 

ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM 

DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 

QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 

Código: 102362 Banco: SINAPI Unidade: m² Quant. ref.: 1.056 

Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO 
POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM 

DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 

MURETA). AF_03/2021”. Compreende o fornecimento dos materiais, mão de obra, equipamentos, 
ferramentas, perdas usuais, fixações, cortes, ajustes, limpeza e testes necessários para a completa execução 

do item, nos limites definidos pela composição de preços e pelos projetos. 

Método executivo 

Locar os eixos e posições dos montantes conforme projeto. Instalar tubos galvanizados de 2" para montantes 

e 1 1/4" para travessas/escoras com fundações ou fixações previstas, controlando prumo, alinhamento e 

rigidez. Executar cortes e ligações sem deixar rebarbas; áreas onde a galvanização for danificada devem 

receber recomposição anticorrosiva compatível. Esticar e fixar a tela galvanizada fio 14 BWG, malha 5 x 5 cm, 

de forma uniforme, sem bolsas ou pontas expostas. Montar escoras e travessas garantindo estabilidade global 

e acabamento seguro. 

Controle e critérios de recebimento 

O serviço será recebido após inspeção da Fiscalização, verificação dimensional e visual, funcionamento quando 

aplicável, limpeza da área e correção de eventuais não conformidades. 

Normas e referências aplicáveis 

• ABNT NBR 6323 - Galvanização por imersão a quente de produtos de aço e ferro fundido 
• NR-18 
• NR-06 
• Especificações SINAPI e detalhes de projeto do alambrado 

10 PAISAGISMO 

10.1 - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_07/2024 

Código: 103946 Banco: SINAPI Unidade: m² Quant. ref.: 4.050 
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Descrição técnica 

Serviço correspondente ao item orçamentário “PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU 
CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024”. Compreende o fornecimento dos materiais, mão de obra, 
equipamentos, ferramentas, perdas usuais, fixações, cortes, ajustes, limpeza e testes necessários para a 

completa execução do item, nos limites definidos pela composição de preços e pelos projetos. 

Método executivo 

Preparar o terreno mediante limpeza, regularização, descompactação superficial e correção localizada de 

material inadequado. Incorporar solo vegetal/adubação quando prevista e aprovada. As placas de grama 

devem ser frescas, uniformes e com boa cobertura radicular. Assentar lado a lado, com juntas desencontradas 

e sem sobreposição, recortando bordas para perfeito fechamento. Comprimir levemente para contato com o 

solo, preencher pequenas juntas com terra vegetal e irrigar imediatamente. Manter irrigação e cuidados de 

pega até o enraizamento, substituindo áreas secas ou com falha de cobertura. 

Controle e critérios de recebimento 

O serviço será recebido após inspeção da Fiscalização, verificação dimensional e visual, funcionamento quando 

aplicável, limpeza da área e correção de eventuais não conformidades. 

Normas e referências aplicáveis 

• NR-18 
• NR-06 
• Especificações SINAPI do serviço e recomendações agronômicas de fornecimento, preparo de solo, irrigação e manutenção 
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5. CONDIÇÕES FINAIS 
• A Contratada deverá executar todos os serviços com mão de obra qualificada, planejamento de frentes, 

proteção dos elementos existentes e manutenção permanente da limpeza e segurança do canteiro. 

• Qualquer alteração de material, método, dimensão, posição ou especificação deverá ser previamente 
submetida à Fiscalização e, quando afetar projeto ou responsabilidade técnica, ao autor/projetista ou 

responsável competente. 

• As normas citadas constituem referências mínimas. Devem ser observadas também legislações locais, 
instruções dos fabricantes, requisitos de concessionárias e demais normas técnicas aplicáveis à situação 

efetivamente encontrada em campo. 

• Os serviços somente deverão ser considerados concluídos após a realização dos testes e verificações 
pertinentes, correção das não conformidades, limpeza final e aceite pela Fiscalização. 

 

 

 

 

Palmares – PE, 01 de setembro de 2026 

 

 

 

______________________________________________ 

LUCAS VINICIUS DE MORAES MARQUES 

Engenheiro Civil – CREA Nº 181845116-6 

Responsável Técnico 
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Obra Bancos
REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL ULISSÃO SINAPI - 12/2024 - Pernambuco

ORSE - 12/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

Quant. Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 4.544,88 0,36 %

 2 DEMOLIÇÃO 1 7.330,83 0,59 %

 3 ALVENARIA E DIVISÓRIAS 1 354.177,13 28,29 %

 4 LAJE 1 60.525,68 4,83 %

 5 ESQUADRIAS 1 53.379,92 4,26 %

 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 37.357,97 2,98 %

 7 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 1 69.241,09 5,53 %

 8 REVESTIMENTOS 1 73.330,92 5,86 %

 9 PINTURA 1 460.247,02 36,76 %

 10 PAISAGISMO 1 131.908,50 10,54 %

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

LUCAS VINICIUS DE MORAES MARQUES Engenheiro Civil – CREA Nº 181845116-6

Total do BDI 232.966,65
Total Geral 1.252.043,94

Item Descrição

Total sem BDI 1.019.077,29

B.D.I. Encargos Sociais
22,88% Não Desonerado: 

Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

Planilha Orçamentária Resumida

 
Rua Visconde do Rio Branco, n° 1368, CEP: 55.540-000 – São Sebastião – Palmares – PE

CNPJ n° 10.212.447/0001-88 – Fone: (081) 3661-1156 
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Obra
REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL ULISSÃO

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 4.544,88 4.544,88 0,36 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 8 462,33 568,11 4.544,88 0,36 %

 2   DEMOLIÇÃO 1 7.330,83 7.330,83 0,59 %

 2.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 75,78 55,59 68,30 5.175,77 0,41 %

 2.2  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 78,48 22,35 27,46 2.155,06 0,17 %

 3   ALVENARIA E DIVISÓRIAS 1 354.177,13 354.177,13 28,29 %

 3.1  103322 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1005,23 53,35 65,55 65.892,82 5,26 %

 3.2  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 5857,55 4,28 5,25 30.752,13 2,46 %

 3.3  87535 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 2678,78 33,81 41,54 111.276,52 8,89 %

 3.4  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 3178,78 37,45 46,01 146.255,66 11,68 %

 4   LAJE 1 60.525,68 60.525,68 4,83 %

 4.1  101964 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA

m² 187,57 189,15 232,42 43.595,01 3,48 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 12/2024 - 
Pernambuco
ORSE - 12/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

22,88% Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

 
Rua Visconde do Rio Branco, n° 1368, CEP: 55.540-000 – São Sebastião – Palmares – PE

CNPJ n° 10.212.447/0001-88 – Fone: (081) 3661-1156 
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 4.2  103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 22,51 612,10 752,14 16.930,67 1,35 %

 5   ESQUADRIAS 1 53.379,92 53.379,92 4,26 %

 5.1   PORTAS 1 16.333,97 16.333,97 1,30 %

 5.1.1  90820 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2 299,73 368,30 736,60 0,06 %

 5.1.2  90821 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 305,74 375,69 375,69 0,03 %

 5.1.3  90823 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 8 381,18 468,39 3.747,12 0,30 %

 5.1.4  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 19,11 17,61 21,63 413,34 0,03 %

 5.1.5  12104 ORSE Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, 
ferrolho e dobradiças e fechadura, conforme desenho

m² 18,9 476,28 585,25 11.061,22 0,88 %

 5.2   JANELAS 1 37.045,95 37.045,95 2,96 %

 5.2.1  94559 SINAPI JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 5 688,49 846,01 4.230,05 0,34 %

 5.2.2  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 5 388,74 477,68 2.388,40 0,19 %

 5.2.3  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 10 202,19 248,45 2.484,50 0,20 %

 5.2.4  94573 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 
CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 20 222,58 273,50 5.470,00 0,44 %

 5.2.5  99861 SINAPI GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 
BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019

m² 20 593,40 729,16 14.583,20 1,16 %

 5.2.6  102168 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE 
ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

m² 20 321,04 394,49 7.889,80 0,63 %
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 6   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 37.357,97 37.357,97 2,98 %

 6.1   ELETRODUTOS E CAIXAS 1 14.480,65 14.480,65 1,16 %

 6.1.1  91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 600 19,14 23,51 14.106,00 1,13 %

 6.1.2  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5 18,44 22,65 113,25 0,01 %

 6.1.3  91943 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5 22,57 27,73 138,65 0,01 %

 6.1.4  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5 19,98 24,55 122,75 0,01 %

 6.2   FIOS E CABOS 1 17.484,00 17.484,00 1,40 %

 6.2.1  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 600 3,01 3,69 2.214,00 0,18 %

 6.2.2  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 600 4,39 5,39 3.234,00 0,26 %

 6.2.3  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 600 6,80 8,35 5.010,00 0,40 %

 6.2.4  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 600 9,53 11,71 7.026,00 0,56 %

 6.3   QUADROS E PROTEÇÃO 1 1.643,22 1.643,22 0,13 %

 6.3.1  101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 492,76 605,50 605,50 0,05 %

 6.3.2  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 14,52 17,84 53,52 0,00 %

 6.3.3  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 15,12 18,57 55,71 0,00 %

 6.3.4  93670 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 95,73 117,63 352,89 0,03 %

 6.3.5  93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 100,36 123,32 246,64 0,02 %

 6.3.6  00039445 SINAPI DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 
A, TIPO AC

UN 1 177,73 218,39 218,39 0,02 %

 6.3.7  00039469 SINAPI DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)

UN 1 89,99 110,57 110,57 0,01 %
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 6.4   INTERRUPTORES, TOMADAS E APARELHOS 1 2.168,50 2.168,50 0,17 %

 6.4.1  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5 28,18 34,62 173,10 0,01 %

 6.4.2  91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5 34,31 42,16 210,80 0,02 %

 6.4.3  91969 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5 75,98 93,36 466,80 0,04 %

 6.4.4  I9412 SEINFRA PLACA/TAMPA PARA TOMADA DE PISO 4"X2" EM INOX OU LATÃO UN 10 16,83 20,68 206,80 0,02 %

 6.4.5  91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5 44,85 55,11 275,55 0,02 %

 6.4.6  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5 33,26 40,86 204,30 0,02 %

 6.4.7  92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5 53,07 65,21 326,05 0,03 %

 6.4.8  92009 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5 49,66 61,02 305,10 0,02 %

 6.5   LUMINÁRIAS E LÃMPADAS 1 1.581,60 1.581,60 0,13 %

 6.5.1  97610 SINAPI LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 15 17,45 21,44 321,60 0,03 %

 6.5.2  561 ORSE Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w ou LED 18 à 20W, 
completa,incl.reator eletronico e lampadas. Rev 03_06/2024

un 8 128,18 157,50 1.260,00 0,10 %

 7   INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 1 69.241,09 69.241,09 5,53 %

 7.1   LOUÇAS E METAIS 1 5.066,51 5.066,51 0,40 %

 7.1.1  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7 111,51 137,02 959,14 0,08 %

 7.1.2  86931 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 486,11 597,33 2.986,65 0,24 %

 7.1.3  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 5 32,46 39,88 199,40 0,02 %

 7.1.4  86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 83,15 102,17 510,85 0,04 %
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 7.1.5  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 3 95,54 117,39 352,17 0,03 %

 7.1.6  86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5 9,49 11,66 58,30 0,00 %

 7.2   ÁGUA FRIA 1 10.197,03 10.197,03 0,81 %

 7.2.1  102623 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, 
CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2021

UN 1 745,47 916,03 916,03 0,07 %

 7.2.2  89355 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 100 19,26 23,66 2.366,00 0,19 %

 7.2.3  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 100 22,22 27,30 2.730,00 0,22 %

 7.2.4  89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 100 16,88 20,74 2.074,00 0,17 %

 7.2.5  94783 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  20 
MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 100 17,18 21,11 2.111,00 0,17 %

 7.3   ESGOTO 1 3.911,68 3.911,68 0,31 %

 7.3.1  89750 SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 73,16 89,89 179,78 0,01 %

 7.3.2  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 31 9,47 11,63 360,53 0,03 %

 7.3.3  89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 10,07 12,37 12,37 0,00 %

 7.3.4  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 27,32 33,57 67,14 0,01 %

 7.3.5  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 50,07 61,52 123,04 0,01 %
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 7.3.6  89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 8,57 10,53 31,59 0,00 %

 7.3.7  89774 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 14,09 17,31 17,31 0,00 %

 7.3.8  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9 16,08 19,75 177,75 0,01 %

 7.3.9  00000821 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, 
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1 17,81 21,88 21,88 0,00 %

 7.3.10  89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 26,17 32,15 64,30 0,01 %

 7.3.11  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 50,07 61,52 123,04 0,01 %

 7.3.12  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 11,93 20,13 24,73 295,02 0,02 %

 7.3.13  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 9,6 25,42 31,23 299,80 0,02 %

 7.3.14  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 0,09 31,66 38,90 3,50 0,00 %

 7.3.15  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 24,5 35,42 43,52 1.066,24 0,09 %

 7.3.16  00035277 SINAPI CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE 
SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E 
CESTO

UN 1 281,88 346,37 346,37 0,03 %

 7.3.17  C4861 SEINFRA CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm UN 3 129,22 158,78 476,34 0,04 %

 7.3.18  89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 41,20 50,62 202,48 0,02 %

 7.3.19  89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 17,58 21,60 43,20 0,00 %
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 7.4   DRENAGEM 1 50.065,87 50.065,87 4,00 %

 7.4.1  102991 SINAPI CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

M 336,92 59,98 73,70 24.831,00 1,98 %

 7.4.2  C3142 SEINFRA COLCHÃO DRENANTE DE BRITA ( S/TRANSP) m³ 67,36 118,14 145,17 9.778,65 0,78 %

 7.4.3  C4650 SEINFRA GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA AO 
PUNCIONAMENTO CBR MÍNIMA DE 5,5 kN (BIDIM RT-31 OU SIMILAR) PARA 
ÁREAS SUBMERSAS

m² 269,46 46,68 57,36 15.456,22 1,23 %

 8   REVESTIMENTOS 1 73.330,92 73.330,92 5,86 %

 8.1   PISO 1 63.759,60 63.759,60 5,09 %

 8.1.1  87256 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 
M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 712 72,88 89,55 63.759,60 5,09 %

 8.2   PAREDE 1 9.571,32 9.571,32 0,76 %

 8.2.1  87265 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES.  AF_02/2023_PE

m² 132 59,01 72,51 9.571,32 0,76 %

 9   PINTURA 1 460.247,02 460.247,02 36,76 %

 9.1   GERAL 1 97.280,52 97.280,52 7,77 %

 9.1.1  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 2678,78 13,11 16,10 43.128,35 3,44 %

 9.1.2  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 2678,78 4,07 5,00 13.393,90 1,07 %

 9.1.3  88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 2678,78 10,58 13,00 34.824,14 2,78 %

 9.1.4  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 120,76 4,99 6,13 740,25 0,06 %

 9.1.5  88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 120,76 19,66 24,15 2.916,35 0,23 %

 9.1.6  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 120,76 15,35 18,86 2.277,53 0,18 %

 9.2   ESTACIONAMENTO 1 159.665,38 159.665,38 12,75 %

 9.2.1  93681 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

m² 1526 85,15 104,63 159.665,38 12,75 %

 9.3   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1 203.301,12 203.301,12 16,24 %
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 9.3.1  102362 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 
TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 
MURETA). AF_03/2021

m² 1056 156,68 192,52 203.301,12 16,24 %

 10   PAISAGISMO 1 131.908,50 131.908,50 10,54 %

 10.1  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_07/2024

m² 4050 26,51 32,57 131.908,50 10,54 %

Total Geral 1.252.043,94

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

LUCAS VINICIUS DE MORAES MARQUES Engenheiro Civil – CREA Nº 181845116-6

Total sem BDI 1.019.077,29
Total do BDI 232.966,65
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Obra
REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL ULISSÃO

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 4.544,88

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
m² 1,0000000 462,33 462,33

Composição 
Auxiliar

 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 0,5000000 22,31 11,15

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186000 21,05 23,54

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729000 26,12 9,74

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 3,2083000 5,41 17,35

Insumo  00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113000 30,38 0,34

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132000 16,28 0,21

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 1,0000000 400,00 400,00

MO sem LS => 14,41 LS => 16,42 MO com LS => 30,83
Valor do BDI => 105,78 568,11

Quant. => 8,00 Preço Total => 4.544,88

 2 DEMOLIÇÃO 7.330,83

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m³ 1,0000000 55,59 55,59

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1957000 21,05 46,21

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3541000 26,50 9,38

MO sem LS => 20,15 LS => 22,96 MO com LS => 43,11
Valor do BDI => 12,71 68,30

Tipo
SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 12/2024 - Pernambuco
ORSE - 12/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

22,88% Não Desonerado: 
Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

Planilha Orçamentária Analítica

Tipo
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Quant. => 75,78 Preço Total => 5.175,77

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
m² 1,0000000 22,35 22,35

Composição 
Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2301000 26,34 6,06

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7740000 21,05 16,29

MO sem LS => 8,14 LS => 9,28 MO com LS => 17,42
Valor do BDI => 5,11 27,46

Quant. => 78,48 Preço Total => 2.155,06

 3 ALVENARIA E DIVISÓRIAS 354.177,13

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103322 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,0000000 53,35 53,35

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2950000 21,05 6,20

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5900000 26,50 15,63

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0104000 656,91 6,83

Insumo  00037592 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 
FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)

UN 13,6000000 1,73 23,52

Insumo  00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D 
= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 0,4200000 2,27 0,95

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0050000 44,28 0,22

MO sem LS => 8,58 LS => 9,77 MO com LS => 18,35
Valor do BDI => 12,20 65,55

Quant. => 1.005,23 Preço Total => 65.892,82

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo
SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 1,0000000 4,28 4,28

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0681000 26,50 1,80

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0255000 21,05 0,53

Composição 
Auxiliar

 87313 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 
ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0037000 527,19 1,95

MO sem LS => 1,01 LS => 1,16 MO com LS => 2,17
Valor do BDI => 0,97 5,25

Quant. => 5.857,55 Preço Total => 30.752,13

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87535 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 
MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 1,0000000 33,81 33,81

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3740000 26,50 9,91

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0304000 656,91 19,97

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1870000 21,05 3,93

MO sem LS => 6,40 LS => 7,30 MO com LS => 13,70
Valor do BDI => 7,73 41,54

Quant. => 2.678,78 Preço Total => 111.276,52

 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 1,0000000 37,45 37,45

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4724000 26,50 12,51

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0304000 656,91 19,97SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>
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Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2362000 21,05 4,97

MO sem LS => 7,76 LS => 8,84 MO com LS => 16,60
Valor do BDI => 8,56 46,01

Quant. => 3.178,78 Preço Total => 146.255,66

 4 LAJE 60.525,68

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101964 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 

ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA

m² 1,0000000 189,15 189,15

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3540000 21,05 7,45

Composição 
Auxiliar

 103674 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 0,0440000 631,23 27,77

Composição 
Auxiliar

 92273 SINAPI FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-
DIREITO SIMPLES. AF_09/2020

M 0,9700000 18,13 17,58

Composição 
Auxiliar

 92767 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 0,9910000 15,83 15,68

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5010000 26,12 13,08

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0400000 19,71 0,78

Insumo  00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 1,8700000 19,15 35,81

Insumo  00003736 SINAPI LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA 
FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M 
(SEM COLOCACAO)

m² 1,0000000 71,00 71,00

MO sem LS => 12,23 LS => 13,93 MO com LS => 26,16
Valor do BDI => 43,27 232,42

Quant. => 187,57 Preço Total => 43.595,01

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 1,0000000 612,10 612,10

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS
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Composição 
Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,1310000 0,53 0,06

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8260000 21,05 17,38

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1250000 26,12 3,26

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7530000 26,50 19,95

Composição 
Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,1200000 1,35 0,16

Insumo  00001527 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 
0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO 
DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

m³ 1,1030000 517,95 571,29

MO sem LS => 15,04 LS => 17,14 MO com LS => 32,18
Valor do BDI => 140,04 752,14

Quant. => 22,51 Preço Total => 16.930,67

 5 ESQUADRIAS 53.379,92

 5.1 PORTAS 16.333,97

 5.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90820 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 299,73 299,73

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6410000 21,05 13,49

Composição 
Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2820000 25,17 32,26

Insumo  00010553 SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 
MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), 
CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

UN 1,0000000 145,44 145,44

Insumo  00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 
3,5 X 25 MM (1 ")

UN 19,8000000 0,05 0,99

Insumo  00002432 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, 
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN 3,0000000 35,85 107,55

MO sem LS => 17,01 LS => 19,38 MO com LS => 36,39
Valor do BDI => 68,57 368,30

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Quant. => 2,00 Preço Total => 736,60

 5.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90821 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 305,74 305,74

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7070000 21,05 14,88

Composição 
Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4140000 25,17 35,59

Insumo  00010554 SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 
MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), 
CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

UN 1,0000000 146,73 146,73

Insumo  00002432 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, 
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN 3,0000000 35,85 107,55

Insumo  00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 
3,5 X 25 MM (1 ")

UN 19,8000000 0,05 0,99

MO sem LS => 18,77 LS => 21,37 MO com LS => 40,14
Valor do BDI => 69,95 375,69

Quant. => 1,00 Preço Total => 375,69

 5.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90823 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 381,18 381,18

Composição 
Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6780000 25,17 42,23

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8390000 21,05 17,66

Insumo  00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 
3,5 X 25 MM (1 ")

UN 19,8000000 0,05 0,99

Insumo  00010556 SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 
MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), 
CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

UN 1,0000000 212,75 212,75

Insumo  00002432 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, 
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN 3,0000000 35,85 107,55

MO sem LS => 22,27 LS => 25,37 MO com LS => 47,64
Valor do BDI => 87,21 468,39

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS
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Quant. => 8,00 Preço Total => 3.747,12

 5.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 1,0000000 17,61 17,61

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3805000 27,98 10,64

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0140000 27,00 0,37

Insumo  00007311 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,1403000 47,06 6,60

MO sem LS => 3,79 LS => 4,32 MO com LS => 8,11
Valor do BDI => 4,02 21,63

Quant. => 19,11 Preço Total => 413,34

 5.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  12104 ORSE Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, 

ferrolho e dobradiças e fechadura, conforme desenho
m² 1,0000000 476,28 476,28

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 0,6000000 175,14 105,08

Composição  88627 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 
MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0060000 682,64 4,09

Composição  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6000000 26,26 42,01

Insumo  12939 ORSE Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, 
ferrolho e dobradiças conforme desenho

m² 1,0000000 287,24 287,24

Composição  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8000000 21,05 37,89

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)
H 4,3544800 0,57 2,48

Insumo  00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) H 0,6114144 19,98 12,21

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Material

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo
343

Tipo
ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

H 4,3544800 1,02 4,44

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,6012000 0,49 0,29

Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,6012000 1,43 0,85

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 4,3544800 0,01 0,04

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 4,3544800 1,34 5,83

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 2,2058631 15,79 34,83

Insumo  00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 2,1532800 1,33 2,86

Insumo  00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 2,1532800 0,61 1,31

Insumo  00003081 SINAPI FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, 
TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E 
TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, 
INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CJ 0,6000000 139,38 83,62

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0067800 130,00 0,88

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 0,4528200 1,50 0,67

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 2,0377200 0,70 1,42

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,6000000 0,82 1,31

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,6000000 1,24 1,98

Insumo  00006110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) H 1,6212480 20,99 34,02

Insumo  12939 ORSE Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, 
ferrolho e dobradiças conforme desenho

m² 1,0000000 287,24 287,24

MO sem LS => 37,90 LS => 43,16 MO com LS => 81,06
Valor do BDI => 108,97 585,25

Quant. => 18,90 Preço Total => 11.061,22

 5.2 JANELAS 37.045,95

 5.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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Composição  94559 SINAPI JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 1,0000000 688,49 688,49

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5489320 21,05 53,65

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0210000 657,56 13,80

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0978640 26,50 135,09

Insumo  00011190 SINAPI JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM 
VIDROS)

UN 2,7780000 174,93 485,95

MO sem LS => 71,88 LS => 81,83 MO com LS => 153,71
Valor do BDI => 157,52 846,01

Quant. => 5,00 Preço Total => 4.230,05

 5.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 1,0000000 388,74 388,74

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0104139 26,50 26,77

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5052069 21,05 10,63

Insumo  00034381 SINAPI JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), 
ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM 
VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

UN 2,0833000 152,43 317,55

Insumo  00004377 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 
FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

UN 24,4000000 0,25 6,10

Insumo  00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,1687500 23,70 27,69

MO sem LS => 13,97 LS => 15,91 MO com LS => 29,88
Valor do BDI => 88,94 477,68

Quant. => 5,00 Preço Total => 2.388,40

 5.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 1,0000000 202,19 202,19

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1565090 21,05 3,29

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3130180 26,50 8,29

Insumo  00004377 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 
FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

UN 9,2000000 0,25 2,30

Insumo  00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,6678571 23,70 15,82

Insumo  00036896 SINAPI JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS 
MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, 
BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO

UN 0,8333000 207,00 172,49

MO sem LS => 4,32 LS => 4,93 MO com LS => 9,25
Valor do BDI => 46,26 248,45

Quant. => 10,00 Preço Total => 2.484,50

 5.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94573 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 
CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 1,0000000 222,58 222,58

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1559386 21,05 3,28

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3118773 26,50 8,26

Insumo  00034364 SINAPI JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, 
BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, 
BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM 
GUARNICAO/ALIZAR

UN 0,5560000 350,69 194,98

Insumo  00004377 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 
FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

UN 7,3000000 0,25 1,82

Insumo  00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,6010714 23,70 14,24

MO sem LS => 4,31 LS => 4,91 MO com LS => 9,22
Valor do BDI => 50,92 273,50

Quant. => 20,00 Preço Total => 5.470,00

Valor com BDI =>

Tipo
ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material
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 5.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  99861 SINAPI GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 

BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019
m² 1,0000000 593,40 593,40

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0080000 657,56 5,26

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,4790000 26,26 222,65

Composição 
Auxiliar

 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,9650000 21,97 153,02

Insumo  00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,1150000 26,57 3,05

Insumo  00000565 SINAPI BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 
KG/M

M 9,1700000 16,24 148,92

Insumo  00004777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA 
ENTRE 1/8" E 1/4"

KG 7,5440000 8,02 60,50

MO sem LS => 140,08 LS => 159,47 MO com LS => 299,55
Valor do BDI => 135,76 729,16

Quant. => 20,00 Preço Total => 14.583,20

 5.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102168 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE 

ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS
m² 1,0000000 321,04 321,04

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3460000 21,05 7,28

Composição 
Auxiliar

 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3560000 21,23 7,55

Insumo  00020259 SINAPI PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS M 3,4160000 13,30 45,43

Insumo  00034385 SINAPI VIDRO LISO INCOLOR 8MM  -  SEM COLOCACAO m² 1,0000000 253,16 253,16

Insumo  00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE 
CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 2,9920000 2,55 7,62

MO sem LS => 5,31 LS => 6,05 MO com LS => 11,36
Valor do BDI => 73,45 394,49

Quant. => 20,00 Preço Total => 7.889,80

 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 37.357,97

 6.1 ELETRODUTOS E CAIXAS 14.480,65

 6.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit TotalTipo

Tipo
ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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Composição  91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

M 1,0000000 19,14 19,14

Composição 
Auxiliar

 91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC 
ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 
1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

M 1,0000000 11,23 11,23

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0910000 22,45 2,04

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0910000 26,88 2,44

Insumo  00002688 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM M 1,1000000 3,12 3,43

MO sem LS => 4,16 LS => 4,75 MO com LS => 8,91
Valor do BDI => 4,37 23,51

Quant. => 600,00 Preço Total => 14.106,00

 6.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000000 18,44 18,44

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0009000 657,56 0,59

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2910000 22,45 6,53

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2910000 26,88 7,82

Insumo  00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO

UN 1,0000000 3,50 3,50

MO sem LS => 5,40 LS => 6,16 MO com LS => 11,56
Valor do BDI => 4,21 22,65

Quant. => 5,00 Preço Total => 113,25

 6.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91943 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000000 22,57 22,57

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0012000 657,56 0,78

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3010000 26,88 8,09SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3010000 22,45 6,75

Insumo  00001873 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 
CORRUGADO

UN 1,0000000 6,95 6,95

MO sem LS => 5,60 LS => 6,39 MO com LS => 11,99
Valor do BDI => 5,16 27,73

Quant. => 5,00 Preço Total => 138,65

 6.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000000 19,98 19,98

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2220000 26,88 5,96

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2220000 22,45 4,98

Insumo  00012001 SINAPI CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA 
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UN 1,0000000 9,04 9,04

MO sem LS => 4,07 LS => 4,65 MO com LS => 8,72
Valor do BDI => 4,57 24,55

Quant. => 5,00 Preço Total => 122,75

 6.2 FIOS E CABOS 17.484,00

 6.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1,0000000 3,01 3,01

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0230000 26,88 0,61

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0230000 22,45 0,51

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 
X 5 M

UN 0,0094000 6,01 0,05

Insumo  00001013 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

M 1,2434000 1,48 1,84

MO sem LS => 0,42 LS => 0,48 MO com LS => 0,90
Valor do BDI => 0,68 3,69

Quant. => 600,00 Preço Total => 2.214,00

 6.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit TotalTipo

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Composição  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1,0000000 4,39 4,39

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 26,88 0,77

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 22,45 0,65

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 
X 5 M

UN 0,0094000 6,01 0,05

Insumo  00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 1,2434000 2,35 2,92

MO sem LS => 0,52 LS => 0,61 MO com LS => 1,13
Valor do BDI => 1,00 5,39

Quant. => 600,00 Preço Total => 3.234,00

 6.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1,0000000 6,80 6,80

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390000 22,45 0,87

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390000 26,88 1,04

Insumo  00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

M 1,2434000 3,90 4,84

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 
X 5 M

UN 0,0094000 6,01 0,05

MO sem LS => 0,71 LS => 0,82 MO com LS => 1,53
Valor do BDI => 1,55 8,35

Quant. => 600,00 Preço Total => 5.010,00

 6.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1,0000000 9,53 9,53

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0510000 22,45 1,14

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0510000 26,88 1,37

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

 
Rua Visconde do Rio Branco, n° 1368, CEP: 55.540-000 – São Sebastião – Palmares – PE

CNPJ n° 10.212.447/0001-88 – Fone: (081) 3661-1156 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

JO
S

É
 B

A
R

T
O

LO
M

E
U

 D
E

 A
LM

E
ID

A
 M

E
LO

 J
Ú

N
IO

R
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//p

al
m

ar
es

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/B
33

0-
7D

11
-8

F
E

1-
72

77
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 B
33

0-
7D

11
-8

F
E

1-
72

77



  

Insumo  00000982 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2

M 1,2434000 5,61 6,97

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 
X 5 M

UN 0,0094000 6,01 0,05

MO sem LS => 0,93 LS => 1,07 MO com LS => 2,00
Valor do BDI => 2,18 11,71

Quant. => 600,00 Preço Total => 7.026,00

 6.3 QUADROS E PROTEÇÃO 1.643,22

 6.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 492,76 492,76

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5346000 26,88 14,37

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5346000 22,45 12,00

Composição 
Auxiliar

 87367 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA 
DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0144000 745,11 10,72

Insumo  00012039 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, 
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A

UN 1,0000000 455,67 455,67

MO sem LS => 11,05 LS => 12,59 MO com LS => 23,64
Valor do BDI => 112,74 605,50

Quant. => 1,00 Preço Total => 605,50

 6.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,0000000 14,52 14,52

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0352000 26,88 0,94

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0352000 22,45 0,79

Insumo  00034653 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 
32 A

UN 1,0000000 11,54 11,54

Insumo  00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1,0000000 1,25 1,25

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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MO sem LS => 0,64 LS => 0,74 MO com LS => 1,38
Valor do BDI => 3,32 17,84

Quant. => 3,00 Preço Total => 53,52

 6.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,0000000 15,12 15,12

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0476000 22,45 1,06

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0476000 26,88 1,27

Insumo  00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1,0000000 1,25 1,25

Insumo  00034653 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 
32 A

UN 1,0000000 11,54 11,54

MO sem LS => 0,87 LS => 1,00 MO com LS => 1,87
Valor do BDI => 3,45 18,57

Quant. => 3,00 Preço Total => 55,71

 6.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93670 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,0000000 95,73 95,73

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1988000 26,88 5,34

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1988000 22,45 4,46

Insumo  00034709 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 
50 A

UN 1,0000000 81,07 81,07

Insumo  00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 3,0000000 1,62 4,86

MO sem LS => 3,65 LS => 4,17 MO com LS => 7,82
Valor do BDI => 21,90 117,63

Quant. => 3,00 Preço Total => 352,89

 6.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,0000000 100,36 100,36

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2734000 26,88 7,34

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Valor com BDI =>
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Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2734000 22,45 6,13

Insumo  00001573 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 3,0000000 1,94 5,82

Insumo  00034709 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 
50 A

UN 1,0000000 81,07 81,07

MO sem LS => 5,02 LS => 5,73 MO com LS => 10,75
Valor do BDI => 22,96 123,32

Quant. => 2,00 Preço Total => 246,64

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00039445 SINAPI DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 

A, TIPO AC
UN 1,0000000 177,73 177,73

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 218,39

Quant. => 1,00 Preço Total => 218,39

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00039469 SINAPI DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 

CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)
UN 1,0000000 89,99 89,99

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 110,57

Quant. => 1,00 Preço Total => 110,57

 6.4 INTERRUPTORES, TOMADAS E APARELHOS 2.168,50

 6.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000000 28,18 28,18

Composição 
Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 
DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1,0000000 10,40 10,40

Composição 
Auxiliar

 91952 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 17,78 17,78

MO sem LS => 6,61 LS => 7,54 MO com LS => 14,15
Valor do BDI => 6,44 34,62

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Quant. => 5,00 Preço Total => 173,10

 6.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000000 34,31 34,31

Composição 
Auxiliar

 91954 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 23,91 23,91

Composição 
Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 
DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1,0000000 10,40 10,40

MO sem LS => 8,17 LS => 9,32 MO com LS => 17,49
Valor do BDI => 7,85 42,16

Quant. => 5,00 Preço Total => 210,80

 6.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91969 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000000 75,98 75,98

Composição 
Auxiliar

 91968 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 65,58 65,58

Composição 
Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 
DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1,0000000 10,40 10,40

MO sem LS => 17,55 LS => 19,98 MO com LS => 37,53
Valor do BDI => 17,38 93,36

Quant. => 5,00 Preço Total => 466,80

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  I9412 SEINFRA PLACA/TAMPA PARA TOMADA DE PISO 4"X2" EM INOX OU LATÃO UN 1,0000000 16,83 16,83

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 20,68

Quant. => 10,00 Preço Total => 206,80

 6.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
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Composição  91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 44,85 44,85

Composição 
Auxiliar

 91991 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 34,45 34,45

Composição 
Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 
DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1,0000000 10,40 10,40

MO sem LS => 11,75 LS => 13,38 MO com LS => 25,13
Valor do BDI => 10,26 55,11

Quant. => 5,00 Preço Total => 275,55

 6.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000000 33,26 33,26

Composição 
Auxiliar

 91994 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 22,86 22,86

Composição 
Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 
DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1,0000000 10,40 10,40

MO sem LS => 8,17 LS => 9,32 MO com LS => 17,49
Valor do BDI => 7,60 40,86

Quant. => 5,00 Preço Total => 204,30

 6.4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000000 53,07 53,07

Composição 
Auxiliar

 92002 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 42,67 42,67

Composição 
Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 
DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1,0000000 10,40 10,40

MO sem LS => 12,87 LS => 14,66 MO com LS => 27,53
Valor do BDI => 12,14 65,21

Quant. => 5,00 Preço Total => 326,05

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
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 6.4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92009 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,0000000 49,66 49,66

Composição 
Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 
DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1,0000000 10,40 10,40

Composição 
Auxiliar

 92007 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 39,26 39,26

MO sem LS => 10,09 LS => 11,50 MO com LS => 21,59
Valor do BDI => 11,36 61,02

Quant. => 5,00 Preço Total => 305,10

 6.5 LUMINÁRIAS E LÃMPADAS 1.581,60

 6.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  97610 SINAPI LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN 1,0000000 17,45 17,45

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0508750 22,45 1,14

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1628000 26,88 4,37

Insumo  00038194 SINAPI LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) UN 1,0000000 8,10 8,10

Insumo  00012295 SINAPI SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS UN 1,0000000 3,84 3,84

MO sem LS => 2,07 LS => 2,37 MO com LS => 4,44
Valor do BDI => 3,99 21,44

Quant. => 15,00 Preço Total => 321,60

 6.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  561 ORSE Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w ou LED 18 à 20W, 

completa,incl.reator eletronico e lampadas. Rev 03_06/2024
un 1,0000000 128,18 128,18

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  1913 ORSE Reator eletrônico fator de potência 0,95 p/ lâmpada fuorescente 2 x 40w un 1,0000000 23,65 23,65

Insumo  2052 ORSE Suporte ( receptáculo) p/ lâmpada fluorescente un 4,0000000 1,00 4,00

Insumo  
00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 1,0000000 19,13 19,12

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Luminárias Internas

Tipo
Material

Material

Mão de Obra

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA
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Insumo  
00039387/SIN

ORSE Lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 un 2,0000000 7,65 15,30

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,79 3,79

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 1,0000000 3,65 3,65

Insumo  1345 ORSE Luminária (calha) p/  lampada fluorescente 2 x 40w/tubular LED 18w a 20w un 1,0000000 44,95 44,95

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 13,65 13,64

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  1913 ORSE Reator eletrônico fator de potência 0,95 p/ lâmpada fuorescente 2 x 40w un 1,0000000 23,65 23,65

Insumo  2052 ORSE Suporte ( receptáculo) p/ lâmpada fluorescente un 4,0000000 1,00 4,00

Insumo  
00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 1,0000000 19,13 19,12

Insumo  
00039387/SIN

ORSE Lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 un 2,0000000 7,65 15,30

Insumo  
00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0046000 11,92 0,05

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0036000 18,00 0,06

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0002000 36,90 0,00

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0008000 300,00 0,24

Insumo  
00012895/SIN

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 
(classe b)

un 0,0012000 13,25 0,01

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0090000 190,00 1,71

Insumo  
00002711/SIN

ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 
camara

un 0,0002000 175,00 0,03

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,1595000 4,50 0,71

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,2036000 14,00 2,85

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003000 18,58 0,00

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0090000 12,54 0,11

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0030000 190,33 0,57

Insumo  
00012893/SIN

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0015000 63,60 0,09

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0090000 4,90 0,04

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Material

Material

Mão de Obra

Material
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Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0016000 6,70 0,01

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001000 37,80 0,00

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,2036000 5,00 1,01

Insumo  
00012894/SIN

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0004000 17,22 0,00

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0002000 26,89 0,00

Insumo  11241 ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,0002000 163,00 0,03

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0002000 47,69 0,00

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0001000 34,00 0,00

Insumo  1345 ORSE Luminária (calha) p/  lampada fluorescente 2 x 40w/tubular LED 18w a 20w un 1,0000000 44,95 44,95

Insumo  
00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000 13,65 13,64

MO sem LS => 15,31 LS => 17,45 MO com LS => 32,76
Valor do BDI => 29,32 157,50

Quant. => 8,00 Preço Total => 1.260,00

 7 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 69.241,09

 7.1 LOUÇAS E METAIS 5.066,51

 7.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,0000000 111,51 111,51

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1407000 21,05 2,96

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4467000 25,73 11,49

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 3,25 0,06

Insumo  00001368 SINAPI CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 
TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)

UN 1,0000000 97,00 97,00

MO sem LS => 5,53 LS => 6,30 MO com LS => 11,83
Valor do BDI => 25,51 137,02

Quant. => 7,00 Preço Total => 959,14

 7.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Material

Material

Serviços
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Composição  86931 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 486,11 486,11

Composição 
Auxiliar

 86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 475,44 475,44

Composição 
Auxiliar

 86885 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 10,67 10,67

MO sem LS => 12,99 LS => 14,80 MO com LS => 27,79
Valor do BDI => 111,22 597,33

Quant. => 5,00 Preço Total => 2.986,65

 7.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN 1,0000000 32,46 32,46

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0484000 21,05 1,01

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1536000 25,73 3,95

Insumo  00000377 SINAPI ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 1,0000000 27,50 27,50

MO sem LS => 1,90 LS => 2,17 MO com LS => 4,07
Valor do BDI => 7,42 39,88

Quant. => 5,00 Preço Total => 199,40

 7.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,0000000 83,15 83,15

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0960000 25,73 2,47

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0303000 21,05 0,63

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 3,25 0,06

Insumo  00013415 SINAPI TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA 
CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193)

UN 1,0000000 79,99 79,99

MO sem LS => 1,18 LS => 1,35 MO com LS => 2,53
Valor do BDI => 19,02 102,17

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Quant. => 5,00 Preço Total => 510,85

 7.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UN 1,0000000 95,54 95,54

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2212000 21,40 4,73

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2212000 25,73 5,69

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0106000 11,98 0,12

Insumo  00006005 SINAPI REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 
SIMPLES, BITOLA 3/4"

UN 1,0000000 85,00 85,00

MO sem LS => 3,97 LS => 4,54 MO com LS => 8,51
Valor do BDI => 21,85 117,39

Quant. => 3,00 Preço Total => 352,17

 7.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,0000000 9,49 9,49

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0481000 21,05 1,01

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1525000 25,73 3,92

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 3,25 0,06

Insumo  00006141 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 
CM

UN 1,0000000 4,50 4,50

MO sem LS => 1,88 LS => 2,15 MO com LS => 4,03
Valor do BDI => 2,17 11,66

Quant. => 5,00 Preço Total => 58,30

 7.2 ÁGUA FRIA 10.197,03

 7.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102623 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, 

CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2021

UN 1,0000000 745,47 745,47

Composição 
Auxiliar

 94489 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,0000000 30,97 61,94

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
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Composição 
Auxiliar

 94491 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  40 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000000 62,76 62,76

Composição 
Auxiliar

 94705 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 
MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,0000000 33,66 33,66

Composição 
Auxiliar

 94692 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,0000000 17,43 17,43

Composição 
Auxiliar

 102595 SINAPI FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO 
DE 40 MM. AF_06/2021

UN 1,0000000 5,14 5,14

Composição 
Auxiliar

 94796 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000000 32,97 32,97

Composição 
Auxiliar

 94676 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2024

UN 1,0000000 11,91 11,91

Composição 
Auxiliar

 94650 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 0,9500000 17,76 16,87

Composição 
Auxiliar

 94703 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 
MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 3,0000000 18,39 55,17

Composição 
Auxiliar

 94672 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 
3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2,0000000 5,52 11,04

Composição 
Auxiliar

 102607 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1,0000000 407,00 407,00

Composição 
Auxiliar

 102591 SINAPI FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO 
DE 25 MM. AF_06/2021

UN 3,0000000 4,03 12,09

Composição 
Auxiliar

 94688 SINAPI TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,0000000 6,15 6,15

Composição 
Auxiliar

 94648 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE  25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

M 1,8000000 6,30 11,34

MO sem LS => 37,89 LS => 43,15 MO com LS => 81,04
Valor do BDI => 170,56 916,03

Quant. => 1,00 Preço Total => 916,03

 7.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
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Composição  89355 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,0000000 19,26 19,26

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3279000 25,73 8,43

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3279000 21,40 7,01

Insumo  00009867 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493000 3,47 3,64

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0765000 2,47 0,18

MO sem LS => 5,90 LS => 6,72 MO com LS => 12,62
Valor do BDI => 4,40 23,66

Quant. => 100,00 Preço Total => 2.366,00

 7.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 1,0000000 22,22 22,22

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3800000 25,73 9,77

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3800000 21,40 8,13

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0886000 2,47 0,21

Insumo  00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493000 3,92 4,11

MO sem LS => 6,83 LS => 7,79 MO com LS => 14,62
Valor do BDI => 5,08 27,30

Quant. => 100,00 Preço Total => 2.730,00

 7.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 1,0000000 16,88 16,88

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0341000 21,40 0,72

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0341000 25,73 0,87

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0080000 2,47 0,01

Insumo  00009875 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493000 14,57 15,28

MO sem LS => 0,61 LS => 0,70 MO com LS => 1,31

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Valor do BDI => 3,86 20,74
Quant. => 100,00 Preço Total => 2.074,00

 7.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94783 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  20 

MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,0000000 17,18 17,18

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1311000 21,40 2,80

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1311000 25,73 3,37

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0030000 65,38 0,19

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0024000 57,70 0,13

Insumo  00000095 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM 
X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA

UN 1,0000000 10,69 10,69

MO sem LS => 2,35 LS => 2,69 MO com LS => 5,04
Valor do BDI => 3,93 21,11

Quant. => 100,00 Preço Total => 2.111,00

 7.3 ESGOTO 3.911,68

 7.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89750 SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 73,16 73,16

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1926000 25,73 4,95

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1926000 21,40 4,12

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1150000 23,81 2,73

Insumo  00001970 SINAPI CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 53,46 53,46

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 3,95 7,90

MO sem LS => 3,46 LS => 3,95 MO com LS => 7,41
Valor do BDI => 16,73 89,89

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS
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Quant. => 2,00 Preço Total => 179,78

 7.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 9,47 9,47

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1270000 21,40 2,71

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1270000 25,73 3,26

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0071000 2,47 0,01

Insumo  00003517 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA 
ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO

UN 1,0000000 1,94 1,94

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0150000 65,38 0,98

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099000 57,70 0,57

MO sem LS => 2,28 LS => 2,61 MO com LS => 4,89
Valor do BDI => 2,16 11,63

Quant. => 31,00 Preço Total => 360,53

 7.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,0000000 10,07 10,07

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0343000 25,73 0,88

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0343000 21,40 0,73

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 2,23 4,46

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0500000 23,81 1,19

Insumo  00003526 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 2,81 2,81

MO sem LS => 0,61 LS => 0,70 MO com LS => 1,31
Valor do BDI => 2,30 12,37

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Quant. => 1,00 Preço Total => 12,37

 7.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 27,32 27,32

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1926000 25,73 4,95

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1926000 21,40 4,12

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 3,95 7,90

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1150000 23,81 2,73

Insumo  00003520 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO 
PREDIAL

UN 1,0000000 7,62 7,62

MO sem LS => 3,46 LS => 3,95 MO com LS => 7,41
Valor do BDI => 6,25 33,57

Quant. => 2,00 Preço Total => 67,14

 7.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 50,07 50,07

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2568000 21,40 5,49

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2568000 25,73 6,60

Insumo  00003670 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL 
PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 22,03 22,03

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1725000 23,81 4,10

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 3,0000000 3,95 11,85

MO sem LS => 4,62 LS => 5,26 MO com LS => 9,88
Valor do BDI => 11,45 61,52

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Quant. => 4,00 Preço Total => 246,08

 7.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 8,57 8,57

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0919000 21,40 1,96

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0919000 25,73 2,36

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0390000 2,47 0,09

Insumo  00003875 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA 
ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 3,03 3,03

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0073000 57,70 0,42

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0110000 65,38 0,71

MO sem LS => 1,65 LS => 1,88 MO com LS => 3,53
Valor do BDI => 1,96 10,53

Quant. => 3,00 Preço Total => 31,59

 7.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89774 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 14,09 14,09

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1102000 25,73 2,83

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1102000 21,40 2,35

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0260000 65,38 1,69

Insumo  00003898 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA 
ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 6,15 6,15

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0460000 2,47 0,11

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0167000 57,70 0,96

MO sem LS => 1,98 LS => 2,26 MO com LS => 4,24
Valor do BDI => 3,22 17,31

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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Quant. => 1,00 Preço Total => 17,31

 7.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 16,08 16,08

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1284000 25,73 3,30

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1284000 21,40 2,74

Insumo  00003899 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA 
ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 6,01 6,01

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0054000 2,47 0,01

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0245000 57,70 1,41

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0400000 65,38 2,61

MO sem LS => 2,31 LS => 2,63 MO com LS => 4,94
Valor do BDI => 3,67 19,75

Quant. => 9,00 Preço Total => 177,75

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00000821 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL
UN 1,0000000 17,81 17,81

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 21,88

Quant. => 1,00 Preço Total => 21,88

 7.3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 26,17 26,17

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1839000 25,73 4,73

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1839000 21,40 3,93

Insumo  00003662 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA 
ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 9,04 9,04

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 3,0000000 2,23 6,69

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0750000 23,81 1,78

MO sem LS => 3,30 LS => 3,77 MO com LS => 7,07
Valor do BDI => 5,98 32,15

Quant. => 2,00 Preço Total => 64,30

 7.3.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 50,07 50,07

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2568000 21,40 5,49

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2568000 25,73 6,60

Insumo  00003670 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL 
PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 22,03 22,03

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1725000 23,81 4,10

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 3,0000000 3,95 11,85

MO sem LS => 4,62 LS => 5,26 MO com LS => 9,88
Valor do BDI => 11,45 61,52

Quant. => 2,00 Preço Total => 123,04

 7.3.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,0000000 20,13 20,13

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2930000 21,40 6,27

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2930000 25,73 7,53

Insumo  00009835 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 
5688)

M 1,0549000 5,97 6,29

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0163000 2,47 0,04

MO sem LS => 5,27 LS => 6,00 MO com LS => 11,27
Valor do BDI => 4,60 24,73

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Quant. => 11,93 Preço Total => 295,02

 7.3.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,0000000 25,42 25,42

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3182000 25,73 8,18

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3182000 21,40 6,80

Insumo  00009838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 
5688)

M 1,0549000 9,86 10,40

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0177000 2,47 0,04

MO sem LS => 5,72 LS => 6,52 MO com LS => 12,24
Valor do BDI => 5,81 31,23

Quant. => 9,60 Preço Total => 299,80

 7.3.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,0000000 31,66 31,66

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3813000 25,73 9,81

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3813000 21,40 8,15

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0212000 2,47 0,05

Insumo  00009837 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 
5688)

M 1,0549000 12,94 13,65

MO sem LS => 6,86 LS => 7,81 MO com LS => 14,67
Valor do BDI => 7,24 38,90

Quant. => 0,09 Preço Total => 3,50

 7.3.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,0000000 35,42 35,42

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4444000 25,73 11,43SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>
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Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4444000 21,40 9,51

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0247000 2,47 0,06

Insumo  00009836 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 
5688)

M 1,0549000 13,67 14,42

MO sem LS => 7,99 LS => 9,11 MO com LS => 17,10
Valor do BDI => 8,10 43,52

Quant. => 24,50 Preço Total => 1.066,24

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Insumo  00035277 SINAPI CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE 

SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E 
CESTO

UN 1,0000000 281,88 281,88

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 346,37

Quant. => 1,00 Preço Total => 346,37

 7.3.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  C4861 SEINFRA CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm UN 1,0000000 129,22 129,22

Insumo  I0042 SEINFRA AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1,0000000 21,10 21,10

Insumo  I8524 SEINFRA CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm UN 1,0000000 27,55 27,55

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 2,0000000 26,86 53,72

Insumo  I2312 SEINFRA ELETRICISTA H 1,0000000 26,85 26,85

MO sem LS => 47,54 LS => 54,13 MO com LS => 101,67
Valor do BDI => 29,56 158,78

Quant. => 3,00 Preço Total => 476,34

 7.3.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 41,20 41,20

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3987000 21,40 8,53

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3987000 25,73 10,25SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

0

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0292000 57,70 1,68

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0154000 2,47 0,03

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0440000 65,38 2,87

Insumo  00005103 SINAPI CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, 
BRANCA

UN 1,0000000 17,84 17,84

MO sem LS => 7,17 LS => 8,18 MO com LS => 15,35
Valor do BDI => 9,42 50,62

Quant. => 4,00 Preço Total => 202,48

 7.3.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 17,58 17,58

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1652000 21,40 3,53

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1652000 25,73 4,25

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 
CM3

UN 0,0075000 65,38 0,49

Insumo  00011741 SINAPI RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA 
BRANCA

UN 1,0000000 8,95 8,95

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0049000 57,70 0,28

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 UN 0,0360000 2,47 0,08

MO sem LS => 2,96 LS => 3,39 MO com LS => 6,35
Valor do BDI => 4,02 21,60

Quant. => 2,00 Preço Total => 43,20

 7.4 DRENAGEM 50.065,87

 7.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102991 SINAPI CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
M 1,0000000 59,98 59,98

Composição 
Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0027000 657,56 1,77

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3545000 26,50 9,39

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3545000 21,05 7,46

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA 

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo  00010542 SINAPI CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO 
DE 40 CM, PARA AGUA PLUVIAL

M 1,0300000 40,16 41,36

MO sem LS => 6,41 LS => 7,31 MO com LS => 13,72
Valor do BDI => 13,72 73,70

Quant. => 336,92 Preço Total => 24.831,00

 7.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  C3142 SEINFRA COLCHÃO DRENANTE DE BRITA ( S/TRANSP) m³ 1,0000000 118,14 118,14

Composição 
Auxiliar

 C3253 SEINFRA BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS m³ 1,1000000 103,38 113,71

Insumo  I0756 SEINFRA MOTO NIVELADORA (CHP) H 0,0119047 312,07 3,71

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 0,0357142 20,26 0,72

Insumo  I0642 SEINFRA MOTO NIVELADORA (CHI) H 0,0000000 126,23 0,00

MO sem LS => 10,12 LS => 11,54 MO com LS => 21,66
Valor do BDI => 27,03 145,17

Quant. => 67,36 Preço Total => 9.778,65

 7.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  C4650 SEINFRA GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA AO 

PUNCIONAMENTO CBR MÍNIMA DE 5,5 kN (BIDIM RT-31 OU SIMILAR) PARA 
ÁREAS SUBMERSAS

m² 1,0000000 46,68 46,68

Insumo  I8659 SEINFRA GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO 
LONGITUDINAL MÍNIMA DE 31 kN/m (BIDIM RT-31 OU SIMILAR)

m² 1,1000000 29,45 32,39

Insumo  I7961 SEINFRA MERGULHADOR (30% DE PERICULOSIDADE INCLUSO) H 0,1500000 28,00 4,20

Insumo  I2543 SEINFRA SERVENTE H 0,3000000 20,26 6,07

Insumo  I2391 SEINFRA PEDREIRO H 0,1500000 26,86 4,02

MO sem LS => 6,68 LS => 7,61 MO com LS => 14,29
Valor do BDI => 10,68 57,36

Quant. => 269,46 Preço Total => 15.456,22

 8 REVESTIMENTOS 73.330,92

 8.1 PISO 63.759,60

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
0

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Valor com BDI =>

Tipo
0

0

Equipamento

 
Rua Visconde do Rio Branco, n° 1368, CEP: 55.540-000 – São Sebastião – Palmares – PE

CNPJ n° 10.212.447/0001-88 – Fone: (081) 3661-1156 

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

JO
S

É
 B

A
R

T
O

LO
M

E
U

 D
E

 A
LM

E
ID

A
 M

E
LO

 J
Ú

N
IO

R
P

ar
a 

ve
rif

ic
ar

 a
 v

al
id

ad
e 

da
s 

as
si

na
tu

ra
s,

 a
ce

ss
e 

ht
tp

s:
//p

al
m

ar
es

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/B
33

0-
7D

11
-8

F
E

1-
72

77
 e

 in
fo

rm
e 

o 
có

di
go

 B
33

0-
7D

11
-8

F
E

1-
72

77



  

 8.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87256 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 
M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 1,0000000 72,88 72,88

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1746000 21,05 3,67

Composição 
Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5726000 26,34 15,08

Insumo  00001292 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 
FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2

m² 1,0864000 42,33 45,98

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 9,1300000 0,82 7,48

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1410000 4,81 0,67

MO sem LS => 7,02 LS => 8,01 MO com LS => 15,03
Valor do BDI => 16,67 89,55

Quant. => 712,00 Preço Total => 63.759,60

 8.2 PAREDE 9.571,32

 8.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  87265 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES.  AF_02/2023_PE

m² 1,0000000 59,01 59,01

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2686000 21,05 5,65

Composição 
Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5341000 26,34 14,06

Insumo  00000536 SINAPI REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTADA, FORMATO 
MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

m² 1,0553000 31,52 33,26

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 4,9100000 0,82 4,02

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,4220000 4,81 2,02

MO sem LS => 7,35 LS => 8,38 MO com LS => 15,73
Valor do BDI => 13,50 72,51

Quant. => 132,00 Preço Total => 9.571,32

 9 PINTURA 460.247,02

 9.1 GERAL 97.280,52

 9.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo
REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo
PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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Composição  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1,0000000 13,11 13,11

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631000 27,98 4,56

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544000 21,05 1,14

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285000 32,46 7,41

MO sem LS => 2,03 LS => 2,32 MO com LS => 4,35
Valor do BDI => 2,99 16,10

Quant. => 2.678,78 Preço Total => 43.128,35

 9.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
m² 1,0000000 4,07 4,07

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0666000 27,98 1,86

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0222000 21,05 0,46

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1666000 10,51 1,75

MO sem LS => 0,82 LS => 0,95 MO com LS => 1,77
Valor do BDI => 0,93 5,00

Quant. => 2.678,78 Preço Total => 13.393,90

 9.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 

DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
m² 1,0000000 10,58 10,58

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0820000 21,05 1,72

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2459000 27,98 6,88

Insumo  00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG 0,7288000 2,68 1,95

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 
VERMELHA

UN 0,0401000 0,90 0,03

MO sem LS => 3,06 LS => 3,50 MO com LS => 6,56
Valor do BDI => 2,42 13,00

Quant. => 2.678,78 Preço Total => 34.824,14

 9.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Composição  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 1,0000000 4,99 4,99

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0309000 21,05 0,65

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0927000 27,98 2,59

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1666000 10,51 1,75

MO sem LS => 1,15 LS => 1,31 MO com LS => 2,46
Valor do BDI => 1,14 6,13

Quant. => 120,76 Preço Total => 740,25

 9.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
m² 1,0000000 19,66 19,66

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5054000 27,98 14,14

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1685000 21,05 3,54

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 
VERMELHA

UN 0,0401000 0,90 0,03

Insumo  00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG 0,7288000 2,68 1,95

MO sem LS => 6,31 LS => 7,19 MO com LS => 13,50
Valor do BDI => 4,49 24,15

Quant. => 120,76 Preço Total => 2.916,35

 9.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
m² 1,0000000 15,35 15,35

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0757000 21,05 1,59

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2270000 27,98 6,35

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2285000 32,46 7,41

MO sem LS => 2,83 LS => 3,23 MO com LS => 6,06
Valor do BDI => 3,51 18,86

Quant. => 120,76 Preço Total => 2.277,53

 9.2 ESTACIONAMENTO 159.665,38

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo
PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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 9.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  93681 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
m² 1,0000000 85,15 85,15

Composição 
Auxiliar

 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 0,1278000 1,08 0,13

Composição 
Auxiliar

 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,0038000 11,23 0,04

Composição 
Auxiliar

 91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI 
DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1261000 0,76 0,09

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2632000 21,05 5,54

Composição 
Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2632000 26,26 6,91

Composição 
Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0055000 10,48 0,05

Insumo  00036154 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 
*20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO

m² 1,0041000 63,82 64,08

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0568000 130,00 7,38

Insumo  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 0,0098000 95,03 0,93

MO sem LS => 4,60 LS => 5,24 MO com LS => 9,84
Valor do BDI => 19,48 104,63

Quant. => 1.526,00 Preço Total => 159.665,38

 9.3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 203.301,12

 9.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102362 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 
MURETA). AF_03/2021

m² 1,0000000 156,68 156,68

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9774000 26,26 25,66

Valor com BDI =>

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Tipo
PAVI - PAVIMENTAÇÃO
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Composição 
Auxiliar

 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,0045000 399,54 1,79

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9974000 21,05 20,99

Insumo  00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 
2,11 MM (0,026 KG/M)

KG 0,0797000 17,58 1,40

Insumo  00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,0025000 26,57 0,06

Insumo  00007167 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 
MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

m² 1,0203000 34,02 34,71

Insumo  00007696 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 
*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)

M 0,6105000 63,79 38,94

Insumo  00007698 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = 
*3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)

M 0,8701000 38,08 33,13

MO sem LS => 17,38 LS => 19,80 MO com LS => 37,18
Valor do BDI => 35,84 192,52

Quant. => 1.056,00 Preço Total => 203.301,12

 10 PAISAGISMO 131.908,50

 10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_07/2024
m² 1,0000000 26,51 26,51

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1386000 21,05 2,91

Composição 
Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0277000 22,01 0,60

Insumo  00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM 
PLANTIO

m² 1,0000000 23,00 23,00

MO sem LS => 1,26 LS => 1,45 MO com LS => 2,71
Valor do BDI => 6,06 32,57

Quant. => 4.050,00 Preço Total => 131.908,50

Material

Valor com BDI =>

Total sem BDI 1.019.077,29
Total do BDI 232.966,65
Total Geral 1.252.043,94

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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____________________________________________________________________________________________________________________________________________

LUCAS VINICIUS DE MORAES MARQUES Engenheiro Civil – CREA Nº 181845116-6
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Obra Bancos
REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL ULISSÃO SINAPI - 12/2024 - Pernambuco

ORSE - 12/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso 
Acumulado (%)

 102362 SINAPI ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS 
DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E 
ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 
14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

URBA - URBANIZAÇÃO m² 1.056,0 192,52 203.301,12 16,24 16,24

 93681 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 1.526,0 104,63 159.665,38 12,75 28,99

 87529 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 3.178,78 46,01 146.255,66 11,68 40,67

 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_07/2024

URBA - URBANIZAÇÃO m² 4.050,0 32,57 131.908,50 10,54 51,21

 87535 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 
MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 2.678,78 41,54 111.276,52 8,89 60,09

 103322 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 1.005,23 65,55 65.892,82 5,26 65,36

 87256 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 
E 10 M2. AF_02/2023_PE

PISO - PISOS m² 712,0 89,55 63.759,60 5,09 70,45

 101964 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA 
LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m² 187,57 232,42 43.595,01 3,48 73,93

 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 2.678,78 16,10 43.128,35 3,44 77,38

 88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 2.678,78 13,00 34.824,14 2,78 80,16

 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 5.857,55 5,25 30.752,13 2,46 82,61

B.D.I. Encargos Sociais
22,88% Não Desonerado: 

Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

Curva ABC de Serviços
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 102991 SINAPI CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 
CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

M 336,92 73,70 24.831,00 1,98 84,60

 103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS m³ 22,51 752,14 16.930,67 1,35 85,95

 C4650 SEINFRA GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA AO 
PUNCIONAMENTO CBR MÍNIMA DE 5,5 kN (BIDIM RT-31 OU SIMILAR) PARA 
ÁREAS SUBMERSAS

0 m² 269,46 57,36 15.456,22 1,23 87,18

 99861 SINAPI GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR 
BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

m² 20,0 729,16 14.583,20 1,16 88,35

 91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 600,0 23,51 14.106,00 1,13 89,48

 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 2.678,78 5,00 13.393,90 1,07 90,54

 12104 ORSE Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, 
ferrolho e dobradiças e fechadura, conforme desenho

343 m² 18,9 585,25 11.061,22 0,88 91,43

 C3142 SEINFRA COLCHÃO DRENANTE DE BRITA ( S/TRANSP) 0 m³ 67,36 145,17 9.778,65 0,78 92,21

 87265 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA 
DAS PAREDES.  AF_02/2023_PE

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 132,0 72,51 9.571,32 0,76 92,97

 102168 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE 
ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

m² 20,0 394,49 7.889,80 0,63 93,60

 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 600,0 11,71 7.026,00 0,56 94,17

 94573 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 
CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2024

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

m² 20,0 273,50 5.470,00 0,44 94,60

 97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m³ 75,78 68,30 5.175,77 0,41 95,02

 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 600,0 8,35 5.010,00 0,40 95,42

 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 8,0 568,11 4.544,88 0,36 95,78

 94559 SINAPI JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

m² 5,0 846,01 4.230,05 0,34 96,12

 90823 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

UN 8,0 468,39 3.747,12 0,30 96,42
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 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 600,0 5,39 3.234,00 0,26 96,67

 86931 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 5,0 597,33 2.986,65 0,24 96,91

 88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 120,76 24,15 2.916,35 0,23 97,15

 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

M 100,0 27,30 2.730,00 0,22 97,36

 94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

m² 10,0 248,45 2.484,50 0,20 97,56

 94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

m² 5,0 477,68 2.388,40 0,19 97,75

 89355 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

M 100,0 23,66 2.366,00 0,19 97,94

 88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 120,76 18,86 2.277,53 0,18 98,12

 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 600,0 3,69 2.214,00 0,18 98,30

 97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m² 78,48 27,46 2.155,06 0,17 98,47

 94783 SINAPI ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  20 
MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 100,0 21,11 2.111,00 0,17 98,64

 89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

M 100,0 20,74 2.074,00 0,17 98,81

 561 ORSE Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w ou LED 18 à 20W, 
completa,incl.reator eletronico e lampadas. Rev 03_06/2024

Luminárias Internas un 8,0 157,50 1.260,00 0,10 98,91

 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

M 24,5 43,52 1.066,24 0,09 98,99

 100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 7,0 137,02 959,14 0,08 99,07

 102623 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, 
CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2021

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0 916,03 916,03 0,07 99,14
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 88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 120,76 6,13 740,25 0,06 99,20

 90820 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

UN 2,0 368,30 736,60 0,06 99,26

 101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0 605,50 605,50 0,05 99,31

 86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 5,0 102,17 510,85 0,04 99,35

 C4861 SEINFRA CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm 0 UN 3,0 158,78 476,34 0,04 99,39

 91969 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 5,0 93,36 466,80 0,04 99,42

 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

PINT - PINTURAS m² 19,11 21,63 413,34 0,03 99,46

 90821 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

UN 1,0 375,69 375,69 0,03 99,49

 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 31,0 11,63 360,53 0,03 99,52

 93670 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 3,0 117,63 352,89 0,03 99,54

 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 3,0 117,39 352,17 0,03 99,57

 00035277 SINAPI CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE 
SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E 
CESTO

Material UN 1,0 346,37 346,37 0,03 99,60

 92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 5,0 65,21 326,05 0,03 99,63

 97610 SINAPI LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_09/2024

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 15,0 21,44 321,60 0,03 99,65

 92009 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 5,0 61,02 305,10 0,02 99,68

 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

M 9,6 31,23 299,80 0,02 99,70

 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

M 11,93 24,73 295,02 0,02 99,72
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 91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 5,0 55,11 275,55 0,02 99,75

 93671 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 2,0 123,32 246,64 0,02 99,77

 89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 4,0 61,52 246,08 0,02 99,79

 00039445 SINAPI DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, 
TIPO AC

Material UN 1,0 218,39 218,39 0,02 99,80

 91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 5,0 42,16 210,80 0,02 99,82

 I9412 SEINFRA PLACA/TAMPA PARA TOMADA DE PISO 4"X2" EM INOX OU LATÃO Material UN 10,0 20,68 206,80 0,02 99,84

 91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 5,0 40,86 204,30 0,02 99,85

 89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 4,0 50,62 202,48 0,02 99,87

 100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 5,0 39,88 199,40 0,02 99,88

 89750 SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 2,0 89,89 179,78 0,01 99,90

 89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 9,0 19,75 177,75 0,01 99,91

 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 5,0 34,62 173,10 0,01 99,93

 91943 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 5,0 27,73 138,65 0,01 99,94

 91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 5,0 24,55 122,75 0,01 99,95

 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 5,0 22,65 113,25 0,01 99,96

 00039469 SINAPI DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)

Material UN 1,0 110,58 110,57 0,01 99,97

 89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 2,0 33,57 67,14 0,01 99,97
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 89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 2,0 32,15 64,30 0,01 99,98

 86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 5,0 11,66 58,30 0,00 99,98

 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 3,0 18,57 55,71 0,00 99,99

 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

UN 3,0 17,84 53,52 0,00 99,99

 89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 2,0 21,60 43,20 0,00 99,99

 89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 3,0 10,53 31,59 0,00 100,00

 00000821 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA 
AGUA FRIA PREDIAL

Material UN 1,0 21,88 21,88 0,00 100,00

 89774 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0 17,31 17,31 0,00 100,00

 89801 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

UN 1,0 12,37 12,37 0,00 100,00

 89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

M 0,09 38,90 3,50 0,00 100,00

Total Geral 1.252.043,94

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

LUCAS VINICIUS DE MORAES MARQUES Engenheiro Civil – CREA Nº 181845116-6

Total sem BDI 1.019.077,29
Total do BDI 232.966,65
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Obra Bancos
REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL ULISSÃO SINAPI - 12/2024 - 

Pernambuco
ORSE - 12/2024 - 
Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

4.544,88
100,00%
4.544,88

 2 DEMOLIÇÃO 100,00%
7.330,83

100,00%
7.330,83

 3 ALVENARIA E DIVISÓRIAS 100,00%
354.177,13

50,00%
177.088,57

50,00%
177.088,57

 4 LAJE 100,00%
60.525,68

30,00%
18.157,70

70,00%
42.367,98

 5 ESQUADRIAS 100,00%
53.379,92

50,00%
26.689,96

50,00%
26.689,96

 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%
37.357,97

30,00%
11.207,39

30,00%
11.207,39

20,00%
7.471,59

20,00%
7.471,59

 7 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 100,00%
69.241,09

20,00%
13.848,22

30,00%
20.772,33

50,00%
34.620,55

 8 REVESTIMENTOS 100,00%
73.330,92

50,00%
36.665,46

50,00%
36.665,46

 9 PINTURA 100,00%
460.247,02

30,00%
138.074,11

20,00%
92.049,40

50,00%
230.123,51

 10 PAISAGISMO 100,00%
131.908,50

50,00%
65.954,25

50,00%
65.954,25

15,09% 16,49% 10,45% 18,34% 15,98% 23,65%
188.964,27 206.453,66 130.779,00 229.673,44 200.095,79 296.077,76

15,09% 31,58% 42,03% 60,37% 76,35% 100,0%
188.964,27 395.417,93 526.196,93 755.870,37 955.966,16 1.252.043,94

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

__________________________________________________________________________________________________

LUCAS VINICIUS DE MORAES MARQUES Engenheiro Civil – CREA Nº 181845116-6

B.D.I. Encargos Sociais
22,88% Não Desonerado: 

Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

Cronograma Físico e Financeiro
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Obra Bancos
REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL ULISSÃO SINAPI - 12/2024 - Pernambuco

ORSE - 12/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

GRUPO A

1 4,00%

4,00%
GRUPO B

1 1,27%

1,27%
GRUPO C

1 0,80%

0,80%
GRUPO D

1 1,23%

1,23%
GRUPO E

1 7,40%

7,40%
GRUPO F

1 2,50%

2 3,00%

3 0,65%

4 0,00%

6,15%Total do Grupo

FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI (((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E)/(1-F))-1)

TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS ( SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA )

ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL

COFINS - FEDERAL

PIS (PROGRAMA DE INTREGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL

CRB -CONTRIBUIÇÂO INSS (DESONERAÇÂO)

Despesas Financeiras

Total do Grupo
TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO

Lucro

Total do Grupo

Total do Grupo
TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA

Risco

Total do Grupo
TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS

TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Administração Central

Total do Grupo
TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS

Riscos

B.D.I. Encargos Sociais
22,88% Não Desonerado: 

Horista: 113,84%
Mensalista: 70,11%

BDI - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES
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22,88%Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I)=
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Código Descrição Onerado 
Horista

Grupo A - 36,80%
A1 INSS 20,00%
A2 SESI 1,50%
A3 SENAI 1,00%
A4 INCRA 0,20%
A5 SEBRAE 0,60%
A6 Salário Educação 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00%
A8 FGTS 8,00%
A9 SECONCI 0,00%
Grupo B - 47,00%
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,01%
B2 Feriados 4,32%
B3 Auxílio - Enfermidade 0,86%
B4 13º Salário 10,97%
B5 Licença Paternidade 0,07%
B6 Faltas Justificadas 0,73%
B7 Dias de Chuvas 1,96%
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10%
B9 Férias Gozadas 9,95%
B10 Salário Maternidade 0,03%
Grupo C - 12,32%
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,77%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11%
C3 Férias Indenizadas 3,98%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,06%
C5 Indenização Adicional 0,40%
Grupo D - 17,72%
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 17,30%
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 

Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,42%

113,84%

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES - PE

Total(A+B+C+D)
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Desonerado 
Horista
21,80%
5,00%
1,50%
1,00%
0,20%
0,60%
2,50%
3,00%
8,00%
0,00%
47,00%
18,01%
4,32%
0,86%
10,97%
0,07%
0,73%
1,96%
0,10%
9,95%
0,03%
12,32%
4,77%
0,11%
3,98%
3,06%
0,40%
10,11%
9,70%
0,41%

91,23%
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Código Descrição Onerado 
Mensalista

Desonerado 
Mensalista

Grupo A - 36,80% 21,80%
A1 INSS 20,00% 5,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
Grupo B - 17,25% 17,25%
B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00% 0,00%
B2 Feriados 0,00% 0,00%
B3 Auxílio - Enfermidade 0,65% 0,65%
B4 13º Salário 8,33% 8,33%
B5 Licença Paternidade 0,05% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,56% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 0,00% 0,00%
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,07% 0,07%
B9 Férias Gozadas 7,56% 7,56%
B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03%
Grupo C - 9,39% 9,39%
C1 Aviso Prévio Indenizado 3,63% 3,63%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,09% 0,09%
C3 Férias Indenizadas 3,03% 3,03%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,33% 2,33%
C5 Indenização Adicional 0,31% 0,31%
Grupo D - 6,67% 3,65%
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 6,35% 3,34%
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 

Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,32% 0,31%

70,11% 52,09%

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES - PE

Total(A+B+C+D)
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