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INTRODUÇÃO 

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os 

devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada. 

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a 

melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a 

Administração Pública. 

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 

A presente licitação tem por objetivo a contratação de empresa de engenharia devidamente 

capacitada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e conetiva em bombas 

submersas utilizadas na exploração de poços do Aquífero Guarani, os quais são administrados 

pela Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva (SAEC). 

Atualmente, a SAEC opera cinco poços pertencentes ao Aquífero Guarani, os quais 

possuem relevância estratégica para o sistema de abastecimento de água. Dessa forma, 

assegurar a continuidade operacional desses poços, com a redução do tempo de 

indisponibilidade para manutenção, constitui prioridade para a equipe de Engenharia de 

Manutenção da Autarquia. Para o atendimento desse objetivo, torna-se indispensável a 

manutenção de conjuntos moto-bomba submersos de reserva em estoque, em plenas condições 

de funcionamento. 

A continuidade e o perfeito funcionamento do sistema dependem da realização periódica de 

manutenções preventivas e corretivas nesses equipamentos. Tais atividades integram o Plano 

de Manutenção, Operação e Controle (PMOC), elaborado pelo setor de Engenharia de 

Manutenção da SAEC, e têm como finalidade preservar e proteger os investimentos já 

realizados pela Autarquia. 
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Conforme consta no Plano contratações anuais de 2026 está previsto a contratação de 

empresa para Assistência Técnica Bombas submersas dos Poços Guarani, item 36 e 103 do 

planejamento. 

3. REQUISITOS DA CONTRATACÃO 

A fim de atender à necessidade apresentada, faz-se necessário um contrato de manutenção 

continuada, com a contratação de: 

3.1. Serviços de manutenções preventiva; 

3.2. Serviços de manutenções conetivas; 

3.3. Fornecimento de peças novas para substituição de peças defeituosas. 

• 

4. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES . 

No que se refere a quantificação dos serviços e peças, é preciso observar algumas 

peculiaridades quanto a esse fornecimento: 

• Para os serviços de manutenção, não há uma quantificação exata, visto que depende 

do equipamento apresentar problemas operacionais, isto é, trata-se de uma 

solicitação cuja quantidade é variável; via de regra quando a bomba submersa 

apresenta defeito ele é retirado e enviado para manutenção. 

5. LEVANTAMENTO DAS SOLUÇÕES DE MERCADO 

5.1. REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PELO PRÓPRIA SAEC 

Uma possibilidade seria a manutenção das bombas submersas pelo própria SAEC, para 

isso seria necessário a aquisição de equipamentos específicos para a sua manutenção e 

capacitação ou contratação de profissional para sua manutenção. 
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Essa possibilidade não seria viável pois os equipamentos tem custo alto e não seria tão 

utilizado, os equipamentos e profissionais ficariam ociosos. 

5.2. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

Essa possibilidade consiste da em contratar empresa especializada para fazer manutenção 

das bombas submersas, a empresa realiza a peritagem do equipamento e emiti laudo 

relacionando todos os serviços necessários para sua manutenção, o gestor do contrato analisará 

o laudo e aprovará ou não sua manutenção. Se aprovado a manutenção a contratado fornecerá 

todos os itens que o equipamento necessita para seu perfeito funcionamento. 

6. ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO 

6.1. Realização da manutenção pelo própria SAEC. Não conseguimos estimar pois depende 

de detalhamento técnico especializado para detalhar os equipamentos necessários para 

se efetuar as manutenções. 

6.2. Contratação dos serviços de manutenção. A previsão de gastos com esse tipo de 

manutenção é de R$ 300.000,00 este valor foi baseado no contrato anterior, mas 

lembrando que o valor é somente uma estimativa pois não há previsibilidade de quando 

um equipamento entrará em falha. 

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE 

PEÇAS DE REPOSIÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONJUNTOS 

MOTOBOMBAS SUBMERSAS MODELO 5P215 DA MARCA (iRUNDFOS, 

UTILIZADOS EM POÇOS DO AQUIFERO GUARANI DE PROPRIEDADE D SAEC EM 

CATANDUVA-SP. 

Para atender a demanda da manutenção de bombas submersíveis, será necessário um 
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contrato contínuo, que envolva o fornecimento de serviços e peças aplicados a espécie. 

7.1. Manutenção de bomba submersível: prever sua manutenção completa detalhando os 

serviços e peças; 

Também, vislumbra-se para este tipo de escopo a contratação de empresa de engenharia, 

ainda que este seja enquadrado como serviço comum de engenharia, pois, faz-se necessário em 

virtude da responsabilidade técnica exigida para com tais equipamentos, assim como pelo papel 

que eles desempenham. Portanto, deve-se requerer registro no conselho de classe, atestado de 

capacidade técnica da empresa e acervo de profissional de nível superior. 

Inicialmente, é importante salientar que a SAEC não dispõe de equipamento, mão-de-

obra qualificada e treinada, tampouco em quantidade suficiente para realizar a manutenção 

destes equipamentos. Ainda assim, a equipe de eletricistas da SAEC desempenha papel 

fundamental na verificação do funcionamento dos equipamentos, reportando eventuais falhas 

desses equipamentos para, então, acionar empresa especializada para a manutenção. 

8. JUSTIFITIVA PARA PARCELAMENTO 

Não há viabilidade técnica do parcelamento do contrato em vários editais, licitar peças à 

parte não se mostra razoável porque requer extensa lista de peças, trata-se um fornecimento 

totalmente esporádico e imprevisível e, também porque faz-se necessário gerenciar mais um 

contrato e, em alguns casos, manter estoque de peças (dinheiro parado) sem saber quando ela 

será utilizada. Também, para que a manutenção nos equipamentos aconteça de forma rápida, 

os prazos de entrega precisariam ser curtíssimos, entretanto, licitantes de cidades distantes 

podem reclamar e pedir impugnação de edital. Essa divisão geraria dificuldades para gerenciar 

a solução como um todo. 

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS 

Se espera dá contratação manter os equipamentos que a SAEC já possui em perfeita 

manutenção para se ter equipamentos sempre em disposição de uso e com a máxima eficiência 
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elétrica e manter os altos investimentos que a SAEC realizou. 

10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO 

Neste contrato não há nenhuma providência para se executar antes da contratação, nossos 

servidores já estão habituados a trabalhar com esse tipo de contração de manutenção. 

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

Não há contratações interdependentes e correlatas. 

12. IMPACTOS AMBIENTAIS 

O possível impacto ambiental é se a empresa CONTRATADA, descartar as peças 

defeituosas de maneira incorreta em lixo comum por exemplo. 

Uma medida para se evitar é descartando as peças e acessórios defeituosos substituídas, 

pela CONTRATADA, deverão ser recolhidas pela CONTRATADA e terem destinação correta 

de acordo com normas ambientais vigentes. 

13. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

A manutenção de qualquer equipamento requer dois elementos básicos: Serviço + peças. 

Toda discussão gira em torno de como adquirir esses dois elementos, ainda mais no setor 

público com tantas regras e procedimentos administrativos. 

Pelos elementos discutidos neste ETP, a melhor solução técnica para a SAEC é aquela na 

qual o equipamento é mantido em boas condições de uso e as manutenções acontecem de forma 

rápida — o tempo de indisponibilidade deve ser o menor possível. 

Logo, do ponto de vista da eficiência técnica, já de início concluiu-se que o parcelamento 

da solução não é recomendável para este tipo de contrato, visto que a responsabilidade pela 

manutenção dos equipamentos deverá ficar a cargo de um único contratado, resultando-se em 

maior nível de controle da prestação dos serviços por parte da Administração, concentrando-se 

a responsabilidade da manutenção e a garantia dos resultados numa única pessoa jurídica. 
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Assim, a melhor escolha dentre as disponíveis de mercado é a 5.2: Contratação de 

serviços com a disponibilização das peças a ser utilizadas na manutenção dos equipamentos 

que apresentarem defeito. 

Catanduva, 20 de janeiro de 2026 

Ev.ns o Eduardo Bobadilha 

ng. Eletricista 

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CATANDUVA 
Rua São Paulo, 1108 — 15804-000 - CATANDUVA — SP 

FONE (17) 3531-0600 — CNP.] 10.559.279/0001-00 

6 


