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1- COTAS EM CENTIMETRO.
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LOGOTIPO XXXXX XXXX
OBRA / SERVICO
ABRIGO DE GASES DO CAMPUS SMO
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CONSTRUCAO DE ABRIGO DE GASES DO CAMPUS SMO

ELAB. VERIF. APROV. RESP. TEC. CREAN°
IFSC IFSC IFSC MANOEL MARASCHIN  205037-0
END. DA OBRA / SERVIGO DATA ESCALA FOLHA
R 22 DE ABRIL,2440-SA0 LUIZ-SAO MIGUEL OESTE-SC 7/10/2025 INDICADA 17
N° DA CONTRATADA N° IF-SC REVISAO
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