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Introdugao

Objetivo do documento

Este memorial é parte integrante do projeto de Centro de Atencdo Psicossocial no
municipio de Chapaddo do Sul/MS e tem como objetivo principal caracterizar os materiais e
componentes adotados, bem como a sistematica construtiva utilizada. Tal documento subsidia o
projeto anexado ao mesmo.

Normas técnicas aplicaveis
Na execugdo do servico deverdo ser observadas as normas, codigos e praticas

complementares aplicaveis, sobretudo as relacionadas a seguir:

Abnt nbr 5410:2004 - instalagdes elétricas de baixa tenséo;

Abnt nbr 5419:2015 - protegéo contra descargas atmosféricas;

norma ndu001 - fornecimento de energia elétrica em tensdo secundaria a edificagbes
individuais. (energisa);

Abnt nbr 14565:2019 — cabeamento estruturado para edificios comerciais (baseada na iso/iec
11801-1);

Abnt nbr 5474 — eletrotécnica e eletrénica — conectores elétricos;

Abnt nbr 5471 — condutores elétricos;

Abnt bnr 14565 - procedimentos basicos para elaboragéo de projetos de cabeamento de
telecomunicagdes para rede interna estruturada;

Eiaitia 606 - administration standard for de telecommunications infrastructure of commercial
buildings;

Eiaitia 607 - grounding and bonding requirements for telecommunications in commercial
building;

Eiaitia tsb-67 - transmission performance specification for field tests;
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Instalagoes elétricas

Recomendacoes gerais

A execucao dos servigos obedecera rigorosamente ao projeto, especificagdes, detalhes,
normas técnicas da abnt nbr 5410:2004 e demais pertinentes, normas das concessionarias de
energia elétrica e as recomendagdes deste memorial descritivo.

Qualquer modificagdo necessaria ou pretendida na execugédo ou especificagdes devera
passar obrigatoriamente pela prévia autoriza¢do da fiscalizagdo da obra.

A execugdo das instalagdes elétricas devera ser realizada por profissionais habilitados, de
forma a contemplar as condi¢Oes de utilizagdo, eficiéncia e durabilidade.

As instalagOes elétricas sé seréo aceitas quando entregues em perfeitas condigdes de
funcionamento dentro das normas técnicas e ligadas a rede de distribui¢do da concessionaria de
energia elétrica quando for o caso.

Conduletes e caixas de passagem

As caixas deverao ser embutidas na alvenaria e devem estar perfeitamente niveladas e
aprumadas. Com exceg¢ao do servigo de passagem dos cabos elétricos, as caixas deveréo estar
permanentemente fechadas para evitar o acimulo de sujeira e detritos.

Salvo indicagao contraria em projeto todas as caixas deveréo ser do tipo 4x2 em pvc com
saida para eletroduto de acordo com projeto.

Salvo indicagao contraria em projeto, a altura das caixas em relagao ao piso acabado sera
de 40 cm para as caixas de passagem e tomadas baixas, 100 cm para interruptores e tomadas
médias e 220 cm para tomadas altas (arandelas e/ou ponto de ar condicionado e/ou tomada de
emergencia etc). Estas medidas sao consideradas em relacdo a parte inferior das caixas.

Salvo das caixas instaladas nas bancadas, deverao seguir altura da bancada onde for
instalado.

A posicéo das caixas 4’x2” sera sempre na horizontal quando se tratar de instalagéo de
tomadas e na vertical quando se tratar de interruptores.

Quadros
Os quadros de distribuicdo de luz e forga deverao ser confeccionados em chapa metélica,

protegidos com tratamento anti-ferrugem, pintura em esmalte sintético de secagem em estufa
ou pintura eletrostatica e teréo porta com fecho. Deverao abrigar com folga todos os disjuntores,
barramentos fase, neutro e terra, interruptores diferencial residual (idr) e dispositivos de
protecao contra surtos (dps).

Todos os disjuntores terdo indicagéo no espelho do quadro do circuito a que pertence,
de modo que a qualquer momento possa ser identificado. No verso da tampa do quadro devera
ser fixado o diagrama multifilar e o quadro de cargas que constam no respectivo projeto elétrico,
devendo ser plastificado para evitar quaisquer alteragdes e resistir a presenga de umidade e
poeira. Na tampa frontal do quadro devera ser identificado o quadro conforme o projeto.

Fixar em todos os quadros de distribuigdo ou de comando elétrico a seguinte nota de
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adverténcia especificada na nbr 5410:

adverténcia

1. Quando um disjuntor ou fusivel atua, desligando algum circuito ou a instalagéo inteira, a
causa pode ser uma sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos frequentes séo sinais de
sobrecarga. Por isso, nunca troque seus disjuntores ou fusiveis por outros de maior corrente
(maior amperagem) simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusivel por outro de
maior corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por outros de maior se¢ao
(bitola).

2. Da mesma forma, nunca desative ou remova a chave automatica de protec¢do contrachoques
elétricos (dispositivo dr), mesmo em caso de desligamentos sem causa aparente. Se 0s
desligamentos forem frequentes e, principalmente, se as tentativas de religar a chave nao tiverem
éxito, isso significa, muito provavelmente, que a instalagao elétrica apresenta anomalias internas,
que so podem ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados. A desativagao ou
remog&o da chave significa a eliminagéo de medida protetora contra choques elétricos e risco de

vida para os usuérios da instalacao.

Eletrodutos
Os eletrodutos seréo nas bitolas especificados no projeto e material serdo todos em pvc

flexivel e/ou ago galvanizado a fogo instalados de modo a constituirem uma rede continua entre
os conduletes e/ou caixas de passagem, devendo ser utilizadas luvas de emendas adequadas
e sem curvas acentuadas, na qual os condutores elétricos possam a qualquer momento ser
inspecionados sem prejuizos para seu isolamento.

Poderdo ser executadas na obra curvas em eletrodutos de pvc de didmetro igual ou
inferior a 3/4" e de modo que sua segdo ndo seja reduzida e nem danificada, recomenda-se
colocar areia dentro do eletroduto, vedar as extremidades do eletroduto com estopa e utilizar
soprador térmico para realizar a curva no eletroduto de maneira adequada. As curvas em
eletrodutos de pvc com diametro superior a 3/4" deverao ser pré-fabricadas e da mesma marca
que os eletrodutos. No caso de eletrodutos metalicos, deverao ser utilizadas curvas 90° pré-
fabricadas ou conduletes, ndo sendo admitida a realizagao de curvas manualmente.

A entrada dos eletrodutos nas caixas octogonais devera ser pela lateral das mesmas.

N&o poderéo ser executados rasgos ou furos ndo previstos na estrutura para a passagem de
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tubulagdes. Caso haja necessidade, em fungéo de alteragdo de projeto, a fiscalizagéo da obra
deveré autorizar.

Na fixacdo dos eletrodutos aparentes, os suportes adequados serdo colocados a
disténcia tal que mantenham a tubulagéo rigida e indeformavel instalados com sustentagéo por
bragadeiras tipo d e parafusos, fixados nas superficies proximas a cada metro e meio.

Os eletrodutos devem ser conforme norma nbr 15465 e devem executados em
conformidade com as prescricdes do projeto. Alteragdes no tragado sé serdo admitidas caso
haja incompatibilidade entre projetos e a execugéo possa apresentar problemas estruturais.

Durante a constru¢do e montagem, todas as extremidades dos eletrodutos, e conduletes
elou caixas de passagem devem ser vedados com tampdes e tampas adequadas. Esta
protecao néo devera ser retirada até a passagem da fiagao. Nas tubulagdes que ficarem vazias

devera ser passado arame galvanizado de 16awg com proposito de guia para utilizagéo futura.

Condutores elétricos
Ainstalacdo de condutores s6 sera efetuada apos estar completamente terminada a rede

de eletrodutos. Para facilitar a passagem da fiagao, os condutores poderéo ser lubrificados a
base de agua.

Qualquer emenda dos condutores (fiagéo) elétricos s6 podera ser feita dentro das caixas
de passagem e/ou conduletes, ndo sendo permitidas emendas dentro de eletrodutos. As
emendas de condutores nas caixas de passagem e/ou conduletes internos deverdo ser
envolvidos com fitas isolantes antichama ou envolvidas em fita isolante auto fusao até atingir a
espessura do isolamento do condutor e recobertas com fita isolante antichama.

As ligagdes dos cabos elétricos nos disjuntores s6 poderéo ser feitas através de terminais
de compressao. Para condutores de se¢éo até 4 mm?, as emendas deveréo ser soldadas com
estanho e envolvidas com fita isolante antichama. Para condutores de se¢do 6 mm? ou maiores,
as emendas s6 poderao ser feitas através de luvas de emenda por compressao, envolvidos
com fita isolante auto fuséo e recobertas com fita isolante antichama. Para condutores de se¢éo
10 mm? ou maiores, as emendas poderdo ser feitas também com conector perfurante, que
permite emendas mais seguras e isoladas envolvendo fios € cabos nas combinagbes de

aluminio — aluminio, aluminio — cobre e cobre — cobre.

Os condutores de alimentacéo de circuitos, estes que passaram em ambientes internos,
devem ser de cobre e obedecer as normas nbr 6148 e nbr 6880, ter tempera mole,

encordoamento classe 5, camada interna e camada externa em composto termoplastico de pvc
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sem chumbo e ter capacidade de isola¢do de 750v, com dupla isolagéo em policloreto de vinila
(pvc), anti-chama e resistente a abras&o.

Aos condutores de alimenta¢do de quadros de distribuigdo ou comando, que ambientes
externos, devem ser de cobre e obedecer as normas nbr 7288/7289 e nbr 6880, ter tempera
mole, encordoamento classe 5, enchimento e cobertura em composto termoplastico de pvc sem
chumbo e ter capacidade de isolagéo de 1kv, com dupla isolagdo em policloreto de vinila (pvc)

ou polietileno (pe), anti-chama e resistente a abrasao.

Todos os condutores com bitola menor ou igual a 10 mm? deverao ter isolamento com a
seguinte padronizagdo de cores: preto (fase a), amarelo (fase b), vermelho (fase c), azul
(neutro), verde (terra) e branco (retorno).

Os condutores com bitola maior ou igual a 16 mm? poderao ter os respectivos isolamentos
na cor preta e ser identificados com fitas isolantes nas cores indicadas anteriormente nas duas
extremidades do cabo elétrico, apenas substituindo a cor da fase a de preto para branco.

Para instalagdes aéreas poderao ser utilizados cabos rigidos (classe de encordoamento

2) e em eletrodutos deveréo ser utilizados cabos flexiveis (classe de encordoamento 4 ou 5). Os
fios sélidos (classe de encordoamento 1) poderéo ser utilizados apenas em instalagbes aéreas,
néo sendo permitido a sua utilizagdo em eletrodutos por ndo permitir a retirada do mesmo com

facilidade, podendo ocasionar o rompimento da sua isolagéo.

Tomadas e interruptores
Todas as tomadas devem ser hexagonais, nbr 14136, 2p + t, 10a ou 20a, conforme

especificagdo de projeto. Devem ter a sequéncia de ligagdo com o pino de terra para baixo, com
a fase a esquerda e neutro a direita. Nos casos em que se utilizam conjuntos de tomadas duplas,
elas devem estar contrapostas, porém, mantendo a sequéncia de conexdes em relagao ao pino
terra. Todas as tomadas devem possuir aterramento. Os interruptores devem ser de no minimo
10a/250v.

Devem ser tomados cuidados para prevenir conexdes indevidas entre plugues e tomadas
que nao sejam compativeis. Em particular, quando houver circuitos de tomadas com diferentes
tensdes, as tomadas fixas dos circuitos de tensdo mais elevada, pelo menos, devem ser
claramente marcadas com a tenséo a elas provida. Essa marcagdo pode ser feita por placa ou
adesivo, fixado no espelho da tomada. Ndo deve ser possivel remover facilmente essa
marcagao.

Todos os componentes de um conjunto devem ser identificados, e de tal forma que a
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correspondéncia entre componente e respectivo circuito possa ser prontamente reconhecida.
Essa identificagdo deve ser legivel, indelével, posicionada de forma a evitar qualquer risco de
confusdo e, além disso, corresponder a notagdo adotada no projeto (esquemas e demais
documentos).

A distribuicao das tomadas e interruptores foi elaborada de acordo com as necessidades

provaveis e de acordo com o layout fornecido pelo projeto de arquitetura.

Disjuntores e protegoes dr/dps
Os disjuntores devem ser conforme norma din € normas nbr 60898 e nbr 60947. Tenséo

de operagao nominal de 127/220 vca e isolagdo nominal para 250/440 vca, em caixa moldada.
Devem ser monopolares, bipolares ou tripolares, ter corrente nominal, capacidade de
interrupcdo e curva de atuagdo conforme especificagdes de projeto.

Devem ser instalados dispositivos de protecdo contra surtos de tensfes, dps,
rigorosamente conforme especificado em projeto, obedecendo aos locais de instalagéo, classes
dos dispositivos diferentes para cada local, tensdes de operagédo e capacidade de interrupgao
de corrente. O dps deve proteger todas as fases e neutro. O circuito de conexdo do dps deve
ser 0 mais curto possivel, sem curvas ou lagos. A soma do comprimento dos cabos a jusante e
a montante do dps ndo deve exceder a 50cm.

Em ambientes com areas molhadas, areas externas e nos demais circuitos indicados nos
diagramas unifilares/trifilares, devem ser instalados dispositivos de interrupgéo diferencial
residual, drs, respeitando rigorosamente as especificagdes de projeto quanto a posi¢oes de
instalac&o, tensdes de operagao, capacidade de condugdo nominal, capacidade de interrupcao

de corrente e corrente de atuagdo em miliamperes.

lluminagao

Toda a iluminagéo sera realizada em 127 v (interno), salvo a iluminagéo externa sera
220v conforme especificado em projeto. Em projeto, as poténcias grifadas ao lado dos simbolos
correspondem ao valor da lampada. Na definicdo do tipo de lampada, sera utilizado todas
luminarias de led, refletida por meio de seu alto rendimento e vida util. A ligagao da iluminagéo
externa sera realizada por meio de relés fotoelétricos, podendo ser desligadas nos quadros,
diretamente nos disjuntores.

Para a realizagao dos calculos luminotécnicos foi feita avaliagao das condi¢des e dados

dos diferentes ambientes, internos e externos, a seguir:
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A) dimensdes do ambiente (comprimento, largura e pé-direito);

)
B) altura do plano de trabalho (75 cm para mesas de escritérios, por exemplo);
C) altura de suspenséo das luminarias (se fixadas ao teto, esse valor € nulo);
D) altura de montagem (subtraindo-se a altura do plano de trabalho e a altura de
suspensao da luminaria do pé-direito);

E) acabamentos internos (refletancias das superficies): teto, paredes e piso.

A partir destas informagdes, e respeitando-se 0s niveis de iluminamento minimos
recomendados na norma nbr 5413 — iluminéncia de interiores, foram determinadas as quantidades
de lampadas para cada ambiente, distribuidas de maneira a também manter o mais uniforme

possivel 0.

Servigos finais

Limpeza de obra

Executar limpeza de final de obra, garantindo a entrega da edificagdo limpa, sem
resquicios de materiais utilizados durante a obra em pisos, paredes, esquadrias, superficies e
acessorios instalados durante a obra. Verificar interruptores, rodapés e equipamentos, removendo
poeira, marcas de ferramentas, garantindo que nao haja sujeira acumulada.

Os residuos da limpeza deverdo ser destinandos a cagamba de limpeza. Ao final, realizar
inspec&o final garantindo o funcionamento de todos os pontos elétricos.
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