
W.C. PCD
A.:3,20m²

CONSULTÓRIO
GINECOLÓGICA
A.:18,67m²

CONSULTÓRIO
GINECOLÓGICA
A.:22,25m²

W.C. PCD
A.:3,20m²

ACESSO DE VEÍCULOS
ÁREA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE

BICICLETÁRIO E
MOTOCICLETAS

ESPERA EXTERNA COM RAMPA
DE ACESSO DE VEÍCULOS
A.:60,40m²

ESCADA
A.:16,22m²

FARMÁCIA
A.:61,17m²

CONSULTÓRIO
MÉDICO
A.:19,90m²

CONSULTÓRIO
MULTIPROFISSIONAL
A.:24,00m²

CONSULTÓRIO
MÉDICO
A.:22,40m²

CONSULTÓRIO
MÉDICO
A.:22,40m²

CONSULTÓRIO
MÉDICO
A.:25,60m²

SALA DE
RECEPÇÃO
A.:22,54m²

SALA DE RECEPÇÃO
E ESPERA
A.:90,70m²

ESTERILIZAÇÃO
A.:7,67m²

ESTOCAGEM E
DISTRIBUIÇÃO
A.:5,95m²

RECEP./LAV.
MATERIAIS
A.:5,95m²

ÁREA
EXTERNA
A.:4,33m²

DML
LAVANDERIA
A.:11,06m²

BWC. FEM.
A.:5,76m²

BWC. MASC.
A.:5,76m²

CIRCULAÇÃO
RESTRITA
A.:45,06m²

COPA
A.:23,76m²

SERVIDOR
DE T.I.
A.:3,87m²

ALMOXARIFADO
A.:2,70m²

CIRCULAÇÃO
A.:15,92m²

CURATIVO
A.:16,62m²

FRALDÁRIO/
HALL SANITÁRIO
A.:9,99m²

W.C. PCD
A.:3,50m²

W.C. PCD
A.:3,57m²

VACINA
A.:15,01m²

SALA DE
PROCEDIMENTOS
A.:14,41m²

SALA DE
OBSERVAÇÃO
A.:24,03m²

LIXO COM.
A.:3,07m²

LIXO HOSP.
A.:1,55m²

TRIAGEM
A.:22,92m²

CONSULTÓRIO
ODONTOLÓGICO
A.:17,39m²

CX. DE INSPEÇÃO
VER DETALHE 02

MALHA DE ATERRAMENTO
C/ CABO DE COBRE NÚ
50mm² - DETALHE 03

DESCIDA SPCDA
VER DETALHE 01

DESCIDA SPCDA
VER DETALHE 01

DESCIDA SPCDA
VER DETALHE 01

MALHA DE ATERRAMENTO
C/ CABO DE COBRE NÚ
50mm² - DETALHE 03

DESCIDA SPCDA
VER DETALHE 01

DESCIDA SPCDA
VER DETALHE 01

DESCIDA SPCDA
VER DETALHE 01

DESCIDA SPCDA
VER DETALHE 01

DESCIDA SPCDA
VER DETALHE 01

MALHA DE ATERRAMENTO
C/ CABO DE COBRE NÚ
50mm² - DETALHE 03

MALHA DE ATERRAMENTO
C/ CABO DE COBRE NÚ
50mm² - DETALHE 03
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CX. DE INSPEÇÃO
VER DETALHE 02

CX. DE INSPEÇÃO
VER DETALHE 02

CX. DE INSPEÇÃO
VER DETALHE 02

PROJETO SPCDA
PAVIMENTO	TÉRREO
ESCALA:1....................................75

ATIVIDADES
COLETIVAS
A.:32,00m²

HALL
ELEVADOR
A.:8,33m²

ELEVADOR
A.:5,40m²

A ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO C/ SIRENE

UNIDADE AUTÔNOMA PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA C/ 02 FARÓIS DE 24 LED's  
CADA C/ BATERIA EMBUTIDA H=2.30m (C/ TOMADA MONOFÁSICA 10A EM CX. 2x4)
NIVEIS PLANOS MÍNIMO DE 03 LUX - ESCADAS E DESNIVEIS MÍNIMO DE 05 LUX

SAÍDA PLACA LUMINOSA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO AUTÔNOMO 261x221mm

PSSCI
CENTRAL AUTOMATICA DE SUPERVISÃO E COMBATE À INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL 24Vcc

BLOCO AUTÔNOMA PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 60 LEDs C/ BATERIA
EMBUTIDA H=2.30m (C/ TOMADA MONOFÁSICA 10A EM CX. 2x4)
NIVEIS PLANOS MÍNIMO DE 03 LUX - ESCADAS E DESNIVEIS MÍNIMO DE 05 LUX

LEGENDA

DETECTOR DO TIPO OPTICO ENDEREÇÁVEL AUTOMATICO DE FUMAÇA 24Vcc 

ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO ANTI-CHAMAS ∅1" - EMBUTIDO NA ALVENARIA

(C/ TOMADA MONOFÁSICA 10A EM CX. 2x4) A ALTURA MÁXIMA DE INSTALADAÇÃO
DA SAL É IMEDIATAMENTE ACIMA DAS ABERTURAS DO AMBIENTE (PORTAS E JANELAS).

GRAU DE PROTEÇÃO: IP-55 C/ BATERIA INTERNA - H=1.50m

EMBUTIDA DO TIPO ENDEREÇAVEL 24Vcc H=0.90m ATÉ 1.35m

SIRENE AUDIO VISUAL COM PRESSÃO SONORA MÍNIMA DE 110dBA
DO TIPO ENDEREÇAVEL 24Vcc - H=2.20m

CONEXÃO DA DESCIDA EM BARRA CHATA
DE ALUMINIO COM O ATERRAMENTO

DETALHE 01

CABO DE COBRE
NÚ 50mm²

HASTE DE COBRE
∅5/8"x2,4m

VER DETALHE 04MALHA DE ATERRAMENTO C/
CABO DE COBRE NÚ 50mm²

ABRAÇADEIRA DO TIPO D ∅11
2"

PARAFUSO INOX 4,2x32mm
BUCHA DE NYLON Nº 6

ELETRODUTO DE PVC
RIGIDO ∅11

2" h=2,00m

BARRA CHATA DE AL.
7

8x1
8x6m

DETALHE DA CAIXA
DE INSPEÇÃO
DETALHE 02

CAIXA DE INSPEÇÃO EM
PVC E C/ TAMPA
DE FE FUNDIDO

CABO DE COBRE 35mm²
PROVENIENTE DA
DESCIDA DO SPDA

CABO DE COBRE 50mm²
PROVENIENTE DO

ATERRAMENTO

CABO DE COBRE NÚ
50mm² PROVENIENTE DA

MALHA DE ATERRAMENTO

30

60
65

VALA DA MALHA
DE ATERRAMENTO

DETALHE 03

CABO DE COBRE NÚ
35mm² PROVENIENTE

DAS DESCIDAS

CONECTOR EM BRONZE
REFORÇADO

PARA CABO E HASTE

CABO DE COBRE NÚ
50mm² PROVENIENTE DA

MALHA DE ATERRAMENTO

CONECTOR EM BRONZE
REFORÇADO

PARA CABO E HASTE

HASTE DE COBRE DO TIPO
COPPERWELD ALTA CAMADA

∅5
8" X 2,4m

DETALHE DA HASTE DE ATERRAMENTO C/
CONECTORES DE INTERLIGAÇÃO DE CABOS

DETALHE 04

CONTEUDO:

PROJETO	PREVENTIVO	ELÉTRICO

PRANCHA:

RESP. TÉCNICO:

APROVAÇÕES/ANOTAÇÕES:

PROJETO DO SPCDA
- PAVIMENTO TÉRREO

DESENHO:
LALLAU RATH

NETO

RUA: ALBERTO SANTOS DUMONT, Nº 246
VILA LALAU - JARAGUÁ DO SUL - SC

FONE: (47) 98405-7650 - (47) 3054-0361

IDENTIFICAÇÃO / EMPREENDIMENTO / ENDEREÇO:

01 / 02

PROPRIETÁRIO:

LALLAU RATH NETO
CFT/BR 06240022926
RUA: ALBERTO SANTOS DUMONT, Nº 246
VILA LALAU - JARAGUÁ DO SUL - SC

REVISÃO: N° DO PROJETO:

116801

ESCALA: DATA:
03 DE MARÇO

DE 2.023.1 / 75

* UBS GILSON ENGELMANN
* ENDEREÇO: RUA HELMUTH MANSKE e RUA 1513 e RUA 1514
* BAIRRO: TRÊS RIOS DO NORTE
* MUNICIPIO: JARAGUÁ DO SUL - SC

NATUREZA, RECICLE.

O PAPEL É RECICLÁVEL
COLABORE COM A

NATUREZA, RECICLE.

O PAPEL É RECICLÁVEL
COLABORE COM A instagram.com/rathprojetos

PREFEITURA MUNICIPAL
DE JARAGUÁ DO SUL
CNPJ: 83.102.459/0001-23
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