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Prefeitura Municipal de Boa Esperanca MG
PROJETO EXECUTIVO HIDROSSANITARIO

PROJETO HIDROSSANITARIO DA ESCOLA VOVO VALDETE - BOA ESPERANCA / MG

RESUMO:

Este arquivo contém o Memorial De Célcuferenteaos dimensionamentos dos diferentes sistema
constituem o Projeto Hidrossanitaria Bscola Vové Valdetsituada no Municipio dBoa Esperan¢a MG, a
saber:Sistema de agua frisistema de esgotamento sanit@isistema de drenagem pluvidhle ressaltar
importancia da leitura desse material em conjunto com o Memorial Descritivo do Projeto Hidrossanit§
vez que ambos se complementam.
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1- APRESENTACAO

1.1- EQUIPE TECNICA

O Consorcio PitAgoraspresentaa seguir a equipe técnica envolvida no presente

trabalho:
Quadro 171 Equipe Técnica
Juliana Goncalves Oliveira (Engenheira Civil)
EQUIPE Mari de Paula F des (E heira Civil
TECNICA: ariane de Paula Fernandes (Engenheira Civil)

Sarah Marin{Engenheira Civil)
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2- DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO

Para o célculo das tubula¢des primérias, secundérias e coletores principais, edgservou
descrito na NBRB160/99 da ABNT. O dimensionamento foi baseado num fator probabilistico
numeérico que representa a frequéncia habitual de utiliza¢do, associadatépiea@e cada uma
das diferentes pecas e aparelhos sanitarios em funcionamento simultaneo na hora da contribui¢éo
maxima. Além disso, considerae para o dimensionamento fatores de uso das instalacdes, a fim

de evitar possiveis patologias futuras, cemtpimentos das tubulacfes ou retorno dos efluentes.

Os Quadros02 a 18, apresentano resumo do dimensionamento de diferentes setores do
sistema de esgotamento projeiparaa edificacéo.
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Quadro 21 Dimensionamento do Sistema de Esgotamento Sanitario

QiBuilder
\ i Grupo Projeta 21/02/2022
¢ Alto O I Grupo Projeta 12:01:52

CONDUTO LIGADO A CE-02 (TERREO)

Tubo analisado:
PVC Esgoto - 100 mm - 4"
Pavimento TERREQO
Rede Esgoto

Aparelhos Contribuigdo (UHC)

Material Grupo Item Quant. Unit. Total Acum.
PVC \aso Sanitario cf JO0° 100 mm 1 6.00 6.00 6.00
PVC Caixa Sifonada 100x100x50 1 0.00 0.00 6.00
PVC Lavatério de Uso Geral 40mm 1 2.00 2.00 8.00

Dimensionamento:
Tipo de edificacdo: Demais casos
Situagdo: Ramal secundario
Contribuigao total: 8.00 UHC
Numero de pontos de contribuigdo: 3
Diametro minimo: 4"
Diametro calculado: @3"

Diametro necessario: a4"

Peca sugerida:
PVC Esgoto - 100 mm - 4"
Diametro: g4"
Diametro interno: 100 mm
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Quadro 31 Dimensionamento do Sistema de Esgotamento Sanitari

QiBuilder
\ i Grupo Projeta 21/02/2022
' Altoal Grupo Projeta 12:01:48

CONDUTO LIGADO A CE-04 (TERREO)

Tubo analisado:
PVC Esgoto - 100 mm - 4"

Pavimento TERREQ
Rede Esgoto
Aparelhos Contribuicao (UHC)
Material Grupo Item Quant. Unit. Total Acum.

PVC Vaso Sanitario ¢/ JO90° 100 mm B 6.00 48.00 48.00
PVC Caixa Sifonada 150x150%50 4 0.00 0.00 48.00
PVC Lavatorio de Uso Geral 40mm 6 2.00 12.00 60.00
PVC Caixa Sifonada 100x100x50 4 0.00 0.00 60.00
PVC Tangue de Lavar Roupas DN 40mm 40mm 1 3.00 3.00 63.00
PVC Bebedouro 40mm 2 0.50 1.00 64.00

Dimensionamento:
Tipo de edificagdo: Demais casos
Situagdo: Ramal secundario
Contribuigéo total: 64.00 UHC
Numero de pontos de contribuigédo: 25
Diametro minimo: @4"
Diametro calculado: 4"

Diametro necessario: e4"

Peca sugerida:
PVC Esgoto - 100 mm - 4"
Diametro: e4"
Diametro interno: 100 mm
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Quadro 41 Dimensionamento do Sistema de Esgotamento Sanitario

QiBuilder
\ i Grupo Projeta 211022022
' Alto O I Grupo Projeta 12:01:55

CONDUTO LIGADO A CE-10 (TERREO)

Tubo analisado:
PVC Esgoto - 100 mm - 4"
Pavimento TERREQO
Rede Esgoto

Aparalhos Contribuicéo (UHC)

Material Grupo Item Quant. Unit. Total Acum.
PVC Caixa Sifonada 100x100x50 7 0.00 0.00 0.00
PVC Bebedouro 40mm 4 0.50 2.00 2.00
PVC Lavatdrio de Uso Geral 40mm 7 2.00 14.00 16.00
PVC Vaso Sanitério of J90° 100 mm 5 6.00 30.00 46.00
PVC Caixa Sifonada 150x150x50 3 0.00 0.00 46.00

Dimensionamento:
Tipo de edificagdo: Demais casos
Situagdo: Ramal secundario
Contribuigéo total: 46.00 UHC
Numero de pontos de contribuigdo: 26
Diametro minimo: @4"
Diametro calculado: a4"

Diametro necessario: 84"

Peca sugerida:
PVC Esgoto - 100 mm - 4"
Diametro: e4"
Diametro interno: 100 mm
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Quadro 51 Dimensionamento do Sistema de Esgotamento Sanitario

QiBuilder
\ i Grupo Projeta 2110212022
' Alto O l Grupo Projeta 12:01:56

CONDUTO LIGADO A CE-12 (TERREO)

Tubo analisado:
PVC Esgoto - 100 mm - 4"
Pavimento TERREQ
Rede Esgoto

Aparelhos Contribuigao (UHC)
Material Grupo Item Quant. Unit. Total Acum.
PVC Caixa Sifonada 150x150x50 3 0.00 0.00 0.00
PVC Tangue de Lavar Roupas DN 40mm 40mm 2 3.00 6.00 6.00
PVC Caixa Sifonada 100x100x50 2 0.00 0.00 6.00
PVC Vaso Sanitério of J90° 100 mm 2 6.00 12.00 18.00
PVC Lavatdrio de Uso Geral 40mm 2 2.00 4.00 22.00

Dimensionamento:
Tipo de edificagdo: Demais casos
Situagdo: Ramal secundario
Contribuigéo total: 22.00 UHC
Numero de pontos de contribuigdo: 11
Diametro minimo: o4"
Diametro calculado: o4"

Diametro necessario: g4"

Peca sugerida:
PVC Esgoto - 100 mm - 4"
Diametro: g4"
Diametro interno: 100 mm

CONSORCIO PITAGORAS
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Quadro 61 Dimensionamento do Sistema dEsgotamento Sanitario

QiBuilder
'\ Alto O | Grupo Projeta 21/02/2022
Grupo Projeta 12:01:58

CONDUTO LIGADO A CE-13 (TERREO)

Tubo analisado:
PVC Esgoto - 75 mm - 3"
Pavimento TERREQ
Rede Esgoto

Aparelhos Contribuigéo (UHC)

Material Grupo Item Quant. Unit. Total Acum.
PVC Caixa Sifonada 100x100x50 3 0.00 0.00 0.00
PVC Bebedouro 40mm 2 0.50 1.00 1.00
PvVC Lavatdrio de Uso Geral 40mm 3 2.00 6.00 7.00

Dimensionamento:
Tipo de edificacdo: Demais casos
Situagdo: Ramal secundario
Contribuigao total: 7.00 UHC
Numero de pontos de contribuigdo: 8
Diametro minimo: 82"
Diémetro calculado: 83"

Diametro necessario: 83"

Peca sugerida:
PVC Esgoto - 75 mm - 3"
Diametro: @3"
Diametro interno: 75 mm
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Quadro 71 Dimensionamento do Sistema de Esgotamento Sanitario

QiBuilder
'\ AItU Q | Grupo Projeta 21/02/2022
Grupo Projeta 12:02:02

CONDUTO LIGADO A CE-019 (TERREO)

Tubo analisado:
PVC Esgoto - 100 mm - 4"
Pavimento TERREQ
Rede Esgoto

Aparelhos Contribuigdo (UHC)

Material Grupo Item Quant. Unit. Total Acum.
PVC Vaso Sanitario of JOO° 100 mm 5| 6.00 30.00 30.00
PVC Caixa Sifonada 100x100x50 3 0.00 0.00 30.00
PVC Lavatdrio de Uso Geral A0mm 4 2.00 8.00 38.00

Dimensionamento:
Tipo de edificagdo: Demais casos
Situagdo: Ramal secundario
Contribuigéo total: 38.00 UHC
Numero de pontos de contribuigdo: 12
Diametro minimo: o4"
Diametro calculado: 24"

Diametro necessario: 84"

Peca sugerida:
PVC Esgoto - 100 mm - 4"
Diametro: 4"
Diametro interno: 100 mm
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Quadro 81 Dimensionamento do Sistema de Esgotamento Sanitario

QiBuilder
\ i Grupo Projeta 21/02/2022
' Alto O I Grupo Projeta 12:02:03

CONDUTO LIGADO A CE-20 (TERREO)

Tubo analisado:
PVC Esgoto - 100 mm - 4"
Pavimento TERREO
Rede Esgoto

Aparelhos Contribuicéo (UHC)
Material Grupo Item Quant. Unit. Total Acum.
PVC Vaso Sanitario of JO0° 100 mm 5 6.00 30.00 30.00
PVC Caixa Sifonada 150%150x50 2 0.00 0.00 30.00
PVC Tangue de Lavar Roupas DN 40mm 40mm 1 3.00 3.00 33.00
PVC Caixa Sifonada 100x100x50 3 0.00 0.00 33.00
PVC Bebedouro 40mm 2 0.50 1.00 34.00
PVC Lavatdrio de Uso Geral 40mm 4 200 8.00 4200

Dimensionamento:
Tipo de edificagdo: Demais casos
Situagdo: Ramal secundario
Contribuigdo total: 42.00 UHC
Numero de pontos de contribuigdo: 17
Diametro minimo: o4"
Diametro calculado: g4"

Diametro necessario: @4"

Peca sugerida:
PVC Esgoto - 100 mm - 4"
Diametro: @4"
Diametro interno: 100 mm

CONSORCIO PITAGORAS
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Quadro 91 Dimensionamento do Sistema de Esgotamento Sanitario

QiBuilder
'\ AItU O | Grupo Projeta 21/02/2022
Grupo Projeta 12:02:06

CONDUTO LIGADO A CG -03 (TERREO)

Tubo analisado:
PVC Esgoto - 100 mm - 4"
Pavimento TERREO
Rede Esgoto

Aparelhos Contribuigdo (UHC)
Material Grupo Item Quant. | Unit. | Total | Acum.
PVC Caixa Sifonada 100x100x50 4] 0.00 0.00 0.00
PVC Pia de Cozinha Industrial - Lavagem de panelas com Sifdo 50mm 6| 4.00] 24.00 24.00
PVC Pia de Cozinha Industrial - Preparagio com Sifao 50mm 3l 3.00 9.00 33.00

Dimensionamento:
Tipo de edificacdo: Demais casos
Situagdo: Ramal secundario
Contribuiggo total: 33.00 UHC
Numero de pontos de contribuigdo: 13
Diametro minimo: a2"
Diametro calculado: 4"

Diametro necessario: a4"

Peca sugerida:
PVC Esgoto - 100 mm - 4"
Diametro: a4"
Diametro interno: 100 mm

CONSORCIO PITAGORAS
le:) Arquivo: MMC-EXE-HDS-BESREVV-0101-REV04

Consorcio p itagoras



Prefeitura Municipal de Boa Esperanca MG
PROJETO EXECUTIVO HIDROSSANITARIO

Quadro 107 Dimensionamento do Sistema de Esgotamento Sanitario

QiBuilder
\ i Grupo Projeta 2110212022
' Alto O l Grupo Projeta 12:02:19

CV -01 (TERREO)

Tubo analisado:
PVC Esgoto - 75 mm - 3"
Pavimento TERREO
Rede Ventilagao

Aparelhos Contribuigéo (UHC)

Material Grupo Item Quant. Unit. Total Acum.
PVC Caixa Sifonada 100x100x50 4 0.00 0.00 0.00
PVC Lavatdrio de Uso Geral 40mim 5 2.00 10.00 10.00
PVC Vaso Sanitério of JO0O° 100 mm 6 6.00 36.00 46.00

Dimensionamento:
Contribuicao: 46.00 UHC
Situagdo: Ramal ventilador
Numero de pontos de contribuigdo: 15

Diametro necessario: 83"

Peca sugerida:
PVC Esgoto - 75 mm - 3"
Diametro: @3"
Diametro interno: 75 mm

CONSORCIO PITAGORAS
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Quadro 117 Dimensionamento do Sistema de Esgotamento Sanitario

QiBuilder
'\ AItO O | Grupe Projeta 21/02/2022
Grupo Projeta 12:02:33

CV-02 (TERREO)

Tubo analisado:
PVC Esgoto - 75 mm - 3"
Pavimento TERREQ
Rede Ventilagao

Aparelhos Contribuicéo (UHC)
Material Grupo Item Quant. Unit. Total Acum.
PVC Caixa Sifonada 100x100x50 4 0.00 0.00 0.00
PVC Lavatario de Uso Geral A0mm 5 2.00 10.00 10.00
PVC Vaso Sanitario of JOO? 100 mm 6 6.00 36.00 46.00
PVC Caixa Sifonada 150x150x50 2 0.00 0.00 46.00
PVC Bebedouro A0mm 2 0.50 1.00 47.00
PVC Tanque de Lavar Roupas DN 40mm 40mm 1 3.00 3.00 50.00

Dimensionamento:
Contribuiggo: 50.00 UHC
Situagdo: Ramal ventilador
Numero de pontos de contribuigéo: 20

Diametro necessario: 83"

Peca sugerida:
PVC Esgoto - 75 mm - 3"
Diametro: a3"
Diametro interno: 75 mm

CONSORCIO PITAGORAS
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Quadro 127 Dimensionamento do Sistema de Esgotamento Sanitario

QiBuilder
\ i Grupo Projeta 2110212022
' Alto O I Grupo Projeta 12:02:22

CV -03 (TERREO)

Tubo analisado:
PVC Esgoto - 75 mm - 3"
Pavimento TERREQ
Rede Ventilagao

Aparelhos Contribuigio (UHC)

Material Grupo Item Quant. Unit. Total Acum.
PVC Vaso Sanitério of JOO° 100 mm 5 6.00 30.00 30.00
PVC Caixa Sifonada 150x150x50 2 0.00 0.00 30.00
PVC Lavatdrio de Uso Geral A0mm 4 2.00 8.00 38.00

Dimensionamento:
Contribuigao: 38.00 UHC
Situagdo: Ramal ventilador
Numero de pontos de contribuigdo: 11

Diametro necessario: 23"

Peca sugerida:
PVC Esgoto - 75 mm - 3"
Diametro: @3"
Diametro interno: 75 mm

CONSORCIO PITAGORAS
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Quadro 137 Dimensionamento do Sistema de Esgotamento Sanitario

QiBuilder
'\ AItU Q | g:zgg :zﬁ:: 21:212222:

CV -04 (TERREO)

Tubo analisado:
PVC Esgoto - 75 mm - 3"
Pavimento TERREQ
Rede Ventilagao

Aparelhos Contribuigio (UHC)
Material Grupo Item Quant. Unit. Total Acum.
PVC Vaso Sanitério of JO0° 100 mm 7 6.00 42.00 42.00
PVC Caixa Sifonada 100x100x50 5 0.00 0.00 42.00
PVC Lavatdrio de Uso Geral A0mm 5 2.00 10.00 52.00
PVC Tanque de Lavar Roupas DN 40mm 40mm 1 3.00 3.00 55.00
PVC Caixa Sifonada 150x150x50 2 0.00 0.00 55.00

Dimensionamento:
Contribuigdo: 5§5.00 UHC
Situagao: Ramal ventilador
Numero de pontos de contribuigdo: 20

Diametro necessario: 3"

Peca sugerida:
PVC Esgoto - 75 mm - 3"
Diametro: @3"
Diametro interno: 75 mm

CONSORCIO PITAGORAS
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Quadro 147 Dimensionamento do Sistema de Esgotamento Sanitario

QiBuilder

N AltoQi

Grupo Projeta

CV -07 (TERREO)

Tubo analisado:
PVC Esgoto - 75 mm - 3"
Pavimento TERREO
Rede Ventilag&o

Aparelhos Contribuicao (UHC)
Material Grupo Item Quant. Unit. Total Acum.
PVC Caixa Sifonada 100x100x50 3 0.00 0.00 0.00
PVC Lavatdrioc Residencial com sifac 40mm 3 1.00 3.00 3.00
PVC Vaso Sanitario of JO0° 100 mm 3 6.00 18.00 21.00
PVC Caixa Sifonada 150x150x50 3 0.00 0.00 21.00
PVC Pia de Cozinha Residencial com Sifao 50mm 50mm 1 3.00 3.00 24.00
PVC Bebedouro A0mm 4 0.50 2.00 26.00

Dimensionamento:
Contribuigdo: 26.00 UHC
Situagao: Ramal ventilador
Numero de pontos de contribuigéo: 17

Diametro necessario: 83"

Peca sugerida:
PVC Esgoto - 75 mm - 3"
Diametro: @3"
Diametro interno: 75 mm

CONSORCIO PITAGORAS
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Quadro 157 Dimensionamento do Sistema de Esgotamento Sanitario

QiBuilder
'\ Alto O | Grupe Projeta 21/02/2022
Grupo Projeta 12:02:28

CV -08 (TERREO)

Tubo analisado:
PVC Esgoto - 75 mm - 3"
Pavimento TERREQ
Rede Ventilagéo

Aparelhos Contribuigéo (UHC)
Material Grupo Item Quant. | Unit. Total Acum.
PVC Vaso Sanitario of JO0° 100 mm 2 6.00 12.00 12.00
PVC Caixa Sifonada 100x100x50 3 0.00 0.00 12.00
PVC Caixa Sifonada 150x150x50 3 0.00 0.00 12.00
PVC Lavatorio de Uso Geral 40mm 3 2.00 6.00 18.00
PVC Pia de Cozinha Residencial com Sifao 50mm 50mm 1 3.00 3.00 21.00

Dimensionamento:
Contribuigdo: 21.00 UHC
Situacgédo: Ramal ventilador
Numero de pontos de contribuigdo: 12

Diametro necessario: 83"

Peca sugerida:
PVC Esgoto - 75 mm - 3"
Diametro: @3"
Diametro interno: 75 mm

CONSORCIO PITAGORAS
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Quadro 167 Dimensionamento do Sistema dEsgotamento Sanitario

'\ AltO O | Grupo Projeta 21/02/2022

Grupo Projeta 12:02:10

TQ-01 LIGADO A CE-019 (TERREO)

Tubo analisado:
PVC Esgoto - 100 mm - 4"

Pavimento TERREQ
Rede Esgoto
Aparelhos Contribuigéo (UHC)

Material Grupo Item Quant. Unit. Total Acum.
PVC Vaso Sanitario of JAO® 100 mm i1 6.00 36.00 36.00
PVC Caixa Sifonada 150x150x50 1 0.00 0.00 36.00
PVC Lavatorio de Uso Geral A0mim 5 2.00 10.00 46.00
PVC Caixa Sifonada 100x100x50 3 0.00 0.00 46.00

Dimensionamento:
Tipo de edificagdo: Demais casos
Situagéo: Coletor predial
Contribuigdo total: 46.00 UHC
Numero de pontos de contribuigdo: 15
Diametro minimo: 84"
Diametro calculado: e4"

Diametro necessario: 4"

Peca sugerida:
PVC Esgoto - 100 mm - 4"
Diametro: @4"
Diametro interno: 100 mm

CONSORCIO PITAGORAS
le:) Arquivo: MMC-EXE-HDS-BESREVV-0101-REV04
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Quadro 177 Dimensionamento do Sistema de Esgotamento Sanitario

QiBuilder
\ i Grupo Projeta 2110212022
¢ Alto O | Grupo Projeta 12:02:12

TQ-02 LIGADO A CE-20 (TERREO)

Tubo analisado:
PVC Esgoto - 100 mm - 4"
Pavimento TERREO
Rede Esgoto

Aparelhos Contribuicéo (UHC)

Material Grupo Item Quant. Unit. Total Acum.
PVC Vaso Sanitério of JOO? 100 mm 6 6.00 36.00 36.00
PVC Caixa Sifonada 100x100x50 3 0.00 0.00 36.00
PVC Bebedoura 40mm 2 0.50 1.00 37.00
PVC Lavatdrio de Uso Geral A0mm 5 2.00 10.00 47.00
PVC Caixa Sifonada 150x150x50 2 0.00 0.00 47.00

Dimensionamento:
Tipo de edificagdo: Demais casos
Situagéo: Coletor predial
Contribuigéo total: 47.00 UHC
Numero de pontos de contribuigéo: 18
Diametro minimo: o4"
Diametro calculado: o4"

Diametro necessario: 84"

Peca sugerida:
PVC Esgoto - 100 mm - 4"
Diametro: 4"
Diametro interno: 100 mm

CONSORCIO PITAGORAS
C|—|3 Arquivo: MMC-EXE-HDS-BESREVV-0101-REV04
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Quadro 1871 Dimensionamento do Sistema de Esgotamento Sanitario

QiBuilder
'\ Alto O | Grupo Projeta 21/02/2022
Grupo Projeta 12:02:14

TQ-03 LIGADO A CE-06 (TERREO)

Tubo analisado:
PVC Esgoto - 100 mm - 4"
Pavimento TERREO
Rede Esgoto

Aparelhos Contribuicéo (UHC)
Material Grupo Item Quant. Unit. Total Acum.
PVC Vaso Sanitério of J90° 100 mm 3 6.00 18.00 18.00
PVC Caixa Sifonada 100x100x50 2 0.00 0.00 18.00
PVC Bebedouro 40mm 4 0.50 2.00 20.00
PVC Caixa Sifonada 150x150%50 3 0.00 0.00 20.00
PVC Lavatdrio Residencial com sifao 40mm 3 1.00 3.00 23.00

Dimensionamento:
Tipo de edificagdo: Demais casos
Situagdo: Ramal secundério
Contribuigdo total: 23.00 UHC
Numero de pontos de contribuigéo: 15
Diametro minimo: 24"
Diametro calculado: e4"

Diametro necessario: 4"

Peca Sugerida:
PVC Esgoto - 100 mm - 4"
Diametro: e4"
Diagmetro interno: 100 mm

CONSORCIO PITAGORAS
C|—|3 Arquivo: MMC-EXE-HDS-BESREVV-0101-REV04

|
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3- DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE AGUA FRIA

Para acélculo das vazdes de dimensionamelttgistema de agua friatilizou-se o método
de pesos previsto na NB#¥526 da ABNT. As perdas de carga foram calculadas com base na
férmula de FaiWhipple-Hsiao para tubos de PVC e cobre. As instalac6es foram plagetik
modo qie as pressdes estaticas ou dinAmicas em qualquer ponto ndo sejam divergentes dos
valores recomendados em norma.

Os quadrosl9 a 91, apresentano resumo do dimensionamento de diferentes setores do

sistema de Agua Fria projetado paradificado.

CONSORCIO PITAGORAS
C|—|3 Arquivo: MMC-EXE-HDS-BESREVV-0101-REV04
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Quadro 197 Dimensionamento do Sistema de Agua Fria

CONSORCIO PITAGORAS
C|"|3 Arquivo: MMC-EXE-HDS-BESREVV-0101-REV04

Consorcio Pitigonu










































































































































































































































