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1. OBJETO 

1.1 Contratação de empresa especializada para executar a obra de infraestrutura da Unidade 
Interdisciplinar em Saúde da UFCA (UNISUS) em Barbalha, contemplando serviços de 
terraplenagem, sistema de drenagem pluvial, muros de contenção (arrimo), muro de 
fechamento perimetral e perfuração de poço tubular profundo. 
 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1 O presente documento tem como finalidade relacionar as peças técnicas da obra supracitada 
para subsidiar o procedimento licitatório que visa a contratação da empresa para a execução 
dos serviços de infraestrutura básica. 

2.2 A demanda é oriunda do planejamento estratégico de expansão da Universidade Federal do 
Cariri, detalhado na Minuta do Projeto Novo Campus Saúde, que prevê a consolidação da 
Faculdade de Medicina (FAMED) e a implantação gradual de novos cursos de graduação na 
área da saúde, como Psicologia e Farmácia (criados em 2024), seguidos por Terapia 
Ocupacional, Gestão em Saúde, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Biomedicina, Enfermagem e 
Nutrição. 

2.3 O atual espaço físico disponível não comporta essa expansão acadêmica. O Programa de 
Necessidades (PDN) da UNISUS projeta uma complexa estrutura funcional composta por 21 
áreas distintas, incluindo blocos acadêmicos, laboratórios, clínica escola, biotério e vila 
olímpica, a serem edificados em um terreno de 54.029 m² situado no Loteamento Jardins dos 
Ipês (Bairro Alto da Alegria). 

2.4 Para viabilizar a construção destas edificações futuras, é imprescindível a execução prévia 
da infraestrutura do terreno. A topografia atual exige robustos serviços de terraplenagem 
(corte e aterro) para a conformação dos platôs definidos nos projetos geométricos. A ausência 
desta etapa inviabiliza tecnicamente o início de qualquer obra predial (Fundações/Estruturas). 

2.5 Além da conformação do terreno, a obra justifica-se pela necessidade de garantir a 
segurança hídrica do campus através da perfuração de um poço profundo (dada a demanda 
estimada de consumo dos futuros laboratórios e áreas de vivência), bem como a segurança 
patrimonial e a estabilidade geotécnica do imóvel através da construção imediata de muros de 
fechamento e contenções. 

2.6 A implantação do sistema de drenagem pluvial profunda nesta fase é crucial para evitar 
processos erosivos que poderiam degradar os platôs terraplenados e carrear sedimentos para as 
áreas vizinhas, garantindo a sustentabilidade ambiental do empreendimento desde sua fase 
inicial. 

2.7 Portanto, este Projeto Básico justifica a viabilidade técnica da obra de infraestrutura como 
etapa prioritária e indispensável para a concretização da UNISUS, assegurando as condições 
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físicas para que a UFCA cumpra sua missão institucional de ofertar ensino, pesquisa e extensão 
de qualidade na região do Cariri. 

2.8 Com esse intuito, compõem este projeto básico: 

 Anexo I: As peças orçamentárias atualizadas, tabelas de BDI, leis sociais e 
cronograma físico-financeiro; 

 Anexo II: As anotações de responsabilidade técnica (ARTs); 
 Anexo III: As declarações e modelos administrativos necessários à licitação; 
 Anexo IV: Os projetos executivos de infraestrutura (Projetos de 

Terraplenagem, Drenagem, Geométrico e Muros). 

3. LEVANTAMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DA SOLUÇÃO 

ESCOLHIDA (ALÍNEA A, INCISO XXV DO ART. 6° DA LEI N° 14133, DE 2021)  

3.1 Os levantamentos preliminares elencados na alínea do artigo supracitado foram 
realizados e encontram-se no Anexo I deste projeto básico. 
 

4. SOLUÇÕES TÉCNICAS GLOBAIS E LOCALIZADAS (ALÍNEA B, INCISO 

XXV DO ART. 6° DA LEI N° 14133, DE 2021)  

4.1 Soluções técnicas globais 
4.1.1. Gestão de Projeto e Planejamento 

4.1.1.1. Planejamento Detalhado: Foi desenvolvido o cronograma físico-
financeiro que detalha as etapas críticas da obra (Mobilização, 
Terraplenagem, Drenagem, Muros e Poço), compatibilizando a sequência 
executiva para evitar retrabalhos (ex: drenagem executada em conjunto com 
aterros). 

4.1.1.2. Gerenciamento de Riscos: Com base no Mapa de Gerenciamento de 
Riscos da contratação, foram identificados os eventos críticos e definidos os 
planos de contingência, com destaque para os riscos geológicos e climáticos 
inerentes a obras de infraestrutura: 

4.1.1.3. Risco 01 - Inconsistência Geológica (Terraplenagem): Divergência entre 
sondagem e realidade (rocha/solo mole) afetando a metodologia de 
corte/aterro. 

4.1.1.4. Ação de Contingência: Acionar a Matriz de Alocação de Riscos do 
contrato. Se a variação de volume ou classificação do solo superar os limites 
da álea ordinária (ex: >10%), realizar revisão de projeto e formalizar termo 
aditivo ou apostilamento para reequilíbrio, conforme responsabilidade 
definida na Matriz. 

4.1.1.5. Risco 02 - Álea Geológica Extraordinária (Poço Profundo): Ocorrência 
de "poço seco" ou vazão insuficiente apesar da execução técnica correta, ou 
encontro de litologia de dureza extrema não prevista. 

4.1.1.6. Ação de Contingência: Acionar a cláusula de Risco Geológico (alocado 
à Administração). Autorizar nova locação de furo conforme saldo contratual 
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ou estudo geofísico complementar, remunerando a contratada pela perfuração 
executada (metro linear), desde que comprovada a perícia técnica. 

4.1.1.7. Risco 03 - Interferência Climática na Terraplenagem: Chuvas intensas 
que impeçam a compactação do aterro e tráfego de máquinas. 

4.1.1.8. Ação de Contingência: Conceder prorrogação de prazo apenas se os 
índices pluviométricos superarem a média histórica da região (dados 
Funceme/Inmet), configurando álea extraordinária. Chuvas dentro da média 
são risco da contratada e não geram pleito financeiro, devendo ser mitigadas 
com drenagem provisória eficiente. 

4.1.1.9. Risco 04 - Capacidade Operacional Insuficiente (Licitante): Empresa 
vencedora não possuir maquinário específico (perfuratriz) ou equipe 
qualificada para poço profundo. 

4.1.1.10. Ação de Contingência: Exigir comprovação rigorosa na fase de 
habilitação ou, durante a execução, notificar para substituição imediata de 
equipamentos/equipes sob pena de sanção. Validar a subcontratação 
especializada para o poço, se requerida, garantindo a qualidade técnica. 

4.1.1.11. Risco 05 - Serviços com Baixa Qualidade ou Atrasos: Execução em 
desconformidade com as normas (ex: compactação insuficiente, traço de 
concreto inadequado). 

4.1.1.12. Ação de Contingência: A Fiscalização deverá rejeitar os serviços 
(demolição e refazimento por conta da contratada), notificar a empresa e 
instaurar processo administrativo para aplicação de penalidades contratuais. 

4.1.1.13. Monitoramento e Controle: A fiscalização utilizará o Diário de Obras 
digital e medições rigorosas baseadas em topografia (primitiva x realizado) 
para controle dos volumes de terraplenagem, além de ensaios tecnológicos 
obrigatórios para concreto e compactação de solo. 
 
 

4.2 Soluções Técnicas Localizadas 
4.2.1. Estudos e Adaptações Locais 

4.2.1.1. Estudo do Solo: Será realizado estudo geotécnico detalhado para garantir 
a estabilidade das fundações e identificar possíveis necessidades de reforço; 

4.2.1.2. Adaptação ao Clima Local: Foi considerado o clima semiárido da região 
do Cariri na escolha dos materiais e técnicas construtivas, priorizando aqueles 
que ofereçam resistência às condições climáticas locais. 
 

4.2.2. Tecnologias e Materiais Locais 
4.2.2.1. Materiais Locais: Utilizar materiais de construção disponíveis na região, 

como tijolos, cerâmica e gesso, para reduzir custos e promover a economia 
local; 

4.2.2.2. Técnicas Construtivas Tradicionais: Integrar técnicas construtivas 
tradicionais adaptadas às condições climáticas locais. 
 

4.2.3. Infraestrutura e Serviços 
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4.2.3.1. Abastecimento de água: Há disponibilidade abastecimento d´agua 
através de castelos d’agua que tem reservação para atender a demanda das 
edificações que serão construídas; 

4.2.3.2. Saneamento Básico: Planejado o sistema de esgoto sanitário para atender 
às normas ambientais e de saúde pública; 

4.2.3.3. Energia Elétrica e Iluminação: Planejado a infraestrutura elétrica com 
base nas demandas específicas do prédio para bloco acadêmico, urbanização 
e estacionamentos. 
 

5. TIPOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR E DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

A INCORPORAR À OBRA (ALÍNEA C, INCISO XXV DO ART. 6° DA LEI N° 

14133, DE 2021)  

5.1 A descrição detalhada dos tipos de serviços a executar (terraplenagem mecanizada, 
escavação de valas, assentamento de tubos, formas, armação, concretagem, perfuração 
rotopneumática, etc.) e as especificações dos materiais e equipamentos a incorporar 
encontram-se pormenorizadas no Anexo I. 
 

6. MÉTODOS CONSTRUTIVOS, DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E DE 

CONDIÇÕES ORGANIZACIONAIS PARA A OBRA (ALÍNEA D, INCISO XXV 

DO ART. 6° DA LEI N° 14133, DE 2021)  

6.1 A descrição da metodologia executiva, das instalações provisórias (canteiro de obras, 
escritório, sanitários) e das condições organizacionais exigidas para a obra encontram-
se detalhadas no Anexo I. 

 
7. SUBSÍDIOS PARA MONTAGEM DO PLANO DE LICITAÇÃO E GESTÃO DA 

OBRA (ALÍNEA E, INCISO XXV DO ART. 6º DA LEI Nº 14.133, DE 2021) 

7.1 Programação da Obra 
7.1.1.1. O cronograma físico-financeiro com o detalhamento das etapas da obra, 

prazos específicos para cada atividade e alocação de recursos financeiros ao 
longo do tempo, correlacionando com o avanço físico da obra, consta no 
Anexo I deste Projeto Básico. 
7.1.2. Pontos críticos identificados que podem impactar o cronograma 
(Riscos de Prazo): 
Atrasos na obtenção da Licença de Instalação (LI) e Outorga de Direito de 
Uso da água; 
Ocorrência de chuvas intensas (período chuvoso regional) impactando a 
produtividade da terraplenagem; 
Dificuldades geológicas imprevistas na perfuração do poço profundo (rocha 
de alta dureza). 
7.1.3. Seguem marcos importantes identificados para monitorar o progresso 
da execução do cronograma: 
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7.1.3.1. Obtenção de Licenças: Recebimento da Licença de Instalação (LI) e 
Autorização para perfuração de poço junto aos órgãos competentes 
(Semace/SRH/Cogerh). 
7.1.3.2. Mobilização do Canteiro de Obras: Instalação de escritório de 
fiscalização, placas da obra, instalações sanitárias e mobilização de 
equipamentos pesados (tratores, escavadeiras, perfuratriz). 
7.1.3.3. Movimentação de Terra (Platôs): Conclusão dos serviços de corte, 
aterro e compactação dos platôs projetados (Blocos Aulas, Adm, etc.) e vias 
de acesso, atingindo as cotas finais de projeto (terraplenagem concluída). 
7.1.3.4. Sistema de Drenagem: Conclusão do assentamento da rede tubular 
de concreto (diâmetros 600mm a 1500mm), execução de Poços de Visita 
(PVs) e Bocas de Lobo, garantindo o escoamento das águas pluviais. 
7.1.3.5. Estruturas de Contenção: Finalização das fundações e elevação dos 
muros de arrimo em concreto ciclópico nos trechos de desnível do terreno. 
7.1.3.6. Muro Perimetral: Conclusão da alvenaria de blocos de concreto, 
pilares e cintas de amarração para o fechamento do perímetro do campus. 
7.1.3.7. Poço Profundo: Término da perfuração (200m), revestimento, 
instalação do conjunto moto-bomba e realização do teste de vazão com laudo 
positivo. 
7.1.3.8. Desmobilização e Limpeza: Retirada de equipamentos, entulhos e 
limpeza geral da área de intervenção. 
7.1.3.9. Recebimento Provisório: Vistoria conjunta e lavratura do Termo de 
Recebimento Provisório após a conclusão de 100% dos serviços. 
7.1.3.10. Documentação Final: Entrega do "As-Built" (projeto como 
construído), laudos de compactação de aterro, laudos de rompimento de 
concreto e relatório técnico do poço. 
 

7.1.2. Como ferramentas de gestão de projetos se faz necessário a utilização de 
software de gestão de projetos para planejar e monitorar o cronograma. 
 

7.2 Estratégia de Suprimentos 
7.2.1. A identificação dos materiais e equipamentos necessários consta no Anexo I 

deste Projeto Básico. 
7.2.2. Com as informações que constam no subitem anterior, a contratada poderá: 

7.2.2.1. Realizar a seleção e qualificação de fornecedores; 
7.2.2.2. Negociar os contratos de fornecimento com prazos, condições de 

pagamento e garantias; 
7.2.2.3. Programar as compras e entregas de acordo com o cronograma da obra; 
7.2.2.4. Planejar da logística para a entrega e armazenamento de materiais no 

canteiro de obras; 
7.2.2.5. Realizar a gestão de inventário para evitar falta ou excesso de materiais. 

 
7.3 Normas de Fiscalização 
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7.3.1. A execução da obra deverá estar em conformidade com normas técnicas 
nacionais e internacionais aplicáveis, além de atendimentos às exigências de 
órgãos reguladores e licenciadores, e com o Anexo I deste Projeto Básico. 
 

8. ORÇAMENTO DETALHADO DO CUSTO GLOBAL DA OBRA (ALÍNEA F, 

INCISO XXV DO ART. 6º DA LEI Nº 14.133, DE 2021) 

8.1 O orçamento detalhado dos custos dos serviços da obra encontra-se pormenorizado no 
Anexo I deste Projeto Básico. 
 

 

 

 
     Juazeiro do Norte -CE, 19 de dezembro de 2025. 

 

 

 

 

__________________________________ 

André Wagner de Barros Silva 
Coordenador de Obras e Serviços de Engenharia 

SIAPE: 1385430 
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ANEXO I DO PROJETO BÁSICO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Valor (R$)

Sinapi-CE-09/2025 

PROJETO EXECUTIVO

SERVIÇOS PRELIMINARES 423.659,12                        

MOVIMENTO DE TERRA 2.565.526,49                     

SERVIÇOS AUXILIARES 370.613,66                        

OBRAS DE DRENAGEM 1.435.543,93                     

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 240.768,70                        

MURO DE ARRIMO 852.466,00                        

MUROS E FECHAMENTOS 976.382,31                        

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 218.386,35                        

ORÇAMENTO TOTAL COM BDI (22,10%) 7.083.346,56                     

RESUMO DO ORÇAMENTO

Serviço

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, CONTENÇÕES E MURO NO 

ENTORNO DO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI (CAMPUS SAÚDE UFCA) NO 

MUNICIPIO DE BARBALHA



BDI 22,10%

ITEM INSUMO TABELA SERVIÇO UN QUANTIDADE PREÇO S/ BDI (R$) VALOR C/ BDI (R$) VALOR TOTAL (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS 423.659,12              

1.1 CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA 145.852,99                        

1.1.1 B0051 UFCA ART OBRA (EXECUÇÃO) UN 2,00 271,47R$                   331,46R$                   662,92                               

1.1.2 B0052 UFCA ART DA FISCALIZAÇÃO UN 2,00 103,03R$                   125,80R$                   251,60                               

1.1.3 B0053 UFCA RRT DA FISCALIZAÇÃO UN 1,00 125,40R$                   153,11R$                   153,11                               

1.1.4 B0033 UFCA ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO UN 1,00 1.745,91R$                2.131,76R$                2.131,76                            

1.1.5 B0016 UFCA SONDAGEM À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO M 984,00 69,56R$                     84,93R$                     83.571,12                          

1.1.6 B0049 UFCA RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM DO SOLO H 1,00 1.698,48R$                2.073,84R$                2.073,84                            

1.1.7 B0045 UFCA
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, ÁREA DE 40M2
UN 1,00 12.350,18R$              15.079,57R$              15.079,57                          

1.1.8 B0050 UFCA
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, ÁREA DE 21,16 M2
UN 1,00 7.753,08R$                9.466,51R$                9.466,51                            

1.1.9 B0047 UFCA
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA
M2 20,00 387,46R$                   473,09R$                   9.461,80                            

1.1.10 B0048 UFCA
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA
M2 16,00 315,33R$                   385,02R$                   6.160,32                            

1.1.11 B0030 UFCA PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 25,77 535,21R$                   653,49R$                   16.840,44                          

1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 255.187,07                        

1.2.1 B0023 UFCA
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (ENGENHEIRO CIVIL, MESTRE E ALMOXARIFE), COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
UN 1,00 208.998,42R$            255.187,07R$            255.187,07                        

1.3 LOCAÇÃO DA OBRA 22.619,06                          

1.3.1 105007 SINAPI LOCAÇÃO DE PRAÇAS EM PONTALETEAMENTO. AF_03/2024 UN 315,00 40,65R$                     49,63R$                     15.633,45                          

1.3.2 99063 SINAPI LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 580,20 9,86R$                       12,04R$                     6.985,61                            

ORÇAMENTO

DATA BASE : Sinapi-CE-09/2025 (SEM DESONERAÇÃO); Sicro 04/2025

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, CONTENÇÕES E MURO NO ENTORNO DO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

CARIRI (CAMPUS SAÚDE UFCA) NO MUNICIPIO DE BARBALHA



BDI 22,10%

ITEM INSUMO TABELA SERVIÇO UN QUANTIDADE PREÇO S/ BDI (R$) VALOR C/ BDI (R$) VALOR TOTAL (R$)

ORÇAMENTO

DATA BASE : Sinapi-CE-09/2025 (SEM DESONERAÇÃO); Sicro 04/2025

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, CONTENÇÕES E MURO NO ENTORNO DO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

CARIRI (CAMPUS SAÚDE UFCA) NO MUNICIPIO DE BARBALHA

2 MOVIMENTO DE TERRA 2.565.526,49           

2.1 ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL 2.338.630,58                     

2.1.1 101136 SINAPI

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 

1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

M3 27.636,53 14,40R$                     17,58R$                     485.850,20                        

2.1.2 101126 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA 

COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020
M3 33.017,56 13,71R$                     16,74R$                     552.713,95                        

2.1.3 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - TRANSPORTE DE BOTA FORA
M3XKM 412.719,50 2,58R$                       3,15R$                       1.300.066,43                     

2.2 ATERRO,REATERRO E COMPACTAÇÃO 226.895,91                        

2.2.1 105565 SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO 

PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM 

ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. 

AF_09/2024

M3 27.636,53 6,72R$                       8,21R$                       226.895,91                        

3 SERVIÇOS AUXILIARES 370.613,66              

3.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 53.958,30                          

3.1.1 98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 

(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024
M2 61.975,36 0,69R$                       0,84R$                       52.059,30                          

3.1.2 104800 SINAPI
REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
M 150,00 10,37R$                     12,66R$                     1.899,00                            

3.2 CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL 316.655,36                        

3.2.1 100982 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 11.620,38 9,42R$                       11,50R$                     133.634,37                        

3.2.2 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - TRANSPORTE DE BOTA FORA
M3XKM 58.101,90 2,58R$                       3,15R$                       183.020,99                        



BDI 22,10%

ITEM INSUMO TABELA SERVIÇO UN QUANTIDADE PREÇO S/ BDI (R$) VALOR C/ BDI (R$) VALOR TOTAL (R$)

ORÇAMENTO

DATA BASE : Sinapi-CE-09/2025 (SEM DESONERAÇÃO); Sicro 04/2025

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, CONTENÇÕES E MURO NO ENTORNO DO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

CARIRI (CAMPUS SAÚDE UFCA) NO MUNICIPIO DE BARBALHA

4 OBRAS DE DRENAGEM 1.435.543,93           

4.1 ESCAVAÇÕES EM VALAS,VALETAS,CANAIS E FUNDAÇÕES 78.094,46                          

4.1.1 102281 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 

M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 2.622,70 5,89R$                       7,19R$                       18.857,21                          

4.1.2 90095 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. 

DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 2.063,30 5,66R$                       6,91R$                       14.257,40                          

4.1.3 100978 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 1.571,76 7,31R$                       8,93R$                       14.035,82                          

4.1.4 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - TRANSPORTE DE BOTA FORA
M3XKM 9.823,50 2,58R$                       3,15R$                       30.944,03                          

4.2 ATERRO,REATERRO E COMPACTAÇÃO 170.041,26                        

4.2.1 101625 SINAPI
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 

M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020
M3 253,90 205,53R$                   250,95R$                   63.716,21                          

4.2.2 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - TRANSPORTE DE AREIA
M3XKM 1.459,93 2,58R$                       3,15R$                       4.598,78                            

4.2.3 104741 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023M3 3.428,59 24,30R$                     29,67R$                     101.726,27                        

4.3 OBRAS D' ARTE CORRENTE 1.187.408,21                     

4.3.1 92212 SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 

MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 239,00 370,30R$                   452,14R$                   108.061,46                        
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4.3.2 92214 SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 

MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 186,20 600,38R$                   733,06R$                   136.495,77                        

4.3.3 92216 SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 

MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 155,00 713,09R$                   870,68R$                   134.955,40                        

4.3.4 92818 SINAPI

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 

MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

M 221,70 1.486,23R$                1.814,69R$                402.316,77                        

4.3.5 102742 SINAPI
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM 

ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
und 1,00 13.478,54R$              16.457,30R$              16.457,30                          

4.3.6 101587 SINAPI
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA 

MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020
M2 4.503,20 70,77R$                     86,41R$                     389.121,51                        

5 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 240.768,70              

5.1 FORMAS 116.081,48                        

5.1.1 3108001 SICRO
FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA
M2 1.018,08 93,38R$                     114,02R$                   116.081,48                        

5.2 ARMADURAS 14.706,34                          

5.2.1 92916 SINAPI

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 366,60 14,91R$                     18,21R$                     6.675,79                            

5.2.2 92919 SINAPI

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 509,04 11,43R$                     13,96R$                     7.106,20                            

5.2.3 92915 SINAPI

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 45,09 16,79R$                     20,50R$                     924,35                               

5.3 CONCRETOS 109.980,88                        
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5.3.1 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 138,54 527,53R$                   644,11R$                   89.235,00                          

5.3.2 103673 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 138,54 45,47R$                     55,52R$                     7.691,74                            

5.3.3 COMP 05 PRÓPRIA
CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO DE PROVA À 

COMPRESSÃO
UN 99,00 107,99R$                   131,86R$                   13.054,14                          

6 MURO DE ARRIMO 852.466,00              

6.1 MURO DE ARRIMO 852.466,00                        

6.1.1 90091 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 

M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_09/2024

M3 379,50 6,30R$                       7,69R$                       2.918,36                            

6.1.2 100978 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 474,38 7,31R$                       8,93R$                       4.236,21                            

6.1.3 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - TRANSPORTE DE BOTA FORA
M3XKM 2.371,88 2,58R$                       3,15R$                       7.471,42                            

6.1.4 102487 SINAPI
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO. AF_05/2021
M3 796,00 630,52R$                   769,86R$                   612.808,56                        

6.1.5 3108001 SICRO
FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA
M2 1.592,00 93,38R$                     114,02R$                   181.519,84                        

6.1.6 102715 SINAPI
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 26 KN/M (RT - 26), 

INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021
M2 300,00 24,67R$                     30,12R$                     9.036,00                            

6.1.7 102726 SINAPI DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN 711,00 28,23R$                     34,47R$                     24.508,17                          

6.1.8 104739 SINAPI
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM AREIA PARA ATERRO. 

AF_08/2023
M3 68,00 120,05R$                   146,58R$                   9.967,44                            
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7 MUROS E FECHAMENTOS 976.382,31              

7.1 MUROS 976.382,31                        

7.1.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 192,00 93,19R$                     113,78R$                   21.845,76                          

7.1.2 100978 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 240,00 7,31R$                       8,93R$                       2.143,20                            

7.1.3 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - TRANSPORTE DE BOTA FORA
M3XKM 1.200,00 2,58R$                       3,15R$                       3.780,00                            

7.1.4 103800 SINAPI
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - 

AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022
M3 192,00 543,75R$                   663,92R$                   127.472,64                        

7.1.5 103336 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 

CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

M2 3.200,00 92,68R$                     113,16R$                   362.112,00                        

7.1.6 101972 SINAPI
CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO MAIOR 

QUE 6 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 1.280,00 33,65R$                     41,09R$                     52.595,20                          

7.1.7 95241 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 384,00 39,22R$                     47,89R$                     18.389,76                          

7.1.8 103672 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 16,01 635,19R$                   775,57R$                   12.416,88                          

7.1.9 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 44,80 527,53R$                   644,11R$                   28.856,13                          

7.1.10 103673 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022
M3 60,81 45,47R$                     55,52R$                     3.376,17                            

7.1.11 3108001 SICRO
FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA
M2 1.323,00 93,38R$                     114,02R$                   150.848,46                        

7.1.12 92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 3.372,28 10,34R$                     12,63R$                     42.591,90                          
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7.1.13 92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 4.044,80 11,73R$                     14,32R$                     57.921,54                          

7.1.14 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 5.458,64 13,81R$                     16,86R$                     92.032,67                          

8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 218.386,35              

8.1 POÇO PROFUNDO 218.386,35                        

8.1.1 COMP 06 PRÓPRIA
SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇO COM 200 M DE PROFUNDIDADE USANDO O MÉTODO 

À PERCUSSÃO COM BROCA DE 12”
M 200,00 318,61R$                   389,02R$                   77.804,00                          

8.1.2 COMP 07 PRÓPRIA SERVIÇO DE REVESTIMENTO EM TUBO DE PVC GEOMECÂNICO NERVURADO RÍGIDO DE 8" M 120,00 262,74R$                   320,81R$                   38.497,20                          

8.1.3 COMP 08 PRÓPRIA
SERVIÇO DE REVESTIMENTO EM FILTRO DE PVC GEOMECÂNICO NERVURADO RÍGIDO DE 

8"
M 80,00 396,87R$                   484,58R$                   38.766,40                          

8.1.4 COMP 09 PRÓPRIA COLOCAÇÃO DE PRÉ-FILTRO E CASCALHO SELECIONADO M 10,00 364,04R$                   444,49R$                   4.444,90                            

8.1.5 COMP 10 PRÓPRIA CENTRALIZADOR EM BARRA CHATA 1" UN 20,00 102,73R$                   125,43R$                   2.508,60                            

8.1.6 COMP 11 PRÓPRIA TESTE DE BOMBEAMENTO, DESENVOLVIMENTO E VAZÃO M 1,00 5.010,29R$                6.117,56R$                6.117,56                            

8.1.7 COMP 12 PRÓPRIA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DE 25 HP, COM VAZÃO ESTIMADA 

DE 18 M3/H E ALTURA MANOMÉTRICA DE 252,90M
UN 1,00 38.369,70R$              46.849,40R$              46.849,40                          

8.1.8 COMP 13 PRÓPRIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE DE PARTIDA DA BOMBA SOFT START UN 1,00 2.783,20R$                3.398,29R$                3.398,29                            

7.083.346,56      TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI DE 22,10%..............................................................................................................................................................



EXTENSÃO/ LARGURA ESPESSURA ÁREA VOLUME MASSA D.M.T. DENSIDADE/

ÍTEM INSUMO DESCRIÇÃO QUANTIDADE TAXAS DE UNIDADE QUANTIDADE

(m/un) (m) (m) (m2) (m3) (t) (km) APLICAÇÃO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA

1.1.1 B0051 ART OBRA (EXECUÇÃO) und 2,00                  

ART do engenheiro residente 1,00                  und 1,00                  

ART do PGRSCC 1,00                  und 1,00                  

1.1.2 B0052 ART DA FISCALIZAÇÃO und 2,00                  

ART do Fiscal técnico titular 1,00                  und 1,00                  

ART do Fiscal técnico Suplente 1,00                  und 1,00                  

1.1.3 B0053 RRT DA FISCALIZAÇÃO und 1,00                  

ART do fiscal de arquitetura 1,00                  und 1,00                  

1.1.4 B0033 ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO und 1,00                  

Taxas de alvará de construção prefeitura do Barbalha 1,00                  und 1,00                  

1.1.5 B0016 SONDAGEM À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO m 984,00              

Execução de sondagem conforme pontos de interesse no projeto de infraestrutura m 984,00              

Furos para SPT (Blocos Sala de Aula - prédio 1.117,20m²) 8,00                  12,00          5,00               m 480,00              

Furos para SPT (Biblioteca - prédio 1.115,32m²) 1,00                  12,00          5,00               m 60,00                

Furos para SPT (Refeitório - prédio 1.121,91m²) 1,00                  12,00          5,00               m 60,00                

Furos para SPT (Bloco Administrativo - prédio 3.284,24m²) 1,00                  12,00          11,00             m 132,00              

Furos para SPT (Auditório - prédio 1.028,52m²) 1,00                  12,00          5,00               m 60,00                

Furos para SPT (Bloco Atendimentos - prédio 341,69m²) 1,00                  12,00          3,00               m 36,00                

Furos para SPT (Vila Olímpica - prédio 2.030,19m²) 1,00                  12,00          8,00               m 96,00                

Furos para SPT (Residência Universitária - prédio 956,80m²) 1,00                  12,00          5,00               m 60,00                

und 1,00                  

1.1.6 B0049 RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM DO SOLO 1,00                  und 1,00                  

Relatório

1.1.7 B0045 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, ÁREA DE 40M2 und 1,00                  Sala técnica com WC -Layout Canteiro de Obras - Projeto de 

Infraestrutura 01 1,00                  und 1,00                  

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, CONTENÇÕES E MURO NO ENTORNO DO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI (CAMPUS SAÚDE 

UFCA) NO MUNICIPIO DE BARBALHA
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MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS
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1.1.8 B0050 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, ÁREA DE 21,16 M2 und 1,00                  Almoxarifado com depósito de cimento -Layout Canteiro de Obras 

- Projeto de Infraestrutura 01 1,00                  und 1,00                  

1.1.9 B0047 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA m² 20,00                Refeitório com acesso lateral -Layout Canteiro de Obras - Projeto 

de Infraestrutura 01 20,00           m² 20,00                

1.1.10 B0048 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA m² 16,00                Sanitários conjugado com vestiário conforme NR-18 -Layout de 

Canteiro de Obras - Projeto de Infrasetrutura 01 16,00           m² 16,00                

1.1.11 B0030 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO m² 25,77                

Placa da Obra (Conforme modelo padrão do Gov. Federal. Adotar X=0,55) 4,40            2,20             m² 9,68                  

Placa Licença de Instalação 1,20            2,20             m² 2,64                  

Quadro de Responsáveis Técnicos 3,30            1,65             m² 5,45                  

Placa de identificação Propriedade Governo Federal (novo terreno) 8,00 m² 8,00                  

1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

GERÊNCIA DA OBRA

1.2.1 B0023 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1,00                  und 1,00                  

1.3 LOCAÇÃO DA OBRA

1.3.1 105007 LOCAÇÃO DE PRAÇAS EM PONTALETEAMENTO. AF_03/2024 und 315,00              

-Área de Intervenção

Pavimentação 77                     3,00               und 231,00              

Platores 42                     2,00               und 84,00                

1.3.2 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 m 580,20              

-Execução de drenagem 580,20              m 580,20              

2 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 ESCAVAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL

2.1.1 101136 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020m³ 27.636,53         

     - Movimento de terra - ver nota de serviço 27.636,53    1,0000           m³ 27.636,53         
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2.1.2 101126 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 m³ 33.017,56         

     - Movimento de terra - ver nota de serviço 33.017,56    1,0000           m³ 33.017,56         

2.1.3 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - TRANSPORTE DE BOTA FORAm³xkm 412.719,50       

     - Movimento de terra - ver nota de serviço 33.017,56    10,00      1,2500           m³xkm 412.719,50       

2.2 ATERRO,REATERRO E COMPACTAÇÃO

2.2.1 105565 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024m³ 27.636,53         

- Movimento de terra - ver nota de serviço m³

Bloco de Aulas 8.229,43      0,8333           m³ 6.857,86           

Bloco Administração 234,17         0,8333           m³ 195,14              

Bloco Ubs/Escola 61,73           0,8333           m³ 51,44                

Bloco Auditório 1.035,70      0,8333           m³ 863,08              

Bloco Jardim 3.500,11      0,8333           m³ 2.916,76           

Bloco Residências 7.005,80      0,8333           m³ 5.838,17           

Bloco Vila 9.953,83      0,8333           m³ 8.294,86           

Via Local 1 1.954,33      0,8333           m³ 1.628,61           

Via Local 2 906,95         0,8333           m³ 755,79              

Avenida Projetada Tipo A 2 152,00         0,8333           m³ 126,67              

Avenida Projetada Tipo A 3 7,44             0,8333           m³ 6,20                  

Avenida Projetada Tipo B 122,34         0,8333           m³ 101,95              

3 SERVIÇOS AUXILIARES

3.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

3.1.1 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024m² 61.975,36         

-Área de Intervenção 61.975,36    1,0000           m² 61.975,36         

3.1.2 104800 REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m 150,00              

-Área de Intervenção 150,00              1,0000           m 150,00              

3.2 CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL

3.2.1 100982 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020m³ 11.620,38         

- Desmat., destocamento e limpeza Área de Intervenção 0,15             61.975,36    1,2500           m³ 11.620,38         

TRANSPORTES PARA OBRAS RODOVIÁRIAS
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LOCAL

3.2.2 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - TRANSPORTE DE BOTA FORAM3XKM 58.101,90         

- Desmat., destocamento e limpeza faixa domínio 0,15             61.975,36    5,0          1,2500           M3XKM 58.101,90         

4 OBRAS DE DRENAGEM

4.1 ESCAVAÇÕES EM VALAS,VALETAS,CANAIS E FUNDAÇÕES

4.1.1 102281 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024m³ 2.622,70           

- Galeria tubular com Ø = 0,60 m:

     - Interligação das bocas de lobo ao Poço de Visita 239,00              1,60            2,00             1,0000           m³ 764,80              

- Poços de visita:

     - Poço de Visita 2,00                  2,50            2,50             10,0000         m³ 125,00              

- Galeria tubular com Ø = 0,80 m:

     - Drenagem Projetada 186,20              1,80            2,50             1,0000           m³ 837,90              

- Galeria tubular com Ø = 1,00 m:

     - Drenagem Projetada 155,00              2,00            2,50             1,0000           m³ 775,00              

- Boca de bueiro Simples tubular Ø = 1,50 m

     - Saída 2,00                  3,00            2,00             1,0000           m³ 12,00                

- Bocas de lobo:

     - Captação da água 1,00                  2,00            2,00             27,00             m³ 108,00              

4.1.2 90095 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024m³ 2.063,30           

- Poços de visita:

     - Poço de Visita 2,00                  5,00            5,00             1,0000           m³ 50,00                

     - Poço de Visita 2,00                  3,00            3,00             1,0000           m³ 18,00                

- Galeria tubular com Ø = 1,50 m:

-Drenagem 221,70              3,00            3,00             1,0000           m³ 1.995,30           

4.1.3 100978 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020m³ 1.571,76           

- Escavação de Solo

     - Volume escavado - Reaterro 1.257,41      1,2500           m³ 1.571,76           

TRANSPORTES PARA OBRAS RODOVIÁRIAS

LOCAL

4.1.4 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - TRANSPORTE DE BOTA FORA1.571,76      5,0          1,2500           M3XKM 9.823,50           

4.2 ATERRO,REATERRO E COMPACTAÇÃO

12 DE 34



EXTENSÃO/ LARGURA ESPESSURA ÁREA VOLUME MASSA D.M.T. DENSIDADE/

ÍTEM INSUMO DESCRIÇÃO QUANTIDADE TAXAS DE UNIDADE QUANTIDADE

(m/un) (m) (m) (m2) (m3) (t) (km) APLICAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, CONTENÇÕES E MURO NO ENTORNO DO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI (CAMPUS SAÚDE 

UFCA) NO MUNICIPIO DE BARBALHA

4.2.1 101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 m³ 253,90              

- Colchão de galeria tubular com Ø = 0,60 m:

-Drenagem 239,00              1,60            0,15             1,0000           m³ 57,36                

- Galeria tubular com Ø = 0,80 m:

-Drenagem 186,20              1,80            0,15             1,0000           m³ 50,27                

- Galeria tubular com Ø = 1,00 m:

-Drenagem 155,00              2,00            0,15             1,0000           m³ 46,50                

- Galeria tubular com Ø = 1,50 m:

-Drenagem 221,70              3,00            0,15             1,0000           m³ 99,77                

4.2.2 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - TRANSPORTE DE BOTA FORAM3XKM 1.459,93           

Preparo de fundo de vala 

Transporte da areia 253,90         5,00        1,1500           M3XKM 1.459,93           

4.2.3 104741 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 3.428,59           

- Reaterro de galeria tubular com Ø = 0,60 m:

-Drenagem 239,00              1,60            2,00             120,07         1,0000           m³ 644,73              

- Galeria tubular com Ø = 0,80 m:

-Drenagem 186,20              1,80            2,50             146,17         1,0000           m³ 691,73              

- Galeria tubular com Ø = 1,00 m:

-Drenagem 155,00              2,00            2,50             175,21         1,0000           m³ 599,79              

- Galeria tubular com Ø = 1,50 m:

-Drenagem 221,70              3,00            3,00             502,96         1,0000           m³ 1.492,34           

4.3 OBRAS D' ARTE CORRENTE

4.3.1 92212 m 239,00              

- Reaterro de galeria tubular com Ø = 0,60 m:

-Drenagem 239,00              1,0000           m 239,00              

4.3.2 92214 m 186,20              

- Galeria tubular com Ø = 0,80 m:

-Drenagem 186,20              1,0000           m 186,20              

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024
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4.3.3 92216 m 155,00              

- Galeria tubular com Ø = 1,00 m:

-Drenagem 155,00              1,0000           m 155,00              

4.3.4 92818 m 221,70              

- Galeria tubular com Ø = 1,50 m:

-Drenagem 221,70              1,0000           m 221,70              

4.3.5 102742 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 un 1,00                  

-Drenagem 1,00                  1,0000           un 1,00                  

4.3.6 101587 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 m² 4.503,20           

- Galeria tubular com Ø = 0,80 m:

-Drenagem 186,20              4,00             2,0000           m² 1.489,60           

- Galeria tubular com Ø = 1,00 m:

-Drenagem 155,00              4,00             2,0000           m² 1.240,00           

- Galeria tubular com Ø = 1,50 m:

-Drenagem 221,70              4,00             2,0000           m 1.773,60           

5 FUNDAÇÕES E  ESTRUTURAS

5.1 FORMAS

5.1.1 3108001 FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA m² 1.018,08           

- Bocas de lobo:

-Drenagem 27,00                22,72           1,0000           m² 613,44              

- Poços de visita:

-Drenagem 12,00                33,72           1,0000           m² 404,64              

5.2 ARMADURAS

5.2.1 92916 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022kg 366,60              

- Bocas de lobo:

-Drenagem 27,00                10,88         1,0000           kg 293,76              

- Poços de visita:

-Drenagem 12,00                6,07           1,0000           kg 72,84                

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024
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5.2.2 92919 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022kg 509,04              

- Poços de visita:

-Drenagem 12,00                42,42         1,0000           kg 509,04              

5.2.3 92915 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022kg 45,09                

- Bocas de lobo:

-Drenagem 27,00                1,67           1,0000           kg 45,09                

5.3 CONCRETOS

5.3.1 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 m³ 138,54              

- Bocas de lobo:

-Drenagem 30,00                2,99             1,0000           m³ 89,70                

- Poços de visita:

-Drenagem 12,00                4,07             1,0000           m³ 48,84                

5.3.2 103673 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 m³ 138,54              

- Concreto com 25 MPa: 138,54         1,0000           m³ 138,54              

5.3.3 COMP05 CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO DE PROVA À COMPRESSÃO und 99,00                

Volume concreto 199,35         

corpos de prova 99,00           und 99,00                

6 MURO DE ARRIMO

6.1 MURO DE ARRIMO

6.1.1 90091 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024m³ 379,50              

- Muro de arrimo - h=1m 256,00              1,50            0,50             1,0000           m³ 192,00              

- Muro de arrimo - h=2m 100,00              2,50            0,75             1,0000           m³ 187,50              

6.1.2 100978 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020m³ 474,38              

-Escavação Muro 379,50         1,2500           m³ 474,38              

6.1.3 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - TRANSPORTE DE BOTA FORAM3XKM 2.371,88           

-Escavação Muro 379,50         5,0          1,2500           M3XKM 2.371,88           

6.1.4 102487 CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 m³ 796,00              

- Muro de arrimo - h=1m 256,00              1,50 m³ 384,00              

- Muro de arrimo - h=2m 100,00              4,12 m³ 412,00              
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6.1.5 3108001 FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA m² 1.592,00           

- Muro de arrimo - h=1m 256,00              3,00 m² 768,00              

- Muro de arrimo - h=2m 100,00              8,24 m² 824,00              

6.1.6 102715 GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 26 KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 m² 300,00              

- Muro de arrimo - h=1m 100,00              1,0000           m² 100,00              

- Muro de arrimo - h=2m 100,00              2,0000           m² 200,00              

6.1.7 102726 DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 und 711,00              

- Muro de arrimo - h=1m 256,00              0,90            2,0000           und 460,80              

- Muro de arrimo - h=2m 50,00                1,15            2,0000           und 115,00              

- Muro de arrimo - h=2m 50,00                1,35            2,0000           und 135,00              

6.1.8 104739 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 68,00                

- Muro de arrimo - h=1m 256,00              0,15            1,00             m³ 38,40                

- Muro de arrimo - h=2m 50,00                0,15            2,00             m³ 15,00                

- Muro de arrimo - h=2m 50,00                0,15            2,00             m³ 15,00                

7 MUROS E FECHAMENTOS

7.1 MUROS

7.1.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 192,00              

- Perimetro total 1.280,00           0,30            0,50             1,0000           m³ 192,00              

7.1.2 100978 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020m³ 240,00              

- Perimetro total 1.280,00           0,30            0,50             1,2500           m³ 240,00              

7.1.3 95875 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - TRANSPORTE DE BOTA FORAM3XKM 1.200,00           

- Perimetro total 1.280,00           0,30            0,50             5,0          1,2500           M3XKM 1.200,00           

7.1.4 103800 PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022m³ 192,00              

- Perimetro total 1.280,00           0,30            0,50             1,0000           m³ 192,00              

7.1.5 103336 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021m² 3.200,00           

- Perimetro total 1.280,00           2,5000           m² 3.200,00           

7.1.6 101972 CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 m 1.280,00           

- Perimetro total 1.280,00           m 1.280,00           
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7.1.7 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 m² 384,00              

- Fundo dos Blocos 1.280,00           0,30            m² 384,00              

7.1.8 103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS m³ 16,01                

Pilar

- Pilar a cada 3m 427,00              0,0375         1,0000           m³ 16,01                

7.1.9 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 m³ 44,80                

Cinta Inferior

- Perimetro total 1.280,00           0,10            0,15             m³ 19,20                

Cinta Superior

- Perimetro total 1.280,00           0,10            0,20             m³ 25,60                

7.1.10 103673 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 m³ 60,81                

Volume concreto 25mpa 60,81           1,0000           m³ 60,81                

7.1.11 3108001 FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA m² 1.323,00           

- Pilar 427,00              0,50 2,0000           m² 427,00              

-Cinta Inferior 1.280,00           0,15 2,0000           m² 384,00              

-Cinta Superior 1.280,00           0,20 2,0000           m² 512,00              

7.1.12 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 3.372,28           

- Pilar 427,00              12,800 0,6170           kg 3.372,28           

7.1.13 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 4.044,80           

-Cinta Inferior 1.280,00           4,000 0,3950           kg 2.022,40           

-Cinta Superior 1.280,00           4,000 0,3950           kg 2.022,40           

7.1.14 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 5.458,64           

ESTRIBOS

- Pilar 34.160,00         0,480 0,2220           kg 3.640,09           

-Cinta Inferior 8.533,00           0,480 0,2220           kg 909,28              

-Cinta Superior 8.533,00           0,480 0,2220           kg 909,28              

8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

8.1 POÇO PROFUNDO

8.1.1 COMP 06 SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇO COM 200 M DE PROFUNDIDADE USANDO O MÉTODO À PERCUSSÃO COM BROCA DE 12” m 200,00              
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- Previsão de escavação 200,00              1,00             m 200,00              

8.1.2 COMP 07 SERVIÇO DE REVESTIMENTO EM TUBO DE PVC GEOMECÂNICO NERVURADO RÍGIDO DE 8" m 120,00              

- Previsão de escavação 120,00              1,00             m 120,00              

8.1.3 COMP 08 SERVIÇO DE REVESTIMENTO EM FILTRO DE PVC GEOMECÂNICO NERVURADO RÍGIDO DE 8" m 80,00                

- Previsão de escavação 80,00                1,00             m 80,00                

8.1.4 COMP 09 COLOCAÇÃO DE PRÉ-FILTRO E CASCALHO SELECIONADO m 10,00                

- Volume para envolver os filtros 10,00           m 10,00                

8.1.5 COMP 10 CENTRALIZADOR EM BARRA CHATA 1" und 20,00                

- Centralizador a cada 10m de poço 10,00                200,00         und 20,00                

8.1.6 COMP 11 TESTE DE BOMBEAMENTO, DESENVOLVIMENTO E VAZÃO m 1,00                  

- Teste para consolidação do poço 1,00                  m 1,00                  

8.1.7 COMP 12 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DE 25 HP, COM VAZÃO ESTIMADA DE 18 M3/H E ALTURA MANOMÉTRICA DE 252,90M und 1,00                  

- Bomba de recalque do poço 1,00                  und 1,00                  

8.1.8 COMP 13 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE DE PARTIDA DA BOMBA SOFT START und 1,00                  

- Bomba de recalque do poço 1,00                  und 1,00                  
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95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - TRANSPORTE DE BOTA FORA
M3XKM 484.216,78 2,58 3,15 1.525.282,86                 21,53% 21,53% A

102487
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. 

AF_05/2021
M3 796,00 630,52 769,86 612.808,56                    8,65% 30,18% A

101126
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 

ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020
M3 33.017,56 13,71 16,74 552.713,95                    7,80% 37,99% A

101136
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM 

TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. 
M3 27.636,53 14,40 17,58 485.850,20                    6,86% 44,85% A

3108001
FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA
M2 3.933,08 93,38 114,02 448.449,78                    6,33% 51,18% A

92818
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, 

INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
M 221,70 1.486,23 1.814,69 402.316,77                    5,68% 56,86% A

101587
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 

1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020
M2 4.503,20 70,77 86,41 389.121,51                    5,49% 62,35% A

103336
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 

CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
M2 3.200,00 92,68 113,16 362.112,00                    5,11% 67,46% A

B0023
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (ENGENHEIRO CIVIL, MESTRE E ALMOXARIFE), COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
UN 1,00 208.998,42 255.187,07 255.187,07                    3,60% 71,07% A

105565

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM 

SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

M3 27.636,53 6,72 8,21 226.895,91                    3,20% 74,27% A

92214

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, 

INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 186,20 600,38 733,06 136.495,77                    1,93% 76,20% A

92216

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, 

INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 155,00 713,09 870,68 134.955,40                    1,91% 78,10% A

100982
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
M3 11.620,38 9,42 11,50 133.634,37                    1,89% 79,99% A

103800
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE 

MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022
M3 192,00 543,75 663,92 127.472,64                    1,80% 81,79% B

94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3 183,34 527,53 644,11 118.091,13                    1,67% 83,45% B

92212

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, 

INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 239,00 370,30 452,14 108.061,46                    1,53% 84,98% B

104741 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 M3 3.428,59 24,30 29,67 101.726,27                    1,44% 86,42% B

92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 5.458,64 13,81 16,86 92.032,67                      1,30% 87,72% B

DATA BASE : Sinapi-CE-09/2025 (SEM DESONERAÇÃO); Sicro 04/2025
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B0016 SONDAGEM À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO M 984,00 69,56 84,93 83.571,12                      1,18% 88,90% B

COMP 06
SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇO COM 200 M DE PROFUNDIDADE USANDO O MÉTODO À PERCUSSÃO COM 

BROCA DE 12”
M 200,00 318,61 389,02 77.804,00                      1,10% 89,99% B

101625
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE 

AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020
M3 253,90 205,53 250,95 63.716,21                      0,90% 90,89% C

92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 4.044,80 11,73 14,32 57.921,54                      0,82% 91,71% C

101972
CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 1.280,00 33,65 41,09 52.595,20                      0,74% 92,45% C

98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO 

MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024
M2 61.975,36 0,69 0,84 52.059,30                      0,73% 93,19% C

COMP 12
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DE 25 HP, COM VAZÃO ESTIMADA DE 18 M3/H E 

ALTURA MANOMÉTRICA DE 252,90M
UN 1,00 38.369,70 46.849,40 46.849,40                      0,66% 93,85% C

92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 3.372,28 10,34 12,63 42.591,90                      0,60% 94,45% C

COMP 08 SERVIÇO DE REVESTIMENTO EM FILTRO DE PVC GEOMECÂNICO NERVURADO RÍGIDO DE 8" M 80,00 396,87 484,58 38.766,40                      0,55% 95,00% C

COMP 07 SERVIÇO DE REVESTIMENTO EM TUBO DE PVC GEOMECÂNICO NERVURADO RÍGIDO DE 8" M 120,00 262,74 320,81 38.497,20                      0,54% 95,54% C

102726 DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN 711,00 28,23 34,47 24.508,17                      0,35% 95,89% C

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 192,00 93,19 113,78 21.845,76                      0,31% 96,20% C

100978

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3 2.286,14 7,31 8,93 20.415,23                      0,29% 96,48% C

102281

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 

1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 2.622,70 5,89 7,19 18.857,21                      0,27% 96,75% C

95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 

CM. AF_01/2024
M2 384,00 39,22 47,89 18.389,76                      0,26% 97,01% C

B0030 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 25,77 535,21 653,49 16.840,44                      0,24% 97,25% C

102742
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, 

INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021
und 1,00 13.478,54 16.457,30 16.457,30                      0,23% 97,48% C

105007 LOCAÇÃO DE PRAÇAS EM PONTALETEAMENTO. AF_03/2024 UN 315,00 40,65 49,63 15.633,45                      0,22% 97,70% C

B0045 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, ÁREA DE 40M2 UN 1,00 12.350,18 15.079,57 15.079,57                      0,21% 97,91% C

90095

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 2.063,30 5,66 6,91 14.257,40                      0,20% 98,12% C

COMP 05 CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO DE PROVA À COMPRESSÃO UN 99,00 107,99 131,86 13.054,14                      0,18% 98,30% C

103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 16,01 635,19 775,57 12.416,88                      0,18% 98,48% C
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103673
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_02/2022
M3 199,35 45,47 55,52 11.067,91                      0,16% 98,63% C

104739 ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 M3 68,00 120,05 146,58 9.967,44                        0,14% 98,77% C

B0050
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, ÁREA DE 

21,16 M2
UN 1,00 7.753,08 9.466,51 9.466,51                        0,13% 98,91% C

B0047 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 20,00 387,46 473,09 9.461,80                        0,13% 99,04% C

102715
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 26 KN/M (RT - 26), INSTALADO EM 

DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021
M2 300,00 24,67 30,12 9.036,00                        0,13% 99,17% C

92919
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 

FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 509,04 11,43 13,96 7.106,20                        0,10% 99,27% C

99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 580,20 9,86 12,04 6.985,61                        0,10% 99,37% C

92916
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 

FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 366,60 14,91 18,21 6.675,79                        0,09% 99,46% C

B0048 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 16,00 315,33 385,02 6.160,32                        0,09% 99,55% C

COMP 11 TESTE DE BOMBEAMENTO, DESENVOLVIMENTO E VAZÃO M 1,00 5.010,29 6.117,56 6.117,56                        0,09% 99,63% C

95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - TRANSPORTE DE AREIA
M3XKM 1.459,93 2,58 3,15 4.598,78                        0,06% 99,70% C

COMP 09 COLOCAÇÃO DE PRÉ-FILTRO E CASCALHO SELECIONADO M 10,00 364,04 444,49 4.444,90                        0,06% 99,76% C

COMP 13 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE DE PARTIDA DA BOMBA SOFT START UN 1,00 2.783,20 3.398,29 3.398,29                        0,05% 99,81% C

90091

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 

POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM 

BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

M3 379,50 6,30 7,69 2.918,36                        0,04% 99,85% C

COMP 10 CENTRALIZADOR EM BARRA CHATA 1" UN 20,00 102,73 125,43 2.508,60                        0,04% 99,89% C

B0033 ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO UN 1,00 1.745,91 2.131,76 2.131,76                        0,03% 99,92% C

B0049 RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM DO SOLO H 1,00 1.698,48 2.073,84 2.073,84                        0,03% 99,95% C

104800 REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 150,00 10,37 12,66 1.899,00                        0,03% 99,97% C

92915
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 

FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 45,09 16,79 20,50 924,35                           0,01% 99,98% C

B0051 ART OBRA (EXECUÇÃO) UN 2,00 271,47 331,46 662,92                           0,01% 99,99% C

B0052 ART DA FISCALIZAÇÃO UN 2,00 103,03 125,80 251,60                           0,00% 100,00% C

B0053 RRT DA FISCALIZAÇÃO UN 1,00 125,40 153,11 153,11                           0,00% 100,00% C



BDI 22,10%

INSUMO SERVIÇO UN QUANTIDADE PREÇO S/ BDI (R$) VALOR C/ BDI (R$) VALOR TOTAL (R$) %

95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - TRANSPORTE DE BOTA FORA
M3XKM 484.216,78 2,58 3,15 1.525.282,86                    21,53%

102487
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. 

AF_05/2021
M3 796,00 630,52 769,86 612.808,56                       8,65%

101126
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 

ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020
M3 33.017,56 13,71 16,74 552.713,95                       7,80%

101136

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM 

TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. 

AF_07/2020

M3 27.636,53 14,40 17,58 485.850,20                       6,86%

3108001
FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA
M2 3.933,08 93,38 114,02 448.449,78                       6,33%

92818

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, 

INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 221,70 1.486,23 1.814,69 402.316,77                       5,68%

101587
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 

1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020
M2 4.503,20 70,77 86,41 389.121,51                       5,49%

103336
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 

CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
M2 3.200,00 92,68 113,16 362.112,00                       5,11%

B0023
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (ENGENHEIRO CIVIL, MESTRE E ALMOXARIFE), COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
UN 1,00 208.998,42 255.187,07 255.187,07                       3,60%

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, CONTENÇÕES E MURO NO ENTORNO DO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 

(CAMPUS SAÚDE UFCA) NO MUNICIPIO DE BARBALHA

RELAÇÃO DE ITENS RELEVANTES A SEREM EXIGIDOS NA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

DATA BASE : Sinapi-CE-09/2025 (SEM DESONERAÇÃO); Sicro 04/2025



FONTE Unidade Coeficiente Preço  Total 

B0051 ART OBRA (EXECUÇÃO) UFCA UN 1,000 271,47R$        271,4700

         271,4700 

B0051          271,4700 

59,99

331,46

FONTE Unidade Coeficiente Preço  Total 

B0052 ART DA FISCALIZAÇÃO UFCA UN 1,000 103,03R$        103,0300

         103,0300 

B0052          103,0300 

22,77

125,80

FONTE Unidade Coeficiente Preço  Total 

B0053 RRT DA FISCALIZAÇÃO UFCA UN 1,000 125,40R$        125,4000

         125,4000 

B0053          125,4000 

27,71

153,11

FONTE Unidade Coeficiente Preço  Total 

B0033 TAXA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO PREF. BARBALHA UN 1,000 1.745,91R$     1.745,9100

      1.745,9100 

B0033       1.745,9100 

385,85

2.131,76

FONTE Unidade Coeficiente Preço  Total 

I1860 SONDAGEM À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO SEINFRA UN 1,000 69,56R$          69,5600

           69,5600 

B0016            69,5600 

15,37

84,93

FONTE Unidade Coeficiente Preço  Total 

90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 12,000 141,54R$        1.698,4800

      1.698,4800 

B0049       1.698,4800 

375,36

2.073,84

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, CONTENÇÕES E MURO NO ENTORNO DO CAMPUS DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI (CAMPUS SAÚDE UFCA) NO MUNICIPIO DE BARBALHA

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIO - PRÓPRIA

B0051 - ART OBRA (EXECUÇÃO)

MÃO DE OBRA

Total:

TOTAL SIMPLES

BDI=22,10%

PREÇO UNITÁRIO COM BDI

B0052 - ART DA FISCALIZAÇÃO 

MÃO DE OBRA

Total:

TOTAL SIMPLES

BDI=22,10%

BDI=22,10%

PREÇO UNITÁRIO COM BDI

B0053 - RRT DA FISCALIZAÇÃO

MÃO DE OBRA

Total:

Total:

TOTAL SIMPLES

BDI=22,10%

PREÇO UNITÁRIO COM BDI

B0016 - SONDAGEM À PERCUSSÃO P/RECONHECIMENTO DO SUBSOLO

TOTAL SIMPLES

BDI=22,10%

PREÇO UNITÁRIO COM BDI

B0033 - ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO

MÃO DE OBRA

B0049 - RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM DO SOLO

MÃO DE OBRA

Total:

TOTAL SIMPLES

MÃO DE OBRA

Total:

TOTAL SIMPLES

BDI=22,10%

PREÇO UNITÁRIO COM BDI

PREÇO UNITÁRIO COM BDI



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, CONTENÇÕES E MURO NO ENTORNO DO CAMPUS DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI (CAMPUS SAÚDE UFCA) NO MUNICIPIO DE BARBALHA

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIO - PRÓPRIA

FONTE Unidade Coeficiente Preço  Total 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 60,00 30,15R$          1.809,0000

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 15,00 30,58R$          458,7000

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 75,00 23,56R$          1.767,0000

94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

SINAPI M3 0,43 470,81R$        203,3900

98680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
SINAPI M2 40,80 50,29R$          2.051,8300

10422
BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE 

LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)
SINAPI UN 1,00 411,22R$        411,2200

I0197 BARROTE DE 2"x2" SEINFRA M 30,00 6,89R$            206,7000

I0198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO SEINFRA M 50,00 22,11R$          1.105,5000

5090

CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 25 MM E 

ALTURA DE APROX 25 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO 

TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 5,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES

SINAPI UN 2,00 21,00R$          42,0000

11712
CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, 

BRANCA (NBR 5688)
SINAPI UN 1,00 55,35R$          55,3500

43681

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 

RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 

12 MM

SINAPI M2 59,00 36,36R$          2.145,2400

I0796 CHUVEIRO PLASTICO SEINFRA UN 1,00 7,22R$            7,2200

2370
DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 

V
SINAPI UN 1,00 12,00R$          12,0000

2674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA SINAPI M 3,00 4,69R$            14,0700

6141 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM SINAPI UN 1,00 5,59R$            5,5900

10425
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES 

*40 X 30* CM
SINAPI UN 1,00 99,60R$          99,6000

6016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" SINAPI UN 1,00 33,20R$          33,2000

4408
RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
SINAPI M 25,30 2,76R$            69,8300

9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 6,00 4,32R$            25,9200

2433
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, 

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS
SINAPI UN 3,00 10,04R$          30,1200

11484

FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM 

ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO 

CILINDRO

SINAPI UN 3,00 55,53R$          166,5900

939
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-

B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
SINAPI M 94,00 2,78R$            261,3200

12128
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 

4" X 2" (CAIXA + MODULO)
SINAPI UN 4,00 9,34R$            37,3600

38194 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) SINAPI UN 4,00 4,30R$            17,2000

I2379 MINI POSTE F.G. 1 1/14" C/2.00M E REX MONOFASICO SEINFRA UN 1,00 67,46R$          67,4600

5063 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14) SINAPI KG 2,00 16,93R$          33,8600

39804
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 

TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN
SINAPI UN 1,00 73,80R$          73,8000

6038 REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 1/2" SINAPI UN 1,00 3,89R$            3,8900

I2429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" SEINFRA M2 11,43 36,64R$          418,8000

I2433 TARGETA DE FERRO 2" SEINFRA UN 5,00 5,87R$            29,3500

I2440 TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M) SEINFRA UN 20,00 25,06R$          501,2000

12147
TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" 

(CAIXA + MODULO)
SINAPI UN 3,00 13,87R$          41,6100

7602

TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM 

BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO 

GERAL, 1/2" OU 3/4"

SINAPI UN 1,00 47,21R$          47,2100

9836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 3,00 14,99R$          44,9700

9835 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 3,00 6,55R$            19,6500

9838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 3,00 10,81R$          32,4300

B0045 - EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, ÁREA DE 40M2

MÃO DE OBRA



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, CONTENÇÕES E MURO NO ENTORNO DO CAMPUS DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI (CAMPUS SAÚDE UFCA) NO MUNICIPIO DE BARBALHA

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIO - PRÓPRIA

    12.350,1800 

B0045     12.350,1800 

2.729,39

15.079,57

FONTE Unidade Coeficiente Preço  Total 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 32,00 30,15R$          964,8000

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,00 30,58R$          244,6400

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 40,00 23,56R$          942,4000

94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

SINAPI M3 0,32 470,81R$        152,5400

98680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
SINAPI M2 21,16 50,29R$          1.064,1400

10422
BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE 

LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)
SINAPI UN 1,00 411,22R$        411,2200

I0197 BARROTE DE 2"x2" SEINFRA M 20,00 6,89R$            137,8000

I0198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO SEINFRA M 26,00 22,11R$          574,8600

5090

CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 25 MM E 

ALTURA DE APROX 25 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO 

TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 5,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES
SINAPI UN 1,00 21,00R$          21,0000

1030

CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, 

CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, 

BOLSA, ENGATE
SINAPI UN 1,00 45,00R$          45,0000

11712
CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, 

BRANCA (NBR 5688) SINAPI UN 1,00 55,35R$          55,3500

43681

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 

RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 

12 MM
SINAPI M2 48,00 36,36R$          1.745,2800

I0796 CHUVEIRO PLASTICO SEINFRA UN 1,00 7,22R$            7,2200

2370
DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 

V SINAPI UN 1,00 12,00R$          12,0000

2674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA SINAPI M 3,00 4,69R$            14,0700

6141 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM SINAPI UN 1,00 5,59R$            5,5900

10425
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES 

*40 X 30* CM SINAPI UN 1,00 99,60R$          99,6000

6016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" SINAPI UN 1,00 33,20R$          33,2000

4408 RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
SINAPI M 16,28 2,76R$            44,9300

9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 6,00 4,32R$            25,9200

2433
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, 

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS SINAPI UN 6,00 10,04R$          60,2400

11484

FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM 

ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO 

CILINDRO
SINAPI UN 2,00 55,53R$          111,0600

939
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-

B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 SINAPI M 64,00 2,78R$            177,9200

12128
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 

4" X 2" (CAIXA + MODULO) SINAPI UN 3,00 9,34R$            28,0200

38194 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) SINAPI UN 4,00 4,30R$            17,2000

I2379 MINI POSTE F.G. 1 1/14" C/2.00M E REX MONOFASICO SEINFRA UN 1,00 67,46R$          67,4600

5063 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14) SINAPI KG 2,00 16,93R$          33,8600

39804
QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 

TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN SINAPI UN 1,00 73,80R$          73,8000

6038 REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 1/2" SINAPI UN 1,00 3,89R$            3,8900

I2429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" SEINFRA M2 2,70 36,64R$          98,9300

I2433 TARGETA DE FERRO 2" SEINFRA UN 3,00 5,87R$            17,6100

I2440 TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M) SEINFRA UN 11,00 25,06R$          275,6600

12147
TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" 

(CAIXA + MODULO) SINAPI UN 3,00 13,87R$          41,6100

7602

TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM 

BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO 

GERAL, 1/2" OU 3/4"
SINAPI UN 1,00 47,21R$          47,2100

BDI=22,10%

PREÇO UNITÁRIO COM BDI

B0050 - EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, ÁREA DE 21,16 M2

MÃO DE OBRA

Total:

TOTAL SIMPLES



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, CONTENÇÕES E MURO NO ENTORNO DO CAMPUS DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI (CAMPUS SAÚDE UFCA) NO MUNICIPIO DE BARBALHA

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIO - PRÓPRIA

9836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 3,00 14,99R$          44,9700

9835 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 3,00 6,55R$            19,6500

9838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 3,00 10,81R$          32,4300

      7.753,0800 

B0050       7.753,0800 

1.713,43

9.466,51

TOTAL SIMPLES

BDI=22,10%

PREÇO UNITÁRIO COM BDI

Total:



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, CONTENÇÕES E MURO NO ENTORNO DO CAMPUS DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI (CAMPUS SAÚDE UFCA) NO MUNICIPIO DE BARBALHA

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIO - PRÓPRIA

FONTE Unidade Coeficiente Preço  Total 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,51 30,15R$          75,6800

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,51 30,58R$          15,6800

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,56 23,56R$          60,4100

94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

SINAPI M3 0,01 470,81R$        6,9700

98680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
SINAPI M2 1,38 50,29R$          69,6000

I0197 BARROTE DE 2"x2" SEINFRA M 1,03 6,89R$            7,0700

I0198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO SEINFRA M 1,71 22,11R$          37,7900

43681

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 

RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 

12 MM

SINAPI M2 1,86 36,36R$          67,7400

2370
DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 

V
SINAPI UN 0,0342 12,00R$          0,4100

2674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA SINAPI M 0,1026 4,69R$            0,4800

4408
RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
SINAPI M 0,865 2,76R$            2,3900

2433
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, 

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS
SINAPI UN 0,2735 10,04R$          2,7500

11484

FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM 

ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO 

CILINDRO

SINAPI UN 0,0342 55,53R$          1,9000

939
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-

B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
SINAPI M 3,21 2,78R$            8,9200

12128
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 

4" X 2" (CAIXA + MODULO)
SINAPI UN 0,0684 9,34R$            0,6400

38194 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) SINAPI UN 0,1026 4,30R$            0,4400

5063 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14) SINAPI KG 0,1026 16,93R$          1,7400

I2429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" SEINFRA M2 0,2051 36,64R$          7,5100

I2433 TARGETA DE FERRO 2" SEINFRA UN 0,1328 5,87R$            0,7800

I2440 TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M) SEINFRA UN 0,6838 25,06R$          17,1400

12147
TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" 

(CAIXA + MODULO)
SINAPI UN 0,1026 13,87R$          1,4200

         387,4600 

B0047          387,4600 

85,63

473,09

B0047 - EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

MÃO DE OBRA

Total:

TOTAL SIMPLES

BDI=22,10%

PREÇO UNITÁRIO COM BDI



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, CONTENÇÕES E MURO NO ENTORNO DO CAMPUS DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI (CAMPUS SAÚDE UFCA) NO MUNICIPIO DE BARBALHA

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIO - PRÓPRIA

FONTE Unidade Coeficiente Preço  Total 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,09            30,15R$          32,9800

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,27            30,58R$          8,3600

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,37            23,56R$          32,2200

94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

SINAPI M3 0,01            470,81R$        6,9700

10422
BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE 

LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)
SINAPI UN 0,03            411,22R$        14,0600

98680
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
SINAPI M2 1,38            50,29R$          69,6000

I0197 BARROTE DE 2"x2" SEINFRA M 0,60            6,89R$            4,1100

I0198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO SEINFRA M 1,09            22,11R$          24,1900

11712
CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, 

BRANCA (NBR 5688)
SINAPI UN 0,07            55,35R$          3,7900

43681

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 

RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 

12 MM

SINAPI M2 1,60            36,36R$          58,0000

I0796 CHUVEIRO PLASTICO SEINFRA UN 0,07            7,22R$            0,4900

6141 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM SINAPI UN 0,03            5,59R$            0,1900

2674 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA SINAPI M 0,10            4,69R$            0,4800

4408
RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
SINAPI M 0,56            2,76R$            1,5400

2433
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, 

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS
SINAPI UN 0,17            10,04R$          1,6700

10425
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES 

*40 X 30* CM
SINAPI UN 0,02            99,60R$          1,7000

939
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-

B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
SINAPI M 2,18            2,78R$            6,0600

6016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" SINAPI UN 0,03            33,20R$          1,1400

9868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 6,00            4,32R$            25,9200

38194 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) SINAPI UN 0,07            4,30R$            0,2900

5063 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14) SINAPI KG 0,07            16,93R$          1,1600

I2429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" SEINFRA M2 0,09            36,64R$          3,3800

I2433 TARGETA DE FERRO 2" SEINFRA UN 0,10            5,87R$            0,6000

I2440 TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0.50 x 2.44M) SEINFRA UN 0,36            25,06R$          9,0000

7602

TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM 

BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO 

GERAL, 1/2" OU 3/4"

SINAPI UN 0,02            47,21R$          0,8000

9836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 0,21            14,99R$          3,0700

9835 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 0,21            6,55R$            1,3400

9838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 0,21            10,81R$          2,2200

         315,3300 

B0048          315,3300 

69,69

385,02

Total:

TOTAL SIMPLES

BDI=22,10%

PREÇO UNITÁRIO COM BDI

B0048 - EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

MÃO DE OBRA



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, CONTENÇÕES E MURO NO ENTORNO DO CAMPUS DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI (CAMPUS SAÚDE UFCA) NO MUNICIPIO DE BARBALHA

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIO - PRÓPRIA

FONTE Unidade Coeficiente Preço  Total 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00            30,15R$          30,1500

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00            23,56R$          47,1200

94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_05/2021

SINAPI M3 0,01            429,15R$        4,2900

4417

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 1,00            7,89R$            7,8900

4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA
SINAPI M 4,00            11,05R$          44,2000

4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
SINAPI M2 1,00            400,00R$        400,0000

5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI KG 0,11            14,19R$          1,5600

         535,2100 

B0030          535,2100 

118,28

653,49

FONTE Unidade Coeficiente Preço  Total 

GERÊNCIA DA OBRA

93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MÊS 6,000 22.853,38R$   137.120,2800

PRODUÇÃO

94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MÊS 6,000 7.680,96R$     46.085,7600

93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MÊS 6,000 4.298,73R$     25.792,3800

  208.998,4200 

B0023   208.998,4200 

46.188,65

255.187,07

FONTE Unidade Coeficiente Preço  Total 

88249 AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,360 32,62R$          44,3600

88321 TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,680 35,66R$          24,2500

I9071
RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO CORPO-DE-PROVA CILÍNDRICO DE 

CONCRETO E ARGAMASSA
SEINFRA UN 1,000 39,38R$          39,3800

         107,9900 

COMP 05          107,9900 

23,87

131,86

FONTE Unidade Coeficiente Preço  Total 

5058
Perfuração rocha sedimentar sedimento / camadas inconsolidadas dn 12.1/2" - p 

oço de 150 a 250m
ORSE M 1,000 318,61R$        318,6100

         318,6100 

COMP 06          318,6100 

70,41

389,02

MÃO DE OBRA

Total:

TOTAL SIMPLES

5.3.3 - CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO DE PROVA À COMPRESSÃO

BDI=22,10%

PREÇO UNITÁRIO COM BDI

TOTAL PARA 6 MESES:

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

MÃO DE OBRA

Total:

TOTAL SIMPLES

BDI=22,10%

PREÇO UNITÁRIO COM BDI

8.1.1 - SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇO COM 200 M DE PROFUNDIDADE USANDO O MÉTODO À PERCUSSÃO COM BROCA DE 12”

MÃO DE OBRA

Total:

BDI=22,10%

PREÇO UNITÁRIO COM BDI

MÃO DE OBRA

Total:

TOTAL SIMPLES

BDI=22,10%

PREÇO UNITÁRIO COM BDI

B0030 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, CONTENÇÕES E MURO NO ENTORNO DO CAMPUS DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI (CAMPUS SAÚDE UFCA) NO MUNICIPIO DE BARBALHA

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIO - PRÓPRIA

FONTE Unidade Coeficiente Preço  Total 

9853
TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, 

DN = 200 MM, COMPRIMENTO = 2 M
SINAPI M 1,000 262,74R$        262,7400

         262,7400 

COMP 07          262,7400 

58,07

320,81

FONTE Unidade Coeficiente Preço  Total 

5092 Revestimento filtro pvc geomecânico reforçado dn 200mm ORSE M 1,000 396,87R$        396,8700

         396,8700 

COMP 08          396,8700 

87,71

484,58

FONTE Unidade Coeficiente Preço  Total 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,000 30,58R$          30,5800

13742 Colocação Pré-filtro comum - Unidade Rotativa até 250m ORSE m3 1,000 261,65R$        261,6500

546 Cascalho (piçarra branca) ORSE m3 1,000 71,81R$          71,8100

         364,0400 

COMP 09          364,0400 

80,45

444,49

FONTE Unidade Coeficiente Preço  Total 

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,000 31,31R$          62,6200

88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,000 24,77R$          24,7700

2545 Barra chata de ferro 1"x1/4"  (1,27 kg/m) ORSE m 1,200 12,78R$          15,3400

         102,7300 

COMP 10          102,7300 

22,70

125,43

8.1.2 - SERVIÇO DE REVESTIMENTO EM TUBO DE PVC GEOMECÂNICO NERVURADO RÍGIDO DE 8"

MÃO DE OBRA

MÃO DE OBRA

Total:

TOTAL SIMPLES

BDI=22,10%

PREÇO UNITÁRIO COM BDI

Total:

TOTAL SIMPLES

BDI=22,10%

PREÇO UNITÁRIO COM BDI

8.1.3 - SERVIÇO DE REVESTIMENTO EM FILTRO DE PVC GEOMECÂNICO NERVURADO RÍGIDO DE 8"

BDI=22,10%

PREÇO UNITÁRIO COM BDI

PREÇO UNITÁRIO COM BDI

8.1.5 - CENTRALIZADOR EM BARRA CHATA 1"

MÃO DE OBRA

Total:

TOTAL SIMPLES

8.1.4 - COLOCAÇÃO DE PRÉ-FILTRO E CASCALHO SELECIONADO

MÃO DE OBRA

Total:

TOTAL SIMPLES

BDI=22,10%



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, CONTENÇÕES E MURO NO ENTORNO DO CAMPUS DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI (CAMPUS SAÚDE UFCA) NO MUNICIPIO DE BARBALHA

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIO - PRÓPRIA

FONTE Unidade Coeficiente Preço  Total 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,000 30,96R$          30,9600

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,065 25,22R$          1,6500

5032 Ensaio de vazão com bomba submersa ORSE H 8,000 622,21R$        4.977,6800

      5.010,2900 

COMP 11       5.010,2900 

1.107,27

6.117,56

FONTE Unidade Coeficiente Preço  Total 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,800 30,96R$          272,4500

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,200 25,22R$          55,4800

755

BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 

POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 27,12 HP, 7 ESTAGIOS, 

BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 13,9 M / 90 M3/H 

A 44,0 M / 25,0 M3/H

SINAPI UN 1,000 38.041,77R$   38.041,7700

    38.369,7000 

COMP 12     38.369,7000 

8.479,70

46.849,40

FONTE Unidade Coeficiente Preço  Total 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,000 30,96R$          61,9200

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,000 25,22R$          25,2200

PP26
CHAVE DE PARTIDA SOFT STARTER, TRIFÁSICA, 380V, 45A, MARCA WEG OU 

SIMILAR
PP UN 1,000 2.696,06R$     2.696,0600

      2.783,2000 

COMP 13       2.783,2000 

615,09

3.398,29PREÇO UNITÁRIO COM BDI

Total:

TOTAL SIMPLES

BDI=22,10%

PREÇO UNITÁRIO COM BDI

8.1.8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE DE PARTIDA DA BOMBA SOFT START

TOTAL SIMPLES

BDI=22,10%

PREÇO UNITÁRIO COM BDI

8.1.7 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DE 25 HP, COM VAZÃO ESTIMADA DE 18 M3/H E ALTURA MANOMÉTRICA DE 252,90M

MÃO DE OBRA

MÃO DE OBRA

Total:

TOTAL SIMPLES

BDI=22,10%

8.1.6 - TESTE DE BOMBEAMENTO, DESENVOLVIMENTO E VAZÃO

MÃO DE OBRA

Total:



Obra:

Tipo: Construção

Data: 02/12/2025

Não desonerada

BDI

SIGLA TAXA

AC 4,00%

R 1,27%

S + G 0,80%

DF 1,23%

L 6,16%

I 6,65%

BDI 22,10%

IMPOSTOS ALÍQUOTA INCIDÊNCIA TAXA

ISSQN 5,00% 60,00% 3,00%

PIS 0,65% 100,00% 0,65%

COFINS 3,00% 100,00% 3,00%

INSS 0,00% 100,00% 0,00%

TOTAL 6,65%

Esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo 

relatório do acórdão TCU – 2369/2011 e TCU – 2622/2013, conforme abaixo ilustrado.

Conforme orientações do TCU, publicadas no guia ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE 

PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE OBRAS PÚBLICAS, a CPRB (Contribuição Previdenciária 

Sobre a Receita Bruta) deve ser incluída no cálculo do BDI de orçamentos que consideram a 

desoneração da folha de pagamentos.

O ISS é variável conforme o município. No município do Barbalha é definido em 5% pela Lei nº 

2.318/2017.

PARCELA

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

RISCOS

SEGUROS E GARANTIAS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, 

CONTENÇÕES E MURO NO ENTORNO DO CAMPUS DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO CARIRI (CAMPUS SAÚDE UFCA) NO MUNICIPIO DE BARBALHA

DESPESAS FINANCEIRAS

LUCRO

IMPOSTOS

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS



Obra:

Tipo: Construção

Data: 02/12/2025

Não desonerada

LEIS SOCIAIS APLICADAS

CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA MENSALISTA

A1 INSS 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00%

A Total 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,86% Não incide

B2 Feriados 3,71% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,86% 0,65%

B4 13º Salário 11,07% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,64% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07%

B9 Férias Gozadas 12,98% 9,77%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03%

B Total 49,06% 19,46%

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,54% 4,17%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10%

C3 Férias Indenizadas 1,81% 1,36%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,75% 2,07%

C5 Indenização Adicional 0,47% 0,35%

C Total 10,70% 8,05%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 18,05% 7,16%

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado 

e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,49% 0,37%

D Total 18,55% 7,53%

115,10% 71,84%TOTAL(A+B+C+D)

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, CONTENÇÕES E MURO NO 

ENTORNO DO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI (CAMPUS SAÚDE UFCA) NO 

MUNICIPIO DE BARBALHA



ITEM DESCRIÇÃO VALOR TOTAL MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 TOTAL PARCELA

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100,00%

70.609,85                   70.609,85                   70.609,85                   70.609,85                   70.609,85                   70.609,85                   423.659,12R$            

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100,00%

427.587,75                 427.587,75                 427.587,75                 427.587,75                 427.587,75                 427.587,75                 2.565.526,49R$         

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100,00%

61.768,94                   61.768,94                   61.768,94                   61.768,94                   61.768,94                   61.768,94                   370.613,66R$            

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100,00%

239.257,32                 239.257,32                 239.257,32                 239.257,32                 239.257,32                 239.257,32                 1.435.543,93R$         

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100,00%

40.128,12                   40.128,12                   40.128,12                   40.128,12                   40.128,12                   40.128,12                   240.768,70R$            

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100,00%

142.077,67                 142.077,67                 142.077,67                 142.077,67                 142.077,67                 142.077,67                 852.466,00R$            

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100,00%

162.730,39                 162.730,39                 162.730,39                 162.730,39                 162.730,39                 162.730,39                 976.382,31R$            

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100,00%

36.397,73                   36.397,73                   36.397,73                   36.397,73                   36.397,73                   36.397,73                   218.386,35R$            

7.083.346,56      1.180.557,76              1.180.557,76              1.180.557,76              1.180.557,76              1.180.557,76              1.180.557,76              

7.083.346,56      1.180.557,76              2.361.115,52              3.541.673,28              4.722.231,04              5.902.788,80              7.083.346,56              
7.083.346,56              

06 MURO DE ARRIMO 852.466,00         

07 MUROS E FECHAMENTOS 976.382,31         

TOTAL GERAL

TOTAL ACUMULADO

07 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 218.386,35         

04 OBRAS DE DRENAGEM 1.435.543,93      

05 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 240.768,70         

02 MOVIMENTO DE TERRA 2.565.526,49      

03 SERVIÇOS AUXILIARES 370.613,66         

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, CONTENÇÕES E MURO NO ENTORNO DO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 

(CAMPUS SAÚDE UFCA) NO MUNICIPIO DE BARBALHA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 423.659,12         



 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251726159

INICIAL

1. Responsável Técnico

LUIZ HUMBERTO LEAL

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0600298000

Registro: 10525D CE

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Barbalha CPF/CNPJ: 06.740.278/0001-81

LOTEAMENTO LOTEAMENTO JARDINS DOS IPÊS Nº: S/N

Complemento: Bairro: ALTO DA ALEGRIA

Cidade: BARBALHA UF: CE CEP: 63180000

ART Vinculada: CE20170173410

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 3.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA ANTONIO FRANCISCO SAMPAIO Nº: SN

Complemento: Bairro: LOTEAMENTO JARDINS DOS IPÊS

Cidade: BARBALHA UF: CE CEP: 63180000

Data de Início: 16/09/2025 Previsão de término: 16/09/2026 Coordenadas Geográficas: -7.309194, -39.292408

Código: 63180-000Finalidade: Infraestrutura 

Proprietário: Prefeitura Municipal de Barbalha CPF/CNPJ: 06.740.278/0001-81

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração Quantidade Unidade

80 - Projeto > TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO

1,00 un

80 - Projeto > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA
DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.9 - SISTEMAS DE DRENAGEM

1,00 un

80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE DE TALUDES E
CONTENÇÕES > DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS > #3.4.1.7 - POR MURO DE ARRIMO

1,00 un

80 - Projeto > ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE
CONCRETO

1,00 un

80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE
TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS >
DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS
> DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.9 - SISTEMAS DE DRENAGEM

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > ESTABILIDADE
DE TALUDES E CONTENÇÕES > DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS > #3.4.1.7 - POR MURO DE
ARRIMO

1,00 un

35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 -
DE BLOCOS DE CONCRETO

1,00 un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE PROJETO E ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM,
CONTENÇÕES E MURO NO ENTORNO DO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI (CAMPUS SAÚDE UFCA) NO MUNICIPIO DE
BARBALHA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: y4Y5w
Impresso em: 17/09/2025 às 11:57:16 por: , ip: 177.126.74.5

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br

Tel:  (85) 3453-5800 Fax:  (85) 3453-5804
CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Ceará
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

CREA-CE ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20251726159

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

LUIZ HUMBERTO LEAL
RNP: 0600298000
Data: 17/09/2025 11:57:16

LUIZ HUMBERTO LEAL - CPF: 222.683.753-15

Prefeitura Municipal de Barbalha - CNPJ: 06.740.278/0001-81

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R$ 103,03 Registrada em: 16/09/2025 Valor pago: R$ 103,03 Nosso Número: 8218247198

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: y4Y5w
Impresso em: 17/09/2025 às 11:57:16 por: , ip: 177.126.74.5

www.creace.org.br faleconosco@creace.org.br

Tel:  (85) 3453-5800 Fax:  (85) 3453-5804
CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Ceará
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ANEXO III DO PROJETO BÁSICO 

 DECLARAÇÕES E MODELOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCESSO Nº 23507.005603/2025-69 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 90005/2025 

1 

 

 

USAR PAPEL COM TIMBRE DA EMPRESA 

Anexo III-A 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA 
 
 

PROCESSO Nº 23507.006790/2025-06 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 90002/2026 

 
OBJETO: Obra de engenharia para execução dos serviços de terraplenagem, 

drenagem, contenções, muro de fechamento e perfuração de poço profundo no entorno 

da Unidade Interdisciplinar em Saúde da UFCA (UNISUS) no município de Barbalha. 

 

Declaramos em atendimento ao previsto no Edital da Licitação Concorrência 
Nº 90002/2026, que, por intermédio do(a) Sr(a) 
  , portador(a) 
da  CPF nº e  do  RG  nº 
      devidamente credenciado(a) por 
nossa empresa  , CNPJ nº 
 vistoriou o local de prestação dos 
serviços referentes ao ITEM 01 do Edital da Licitação Concorrência Nº 
90002/2026 e que somos detentores de todas as informações relativas à 
sua execução, estando ciente que não poderemos alegar o 
desconhecimento das condições e do grau de dificuldade existente como 
justificativa para se eximir das obrigações advindas da presente licitação. 

 

 
 

Município/UF, de _ de 2026. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nome e assinatura 
(Representante Legal da Empresa) 



PROCESSO Nº 23507.005603/2025-69 
CONCORRÊNCIA Nº 90005/2025 

1 

   

 

USAR PAPEL COM TIMBRE DA EMPRESA 

ANEXO III-B 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE VISTORIA 
 
 

PROCESSO Nº 23507.006790/2025-06 
CONCORRÊNCIA Nº 90002/2026 

 
OBJETO: Obra de engenharia para execução dos serviços de terraplenagem, 

drenagem, contenções, muro de fechamento e perfuração de poço profundo no entorno 

da Unidade Interdisciplinar em Saúde da UFCA (UNISUS) no município de Barbalha 

 
Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital da Licitação 

Concorrência  Nº 90002/2026, que, através do Sr(a) 
  , portador(a) da CPF(MF) nº 

e do RG nº 
 

    devidamente credenciado(a) por nossa 
empresa   , 
CNPJ nº , não foi realizada 
vistoria no local previamente já que temos pleno conhecimento das condições e 
peculiaridades inerentes a obra destinada como objeto desta licitação, 
assumindo assim total responsabilidade por esse fato e não alegaremos 
posteriormente o desconhecimento de fatos evidentes à época da vistoria para 
solicitar qualquer alteração do valor do contrato que viermos a celebrar, caso a 
nossa empresa seja a vencedora. 

 

 
Município/UF, de _ de 2026. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nome e assinatura 
(Representante Legal da Empresa) 



1  

USAR PAPEL COM TIMBRE DA EMPRESA 

 
PROCESSO Nº 23507.05603/2025-69 
CONCORRÊNCIA Nº 90005/2025 

 
 
 

ANEXO III-C 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS 
PROJETOS 

 

 
PROCESSO Nº 23507.06790/2025-06 

CONCORRÊNCIA Nº 90002/2026 

 
Declaro para os fins de prova junto ao Agente de Licitação da Universidade 

Federal do Cariri, que a empresa    

(Razão Social), inscrita no CNPJ nº   tomou 

conhecimento de todos os detalhes constantes dos projetos de arquitetura e 

complementares da Obra e/ou Serviço destinado a “Obra de engenharia para 

execução dos serviços de terraplenagem, drenagem, contenções, muro de 

fechamento e perfuração de poço profundo no entorno da Unidade 

Interdisciplinar em Saúde da UFCA (UNISUS) no município de Barbalha.” 

 
 
 
 
 
 

Município/UF,   de   de 2026. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome e assinatura 
(Representante Legal da Empresa) 



PROCESSO Nº 23507.005603/2025-69 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90005/2025 

1 

 

 

 

ANEXO III-D DO PROJETO BÁSICO 
 

MODELO DE CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL 
 
 

 

PROCESSO Nº 23507.006790/2025-06 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90002/2026 

 
PROPOSTA COMERCIAL 

 
OBJETO: Obra de engenharia para execução dos serviços de terraplenagem, 

drenagem, contenções, muro de fechamento e perfuração de poço profundo no 

entorno da Unidade Interdisciplinar em Saúde da UFCA (UNISUS) no município de 

Barbalha. 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI UASG: 158719 

 
 

Dados do Proponente 
 
 

Razão Social:    
 

CNPJ:     
 

Endereço:    
 

Bairro:    
 

Cidade/UF:    
 

Fone/Fax: ( ) Fone 2 ( )    
 

e-mail:   
 

Dados Bancários:   Agência Conta   
 

Banco:    

USAR PAPEL COM TIMBRE DA EMPRESA 



PROCESSO Nº 23507.005603/2025-69 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90005/2025 

2 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO 
VALOR DA 

PROPOSTA (R$) 

01 

Obra de engenharia para execução dos serviços de 
terraplenagem, drenagem, contenções, muro de 

fechamento e perfuração de poço profundo no entorno da 
Unidade Interdisciplinar em Saúde da UFCA (UNISUS) 

no município de Barbalha 

 

 

Valor Total da Proposta, em reais, por extenso: 

  . 

Prazo de Validade da Proposta: 90 (noventa) dias. 

 
Prazo de entrega da obra devidamente executada: 6 (seis) meses. 

 
 

Prazo de garantia da obra: (No mínimo 5 anos) 
 
 

Município/UF, de de 2026. 
 
 

OBS: Deverá ser anexado no sistema conjuntamente: Planilha de Orçamento 

Sintético, Planilha de Orçamento Analítico dos Serviços (Composições), 

Cronograma Físico- financeiro, Composição Analítica do BDI e Composição 

Analítica dos Encargos Sociais conforme modelos constantes no Termo de 

Referência anexo I deste EDITAL). 

 
 
 
 

(Nome do declarante) 
 
 

 

(Nº do RG do declarante) 
 
 

 

(Assinatura do declarante) 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 

 
MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO 

 
 

OBJETIVO DO REQUISITO: Formalizar o marco do início da execução da obra/dos serviços. 

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: O Gestor/ Fiscal do Contrato. 

QUANDO PREENCHER: Última etapa do planejamento da fiscalização. 

 
ORDEM DE SERVIÇO 

 
Nº 

 

Referente à execução da (DESCREVER OBJETO), localizado (a) à (DESCREVER 
ENDEREÇO). 

 
1. REFERÊNCIA 
1.1. Processo Licitatório nº 
1.2. (Modalidade) nº 
1.3. Valor Estimado pelo/a (SIGLA do órgão contratante): R$ xxxxxxx (valor por 

extenso). 
1.4. Contrato nº 
1.5. Valor do Contrato: R$ xxxxxxx (valor por extenso). 
1.6. Contratada: 
1.7. Prazo Contratual: XXX dias corridos. 
1.8. Prazo de Execução: XXX dias corridos 
1.9. Data de inicio da execução: 
1.10. Data de conclusão da conclusão: 
1.11. Data Base: 
1.12. Fiscal/Gestor do Contrato: 

 
 
Pela presente Ordem de Serviços, autorizamos a (Descrever Contratada) a iniciar na 
data de de  de 20  os serviços, objeto do contrato acima 
epigrafado, celebrado entre o/a (DESCREVER CONTRATANTE) e a empresa acima. 

 
 
 
 ,  de  de 20 . 

 
 
 

 

(nome da autoridade competente, cargo por extenso) 



PROCESSO Nº 23507.005603/2025-69 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 9 0005/2025  

MODELO DO TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

OBJETIVO DO REQUISITO: Formalizar o recebimento provisório da obra 
 

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: Fiscal/Gestor do Contrato 

QUANDO PREENCHER: No processo Recebimento Provisório. 

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO 
 
Contrato nº 
Objeto: 
Contratado: 
Contratante: 
Licitação: 
Processo Licitatório: 

 
Aos XX dias de xxxxx de 20XX recebemos, em caráter provisório, a obra 
DESCREVER OBJETO, no município de Crato- CE, objeto do contrato XX/20XX, 
firmado entre a SIGLA DO CONTRATANTE e a empresa DESCREVER 
CONTRATADO. 

Após constatar que a obra citada acima qualificada foi executada de acordo com as 
condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos, 
especificações técnicas e demais elementos fornecidos pela contratante, e achando- 
se concluída, expediu-se o presente TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO. 

 
Segue, em anexo, o Relatório da Vistoria para Recebimento Provisório da Obra. 

XXXXXXXXXXXXXXX, XX de XXXXXX de 20XX 

 
Nome do Fiscal/Gestor Do Contrato 

Formação 
Crea/Cau 
Matrícula 

De acordo: 
  / /   

 
 

 

 
Ciente, em: 

Nome do Responsável Técnico da Contratada 
CREA 

 

  / /   
 

 

 

 
Ciente, em: 

Nome do Gestor de Obras 
Gerente 

 

  / /   
 

Diretor de Infraestrutura 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 

 

 
 

MODELO DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 
 
 

OBJETIVO DO REQUISITO: Formalizar o recebimento definitivo da obra 
 

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: Presidente da Comissão de Recebimento Definitivo. 

QUANDO PREENCHER: No processo Recebimento Definitivo. 

 

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 
 
Aos XX dias de xxxxx de 20XX recebemos, em caráter definitivo, a obra DESCREVER 
OBJETO, no município de Barbalha- CE, objeto do contrato XX/20XX, firmado entre a 
SIGLA DO CONTRATANTE e a empresa DESCREVER CONTRATADO. 

Após constatar que a obra citada acima qualificada foi executada de acordo com as 
condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos, 
especificações técnicas e demais elementos fornecidos pela contratante, e achando- 
se concluída, expediu-se o presente TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, 
cessando nesta data, a responsabilidade direta da firma sobre a obra, exceto quanto 
ao disposto no art. 618 do Código Civil Brasileiro. 

Segue, em anexo, o Relatório da Vistoria para Recebimento Definitivo da Obra. 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXX, XX de XXXXXX de 20XX 

 
 
 
 

Presidente da Comissão Membro da Comissão 

Formação  Formação 

CREA/CAU CREA/CAU 

Matrícula Matrícula 
 
 
 

Membro da Comissão Membro da Comissão 

Formação  Formação 

CREA/CAU CREA/CAU 

Matrícula Matrícula 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 

 

 
 
 
 

 
De acordo: 
  / /   

 

Nome do Responsável Técnico da Contratada 
CREA 

 

Ciente, em: 
 

  / /   
 

Nome do Gestor 

Ciente, em: 
 

  / /   
 

Diretor 



 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA 
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1  –  APRESENTAÇÃO  



 

4  

 

 
1- APRESENTAÇÃO 

 

 
O presente documento refere-se ao Volume 1 – Projetos Executivos, referente aos Estudos e Projetos de ariahEngen  Necessários as rasbO  

de oãexecuç  de Terraplenagem, Drenagem, Contenções e Muro no Entorno do  Campus da niversidadeU  Federal do Cariri (Campus deúaS  

fcaU ) do Município de ahalbBar -CE.

 

 

 

O

 

Projeto

 

Executivo

 

é

 

apresentado

 

em

 

02

 

(duas)

 

vias

 

e

 

composto

 

dos

 

seguintes

 

volumes:

 
 

 

• Volume 1 – Projeto de Execução (tamanho A-3); 

• Volume 1A – Notas de Serviço e Cálculo de Volumes (tamanho A-4); 
 
 

 
Atenciosamente, 
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2 – PLANTA DE SITUAÇÃO 
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1- APRESENTAÇÃO 

 

 
O etneserp  otnemucod  erefer - es  ao emuloV  1A – satoN  ed oçivreS , etnerefer  soa sodutsE  e sotejorP  ed airahnegnE  soirásseceN  sa sarbO  

ed  oãçucexe  ed  meganelparreT  da edadisrevinU  laredeF  do iriraC  ( supmaC  edúaS  acfU ) od  oipícinuM  ed  ahlabraB - EC . 

 

 
O Projeto Executivo é apresentado em 02 (duas) vias e composto dos seguintes volumes: 

 

 

• Volume 1 – Projeto de Execução (tamanho A-3); 

• Volume 1A – Notas de Serviço e Cálculo de Volumes (tamanho A-4); 
 
 

 
Atenciosamente, 
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COORDENADAS UTM – SIRGAS 2000 

LOCAL: BLOCO DE AULAS 

 
Ponto Descrição X Y Cota 

          
0  468783,381 9190873,352 429,000 

0-1 BE 468737,297 9190837,457 429,771 

0-2 BD 468831,664 9190910,960 433,952 

     

1  468771,091 9190889,130 429,000 

1-1 BE 468725,198 9190853,384 428,819 

1-2 BD 468819,004 9190926,449 433,247 

     

2  468758,801 9190904,909 429,000 

2-1 BE 468712,185 9190868,599 428,207 

2-2 BD 468806,363 9190941,955 432,580 

     

3  468746,512 9190920,687 429,000 

3-1 BE 468699,110 9190883,766 427,544 

3-2 BD 468793,751 9190957,482 431,968 

     

4  468734,222 9190936,466 429,000 

4-1 BE 468686,265 9190899,113 427,075 

4-2 BD 468781,129 9190973,002 431,336 

     

5  468721,932 9190952,244 429,000 

5-1 BE 468672,998 9190914,130 426,249 

5-2 BD 468768,622 9190988,611 430,924 

     

6  468709,642 9190968,023 429,000 

6-1 BE 468660,530 9190929,770 426,099 

6-2 BD 468756,131 9191004,233 430,541 

     

7  468697,352 9190983,801 429,000 

7-1 BE 468649,649 9190946,645 427,289 

7-2 BD 468744,045 9191020,170 430,929 

     

8  468685,062 9190999,580 429,000 

8-1 BE 468638,618 9190963,404 428,353 

8-2 BD 468731,472 9191035,728 430,390 

     

8+ 19.407  468673,137 9191014,890 429,000 

8+ 19.407-1 BE 468625,457 9190977,752 427,309 

8+ 19.407-2 BD 468719,443 9191050,958 430,193 
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COORDENADAS UTM – SIRGAS 2000 

LOCAL: BLOCO ADMINISTRAÇÃO 

 
Ponto Descrição X Y Cota 

          
0  468683,444 9191043,167 428,300 

0-1 BE 468657,066 9191022,746 427,861 

0-2 BD 468710,419 9191064,050 430,421 

     

1  468671,201 9191058,982 428,300 

1-1 BE 468644,362 9191038,205 427,473 

1-2 BD 468698,302 9191079,962 430,659 

     

2  468658,958 9191074,797 428,300 

2-1 BE 468632,912 9191054,634 428,657 

2-2 BD 468686,084 9191095,796 430,707 

     

3  468646,715 9191090,611 428,300 

3-1 BE 468619,836 9191069,803 430,237 

3-2 BD 468673,683 9191111,489 430,407 

     

4  468634,472 9191106,426 428,300 

4-1 BE 468608,259 9191086,134 428,973 

4-2 BD 468661,275 9191127,176 430,095 

     

4+9.305  468628,775 9191113,784 428,300 

4+9.305-1 BE 468602,826 9191093,695 428,476 

4+9.305-2 BD 468655,492 9191134,467 429,930 
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 COORDENADAS UTM – SIRGAS 2000 

LOCAL: BLOCO UBS/ESCOLA 

 
Ponto Descrição X Y Cota 

          
0  468633,595 9191137,847 428,300 

0-1 BE 468621,816 9191128,656 429,411 

0-2 BD 468645,369 9191147,033 429,400 

     

1  468621,292 9191153,615 428,300 

1-1 BE 468610,036 9191144,833 428,415 

1-2 BD 468632,709 9191162,523 428,720 

     

1+13.031  468613,276 9191163,889 428,300 

1+13.031-1 BE 468601,469 9191154,677 427,783 

1+13.031-2 BD 468624,554 9191172,689 428,458 
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COORDENADAS UTM – SIRGAS 2000 

LOCAL: BLOCO AUDITÓRIO 

 
Ponto Descrição X Y Cota 

          
0  468583,665 9191099,195 427,300 

0-1 BE 468553,926 9191075,901 428,538 

0-2 BD 468613,333 9191122,432 428,402 

     

1  468571,333 9191114,940 427,300 

1-1 BE 468541,953 9191091,928 427,054 

1-2 BD 468600,800 9191138,021 428,021 

     

1+13.008  468563,312 9191125,180 427,300 

1+13.008-1 BE 468533,011 9191101,447 426,274 

1+13.008-2 BD 468592,576 9191148,102 427,634 
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COORDENADAS UTM – SIRGAS 2000 

LOCAL: BLOCO JARDIM 

 
Ponto Descrição X Y Cota 

          
0  468625,735 9190998,380 427,300 

0-1 BE 468605,462 9190982,773 425,910 

0-2 BD 468644,378 9191012,732 427,282 

     

1  468613,534 9191014,228 427,300 

1-1 BE 468592,091 9190997,720 424,926 

1-2 BD 468632,804 9191029,062 426,754 

     

2  468601,334 9191030,075 427,300 

2-1 BE 468579,840 9191013,528 424,883 

2-2 BD 468620,245 9191044,634 427,849 

     

3  468589,134 9191045,923 427,300 

3-1 BE 468569,470 9191030,786 426,423 

3-2 BD 468609,512 9191061,611 430,625 

     

4  468576,934 9191061,771 427,300 

4-1 BE 468557,522 9191046,827 428,797 

4-2 BD 468596,928 9191077,163 429,899 

     

4+9.490  468571,145 9191069,291 427,300 

4+9.490-1 BE 468551,419 9191054,106 429,391 

4+9.490-2 BD 468590,733 9191084,371 429,130 
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COORDENADAS UTM – SIRGAS 2000 

LOCAL: BLOCO RESIDÊNCIAS 

 
Ponto Descrição X Y Cota 

          
0  468484,497 9191192,432 426,300 

0-1 BE 468454,134 9191169,165 421,965 

0-2 BD 468510,310 9191212,213 425,786 

     

1  468472,332 9191208,307 426,300 

1-1 BE 468441,705 9191184,838 421,743 

1-2 BD 468499,262 9191228,944 424,848 

     

2  468460,167 9191224,182 426,300 

2-1 BE 468429,346 9191200,564 421,580 

2-2 BD 468488,536 9191245,922 423,639 

     

2+2.745  468458,497 9191226,361 426,300 

2+2.745-1 BE 468427,583 9191202,671 421,502 

2+2.745-2 BD 468487,048 9191248,240 423,487 
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 COORDENADAS UTM –  SIRGAS 2000  

LOCAL:  BLOCO VILA OLIMPICA TRECHO 1 

 
Ponto Descrição X Y Cota 

          
0  468552,396 9191134,405 426,300 

0-1 BE 468521,777 9191110,561 425,428 

0-2 BD 468582,389 9191157,763 427,074 

     

0+15.934  468542,605 9191146,977 426,300 

0+15.934-1 BE 468511,125 9191122,461 424,598 

0+15.934-2 BD 468511,126 9191122,462 424,701 

0+15.934-3 BD 468572,214 9191170,035 426,341 

 

LOCAL:
 

BLOCO VILA OLIMPICA TRECHO 2
 

 

Ponto Descrição X Y Cota 

          
0  468532,702 9191139,342 426,300 

0-1 BE 468510,461 9191121,775 424,606 

0-2 BD 468553,786 9191155,997 425,588 

     

1  468520,304 9191155,037 426,300 

1-1 BE 468497,003 9191136,631 423,704 

1-2 BD 468541,851 9191172,056 425,195 

     

2  468507,907 9191170,731 426,300 

2-1 BE 468484,366 9191152,135 423,070 

2-2 BD 468484,369 9191152,138 423,503 

2-3 BD 468529,194 9191187,545 425,416 

     

3  468495,510 9191186,425 426,300 

3-1 BE 468471,969 9191167,830 422,735 

3-2 BD 468471,975 9191167,835 423,505 

3-3 BD 468516,097 9191202,687 426,011 

     

3+11.534  468488,361 9191195,476 426,300 

3+11.534-1 BE 468464,820 9191176,880 422,620 

3+11.534-2 BD 468464,827 9191176,886 423,506 

3+11.534-3 BD 468509,178 9191211,919 425,815 

 

 

 
 

 

 
 



 

13  

 COORDENADAS UTM – SIRGAS 2000 

LOCAL: VIA LOCAL 1 

 
Ponto Descrição X Y Cota 

          
0  468549,576 9191070,300 426,300 

0-1 BE 468544,903 9191066,536 426,180 

0-2 BD 468554,248 9191074,065 426,180 

     

1  468537,027 9191085,874 426,150 

1-1 BE 468532,355 9191082,109 426,030 

1-2 BD 468541,699 9191089,638 426,030 

     

2  468524,479 9191101,448 426,000 

2-1 BE 468519,807 9191097,683 425,880 

2-2 BD 468529,151 9191105,212 425,880 

     

3  468511,930 9191117,021 425,900 

3-1 BE 468508,816 9191114,512 425,820 

3-2 BD 468515,045 9191119,531 425,820 

     

4  468499,382 9191132,595 425,800 

4-1 BE 468496,267 9191130,085 425,720 

4-2 BD 468502,497 9191135,105 425,720 

     

5  468486,834 9191148,168 425,700 

5-1 BE 468483,719 9191145,659 425,620 

5-2 BD 468489,948 9191150,678 425,620 

     

6  468474,285 9191163,742 425,600 

6-1 BE 468471,170 9191161,232 425,520 

6-2 BD 468477,400 9191166,252 425,520 

     

6+16.218  468464,110 9191176,371 425,500 

6+16.218-1 BE 468460,995 9191173,861 425,420 

6+16.218-2 BD 468467,224 9191178,880 425,420 
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COORDENADAS UTM – SIRGAS 2000 

LOCAL: VIA LOCAL 2 

 
Ponto Descrição X Y Cota 

          
0  468620,701 9190977,000 427,000 

0-1 BE 468623,851 9190979,466 426,920 

0-2 BD 468617,551 9190974,535 426,920 

     

1  468633,027 9190961,250 427,100 

1-1 BE 468636,177 9190963,716 427,020 

1-2 BD 468629,877 9190958,785 427,020 

     

2  468645,353 9190945,500 427,200 

2-1 BE 468648,503 9190947,965 427,120 

2-2 BD 468642,203 9190943,035 427,120 

     

3  468657,680 9190929,750 427,350 

3-1 BE 468660,830 9190932,215 427,270 

3-2 BD 468654,530 9190927,285 427,270 

     

4  468670,006 9190914,000 427,450 

4-1 BE 468673,156 9190916,465 427,370 

4-2 BD 468666,856 9190911,535 427,370 

     

5  468682,332 9190898,250 427,550 

5-1 BE 468685,482 9190900,715 427,470 

5-2 BD 468679,182 9190895,785 427,470 

     

6  468694,658 9190882,500 427,700 

6-1 BE 468697,808 9190884,965 427,620 

6-2 BD 468691,508 9190880,035 427,620 

     

7  468706,984 9190866,750 427,800 

7-1 BE 468710,134 9190869,215 427,720 

7-2 BD 468703,834 9190864,285 427,720 

     

8  468719,311 9190851,000 427,900 

8-1 BE 468722,461 9190853,465 427,820 

8-2 BD 468716,160 9190848,534 427,820 

     

9  468731,637 9190835,250 428,000 

9-1 BE 468734,787 9190837,715 427,920 

9-2 BD 468728,487 9190832,784 427,920 

     

9+12.392  468739,274 9190825,491 428,100 

9+12.392-1 BE 468742,424 9190827,956 428,020 

9+12.392-2 BD 468736,124 9190823,026 428,020 
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COORDENADAS UTM – SIRGAS 2000 

LOCAL: VIA LOCAL 3 

 
Ponto Descrição X Y Cota 

          
0  468740,085 9190831,517 428,100 

0-1 BE 468737,619 9190834,667 428,020 

0-2 BD 468742,550 9190828,367 428,020 

     

1  468755,834 9190843,844 428,200 

1-1 BE 468753,369 9190846,994 428,120 

1-2 BD 468758,300 9190840,694 428,120 

     

2  468771,584 9190856,171 428,300 

2-1 BE 468769,118 9190859,321 428,220 

2-2 BD 468774,049 9190853,021 428,220 

     

3  468787,333 9190868,498 428,450 

3-1 BE 468784,868 9190871,648 428,370 

3-2 BD 468789,799 9190865,348 428,370 

     

4  468803,083 9190880,825 428,580 

4-1 BE 468800,617 9190883,975 428,500 

4-2 BD 468805,548 9190877,675 428,500 

     

5  468818,832 9190893,152 428,650 

5-1 BE 468816,367 9190896,302 428,570 

5-2 BD 468821,298 9190890,002 428,570 

     

5+19.931  468834,527 9190905,437 428,700 

5+19.931-1 BE 468832,062 9190908,587 428,620 

5+19.931-2 BD 468836,993 9190902,287 428,620 
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 COORDENADAS UTM – SIRGAS 2000 

LOCAL: VIA LOCAL 4 

 
Ponto Descrição X Y Cota 

          
0  468596,040 9191152,920 426,900 

0-1 BE 468599,184 9191155,393 426,980 

0-2 BD 468592,895 9191150,448 426,820 

     

1  468608,401 9191137,198 427,150 

1-1 BE 468611,546 9191139,670 427,230 

1-2 BD 468605,257 9191134,726 427,070 

     

1+16.927  468618,864 9191123,892 427,400 

1+16.927-1 BE 468622,008 9191126,364 427,480 

1+16.927-2 BD 468615,719 9191121,419 427,320 
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 COORDENADAS UTM – SIRGAS 2000 

LOCAL: AVENIDA TIPO A1 

 
Ponto Descrição X Y Cota 

          
0  468547,063 9191060,747 426,300 

0-1 BE 468543,405 9191065,503 426,180 

0-2 BD 468550,720 9191055,991 426,180 

     

1  468562,917 9191072,939 426,450 

1-1 BE 468559,260 9191077,695 426,330 

1-2 BD 468566,575 9191068,182 426,330 

     

2  468578,771 9191085,131 426,600 

2-1 BE 468575,114 9191089,887 426,480 

2-2 BD 468582,429 9191080,374 426,480 

     

3  468594,626 9191097,322 426,800 

3-1 BE 468590,968 9191102,079 426,680 

3-2 BD 468598,283 9191092,566 426,680 

     

4  468610,480 9191109,514 427,080 

4-1 BE 468606,823 9191114,271 426,960 

4-2 BD 468614,138 9191104,758 426,960 

     

5  468626,334 9191121,706 427,450 

5-1 BE 468622,677 9191126,462 427,330 

5-2 BD 468629,992 9191116,950 427,330 

     

6  468642,189 9191133,898 427,890 

6-1 BE 468638,531 9191138,654 427,770 

6-2 BD 468645,846 9191129,142 427,770 

     

6+11.807  468651,549 9191141,096 428,250 

6+11.807-1 BE 468647,891 9191145,852 428,130 

6+11.807-2 BD 468655,206 9191136,339 428,130 
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COORDENADAS UTM – SIRGAS 2000 

LOCAL: AVENIDA TIPO A2 

 
Ponto Descrição X Y Cota 

          
0  468612,062 9190977,699 427,000 

0-1 BE 468608,405 9190982,455 426,880 

0-2 BD 468615,720 9190972,942 426,880 

     

1  468627,917 9190989,890 427,100 

1-1 BE 468624,259 9190994,647 426,980 

1-2 BD 468631,574 9190985,134 426,980 

     

2  468643,771 9191002,082 427,200 

2-1 BE 468640,113 9191006,839 427,080 

2-2 BD 468647,428 9190997,326 427,080 

     

3  468659,625 9191014,274 427,300 

3-1 BE 468655,968 9191019,030 427,180 

3-2 BD 468663,283 9191009,518 427,180 

     

4  468675,480 9191026,466 427,400 

4-1 BE 468671,822 9191031,222 427,280 

4-2 BD 468679,137 9191021,710 427,280 

     

5  468691,334 9191038,658 427,500 

5-1 BE 468687,676 9191043,414 427,380 

5-2 BD 468694,991 9191033,901 427,380 

     

6  468707,188 9191050,850 427,650 

6-1 BE 468703,531 9191055,606 427,530 

6-2 BD 468710,846 9191046,093 427,530 

     

6+11.291  468716,139 9191057,733 427,700 

6+11.291-1 BE 468712,481 9191062,489 427,580 

6+11.291-2 BD 468719,797 9191052,976 427,580 
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COORDENADAS UTM – SIRGAS 2000 

LOCAL: AVENIDA TIPO A3 

 
Ponto Descrição X Y Cota 

          
0  468595,304 9191090,479 426,800 

0-1 BE 468600,064 9191094,132 426,920 

0-2 BD 468590,545 9191086,826 426,680 

     

1  468607,481 9191074,613 426,910 

1-1 BE 468612,241 9191078,266 427,030 

1-2 BD 468602,721 9191070,960 426,790 

     

2  468619,658 9191058,747 427,000 

2-1 BE 468624,418 9191062,401 427,120 

2-2 BD 468614,898 9191055,094 426,880 

     

3  468631,835 9191042,882 427,100 

3-1 BE 468636,595 9191046,535 427,220 

3-2 BD 468627,075 9191039,229 426,980 

     

4  468644,012 9191027,016 427,200 

4-1 BE 468648,772 9191030,669 427,320 

4-2 BD 468639,252 9191023,363 427,080 

     

4+13.342  468652,135 9191016,432 427,300 

4+13.342-1 BE 468656,895 9191020,085 427,420 

4+13.342-2 BD 468647,375 9191012,779 427,180 
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 COORDENADAS UTM – SIRGAS 2000 

LOCAL: AVENIDA TIPO B 

 
Ponto Descrição X Y Cota 

          
0  468528,251 9191106,977 426,000 

0-1 BE 468525,195 9191110,935 425,900 

0-2 BD 468531,306 9191103,019 425,900 

     

1  468544,082 9191119,199 426,100 

1-1 BE 468541,026 9191123,156 426,000 

1-2 BD 468547,137 9191115,241 426,000 

     

2  468559,913 9191131,420 426,200 

2-1 BE 468556,858 9191135,378 426,100 

2-2 BD 468562,969 9191127,463 426,100 

     

3  468575,744 9191143,642 426,450 

3-1 BE 468572,689 9191147,600 426,350 

3-2 BD 468578,800 9191139,684 426,350 

     

4  468591,576 9191155,864 426,680 

4-1 BE 468588,520 9191159,822 426,580 

4-2 BD 468594,631 9191151,906 426,580 

     

5  468607,407 9191168,086 427,000 

5-1 BE 468604,352 9191172,043 426,900 

5-2 BD 468610,462 9191164,128 426,900 

     

5+18.416  468621,984 9191179,339 428,500 

5+18.416-1 BE 468618,929 9191183,297 428,400 

5+18.416-2 BD 468625,040 9191175,381 428,400 
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COORDENADAS UTM – SIRGAS 2000 

LOCAL: VIA DE SERVIÇO 

 
Ponto Descrição X Y Cota 

          
0  468621,860 9191185,242 428,500 

0-1 BE 468624,234 9191187,075 428,560 

0-2 BD 468619,485 9191183,408 428,440 

     

1  468634,082 9191169,411 428,380 

1-1 BE 468636,457 9191171,244 428,440 

1-2 BD 468631,707 9191167,577 428,320 

     

2  468646,304 9191153,580 428,300 

2-1 BE 468648,679 9191155,413 428,360 

2-2 BD 468643,930 9191151,747 428,240 

     

3  468658,527 9191137,749 428,230 

3-1 BE 468660,901 9191139,582 428,290 

3-2 BD 468656,152 9191135,916 428,170 

     

4  468670,749 9191121,918 428,140 

4-1 BE 468673,124 9191123,752 428,200 

4-2 BD 468668,374 9191120,085 428,080 

     

5  468682,971 9191106,087 428,000 

5-1 BE 468685,346 9191107,921 428,060 

5-2 BD 468680,597 9191104,254 427,940 

     

6  468695,194 9191090,257 427,900 

6-1 BE 468697,568 9191092,090 427,960 

6-2 BD 468692,819 9191088,423 427,840 

     

7  468707,416 9191074,426 427,800 

7-1 BE 468709,790 9191076,259 427,860 

7-2 BD 468705,041 9191072,592 427,740 

     

8  468719,638 9191058,595 427,700 

8-1 BE 468722,013 9191060,428 427,760 

8-2 BD 468717,263 9191056,762 427,640 

     

9  468731,860 9191042,764 427,800 

9-1 BE 468734,235 9191044,597 427,860 

9-2 BD 468729,486 9191040,931 427,740 

     

10  468744,083 9191026,933 427,920 
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10-1 BE 468746,457 9191028,767 427,980 

10-2 BD 468741,708 9191025,100 427,860 

     

11  468756,305 9191011,102 428,000 

11-1  468758,680 9191012,936 428,060 

11-2  468753,930 9191009,269 427,940 

     

12  468768,527 9190995,272 428,100 

12-1  468770,902 9190997,105 428,160 

12-2  468766,153 9190993,438 428,040 

     

13  468780,750 9190979,441 428,200 

13-1  468783,124 9190981,274 428,260 

13-2  468778,375 9190977,607 428,140 

     

14  468792,972 9190963,610 428,300 

14-1  468795,346 9190965,443 428,360 

14-2  468790,597 9190961,776 428,240 

     

15  468805,194 9190947,779 428,400 

15-1  468807,569 9190949,612 428,460 

15-2  468802,819 9190945,946 428,340 

     

16  468817,416 9190931,948 428,500 

16-1  468819,791 9190933,781 428,560 

16-2  468815,042 9190930,115 428,440 

     

17  468829,639 9190916,117 428,600 

17-1  468832,013 9190917,951 428,660 

17-2  468827,264 9190914,284 428,540 

     

17+15.684  468839,223 9190903,703 428,700 

17+15.684-1  468841,598 9190905,536 428,760 

17+15.684-2  468836,849 9190901,869 428,640 
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3 – NOTAS DE SERVIÇO 
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NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM BLOCO DE AULAS 

 

  Offset  Inic 
Talude 

 Bordo    Eixo   Bordo  Inicio 
Talude 

 Offset   

Est Dist Cota Alt Dist Cota Dist Cota % Terr Proj Verm Dist Cota % Dist Cota Dist Cota Alt 

0 58,414 429,771  57,900 429,000    431,382 429,000 2,382    57,900 429,000 61,201 433,952  

1 58,172 428,819  57,900 429,000    431,134 429,000 2,134    57,900 429,000 60,731 433,247  

2 59,089 428,207  57,900 429,000    430,514 429,000 1,514    57,900 429,000 60,287 432,580  

3 60,084 427,544  57,900 429,000    429,678 429,000 0,678    57,900 429,000 59,879 431,968  

4 60,787 427,075  57,900 429,000    429,221 429,000 0,221    57,900 429,000 59,457 431,336  

5 62,027 426,249  57,900 429,000    428,788 429,000 -0,212    57,900 429,000 59,182 430,924  

6 62,252 426,099  57,900 429,000    429,153 429,000 0,153    57,900 429,000 58,927 430,541  

7 60,466 427,289  57,900 429,000    429,955 429,000 0,955    57,900 429,000 59,186 430,929  

8 58,870 428,353  57,900 429,000    429,653 429,000 0,653    57,900 429,000 58,826 430,390  

8+19.407 60,437 427,309  57,900 429,000    428,598 429,000 -0,402    57,900 429,000 58,696 430,193  
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NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM BLOCO ADMINISTRAÇÃO 
 

 

  Offset  Inic 
Talude 

 Bordo    Eixo   Bordo  Inicio 
Talude 

 Offset   

Est Dist Cota Alt Dist Cota Dist Cota % Terr Proj Verm Dist Cota % Dist Cota Dist Cota Alt 

0 33,359 427,861  32,700 428,300    428,783 428,300 0,483    32,700 428,300 34,114 430,421  

1 33,941 427,473  32,700 428,300    428,841 428,300 0,541    32,700 428,300 34,273 430,659  

2 32,938 428,657  32,700 428,300    429,073 428,300 0,773    32,700 428,300 34,305 430,707  

3 33,991 430,237  32,700 428,300    429,282 428,300 0,982    32,700 428,300 34,105 430,407  

4 33,149 428,973  32,700 428,300    429,052 428,300 0,752    32,700 428,300 33,896 430,095  

4+9.305 32,817 428,476  32,700 428,300    429,009 428,300 0,709    32,700 428,300 33,787 429,930  
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NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM BLOCO UBS/ESCOLA 
 

  
  Offset  Inic 

Talude 
 Bordo    Eixo   Bordo  Início 

Talude 
 Offset   

Est Dist Cota Alt Dist Cota Dist Cota % Terr Proj Verm Dist Cota % Dist Cota Dist Cota Alt 
0 14,940 429,411  14,200 428,300    429,822 428,300 1,522    14,200 428,300 14,933 429,400  

1 14,277 428,415  14,200 428,300    428,493 428,300 0,193    14,200 428,300 14,480 428,720  

1+13.031 14,975 427,783  14,200 428,300    427,966 428,300 -0,334    14,200 428,300 14,305 428,458  
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NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM BLOCO AUDITÓRIO 
 

 
  Offset  Inic 

Talude 
 Bordo    Eixo   Bordo  Início 

Talude 
 Offset   

Est Dist Cota Alt Dist Cota Dist Cota % Terr Proj Verm Dist Cota % Dist Cota Dist Cota Alt 
0 37,776 428,538  36,950 427,300    427,854 427,300 0,554    36,950 427,300 37,685 428,402  

1 37,319 427,054  36,950 427,300    426,703 427,300 -0,597    36,950 427,300 37,431 428,021  

1+13.008 38,489 426,274  36,950 427,300    426,184 427,300 -1,116    36,950 427,300 37,173 427,634  
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NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM BLOCO JARDIM 
 

 
  Offset  Inic 

Talude 
 Bordo    Eixo   Bordo  Início 

Talude 
 Offset   

Est Dist Cota Alt Dist Cota Dist Cota % Terr Proj Verm Dist Cota % Dist Cota Dist Cota Alt 
0 25,585 425,910  23,500 427,300    426,415 427,300 -0,885    23,500 427,300 23,527 427,282  

1 27,062 424,926  23,500 427,300    425,786 427,300 -1,514    23,500 427,300 24,319 426,754  

2 27,126 424,883  23,500 427,300    426,400 427,300 -0,900    23,500 427,300 23,866 427,849  

3 24,816 426,423  23,500 427,300    428,887 427,300 1,587    23,500 427,300 25,717 430,625  

4 24,498 428,797  23,500 427,300    430,293 427,300 2,993    23,500 427,300 25,232 429,899  

4+9.490 24,894 429,391  23,500 427,300    429,667 427,300 2,367    23,500 427,300 24,720 429,130  
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NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM BLOCO RESIDÊNCIAS 
 

 
  Offset  Inic 

Talude 
 Bordo    Eixo   Bordo  Início 

Talude 
 Offset   

Est Dist Cota Alt Dist Cota Dist Cota % Terr Proj Verm Dist Cota % Dist Cota Dist Cota Alt 
0 38,253 421,965  31,750 426,300    424,555 426,300 -1,745    31,750 426,300 32,521 425,786  

1 38,585 421,743  31,750 426,300    425,260 426,300 -1,040    31,750 426,300 33,928 424,848  

2 38,829 421,580  31,750 426,300    424,309 426,300 -1,991    31,750 426,300 35,742 423,639  

2+2.745 38,947 421,502  31,750 426,300    424,027 426,300 -2,273    31,750 426,300 35,970 423,487  
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NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM BLOCO VILA OLIMPICA

                                             TRECHO 1

 
 

 
  Offset  Inic 

Talude 
 Bordo    Eixo   Bordo  Inicio 

Talude 
 Offset   

Est Dist Cota Alt Dist Cota Dist Cota % Terr Proj Verm Dist Cota % Dist Cota Dist Cota Alt 
0 38,808 425,428  37,500 426,300    425,795 426,300 -0,505    37,500 426,300 38,016 427,074  

0+15.934 39,899 424,701  37,500 426,300    425,202 426,300 -1,098    37,500 426,300 37,528 426,341  
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NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM BLOCO VILA OLIMPICA 
                                           TRECHO 2

 
 

 
  Offset  Inic 

Talude 
 Bordo    Eixo   Bordo  Inicio 

Talude 
 Offset   

Est Dist Cota Alt Dist Cota Dist Cota % Terr Proj Verm Dist Cota % Dist Cota Dist Cota Alt 
0 28,341 424,606  25,800 426,300    424,886 426,300 -1,414    25,800 426,300 26,868 425,588  

1 29,694 423,704  25,800 426,300    424,298 426,300 -2,002    25,800 426,300 27,458 425,195  

2 29,996 423,503  25,800 426,300    424,058 426,300 -2,242    25,800 426,300 27,126 425,416  

3 29,992 423,505  25,800 426,300    424,372 426,300 -1,928    25,800 426,300 26,234 426,011  

3+11.534 29,991 423,506  25,800 426,300    424,993 426,300 -1,307    25,800 426,300 26,527 425,815  
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NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM VIA LOCAL 1 
 

 
  

  Offset  Inic 

Talude 

 Bordo    Eixo   Bordo  Inicio 

Talude 

 Offset   

Est Dist Cota Alt Dist Cota Dist Cota % Terr Proj Verm Dist Cota % Dist Cota Dist Cota Alt 

0 9,731 428,787 2,607 8,000 426,190 6,000 426,180 -2,0 428,636 426,300 2,336 6,000 426,180 -2,0 8,000 426,190 9,633 428,640 2,460 

1 9,118 427,717 1,687 8,000 426,040 6,000 426,030 -2,0 427,297 426,150 1,147 6,000 426,030 -2,0 8,000 426,040 8,840 427,300 1,270 

2 8,336 426,394 0,514 8,000 425,890 6,000 425,880 -2,0 426,123 426,000 0,123 6,000 425,880 -2,0 8,000 425,890 8,024 425,925 0,045 

3 7,353 424,928 -0,892 6,000 425,830 4,000 425,820 -2,0 424,813 425,900 -1,087 4,000 425,820 -2,0 6,000 425,830 6,313 426,300 0,480 

4 8,835 423,840 -1,880 6,000 425,730 4,000 425,720 -2,0 423,910 425,800 -1,890 4,000 425,720 -2,0 6,000 425,730 6,380 426,300 0,580 

5 9,900 423,030 -2,590 6,000 425,630 4,000 425,620 -2,0 423,518 425,700 -2,182 4,000 425,620 -2,0 6,000 425,630 6,447 426,300 0,680 

6 9,895 422,933 -2,587 6,000 425,530 4,000 425,520 -2,0 422,753 425,600 -2,847 4,000 425,520 -2,0 6,000 425,530 6,513 426,300 0,780 

6+16.218 6,369 425,984 0,564 6,000 425,430 4,000 425,420 -2,0 426,136 425,500 0,636 4,000 425,420 -2,0 6,000 425,430 6,580 426,300 0,880 

                    

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

33  

NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM VIA LOCAL 2 
 

 
  Offset  Inic 

Talude 
 Bordo    Eixo   Bordo  Inicio 

Talude 
 Offset   

Est Dist Cota Alt Dist Cota Dist Cota % Terr Proj Verm Dist Cota % Dist Cota Dist Cota Alt 
0 6,470 427,635 0,715 6,000 426,930 4,000 426,920 -2,0 427,016 427,000 0,016 4,000 426,920 -2,0 6,000 426,930 6,072 427,038 0,118 

1 7,313 429,000 1,980 6,000 427,030 4,000 427,020 -2,0 428,465 427,100 1,365 4,000 427,020 -2,0 6,000 427,030 6,857 428,316 1,296 

2 7,247 429,000 1,880 6,000 427,130 4,000 427,120 -2,0 427,295 427,200 0,095 4,000 427,120 -2,0 6,000 427,130 6,101 427,063 -0,057 

3 7,147 429,000 1,730 6,000 427,280 4,000 427,270 -2,0 426,092 427,350 -1,258 4,000 427,270 -2,0 6,000 427,280 8,219 425,801 -1,469 

4 7,080 429,000 1,630 6,000 427,380 4,000 427,370 -2,0 426,077 427,450 -1,373 4,000 427,370 -2,0 6,000 427,380 8,429 425,761 -1,609 

5 7,013 429,000 1,530 6,000 427,480 4,000 427,470 -2,0 426,835 427,550 -0,715 4,000 427,470 -2,0 6,000 427,480 7,420 426,534 -0,936 

6 6,913 429,000 1,380 6,000 427,630 4,000 427,620 -2,0 427,419 427,700 -0,281 4,000 427,620 -2,0 6,000 427,630 6,608 427,225 -0,395 

7 6,847 429,000 1,280 6,000 427,730 4,000 427,720 -2,0 428,021 427,800 0,221 4,000 427,720 -2,0 6,000 427,730 6,077 427,845 0,125 

8 6,780 429,000 1,180 6,000 427,830 4,000 427,820 -2,0 428,572 427,900 0,672 4,000 427,820 -2,0 6,000 427,830 6,460 428,521 0,701 

9 6,713 429,000 1,080 6,000 427,930 4,000 427,920 -2,0 429,677 428,000 1,677 4,000 427,920 -2,0 6,000 427,930 7,190 429,715 1,795 

9+12.392 7,620 430,460 2,440 6,000 428,030 4,000 428,020 -2,0 430,554 428,100 2,454 4,000 428,020 -2,0 6,000 428,030 7,725 430,618 2,598 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

34  

NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM VIA LOCAL 3 
 

 
  Offset  Inic 

Talude 
 Bordo    Eixo   Bordo  Inicio 

Talude 
 Offset   

Est Dist Cota Alt Dist Cota Dist Cota % Terr Proj Verm Dist Cota % Dist Cota Dist Cota Alt 
0 7,134 429,731 1,711 6,000 428,030 4,000 428,020 -2,0 430,168 428,100 2,068 4,000 428,020 -2,0 6,000 428,030 7,860 430,820 2,800 

1 6,580 429,000 0,880 6,000 428,130 4,000 428,120 -2,0 430,271 428,200 2,071 4,000 428,120 -2,0 6,000 428,130 7,669 430,634 2,514 

2 6,513 429,000 0,780 6,000 428,230 4,000 428,220 -2,0 430,859 428,300 2,559 4,000 428,220 -2,0 6,000 428,230 7,904 431,086 2,866 

3 6,413 429,000 0,630 6,000 428,380 4,000 428,370 -2,0 431,535 428,450 3,085 4,000 428,370 -2,0 6,000 428,380 8,261 431,771 3,401 

4 6,327 429,000 0,500 6,000 428,510 4,000 428,500 -2,0 432,462 428,580 3,882 4,000 428,500 -2,0 6,000 428,510 8,753 432,640 4,140 

5 6,280 429,000 0,430 6,000 428,580 4,000 428,570 -2,0 433,281 428,650 4,631 4,000 428,570 -2,0 6,000 428,580 9,346 433,599 5,029 

5+19.931 8,540 432,440 3,820 6,000 428,630 4,000 428,620 -2,0 434,228 428,700 5,528 4,000 428,620 -2,0 6,000 428,630 9,897 434,476 5,856 
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NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM VIA LOCAL 4 
 

 
  Offset  Inic 

Talude 
 Bordo    Eixo   Bordo  Inicio 

Talude 
 Offset   

Est Dist Cota Alt Dist Cota Dist Cota % Terr Proj Verm Dist Cota % Dist Cota Dist Cota Alt 
0 6,476 427,704 0,724 6,000 426,990 4,000 426,980 2,0 427,641 426,900 0,741 4,000 426,820 -2,0 6,000 426,830 6,488 427,562 0,742 

1 6,707 428,300 1,070 6,000 427,240 4,000 427,230 2,0 428,506 427,150 1,356 4,000 427,070 -2,0 6,000 427,080 6,147 427,300 0,230 

1+16.927 7,377 429,555 2,075 6,000 427,490 4,000 427,480 2,0 428,891 427,400 1,491 4,000 427,320 -2,0 6,000 427,330 6,692 428,367 1,047 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

36  

NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM AVENIDA TIPO A1 
 

 
  Offset  Inic 

Talude 
 Bordo    Eixo   Bordo  Inicio 

Talude 
 Offset   

Est Dist Cota Alt Dist Cota Dist Cota % Terr Proj Verm Dist Cota % Dist Cota Dist Cota Alt 
0 9,558 428,527 2,347 8,000 426,190 6,000 426,180 -2,0 429,140 426,300 2,840 6,000 426,180 -2,0 8,000 426,190 9,167 427,941 1,761 

1 8,640 427,300 0,970 8,000 426,340 6,000 426,330 -2,0 429,103 426,450 2,653 6,000 426,330 -2,0 8,000 426,340 8,640 427,300 0,970 

2 8,540 427,300 0,820 8,000 426,490 6,000 426,480 -2,0 428,887 426,600 2,287 6,000 426,480 -2,0 8,000 426,490 8,540 427,300 0,820 

3 8,407 427,300 0,620 8,000 426,690 6,000 426,680 -2,0 428,161 426,800 1,361 6,000 426,680 -2,0 8,000 426,690 9,318 428,666 1,986 

4 8,220 427,299 0,339 8,000 426,970 6,000 426,960 -2,0 428,149 427,080 1,069 6,000 426,960 -2,0 8,000 426,970 8,687 428,000 1,040 

5 9,317 429,315 1,985 8,000 427,340 6,000 427,330 -2,0 429,196 427,450 1,746 6,000 427,330 -2,0 8,000 427,340 8,440 428,000 0,670 

6 8,364 428,326 0,556 8,000 427,780 6,000 427,770 -2,0 429,970 427,890 2,080 6,000 427,770 -2,0 8,000 427,780 8,147 428,000 0,230 

6+11.807 8,855 429,422 1,292 8,000 428,140 6,000 428,130 -2,0 429,681 428,250 1,431 6,000 428,130 -2,0 8,000 428,140 9,203 429,944 1,814 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

37  

NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM AVENIDA TIPO A2 
 

 
  Offset  Inic 

Talude 
 Bordo    Eixo   Bordo  Inicio 

Talude 
 Offset   

Est Dist Cota Alt Dist Cota Dist Cota % Terr Proj Verm Dist Cota % Dist Cota Dist Cota Alt 
0 8,273 427,300 0,420 8,000 426,890 6,000 426,880 -2,0 426,551 427,000 -0,449 6,000 426,880 -2,0 8,000 426,890 8,219 427,219 0,339 

1 8,207 427,300 0,320 8,000 426,990 6,000 426,980 -2,0 426,838 427,100 -0,262 6,000 426,980 -2,0 8,000 426,990 9,340 429,000 2,020 

2 8,081 427,212 0,132 8,000 427,090 6,000 427,080 -2,0 427,519 427,200 0,319 6,000 427,080 -2,0 8,000 427,090 9,273 429,000 1,920 

3 8,419 427,818 0,638 8,000 427,190 6,000 427,180 -2,0 428,195 427,300 0,895 6,000 427,180 -2,0 8,000 427,190 9,207 429,000 1,820 

4 8,473 428,000 0,720 8,000 427,290 6,000 427,280 -2,0 428,391 427,400 0,991 6,000 427,280 -2,0 8,000 427,290 9,140 429,000 1,720 

5 8,407 428,000 0,620 8,000 427,390 6,000 427,380 -2,0 428,995 427,500 1,495 6,000 427,380 -2,0 8,000 427,390 9,073 429,000 1,620 

6 8,389 428,123 0,593 8,000 427,540 6,000 427,530 -2,0 429,980 427,650 2,330 6,000 427,530 -2,0 8,000 427,540 8,973 429,000 1,470 

6+11.291 9,900 430,440 2,860 8,000 427,590 6,000 427,580 -2,0 430,310 427,700 2,610 6,000 427,580 -2,0 8,000 427,590 9,740 430,199 2,619 
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NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM AVENIDA TIPO A3 
 

 
  Offset  Inic 

Talude 
 Bordo    Eixo   Bordo  Inicio 

Talude 
 Offset   

Est Dist Cota Alt Dist Cota Dist Cota % Terr Proj Verm Dist Cota % Dist Cota Dist Cota Alt 
0 8,966 428,379 1,459 8,000 426,930 6,000 426,920 2,0 428,642 426,800 1,842 6,000 426,680 -2,0 8,000 426,690 9,585 429,067 2,387 

1 8,640 428,000 0,970 8,000 427,040 6,000 427,030 2,0 430,111 426,910 3,201 6,000 426,790 -2,0 8,000 426,800 8,333 427,300 0,510 

2 8,580 428,000 0,880 8,000 427,130 6,000 427,120 2,0 429,984 427,000 2,984 6,000 426,880 -2,0 8,000 426,890 8,273 427,300 0,420 

3 8,513 428,000 0,780 8,000 427,230 6,000 427,220 2,0 427,514 427,100 0,414 6,000 426,980 -2,0 8,000 426,990 8,120 427,169 0,189 

4 8,447 428,000 0,680 8,000 427,330 6,000 427,320 2,0 427,274 427,200 0,074 6,000 427,080 -2,0 8,000 427,090 8,060 427,050 -0,030 

4+13.342 8,356 427,963 0,543 8,000 427,430 6,000 427,420 2,0 427,778 427,300 0,478 6,000 427,180 -2,0 8,000 427,190 8,151 427,417 0,237 
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NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM AVENIDA TIPO B 
 

 
  Offset  Inic 

Talude 
 Bordo    Eixo   Bordo  Inicio 

Talude 
 Offset   

Est Dist Cota Alt Dist Cota Dist Cota % Terr Proj Verm Dist Cota % Dist Cota Dist Cota Alt 
0 7,260 426,300 0,400 7,000 425,910 5,000 425,900 -2,0 425,823 426,000 -0,177 5,000 425,900 -2,0 7,000 425,910 7,249 426,283 0,383 

1 7,193 426,300 0,300 7,000 426,010 5,000 426,000 -2,0 425,787 426,100 -0,313 5,000 426,000 -2,0 7,000 426,010 7,860 427,300 1,300 

2 7,127 426,300 0,200 7,000 426,110 5,000 426,100 -2,0 426,103 426,200 -0,097 5,000 426,100 -2,0 7,000 426,110 7,793 427,300 1,200 

3 7,090 426,300 -0,050 7,000 426,360 5,000 426,350 -2,0 427,040 426,450 0,590 5,000 426,350 -2,0 7,000 426,360 7,627 427,300 0,950 

4 7,339 427,099 0,519 7,000 426,590 5,000 426,580 -2,0 427,425 426,680 0,745 5,000 426,580 -2,0 7,000 426,590 7,756 427,724 1,144 

5 7,497 427,656 0,756 7,000 426,910 5,000 426,900 -2,0 427,638 427,000 0,638 5,000 426,900 -2,0 7,000 426,910 7,927 428,300 1,400 

5+18.416 7,258 428,797 0,397 7,000 428,410 5,000 428,400 -2,0 428,671 428,500 0,171 5,000 428,400 -2,0 7,000 428,410 7,070 428,515 0,115 
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NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM VIA DE SERVIÇO 
 

 
  Offset  Inic 

Talude 
 Bordo    Eixo   Bordo  Inicio 

Talude 
 Offset   

Est Dist Cota Alt Dist Cota Dist Cota % Terr Proj Verm Dist Cota % Dist Cota Dist Cota Alt 
0 5,457 429,255 0,695 5,000 428,570 3,000 428,560 2,0 428,943 428,500 0,443 3,000 428,440 -2,0 5,000 428,450 5,162 428,693 0,253 

1 5,492 429,188 0,748 5,000 428,450 3,000 428,440 2,0 428,912 428,380 0,532 3,000 428,320 -2,0 5,000 428,330 5,202 428,633 0,313 

2 5,779 429,539 1,179 5,000 428,370 3,000 428,360 2,0 429,386 428,300 1,086 3,000 428,240 -2,0 5,000 428,250 5,262 428,642 0,402 

3 6,115 429,973 1,683 5,000 428,300 3,000 428,290 2,0 429,872 428,230 1,642 3,000 428,170 -2,0 5,000 428,180 5,902 429,533 1,363 

4 6,528 430,502 2,302 5,000 428,210 3,000 428,200 2,0 430,376 428,140 2,236 3,000 428,080 -2,0 5,000 428,090 5,197 428,386 0,306 

5 6,989 431,054 2,994 5,000 428,070 3,000 428,060 2,0 430,769 428,000 2,769 3,000 427,940 -2,0 5,000 427,950 5,235 428,303 0,363 

6 7,269 431,374 3,414 5,000 427,970 3,000 427,960 2,0 430,948 427,900 3,048 3,000 427,840 -2,0 5,000 427,850 5,260 428,239 0,399 

7 7,187 431,151 3,291 5,000 427,870 3,000 427,860 2,0 430,792 427,800 2,992 3,000 427,740 -2,0 5,000 427,750 5,378 428,317 0,577 

8 6,782 430,443 2,683 5,000 427,770 3,000 427,760 2,0 430,335 427,700 2,635 3,000 427,640 -2,0 5,000 427,650 6,717 430,225 2,585 

9 6,710 430,435 2,575 5,000 427,870 3,000 427,860 2,0 430,207 427,800 2,407 3,000 427,740 -2,0 5,000 427,750 5,833 429,000 1,260 

10 7,133 431,189 3,209 5,000 427,990 3,000 427,980 2,0 431,118 427,920 3,198 3,000 427,860 -2,0 5,000 427,870 5,753 429,000 1,140 

11 6,972 431,028 2,968 5,000 428,070 3,000 428,060 2,0 430,797 428,000 2,797 3,000 427,940 -2,0 5,000 427,950 5,700 429,000 1,060 

12 7,049 431,243 3,083 5,000 428,170 3,000 428,160 2,0 430,967 428,100 2,867 3,000 428,040 -2,0 5,000 428,050 5,633 429,000 0,960 

13 7,296 431,714 3,454 5,000 428,270 3,000 428,260 2,0 431,376 428,200 3,176 3,000 428,140 -2,0 5,000 428,150 5,567 429,000 0,860 

14 7,422 432,003 3,643 5,000 428,370 3,000 428,360 2,0 431,813 428,300 3,513 3,000 428,240 -2,0 5,000 428,250 5,500 429,000 0,760 

15 7,830 432,715 4,255 5,000 428,470 3,000 428,460 2,0 432,487 428,400 4,087 3,000 428,340 -2,0 5,000 428,350 5,433 429,000 0,660 

16 8,087 433,201 4,641 5,000 428,570 3,000 428,560 2,0 433,130 428,500 4,630 3,000 428,440 -2,0 5,000 428,450 5,367 429,000 0,560 

17 8,643 434,134 5,474 5,000 428,670 3,000 428,660 2,0 433,655 428,600 5,055 3,000 428,540 -2,0 5,000 428,550 5,300 429,000 0,460 

17+15.684 9,305 435,227 6,467 5,000 428,770 3,000 428,760 2,0 434,621 428,700 5,921 3,000 428,640 -2,0 5,000 428,650 8,635 434,103 5,463 
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4 – CÁLCULO DE VOLUMES 
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CÁLCULO DE VOLUME BLOCO DE AULAS 

 
      BRUCKNER - FATOR = 1,20  m2 m2 m m3 m3 m3 m3 Acc m3 Acc m3 

Estaca Corte Aterro Semi-Dist Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro 

0 299,9 0        
   10 5.342,85 7,30 5.342,85 8,76 5.342,85 8,76 

1 234,38 0,73        
   10 4.072,32 132,96 4.072,32 159,55 9.415,17 168,31 

2 172,85 12,57        
   10 2.829,65 380,05 2.829,65 456,06 12.244,82 624,37 

3 110,12 25,44        
   10 1.835,38 705,34 1.835,38 846,41 14.080,20 1.470,78 

4 73,42 45,1        
   10 1.298,17 1.301,52 1.298,17 1.561,82 15.378,37 3.032,60 

5 56,4 85,06        
   10 1.235,33 1.767,09 1.235,33 2.120,51 16.613,70 5.153,11 

6 67,14 91,65        
   10 1.505,74 1.387,82 1.505,74 1.665,38 18.119,44 6.818,50 

7 83,44 47,13        
   10 1.444,91 552,98 1.444,91 663,58 19.564,35 7.482,07 

8 61,05 8,17        
   9,7 779,97 622,80 779,97 747,36 20.344,32 8.229,43 

8+19.407 19,33 56,02        

 

 

 

 

 

 



 

43  

CÁLCULO DE VOLUME BLOCO ADMINISTRAÇÃO 

 
      BRUCKNER - FATOR = 1,20  m2 m2 m m3 m3 m3 m3 Acc m3 Acc m3 

Estaca Corte Aterro Semi-Dist Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro 

0 46,11 5,11        
   10 937,76 122,74 937,76 147,29 937,76 147,29 

1 47,67 7,16        
   10 1194,32 71,61 1.194,32 85,93 2.132,08 233,22 

2 71,76 0        
   10 1633,57 0 1.633,57 - 3.765,65 233,22 

3 91,59 0        
   10 1537,42 0 1.537,42 - 5.303,07 233,22 

4 62,15 0        
   4,65 538,56 0,79 538,56 0,95 5.841,63 234,17 

4+9.305 53,61 0,17        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

44  

CÁLCULO DE VOLUME BLOCO UBS/ESCOLA 

 
      BRUCKNER - FATOR = 1,20  m2 m2 m m3 m3 m3 m3 Acc m3 Acc m3 

Estaca Corte Aterro Semi-Dist Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro 

0 40,7 0        
   10 460,35 0 460,35 - 460,35 - 

1 5,33 0        
   6,52 37,6 51,44 37,60 61,73 497,95 61,73 

1+13.031 0,44 7,89        
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CÁLCULO DE VOLUME BLOCO AUDITÓRIO 

 
      BRUCKNER - FATOR = 1,20  m2 m2 m m3 m3 m3 m3 Acc m3 Acc m3 

Estaca Corte Aterro Semi-Dist Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro 

0 55,57 0        
   10 615,44 287,26 615,44 344,71 615,44 344,71 

1 5,98 28,73        
   6,5 53,72 575,82 53,72 690,98 669,16 1.035,70 

1+13.008 2,28 59,81        

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

46  

CÁLCULO DE VOLUME BLOCO JARDIM 

 
      BRUCKNER - FATOR = 1,20  m2 m2 m m3 m3 m3 m3 Acc m3 Acc m3 

Estaca Corte Aterro Semi-Dist Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro 

0 0 41        
   10 0 1156,86 - 1.388,23 - 1.388,23 

1 0 74,69        
   10 24,55 1210,43 24,55 1.452,52 24,55 2.840,75 

2 2,45 46,36        
   10 791,77 506,52 791,77 607,82 816,32 3.448,57 

3 76,72 4,29        
   10 2079,15 42,95 2.079,15 51,54 2.895,47 3.500,11 

4 131,19 0        
   4,75 1139,89 0 1.139,89 - 4.035,36 3.500,11 

4+9.490 109,03 0        

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

47  

CÁLCULO DE VOLUME BLOCO RESIDÊNCIAS 

 
      BRUCKNER - FATOR = 1,20  m2 m2 m m3 m3 m3 m3 Acc m3 Acc m3 

Estaca Corte Aterro Semi-Dist Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro 

0 0 130,75        
   10 1,54 2437,21 1,54 2.924,65 1,54 2.924,65 

1 0,15 112,97        
   10 1,54 2895,1 1,54 3.474,12 3,08 6.398,77 

2 0 176,54        
   1,37 0 505,86 - 607,03 3,08 7.005,80 

2+2.745 0 192,08        

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

48  

CÁLCULO

 

DE

 

VOLUME

 

BLOCO VILA OLIMPICA

 TRECHO 1

 
      BRUCKNER - FATOR = 1,20  m2 m2 m m3 m3 m3 m3 Acc m3 Acc m3 

Estaca Corte Aterro Semi-Dist Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro 

0 11,26 34,62        
   7,97 89,93 900,76 89,93 1.080,91 89,93 1.080,91 

0+15.934 0,03 78,44        

 

TRECHO 2 
 

      BRUCKNER - FATOR = 1,20  m2 m2 m m3 m3 m3 m3 Acc m3 Acc m3 

Estaca Corte Aterro Semi-Dist Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro 

0 0 72,03        
   10 0 1789,13 - 2.146,96 - 2.146,96 

1 0 106,88        
   10 0 2260,76 - 2.712,91 - 4.859,87 

2 0 119,2        
   10 0 2246,32 - 2.695,58 - 7.555,45 

3 0 105,44        
   5,77 0 1097,89 - 1.317,47 - 8.872,92 

3+11.534 0 84,95        

 
 

 

 

 

 



 

49  

CÁLCULO DE VOLUME VIA LOCAL 1 
 

      BRUCKNER - FATOR = 1,20  m2 m2 m m3 m3 m3 m3 Acc m3 Acc m3 

Estaca Corte Aterro Semi-Dist Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro 
 43,4 0        
   10 654,43 - 654,43 - 654,43 - 

1 22,04 0        
   10 253,78 - 253,78 - 908,21 - 

2 3,33 0        
   10 40,32 105,21 40,32 126,25 948,53 126,25 

3 0,7 10,52        
   10 18,44 295,39 18,44 354,47 966,97 480,72 

4 1,15 19,02        
   10 24,42 440,36 24,42 528,43 991,39 1.009,15 

5 1,29 25,02        
   10 27,83 546,93 27,83 656,32 1.019,22 1.665,47 

6 1,49 29,68        
   8,11 89,27 240,72 89,27 288,86 1.108,49 1.954,33 

6+16.218 9,52 0,01        

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

50  

CÁLCULO DE VOLUME VIA LOCAL 2 
 

      BRUCKNER - FATOR = 1,20  m2 m2 m m3 m3 m3 m3 Acc m3 Acc m3 

Estaca Corte Aterro Semi-Dist Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro 

0 1,37 0        
   10 195,63 0 195,63 - 195,63 - 

1 18,19 0        
   10 223,35 0,54 223,35 0,65 418,98 0,65 

2 4,14 0,05        
   10 67,67 130,36 67,67 156,43 486,65 157,08 

3 2,62 12,98        
   10 49,16 274,25 49,16 329,10 535,81 486,18 

4 2,29 14,44        
   10 42,76 220,12 42,76 264,14 578,57 750,32 

5 1,98 7,57        
   10 35,46 103,11 35,46 123,73 614,03 874,06 

6 1,56 2,74        
   10 55,83 27,41 55,83 32,89 669,86 906,95 

7 4,02 0        
   10 135,3 0 135,30 - 805,16 906,95 

8 9,51 0        
   10 318,18 0 318,18 - 1.123,34 906,95 

9 22,31 0        
   6,2 350,03 0 350,03 - 1.473,37 906,95 

9+12.392 34,19 0        
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CÁLCULO DE VOLUME VIA LOCAL 3 

 
      BRUCKNER - FATOR = 1,20  m2 m2 m m3 m3 m3 m3 Acc m3 Acc m3 

Estaca Corte Aterro Semi-Dist Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro 

0 29 0        
   10 566,32 0 566,32 - 566,32 - 

1 27,63 0        
   10 611,96 0 611,96 - 1.178,28 - 

2 33,57 0        
   10 738,53 0 738,53 - 1.916,81 - 

3 40,29 0        
   10 903,22 0 903,22 - 2.820,03 - 

4 50,04 0        
   10 1099,72 0 1.099,72 - 3.919,75 - 

5 59,94 0        
   9,97 1429,5 0 1.429,50 - 5.349,25 - 

5+19.931 83,51 0        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

52  

CÁLCULO DE VOLUME VIA LOCAL 4 

 
      BRUCKNER - FATOR = 1,20  m2 m2 m m3 m3 m3 m3 Acc m3 Acc m3 

Estaca Corte Aterro Semi-Dist Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro 

0 9,15 0        
   10 251,36 0 251,36 - 251,36 - 

1 15,98 0        
   8,46 301,81 0 301,81 - 553,17 - 

1+16.927 19,68 0        
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CÁLCULO DE VOLUME AVENIDA TIPO A1 

 
      BRUCKNER - FATOR = 1,20  m2 m2 m m3 m3 m3 m3 Acc m3 Acc m3 

Estaca Corte Aterro Semi-Dist Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro 

0 48,04 0        
   10 898,05 0 898,05 - 898,05 - 

1 41,76 0        
   10 778,42 0 778,42 - 1.676,47 - 

2 36,08 0        
   10 604,1 0 604,10 - 2.280,57 - 

3 24,33 0        
   10 429,27 0 429,27 - 2.709,84 - 

4 18,6 0        
   10 489,22 0 489,22 - 3.199,06 - 

5 30,32 0        
   10 622,09 0 622,09 - 3.821,15 - 

6 31,89 0        
   5,9 339,91 0 339,91 - 4.161,06 - 

6+11.807 25,69 0        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

54  

CÁLCULO DE VOLUME AVENIDA TIPO A2 

 
      BRUCKNER - FATOR = 1,20  m2 m2 m m3 m3 m3 m3 Acc m3 Acc m3 

Estaca Corte Aterro Semi-Dist Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro 

0 0,9 5,55        
   10 62,47 90,39 62,47 108,47 62,47 108,47 

1 5,35 3,49        
   10 142,61 35,6 142,61 42,72 205,08 151,19 

2 8,91 0,07        
   10 260,18 0,68 260,18 0,82 465,26 152,00 

3 17,1 0        
   10 356,68 0 356,68 - 821,94 152,00 

4 18,56 0        
   10 447,39 0 447,39 - 1.269,33 152,00 

5 26,17 0        
   10 640,11 0 640,11 - 1.909,44 152,00 

6 37,84 0        
   5,65 484,18 0 484,18 - 2.393,62 152,00 

6+11.291 47,93 0        
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CÁLCULO DE VOLUME AVENIDA TIPO A3 

 
      BRUCKNER - FATOR = 1,20  m2 m2 m m3 m3 m3 m3 Acc m3 Acc m3 

Estaca Corte Aterro Semi-Dist Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro 

0 31,96 0        
   10 798,8 0 798,80 - 798,80 - 

1 47,92 0        
   10 924,47 0 924,47 - 1.723,27 - 

2 44,53 0        
   10 513,67 0 513,67 - 2.236,94 - 

3 6,84 0        
   10 84,38 3,72 84,38 4,46 2.321,32 4,46 

4 1,6 0,37        
   6,67 58,15 2,48 58,15 2,98 2.379,47 7,44 

4+13.342 7,12 0        
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CÁLCULO DE VOLUME AVENIDA TIPO B 

 
      BRUCKNER - FATOR = 1,20  m2 m2 m m3 m3 m3 m3 Acc m3 Acc m3 

Estaca Corte Aterro Semi-Dist Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro 

0 1,19 2,03        
   10 31,05 52,55 31,05 63,06 31,05 63,06 

1 1,91 3,22        
   10 36,76 40,74 36,76 48,89 67,81 111,95 

2 1,76 0,85        
   10 107,53 8,58 107,53 10,30 175,34 122,24 

3 8,99 0,01        
   10 206,83 0,08 206,83 0,10 382,17 122,34 

4 11,69 0        
   10 234,99 0 234,99 - 617,16 122,34 

5 11,81 0        

   9,21 138,7 0 138,70 - 755,86 122,34 

5+18.416 3,26 0        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

57  

CÁLCULO DE VOLUME VIA DE SERVIÇO 

      BRUCKNER - FATOR = 1,20  m2 m2 m m3 m3 m3 m3 Acc m3 Acc m3 

Estaca Corte Aterro Semi-Dist Corte Aterro Corte Aterro Corte Aterro 

0 4,55 0        
   10 100,07 0 100,07 - 100,07 - 

1 5,46 0        
   10 168,02 0 168,02 - 268,09 - 

2 11,35 0        
   10 294,01 0 294,01 - 562,10 - 

3 18,06 0        
   10 412,74 0 412,74 - 974,84 - 

4 23,22 0        
   10 525,02 0 525,02 - 1.499,86 - 

5 29,28 0        
   10 621,21 0 621,21 - 2.121,07 - 

6 32,84 0        
   10 652,46 0 652,46 - 2.773,53 - 

7 32,41 0        
   10 633,22 0 633,22 - 3.406,75 - 

8 30,91 0        
   10 576,45 0 576,45 - 3.983,20 - 

9 26,73 0        
   10 611,93 0 611,93 - 4.595,13 - 

10 34,46 0        
   10 649,17 0 649,17 - 5.244,30 - 

11 30,46 0        
   10 615,43 0 615,43 - 5.859,73 - 

12 31,09 0        
   10 653,32 0 653,32 - 6.513,05 - 

13 34,24 0        
   10 712,49 0 712,49 - 7.225,54 - 

14 37 0        
   10 799,46 0 799,46 - 8.025,00 - 

15 42,94 0        
   10 904,5 0 904,50 - 8.929,50 - 

16 47,51 0        
   10 1004,14 0 1.004,14 - 9.933,64 - 

17 52,91 0        
   7,84 1064,73 0 1.064,73 - 10.998,37 - 

17+15.684 82,87 0        
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