CAIXA DE LIGACOES PARA INSTALAGAO
DE UNIDAES EVAPORADORAS NOTAS .
01 - VERIFICAR MEDIDAS NO LOCAL.
V4 CAIXA DE LIGAQOES 02- A ALIMENTACAO ELETRICA DOS EVAPORADORES DEVERA PASSAR PARALELA A
EA £ ABANO DO TELAkDO o cD-16 TUBULAQAO FRIGORIGENA, EM ELETRODUTOS ZINCADOS E SERAO EM CABOS LEGENDA
&" He i x FLEXIVEIS DO TIPO PP.
1 i 03 - TODOS OS PONTOS DE FORCA INDICADOS NO PROJETO SERAO A CARGO DO
(1000 P CONTRATANTE E DEVERAO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES CLASSE C. DEVERAO ,
% on (o) PAA , PONTO DE ENERGIA ELETRICA
e 15000 B/ TER SOBRA MINIMA DE 2m PARA EVITAR EMENDAS.
04 - AS UNIDADES CONDENSADORAS E EVAPORADORAS DUTADAS, DEVERAO TER [ PONTO DE DRENQ
AMORTECEDORES DE VIBRAQAO.
v o A 05 - EXECUTAR ISOLAMENTO TERMICO, COM TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA DE o TUBULAGAO FRIGORIFICA
| 19mm DE ESPESSURA (REF. AF ARMAFLEX) NA LINHA DE LIQUIDO E SUCQAO, E ;
is VISTA FRONTAL =\ g s REVESTIR AS AREAS EXTERNAS COM ALUMINIO CORRUGADO CONFORME DETALHE. ® DUTOS EXAUSTAQ
B | l 06 - TODAS AS ESPECiFICACOES TECNICAS FORAM BASEADAS NAS NORMAS ASHARAE E i
< < ! o DUTOS RENOVAGAO
-1 : [ %ﬁé‘\‘ﬁ\ NO CATALOGO DO FABRICANTES.
} B 07 - SERVICOS DE FURACAO, RECOMPOSICAO, PINTURA, PLATAFORMAS ESTRUTURA RALO ESCOAMENTO DE AGUA
0.2 3 [ _ceuo e 7] " METALICAS, ESCADA MARINHEIRO, DRENO E PONTOS DE FORCA NOS PONTOS ,
E BRI d INDICADOS AO LADO DOS EQUIPAMENTOS FICARAO A CARGO DO RESPONSAVEL PELAS S PONTO DE AGUA
e OBRAS CIVIS. = QUADRO ELETRICO
0 ol voums | @I/ 08 - AS LIGACOES ENTRE AS EVAPORADORAS DOS MINI-SPLITS E SUAS RESPECTIVAS
-85 o EVAPORADORAS ATE 12000 BTU/M ’\, CONDENSADORAS DEVERAO SEGUIR ORIENTAQOES DA OBRA SEGUNDO POSI(}OES DAS
/= -y = VISTA ATERAL o CONDENSADORAS.
018 1,15K
0,9 KW
CD- 13|
CD-19 g 115K g
175KW . u;J e %
N 8 o- o[l 8 EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR - MINI-SPLITS
£ 2 AMBIENTE AREA(m2)| TIPO | TAG |POT. (BTU/H)|BTU/H/M?| DESC. COND. |ELET. (KW)
< i J4r- 12 (
58 z o = o g ESPERA E ESPACO LUDICO 55,30~ AS [EVOL 360001 g3 [HORIZONTAL 34
oC L 2 .| S K7 4VIAS |EV-02 24000 HORIZONTAL 23
g3 2 g 2 - 0 __—— A T are - SALA VACINAGAO 10|Hi-wall  |EV-03 9000 900,0| HORIZONTAL 0,9
=z % w O CAIXAS VENTILAGAO = | EXAUSTORES = =
Ox ,9( 2 ,2 <L - — - OEcK - A | e - SALA AMAMENTACAO 6|Hi-wall |EV-04 9000  1500,0| HORIZONTAL 0,9
~@ &E)« 2 g %t’“ ATEND. INDIV. / ACOLHIMENTO 10,91|Hi-wall  |EV-05 9000 824,9|HORIZONTAL 0,9
=z L=z sSSe==—————l=ccc--—| % SALA PRATICAS COLETIVAS 30,19|Piso-Teto |EV-06 36000 1192,4|HORIZONTAL 3,5
) o ) O % RECEPCAO 16,51|Hi-wall  |EV-07 12000 726,8|HORIZONTAL 1,15
P = = / FARMACIA DISPENS. EXTERNA 543|Hi-wall  |EV-08 9000 1657,5|HORIZONTAL 0,9
FARMACIA ARMAZ. + DISP. INTERNA 16,41|Hi-wall  |EV-09 18000 1096,9|HORIZONTAL 1,75
S —— o] T, — CONSULTORIO ACESSIVEL 11,44|Hi-wall  |EV-10 12000 1049,0| HORIZONTAL 1,15
| o CONSULT. ODONTOLOGICO 01 10,85|Hi-wall  |EV-11 12000 1106,0| HORIZONTAL 1,15
/ : - CONSULT. ODONTOLOGICO 02 10,85|Hi-wall  |EV-12 12000 1106,0| HORIZONTAL 1,15
CONSULT. ODONTOLOGICO 03 10,86|Hi-wall  [EV-13 12000 1105,0| HORIZONTAL 1,15
e CONSULT. ODONTOLOGICO 04 11,07|Hi-wall  [EV-14 12000 1084,0| HORIZONTAL 1,15
EEEEEE ?3 ] ~ ESTERILIZACAO (LIMPA) 9,35|Hi-wall  |EV-15 12000  1283,4|HORIZONTAL 1,15
N g 2 DETALHE ALTURA MAXIMA EQUIPAMENTOS VENTILACAO SALA INTEGRACAO DE EQUIPES 25,19|Hi-wall  |EV-16 24000 952,8| HORIZONTAL 2,35
- % ESCALA 1/75 SALA GESTAO 12|Hi-wall  |EV-17 12000 1000,0|HORIZONTAL 1,15
T g = o APLICACAO DE MEDICAMENTOS 10,4|Hi-wall  |EV-18 9000 865,4| HORIZONTAL 0,9
O EESSms e e — MEDICACAO / REIDRATACAO / COLETA 17,83|Hi-wall  |[EV-19 18000 1009,5|HORIZONTAL 1,75
e — CONSULT. E MULTI SALA LILAS 10,73|Hi-wall  |EV-20 9000 838,8| HORIZONTAL 0,9
s o) CONSULT. INDIFERENCIADO 01 9,42 |Hi-wall  |EV-21 9000 955,4| HORIZONTAL 0,9
T/ | e =L CONSULT. INDIFERENCIADO 02 9,42 |Hi-wall  |EV-22 9000 955,4| HORIZONTAL 0,9
| CONSULT. DIFERENCIADO GINECO 01 12,77 |Hi-wall  |[EV-23 12000 939,7|HORIZONTAL 1,15
ek == N [ EQUIPAMENTOS DE VENTILAQAO: CONSULT. DIFERENCIADO GINECO 02 12,47 |Hi-wall  |EV-24 12000 962,3|HORIZONTAL 1,15
e i CONSULT. INDIFERENCIADO 03 9,57|Hi-wall  |EV-25 9000 940,4| HORIZONTAL 0,9
EQUPRENTOACIADA €02 = Item 1 2 3 4 5 CONSULTORIO E MULTI 9,42 |Hi-wall  |EV-26 9000 955,4| HORIZONTAL 0,9
LAJE E ABAIXO DO TELHADO 09 Ref/Tag Renovagdo CV-01 | Renovagdo CV-02 | Renovagdo CV-03 | Exaustdo EX-01 Exaustao EX-02 . ! !
Quantidade 1 1 1 1 1 SALA DE CURATIVO 9,46|Hi-wall  |EV-27 9000 951,4| HORIZONTAL 0,9
Modelo BLT 180 BLT 180 BLT 250 GTS 250 GTS 250
Arranjo/Classe 3 3 3 1 1
X0t . Posicao
Ponto de Operacgao
o . o Vazao m3/h 1000 800 1500 1150 850 10 01 EXAUSTOR AXIAL TIPO MURO - REF. MULTIAC 150A
Pressdo total (op) mmCA 41,6 36 25,9 46,7 40,9 .
Pressat:jestética (op) mmCA 40 35 25 45 40 09 01 CX. VENTILACAO, FILTROS G4 + F8, PLENUM FAN, VZ: 1.500M3*H, P.E.: 25MMCA, CX-03
Temp. de operagao oC 28 28 28 28 28 ~
Altitude ) m 500 500 500 500 500 08 01 CX. VENTILACAO, FILTROS G4 + F8, PLENUM FAN, VZ: 800M3/H, P.E.: 35MMCA, CX-02
e lnermen lizada |, Densidade do fluido kg/m3 1,107 1,107 1,107 1,107 1,107
o Rotagéo 1/rrin 3126 2841 1742 2411 2153 07 01 CX. VENTILACAO, FILTROS G4 + F8, PLENUM FAN, VZ: 1.000M3H, P.E.: 40MMCA, CX-01
Rotagdo méxima 1/min 4000 4000 4000 4000 4000
el. de descarga my/'s : i ! . 06 01 . .
e et AP s ~ 12 - o - EXAUSTOR CENTRIFUGO VZ: 850M/3/H, P.E. 40MMCA, EX-02
g;iésggsggg;;;gggc M b o g ke g 05 01 | EXAUSTOR CENTRIFUGO VZ: 1.150M/3/H, P.E. 45MMCA, EX-01
- - zgtk;;;ggggg;;ggga o o Ses s /e Sas 04 02 | DIFUSOR PARA RENOVAGAO E EXAUSTAO DVK 150 - REF. MULTIVAC
= - Eﬁt“fj;;‘izt; o N o s e = S - 03 31 | DIFUSOR PARA RENOVACAO E EXAUSTAO DVK 120 - REF. MULTIVAC
s A Motme sogatl o poae s ot e e 02 | 02 |GRELHADE RENOVACAO E EXAUSTAO 500 X 200 C/ REGISTRO - REF. TROX
B __ Nivel pot. sonora Lw (db) _ _ _ ot 03 | GRELHA DE RENOVAGAO E EXAUSTAO 300 X 200 C/ REGISTRO - REF. TROX
§ o § 23k %3 :i Zé 2§ ;é ng ng iTEM | QTD. DISCRIMINAGAO
= N | meeEs oo ﬂ ﬂ 500 Hz 72 69 65 73 69
O g o 1 kHz 64 61 62 67 63
< 5 < 2 kHz 64 61 61 67 63
O g O — 4 kHz 60 57 58 63 59
< o < I 2 S4KW 8 kHz 54 51 51 56 52
z = Z = Lw Tot 80 77 77 79 76
0 7 0 & [ieeesaanns CMH Motor elétrico
e = e o % = ‘n‘ Fase / Frequéncia 3F - 60Hz 3F - 60Hz 3F - 60Hz 3F - 60Hz 3F - 60Hz ]
- - % Tipo / Grau de protegdo IR3 PremiumIP55 IR3 PremiumIP55 IR3 PremiumIP55 IR3 PremiumIP55  IR3 PremiumIP55 A
Rty kvs //Pé[os proee 0.18 /2 0.18/ 2 0.18/ 4 037/2 0.18/ 4 REVISOES DE PROJETO
'(I;gnséo 220/63380v 220/63330v 220/63ésov 220/63380v 220/63380v REV. DATA ASSUNTO
g rcaga -
— s ACBEEEIi08E 1 07/03/2025 |ALTERAGAO DE PRANCHAS
i . M\ L o R 0w (Eii‘;rgr}il‘;?'\ge desc.c/ tela ' - ) - - ::E:ﬂzg ::E:ﬂzz
== o o by s SRS et e ke chivpa e
Documentos em geral (Data Book) incluso incluso incluso incluso incluso
Filtro fino plissado F8 incluso incluso incluso - -
Filtro plano Sintético G4 incluso incluso incluso
Laje Impermeabilizada ——— Ligacdo flexivel asp. c/ flange - - - incluso incluso
Ligagéo flexivel desc. ¢/ flange incluso incluso incluso incluso incluso
Montagem motor incluso incluso incluso incluso incluso
Placa identificag&o aluminio incluso - incluso incluso incluso
Polias fixas e correias incluso incluso incluso incluso incluso
Porta Filtros incluso incluso incluso = =
~ Protetor eixo e mancais = - ~ incluso incluso
C LIMATI ZACAO - COBERTU RA Protetor polias e correias - - - incluso incluso
S Tela aspiragédo incluso incluso incluso - -
PROJEPLUS
engenharia
34 0— . .
UNIDADE BASICA DE SAUDE - PORTE 3
AMBIENTES INTERNOS dﬂ" AMBIENTES EXTERNOS
PARAF. AA. 4,2x38mm PROPRIETARIOQ PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS
ISOLAMENTO COM LA DE VIDRO A
- 335
DUTO DE INTERL. DUTO DE INTERL. \ B § 5
ELETRICA CABO DE COMANDO w5 e DUTo _ b0 522 CLIMATIZAGAO COBERTURA - DETALHES - NOTAS
ISOLAGAO ISOLACAO m;ﬁ a o M CANTONEIRA DE CHAPA GALV. 1150 .
ISOLAGAO o ” ” i an
FERRO CHATQ 1”x1/8 f _H_ PARAF. AA 4,2x19mm 100_
LINHA DE LINHA DE ,\/\ ’\/ LONA PLASTICA
Liquibo PARAF. COM ROSCA ¢ 1/47x3/4" 5.@.
DET. ISOLACAO TUBULACAO FRIGORIGENA DET. SUPORTE TUBULACAO FRIGORIGENA 1701 707 © ——— FOLHA i
EVAPORADOR TECNICO RODRIGUES:08462 b-vourar 43l NUMERO FOLHAS
S/ESC. S/ESC. 379970
DETALHE CONEX&O EQUIPAMENTO AR A RODRIGUES 02 02
A A CREA-PR: 166714-D
ESC. SEM DETALHE ALTURA MAXIMA CONDENSADORA
MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS || AUGUSTO COMO

CNPJ: 18.629.840/0001-83 ROCCO IND|CAD
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