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NOTAS DE

14565: 2012 DA ABNT.
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ELETRODUTOS.
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EXECUC AO DE PROJETO
1 AS INSTALAGOES ELETRICAS DEVERAO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM A NBR

2 TODA A TUBULAGAO NAO INDICADA TERA DIAMETRO DE @1”.

3 TODA CAIXA DE PASSAGEM NAO INDICADA SERA DE 15X15cm.

4 TOMADAS COM ALTURAS NAO ESPECIFICADAS SERAO INSTALADAS A 0.30m DO PISO.
S TODOS AS SUBIDAS E DESCIDAS EMBUTIDAS EM PAREDE ALVENARIA SERAO EM PVC.

6 TODO ELETRODUTO INSTALADO SOBRE O FORRO DEVERA SER EM AGO GALVANIZADO.

TODOS OS CABOS DEVERAO SER UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 COM BAIXA EMISSAO DE
7 FUMAGA E LIVRE DE HALOGENIOS (LSZH).

DEVERA SER UTILIZADA PARA INSTALAGAO NO PISO CAIXA DE PASSAGEM 4”X4” COM ALTURA
CONSTITUIDA EM LIGA DE ALUMINIO SILICIO FUNDIDO, COM ALTA RESISTENCIA

8 MECANICA E A CORROSAO. TAMPA ANTIDERRAPANTE, FIXADA POR PARAFUSOS DE AGO
GALVANIZADO, DOTADAS DE JUNTA DE VEDAGAO. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA A
PO EPOXI—POLIESTER NA COR CINZA. FORNECIDAS TOTALMENTE FECHADAS, COM FURAGAOQ.

DEVERA SER UTILIZADA PARA INSTALAGAO EMBUTIDA EM PAREDE OU TETO CAIXA 4"X2"
(PROFUNDIDADE DE 51MM) OU 4"X4” (PROFUNDIDADE DE 46MM), CONSTITUIDA DE MATERIAL
9 TERMOPLASTICO, NA COR PRETA OU AMARELA. DEVE POSSUIR SUPORTES EM AGO
GALVANIZADO E ROSQUEADO PARA FIXAGAO DE PARAFUSOS E TAMPOES PARA ENCAIXE DE

10 DEVERA SER PREVISTO UMA SOBRA DE CABOS DE 50cm ARMAZENADOS DENTRO DAS CAIXAS
QUE SAO TERMINADAS AS TOMADAS DE TELECOMUNICAGOES.

DEVERA SER PREVISTO UMA SOBRA DE CABOS DE 5 METROS NOS PONTOS DE
TELECOMUNICAGOES QUE ATENDEM OS RACKS PARA EFEITO DE MANUTENGAO E MUDANGA
DEPOSIGAO DE HARDWARE DE CONEXAO DENTRO DO RACK.

A INFRAESTRUTURA PARA INTERLIGAGAO DOS PONTOS PREVISTOS PARA OS BLOCOS COM A
INFRAESTRUTURA EXTERNA DEVERA SER DETALHADA POR PROJETO ESPECIFICO.

Legenda
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Ponto de alarme IF, instalado no teto em caixa 4x4"
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Caixa de passagem 180x180x82 a 2,80 do piso
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Caixa de passagem 300x300x300 no piso

1

<>

Central de alarme a 1,60m do piso

Camera tipo Bullet na parede a 2,20m do piso

Rack aberto

Sirene de Alarme a 2,20m do piso

Teclado para Central de Alarme a 1,40m do piso

Tomada RJ45 - 2 médulos a 0,30m do piso

Tomada RJ45 - 2 médulos a 1,10m do piso
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Tomada RJ45 - 2 médulos a 1,20m do piso
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