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2. OSREGISTROS EXISTENTES SERAO DEMOLIDOS, INCLUSIVE
SUAS CONEXOES COM O RESERVATORIO, SENDO
GRAUTEADAS SUAS FURAGCOES ATUAIS;

3. DEVERA SER FEITA NOVA FURAGAO NO FUNDO DA CAIXA
PARA INSTALACAO DE "ADAPTADOR SOLDAVEL LONGO COM
FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA" @75mm X 2 1/2";

4. ORAMAL APARENTE QUE DERIVA DAS PIAS EXISTENTES
SERA DEMOLIDO.
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—— NOVO PONTO DE

AGUA PARA O
BEBEDOURO
EXISTENTE

LEGENDA DE HIDRAULICA ALTURA DOS PONTOS HIDRAULICOS
TUBULAGAO CONEXOES LEGENDA DESCRICAO ALTURA
AGUA DE BEBEDOURO (AB) 4 |TEPARACIMA CH CHUVEIRO 210m
AGUA DE DISTRIBUIGAQ (AD) @1  |VALVULA DE RETENGAQO DH DUCHA HIGIENICA 0,50m
AGUA DE VASO (AV) HS{ | TE PARABAIXO LAV LAVATORIO 0.60m
12° PAVIMENTO (B12) 4 |CRUZETA COM DOIS TES miC MICTORIO 1.05m
— +— |INCENDIO (1) @ JOELHO PARA CIMA RG REGISTRO DE GAVETA 1,90 m
LIMPEZA (L) H JOELHO PARA BAIXO RE REGISTRO DE ESFERA 1,90 m
RECALQUE (REC) F&H VALVULA DE GAVETA RP REGITRO DE PRESSAO 1,20m
SPRINKLER (SPK) 0 JOELHO 90° VD VALVULA DE DESCARGA 1,10m
UTILIDADES (U) Fooo|Te TQ TANQUE 1,00m
VENTILAGAO (V) D BUCHA DE REDUGAQ ve VASO SANITARIO (TUBO VDE) 0,34m
AGUA QUENTE (AQ) d BUJAO OU CAP VASO SANIT. CX. ACOPLADA 0,20m
~ JOELHO 45° PIA PIA DE COZINHA OU COPA 1,05 m
H  |UNIAO FI FILTRO DE COZINHA 1,80m
TABELA COMPARATIVA DE DIAMETROS
AGO PVC PVC CPVC
CARBONO | ROSCAVEL | SOLDAVEL |AQUATHERM COBRE
112" (15) 12" 20 mm 15 mm 15 mm
3/4" (20) 34" 25 mm 22 mm 22 mm
1"(25) 1" 32 mm 28 mm 28 mm
1.1/4" (32) 1.1/4" 40 mm 35 mm 35mm
1.1/2" (40) 1.1/2" 50 mm 42 mm 42 mm
2"(50) 2" 60 mm 54 mm 54 mm
2.112" (60) 2.1/2" 75 mm 73 mm 66 mm
3" (75) 3" 85 mm 89 mm 79 mm
4'(100) 4" 110 mm 114 mm 104 mm
6" (150) 6" PBS 160 mm - -
8" (200) 8" PBS 200 mm - -
NOTAS:
o TUBULAGOES E CONEXOES DE AGUA FRIA SERAO EM PVC SOLDAVEL MARROM;
o TUBULAGOES E CONEXOES DE AGUA QUENTE SERAO EM CPVC SOLDAVEL,;
o AS CONEXOES DE SAIDAS PARA OS PONTOS DE UTILIZAGAO SERAO SOLDAVEIS E TERAO ROSCA EM LATAOQ;
¢ TUBULAGOES EM TRECHOS APARENTES SERAO FIXADAS COM ABRAGADEIRAS METALICAS COM DIAMETRO APROPRIADO;
o TODAS AS MEDIDAS ESTAO EM METRO, SALVO INDICACAO EM CONTRARIO.
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