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A CONSTRUIR

RUA MANILIO GOBBI

NOTA TECNICA : A EDIFICACAO ESTA ADAPTADA AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE)

FACHADA

SEM ESCALA

\
v -

VISTA LATERAL ESQUERDA

SEM ESCALA

FACHADA

SEM ESCALA

LOCALIZACAO

SEM ESCALA

LEGENDA

ENTRADA DE SERVICOS

ENTRADA PRINCIPAL

ENTRADA AOS PNE

ENTRADA DOS CAMARINS

&RBR®

ENTRADA DE SERVICOS Il

PREFEITURA MUNICIPAL
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ELETRICO - AL AR CONDICIONADO

ESCALA1:50

NOTA TECNICA

—0O sistema de refrigera¢@do da sala teatro
e demais salas adjacentes, jG & existente,
desta forma o objeto propde a
atualizag8o /substituicdo dos aparelhos
antigos por novos. Assim, todo o sistema
elétrico do prédio, j@ estd dimensionado,
para esse tipo de aparelho.
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LEGENDA:

— ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO

—E'T — FASE, NEUTRO, RETORNO, TERRA

— UNIDADE CONDENSADORA AR CONDICIONADO

— UNIDADE CONDENSADORA AR CONDICIONADO

NOTAS GERAIS

01 — VER MEMORIAL DESCRITIVO
02 — OS QUADROS DEVERAO SER ATERRADOS
03 — QUANDO NAQ INDICADO, OS ELETRODUTOS SERAO @ 1”7

04 — QUANDO NAQ INDICADO 0S CONDUTORES SERAO EM SECGAO 2,5mm2

PISO ACABADO.

08 — A RESISTENCIA DE ATERRAMENTO DEVERA SER INFERIOR A 10 OMHS.

SEU DIAMETRO NOMINAL.

11 — UTILIZAR TERMINAIS DE COMPRESSAC NOS CABOS

NEUTRO: AZUL / TERRA: VERDE / RETORNO: AMARELO

05 — AS TOMADAS, INTERRUPTORES, CAIXAS E ETC. SUAS ALTURAS DEVERAO SER EM RELAGAO AO

06 — NAO EXECUTAR A ENTRADA DE ENERGIA SEM A PREVIA APROVACAO DA CONCESSIONARIA.
07 — NENHUMA FIACAQ DOS SISTEMAS PODERA SER INSTALADA FORA DA TUBULAGAQ EXECLUSIVA

09 — NAO SERAO PERMITIDAS EMENDAS DOS CABOS NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS.

10 — TODA CURVA DE ELETRODUTO DEVE SER RAIO IGUAL QU MAIOR QUE 10 (DEZ) VEZES O

12 — IDENTIFICAR PAINEIS, QUADROS E CIRCUITOS SECUNDARIOS COM PLACA DE ACRILICO.
13 — TODAS LUMINARIAS DEVERAO TER REATORES PARTIDAS RAPIDAS E ALTO FATOR DE POTENCIA.
14 — DEVERAO SER INSTALADOS PROTETORES CONTRA SURTOS EM TODOS QUADRQOS DISTRIBUIGAO.

15 — CORES DOS CONDUTORES (ELETRICA) = FASE: PRETO, VERMELHO E BRANCA /

PADRONIZAGAO DOS CONDUTOS

TIPO

MATERIAL TRATAMENTO

ELETRODUTO EMBUTIDO

PVC CLASSE A —

LEGENDA DE CAIXAS DE PASSAGEM

PLANTA

{]

00 ¢ 7 9

DESCRIGAO

CONDULETE

CONDULETE

CONDULETE

CONDULETE

CONDULETE

CONDULETE

METALICO

METALICO

METALICO

METALICO

METALICO

METALICO

CAIXA T

CAIXA LR

CAIXA LL

CAIXA X

CAIXA C

CAIXA E

ELETRODUTO APARENTE OU NO ENTREFORRO ACO GALVANIZACAO ELETROLITICA
ELETRODUTO AO TEMPO ACO GALVANIZACAO A FOGO
PERFILADO AGO GALVANIZACAO ELETROLITICA
ELETROCALHA AGO GALVANIZACAO ELETROLITICA
PADRONIZAGAO DAS CORES PARA CONDUTORES:
SISTEMA CIRCUITOS ALIMENTADORES CIRCUITOS DE DISTRIBUIGAO
CLASSE 5 5
ISOLAGAO 0,6/1 kV 450,/750V
TEMPERATURA 90°C 70°C
COBERTURA COMPOSTO NAO HALOGENADO | COMPOSTO NAO HALOGENADO
FASE (COR) R—PRETO/S—VERM/T—BRANCO | R—PRETO/S—VERM /T—BRANCO
NEUTRO (COR) AZUL CLARO AZUL CLARO
RETORNO (COR) S AMARELO
TERRA (COR) VERDE VERDE
PADRONIZAGCAO DAS CORES DAS TOMADAS
SISTEMA 220V
CORRENTE 20A/250V
TIPO 2P+T NBR 14.136
COR VERMELHA
SISTEMA 127V
CORRENTE 10A /250V
TIPO 2P+T NBR 14.136
COR BRANCO OU PRETA

REVISOES

|[REVISAO DESCRICAO | DATA || DESENHO ||APROVACAO

|0 - EMISSAO INICIAL

[ 19/09/2016 || RICHARD || RICHARD

11 - REVISAO APOS ANALISE

|| 20/09/2016 || RICHARD || RICHARD

[ART 92221220160794971 | |

PROJETO ELETRICO

OBRA:

REMODELAGCAO DO CINE TEATRO MUNICIPAL

LOCAL:

RUA MANILO GOBBI, 131 - CENTRO

PROPRIETARIO:
ADEQUAGAO DO TEATRO MUNICIPAL PARA REALIZAGAO DE SESSOES DE CINEMA

ART:

RRT 13277675 E 13277596

DATA:

ESCALA:

ASSUNTO:
PROJETO INSTALAGOES ELETRICAS - ALIMENTAGAO DA  |[14/07/2023 || INDIGADA
UNIDADES CONDENSADORAS DO AR CONDICIONADO DEsENO | [VisTO!
RICHARD||RICHARD
FOLHA:

ANTONIO TAKASHI SASSADA
PREFEITO

RESPONSAVEL TECNICO:

RENATO ALVES BOTELHO
ARQUITETO - CAU/SP A 68216-0

01/01




