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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÃO
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EXTINTOR DE CO2 - CAPACIDADE EXTINTORA 5 B:C.
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EXTINTOR DE PÓ ABC - CAPACIDADE EXTINTORA 20 B:C.
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EXTINTOR DE PÓ - CAPACIDADE EXTINTORA 20 B:C.

EXTINTOR DE ÁGUA - CAPACIDADE EXTINTORA 2 A.

HIDRANTE SIMPLES

REGISTRO DE RECALQUE SEM
VÁLVULA DE RETENÇÃO

ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO 
(BOTOEIRA TIPO LIGA E DESLIGA

BOMBA DE INCÊNDIO

RESERVA DE INCÊNDIO

PONTO DE ILUMINAÇÂO DE EMERGÊNCIA TIPO ACLARAMENTO

PONTO DE ILUMINAÇÂO DE EMERGÊNCIA TIPO ACLARAMENTO
(BLOCO AUTÔNOMO)

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÂO E ALARME

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME

BATERIA DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME

ALARME DE INCÊNDIO

REGISTRO DE RECALQUE SEM 
VÁLVULA DE RETENÇÃO

BARRA ANTIPÂNICO

CENTRAL PREDIAL DE GLP OU GÁS NATURAL

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA 

DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL
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CARGA DE INCÊNDIO EM 

          450MJ/m²Médio

CARGA DE INCÊNDIO - IT 14/19
OCUPAÇÃO/USO MJ/M²DESCRIÇÃO DIVISÃO

CARGA DE INCÊNDIO
CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO À 

RISCO CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M²

AUTONOMIA MÍNIMA DE 01 HORAEMERGÊNCIA

ALARME E DETECÇÃO CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA 19/2019

EMERGÊNCIA
SINALIZAÇÃO DE 

O SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATENDE  À I.T. 20/2019

INCÊNDIO
BRIGADA DE 

CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA 17/2019

CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual n.º 63.911/18

GRUPO OCUPAÇÃO DIVISÃO DESCRIÇÃO EXEMPLOS

CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA 11/2019SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

21/19
EXTINTORES IT ÁGUA PRESSURIZADA - 2A

PÓ BC - 2A: 20B: C; 6A: 80B

DE 
ILUMINAÇÃO OBEDECERA A IT 18/19 - D.E. 63.911/18

INFORMAÇÕES SOBRE OS SISTEMAS

SIMPLES
HIDRANTES 

TUBULAÇÃO 63mm - FERRO GALVANIZADO
HIDRANTES - MANG. 38 mm - COMPR. 30 m
ESGUICHOS REGULÁVEIS - INSTRUÇÃO TÉCNICA N.º 22/2019

ESTRUTURAL
PROTEÇÃO 

TRRF de 60 min.

ELÉTRICAS
INSTALAÇÕES 

O SISTEMA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ATENDE À I.T. 41/2019

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (IT-10/19)

PISO

PAREDE

TETO e FORRO

ACABAMENTO

REVESTIMENTO

ACABAMENTO

REVESTIMENTO

ACABAMENTO

REVESTIMENTO

CLASSE I, II-A, III-A OU IV-A

Classe I, II-A, ou III-A9 

A Classe I, II-A

FACHADA
ACABAMENTO

REVESTIMENTO
CLASSE I a II-B

         450MJ/m²Quartéis e similares H-4
Serviços

e Institucionais
de saúde

H H-4
Edificações dos poderes executivo, Hospital

e assemelhados
legislativo e judiciário, tribunal, cartório,Repartição pública, edificações das forças armadas 
quartéis, delegacias, postos policiais 
e de bombeiros assemelhadose policiais

VARANDA

BANHEIRO
BANHEIRO

BANHEIRO

BANHEIRO

ALMOXARIFADO 02

APARTAMENTO 01 APARTAMENTO 02
APARTAMENTO 03 APARTAMENTO 04

APARTAMENTO 05 APARTAMENTO 06

VARANDA VARANDA VARANDAVARANDA

VARANDA

SALA DE ESTAR

SALA

Almoxarifado 01

  DML

COZINHACOPA

VARANDA

VARANDA E
DEPÓSITO DE
OXIGÊNIO

h =1.70

Sanit. PNE

GARAGEM

BALCÃO    01

BALCÃO    02

499,75
499,75

S = 24.34S = 11.70

S = 18.14

S = 4.12

S = 18.13

S = 6.36
S = 6.36

S = 18.13

S = 4.12

S = 18.13
  S = 17.15

S = 4.30

  S = 16.78

S = 6.36

S = 6.36

S = 7.12

  S = 31.40

S = 4.74

S = 15.37

S = 3.47

S = 44.55

500,135
500,240

500,686

499,75

S = 6.36

S = 32.48

S = 9.26

S = 265.38

S = 9.23

Area Serv.
S = 10.03

Circulação
S = 14.30

  Recepção
S = 11.53

+-0.00

+0.60

+0.60

S = 3.80

ALMOXARIFADO
MEDICAMENTOS
REFRIGERADOS

Sanit. &vestiário Fem.Sanit.& Vestiário Masc.
S = 16.41 S = 16.35

01 02 03 04 05 06 07

Portão existente c/ duas
folhas de abrir 4.10x2.00

+-0,00

Alambrado novo, manter

VARANDA
S = 32,14

FARMÁCIA

- Ter balaústres verticais, longarinas intermediárias, grades,
telas, vidros de segurança (laminados ou aramados) e
outros, de modo que uma esfera de 15 cm de diâmetro
não possa passar por nenhuma abertura;

- Ser isentas de aberturas, saliências, reentrâncias ou
quaisquer elementos que possam enganchar em roupas;
c. ser constituídas por materiais não estilhaçáveis,
exigindo-se o uso de vidros aramados ou de segurança
laminados, se for o caso.

- Os corrimãos devem estar afastados 40 mm, no mínimo,
das paredes ou guardas às quais forem fixados e terão
largura máxima de 65 mm.

- Nas rampas e, opcionalmente nas escadas, os corrimãos
devem ser instalados a duas alturas: 0,92 m e 0,70 m do
piso acabado.

- Corrimãos de escadas entre 80 cm e 92 cm
- Guarda corpo de 1,30 m

- Ter balaústres verticais, longarinas intermediárias, grades,
telas, vidros de segurança (laminados ou aramados) e
outros, de modo que uma esfera de 15 cm de diâmetro
não possa passar por nenhuma abertura;

- Ser isentas de aberturas, saliências, reentrâncias ou
quaisquer elementos que possam enganchar em roupas;
c. ser constituídas por materiais não estilhaçáveis,
exigindo-se o uso de vidros aramados ou de segurança
laminados, se for o caso.

- Os corrimãos devem estar afastados 40 mm, no mínimo,
das paredes ou guardas às quais forem fixados e terão
largura máxima de 65 mm.

- Corrimãos de escadas entre 80 cm e 92 cm
- Guarda corpo de 1,30 m
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SAÍDA DE EMERGÊNCIA

SAÍDA

DETALHES  DE SINALIZAÇÃO
HIDRANTE DE INCÊNDIOEXTINTOR DE INCÊNDIO

ALARME

H
INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO

de combate a incêndio)
(indica a localização de equipamentos

DETALHES  DE SINALIZAÇÃO

P 1 A2 PERIGO INFLAMÁVEL

E 5

ÁREAS

429,96 m² 

PRÉDIO PRINCIPAL

PRÉDIO 

M²

TOTAL PRÉDIO

114,92 m² VARANDAS

269,50 m² ABRIGO DE AMBULÂNCIAS

ABRIGO DE AMBULÂNCIAS

429,96 m² 

745,55 m² TOTAL GERAL - ÁREA DESCONTADA 

TOTAL COMPUTÁVEL

TOTAL DESCONTADA

SANIT. E VESTIÁRIOS 68,83 m² 

TOTAL 269,50 m² 

114,92 m² TOTAL

814,38 m² TOTAL
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