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BOMBA
- VAZÃO: 12,70 m³/h
(mín.) / 35,20 m³/h (máx.)
- POTÊNCIA: 6,0cv
- PRESSÃO: 30 MCA
(mín.) / 42 MCA (máx.)

R I

12,00 m³

RESERVATÓRIO TIPO TAÇA 51.000L TOTAL
RESERVA DE INCÊNDIO = 12.000L
CONSUMO PRÓPRIO DA EDIFICAÇÃO = 39.000L

GERADOR DE ENERGIA
- TRIFÁSICO;  À DIESEL; 360KVA;
- ACIONAMENTO AUTOMÁTICO;
- TENSÃO DE 127/220V;
- CARENADO E SILENCIADO;
- STANDEY-BY.

O GERADOR NÃO É UTILIZADO COMO
FONTE DE ENERIA ELÉTRICA DAS ME-
DIDAS PREVENTIVAS.
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PROJEÇÃO COBERTURA

SAÍDA I
POPULAÇÃO TOTAL = 60 PESSOAS = 2UP (mín.)

SAÍDA III
POPULAÇÃO TOTAL = 13 PESSOAS = 2UP (mín.)

SAÍDA VI
POPULAÇÃO TOTAL = 42 PESSOAS = 2UP (mín.)

SAÍDA V
POPULAÇÃO TOTAL = 50 PESSOAS = 2UP (mín.)

SAÍDA

SAÍDA II
POPULAÇÃO TOTAL = 65 PESSOAS = 3UP (mín.)

PR
O

JE
Ç

ÃO
 C

O
BE

R
TU

R
A

12
6/

25
2

  S
3

SAÍDA IV
POPULAÇÃO TOTAL = 39 PESSOAS = 2UP (mín.)
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NOTAS GERAIS
 1) O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ ALIMENTADO POR

BLOCOS AUTÔNOMOS COM AUTONOMIA DE 120 MINUTOS.

OCUPAÇÃO:  

PROJETO TÉCNICO DE PREV. E COMBATE À INCÊNDIO 

MUNICIPIO DE AMERICANA

04

SERVIÇOS DE SAÚDE E INSTITUCIONAL - H-3 - HOSPITAL E ASSEMELHADO

LOCAL:  AV. CECÍLIA MEIRELES, QUADRA N, JD. NOSSA SENHORA APARECIDA

PROPRIETÁRIO:  

RESP. PELO USO: MUNICIPIO DE AMERICANA
RESP. TÉCNICO : ADALBERTO STEFFEN ROMERA 5061433064
 PROJETO TÉCNICO Nº: ART: XXXXXXXXXX
DESENHO: ADALBERTO S. ROMERA 01
ÁREA DE CONSTRUÇÃO:    VER QUADRO DE ÁREAS

ESC:

AMERICANA/SP

PLANTAS E DADOS DO SISTEMA

XXXXXXXXXXXX

INDICADAS

ASSUNTO
01

CREA:

REVIS.:

ADALBERTO STEFFEN ROMERA PROPRIETÁRIO OU
RESPONSÁVEL PELO USORESPONSÁVEL TÉCNICO

QUADRO DE ÁREAS (m²)

TERRENO

PAVIMENTO TÉRREO

- CONSTRUÍDA

- DESCONTADA (ÁREAS FRIAS-BANHEIROS)

6.972,17

2.234,64

134,03

TOTAL CONSTRUÍDO 2.100,61

CÁLCULO DAS SAÍDAS, ESCADAS E DESCARGAS

ATENDE a IT-11/2025

FÓRMULA PARA A LARGURA DAS SAÍDAS DOS ACESSOS,
ESCADAS E DESCAGAS.

N=P
C, onde:

N = Número de unidades de passagem, arredondado para número
inteiro imediatamente superior

P = População, conforme coeficiente da Tabela 1
C = Capacidade da unidade de passagem conforme Tabela 1

Largura mínima para a passagem de um fluxo de pessoas, fixada em
0,55m = 1UP.

CAPACIDADE DA UNIDADE (C)
ACESSOS/DESCARGAS =  30

ESCADAS/RAMPAS = 22
PORTAS = 30

P = POPULAÇÃO
PAVIMENTO TÉRREO [TABELA - TOTAL (a)]

1. ACESSO/DESCARGAS => N=272
30  =9,06 - 10UP

2. ESCADAS/RAMPAS => N=0
22 = 0,00 - 0UP

3. PORTAS => N=272
30  =9,06 - 10UP

5UP = 5x0,55 = 2,75m
3UP = 3x0,55 = 1,65m
2UP = 2x0,55 = 1,10m

SENDO QUE EXISTEM 6 SAÍDAS NO PAVIMENTO.

DESCARGA FINAL DE ACESSO A RUA:
PORTA SAÍDA I: 60

30 = 2,00 = 2UP
PORTA SAÍDA II: 65

30 = 2,20 = 3UP
PORTA SAÍDA III: 13

30 = 0,43 = 1UP
CONFORME IT, PORTA DE SAÍDA MÍNIMA DE 1,00m (2UP)

PORTA SAÍDA IV: 39
30 = 1,30 = 2UP

PORTA SAÍDA V: 50
30 = 1,66 = 2UP

PORTA SAÍDA VI: 42
30 = 1,40 = 2UP

ACESSO PRINCIPAL PELA AVENIDA NINA RODRIGUES (AV. A).
ANEXO B - DISTÂNCIA MÁXIMA A SEREM PERCORRIDAS

GRUPO H-3 SEM CHUVEIRO AUTOMÁTICO,
COM DETECÇÃO DE FUMAÇA

De saída da edificação  = 60m
(piso de descarga)  - ATENDE

LOCAL/SETOR/AMBIENTE ÁREA
(m²)

POPULAÇÃO
ÁREA

POPULAÇÃO
CALCULADA

61,20 FIXO 49

12,48 FIXO 16

3,36 ISENTO 0

10,92 1/7m² 2

ÁREA DE ESPERA 1

269 PESSOASLOTAÇÃO PAV. TÉRREO

TOTAL (a) 269PAV. TÉRREO

58,00 ISENTO 0

7,48 ISENTO 0

34,40 1,5 p/ leito + 1/7m² 11

17,64 1/7m² 3

162,00 ISENTO 0

15,64 1/7m² 3

10,02 1/7m² 2

10,02 1/7m² 2

10,02 1/7m² 2

26,88 1/7m² 4

10,92 1/7m² 2

10,92 1/7m² 2

10,88 1/7m² 2

54,28 FIXO 12

10,92 1/7m² 2

3,84 FIXO 1

10,92 1/7m² 2

31,08 FIXO 10

8,32 ISENTO 0

8,32 ISENTO 0

17,16 ISENTO 0

10,88 FIXO 6

23,24 1/7m² 4

13,94 1/7m² 2

71,84 1,5 p/ leito + 1/7m² 19

71,84 19

68,98 18

10,24

8,32

11,20

34,04 FIXO 4

25,00 1/7m² 4

17,16 ISENTO 0

6,48

2,56

7,56

5,72 1/7m² 1

37,80 FIXO 8

17,16 FIXO 4

36,00 1/7m² 9

36,00 1/7m² 9

17,16 FIXO 1

15,36 1/7m² 3

17,16 ISENTO 0

17,16 ISENTO 0

10,56

7,48

7,56 ISENTO 0

27,00 FIXO 12

61,76 ISENTO 0

8,64

133,60

91,40

Tabela de ambientes e acabamentos

ID Ambiente / Acabamento Área
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S1 - Pronto Atendimento
1 Area de espera 1 61,20 m² X X X X
2 Area de espera 2 12,48 m² X X X X
3 Area para guarda de macas e cadeiras de rodas 3,36 m² X X X X
4 Consultório indiferenciado 1 10,92 m² X X X X
5 Consultório indiferenciado 2 10,92 m² X X X X
6 Consultório indiferenciado 3 10,92 m² X X X X
7 Consultório indiferenciado 4 10,92 m² X X X X
8 Consultório indiferenciado 5 10,92 m² X X X X
9 Consultório indiferenciado 6 10,92 m² X X X X

10 Consultório odontológico 17,64 m² X X X X
11 Embarque e desembarque coberto 162,00 m² X X X
12 Fraldário 3,52 m² X X X
13 Recepção 15,84 m² X X X X
14 Sala de assistente social 10,92 m² X X X X
15 Sala de classificação de risco 1 10,92 m² X X X X
16 Sala de classificação de risco 2 10,92 m² X X X X
17 Sanitário feminino coletivo 16,64 m² X X X
18 Sanitário masculino coletivo 16,64 m² X X X X

19 Sanitário PCD Familiar 1
(Pessoas com deficiências) 3,52 m² X X X

20 Sanitário PCD Familiar 2
(Pessoas com deficiências) 3,52 m² X X X

21 Sanitário PCD Familiar 3
(Pessoas com deficiências) 3,52 m² X X X X

S2 - Atendimento de Urgência

22
Area coberta para embarque e desembarque de
ambulância e carro funerário 58,08 m² X X X

23 Area para guarda de macas e cadeiras de rodas 7,48 m² X X X

24
Sala de emergência e posto de enfermagem/
serviços 88,44 m² X X X X X

25 Sala de higienização 10,88 m² X X X X X

S3 - Apoio Diagnóstico e Terapeutico
26 Sala de aplicação de medicamentos/ reidratação 51,48 m² X X X X
27 Sala de coleta de material 10,92 m² X X X X
28 Sala de comando da radiologia 3,84 m² X X X X X
29 Sala de eletrocardiograma – ECG 10,92 m² X X X X
30 Sala de inalação coletiva 31,08 m² X X X X
31 Sala de radiologia geral 26,88 m² X X X X X
32 Sala de redução e fratura 10,92 m² X X X X
33 Sala de sutura e curativo 10,92 m² X X X X
34 Vestiário paciente 2,56 m² X X X

S4 - Setor de Observação
35 Area de espera (observação pediátrica) 10,88 m² X X X X
36 Banheiro - BWC (sala de observação feminina) 5,49 m² X X X X
37 Banheiro - BWC (sala de observação masculina) 5,49 m² X X X X
38 Banheiro - BWC (sala de observação pediátrica) 5,49 m² X X X X

39
Banheiro - BWC quarto de atendimento individual
1 5,49 m² X X X X

40
Banheiro - BWC quarto de atendimento individual
2 5,49 m² X X X X

41
Posto de enfermagem, observação e serviços
(sala de observação feminina e masculina) 23,24 m² X X X X X

42
Posto de enfermagem, observação e serviços
(sala de observação pediátrica) 13,94 m² X X X X X

43 Quarto de atendimento individualizado 1 10,24 m² X X X X X
44 Quarto de atendimento individualizado 2 10,24 m² X X X X X
45 Sala de observação feminina 71,84 m² X X X X X
46 Sala de observação masculina 71,84 m² X X X X X
47 Sala de observação pediátrica 68,98 m² X X X X X

S5 - Apoio Técnico Logístico
48 Almoxarifado 17,16 m² X X X X
49 Area de guarda temporária de resíduos sólidos 8,32 m² X X X
50 Area de recepção, lavagem e guarda de carrinhos 8,32 m² X X X
51 Banheiro - WC (funcionário) feminino 4,48 m² X X X
52 Banheiro - WC (funcionário) masculino 4,48 m² X X X
53 Centro de Abastecimento Farmacêutico - CAF 34,04 m² X X X X X
54 Copa de distribuição 25,08 m² X X X X
55 Depósito de equipamentos 17,16 m² X X X X
56 Depósito de Material de Limpeza 1 - DML 1 6,48 m² X X X
57 Depósito de Material de Limpeza 2 - DML 2 2,56 m² X X X
58 Depósito de Material de Limpeza 3 - DML 3 7,56 m² X X X
59 Depósito de Material de Limpeza 4 - DML 4 10,24 m² X X X
60 Depósito de Material de Limpeza 5 - DML 5 8,32 m² X X X

61
Morgue/ Necrotério/ Guarda temporária de
cadáveres 11,20 m² X X X X

62 Quarto de plantão (funcionário) feminino 36,00 m² X X X X X
63 Quarto de plantão (funcionário) masculino 36,00 m² X X X X X
64 Refeitório (funcionário) 21,12 m² X X X X

65
Sala de armazenagem e distribuição de materiais
esterilizados e roupa limpa (área limpa) 17,16 m² X X X X X

66 Sala de estar (funcionário) 15,36 m² X X X X

67
Sala de guarda e preparo de equipamentos e
materiais 17,16 m² X X X X X

68
Sala de utilidades e guarda de roupa suja (área
suja) 17,16 m² X X X X X

69 Sanitário/ Vestiário (funcionário) feminino 25,32 m² X X X X
70 Sanitário/ Vestiário (funcionário) masculino 25,32 m² X X X X

S6 - Apoio Administrativo
71 Banheiro - WC (posto policial) 3,08 m² X X X
72 Posto Policial 5,72 m² X X X X X
73 Sala administrativa 37,80 m² X X X X X
74 Sala da direção 17,16 m² X X X X
75 Sala de arquivo médico especializado (SAME) 7,56 m² X X X X
76 Sala de reunião 27,00 m² X X X X X

S7 - Circulação
C1    Circulação 1 61,76 m² X X X X
C2    Circulação 2 8,64 m² X X X X
C3    Circulação 3 133,60 m² X X X X
C4    Circulação 4 91,40 m² X X X X
C5    Circulação 5 10,56 m² X X X X
C6    Circulação 6 11,52 m² X X X X X
C7    Circulação 7 11,52 m² X X X X X
C8    Circulação 8 65,12 m² X X X X
C9    Circulação 9 14,52 m² X X X X

C10    Circulação 10 6,12 m² X X X X

S8 - Area de Luz
AL1    Area de Luz 1 22,00 m² X X
AL2    Area de Luz 2 6,16 m² X X
AL3    Area de Luz 3 30,80 m² X X

S9 - Edifício Anexo
EA1    Abrigo de Vácuo 10,12 m² X X X
EA2    Ar Comprimido Medicinal 10,12 m² X X X
EA3    Gerador de Energia 27,60 m² X X X
EA4    Oxigênio Medicinal 22,08 m² X X X
EA5    Resíduo Biológico/ Contaminante 7,48 m² X X X
EA6    Resíduo Comum 7,48 m² X X X

ÁREA DE ESPERA 2

ÁREA P/ GUARDA DE MACAS E CADEIRA DE RODAS

CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 1

CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 2

CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 3

CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 4

CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 5

CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 6

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO

EMBARQUE E DESEMBARQUE COBERTO

RECEPÇÃO

SALA DE ASSISTENTE SOCIAL

SALA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 1

SALA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 2

EMBARQUE E DESEMBARQUE DE AMBULANCIA

ÁREA P/ GUARDA DE MACAS E CADEIRA DE RODAS

SALA DE EMERGÊNCIA E POSTO DE ENF/SERVIÇOS

SALA DE HIGIENIZAÇÃO

SALA APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS/REIDRATAÇÃO

SALA DE COLETA DE MATERIAL

SALA DE COMANDO DA RADIOLOGIA

SALA DE ELETROCARDIOGRAMA - ECG

SALA DE INALAÇÃO COLETIVA

SALA DE RADIOLOGIA GERAL

SALA DE REDUÇÃO E FRATURA

POSTO DE ENFERMAGEM (OBS. FEM. E MASC.)

POSTO DE ENFERMAGEM (OBS. PEDIÁTRICA)

SALA DE OBSERVAÇÃO FEMININA

SALA DE OBSERVAÇÃO MASCULINA

SALA DE OBSERVAÇÃO PEDIÁTRICA

ALMOXARIFADO

ÁREA GUARDA TEMPORÁRIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

ÁREA RECEPÇÃO, LAVAGEM E GUARDA DE CARRINHOS

CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF

COPA DE DISTRIBUIÇÃO

DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS

DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA 1 - DML 1

DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA 4 - DML 4

DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA 5 - DML 5

MORGUE/NECROTÉRIO/GUARDA TEMP. DE CADAVERES

QUARTO DE PLANTÃO (FUNCIONÁRIO) FEMININO

QUARTO DE PLANTÃO (FUNCIONÁRIO) MASCULINO

SALA DE ARMAZ. E DISTR. DE MAT. ESTERELIZADOS

SALA DE ESTAR (FUNCIONÁRIO)

SALA DE GUARDA E PREPARO DE EQUIP. E MAT.

SALA DE SUTURA E CURATIVO

ÁREA DE ESPERA (OBS. PEDIÁTRICA)

DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA 2 - DML 2

DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA 3 - DML 3

SALA DE UTILIDADES E GUARDA ROUPA SUJA

SALA DE DIREÇÃO

SALA DE ARQUIVO MÉDICO ESPECIALIZADO (SAME)

SALA DE REUNIÃO

CIRCULAÇÃO 1

CIRCULAÇÃO 2

CIRCULAÇÃO 3

CIRCULAÇÃO 4

CIRCULAÇÃO 5

POSTO POLICIAL

SALA ADMINISTRATIVA

6,12

11,52

11,52

65,12

14,52

CIRCULAÇÃO 6

CIRCULAÇÃO 7

CIRCULAÇÃO 8

CIRCULAÇÃO 9

CIRCULAÇÃO 10

7,48

10,12

10,12

27,60

22,08

ABRIGO DE VÁCUO

AR COMPRIMIDO MEDICINAL

GERADOR DE ENERGIA

OXIGÊNIO MEDICINAL

RESIDUO BIOLÓGICO/CONTAMINANTE

RESÍDUO COMUM

10,92 1/7m² 2

10,92 1/7m² 2

10,92 1/7m² 2

10,92 1/7m² 2

10,92 1/7m² 2

1,82 1/7m² 1FRALDÁRIO

10,24 4

10,24 4

QUARTO DE ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO 1

QUARTO DE ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO 2

ISENTO 0

ISENTO 0

ISENTO 0

ISENTO 0

ISENTO 0

ISENTO 0

ISENTO 0

ISENTO 0

ISENTO 0

ISENTO 0

ISENTO 0

ISENTO 0

ISENTO 0

ISENTO 0

ISENTO 0

ISENTO 0

ISENTO 0

ISENTO 0

ISENTO 0

ISENTO 0

ISENTO 0

1,5 p/ leito + 1/7m²

1,5 p/ leito + 1/7m²

1,5 p/ leito + 1/7m²

1,5 p/ leito + 1/7m²

SAÍDA FINAL

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE
EMERGÊNCIA BLOCO AUTÔNOMO

FLUXO DA ROTA DE FUGA

FINAL DA ROTA DE FUGA

EXTINTOR DE PÓ  A:B:C - 6KG

LEGENDA
EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA
2: A - 10 L

SAÍDA

REGISTRO DE RECALQUE - HIDRANTES

RESERVA DE INCÊNDIO

AVISADOR SONORO DE ALARME
AUDIO-VISUAL

BATERIA DO SISTEMA DE ALARME BOTOEIRA QUEBRA-VIDRO - ALARME

CENTRAL DO SISTEMA DE ALARME

BOMBA DE INCÊNDIO

ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO
(BOTOEIRA TIPO LIGA / DESLIGA)

HIDRANTE SIMPLES

EXTINTOR DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)
5: B:C - 6 KG

DETECTOR DE FUMAÇA DETECTOR DE TEMPERATURA
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