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LOCAL DE CONECXÃO DOS REFLETORES
CONDUTORES 2#2,5mm

POSTE CONCRETO
TIPO D-150/10,5m

ELETROD. PVC "1"

LUVA PVC. "1"

CURVA LONGA
PVC. 90° "1"

DRENO C/ PEDRA
BRITA N. 02

PISO ACABADO PISO ACABADO

CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA
30x30x30cm - DISTRIBUIÇÃO.
OBS: ENTERRAR CAIXA POR COMPLETO
PARA EVITAR FURTO DOS CABOS.

VEM DO QDC - CONDUTOR
CONFORME PROJETO

ARAME GALVIZADO
12 AWG

LUVA PVC "1"

DETALHE - POSTES DE CONCRETO
COM REFLETORES
Sem Escala

(-1-) 2#10mm² COBRE
Ø "1" (32mm²) - CORR.

60m

-1-

-1--1--1-

(-1-) 2#10mm² COBRE
Ø "1" (32mm²) - CORR.

12,5m

(-1-) 2#10mm² COBRE
Ø "1" (32mm²) - CORR.

12,5m

(-1-) 2#10mm² COBRE
Ø "1" (32mm²) - CORR.

12,5m

(-2-) 2#10mm² COBRE
Ø "1" (32mm²) - CORR.

62m

-2-

(-2-) 2#10mm² COBRE
Ø "1" (32mm²) - CORR.

12,5m

-2-

(-2-) 2#10mm² COBRE
Ø "1" (32mm²) - CORR.

12,5m

-2-

(-2-) 2#10mm² COBRE
Ø "1" (32mm²) - CORR.

12,5m

-2-

UC:63970066
PADRÃO EXISTENTE 3x50A.

BAIXA TENSÃO

passagem sob o passeio

DETALHE BANCO DE DUTO  

Banco com 1 duto 

PROJETO:
PROJETISTA:
FISCAL:
EMPRESA:

CONTRATO:
DATA: 18/03/24
REF:
ESCALA: INDICADA
FOLHA: 01/02

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

 CREA:

LOCAL: MUNICÍPIO DE AMAPORÃ / PR OSE:

ODI:

ODD:
ODS:

AVISAR:

A3

KW.h

10

A+B+C

(9600W)

DIAGRAMA UNIFILAR
Sem Escala

Rede Copel

32 A

(6000 W)
A+B 10 Unipolar - PVC (70°C)

C1
Padrão de entrada

50 A

32 A

(6000 W)
A+C10

Unipolar - PVC (70°C)

C2

(Iluminação)

IMPLANTAÇÃO ILUMINAÇÃO DO CAMPO 01
COTAS EM METROS (m) 

CONJUNTO DE POSTE DO TIPO
D-150/10,5m COM REFLETORES

PADRÃO DE ENTRADA (MEDIÇÃO)

CAIXA DE PASSAGEM 30x30x30

ELETRODUTOS (INFRA)
ENTERRADO

-1-
100W

MED

CONDUTORES (NEUTRO, FASE)

REFLETOR LED 500W

NOTAS:

- ELETRODUTOS INSTALADOS NO SOLO, DEVERÃO SER DO TIPO
CORRUGADO PEAD (POLIETILENO DE ALTA INTENSIDADE) OU PVC
RIGIDO;
- NAS CAIXAS DE PASSAGENS, OS CONDUTORES DEVERÃO SER
IDENTIFICADOS DE ACORDO COM SUA FASE (A, B, C);
    FASE A - AMARELO
    FASE B - BRANCO
    FASE C - VERMELHO
- CONSIDERAR COTAS INFORMADAS O PROJETO EM METRO (m);
- SEGUIR BALANCEAMENTO DE FASES CONFORME PROJETO;
- SELAR AS CAIXAS DE PASSAGEM DE CONCRETO COM MASSA
FRACA DE CONCRETO PARA EVITAR POSSIVEL VANDALISMO.

A B C

QGBT

(ILUMINAÇÃO)  6000 W 1

32 A
10

2   6000 W (ILUMINAÇÃO)
32 A10

DIAGRAMA MULTIFILAR
Sem Escala

N

50 A

A B CN

ESCALA INDICADA

ILUMINAÇÃOCAMPO DEFUTEBOL

CABEÇOTE PVC. "1"

(Iluminação)

Potência instalada (W)
A  6000
B 3000
C   3000
Total   12000

LOCALIZAÇÃO
DA OBRA >>>

REFLETORES
LED 500W

CRUZETA

MÃO
FRANCESSA

QUADRO DE CARGAS

OBRA: INSTALAÇÃO ILUMINAÇÃO COM REFLETORES DE
LED EM CAMPO DE FUTEBOL 01
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