3.00x.80

3.00x.80

2,75

0,50

0,15
L L

2,00

g,10

7

PAREDE EM CONCRETO ARMADO

—|00mmm._.cm> EM CONCRETO ARMADO

e TS

— ]

|, 0,40

0,50

PLACA DE ADVERTENCIA COM OS
DIZERES "INFLAMAVEL" E
"PROIBIDO FUMAR"

VENTILAGAO LATERAL JUNTO AO
PISO E TETO
2 TELAS METALICAS C/ 0,40x0,50

PORTA EM TELA METALICA

0,40

DO PISO AO TETO

—|00mm_~._.cm> EM CONCRETO ARMADO

CORTE AA
S/ Escoala

0,50,

PAREDE EM
CONCRETOARMADO

™~

PAREDE DA

EDIFICAGAO ]

VENTILAGAO LATERAL
JUNTO AO PISO E TETO{
2 TELAS METALICAS

C/ 0,40x0,50m

PROTEGAO CONTRA INTEMPERIES

~_d

I

PLACA DE ADVERTENCIA

COM OS DIZERES:

"INFLAMAVEL” E

"PROIBIDO FUMAR”

s

%o o

ISOMETRICO - CENTRAL DE GLP

S/ Escala

LEGENDA

- nome da obra
- data carga e recarga

AGUA PRESSURIZADA

Cada extintor devera conter uma etiqueta com:

CARGA DE PO BC

- home da obra
- data carga e recarga

Cada extintor devera conter uma etiqueta com:

- nome da obra
- data carga e recarga

CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO

Cada extintor devera conter uma etiqueta com:

NOTA: SISTEMA DE HIDRANTE.

C

NOTA:

N

)

}- A INSTALAGAO DO SISTEMA DE HIDRANTES SERA CONFORME COM A NPT 22

- O TIPO DE SISTEMA DE HIDRANTE EM FUNGAO DA OCUPAGAO, SERA DO "TIPO 3",

CONFORME TABELA 2 DA NPT 22.

2 - A TUBULAGAO SUBTERRANEA QUE VAI PARA O REGISTRO DE RECALQUE
SERADE 2 1/2" E SERA REVESTIDA COM TINTA ANTI-CORROSIVA.

3 - ATUBULAGAO APARENTE QUE VAI PARA OS HIDRANTES SERA DE 2 1/2"
PINTADA NA COR VERMELHA, AFIXADA A UMA ALTURA MINIMA DE 2,80 m, NOS
ELEMENTOS ESTRUTURAIS DA EDIFICAGAQ, conforme NPT 22 item 5.11.6.10.

4 - AS TUBULAGOES DA REDE DE HIDRANTES SERAO EM ACO GALVANIZADO

COM RESISTENCIA IGUAL OU SUPERIOR A 18kgf/cm?

"0 AUTOR DO PROJETO E O RESPONSAVEL TECNICO SAO RESPONSAVEIS CIVIL E
ADMINISTRATIVAMENTE POR TODAS AS INFORMAGOES CONSTANTES DO CODIGO DE PREVENGAO
DE INCENDIOS DO CORPO DE BOMBEIROS DA DA POLICIA MILITAR DO PARANA E NORMAS
BRASILEIRAS VIGENTES, SUJEITANDO-SE AS SANGCOES DECORRENTES DE EVENTUAIS PREJUIZOS
DE TERCEIROS"

C

NOTA: ROTA DE FUGA

)

Bm DISTANCIAS MAXIMAS A SEREM PERCORRIDAS EM TODAS AS DIREGOES DE J
ROTA DE FUGA, SAO DE MENOS DE 50 METROS, PARA GRUPO E DIVISAO DE
OCUPAGAO "E" COM MAIS DE UMA SAIDA DE EMERGENCIA, SEM DETECCAQ
AUTOMATICA DE FUMAGA (Conforme tabela 2 do Anexo B da NPT 11.)

- TODAS AS PORTAS DE CORRER NO SENTIDO DA ROTA DE FUGA NAO POSSUEM

DISPOSITIVO DE TRANCA OU TRAVAMENTO E PERMANECERAO ABERTAS DURANTE
[O_UO O HORARIO DE FUNCIONAMENTO DA ESCOLA (conforme NPT 11 iten 5.5.4.1.1

J

)

- AS RAMPAS E DEGRAUS ESTAO EM CONFORMIDADE COM A NPT 011 E COM A NBR 9050

- OS DEGRAU SERAQ DOTADOS DE SINALIZAGCAO NAS BORDAS COM COR CONTRASTANTE AQ PISO
ADJACENTES E ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DE ACLARAMENTO
- AS RAMPAS E DEGRAUS E PATAMARES SERAO PROTEGIDOS POR GUARDA CORPOS

- 0OS DEGRAUS POSSUEM LANGOS DE 1,50 CM, COM CORRIMOES INDERMEDIARIOS
- OS DEGRAUS E RAMPAS POSSUEM PISOS ANTIDERRAPANTES E SINALIZACAO TATIL
- OS CORRIMOES E GUARDA CORPOS OBSERVAM AS MEDIDAS [E DIMENGOES ESTABELECIDAS

N C

NOTA:

—/

- HAVERA BRIGADA DE INCENDIO CONFORME NPT 17.

- O ACESSO DAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS, SERA LIMITADA AS VIAS

PUBLICAS, QUE SUPORTAM O PESO DE 25t EM DOIS EIXOS

- OS PORTOES DE ACESSO ESTAO EM CONFORMIDADE COM A NPT 006.

OBS:

) (

NOTA TRRF:

)

- SERA ADOTADO SISTEMA DE SINALIZACAO CONFORME NPT 20/11
- A CENTRAL DE GLP ( Gas Liquefeito de Petrdleo) atende a NPT 28

- A EDIFICAGAO POSSUI PORTAS DE CORRER EM SUBSTITUICAO A PORTAS COM

ABERTURA NO SENTIDO DE FUGA, E PERMANECERAO ABERTAS DURANTE O
HORARIO DE FUNCIONAMENTO COMERCIAL E DURANTE A REALIZAGAO DE
EVENTOS COM REUNIAO DE PUBLICOS. (item 5.5.4.1.1 DA NPT-011)

N
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INALIZAGA
TIL DE ALERTA

O -

CORRIMAO

INALIZAGAQ
ATIL DE ALERTA

PATAMAR

CORRIMAO

0.92

)
o
N

DETALHE DA RAMPA E CORRIMAO

SEM

ESCALA

DETALHE DO GUARDA CORPO

DETALHE DO CORRIMAO

Guarda corpo abalaustrado

CORRIMAO SEM CANTO!

Min. 40mm M
Max, 50mmy M:

S VIVOS

Min. 40mm
Max. 5

50

my N S5mpn

Min. 50mm

|

1,20 kPa
1,05 ~1,30m

(R

.11

A S

0,80 ~ 0,92cm

e S

DAL B

>

t4| Piso

R15

0,80 ~ 0,92cm

TABELA DE HIDRANTES

HIDRANTE -01

DUPLO

- 0AMANGUEIRAS @40mm x 15m
- 01 ESGUICHO REGULAVEL @40mm
- 01 CHAVE DE MANGUEIRA

02 ABRIGOS (45x75x18) contendo em cada:

HIDRANTE -02

DUPLO

- 04AMANGUEIRAS @40mm x 15m
- 01 ESGUICHO REGULAVEL @40mm
- 01 CHAVE DE MANGUEIRA

02 ABRIGOS (45x75x18) contendo em cada:

HIDRANTE -03

DUPLO

- 04AMANGUEIRAS @40mm x 15m
- 01 ESGUICHO REGULAVEL @40mm
- 01 CHAVE DE MANGUEIRA

02 ABRIGOS (45x75x18) contendo em cada:

HIDRANTE -04

DUPLO

- 04AMANGUEIRAS @40mm x 15m
- 01 ESGUICHO REGULAVEL @40mm
- 01 CHAVE DE MANGUEIRA

02 ABRIGOS (45x75x18) contendo em cada:

AMARELO

VERMELHO

A5

.70

A5

—

1,80

DETALHE DE EXTINTORES

S/ ESCALA

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO DE
EMERGENCIA COM AUTONOMIA MINIMA DE 2 h

ATENDERA : 3 lux P/ AREAS PLANAS e
5 lux P/ AREAS INCLINADAS

BATERIA DE ACUMULADORES P/ SISTEMA DE
ILUMINAGAO DE EMERGENCIA - MINIMA DE 2 h

ATENDERA : 3 lux P/ AREAS PLANAS e
5 lux P/ AREAS INCLINADAS

AVISADOR SONORO E VISUAL - TIPO SIRENE

CENTRAL DETECGCAO
E ALARME

ACIONADOR DA BOMBA DE INCENDIO
(BOTOEIRA TIPO "LIGA" E "DESLIGA"

HIDRANTE DUPLO DE PAREDE

HD-03 HS-03

DETECCAO E ALARME

E8

HIDRANTE DE INCENDIO

E SIMPLES DE PAREDE RESPECTIVAMENTE

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE

SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA

P2

PROIBIDO PRODUZIR CHAMA

DIRECAO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

A5

CUIDADO, RISCO DE
CHOQUE ELETRICO

S1

INDICAGAO DO SENTIDO
DA SAIDA DE EMERGENCIA

S2

INDICAGCAO DO SENTIDO
DA SAIDA DE EMERGENCIA

S3

FIXADA ACIMA DA PORTA

INDICACAO SAIDA DE EMERGENCIA

S14

INDICAGAO SAIDA DE EMERGENCIA
FIXADA ACIMA DA PORTA

S15

INDICAGAO SAIDA DE EMERGENCIA
COM RAMPAS PARA DEFICIENTES

ES

EXTINTOR DE INCENDIO

E2
BOMBA DE INCENDIO
BOMBA
DE
INCENDIO

E3

COMANDO MANUAL DE ALARME

ALARME
DE
INCENDIO

HISTORICO DE ATUALIZACAO / SUBSTITUIGAO DE PRANCHA

AYER

DATA DISCRIMINACAO DA ATUALIZACAO/SUBSTITUICAD

Ne¢ po PSCIP

OBRA

PROJETO DE PREVENGAO CONTRA INCENDIO E PANICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURA ~ CNPJ: 75.788.349/0001-39
ESCOLA MUNICIPAL IRINEU BATISTA CAMARA

RUA DOS SUTIS S/N -CENTRO

QUADRA: 42-C  LOTES: I-R-6 / 40I-R-I-B / 4OI-A-R-B / 40I-B-R-B / 402-R-2 / L03-R-2

PLANTA BAIXA - BLOCO D
DETALHES DA CENTRAL DE GLP

DETALHES DA RAMPA
DETALHES DO EXTINTOR

LEGENDA

05
%6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURA

JAPURA - PARANA )
(AREA OCUPAGAO (CORPO DE BOMBEIROS
3.L71,L9 M2 EDUCACIONAL E CULTURA FISICA
J
\_um>zoz> CONTEUDO DA PRANCHA

CNPJ: 75.788.349/0001-39 ) )
(" ESCALA (" (" DATA
Bruno Romero Francisco
INDICADA ENGENHEIRO CIVIL - CREA-PR 101550/D ) 20 DE JULHO / 2018 )




