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LEGENDA GERAL

PAREDE EXTERNA EM ALVENARIA COM BLOCO CERAMICO 14x19x39cm EM PE COM REBOCO EM DUAS FACES -

‘_t VER CADERNO DE ENCARGOS.

2] I PAREDE EM ALVENARIA RSF COM BLOCO CERAMICO 14x19x39cm - VER CADERNO DE ENCARGOS.

‘“jt_ PAREDE DE GESSO ACARTONADO P/ AREAS SECAS, E=11,50cm (1 CHAPA ST 12,5 + M90 + LR50 D32 + 1 CHAPA

T T ST 12)5).

gt_ PAREDE DE GESSO ACARTONADO P/ AREAS SECAS E MOLHADAS, E=11,50cm (1 CHAPA ST 12,5 + M90 + LR50

— " 7 D32+1CHAPARU 12)5). ,

gt_ PAREDE DE GESSO ACARTONADO P/ AREAS MOLHADAS, E=11,50cm (1 CHAPARU 12,5 + M90 + LR50 D32 + 1

~ v T CHAPARU 12,5).

gt— PAREDE DE GESSO ACARTONADO P/ AREAS MOLHADAS, E=25cm (1 CHAPARU 12,5 + M90 + CHAPA MDF 22,5 +
—  LR50D32 + 1 CHAPA MDF 22,5 + M90 + 1 CHAPARU 12,5).

g—ﬁ PAREDE DE GESSO ACARTONADO P/ ENCHIMENTO EM AREAS SECAS, E=6,05cm (1 CHAPA ST 12,5 + M48 + LR50

© D32).

te}
/////
©

LR50 D32).

PAREDE DE GESSO ACARTONADO P/ ENCHIMENTO EM AREAS MOLHADAS, E=6,05cm (1 CHAPA RU 12,5 + M48 +

NOTAS: MEDIDAS DAS CHAPAS, PERFIS E ISOLAMENTO EM MILIMETROS. E= ESPESSURA, ST=CHAPA STANDARD, RU=
CHAPA RESISTENTE A UMIDADE, RF= CHAPA RESISTENTE AO FOGO, M=MONTANTE, LR= LA DE ROCHA PARA ISOLAMENTO
ACUSTICO (1 FACE REVESTIDA COM PAPEL ALUMINIZADO EM ROLO, E=50MM), D= DENSIDADE DO ISOLAMENTO (KG/M?)
OBS. 1: AS CHAPAS ST E RU SERAO APLICADAS SOMENTE ATE AALTURADE INSTALAGAO DO FORRO DE CADA AMBIENTE
OBS. 2: DEVERA SER PREVISTO INSTALACAO DE LA DE ROCHA EM TODAS AS PAREDES E FORROS DO PROJETO PARAFINS

DE ISOLAMENTO ACUSTICO.
LEGENDA INTERVENGAO PAM - DEMOLIR/CONSTRUIR

[ AREAEXISTENTE PAM SEM INTERVENCAO.

NN

JANELA A SER DEMOLIDA.

PAREDE A SER DEMOLIDA.
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PROJECAO MARQUISE A CONSTRUIR

[ PAREDE A SER CONSTRUIDA.

LEGENDA DE EQUIPAMENTOS

MOBILIARIO FIXO EM MDF - VERIFICAR i

DETALHAMENTO ESPECIFICO.

COMO EQUIPAMENTO.

MOBILIARIO MOVEL A SER ADQUIRIDO

ACABAMENTO CROMADO.

LAVATORIO DE LOUGA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, DIMENSAO DE 45X35CM, SIFAO'MULTIUSO, CORRUGADO
EM PVC, COM TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMATICO (PRESSMATIC)

7] LAVATORIODE LOUGA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, DIMENSAO DE 45X35CM, SIFAO MULTIUSO, CORRUGADO
b EM PVC, COM TORNEIRA DE MESA COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA, ACABAMENTO CROMADO.

BANCADA EM ACO INOX 304/20 OU 18, ENCHIMENTO EM CONCRETO ARAMADO LEVE SEM BRITA COM CUBA EM

ESPECIFICO.

FLEXIVEL 1.1/2"x1.1/2" EM POLIURETANO COM ADITIVO ANTIFUNGO, DIMENSOES 50x40x18cm (CxLxP), COM

‘—=‘ AGO INOX 304/20 OU 18, ACABAMENTO LISO, COM VALVULA TIPO AMERICANA 3.1/2x1.1/2, METAL CROMADA E SIFAO
TORNEIRA DE PAREDE BICA MOVEL COM ARREJADOR, ACABAMENTO CROMADO. VERIFICAR DETALHAMENTO

BANCADA EM ACO INOX 304/20 OU 18, ENCHIMENTO EM CONCRETO ARAMADO LEVE SEM BRITA COM BANHEIRA

DE HIGIENIZAGAO DE RECEM-NATO EM FIBRA DE VIDRO COM ACABEMENTO EM GEL COAT ISOFTALICO, COM
VALVULATIPO AMERICANA 3.1/2x1.1/2, METAL CROMADA E SIFAO FLEXIVEL 1.1/2"x1.1/2" EM POLIURETANO COM
ADITIVO ANTIFUNGO, DIMENSOES 45x70x30cm (CxLxP). VERIFICAR DETALHAMENTO ESPECIFICO.

CABAMENTO CROMADO.

PIA DE DESPEJO (EXPURGO) EM ACO INOX 304/20 OU 18, TIPO FUNIL, COM REBAIXO, TAMPABASCULANTE E RALO
REMOVIVEL, DIMENSAO DE 60X50CM, (VER DETALHE BANCADAS), VALVULA DE DESCARGA METALICA,

m LAVATORIO CIRURGICO (ESCOVAGAO) EM AGO INOX 304/20 OU 18, PRE-FABRICADO, COM TORNEIRA COM
ACIONAMENTO POR ALAVANCA (VER DETALHE ESCOVACAO).

TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, DIMENSAO DE 51X53X84CM, SIFAO FLEXIVEL EM PVC COM TORNEIRA
DE PAREDE, USO GERAL, CANO CURTO SEM BICO, SEM AREJADOR, ACABAMENTO CROMADO.

"“T VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL H=400mm OU PCD H=440mm, COM LOUGA BRANCA, INCLUSO

CONJUNTO DE LIGAGAO PARABACIA SANITARIA AJUSTAVEL, ASSENTO SANITARIO EM POLIESTER.

T CHUVEIRO ELETRICO COMUM, TIPO DUCHA COM CORPO DE PLASTICO.

BANCO ARTICULADO PARA BANHO EM ACO INOX AISI 304, COM BASE EM CHAPA BITOLA 14 (ESPESSURA 2mm)
PERFURADO PARA A PASSAGEM DE AGUA E SABAO, 70x45cm, REFERENCIA CONSTRUINOX OU EQUIVALENTE TECNICO.

FIXAGAO CONFORME NBR 9050. VER DIMENSOES NO DETALHE DE SANITARIOS.

ﬁ BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL DE 1,5MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO POLIDO, DIAMETRO DE 32MM,

CORTINA DIVISORIA HOSPITALAR SEM EMENDAS, CONFECCIONADA EM NYLON 100%, COM RETARDANTE DE CHAMAS
~~ PARAUSO PROFISSIONAL E RESISTENTE AO PROCESSO DE DESINFECCAO/LAVAGEM. TRATAMENTO DE SUPERFICIE COM

RODI{ZIOS/ROLDANAS DE NYLON BRANCO.

LEGENDA DE MOBILIARIO RESERVADO

PROCESSO BACTERIOSTALTICO. ALTURA DE 180CM E TELA SUPERIOR BRANCA DE 0.30CM A 1MT P/ ADEQUA(;AO DA
DISTANCIA DO PISO. TRAMA DE 13X7MM COM BORDAS DE REFOCO SUPERIOR E INFERIOR E ILHOSES DE LATAO
CROMADO DE 21MM, COLOCACAO A CADA 0,15M. SISTEMA DE TRILHOS EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA
BRANCA RETOS E CURVOS NO PROPRIO TRILHO PARA ANGULOS COM FIXAGAO DIRETA AO TETO E

P.M.R. PESSOA COM MOBILIDADE REDUZIDA.

P.O. PESSOA OBESA.

P.C.R. PESSOA EM CADEIRA DE RODA.

INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS

HF AGUAFRIA. HQ AGUA QUENTE.
HE PONTO ESGOTO. HE COLETADIFERENCIADA

HT AGUA TRATADA.
=/ PONTO DE AGUA.

HF 30 PONTO TORNEIRA PARA BANHEIRA INFLAVEL (ALTURA DE INSTALAGAO 30cm).

HF 60 PONTO TORNEIRA DE USO GERAL (ALTURA DE INSTALAGAO 60cm).

HF 70 PONTO TORNEIRA DE LAVATORIO (ALTURA DE INSTALAGAO 70cm).

HF 100 PONTO VALVULA HIDRA VASO SANITARIO (ALTURA DE INSTALACAO 100cm).

HF 105 PONTO TORNEIRA DE PAREDE PARA BANCADAS E TANQUES (ALTURA DE INSTALAGAO 105cm).

HF 110 PONTO TORNEIRA DE PAREDE PARA EQUIPAMENTOS (ALTURA DE INSTALAGAO 110cm).

HF 120 PONTO TORNEIRA DE PAREDE PARA VALVULA HIDRA VASO DE DESPEJO (ALTURA DE INSTALAGAO 120cm).

HF 140 PONTO FILTRO/PURIFICADOR DE AGUA (ALTURA DE INSTALAGAO 140cm).

HQ30 PONTO DE AGUA QUENTE PARA BANHEIRA INFLAVEL (ALTURA DE INSTALAGAO 30cm) .

HF/HQ 70 PONTO TORNEIRA DE LAVATORIO (ALTURA DE INSTALAGAO 70cm).

HF/HQ 210 PONTO DE CHUVEIRO (ALTURA DE INSTALAGAO 210cm) COM REGISTRO (ALTURA DE INSTALAGAO 100cm).

HE30 PONTO DE ESGOTO PARA BANHEIRA INFLAVEL (ALTURA DE INSTALAGAO 30cm).

HE 110 PONTO DE ESGOTO PARA EQUIPAMENTOS (ALTURA DE INSTALAGAO 110cm).

HT 110 PONTO DE AGUA TRATADA PARA EQUIPAMENTOS (ALTURA DE INSTALAGCAO 110cm).

OBS.: TODOS OS RALOS DEVERAO TER FECHO HIDRICO E TAMPACOM FECHAMENTO ESCAMOTEAVEL.

INSTALAGOES DE GASES MEDICINAIS

PONTOS DE GASES PARAINDUGAO E RECUPERAGCAO COM 8 TOMADAS 127V, 2 TOMADAS 220V, 1 PONTO DE

PG01 REDE, 1 OXIGENIO, 1 VACUO E 1 AR COMPRIMIDO.

PONTOS DE GASES PARA ENFERMARIA/ APARTAMENTO/ PPP COM 3 TOMADAS 127V, 1 TOMADA 220V, 1 PONTO DE

PG02 REDE, 1 OXIGENIO, 1 VACUO E 1 AR COMPRIMIDO.

PONTOS DE GASES PARA SALA DE CIRURGIA/HEMODINAMICA COM 8 TOMADAS 127V, 2 TOMADAS 220V, 2
PG06 PONTOS DE REDE, 2 OXIGENIO, 1 OXIDO NITROSO, 2 VACUO E 2 AR COMPRIMIDO.

™ PAINEL DE ALARME DE GASES.

OBS.: CONFIRMAR DETALHES E QUANTIDADE NO PROJETO DE GASES MEDICINAIS E VACUO CLINICO.
AS ESPECIFICACOES DAS BATERIAS DEVERAO SER VERIFICADAS NAS PLANTAS BAIXAS E NOS MEMORIAIS.
OS PONTOS INDICADOS SAO ORIENTATIVOS, VER ESPECIFICACOES NO PROJETO DE GASES MEDICINAIS.

AALTURADOS PONTOS DE GASES DEVERA SER CONFIRMADA PELO PROPRIETARIO/DIRETORIA DO ESTABELECIMENTO DE

SAUDE.

INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO

EXAUSTAO.

AR CONDICIONADO.

OBS.: O SISTEMA DE CLIMATIZAGAO DEVERA ATENDER AO DISPOSTO NA NBR 7256/2021 QUANTO A CLIMATIZAGAO E
RENOVAGAO DE AR E DEVERA SER VERIFICADO EM PROJETO ESPECIFICO DE CLIMATIZAGAO. TODOS OS AMBIENTES
ENCLAUSURADOS DEVERAO POSSUIR EXAUSTAO CONFORME PRECONIZA A NBR 7256/2021.

INSTALAGOES DE COMUNICAGAO

v PONTO DE CHAMADA DE ENFERMAGEM - BANHEIROS/SANITARIOS (ALTURA DE INSTALAGAO 40cm).

v PONTO DE CHAMADA DE ENFERMAGEM - PPP/ALOJAMENTO/RECUPERAGCAO P.A. (ALTURA DE INSTALACAO 165cm).

mmm  CENTRAL CHAMADA DE ENFERMAGEM.

LEGENDA DE PONTOS

PONTO PARA NEGATOSCOPIO DE PAREDE (ALTURA ENERGIA 150cm DO PISO ACABADO).

PONTO PARAIMPRESSORA COMUM (ALTURA ENERGIA 110cm DO PISO ACABADO).

PONTO PARA COMPUTADOR (ALTURA ENERGIA 30cm E REDE 30cm DO PISO ACABADO).

PONTO PARA TELEVISAO (ALTURA ENERGIA 210cm E REDE 210cm DO PISO ACABADO).

PONTO PARATELEFONE (ALTURA ENERGIA 30cm DO PISO ACABADO).

PONTO PARA GELADEIRA (ALTURA ENERGIA 110cm DO PISO ACABADO).

PONTO PARAFILTRO (ALTURA ENERGIA 110cm DO PISO ACABADO).

AEIEIEIEEEE

INSTALAGOES DE ELETRICA

PONTO PARA MICROONDAS/FOGAO ELETRICO (ALTURA ENERGIA TOMADA ESPECIAL 110cm DO PISO ACABADO).

ELETRICA DE EMERGENCIA.

ELETRICA DIFERENCIADA.

- QUADRO ELETRICO.

INSTALAGOES DE PCI

IT MEDICO.

-© EXTINTOR DE INCENDIO.

LEGENDA DE BATE-MACA

7 HIDRANTE.

BATE MACA COMUM EM PVC COR AZUL. REF. TEC 200 TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE TECNICO. ALTURA DE

INSTALACAO 70cm.

BATE MACA TIPO CORRIMAO COR CINZA ACETINADO. REF. TEC 200 TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE TECNICO.

ALTURA DE INSTALAGCAO 70cm.

CANTONEIRA RIGIDA EM PVC, DE SOBREPOR, COM ABAS LATERAIS DE 35mm CADA, ANGULO 90°, ESPESSURA=

1mm, COR CINZA ACETINADO.

NOTA: AREAS MOLHADAS NAO POSSUEM REBAIXO. SERA PREVISTO CAIMENTO DO PISO PARA O RALO PARA O

ESCOAMENTO DA AGUA. VER PROJETO HIDROSSANITARIO.
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