NOTAS — INSTALACAO ELETRICA LEGENDA E CONVENGOES GERAIS:

NORMAS E ESPECIFICAGOES DE REFERENCIAS:
A) NBR 5410 — INSTALAGOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO

LUMINARIA DE EMBUTIR TIPO SPOT DIRECIONAVEL COM UMA LAMPADA LED 3W; LUZ COR NEUTRA OU AMARELA

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + B) NBR 5419 — PROTEGAO DE ESTRUTURAS CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS — LUMINARIA DE EMBUTIR TIPO PAINEL COM UMA LAMPADA LED 9W; LUZ COR NEUTRA OU AMARELA
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + €) NBR 5413 — ILUMINANCIA DE INTERIORES
D) NBR 14039 — INSTALAGDES ELETRICAS DE MEDIA TENSKO DE 1.0 W/ A 362 k¥ LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO PAINEL COM UMA LAMPADA LED 9W; LUZ COR NEUTRA OU AMARELA
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + D) NBR 14136 — PLUGUES E TOMADAS PARA USO DOMESTICO E ANALGGO ATE 20A/250V EM CORRENTE ALTERNADA :
| + + + + + E) NBR 13570 — INSTALACOES ELETRICAS EM LOCAIS DE AFLUENCIA DE POBLICO — REQUISITOS ESPECIFICOS
F) NER 10898 — SISTEMAS DE ILUMINAGAO DE EMERGENGIA — LUMINARIA DE EMBUTIR TIPO PAINEL COM UMA LAMPADA LED 24W; LUZ COR NEUTRA OU AMARELA
—+ —+ —+ —+ + G) NTC 901100 — FORNECIMENTO EM TENSAO SECUNDARIA DE DISTRIBUIGAO

LUMINARIA DE EMBUTIR TIPO PAINEL COM UMA LAMPADA LED 36W; LUZ COR NEUTRA OU AMARELA

H) NTC 900300 — INSTALAGOES PARA COMBATE A INCENDIO
| u -+ +  + + + 7

1. O CONDUTOR NEUTRO NAO PODE SER COMUM A MAIS DE UM CIRCUITO (NBR 5410 — PAG 114 ITEM 6.2.6.2)
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i / v — QUADRO DE DISTRIBUIGAO (QD) EM CHAPA DE AGO, TIPO SOBREPOR;
oo C—oC—)¢C VA ?&VA V) ) ) i 4+ 4+ 4+ + + 2. A BITOLA DOS CONDUTORES DEVERA SER CONFORME INDICADO NO PROJETO; OS CIRCUITOS SEM INDICAGAO SERAO DE 2,5mm?;
05 5 14 3. 0S ELETRODUTOS NAO ESPECIFICADOS SERAO DE @3/4" PVC FLEXIVEL. (DIAMETRO INTERNO); S — INTERRUPTOR SIMPLES DE UMA TECLA, EMBUTIR EM CAIXA 4°x2", h=1,00m DO PISO ACABADO.
+ + + + + 4. 0 QUADRO DEVERA TER: (ALTURA CONFORME NBR 9050 — ACESSIBILIDADE A EDIFICAGOES, MOBILIARIO, ESPAGOS E EQUIPAMENTOS URBANOS.)
1 > DIAGRAMA UNIFILAR EM CADA PORTA; » INDICAGAO DA FUNGAO DE TODOS OS DISPOSITVOS DE MANOBRA E PROTEGAO ”om
: 1d = + + + + + » CARACTERISTICAS DOS EQUIPAMENTOS; » MANUAL DE MANUTENGAO COM AS ORIENTAGOES DO FABRICANTE; — INTERRUPTOR SIMPLES DE DUAS TECLAS, EMBUTIR EM CAIXA 4°x2", h=1,00m DO PISO ACABADO.
€ BARE] w 3 € ) € 9 € J ] G 3 2 _
g “@y ﬁ ﬁ 30! “ - " > IDENTIFICAGAO DOS CIRCUTOS; » PREVISAO DE DISJUNTORES RESERVA CONFORME A NORMA: S (ALTURA CONFORME NBR 9050 — ACESSIBILIDADE A EDIFICAGOES, MOBILIARIO, ESPAGOS E EQUIPAMENTOS URBANOS.)
[l U | ] .
IL_/ PU U U U %v',’ U luq %v‘,’ + + + + + 5. OS DISJUNTORES DEVEM OBEDECER A NORMA NBR IEC 60947—2 E DEVEM SER TERMOMAGNETICOS (PADRAO DIN); $3 — INTERRUPTOR SIMPLES DE TRES TECLAS, EMBUTIR EM CAIXA 47x2", h=1,00m DO PISO ACABADO.
e i + + + + + 6. TODOS 0S CIRCUITOS DEVERAO TER IDENTIFICAGAO (ANILHA) E TERMINAIS APROPRIADOS: (ALTURA CONFORME NBR 9050 — ACESSIBILIDADE A EDIFICAGOES, MOBILIARIO, ESPAGOS E EQUIPAMENTOS URBANOS.)
cC )€ HI»YE HYE HYE HYE > €E c Y6 IE HYE HE [!] o 7. 0S CABOS CONDUTORES COM BITOLA ATE 6,0mm?® INCLUSIVE, DEVERAO TER ISOLAGAO COLORIDA DEFINIDA DA SEGUINTE FORMA: — INTERRUPTOR PARALELO DE UMA TECLA, EMBUTIR EM CAIXA 4"x2", h=1,00m DO PISO ACABADO.
+ + + + + - » FASE R(A) — PRETO; > NEUTRO — AZUL CLARO; SP (ALTURA CONFORME NBR 9050 — ACESSIBILIDADE A EDIFICAGOES, MOBILIARIO, ESPAGOS E EQUIPAMENTOS URBANOS.)
0. 05 15 0o Uos 14 + + + + + » FASE S(B) — PRETO; > TERRA — VERDE;
1 inan > FASE T(C) — PRETO; > RETORNO — BRANCO: — CAIXA DE PASSAGEM EM TIJOLO MACICO, DIMENSOES 30x30x30cm COM TAMPA EM CONCRETO.
s T e 3 e T e T ey 1 e sa— s I e 3 e 1 e 1 c—" + + + + + _ 8. 0S CABOS CONDUTORES COM BITOLA SUPERIOR A 6,0mm? DEVERAO SER INDICADOS COM FITA COLORIDA DA SEGUINTE FORMA:
» FASE R(A) — PRETO; — TOMADA MONOFASICA (2P+T), EMBUTIR EM CAIXA 4°x2", h=0,40m DO PISO ACABADO (F+N+T).
u 01 aﬁ]] ola olc I] l] c o - —|- —|- —|- —|- —|- » FASE S(B) — AMARELO; (ALTURA CONFORME NBR 9050 — ACESSIBILIDADE A EDIFICAGOES, MOBILIARIO, ESPAGOS E EQUIPAMENTOS URBANOS.)
30W 0 30W | 300 i » FASE T(C) — VERMELHO;
05 0l 05 01 05 12 15 0l 05 05 + + + + + - — TOMADA MONOFASICA (2P+T), EMBUTIR EM CAIXA 4"x2", h=1,00m DO PISO ACABADO (F+N+T).
% 9. USAR SOMENTE REATORES ELETRONICOS DE ALTO FATOR DE POTENCIA (PARTIDA RAPIDA) COM FILTROS PARA HARMONICOS; (ALTURA CONFORME NBR 9050 — ACESSIBILIDADE A EDIFICAGOES, MOBILIARIO, ESPAGOS E EQUIPAMENTOS URBANOS.)

100VA 0,00 - + + + + + 10. A DISTRIBUIGAO DOS CIRCUITOS DE TOMADAS E ILUMINAGAO DEVERA UTILIZAR ELETRODUTOS INSTALADOS CONFORME PROJETO;

11. A MONTAGEM DOS CIRCUITOS DENTRO DO QUADRO DEVE OBEDECER A DISTRIBUIGAO DE FASES INDICADA NO DIAGRAMA UNIFILAR;

12. MOTORES COM POTENCIA ACIMA DE 5CV PARTIR COM ESTRELA-TRIANGULO E A CIMA DE 20CV PARTIR COM SOFT-STARTER;

13. TODOS OS CABOS ENTERRADOS DEVERAO SER ISOLADOS COM EPR-1kV;

14. TODAS AS PARTES METALICAS CONSTITUINTES DO PROJETO QUE NAO FOREM CONDUTORES NATURAIS DE ENERGIA ELETRICA E NAO SAO
DESTINADAS PARA TAL FUNGAO COMO: ELETRODUTOS METALICOS, ELETROCALHAS, PERFIS E CANALETAS METALICAS, CARCAGA METALICA DE

EQUIPAMENTOS, QUADROS ELETRICOS, ELEMENTOS DE FIXAGAO ENTRE OUTROS, DEVERAO SER ATERRADOS (LIGADOS AO BARRAMENTO DE TERRA

— TOMADA MONOFASICA (2P+T), EMBUTIR EM CAIXA 4"x2”, h=2,30m DO PISO ACABADO (F+N+T).

! (ALTURA CONFORME NBR 9050 — ACESSIBILIDADE A EDIFICAGOES, MOBILIARIO, ESPAGOS E EQUIPAMENTOS URBANOS.)

09
i 100VA

— TOMADA MONOFASICA (2P+T), EMBUTIR EM CAIXA 4"x2", INSTALADA NO PISO ACABADO (F+N+T).
(ALTURA CONFORME NBR 9050 — ACESSIBILIDADE A EDIFICAGOES, MOBILIARIO, ESPAGOS E EQUIPAMENTOS URBANOS.)
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— TOMADA MONOFASICA DUPLA 2x(2P+T), EMBUTIR EM CAIXA 4"x2", h=0,40m DO PISO ACABADO (F+N+T).
(ALTURA CONFORME NBR 9050 — ACESSIBILIDADE A EDIFICAGOES, MOBILIARIO, ESPAGOS E EQUIPAMENTOS URBANOS.)
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POR MEIO DE CABO DE COBRE CONTINUO, NAO SENDO PERMITIDO A CONEXAO DE ATERRAMENTO ATRAVES DA CARCAGA OU DO PROPRIO
EQUIPAMENTO);

15. O SISTEMA DE ATERRAMENTO DEVERA SER TNS, OU SEJA, CADA CIRCUITO DEVE POSSUIR UM CONDUTOR DE TERRA PROTEGAO EXCLUSIVO
NA COR VERDE, CONFORME INDICADO EM PROJETO NAQ SENDO ACEITO CONDUTOR DE PROTEGAO COMUM A MAIS DE UM CIRCUITO;

— TOMADA MONOFASICA DUPLA 2x(2P+T), EMBUTIR EM CAIXA 4"x2", h=2,30m DO PISO ACABADO (F+N+T).
(ALTURA CONFORME NBR 9050 — ACESSIBILIDADE A EDIFICAGOES, MOBILIARIO, ESPAGOS E EQUIPAMENTOS URBANOS.)
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PONTO DE ALIMENTAGAO BIFASICO (F+F+T), EMBUTIR EM CAIXA 4"x2” COM TAMPA CEGA E FURO CENTRAL, h=2,30m

16. A QUEDA DE TENSAO PARA DIMENSIONAMENTO DOS CIRCUITOS TERMINAIS E DE 3%.

CAIXA EM PVC 4x2” (10x5cm) DE EMBUTIR EM ALVENARIA; ALTURA DE INSTALAGAO h:150cm
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E— — ELETRODUTO FLEXIVEL PVC, INSTALAGAO EMBUTIDO EM ALVENARIA. DIAMETRO INTERNO DE 23/4" QUANDO NAO INDICADO EM PROJETO.

NOTAS — PADRAO CRAS S

ELETRODUTO EM PEAD HELICOIDAL, INSTALAGAO NO PISO. DIAMETRO INTERNO INDICADO EM PROJETO.

‘f [ 01f
< | 10
,QD_: : ATENQAOI | - ELETRODUTO EM PVC RIGIDO, INSTALAGAO APARENTE EM ALVENARIA (SOBREPOR) OU EMBUTIDO NO PISO CONFORME
o 02 08 ENCAMINHAMENTO PROJETADO. DIAMETRO INTERNO INDICADO EM PROJETO.
4 "jf % NOTA A: O PROJETO ELETRICO REFERENTE A EDIFICAGAO EM ALVENARI DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) E
g ;%%VA PADRAO; LOGO € IMPORTANTE RESSALTAR QUE SOMENTE A EDIFICAGAO EM ALVENARIA € PADRONIZADA, E TODA INSTALAGKO ENVOLVIDA NO ~ INDICAGRO DE FIAGAO: NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA RESPECTIVAMENTE.
s n ega 2 08 " ENTORNO DA EDIFICAGAO E PECULIAR A CADA IMPLANTAGKO (ENTRADA DE ENERGIA, ILUMINAGAO EXTERNA, PONTOS DE ALIMENTAGAO NA AREA
B PRI - - EXTERNA QUANDO NECESSARIO); P — DISJUNTOR MAGNETICO MONOPOLAR, TIPO "DIN" PADRAO IEC QUANDO NAO INDICADO.
= .
+H & ] (i
T 02 02 08 '{@ 02 08 S0 NOTA B: AS INSTALAGOES EXTERNAS PECULIARES A CADA IMPLANTAGRO TERAO SEUS CIRCUITOS ALIMENTADOS PELO QUADRO QDG QUE s _ DISJUNTOR MAGNETICO BIPOLAR, TIPO "DIN" PADRAO IEC QUANDO NAO INDICADO.
I I 2 CENTRALIZA O PROJETO PADRAO DO CRAS; PORTANTO, CABE AO PROJETISTA RESPONSAVEL A CADA IMPLANTAGAO QUE CONTEMPLA O CRAS
-+ < 0% 11 18 PADRAC: PN — DISJUNTOR MAGNETICO TRIPOLAR, TIPO "DIN" PADRAO IEC QUANDO NAO INDICADO.
| > UTILIZAR OS ESPAGOS RESERVAS PREVISTOS NO QDG;
il 0 > VERIFICAR O ENCAMINHAMENTO DOS CIRCUTOS ADICIONAIS DECORRENTES A IMPLANTAGAO;
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