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Tomada média - 120 cm do piso 

Luminária de emergência

Luminária embutida no teto

Quadro de distribuição de embutir- 150 cm do piso
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Interruptor 1 tecla- 120 cm do piso 

SAÍDA Placa de Saída - luminosa

Tomada alta - 220 cm do piso 

PLANTA BAIXA
COM PONTOS ELÉTRICOS
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Botão emergencial - para banheiro acessível

Tomada baixa - 30 cm do piso 

Interruptor 2 teclas- 120 cm do piso 

Interruptor 3 teclas- 120 cm do piso 

Interruptor paralelo 1 teclas- 120 cm do piso 

Luminária refletor (instalado na parede)

Luminária de parede (arandela)

Saída para telefone interno na parede
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CONVÉM A ALTERNÂNCIA DE
USO DOS SUMIDOUROS A 
CADA 12 MESES, VISANDO O
ADIANTAMENTO DA SATURAÇÃO
DO SISTEMA.
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Assinatura 

Eduarda

ÁREA (m²)

CONTATO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ENDEREÇO

PROJETO

ESPECIFICAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROPRIETÁRIO

PRANCHA

DESENHO

DATA

AMPLIAÇÃO CIEF

PROJETO HIDROSSANITÁRIO / ELÉTRICO

03

83,84 m²

Rua Alcides Zanin, 593, Centro, Paraíso, SC (49) 3627 0077 / engenharia@paraiso.sc.gov.br PROJETO COM 04 PRANCHAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Linha Stanga, Interior, Paraíso - SC

ALTERAÇÃO - DATA

02/02/2022

00 - 01/06/2026

Arq. Urb. EDUARDA CRISTINA BLACK CAU A140873-9
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