
SALA 01
AREA: 42,24 M²

SALA ESPORTES

SALA DOS PROFESSORES

ORIENTAÇÃO

DIREÇÃO

SECRETÁRIA

SALA 02
COPA

SALA MULTI

SALA 05

SALA 03

SALA 04

COZINHA

BWC MASC.

BWC FEM.

BWC PNE
AREA: 5,28M²

AREA: 4,58M²

AREA: 19,53 M²

AREA: 14,08 M²

AREA: 8,03 M²

AREA: 12,35 M²

AREA: 18,13 M²
AREA: 45,22 M²

AREA: 10,94 M²

AREA: 10,94 M²

AREA: 42,82 M²

AREA: 45,59 M²

AREA: 21,64 M²

AREA: 34,98 M²

AREA: 15,61 M²

Sala 06 nova
AREA: 50,90 M²

Sala 07 nova 
AREA: 54,42 M²

Casa do gás

AREA: 46,41 M²

CORREDOR 
AREA: 16,49 M²

CORREDOR C/ COBERTURA
AREA: 31,76 M²

C
O

R
R
ED

O
R
 C

/ 
C
O

B
ER

TU
R
A

A
R
EA

: 
14

,9
0 

M
²

AREA: 4,59 M²

A: 4,13 M²
BWC

A: 4,13 M²
BWC

CORREDOR C/ COBERTURA
AREA: 38,02 M²
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Acesso Quadra

1/ESCALA
PLANTA BAIXA ITENS REFORMA
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Parquinho

AREA: 78,02 M²
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AMPLIAÇÃO DO REFEITÓRIO
AREA: 92,47 M²

DEPÓSITO

A: 11,58 M²

VAGA 01

VAGA 02

VAGA 03

VAGA 04

VAGA 05

VAGA 06

VAGA 12

VAGA 11

VAGA 10

VAGA 09

VAGA 08

VAGA 07

ESTACIONAMENTO
AREA: 286,56 M²
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Revisão de esquadrias
(vidro quebrado)

Pontos de infiltração

Porta descascando

Pontos com umidade

Pontos com rachadura

Revisão do forro

Revisão de fechadura
da porta

Porta descascando e sem
fechar adequadamente

Azulejo danificado

Porta não fecha
adequadamente

Pontos com umidade

Laje danificada

Troca de janela

Presença de cheiro
de mofo

Pontos com rachadura

Porta com defeito
na maçaneta

Troca de janelas

Troca de janelas

Porta danificada

Passa prato sem uso,
considerar fechamento

Laje danificada

Troca de Janelas

Buraco na parede onde ficava
instalado o ar condicionado

Laje danificada

Rachaduras no pilar

Umidade em pontos
da laje

Trinca em
determinados pontos

da parede

Revisão do forro

Válvula de descarga
danificada

Porta danificada
Janelas danificadas (revisão)

Revisão do forro

Substituição do paver
por piso acimentado

Revisão do forro

Alçapão aberto
Azulejo danificado

Revisão do forro
Revisão descargas (pouca pressão)
Azulejo danificado

Observações gerais:

- Substituir as portas demonstradas em planta por
portas de 0.90 x 2.10 m;

- Revisar toda parte elétrica existente no colégio;
- Considerar a troca de piso de todos os ambientes,

pois o piso atual encontra-se danificado;
- Fazer correção com massa no pontos necessários

para recebimento de pintura.

Troca de janela

Substituir o vaso sanitário infantil por vaso sanitário comum

Planta Itens Reforma
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