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1 Justificativa

Instalacdo de infraestrutura basica de rede de distribuicdo de energia elétrica na
Rua Erminio Nicolini, possibilitando a implantagdo de iluminagdo publica no trecho
compreendido entre as ruas Rosa Lorenzetti e Victorio Campregher no bairro Santa Luzia
em Jaragua do Sul.

2 Normas técnicas aplicaveis

A execugao de obras em rede de distribuicdo de energia elétrica no Estado de
Santa Catarina é regulamentada e gerenciada pela Celesc Distribuicdo. Este projeto
somente tem validade apds analise e aprovacdo da Concessionaria. Qualquer alteragao
durante a execucdo da obra somente sera possivel mediante anuéncia do fiscal da
Prefeitura Municipal de Jaragua do Sul e da Celesc Distribuicdo S.A.

Sao normas aplicaveis a este projeto:

2.1 — Especificacdao de Redes

E-313.0002 — Estruturas para redes aéreas convencionais de distribuicido — Celesc
Distribuicao

E-313.0078 — Rede de Distribuicido Aérea Secundaria Isolada até 1kV — Celesc
Distribuicao

2.2 —lluminacgado Publica

N-321.0008 — Fornecimento de Energia Elétrica para lluminagéo Publica
2.3 —Instrucdes Normativas

[-313.0006 — Medicao da resisténcia de aterramento — Celesc Distribuicao
[-313.0015 — Compartilhamento de postes — Celesc Distribuicao

[-313.0021 — Critérios para utilizacao de redes de distribuicdo — Celesc Distribuicao

[-313.0023 — Loteamentos com rede aérea de distribuicdo — Celesc Distribuigcao

2.4 — Materiais para Redes de Distribuicao

NE 100E — Manual de Materiais de Distribuigao
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2.5 —Normas Técnicas

NBR 14039 — Instalacbes Elétricas de Média Tensdo de 1,0kV a 36,2 kV — Associacao
Brasileira de Normas Técnicas

2.6 — Leis Municipais

Lei n° 1184/88 — Institui o Cédigo de Obras do Municipio de Jaragua do Sul e da Outras
Providéncias

3 Descricdo da Obra

O presente projeto constitui-se da extensédo de rede na rua Erminio Nicolini, entre
as transversais R. Rosa Lorenzetti e R. Victorio Campregher , perfazendo uma ampliagéo
de 190 metros de rede de distribuicdo em baixa tensdo. Sao previstas a intervencdo em
10 postes, sendo que destes, 7 s&o novos, um substituido, e dois apenas deslocados.

A rede sera interligada no transformador 8877 trifasico de 75kVA existente rua
Victério Campregher em poste situado préoximo a carga, derivando-se a partir do poste
PE2, o qual devera ser deslocado 8,5 metros, sendo denominado P10 apds seu
deslocamento.

Os postes estdo numerados no projeto desde P1 até P10, também receberam
numeragao os postes existentes que de alguma forma também necessitardo alguma
intervencgao, sendo eles PE1 e PE2. Havera uma remoc¢ao de poste existente, sendo um
duplo T de 150daN, o qual entrara no seu lugar o poste P7 DT-10-300 que faz hoje a
ancoragem da rede da Rua Victério Campregher e que no lugar deste poste esta previsto
um poste circular 10-600 denominado P9, o qual fara a ancoragem da rede da Rua
Victério Campregher. O poste P9 de ancoragem da rede, ficara posicionado no final da
rua Victério Campregher, na lateral da Rua Erminio Nicolini.

Um Flying tape esta previsto na esquina das ruas Erminio Nicolini com a rua
Victério Campregher, o qual alimentara os 191 metros de rede de baixa tensédo até o
poste P1.

Na esquina da rua Erminio Nicoluzi com a rua Victério Campregher, esta prevista a
instalagdo de um poste circular 10-600 (P6) para auxiliar na interligacdo com Flying tape
para a derivagao da rede na rua Erminio Nicolini.

Esta prevista a substituicdo do cabo 3#2CA(2CA) do vao posterior ao poste P7,
pelo mesmo cabo 3x1x50+35mm? utilizado no restante da rede de baixa tensdo, afim de
se padronizar todo este trecho da via com cabo quadruplex.

No poste P1 esta previsto o seccionamento da rede de baixa tensao.
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3.1 Calculo de Esforgos Mecanicos

No calculo da forga resultante em cada poste foi utilizada a Lei dos Cossenos, com
a seguinte equacéo, sendo aplicada a resultante para cada nivel da estrutura:

Fr=(F,)+(F,)’+2-F,-F,-cos 8

No nivel da rede secundaria, considerou-se que a mesma estaria a 1,5m de
distancia do topo, e desta forma, a resultante era obtida multiplicando-se a resultante dos
cabos por um fator hp/hu:

h,  Altrd secund emrelagdo ao solo

p
h, Alt poste — Alt engast .

Na tabela a seguir esta detalhado o dimensionamento de cada poste. Calculou-se a
resultante primaria a partir dos esforgos entre o lado 1 e o lado 2 e o angulo formado entre
eles. Para o esforco da rede secundaria, foi considerado o coeficiente hp/hu, e obtido sua
resultante de modo analogo ao calculo da rede primaria. No calculo da resultante total
considerou-se o angulo formado entre a resultante primaria e a secundaria.

Os valores de tracado de projeto foram utilizados aqueles definidos nas normas de
Rede de Compacta, Rede Secundaria Isolada e Rede Convencional.

Para a medida do &ngulo da rede foi utilizada como ponto de origem o centro do
poste, desconsiderando-se pequenos afastamentos obtidos em suportes ou cruzetas. Os
valores encontrados estdo apresentados na parte grafica do projeto.

Neste dimensionamento procurou-se estabelecer um limite maximo de 70% da
resisténcia nominal do poste, possibilitando futuras ampliagdes ou mesmo dando margem
para uso pelas empresas de telefonia.
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HEIH B RE g SE|2| 215 8|28\ 5| 2 |3|Fe FE|2| 2 |23|25
lado 1 lado 1] 1,3 0,86 | 3x1x50+35(mm?) | 1 [ 255 | 219,35

P1] 11300 lado 2 0,00 SIS 114621 1.3 0,86 [3x1x60+35(mme) | 1 | 255 | 219.35 | 20| %00 | © | 000
lado 1 lado 1] 1.3 | 0.86 | 3x1x50+35(mm) | 1 | 255 | 219.35

P2 11300 lado 2 0,00 S 11362113 0,86 [3xtx60+35(mme) | 1 [256] 219.35 | o0| %00 | © | 0.00
lado 1 lado 1] 1.3]0.86 [3x1x50:35mm)| 1 | 255 | 219.35

B L lado 2 0,00 | S 11240 2]1.3[0.86 |ax1x50+35(mme) | 1 [ 256 219.35 | 00| 000 | 0 | 000
lado 1 lado 1] 1.3 0.86 |xtx50+35(mm)| 1 | 255 219.35

P4 11300 lado 2 0,00 | S 1124021731 0.86 [3xtx50+35(mm) | 1 | 255 219.35 | 150| 000 | 0 | 0.00
lado 1 lado 1] 1.3]0.86 |3x1x50:35(mm)| 1 | 255 | 219 35

P5 11300 lado 2 0,00 S 113021 1.3[0.86 [3xixs0+35(mme) | 1 [ 255 ] 21935 | /2| 2060 0O | 3060
lado 1 lado 1] 0.4 0.95 |3x1x50%35(mm) | 1 | 255 | 242.86

P6 10600 lado 2 0.00 | Sl 11240 2[0.4]0.95 |[sx1x60+35(mmr)| 1 [ 255 ] 24286 | 00| 113.39] 0 | 11339
lado 1 lado 1] 0,4 | 0,85 |3x1x50+35(mm?) | 1 | 255 | 242 86

P L lado 2 0,00 | SI4 1iado 2] 0.4 0.95 [ax1x60+35(mmm) | 1 [ 255 | 24286 | 00| 8434 | 0 | 8434
lado 1 lado 1] 0.4 | 0,95 |3x1x50+35(mm?) | 1 | 2565 | 242 86

P9 | 10600 lado 2 0,00 SI3 1174621 0.4 0,95 [3x1x60+35(mme) | 1 | 255 | 24286 | 0| %00 | © | 0.00
lado 1 lado 1] 0 [ 1.00 [3x1x50:35(mm)| 1255 | 25500

Pl L lado 2 0.00SI6 2402 0 [1.00] ss2ca@ca) |4 | 87 | 34800 | 0| 9300 0 ] 9300
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4 Especificacdes Técnicas
4.1 Posteamento

O alinhamento correto dos postes devera ser aferido por topégrafo indicado pela
Prefeitura de Jaragua do Sul. A face do poste instalado devera ficar a 20cm do meio fio.
Para qualquer sinal de avaria no poste como trincas ou ferragem exposta o poste devera
ser substituido. Todos os postes deverdo apresentar a identificagcdo descrita em norma
(resisténcia, altura, data de fabricacao, etc) de forma nitida. Somente sera admitido poste
fabricado por empresa homologada na Celesc. Demais observagdes, atender a Norma E-
3130010.

4.2 Rede de Baixa Tensao

A rede de baixa tensdo, também chamada de rede secundaria, devera ser em cabo
quadruplex 50mm? em aluminio, com neutro 35mm?. A isolagao deve ser constituida por
composto extrudado termofixo a base de polietileno reticulado — XLPE, para a
temperatura normal de operagao no condutor de 90°C.

As especificacbes de padrées de montagens estdo detalhadas na norma E-
313.0078 — Rede de Distribuicdo Aérea Secundaria Isolada até 1kV. Os condutores
deverdo seguir a norma E-313.0052 — Especificagdo de Cabos de Aluminio e Cobre
Multiplexados Autosustentados com Isolacdo Extrudada de Polietileno Termofixo — XLPE
para redes de baixa tensao e ramal de ligagao 0,6/1kV.

Embora existam solugdes técnicas padronizadas para a execugao de
emendas em cabos multiplexados, nao sera aceito nesta obra o uso destes
materiais. Todo cabo multiplexado devera ser instalado livre de emendas até a
estrutura de tracionamento, onde, sim, a conexao podera ser feita por conector
cunha e/ou perfurante.

4.3 Ferragens

Os elementos de fixagao da rede aérea estao especificados na norma E-313.0007
— Ferragens e Acessorios Metalicos de Distribuicdo. Quando tratar-se da reinstalacéo de
um poste no mesmo local ou mesmo onde o tempo para desligamento seja suficiente
deve-se procurar a reutilizagdo dos materiais que estiverem em boas condicdes. Se estes
ja estiverem na relagdo de materiais a serem aplicados os mesmos deverdao ser
suprimidos.
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4.4 |soladores de Baixa Tensdo

Os isoladores utilizados na ancoragem de rede de baixa tensao singela, cabos nus,
deverao ser do tipo roldana, em porcelana vitrificada. Devem atender a norma E-
313.0049, conforme desenho 1-03, figura 1, folha 9/25. Devem ser substituidos em
qualquer situacdo que se identifique trincas. Poderdo estar instalados em armacgao
secundaria simples ou duplas.

4.5 lluminacdo Publica

A iluminacao a ser instalada utilizara luminarias em LED SMD em ponta de bracos com 3
metros de comprimento, com poténcias maximas indicadas em projeto. As luminarias
serao adquiridas e disponibilizadas pela Prefeitura de Jaragua do Sul.

A ligacao na rede devera utilizar 3 condutores unipolares, 1kV, EPR, com se¢ao minima
de 2,5mm?, nas cores azul para neutro, preto para a fase e verde para o aterramento.
Este sera conectado ao condutor neutro da rede, mas sempre em conexdes
independentes.

4.5.1 Lumindria

Classe de protecéao: IP66 / IKO8

Fluxo luminoso minimo: 20.500 a 23000 lumens

Poténcia elétrica maxima, incluindo driver: 130W

Eficiéncia minima: 150 lum/W

Temperatura de cor: 5000K

IRC: igual ou superior a 70

Tipo de LED: SMD

Acionamento: base incorporada ao corpo da luminaria com 7 pinos (Ansi C 136.41)
Corpo: em aluminio na cor cinza

Peso maximo: 10kg

Garantia minima: 5 anos contra qualquer defeito de fabricagdo e/ou funcionamento (*)
Fotometria: Limitada ou totalmente limitada

Encaixe: adaptavel a bracos de 48mm

4.5.2 Relé fotocontrolador intercambiavel

Tensao: 198~242V

Poténcia: 1000-1800VA

Grau de protecao: IP64

Garantia: 5 anos

Tecnologia: microprocessado
Temperatura de operagao: -5 a +50°C

4.5.3 Condutores

Os condutores para conexao da instalacdo de IP com a rede de distribuicido de
baixa tensdo devem ser unipolares, de cobre, classe 2 ou 4/5, isolagdo de composto
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termofixo, 90°C, contendo duas camadas, sendo a primeira de HEPR ou EPR ou XLPE —
0,6/1 kV e a segunda, uma cobertura de PVC-ST2, conforme ABNT: NBR 7286, NBR
7287 e NBR 6251; secdo minima de 2,5 mm2. Ndo s&o permitidas emendas nesses
condutores.

5. Relacdo de Mao de Obra

5.1 Linha Morta

ITEM | CODIGO DESCRICAO QUANT. UNID.
CELESC
1 30008 ABERTURA DE CAVA EM TERRENO NORMAL 9,00 UA
2 300025 ATERRAMENTO SIMPLES, PRIMEIRA HASTE 3,00 UA
3 300026 [ATERRAMENTO SIMPLES, DEMAIS HASTES 3,00 UA
4 300042 CONCRETAGEM DE BASE DE POSTE 2,00 UA
5 300134 EMENDA DE REDE COM LUVA EM CABOS CA E CU COM BITOLA MENOR QUE 1/0 4,00 UA
6 300141 ESCORA DE SUBSOLO DUPLA - CELESC 300141 1,00 UA
7 300178 [INSTALACAO DE CONJUNTO GRAMPO DE SUSPENSAO DE CABO MULTIPLEXADO DE BT 4,00 UA
8 300177 |INSTALAC§O DE ATERRAMENTO TEMPORARIO PARA REDE DE BT, POR ATERRAMENTO 3,00 UA
9 300247 |INSTALAC§O DE OLHAL PARA FIXACAO DE REDE MULTIPLEXADA BT 20,00 UA
10 300291 |INSTALACAO DE ARMACAO SECUNDARIA 2,00 UA
11 300319 |INSTALACAO DE CONECTOR DE BAIXA TENSAO, TIPO PERFURANTE 34,00 UA
12 300321 |INSTALACAO DE CONECTOR CUNHA 35,00 UA
13 300357 |INSTALACAO DE INSTALACAO DE FLYING-TAP PRIMARIO OU SECUNDARIO 4,00 UA
14 300368 |INSTALACAO DE PARA-RAIOS, POR UNIDADE 6,00 UA
15 300372 INSTALACAO DE POSTE MENOR QUE 12M - COM GUINDAUTO 9,00 UA
16 300418 [LANCAMENTO DE CONDUTOR 2 A 2/0 CA OU CAAE CU 4 A1/0, POR KM 34,00 KM
17 300406 [LANCAMENTO CONDUTOR MULTIPLEXADO BT SECAO IGUAL A50 MM? 311,50 KM
18 650857 OPERACAO DE CHAVE, POR OPERACAO 6,00 UA
19 653343 RECUPERAGCAO DE CALCADAS COD CELESC 653343 1,00 M2
20 650855 RETENSIONAMENTO/RECONEXAO DE RAMAL- CELESC 650855 2,00 LE
21 300609 RETIRADA DE CONDUTOR 2 A 2/0CA OU CAA E COBRE 4 A 1/0, POR KM 0,54 KM
22 300595 RETIRADA DE ARMACAO SECUNDARIA 4,00 UA
23 300658 |RETIRADA DE POSTE MENOR QUE 12M - COM GUINDAUTO 3,00 UA
24 300741 [SUBSTITUICAO DE RAMAL DE LIGAGCAO- CELESC 300741 2,00 UA
25 652150 |UTILIZACAO SOFTWARE DE SEGURANCA 1,00 UA
26 300753 |TRANSPORTE DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO, 21 A 50 KM, POR KG 450,00 KG
27 300760 [TRANSPORTE DE POSTE, COMPRIMENTO INFERIOR A 12 METROS OU RESISTENCIA INFERIOR A 1000 9,00 UA
DAN, EM PERCURSO DE 21 A 50 KM, POR POSTE
28 300052 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 2,40 m?
MADEIRA
5.2 Linha Viva
ITEM CODIGO DESCRICAO QUANT. UNID.
CELESC
1 NA.

5.3 lluminagao Publica

ITEM CODIGO DESCRICAO QUANT. | UNID.
CELESC
1 300359  |[INSTALAGAO DE ILUMINAGAO PUBLICA ESPECIAL (MONTAGEM)— COD CELESC 300359 6,00 UN
2 653054 |RETIRADA DE ILUMINAGAO PUBLICA ESPECIAL (MONTADA)- COD CELESC 653054 3,00 UN
3 653076  [INSTALAGAO DE ILUMINAGAO PUBLICA ESPECIAL (MONTADA) - COD CELESC 653076 3,00 UN
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6. Relacdo de Materiais

6.1 Materiais novos a instalar

ITEM CODIGO DESCRICAO QUANT. UNID.
CELESC

1 23151 |ABRACADEIRA PLASTICA 190X6-8MM PRETA - COD. CELESC 23151 51,00 UN
2 35997 |ALCA PRE FORMADA DISTR CAL P/ CABO 35MM COMPRIM 630MM - COD. CELESC 35997 11,00 UN
3 6154  |ALCA PREFORM DISTR CA 2AWG 610MM VM - COD. CELESC 6154 7,00 UN
4 6153 |ALCA PREFORM DISTR CA 4AWG 430MM VM - COD. CELESC 6153 2,00 UN
3 35032 |ALCA PREFORM SERV AC ISOL 10/16MMZ 330MM BR- COD. CELESC 35032 2,00 UN
65 2271 |ARMACAO SECUNDARIA 2 ESTRIBOS 325X110MM - COD. CELESC 2271 4,00 UN
7 1827 |ARRUELA QUADRADA LISA ACO D18X38X38X3MM COD. CELESC 1827 7,00 UN
8 34171 |CABO MULTIPLEX AL IXIX10+10MM?Z 0,6/1KV T COD. CELESC 34171 22,00 M
9 34254 |CABO MULTIPLEX AL 3XIX50+35MM?Z - COD. CELESC 34254 331,00 M
10 5275 |CABO ALUMINIO CA2AWG - COD CELESC 5275 3,70 KG
11 5230 |CABO COBRE NU 7 FIOS 25MM? - COD CELESC 5230 8,69 KG
12 1998  |CINTAPARAPOSTE CIRCULAR 200MM - COD CELESC 1998 2,00 UN
13 2000 |CINTAPARAPOSTE CIRCULAR 210MM - COD CELESC 2000 2,00 UN
14 2003 |CINTAPARAPOSTE CIRCULAR 240MM - COD CELESC 2003 1,00 UN
15 2006 |CINTAPARAPOSTE CIRCULAR 270MM - COD CELESC 2006 1,00 UN
16 6382  |CONECTOR CUNHA CA-CAA-Cu TIPO Il - COD CELESC 6382 2,00 UN
17 6383 |CONECTOR CUNHA TIPO 1—25 X 35MM E 2CA X 25MM — COD CELESC 6383 8,00 UN
18 6386  |CONECTOR CUNHA CA-CAA-Cu TIPO B - COD CELESC 6386 4,00 UN
19 6467 |CONECTOR CUNHA AL CB 1/0x 2 AWG —COD CELESC 6467 6,00 UN
20 6468 |CONECTOR CUNHA AL CB 2x2 - 1/0x4 AWG- COD CELESC 6463 7,00 UN
21 6469 |CONECTOR CUNHA AL CB 2x4 - 1/0x6 AWG — COD CELESC 6469 3,00 UN
22 21755 |CONECTOR ATERRAMENTO CU/AL25/35MM? X DI3MM - COD. CELESC 21755 8,00 pC
23 6466 |CONECTOR CUNHA AL Cb 1/0x 1/0 AWG COD. CELESC 6466 9,00 PC
24 6806  |CONECTOR CUNHA CU-SN CB 35MM?X25- 50X16MM? VM - COD. CELESC 6806 4,00 UN
25 16736 |CONECTOR DE PERFURACAO (PIERCING) - 16 x 70- 1,5 x 10mm2 C D. CELESC 16736 4,00 UN
26 18532 |CONECTOR PIERCING T35-70MM? D35-70MM? 40,00 UN
27 18274 |CONJGRAMPO SUSPENSAO 7,5 A10,5 REDE BT - COD. CELESC 18274 4,00 UN
78 256  |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M - COD. CELESC 256 1,00 UN
29 2167 |HASTE DE ATERRAMENTO ACO-COBRE 13X2400MM (ALTA CAMADA] - COD. CELESC 2167 6,00 UN
30 5013  |ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA - COD. CELESC 5013 8,00 UN
31 6721 |FUVA EMENDA COMP ALUM 2AWG CA- COD. CELESC 6721 1,00 UN
32 6722 |FUVA EMENDA COMP ALUM 1/0 AWG CA - COD. CELESC 6722 3,00 UN
33 2242  |OLHALAGO PARA PARAFUSO 16MM 5000DAN - COD. CELESC 2242 20,00 UN
34 1799  |PARAFUSO CABEGCA ABAULADA 70MM - COD. CELESC 1799 5,00 UN
35 1670 |PARAFUSO CABECA QUADRADA 200MM - COD. CELESC 1670 2,00 UN
36 1624 |PARAFUSO CABECA QUADRADA 250MM - COD. CELESC 1624 4,00 UN
37 1625 |PARAFUSO CABECA QUADRADA 300MM - COD. CELESC 1625 9,00 UN
PARA RAIO BT OXIDO ZN 280V 10KA REDE ISOLADA- Para uso com conectores de perfuragio — COD CELESC UN

38 16525 16525 6,00
39 4630 |POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 10M 600DAN - COD. CELESC 4630 2,00 UN
40 4807 |POSTE CONCRETO DT 11M 300DAN - COD. CELESC 4807 5,00 UN
41 2153  |[SAPATILHA CABO DE AO 54X75MM - COD. CELESC 2153 11,00 UN
42 4751 |TORAEUCALIPTO PRESERVADO D200XI000MM - COD. CELESC 4751 2 UN

Obs: nesta relagao de materiais e servigos nao estéo incluidos os servigos de iluminagao publica.
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6.2 Materiais a retirar da rede existente

ITEM CODIGO DESCRICAO QUANT. UNID.
CELESC
1 5275 CABO ALUMINIO CA 02 AWG 49,95 KG
2 2271 ARMAGAO SECUNDARIA 2 ESTRIBOS 325X110MM - COD. CELESC 2271 4,00 UN
3 4798 POSTE CONCRETO DT 10M 150DAN - COD. CELESC 4798 1,00 UN
4 5230 CABO COBRE NU 7 FIOS 25MM? - COD CELESC 5230 2,12 KG
5 1625 PARAFUSO CABECA QUADRADA 300MM - COD. CELESC 1625 2,00 UN
6 1624 PARAFUSO CABECA QUADRADA 250MM - COD. CELESC 1624 2,00 UN

6.3 Materiais a instalar para iluminacdo publica

ITEM CODIGO DESCRICAO QUANT. | UNID.
CELESC
1 BRACO DE ILUMINACAO PUBLICA 3M COM SAPATA 5,00 UN
2 (CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA 75,00 M
PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
3 2004 CINTA PARAPOSTE CIRCULAR 250MM - COD CELESC 2004 2,00 UN
4 6382 [CONECTOR CUNHA TIPO Il - IP ERAMAL - COD. CELESC 6382 16,00 UN
6 16736  [CONECTOR PIERCING T10-70MM? D1,5-10MM? - COD. CELESC 16736 8,00 UN
7 256 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V,EM ROLODE 19 MM X 20 M 1,00 UN
8 255 FITA DE AUTO-FUSAO19mmx10m 1,00 RL
9 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, FLUXO LUMINOSO ENTRE 20.500 A 23.000 LUMENS, 5,00 UN
EFICIENCIA MINIMA DE 150LUM/W, POTENCIA MAXIMA DE 130W INCLUIDO O DRIVER, TCC 5000K, IK-
08, IP 66, CORPO EM ALUMINIO, TOMADA 7 PINOS PARA TELEGESTAO, LED EM SMD, COM SISTEMA DE
REGULAGEM DA INCLINACAO
10 1799 PARAFUSO CABECA ABAULADA 70MM - COD. CELESC 1799 2,00 UN
11 1625 PARAFUSO CABECA QUADRADA 300MM - COD. CELESC 1625 12,00 UN
12 RELE FOTOELETRICO 1000W 220V NF 5,00 UN

7 Metodologia de Trabalho

E obrigac&o da contratada realizar todos os tramites com a Celesc como a abertura
da obra, programagédo do desligamento e os devidos fechamentos. Proceder a entrega
dos materiais a Celesc e ainda realizar a contabilidade do que foi ou nao utilizado na obra.

Os custos com deslocamento devem ser considerados nos valores orcados, pois
nao havera remuneracao adicional.

A contratada devera se atentar aos prazos do cronograma fisico-financeiro pois a
simples justificativa de que o fornecedor dos materiais nao atendera no tempo necessario
nao sera aceita e podera acarretar nas sangdes previstas em contrato. No prazo ja esta
incluido o tempo necessario para a fabricacdo dos postes.

A contratada devera estar autorizada pela Celesc para a atividade de “Construcao
de Rede de Distribuicdo”.

Todos os funcionarios deverao estar uniformizados, com vestimentas antichamas, e
fazer o uso de EPI e EPC’s necessarios para a realizacdo das atividades. Todos os
funcionarios deverao possuir treinamento NR-10 e NR-35.

E obrigacdo da contratada realizar a sinalizagdo da via com cones e fitas
sinalizadoras, e ainda, se julgar necessario, solicitar apoio a Policia Militar através da
Diretoria de Transito e Transportes.
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Toda alteragdo somente podera ser autorizada pela fiscalizagao.

A execugao da obra devera ser documentada através de registros fotograficos,
especialmente itens que s&o enterrados, como concretagem de bases e aterramentos.

A medicdo dos servicos devera ser acompanhada de memoria de calculo,
distribuindo quantitativos de materiais/servigos para cada estrutura a ser montada (poste).

O orcamento de méao de obra é referenciado nas tabelas de unidades de servigo de
linha morta (USM) ou de linha viva (ULV) da Celesc, conforme anexo |. Havendo a
necessidade da realizacido de servigo ndo previsto em contrato, o mesmo devera ser feito
mediante a formalizagcdo de termo aditivo, respeitados os limites legais, e com valores
compativeis ao orcado no processo licitatorio, adequando ao novo item.

Os servigos constantes do Anexo | sdo apenas referenciais de mao de obra, e ndo
indicam necessariamente que serdo executados neste projeto, que por sua vez foram
quantificados no item 5 deste memorial.

Havendo a necessidade de materiais ndo previstos em contrato, o acréscimo
também devera ocorrer mediante formalizagdo de termo aditivo, respeitando os limites
legais, e os valores compativeis ao desconto apresentado no processo licitatério. Os
precos dos itens novos devem ser obtidos em conformidade a Lei 14133/2021:

| - composigado de custos unitarios menores ou iguais a mediana do item correspondente
do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para servicos e obras de
infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices de
Construcgao Civil (Sinapi), para as demais obras e servigos de engenharia;

Il - utilizacdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de
referéncia formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios eletrénicos
especializados ou de dominio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso;

lll - contratacdes similares feitas pela Administragcdo Publica, em execug¢ao ou concluidas
no periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de pregos, observado o indice de
atualizacao de precos correspondente;

IV - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletronicas, na forma de regulamento.

Documente assinado digitalmente

b MARCOS SCREMIN
g ! Data: 24/11/2025 15:02:30-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARCOS SCREMIN
Engenheiro Eletricista
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1 — Atividades com a rede desenergizada (linha morta)

ANEXO | - DESCRIGAO DE ATIVIDADES DE REDE DE DISTRIBUIGAO

Cédigo

Servigo

Qtde

Unid. USC

Descrigédo das Atividades

300429

Limpeza ou Rogada de Capoeira

Km 6,66

Limpeza ou rogcada é o corte e remogao
de vegetagao e arbustos (altura inferior a
2 metros) de qualquer espécie na faixa
de serviddo da RDU ou RDR,
caracterizada pela possibilidade de
executar toda a tarefa utilizando-se foice
ou facéo.

300430

Limpeza ou Rogada de Vegetagao
Rasteira

Km 1,9

Limpeza ou rogada é o corte e remogao
de vegetacdo rasteira de qualquer
espécie na faixa de serviddo de RDU ou
RDR, que se caracterizam pela
possibilidade de executar toda a tarefa
utilizando-se foice ou facéo.

300121

Desmatamento de Vegetagdo Densa

Km 13,31

Desmatamento é o corte e remogéao de
toda a vegetacdo, arbustos e arvores,
isoladas com didmetro na base de até 20
cm, de qualquer espécie e com altura
superior a 2 metros, na faixa de servidao
de RDR, que se caracterizam pela
possibilidade de executar toda a tarefa
utilizando-se de foice, facdo, machado ou
motosserra.

300107

Corte de Arvore, por Arvore Cortada

UA 0,48

Compreende a atividade de efetuar o
corte de arvores isoladas com diametro
na base, superior a 20 cm, ou também
quando em vegetacdo densa (item
300121), com diametro superior a 20 cm,
utilizando-se de machado ou motosserra,
e que possam interferir junto as RDUs e
RDRs.

300472

Poda de Arvore, por Arvore Podada

UA 0,38

Compreende a atividade de efetuar o
desbaste (poda) de arvores isoladas,
cujos galhos possam interferir junto as
RDU e RDR.

300110

Corte de Bambuzal Isolado

m2 0,76

Compreende a atividade de cortar
(remover) total ou parcialmente,
bambuzais existentes na faixa de
dominio de RDU e RDR.

300008

Abertura de Cava em Terreno
Normal

UA 2

Compreende a abertura de cava para
poste em terreno normal nas dimensdes
padronizadas em fungdo da altura do
poste.

300007

Abertura Cava Terreno Arenoso ou
Brejo

UA 5

Compreende a abertura de cava para
poste em terreno arenoso ou brejo e nas
dimensbes padronizadas em fungao da
altura do poste, com utilizagdo de
tambores quando necessario.

300001

Abertura Cava em Rocha,
Compressor e Explosivo

UA 25

Compreende a abertura de cava para
poste, em rocha, com uso de martelete e
broca a ar comprimido, seguido do uso
de explosivo, nas dimensbes
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padronizadas em fungdo da altura do
poste.

300006

Abertura Cava em Rocha Sem Uso
de Explosivo

UA 9,19

Compreende a abertura de cava para
poste em rochas (pedras soltas, pigcarras)
sem uso de explosivo, nas dimensodes
padronizadas em funcdo da altura do
poste.

300002

Abertura Cava em Rocha -
Explosivo, Sem Compressor

UA 12

Compreende a abertura de cava para
poste em rocha com uso de alavanca e
explosivo, sem necessidade de uso de
martelete e broca a ar comprimido, nas
dimensdes padronizadas em fungio da
altura do poste.

653234

Abertura de cava em rocha com uso
de Perfuratriz

UA 45

Compreende a abertura de cava para
poste, em rocha, com uso de perfuratriz,
método de perfuragdo com martelo de
fundo (“broca para perfuracdo da cava
completa”).

300155

Fechamento de Cava

UA 1

Compreende os servigos de fechar a
cava aberta e nao utilizada.

653343

Recuperacédo de Calgadas

m2 2,4

Consiste na recuperagao de calgada por
ponto (poste retrado ou cava néo
utilizada), no mesmo padrdo da
existente, com o fornecimento do
material necessario (concreto, areia,
lajota, ceramica, pedras, revestimentos)
e a limpeza do local. Quando da
recuperacao de calgcada resultante da
abertura de valeta, para cada metro
quadrado (m?) executado sera
considerado um ponto.

300372

Instalacédo de Poste Menor que 12m
- Com Guindauto

UA 5

Compreende a implantacéo do poste de
comprimento inferior ao mencionado, em
cava ja aberta, prumagem e apiloamento.

300658

Retirada de Poste Menor que 12m -
Com Guindauto

UA 2

Compreende a escavagao circundante
ao poste, sua remogao mediante o uso
do guindauto e o fechamento da
respectiva cava.

300371

Instalagao de Poste de 12 a 15m -
Com Guindauto

UA 10

Compreende a implantagao de poste
com altura de 12 a 15 metros, em cava ja
aberta, prumagem do mesmo e
apiloamento.

300674

Retirada de Poste de 12 a 15m -
Com Guindauto

UA 4

Compreende a escavagao circundante
ao poste, sua remogao mediante o uso
do guindauto e o fechamento da cava
respectiva.

300373

Instalacdo de Poste Maior do que 15
metros

UA 29

Compreende a implantagdo do poste
mencionado em cava ja aberta,
prumagem e apiloamento, com uso de
guindaste.

300392

Instalacdo Manual de Poste Inferior a
300 daN

UA 9

Compreende a implantacdo do poste de
resisténcia nominal no topo inferior a 300
daN, manualmente, em cava ja aberta,
prumagem do mesmo e apiloamento.

300671

Retirada Manual de Poste Inferior a
300 daN

UA 3

Compreende a escavagao circundante
ao poste, sua remogédo e o fechamento
da respectiva cava.

300394

Instalacdo Manual de Poste de 300 a

UA 12

Compreende a implantagdo do poste
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com esforgo de 300 a 1000 daN no topo,
1000 daN manualmente, em cava j& aberta,

prumagem do mesmo e apiloamento.

Compreende a escavagao circundante

300673 Retirada Manual de Poste de 300 a UA 4 ao poste com esforgo de 300 a 1000 daN
1000 daN no topo, sua remogao e o fechamento da

respectiva cava.

Compreende a implantagdo do poste

~ . com esforgo superior a 1000 daN no topo

300393 Idnstalagao Manual de Poste acima UA 14 do poste, manualmente, em cava ja

e 1000 daN

aberta, prumagem do mesmo e

apiloamento.

Compreende a escavagao circundante

300672 Retirada Manual de Poste Acima de UA 56 ao poste com esforgo superioNr a 1000
1000 daN daN no topo, sua remogdao e O

fechamento da respectiva cava.

Compreende o0s servicos necessarios

300022 | Prumagem de Poste UA 2,5 para fazer o poste existente retornar a

sua verticalidade.

Compreende a abertura de cava,
| ~ . instalacdo de tubuldo de 1,00 x 0,80m
nstalagdo Poste Ago Galvanizado reenchido com areia, instalagcdo de

300370 | Engastado com 10 metros de Altura UA 10 pl trodut tubul T I tg ~
Livre, Incluindo Base Tubulada eletroduto - no —tubulao, Implantagac €

prumagem do poste, apiloamento da

areia e confecgdo do selo de concreto.
Instalacao de Poste de Ago Compreende a abertura de cava,

300266 Galvanizado com Base, com 10 UA 18 confecgdo da devida base concretada,
metros de Altura Livre, Incluindo a instalagao de eletroduto e chumbadores,
Confeccao da Base de Concreto implantagdo e fixagdo do poste.

Consiste na colocagdo de manilha de

concreto para passagem de aguaem

ponto onde coincide com a locagao do
Manilhamento de valeta para reforgo poste, afim de assegurar sua

653052 | de base de poste com tubuldao 60cm | UA 7 sustentagdo. Esta inclusa a escavagao,
x 1m, por tubuldo. fornecimento e instalacdo de tubo de

concreto com 60cm x 1m e aterro

completo sobre o tubo até o nivel da
rua/calcada/terreno. Por tubuldo

Consiste na colocacdo de manilha de

concreto para passagem de agua em

ponto onde coincide com a locagao do
Manilhamento de valeta para reforgo poste, afim de assegurar sua

653082 | de base de poste com tubuldo 80cm | UA 8 sustentacdo. Esta inclusa a escavagao,
x 1m, por tubuléo. fornecimento e instalacdo de tubo de

concreto com 80cm x 1m e aterro

completo sobre o tubo até o nivel da
rua/calgadal/terreno. Por tubulao

Compreende a instalagdo de Estrutura

o tipo N1, B1, M1, T1, nivelamento e

300346 I(r;stalagao Est.rutura N1, B1, M1, T1 UA 2 alinhamento de uma cruzeta simples, de

ruzeta Madeira . . )

madeira, com isoladores de pino e

material de fixacao.

Compreende a retirada de Estrutura tipo

300634 Retirada Estru_tura N1, B1, M1, T1 UA 0.8 N1, Bj, M1, T1, dos materiais que
Cruzeta Madeira compdem a estrutura -cruzeta de

madeira, isoladores de pino e fixagao.

300345 | Instalagdo Estrutura N1, B1, M1, T1| UA 2,7 Compreende a instalacdo de estrutura
Cruzeta Concreto tipo N1, B1, M1, T1, nivelamento e
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alinhamento de uma cruzeta simples, de
concreto, com isoladores de pino e
material de fixagao.

300500

Retirada de estrutura N1, B1, M1, T1
Cruzeta Concreto

UA 1,08

Compreende a retirada de Estrutura tipo
N1, B1, M1, T1, dos materiais que
compdem a estrutura -cruzeta de
concreto, isoladores de pino e fixac¢ao.

300184

Instalacdo Estrutura N2, B2, M2, T2
Cruzeta Madeira

UA 3,5

Compreende a instalagdo de Estrutura
tipo N2, B2, M2, T2, nivelamento e
alinhamento de duas cruzetas, de
madeira, com isoladores de pino e
material de fixacéo.

300503

Retirada Estrutura N2, B2, M2, T2
Cruzeta Madeira

UA 1,4

Compreende a retirada de Estrutura tipo
N2, B2, M2, T2, dos materiais que
compdem a estrutura - duas cruzetas de
madeira, isoladores de pino e fixagao.

300183

Instalagao Estrutura N2, B2, M2, T2
Cruzeta Concreto

UA 4,73

Compreende a instalagdo de Estrutura
tipo N2, B2, M2, T2, nivelamento e
alinhamento de duas cruzetas, de
concreto, com isoladores de pino e
material de fixacao.

300502

Retirada Estrutura N2, B2, M2, T2
Cruzeta Concreto

UA 1,89

Compreende a retirada de Estrutura tipo
N2, B2, M2, T2, dos materiais que
compdem a estrutura - duas cruzetas de
concreto, isoladores de pino e fixacio.

300186

Instalacdo Estrutura N3, B3, M3, T3
Cruzeta Madeira

UA 3

Compreende a instalagdo de Estrutura
tipo N3, B3, M3, T3, de duas cruzetas de
madeira, isoladores em uma ancoragem
e material de fixagio.

300538

Retirada Estrutura N3, B3, M3, T3
Cruzeta Madeira

UA 1,2

Compreende a retirada de Estrutura tipo
N3, B3, M3, T3, dos materiais que
compdem a estrutura -duas cruzetas de
madeira, isoladores de ancoragem e
fixacao.

300185

Instalacdo Estrutura N3, B3, M3, T3
Cruzeta Concreto

UA 4,05

Compreende a instalagdo de Estrutura
tipo N3, B3, M3, T3, de duas cruzetas de
concreto, isoladoresem uma ancoragem
e material de fixacao.

300504

Retirada Estrutura N3, B3, M3, T3
Cruzeta Concreto

UA 1,62

Compreende a retirada de Estrutura tipo
N3, B3, M3, T3, dos materiais que
compdem a estrutura -duas cruzetas de
concreto, isoladores de ancoragem e
fixagdo.

300191

Instalacao Estrutura N4, B4, M4, T4
Cruzeta Madeira

UA 5

Compreende a instalagdo de Estrutura
tipo N4, B4, M4, T4, de duas cruzetas de
madeira, com isoladores em dois
encabegamentos, isoladores pino/pilar e
material de fixacao.

300510

Retirada Estrutura N4, B4, M4, T4
Cruzeta Madeira

UA 2

Compreende a retirada de Estrutura tipo
N4, B4, M4, T4, dos materiais que
compdem a estrutura -duas cruzetas de
madeira, isoladores de ancoragem,
isoladores pino/pilar e fixagao.

300190

Instalacao Estrutura N4, B4, M4, T4
Cruzeta Concreto

UA 6,75

Compreende a instalagdo de Estrutura
tipo N4, B4, M4, T4, de duas cruzetas de
concreto, com isoladores em dois
encabegamentos, isoladores pino/pilar e
material de fixaco.
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Compreende a retirada de Estrutura tipo
. N4, B4, M4, T4, dos materiais que
300509 Retirada Estrutura N4, B4, M4, T4 UA 2,7 |compdem a estrutura -duas cruzetas de
Cruzeta Concreto .
concreto, isoladores de ancoragem,
isoladores pino/pilar e fixacao.
~ . Compreende a instalagdo, nivelamento e
Instalagdo  de  cruzeta  auxiliar alinhamento de uma cruzeta simples, de
653282 |simples — Cruzeta de ago ou| UA 0,6 L p'es,
N aco ou polimérica, para montagem de
polimérica "
estrutura auxiliar.
Retirada de cruzeta auxiliar simoles Compreende a retirada dos materiais que
653226 o P UA 0,24 | compdem a estrutura auxiliar cruzeta de
— Cruzeta de ago ou polimérica o T
aco ou polimérica, e fixacao.
Compreende a instalagéo, nivelamento e
Instalacdo de cruzeta auxiliar Dupla alinhamento de uma estrutura com duas
653389 o UA 1,7 o
— Cruzeta de ago ou polimérica cruzetas, de ago ou polimérica, para
montagem de estrutura auxiliar.
Compreende a retirada dos materiais que
653284 Retirada de cruzeta guxlllgr Dupla — UA 0,68 compdem a estrutura auxn.lar’c'om duas
Cruzeta de ago ou polimérica cruzetas, de aco ou polimérica, € a
respectiva fixacao.
Compreende a instalagdo, nivelamento e
Instalacdo de cruzeta auxiliar alinhamento de uma cruzeta simples, de
653254 | . UA 1,8
simples — Cruzeta de Concreto concreto, para montagem de estrutura
auxiliar.
. . . Compreende a retirada dos materiais que
653204 Retirada de cruzeta auxiliar simples UA 0,72 | compdem a estrutura auxiliar cruzeta de
— Cruzeta de Concreto NS
concreto, e fixagao.
Compreende a instalagao, nivelamento e
653303 Instalacdo de cruzeta auxiliar Dupla UA 203 alinhamento de uma estrutura com duas
— Cruzeta de Concreto cruzetas, de concreto, para montagem
de estrutura auxiliar.
Compreende a retirada dos materiais que
653255 Retirada de cruzeta auxiliar Dupla — UA 1,172 compdem a estrutura auxiliar com dqas
Cruzeta de Concreto cruzetas, de concreto, e a respectiva
fixacao.
~ Compreende a instalagdo de Estrutura
Instalagao Estruturg N,43 B4, M4, T4 tipo N4, B4, M4 de duas cruzetas de aco
Cruzeta Ago ou polimérica sem ) ;
653113 : ~ UA 2,8 ou polimérica, com isoladores de
Jumper (para instalagdo de chave .
ancoragem, e respectivos
faca/ramal) . e
encabecamentos e material de fixagéo.
Retirada Estrutura N4, B4, M4. T4 Compreende a retlradg Qe Estrutura ~t|po
Cruzeta Ago ou polimérica sem N4, B4, M4, dos materiais que compdem
653128 |. UA 1,12 |a estrutura - duas cruzetas de ago ou
jumper (estrutura com chave . .
polimérica, isoladores de ancoragem e
faca/ramal) fixaca
ixacao.
Compreende a instalagdo de Estrutura
Instalagao Estrutura N4, B4, M4, T4 tipo N4, B4, M4 deduas cruzetas de
653069 | Cruzeta Concreto sem Jumper (para | UA 5,85 | concreto, com isoladores de ancoragem,
instalacdo de chave faca/ramal) e respectivos encabegamentos e material
de fixacao.
Retirada Estrutura N4, B4, M4, T4 Compreende a reUradal Qe Estrutura ~t|po
N4, B4, M4, dos materiais que compdem
653058 | Cruzeta Concreto sem Jumper (para | UA 2,34
. ~ a estrutura -duas cruzetas de concreto,
instalacao de chave faca/ramal) . N
isoladores de ancoragem e fixagao.
Compreende a colocacdo da cruzeta
300464 | Nivelar e Alinhar Cruzeta Existente UA 0,2 existente na bissetriz com relagdo a linha
e seu nivelamento.
300323 | Instalacéo de Cruzeta para HT e UA 10 Compreende a instalagdo de cruzetas,
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ferragens, material de fixacdo para a
HTE montagem de estruturas HT e HTE e
isoladores com dois encabegamentos.
Compreende a retirada de Estrutura tipo
Retirada de Estruturas tipo HT e HT e HTE, dos materiais que compdem a
300643 UA 4 .
HTE estrutura -duas cruzetas, isoladores de
ancoragem e fixacgéo.
300362 Instalagao de Isolador de Pino/Pilar, UA 0.3 Qompreende a !nstalagao de pino e
por Unidade isolador, por unidade.
300649 Retwada de Isolador de Pino/Pilar, UA 0.12 Compreende a retlrada de pino e
por Unidade isolador, por unidade.
Instalacso de Isolador de Compreende a instalagdo de cadeia de
300361 : a0 0 . UA 0,5 isoladores de disco ou unidade de
Disco/Bastao, por Unidade . ; ~ L
isolador tipo bastao polimérico.
Retirada de Isolador de Compreende a retirada de cadeia de
300648 | . ~ : UA 0,2 isoladores de disco ou unidade de
Disco/Bastao, por Unidade . ; ~ L
isolador tipo bastao polimérico.
653141 In.stalagao de Dispositivo Inibidor de UA 0,03 mepreende; a instalagao de dispositivo
Ninhos inibidor de ninhos
653140 Rghrada de Dispositivo Inibidor de UA 0,012 ngpreende; a retirada de dispositivo
Ninhos inibidor de ninhos
Compreende a instalagao, nivelamento e
Instalacdo Estrutura N1, B1, M1, T1 alinhamento de uma cruzeta simples, de
300175 L UA 1,48 . .
Cruzeta Ago ou Polimérica aco ou polimérica, com isoladores de
pino e material de fixacéo.
Compreende a retirada de Estrutura tipo
300501 Retirada Estruturale,l B1, M1, T1 UA 0.59 N1, I§1, M1, T1, dos materiais que
Cruzeta Ago ou Polimérica compdem a estrutura - cruzeta de ago ou
polimérica, isoladores de pino e fixacao.
Compreende a instalagéo de Estrutura
Instalacao Estrutura N3-1, B3-1, M3- tipo N3-1, B3-1, M3-1, T3-1, de uma
300246 1, T3-1 Cruzeta Madeira UA 2.2 cruzeta de madeira, isoladores em uma
ancoragem e material de fixagio.
Compreende a retirada de Estrutura tipo
. N3-1, B3-1, M3-1, T3-1, dos materiais
300508 | Retirada Estrutura N3-1, B3-1, M3-1,1 0,88 |que compdem a estrutura -uma cruzeta
T3-1 Cruzeta Madeira L
de madeira, isoladores de ancoragem e
fixacao.
Compreende a instalagédo de Estrutura
300188 Instalagao de Estrutura N3-1, B3-1, UA 31 tipoN3-1, B3-1, M3-1, T3-1, de uma
M3-1, T3-1 Cruzeta Concreto ’ cruzeta de concreto, isoladores em uma
ancoragem e material de fixag¢ao.
Compreende a retirada de Estrutura tipo
. N3-1, B3-1, M3-1, T3-1, dos materiais
300507 |Retirada de estrutura N3-1, B3-1,1 )5 1,24 | que compdem a estrutura - uma cruzeta
M3-1, T3-1 Cruzeta Concreto .
de concreto, isoladores de ancoragem e
fixagado.
Compreende a instalagdo de Estrutura
= tipo N3-1, B3-1, M3-1, T3-1, deuma
300187 | nstalagdo Estrutura N3-1, B3-1, M3-1 1,67 |cruzeta de ago ou polimérica, isoladores
1, T3-1 Cruzeta Ago ou Polimérica .
em uma ancoragem e material de
fixacdo.
Compreende a retirada de Estrutura tipo
. N3-1, B3-1, M3-1, T3-1, dos materiais
300506 | R6tirada Estrutura N3-1, B3-1, M3-1,1 0,67 |que compdem a estrutura - uma cruzeta
T3-1 Cruzeta Aco ou Polimérica S .
de ago ou polimérica, isoladores de
ancoragem e fixacgéo.
300221 | Instalagdo Estrutura N3, B3, M3, T3| UA 2,3 Compreende a instalagdo de Estrutura
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Cruzeta Ago ou Polimérica

tipo N3, B3, M3, T3, de duas cruzetas
deacgo ou polimérica, isoladores em uma
ancoragem e material de fixag¢ao.

300536

Retirada Estrutura N3, B3, M3, T3
Cruzeta Ago ou Polimérica

UA

0,92

Compreende a retirada de Estrutura tipo
N3, B3, M3, T3, dos materiais que
compdem a estrutura - duas cruzetas de
aco ou polimérica, isoladores de
ancoragem e fixacéo.

300231

Instalacao Estrutura N4-1, B4-1, M4-
1, T4-1 Cruzeta Madeira

UA

Compreende a instalagdo de Estrutura
tipo N4-1, B4-1, M4-1, T4-1, de uma
cruzeta de madeira, com isoladores em
dois encabegamentos, isoladores
pino/pilar e material de fixagao.

300548

Retirada Estrutura N4-1, B4-1, M4-1,
T4-1 Cruzeta Madeira

UA

1,6

Compreende a retirada de Estrutura tipo
N4-1, B4-1, M4-1, T4-1, dos materiais
que compdem a estrutura -uma cruzeta
de madeira, isoladores de ancoragem,
isoladores pino/pilar e fixagao.

300230

Instalagao Estrutura N4-1, B4-1, M4-
1, T4-1 Cruzeta Concreto

UA

Compreende a instalagdo de Estrutura
tipo N4-1, B4-1, M4-1, T4-1, de uma
cruzeta de concreto, com isoladores em
dois encabecamentos, isoladores
pino/pilar e material de fixaco.

300547

Retirada Estrutura N4-1, B4-1, M4-1,
T4-1 Cruzeta Concreto

UA

Compreende a retirada de Estrutura tipo
N4-1, B4-1, M4-1, T4-1, dos materiais
que compdem a estrutura - uma cruzeta
de Concreto, isoladores de ancoragem,
isoladores pino/pilar e fixagao.

300228

Instalacao Estrutura N4-1, B4-1, M4-
1, T4-1 Cruzeta Ago ou Polimérica

UA

3.4

Compreende a instalagdo de Estrutura
tipo N4-1, B4-1, M4-1, T4-1, deuma
cruzeta de ago ou polimérica, com
isoladores em dois encabegamentos,
isoladores pino/pilar e material de
fixacao.

300545

Retirada Estrutura N4-1, B4-1, M4-1,
T4-1 Cruzeta Aco ou Polimérica

UA

1,36

Compreende a retirada de Estrutura tipo
N4-1, B4-1, M4-1, T4-1, dos materiais
que compdem a estrutura - uma cruzeta
de ago ou polimérica, isoladores de
ancoragem, isoladores pino/pilar e
fixagao.

300229

Instalacao Estrutura N4, B4, M4, T4
Cruzeta Ago ou Polimérica

UA

3,7

Compreende a instalagdo de Estrutura
tipo N4, B4, M4, T4, de duas cruzetas de
aco ou polimeérica, com isoladores em
dois encabegamentos, isoladores
pino/pilar e material de fixagao.

300546

Retirada Estrutura N4, B4, M4, T4
Cruzeta Ago ou Polimérica

UA

1,48

Compreende a retirada de Estrutura tipo
N4, B4, M4, T4, dos materiais que
compdem a estrutura - duas cruzetas de
aco ou polimérica, isoladores de
ancoragem, isoladores pino/pilar e
fixacao.

300235

Instalacéo Estrutura
P1/P2/TP/TP1/TP2, por Estrutura

UA

0,9

Compreende a instalacdo da estrutura
tipo P1/P2/TP/TP1/TP2 completa,
isoladores e acessorios.

300553

Retirada Estrutura
P1/P2/TP/TP1/TP2, por Estrutura

UA

0,36

Compreende a retirada da estrutura tipo
P1/P2/TP/TP1/TP2 completa, isoladores
€ acessorios.

300350

Instalagao Estrutura P3, por

UA

1,5

Compreende a instalagédo da estrutura
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Estrutura tipo P:? gompleta, isoladores e
acessorios.
300511 | Retirada Estrutura P3, por Estrutura | UA | 06 | SomPreende aretirada da estrutira fipo
completa, isoladores e acessorios.
Compreende a instalacdo da estrutura
300352 Instalagao Estrutura P4, por UA 3 tipo P4 co.mpleta, isolgdorgs de
Estrutura ancoragem, isoladores pino/pilar e
acessorios.
Compreende a retirada da estrutura P4
300512 | Retirada Estrutura P4, por Estrutura UA 1,2 |completa, isoladores de ancoragem,
isoladores pino/pilar e acessorios.
Instalag&o de Estrutura tipo Compreende a instalacdo de estrutura
300353 U1/UP1/UPV UA 0,3 [tipo U1/UP1/ UPV composta de um pino
com isolador e ferragens de fixagéo.
. . Compreende a retirada de estrutura tipo
300640 S‘F",t'vrada de Estruturatipo UT/UP/ | o | 912 | U1/UP1/UPV composta de um pino com
isolador e ferragens de fixagéo.
Compreende a instalagao de estrutura
300354 | Instalagéo de Estrutura tipo U2/UP2 | UA | 04 |liPo U2/UP2 composta de dois pinos com
isoladores de pino e ferragens de
fixacao.
Compreende a retirada de estrutura tipo
300641 | Retirada de Estrutura tipo U2/UP2 | UA | 0,16 | 2/UP2 composta de dois pinos com
isoladores de pino e ferragens de
fixacao.
Compreende a instalagéo de isolador e
300355 | Instalagao de Estrutura tipo U3/UP3 UA 0,5 |ferragens de fixagdo em um
encabegamento.
Compreende a retirada de isolador e
300639 | Retirada de Estrutura tipo U3/UP3 UA 0,2 |ferragens de fixagdo em um
encabegamento.
Compreende a instalagéo de isoladores e
300356 | Instalacao de Estrutura tipo U4/UP4 UA 1 ferragens de fixacao em dois
encabegamentos.
Compreende a retirada de isoladores e
300642 | Retirada de Estrutura tipo U4/UP4 UA 0,4 |ferragens de fixagdo em dois
encabecamentos.
Compreende a instalagdo de armacéao
300291 | Instalagao de Armacao Secundaria UA 0,7 secundaria de um ou dois estribos,
completa com haste e isoladores.
Compreende a retirada de armagao
300595 | Retirada de Armacao Secundaria UA 0,7 secundaria de um ou dois estribos,
completa com haste e isoladores.
300290 | Instalago de Afastador Secundario | UA | 1,5 |Sompreende ainstalagdo de afastador
em poste para rede secundaria.
300594 | Refirada de Afastador Secundario | UA | 0,6 |COmpreende aretirada de afastador em
poste para rede secundaria.
300327 | Instalagdo de Espacador de BT UA | o |Compreende a retirada de afastador em
poste para rede secundaria.
Compreende a atividade de retirar o
300619 | Retirada de Espacador de BT UA | 024 |GspacadordeBT e seus pré-formados da
rede secundaria, independente do
numero de condutores da BT.
650844 |Instalacdo de Ramal de Carga| UA 0,7 Compreende a instalagdo do ramal de
Aéreo, Monofasico/Bifasico/ Trifasico carga de baixa tenséo (ligagdo do padrao
de entrada até a edificagdo do
consumidor). Estao inclusos os servigos
de langamento do cabo e execugao das
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conexdes. Conforme  padronizagao
CELESC de entrada de energia elétrica
de unidades consumidoras de baixa
tensao.
Compreende a instalacdo de pontalete
em unidade consumidora. Estdo inclusos
os servicos de instalagdo, fixagao,
~ . impermeabilizaggo do telhado e
650845 Igstalagao de Pontalete em Unidade UA 3 recomposicdo da regido afetada pela
onsumidora . ~ . .
instalagdo na unidade consumidora.
Conforme padronizagdo CELESC de
entrada de energia elétrica de unidades
consumidoras de baixa tenséo.
Compreende a instalacdo de medidor de
energia elétrica em caixa de medicao ja
instalada. Inclui a instalagcdo do medidor
(mono/bi/tri),  conexdo, aterramento,
650846 | Instalagcao de Medidor UA 1 lacre, e prestagao de informagbes sobre
a unidade consumidora. Conforme
padronizagcao CELESC de entrada de
energia elétrica de unidades
consumidoras de baixa tenséo.
Compreende a abertura da cava e a
300142 | Escora de Subsolo Simples UA | 3 |instalacao de uma ftora para estai de
subsolo em postes e/ou contrapostes, na
parte superior da cava.
Compreende a abertura da cava e a
300141 | Escora de Subsolo Dupla UA 4 instalagdo de duas toras para estai de
subsolo em postes e/ou contrapostes.
Compreende o preparo da fundagdo em
cava ja aberta, do concreto e langamento
do mesmo na base do poste, com uso de
300042 | Concretagem de Base UA 10 tambores quando necessario. Devera
ser previsto na execucao desta atividade,
o fornecimento do material por parte da
CONTRATADA.
Construgdo de Engastamento de Construgdo de engastamento deposte
Poste tipo Tubulao, com tipo tubuldo, com fornecimento dos
300097 | Fornecimento de  Material de| UA 63 materiais de alvenaria (tubuldo 1x1m; 2,5
Alvenaria (Tubuldo 1x1m; 2,5pecgas), pecgas, areia, cimento, pedra, brita, ferro,
por Unidade eletroduto de PVC), por unidade.
Construgdo de Engastamento de Construgdo de engastamento de poste
Poste tipo Tubulao, com tipo tubuldo, com fornecimento dos
300099 | Fornecimento de  Material de| UA 49,4 | materiais de alvenaria (tubuldo 1x1m; 2,0
Alvenaria (Tubuldo 1x1m; 2 pecas), pecas, areia, cimento, pedra, brita, ferro,
por Unidade eletroduto de PVC), por unidade.
Construgdo de Engastamento de Construgdo de engastamento de poste
Poste tipo Tubulao, com tipo tubuldo, com fornecimento dos
300098 | Fornecimento de Material de| UA 28,5 | materiais de alvenaria (tubuldo 0,5x1m;
Alvenaria (Tubuldo 0,5x1 m; 1,5 1,5 pecgas, areia, cimento, pedra, brita,
pecas), por Unidade ferro, eletroduto de PVC), por unidade.
Construgdo de Engastamento de Construgédo de engastamento de poste
Poste tipo Tubulao, com tipo tubuldo, com fornecimento dos
300096 | Fornecimento de Material de| UA 20 materiais de alvenaria (tubuldo 1x1m; 1,0
Alvenaria (Tubuldo 1x1m; 1 pecga), pega, areia, cimento, pedra, brita, ferro,
por Unidade eletroduto de PVC), por unidade.
300380 | Instalacdo de Sapata para Pantano UA 15 Compreende a fixacdo do poste, através
de 4 (quatro) toras interligadas, em
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terrenos alagadicos.

300329

Instalagdo de Estai de Ancora

UA

Compreende a instalagcdo de tora ou
placa de concreto, com estai de ancora,
cabo de estai, interligagdo ao sistema de
aterramento quando  existente e
instalacao de isoladores de
seccionamento, quando necessario,
inclusive com abertura da cava em
terreno  normal e instalagcdo e
retensionamento do tirante de cabo de
aco.

300620

Retirada de estai de ancora

UA

1,6

Compreende a retirada do cabo de aco e
da haste de ancora, apés cortada rente
ao solo.

300331

Instalagdo de Estai de Ancora
Rocha sem Explosivo

em

UA

Compreende a instalagdao de haste de
ancora, cabo de estai, interligacdo ao
sistema de aterramento quando existente
e instalacdo de isoladores de
seccionamento, quando necessario,
inclusive com abertura da cava em rocha
e instalagao e retensionamento do tirante
de cabo de ago.

300622

Retirada de Estai de Ancora
Rocha sem Explosivo

em

UA

3,6

Compreende a retirada do cabo de aco e
da haste de ancora, apés cortada rente
ao solo.

300330

Instalacdo de Estai de Ancora
Rocha com Explosivo

em

UA

20

Compreende a instalagdao de haste de
ancora, cabo de estai, interligacdo ao
sistema de aterramento quando existente
e instalacdo de isoladores de
seccionamento, quando necessario,
inclusive com abertura da cava em rocha
com uso de explosivo e instalacdo e
retensionamento do tirante de cabo de
aco.

300621

Retirada de Estai de Ancora
Rocha com Explosivo

em

UA

Compreende a retirada do cabo de ago e
da haste de ancora, apés cortada rente
ao solo.

300332

Instalacdo de Estai de Ancora em
Terreno Arenoso

UA

11

Compreende a instalacdo de tora ou
placa de concreto, com estai de ancora,
cabo de estai, interligacao ao sistema de
aterramento quando  existente e
instalagao de isoladores de
seccionamento, quando necessario,
inclusive com abertura da cava em
terreno arenoso com uso de tambores se
necessario, e instalagao e
retensionamento do tirante de cabo de
aco.

300333

Instalacao de Estai Aéreo

UA

0,5

Compreende a instalacdo e o
tensionamento de tirante de cabo de ago
de poste a poste, cruzeta a poste,
cruzeta a contraposte e cruzeta a
cruzeta, sua interligagdo ao sistema de
aterramento, instalagdo de isoladores e
protetor pré-formado quando necessario.

300596

Retirada de Estai Aéreo

UA

0,2

Compreende a retirada de tirante de
cabo de aco de poste a poste, cruzeta a
poste, cruzeta a contraposte e cruzeta a
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cruzeta, sua interligagdo ao sistema de
aterramento, retirada de isoladores e
protetor pré-formado quando necessario.

300583

Retensionamento de Estai

UA

0,4

Compreende a atividade de retensionar o
cabo de estai existente.

300314

Instalacdo de Chave Unipolar

UA

Compreende a instalagdo de uma chave
corta-circuito fusivel ou chave-faca e
respectivas conexdes parafusadas no
equipamento. (as conexdes com
conector cunha executadas com
ferramenta de disparo ou terminais de
compressao empregando alicate
hidraulico serdo remuneradas a parte)

300603

Retirada de Chave Unipolar

UA

0,4

Compreende a retirada de uma chave
corta-circuito ou chave-faca e respectivas
conexoes.

300315

Instalagdo de Chave Unipolar a Oleo

UA

Compreende a instalagdo de uma chave
a 6leo para banco de capacitores
automatico.

300604

Retirada de Chave Unipolar a Oleo

UA

0,8

Compreende a retirada de uma chave a
6leo para banco de capacitores
automatico.

650847

Instalacdo de Chave by-pass

UA

Compreende a instalagdo de uma chave
by-pass, fixacoes, regulagem e
respectivas conexdes parafusadas no
equipamento. (as conexdes com
conector cunha executadas com
ferramenta de disparo ou terminais de
compressao empregando alicate
hidraulico serdo remuneradas a parte)

650848

Retirada de Chave by-pass

UA

0,8

Compreende a retirada de uma chave
by-pass, fixagdes e respectivas
conexoes.

300285

Instalacdo de Chave Tripolar

UA

13

Compreende a instalagcdo de chave
tripolar de média tensao (a 6leo, ar, SF6,
vacuo, etc.), incluindo a montagem de
suportes, ferragens e conexdes, inclusive
ao sistema de aterramento.

300587

Retirada de Chave Tripolar

UA

52

Compreende a retirada de chave tripolar
de média tenséo (a 6leo, ar, SF6, vacuo,
etc.), incluindo suportes, ferragens e
conexdes, inclusive o sistema de
aterramento.

300313

Instalacdo de Chave Tripolar com
Mecanismo de Manobra

UA

13

Compreende a instalagdo de chave
tripolar de média tensao (a 6leo, ar, SF6,
vacuo, etc.), mecanismo de manobra
(alavanca, longarinas, etc. para manobra
ao nivel do solo), ferragens de
sustentagcdo e conexodes, inclusive ao
sistema de aterramento.

300676

Retirada de Chave Tripolar com
Mecanismo de Manobra

UA

5,2

Compreende a retirada de chave tripolar
de média tenséo (a 6leo, ar, SF6, vacuo,
etc.), mecanismo de manobra (alavanca,
longarinas, etc. para manobra ao nivel do
solo), ferragens de sustentagdo e
conexdes, inclusive o sistema de
aterramento.

300379

Instalacao de Religador ou

UA

13

Compreende a instalagdo e fixagdo de
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um religador ftrifasico automatico ou
seccionalizador trifasico, incluido a
fixagdo da caixa de comando e
transformador de potencial TP quando
necessario, com todas as conexdes ao

Seccionalizador Trifasico, por sistema de aterramento e conexdes
Unidade parafusadas no equipamento. (as
conexodes com conector cunha
executadas com ferramenta de disparo
ou terminais de compressao empregando
alicate hidraulico serdo remuneradas a
parte).
Retaia  de  Rolgasor o e i o oo
300663 | Seccionalizador Trifasico, por| UA 52 e s ~
. trifasico com todas as conexdes,
Unidade . ; ;
inclusive o sistema de aterramento.
Compreende a parametrizagao de
Parametrizagcéo de Religador religador trifasico automatico, por
653368 e - . UA 2 . o
Trifasico automatico, por unidade unidade. Parametrizagdo em campo (no
poste do religador) ou no almoxarifado.
Compreende a instalagao e fixacdo de
um religador monofésico automatico ou
seccionalizador monofasico com todas
. . as conexdes ao sistema de aterramento
Instalacéo de Religador ou e conexdes arafusadas o
653066 | Seccionalizador automatico| UA 3,4 . P ~
. . equipamento. (as conexdes com
monofasico, por unidade
conector cunha executadas com
ferramenta de disparo ou terminais de
compressao empregando alicate
hidraulico serdo remuneradas a parte).
Retaca  de Rolgator ou e 2 iy
653212 | Seccionalizador automatico| UA 1,36 ; : -
- . seccionalizador monofasico com todas
monofasico, por unidade ~
as conexdes.
Parametrizagdo de Religador ou Compreende a parametrizacdao de
653190 | Seccionalizador automatico| UA 0,8 religador monofasico automatico ou
monofasico, por unidade seccionalizador monofasico
Compreende a instalagdo e fixagcdo de
Instalacdo de Regulador "Auto- um regulador do "tipo auto-booster" com
300377 N ! UA 13 ~ . X .
Booster", por Unidade todas as conexdes, inclusive ao sistema
de aterramento.
Compreende a retirada de regulador do
300660 Retwade'l' de Regylador Auto- UA 5.2 tipo ~auto-t?oostelr com 'todas as
Booster", por Unidade conexdes, inclusive o sistema de
aterramento.
Compreende a instalagdo de regulador
de tensdo em estrutura (postes,
suportes, chaves, etc.) existente. Inclui a
instalagcdo do transformador de potencial
TP quando necessario e a realizagao de
300395 Instalacao de Regulador de Tensao UA 20 todas as conexbes ao sistema de

em Estrutura Existente

aterramento e conexdes parafusadas no
equipamento. (as conexdes com
conector cunha executadas com
ferramenta de disparo ou terminais de
compressao empregando alicate
hidraulico serdo remuneradas a parte).
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300675

Retirada de Regulador de Tenséao
em Estrutura Existente

UA

Compreende a retirada de regulador de
tensdo em estrutura (postes, suportes,
chaves, transformador de potencial TP,
etc.) existente. Inclui a retirada das
conexdes, inclusive o sistema de
aterramento.

650849

Montagem de Estrutura para Banco
Regulador — Travessas de Ago

UA

15

Compreende a montagem dos suportes
de sustentagdo dos reguladores e
travessa para fixagdo das chaves faca e
by-pass e conexdo das estruturas ao
sistema de aterramento.

650850

Retirada de Estrutura para Banco
Regulador — Travessas de Ago

UA

Compreende a retirada dos suportes de
sustentacdo dos religadores e travessa
para fixagao das chaves faca e by-pass e
conexdo das estruturas ao sistema de
aterramento.

653305

Montagem de Estrutura para Banco
Regulador — Concreto Pré-moldado

UA

30

Compreende a implantagdo da estrutura
pré-moldada de concreto especifica para
banco regulador de tensdo. Inclui a
escavagao, concretagem, montagem e
nivelamento das pegas pré moldadadas
suportes de sustentagao dos
reguladores e travessa para fixagdo das
chaves faca e by-pass e conexdo das
estruturas ao sistema de aterramento.

653217

Retirada de Estrutura para Banco
Regulador — Concreto Pré-moldado

UA

12

Compreende a retirada da estrutura pré-
moldada de concreto especifica para
banco regulador de tenséo.

300296

Instalacdo de Banco de Capacitores
Fixos Completo

UA

13

Compreende a instalacdo de banco de
capacitor trifasico, incluindo a montagem
dos suportes e ferragens e execugao de
todas as conexbes ao sistema de
aterramento e conexdes parafusadas no
equipamento. (as conexdes com
conector cunha executadas com
ferramenta de disparo ou terminais de
compressao empregando alicate
hidraulico serdo remuneradas a parte).

300597

Retirada de Banco de Capacitores
Fixos Completo

UA

5,2

Compreende a retirada de banco de
capacitor trifasico, incluindo a os
suportes, ferragens e todas as conexdes,
inclusive o sistema de aterramento.

300295

Instalacdo de Banco de Capacitores
Automaticos Completo

UA

15

Compreende a instalagdo de banco de
capacitores  trifasico, incluindo a
montagem das ferragens, instalagao de
um relé tempo x tensdo, instalagdo de
um transformador de potencial, chaves a
6leo, ligagdo dos componentes execugao
de todas as conexbdes ao sistema de
aterramento e conexdes parafusadas no
equipamento. (as conexdes com
conector cunha executadas com
ferramenta de disparo ou terminais de
compressao empregando alicate
hidraulico serdo remuneradas a parte).

23/62




300585

Retirada de Banco de Capacitores
Automaticos Completo

UA

Compreende a retirada de banco de
capacitores  trifasico, incluindo as
ferragens, relé tempo x tensao,
transformador de potencial, chaves a
Oleo, ligacdo dos componentes, todas as
conexdes, inclusive o sistema de
aterramento.

300384

Instalacdo de Transformador
Trifasico

UA

13

Compreende a instalagao e fixacdo de
um transformador trifasico com todas as
conexodes, inclusive ao sistema de
aterramento e suas ligagbes a rede
secundaria parafusadas no equipamento.
(a aplicacdo dos terminais de
compressdo cabo barra/pré-isolados
empregando alicate hidraulico para
conexdo nas saidas do transformador
quando necessarias ou a conexao do
cabo de saida (VPP/Barramento) na rede
secundaria serdo remuneradas a parte).

300667

Retirada de Transformador Trifasico

UA

52

Compreende a retirada de um
transformador trifdsico com todas as
conexdes, inclusive ao sistema de
aterramento e suas ligagbes a rede
secundaria.

300383

Instalacdo de Transformador
Monofasico

UA

Compreende a instalagao e fixacdo de
um transformador monofasico com todas
as conexoes, inclusive ao sistema de
aterramento e suas ligagbes a rede
secundaria.

300666

Retirada de Transformador
Monofasico

UA

24

Compreende a retirada de um
transformador monofasico com todas as
conexdes, inclusive ao sistema de
aterramento e suas ligagbes a rede
secundaria.

300368

Instalagcao de Para-raios, por
Unidade

UA

Compreende a instalagdo de um para-
raios e conexdes, inclusive ao sistema de
aterramento.

300656

Retirada de Para-raios, por Unidade

UA

0,4

Compreende a retirada de um para-raios
e conexdes, inclusive ao sistema de
aterramento.

300316

Instalacdo de Chave Fusivel
Religadora

UA

1,5

Compreende a instalagcdo da chave
fusivel religadora e respectivas
conexoes.

300498

Retirada Instalacdo de Chave
Fusivel Religadora

UA

0,6

Compreende a retirada da chave fusivel
religadora e respectivas conexdes.

300419

Lancamento de Condutor 4 CA/CAA
e Cu 6, por Km

Km

23

Compreende o langamento de
condutores de aluminio de secdo 4 CA e
CAA e cobre 6 AWG.

300610

Retirada de Condutor 4 CA/CAA e
Cu 6, por Km

Km

9,2

Compreende a retirada de condutores de
aluminio de secdo 4 CA e CAA e cobre 6
AWG.

653290

Lancamento de Condutor 35mm?
CAA- XLPE, por Km

Km

43

Compreende o] langamento de
condutores de aluminio de se¢ao 35mm?
CAA com cobertura XLPE (cabo coberto
autossustentado) —“Cabo Rural”

653417

Retirada de Condutor 35mm? CAA-
XLPE, por Km

Km

17,2

Compreende a retirada de condutores de
condutores de aluminio de secdo 35mm?
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CAAcom cobertura XLPE (cabo coberto
autossustentado) —“Cabo Rural”
Compreende o] langamento de
653291 Lancamento de Condutor 70mm? Km 50 condutores de aluminio de se¢cdo 70mm?
CAA- XLPE, por Km CAA com cobertura XLPE (cabo coberto
autossustentado) —“Cabo Rural”
Compreende a retirada de condutores de
653418 Retirada de Condutor 70mm? CAA- Km 20 condutores de aluminio de se¢do 70mm?
XLPE, por Km CAA com cobertura XLPE (cabo coberto
autossustentado) —“Cabo Rural”
Compreende o] langamento de
300418 | -angamento de Condutor 2 8 200 CA| i | 36 | condutores de aluminio de bitola 2 a 20
P CA e CAA e cobre de 4 a 1/0 AWG.
. Compreende a retirada de condutores de
300609 | Rotvada de Conduor 2 8 210 CAOU| iy | 144 | aluminio de bitola 2 a 2/0 CA e CAA e
P cobre de 4 a 1/0 AWG.
Langcamento de Condutor com Secéo Con;preendi | ° Iadngr;me;nto .de
300414 | Acima de 2/0 CA ou CAA e Cobre| km | 50 |condutores de aluminio de bitola superior
Acima de 1/0. por Km a 2/0 CA e CAA e cobre acima de 1/0
P AWG.
Retirada de Condutor com Bitola Compreende a retirada de condutores de
300605 | Superior a 2/0 ou CAA e Cobre| Km 20 aluminio de bitola superior a 2/0 CA e
Acima de 1/0, por Km CAA e cobre acima de 1/0 AWG.
300415 Lancamento de Condutor de Aco, Km 21 Compreende o langamento do condutor
por Km de ago.
Retirada de Condutor de Ago, por Compreende a retirada do condutor de
300606 Km Km 8,4 aco.
Compreende os servigos de
Retensionamento de Condutor, por tensionamento e nivelamento de
300582 Km P Km 15 condutores de cobre ou aluminio,
primario ou secundario, em rede ja
existente.
~ : oL Compreende a construgdo de flying-tap
300357 Isns(t:ilr?gggode Flying-tap Primario ou UA 2 primario ou secundario, com todas as
conexoes, por condutor.
. . Lo Compreende a retirada de flying-tap
300644 gsgai%aélgg Flying-tap Primario ou UA 0,8 primario ou secundario, com todas as
conexdes, por condutor.
Emenda de Rede com Luva em Compreende a execucdo de emenda
300134 | Cabos CA e CU com Bitola Menor | UA | 0,07 |Com luvaem condutores de cobre ou
ue 1/0 a!ummlg sem glma de acordo com as
q dimensoes indicadas, por emenda.
Compreende a execugcdo de emenda
650851 Emenda de Rede com Luva em UA 014 |COM luva em condutores de cobre ou
Cabos CAA com Bitola Maior que 1/0 ’ aluminio com alma de acordo com as
dimensdes indicadas, por emenda.
Emenda de Rede com Luva em Compreende a execugdo de emenda
650852 | Cabos CA e CU com Bitola Maior ou| UA | 0,21 |Com luva em condutores de cobre ou
Igual a 1/0 a!um|n|9 sgm_alma de acordo com as
dimensdes indicadas, por emenda.
Emenda de Rede com Luva em Compreende a execugdo de emenda
650853 | Cabos CAA com Bitola Maior ou| UA | 042 |COm luva em condutores de cobre ou
lgual a 1/0 a!um|n|9 ccl:m.alma de acordo com as
dimensoes indicadas, por emenda.
Compreende a execugcdo de emenda
650854 | Emenda de Rede com Pré-formado UA 0,07 |com pré-formado em condutores de
cobre ou aluminio, por emenda.
653187 | Emenda de rede com charrua UA 0,05 |Compreende a execucdo de emenda
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com charrua em condutores de cobre ou
aluminio, por emenda.

300741

Substituicdo de Ramal de Ligagao

UA

0,8

Compreende a remoc¢ao dos condutores
e conexdes do ramal de ligagdo do
consumidor, que tenha ficado curto ou
inutilizado em razdo de servigos
executados na RDU/RDR, e a instalagao
de outros, de comprimento, condigbes
mecanicas e elétricas adequadas e em
conformidade, incluindo todas as
respectivas conexdes fonte e carga. Por
ramal.

650855

Retensionamento/reconexio de
Ramal de Ligagao/Servigo

UA

0,2

Compreende ao retensionamento e
reconexdao de ramal de ligagéo/servigco
em razdo de servigos executados na
RDU/RDR, incluindo todas as
respectivas conexdes no lado fonte e
carga se necessario, por ramal.

653359

Readequacéao de ramal subterraneo

UA

1,3

Compreende a readequacao e
reconexdo de ramal de ligagdo/servico
subterraneo em razdo de servigos
executados em poste da rede de
distribuicdo. Inclui a readequacado da
fixagdo do eletroduto no poste,
escavagdo e fechamento de vala,
fornecimento e instalagao de
eletroduto/luvas subterraneos adicionais
pela contratada. Até 1metro de
deslocamento o servico € unitario, a
partir de 1metro o servigo é remunerado
conforme extensdo em metros do
deslocamento da posi¢cao do eletroduto
de subida em relac&o a posig¢ao original.

300318

Instalacdo de Conector Tipo Cunha,
com Cartucho

UA

0,361

Compreende a execucao de conexao de
cabos através de conector tipo cunha
com o fornecimento do cartucho pela
contratada.

300321

Instalacdo de Conector Tipo Cunha

UA

0,3

Compreende a execugao de conexao de
cabos através de conector tipo cunha.

300612

Retirada de Conector Tipo Cunha

UA

0,12

Compreende a retirada de conexado de
cabos através de conector tipo cunha.

653065

Instalacdo de Cobertura Permanente
de Rede Nua de Média Tenséo
(Capa)

UA

0,73

Compreende na colocagao das
Coberturas Protetoras Permanentes de
Média Tensdo na rede nua. Medido por
vao por condutor. A  cobertura
permanente serve de protecdo especial
contra vegetagdo ou animais nas redes
nuas. N&o se trata do uso das coberturas
temporarias inerentes aos servigcos com
linha viva. Medido por vao (isolador a
isolador). Em caso de nao se cobrir o véo
inteiro se dividira o vao em 3 partes e se
pagara proporcionalmente (1/3 ou 2/3).

653361

Retirada de Cobertura Permanente
de Rede Nua de Média Tenséo

UA

0,292

Compreende na retirada das Coberturas
Protetoras Permanentes de Média
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(Capa)

Tensao na rede nua. Medido por vao por
condutor. A cobertura permanente serve
de protecdo especial contra vegetagao
ou animais nas redes nuas. Nao se trata
do uso das coberturas temporarias
inerentes aos servicos com linha viva.
Medido por véao (isolador a isolador). Em
caso de nao se retirar o vao inteiro se
dividira o vao em 3 partes e se pagara
proporcionalmente (1/3 ou 2/3).

300025

Aterramento Simples, Primeira Haste

UA

Compreende a execugdao de todos os
servicos de instalacdo de condutor de
aterramento, fixacdo da primeira haste
de terra, conexdes, abertura e
fechamento de cavas.

300026

Aterramento Simples, Demais
Hastes, por Unidade

UA

1,2

Compreende a execucao de todos os
servigos de instalagdo de condutor de
aterramento, fixagdo das demais hastes
de terra, conexdes, abertura e
fechamento de cavas.

300678

Seccionamento de Cerca com alga
Pré-formada e Aterramento

UA

1,5

Compreende os servigos completos de
seccionamento de cerca e seu respectivo
aterramento. Para fins de remuneracgéao,
considera-se cada ponto aplicado como
uma unidade de medida.

300679

Seccionamento de Cerca com
Mourdes e Aterramento

UA

1,5

Compreende a instalagdo de mourdes e
escoras, seccionamento e
retensionamento dos fios de cerca e a
instalacao do seu respectivo
aterramento. Para fins deremuneragao,
considera-se cada ponto aplicado como
uma unidade de medida.

653324

Aterramento de cerca sem
seccionamento

UA

Compreende os servigos completos de
aterramento de cerca sem (o]
seccionamento da mesma. Para fins de
remuneragao, considera-se cada ponto
aplicado como uma unidade de medida.

300677

Revisdo de Aterramento

UA

Compreende a atividade de desconectar
o aterramento existente (RD ou
transformador), conectar ao medidor de
resisténcia de terra, medir a resisténcia
do aterramento e conectar novamente o
condutor de aterramento.

300764

Tratamento de Aterramento com Gel,
por Haste

UA

Compreende a atividade de abrir o
buraco em torno da haste de terra,
mistura do produto quimico com a terra,
reposi¢cao da mistura no buraco da haste
a ser tratada e aplicacédo da agua.

300358

Instalagao de lluminagao Publica
Comum (Montagem)

UA

1,5

Compreende a montagem dos
componentes (incluindo a aplicagdo do
fio no braco) e a instalagédo de brago para
iluminagao publica com luminaria do tipo
aberta, lampada, reator e respectivo relé
individual quando for o caso, e conexdes
a rede.

300645

Retirada de lluminagao Publica
Comum (Desmontagem)

UA

0,6

Compreende a retirada de brago para
iluminagao publica com luminaria do tipo
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aberta, lampada, reator e respectivo relé
individual quando for o caso, e conexdes
a rede. Compreende também o
desmonte do brago, luminaria e lampada,
separando por tipo e o acondicionamento
e protecdo adequada dos componentes.

300359

Instalagao de lluminagao Publica
Especial (Montagem)

UA

4,5

Compreende a montagem dos
componentes (incluindo a aplicagdo do
fio no braco) e a instalagédo de brago para
iluminagdo publica do tipo médio ou
longo, Iluminaria do tipo aberta ou
fechada, lampada especial, reator e
respectivo relé individual quando for o
caso, e conexdes a rede.

300646

Retirada de lluminagao Publica
Especial (Desmontagem)

UA

1,8

Compreende a retirada de brago para
iluminacdo publica do tipo médio ou
longo, lumindria do tipo aberta ou
fechada, lampada especial, reator e
respectivo relé individual quando for o
caso, e conexdes a rede. Compreende
também o desmonte do brago, luminaria
e lampada, separando por tipo e o
acondicionamento e protegdo adequada
dos componentes.

653075

Instalagao de lluminagao Publica
Comum (montada)

UA

Compreende a instalagdo de brago para
iluminagao publica com luminaria do tipo
aberta, lampada, reator e respectivo relé
individual quando for o caso, e conexdes
a rede.

653433

Retirada de lluminagao Publica
Comum (montada)

UA

0,4

Compreende a retirada de brago para
iluminacdo publica com luminéria do tipo
aberta, lampada, reator e respectivo relé
individual quando for o caso, e conexdes
a rede.

653076

Instalagao de lluminagao Publica
Especial (montada)

UA

Compreende a instalagdo de brago para
iluminacdo publica do tipo médio ou
longo, Iluminaria do tipo aberta ou
fechada, lampada especial, reator e
respectivo relé individual quando for o
caso, e conexdes a rede.

653054

Retirada de lluminagao Publica
Especial (montada)

UA

0,8

Compreende a retirada de brago para
iluminagdo publica do tipo médio ou
longo, Iluminaria do tipo aberta ou
fechada, lampada especial, reator e
respectivo relé individual quando for o
caso, e conexdes a rede.

300376

Instalacao de Reator para Lampada
Comum ou Especial

UA

0,4

Compreende a instalagdo do reator e
ligacbes a rede.

300659

Retirada de Reator para Lampada
Comum ou Especial

UA

0,16

Compreende a retirada do reator e
ligaches a rede.

300378

Instalacdo de Relé Fotoelétrico

Individual

UA

0,2

Compreende a instalagao de relé
composto de base e interruptor
fotossensivel individual e ligagdes a rede.

300661

Retirada de Relé Fotoelétrico
Individual

UA

0,08

Compreende a retirada de relé composto
de base e interruptor fotossensivel
individual e ligacdes a rede.

300311

Instalacdo de Chave Magnética para

UA

0,5

Compreende a instalagcdo de chave
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lluminagdo Publica

magnética para iluminagao publica, suas
ligagdes a rede e seccionamento do fio
controle quando necessario.

300601

Retirada de Chave Magnética para
lluminagao Publica

UA 0,2

Compreende a retirada de chave
magnética para iluminagéo publica, suas
ligagcbes a rede e seccionamento dofio
controle quando necessario.

300740

Substituicdo de Lampadas

UA 0,18

Compreende a retirada da lampada
existente e a instalagdo de nova
[Ampada, limpeza e/ou reaperto de
conexdes quando necessario.

300447

Montagem de 03 Projetores em
Cruzeta, por Conjunto

UA 8

Compreende a montagem completa de 3
projetores em cruzeta, para iluminagao
especial, incluindo a instalacdo da
cruzeta em poste existente, instalagéo de
ldmpadas e reatores, conexdes e
ligagdes aos pontos de comando.

300448

Montagem de 04 Projetores em
Cruzeta, por Conjunto

UA 8,6

Compreende a montagem completa de 4
projetores em cruzeta, para iluminagéo
especial, incluindo a instalagdo da
cruzeta em poste existente, instalacédo de
lAmpadas e reatores, conexdes e
ligagdes aos pontos de comando.

300449

Montagem de 06 Projetores em
Cruzeta, por Conjunto

UA 10

Compreende a montagem completa de 6
projetores em cruzeta, para iluminagao
especial, incluindo a instalacdo de
cruzetas em poste existente, instalagcao
de lampadas e reatores, conexdes e
ligacbes aos pontos de comando.

300450

Montagem de 09 Projetores em
Cruzeta, por Conjunto

UA 13

Compreende a montagem completa de 9
projetores em cruzeta, para iluminagao
especial, incluindo a instalagdo de
cruzetas em poste existente, instalagao
de lampadas e reatores, conexdes e
ligagdes aos pontos de comando.

300455

Montagem Eletromecénica de uma
Luminaria de 04 Pétalas em Poste
de 15 Metros, Completa

UA 30

Compreende a montagem da luminaria
de 4 pétalas em poste existente,
instalacao de l&mpadas,
reatores/ignitores, conexdes e ligagdes
ao comando, inclusive instalagdo do
comando fotossensivel se individual.

300453

Montagem Eletromecéanica de
Luminaria de 03 ou 02 Pétalas em
Poste de 15 metros, Completa

UA 28

Compreende a montagem da luminaria
de 2 ou de 3 pétalas em poste existente,
instalacdo de lampadas, reatores/
ignitores, conexdes e ligagdes ao
comando, inclusive instalacdo do
comando fotossensivel se individual.

300452

Montagem Eletromecénica de
Luminaria de 02 Pétalas em Poste
de 10 metros, Completa

UA 7

Compreende a montagem da luminaria
de 2 pétalas em poste existente,
instalacao de l&mpadas,
reatores/ignitores, conexdes e ligagdes
ao comando, inclusive instalagcdo do
comando fotossensivel se individual.

300451

Montagem Eletromecéanica de
Luminarias de 01 Pétala, em Poste
de 10 Metros, Completa

UA 4

Compreende a montagem da luminaria
de 1 pétala em poste existente,
instalacdo de lampada, reator/ignitor,
conexdes e ligagbes ao comando,
inclusive  instalagdo do comando
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fotossensivel se individual.
Retirada de Uma Luminaria de 04 Retirada de luminaria de 04 pétalas, em
300654 | Pétalas em Poste de 15 metros,| UA 12 ’
Completa poste de 15 m. Completa.
Retirada de Uma Luminaria de 03 Retirada de luminaria de 03 pétalas, em
300653 | Pétalas em Poste de 15 metros,| UA 11,2 ’
Completa poste de 15 m. Completa.
Retirada de Uma Luminaria de 02 Retirada de luminaria de 02 pétalas, em
300652 | Pétalas em Poste de 10 metros,| UA 2,8 ’
Completa poste de 10 m. Completa.
Retirada de 01 Luminaria de 01 . oL ,
300651 | Pétala em Poste de 10 metros,| UA | 1,6 |~etiradade luminaria de 01 pétalas, em
Completa poste de 10 m. Completa.
p
Compreende o transporte de materiais
do almoxarifado regional para o canteiro
de obras ou do canteiro de obras até o
Transporte de Materiais do almoxarifado regional, localizadas num
300752 Almoxarifado, até 20 Km, por Kg Kg 0,002 raio de até 20 km do mesmo. O
transporte sera pago por Kg de material
transportado, com base em tabela ou
balanga do almoxarifado.
Compreende o transporte de materiais
do almoxarifado regional para o canteiro
de obras ou do canteiro de obras até o
Transporte  de  Materiais do almoxarifado regional, localizadas num
300753 Almoxarifado, 21 a 50 Km, por Kg Kg 0,003 raio entre 21 e 50 km do mesmo. O
transporte sera pago por Kg de material
transportado, com base em tabela ou
balanca do almoxarifado.
Compreende o transporte de materiais
do almoxarifado regional para o canteiro
de obras ou do canteiro de obras até o
Transporte de  Materiais do almoxarifado regional, localizadas num
300750 Almoxarifado, 51 a 100 Km, por Kg Kg 0,005 raio entre 51 e 100 km do mesmo. O
transporte sera pago por Kg de material
transportado, com base em tabela ou
balanga do almoxarifado.
Compreende o transporte de materiais
do almoxarifado regional para o canteiro
de obras ou do canteiro de obras até o
Transporte de Materiais do almoxarifado regional, localizadas num
300751 Almoxarifado, 101 a 150 Km, por Kg Kg 0,006 raio entre 101 e 150 km do mesmo. O
transporte sera pago por Kg de material
transportado, com base em tabela ou
balanca do almoxarifado.
Compreende o transporte de materiais
do almoxarifado regional para o canteiro
de obras ou do canteiro de obras até o
Transporte  de Materiais  do almoxarifado regional, localizadas num
300749 Almoxarifado, 151 a 200 km, por Kg Kg 0,007 raio entre 151 e 200 km do mesmo. O
transporte sera pago por Kg de material
transportado, com base em tabela ou
balanca do almoxarifado.
300759 | Transporte de Poste, Comprimento| UA 0,917 | Compreende o transporte de postes que
Inferior a 12 metros ou Resisténcia preencham os requisitos indicados,
Inferior a 1000 daN, em Percurso de desde o almoxarifado regional até o
até 20 Km, por Poste canteiro de obras ou do canteiro de
obras até o almoxarifado regional,
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localizadas em distancia inferior ou igual
a 20 km do mesmo. O transporte sera
pago por poste transportado.
Compreende o transporte de postes que
preencham os requisitos indicados,
Transporte de Poste, Comprimento desde o almoxarifado regional até o
Inferior a 12 metros ou Resisténcia canteiro de obras ou do canteiro de

300760 Inferior a 1000 daN, em Percurso de UA 1,607 obras até o almoxarifado regional,

21 a 50 Km, por Poste localizadas em percursos de 21 a 50 Km
(inclusive). O transporte sera pago por
poste transportado.

Compreende o transporte de postes que
preencham os requisitos indicados,

Transporte de Poste, Comprimento desde o almoxarifado regional até o

Inferior a 12 metros ou Resisténcia canteiro de obras ou do canteiro de

300762 Inferior a 1000 daN, em Percurso de UA 2,757 obras até o almoxarifado regional,

51 a 100 Km, por Poste localizadas em percursos de 51 a 100
Km (inclusive). O transporte sera pago
por poste transportado.

Compreende o transporte de postes que
preencham os requisitos indicados,

Transporte de Poste, Comprimento desde o almoxarifado regional até o

Inferior a 12 metros ou Resisténcia canteiro de obras ou do canteiro de

300761 Inferior a 1000 daN, em Percurso de UA 3,907 obras até o almoxarifado regional,

101 a 150 Km, por Poste localizadas em percursos de 101 a 150
Km (inclusive). O transporte sera pago
por poste transportado.

Compreende o transporte de postes que
preencham os requisitos indicados,

Transporte de Poste, Comprimento desde o almoxarifado regional até o

Inferior a 12 metros ou Resisténcia canteiro de obras ou do canteiro de

300746 Inferior a 1000 daN, em Percurso de UA 5,057 obras até o almoxarifado regional,

151 a 200 Km, por Poste localizadas em percursos de 151 a 200
Km (inclusive). O transporte sera pago
por poste transportado.

Compreende o transporte de postes que

Transporte de Poste, Comprimento pre_encham ambos ou um QOs requigitos

. indicados, desde o almoxarifado regional

Maior ou lgual a 12 metros ou até o canteiro de obras ou do canteiro de

300754 | Resisténcia de 1000 daN ou Mais,| UA 1,651 X : X

. obras até o almoxarifado regional,
em Percurso de até 20 Km, por localizad distancia inferior ou iqual

Poste ocalizadas em dis ia inferi u igual
a 20 km do mesmo. O transporte sera
pago por poste transportado.
Compreende o transporte de postes que

Transporte de Poste, Comprimento preencham os 'requisitosl indicacjos,

) desde o almoxarifado regional até o

Maior ou flgual a 12 metros ou canteiro de obras ou do canteiro de

300755 | Resisténcia de 1000 daN ou Mais,| UA 2,893 ] | ifado  regional
em Percurso de 21 a 50 Km, por f)brag ate o almoxarifado reg ’
Poste Qcallzgdas em percursos de 21 a 50 Km

(inclusive). O transporte sera pago por
poste transportado.

300757 | Transporte de Poste, Comprimento| UA 4,963 | Compreende o transporte de postes que
Maior ou Igual a 12 metros ou preencham os requisitos indicados,
Resisténcia de 1000 daN ou Mais, desde o almoxarifado regional até o
em Percurso de 51 a 100 Km, por canteiro de obras ou do canteiro de
Poste obras até o almoxarifado regional,

localizadas em percursos de 51 a 100
Km (inclusive). O transporte sera pago
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por poste transportado.

Transporte de Poste, Comprimento
Maior ou Igual a 12 metros ou

Compreende o transporte de postes que
preencham os requisitos indicados,
desde o almoxarifado regional até o
canteiro de obras ou do canteiro de

300756 | Resisténcia de 1000 daN ou Mais, UA 7,033 ] | it ional
em Percurso de 101 a 150 Km, por obrag ate o almoxarifado regional,
Poste ’ localizadas em percursos de 101 a 150
Km (inclusive). O transporte sera pago
por poste transportado.
Compreende o transporte de postes que
Transporte de Poste, Comprimento preencham os requisitos indicados,
Maior ou Igual a 12 r’netros ou desde o almoxarifado regional até o
300758 | Resisténcia de 1000 daN ou Mais, | UA | 9,103 |Santero de obras ou co canteiro de
em Percurso de 151 a 200 Km, por ooras ate o almoxarifado regional,
Poste ' localizadas em percursos de 151 a 200
Km (inclusive). O transporte sera pago
por poste transportado.
Instalagéo de Aterramento Consiste na realizagdo do teste de
300177 | Temporario para Rede de BT, por UA 0,38 auséncia de tensao, mstglggao e refirada
Aterramento de aterramento temporario de rede de
BT.
Consiste na realizagdo do teste de
Instalacéo de Aterramento auséncia de tenséo, fixacao e retirada do
300176 | Temporario para Rede de AT, por| UA 1,01 |trado no solo, instalagdo e retirada do
Aterramento conjunto de aterramento temporario de
rede de AT.
Consiste na operagéo de chave de média
650857 | Operagao de Chave, por Operagao UA 0,35 te”5?° ’(fuswel, faca, tripolar, etg.). o
servigo € remunerado segundo o numero
de intervengdes com a vara de manobra.
Consiste na abertura ou fechamento de
Abertura ou Fechamento de Grampo Grampo de Linha \{iva (jJumper) com vara
653278 | de Linha Viva com Vara de Manobra, | UA 0,35 de m:{nobra/bastaol pega tudo _para
or Grampo execugao dos servigos. O servico &
P remunerado segundo o numero de
grampos manipulados.
Consiste na realizagao da cobertura com
lengéis isolantes de Baixa Tensdo de
todos condutores fase
(independentemente da quantidade), do
cabo de controle (se existir) e do brago
653279 Isolamento de Rede Adjacente de UA 1 da iluminagdo publica (se existir) e
Baixa Tenséo seccionamento do neutro (corte/retirada
de conector cunha). Comtempla também
a retirada dos lengois isolantes de Baixa
Tensdo apds a conclusdo dos servigos.
(a reconexao do neutro sera paga a parte
da atividade)
Utilizacao de software, para fiscalizagédo
652150 | Utilizagio Software de Seguranca UA | 197 |de procedimentos operacionais e de
seguranga em dispositivos modveis, que
atenda as exigéncias da Celesc.
653129 | Retirada de Cinta de UA 0,15 |Consiste na retirada de cinta de

Compartilhadora, por Cinta

sustentagdo e fixagdo, através de
amarragdo temporaria, dos cabos
pertencentes a compartilhadoras de
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poste da CELESC (telefonia, fibra otica,
etc.). Por cinta. Observacdo: Usado
somente quando as compartilhadoras
nao realizarem o servigo e autorizado
pelo fiscal da CELESC.

653127

Reinstalagéo de Cinta de
Compartilhador, por Cinta

UA

0,42

Consiste na retrada de cinta de
sustentagao e reinstalacao da
infraestrutura de fixagdo de cabos
pertencentes a compartilhadores de
poste da CELESC (telefonia, fibra otica,
etc.). Por cinta Observacdo: Usado
somente quando as compartilhadoras
nao realizarem o servigo e autorizado
pelo fiscal da CELESC.

300338

Instalacdo de Estrutura CE1

UA

1,8

Compreende a instalagao, nivelamento e
alinhamento de braco tipo L e material de
fixagao.

300627

Retirada de Estrutura CE1

UA

0,72

Compreende a retirada de brago tipo L e
material de fixaco.

300339

Instalacdo de Estrutura CE1A

UA

Compreende a instalagéo, nivelamento e
alinhamento de brago tipo L, brago anti-
balanco e material de fixago.

300628

Retida de Estrutura CE1 A

UA

0,8

Compreende a retirada de brago tipo L,
braco anti-balanco e material de fixagéo.

300341

Instalagao de Estrutura CE2 / CE2-
SH

UA

Compreende a instalagao, nivelamento e
alinhamento de braco tipo C ou suporte
horizontal, com isoladores poliméricos e
material de fixagao.

300630

Retirada de Estrutura CE2 / CE2-SH

UA

1,2

Compreende a retirada de bracgo tipo C
ou suporte horizontal, com isoladores
poliméricos e material de fixagao.

300343

Instalagcéo de Estrutura CE3 / CE3-
PU

UA

Compreende a instalagdo, nivelamento e
alinhamento de bracgo tipo C ou perfil U,
com isoladores de ancoragem
poliméricos e material de fixagao.

300632

Retirada de Estrutura CE3 / CE3-PU

UA

1,2

Compreende a retirada de brago tipo C
ou perfil U, com isoladores de
ancoragem poliméricos e material de
fixagao.

300344

Instalacdo de Estrutura CE4 / CE4-
PU

UA

Compreende a instalagao, nivelamento e
alinhamento de braco tipo C ou perfil U,
com isoladores de pino e de ancoragem
poliméricos e material de fixacao.

300633

Retirada de Estrutura CE4 / CE4-PU

UA

Compreende a retirada de bracgo tipo C
ou perfil U, com isoladores de pino e de
ancoragem poliméricos e material de
fixacao.

300347

Instalacdo de Estrutura N3 - CE

UA

4,7

Compreende a instalagdo, nivelamento e
alinhamento de cruzetas, com isoladores
de pino e de ancoragem, para-raios e
material de fixaco.

300635

Retirada de Estrutura N3 - CE

UA

1,88

Compreende a retirada de cruzetas, com
isoladores de pino e de ancoragem,
para-raios e material de fixacao.

300342

Instalacdo de Estrutura CE2-3

UA

Compreende a instalagao, nivelamento e
alinhamento de brago tipo C, com
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isoladores de pino e de ancoragem
poliméricos e material de fixacao.

Compreende a retirada de bracgo tipo C,

300631 | Retirada de Estrutura CE2-3 UA 2 com isoladores de pino e de ancoragem
poliméricos e material de fixagao.

Compreende a instalagao, nivelamento e

Instalacdo de Suporte alinhamento de Suporte Horizontal ou

653110 | Horizontal/Suporte Afastador UA 0,6 |Suporte Afastador Horizontal ou

Horizontal/Afastador de Brago L Afastador de Bragco L e material de
fixagdo.

Compreende a retirada de Suporte

. . Horizontal ou  Suporte  Afastador

653248 | Retirada de Suporte Horizontal UA 0,24 Horizontal ou Afastador de Brago L e
material de fixacao.

653146 Instalagcao de Espacgador Vertical ou UA 1.1 Comprgende a |ns~talagao do espacgador

Losangular e material de fixagio.

653143 Retirada de Espacgador Vertical ou UA 0.44 Comp_reendg a rghrada do espagador e

Losangular material de fixacao.

Compreende a construgao de flying-tap
primario, com todas as conexdes e
Instalagao de Cruzamento Aéreo de recuperacao das respectivas coberturas.
300322 UA 3 . ~ .

Cabo Coberto Para fins de remuneragao, considerar
pagamento por fase (exceto do cabo
mensageiro).

Retirada de Cruzamento Aéreo de Compreende a retirada de flying-tap

300615 UA 1,2 e ~

Cabo Coberto primario, com todas as conexdes.
Compreende o servigo de decapagem da

Instalacio de Emenda de Cabo cobertura, execugao de conexao de

300326 ¢ UA 1,8 cabos através de emenda a compresséo

Coberto o
e recomposig¢ao da cobertura, por par de
cabos emendados.

Compreende o servigo de decapagem da

Instalagao de conector cunha em cobertura, execugdo de conexgo de

653072 UA 1,2 cabos através de conector tipo cunha

cabo coberto, por conector . e
e/ou estribo e recomposicdo da
cobertura.

Compreende o servico de retirada de

Retirada de conector cunha em cabo conector tipo cunha e/ou estribo em cabo

653283 UA 0,48 . L

coberto, por conector protegido e recomposigdo da cobertura
quando necessario.

Compreende a instalagdo de terminal a
compressao cabo-barra utilizando

Instalacao de terminal a compresséao ferramenta hidraulica com a devida

653078 UA 0,8 i .

em cabo coberto, por condutor recomposicdo da estanqueidade, com
secdo de 50mm? a 240mm?3. O servigo
sera pago por conexao executada.

300420 Langameqto de Cordoalha de Aco Km 30 Compreende o langamento de cordoalha

(mensageiro), por Km de aco.

300614 Retirada .de Cordoalha de Aco Km 12 Compreende a retirada de cordoalha de

(mensageiro), por Km aco.

Compreende o langamento de cabos

Lancamento de Cabo Coberto até cobertos, considerando o mensageiro ja

300408 2 Km 50

70mm?2, por Km langado, pagando-se por km de condutor
fase lancado.

300600 | Retirada de Cabo Coberto até| Km 20 Compreende a retirada de cabos
70mm?, por Km cobertos pagando-se por km de condutor
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fase retirado.

650858

Lancamento de Cabo Coberto Acima
de 70mm?, por Km

Km

70

Compreende o langamento de cabos
cobertos, considerando o mensageiro ja
langado, pagando-se por km de condutor
fase lancado.

650859

Retirada de Cabo Coberto Acima de
70mm?, por Km

Km

28

Compreende a retirada de cabos
cobertos pagando-se por km de condutor
fase retirado.

300078

Construgédo de Banco de Dutos, para
até 2 Dutos DN 125 mm, Envelopado
em Areia Grossa, com Selo de
Concreto  Magro, Incluindo o
Fornecimento do Concreto

1,07

Compreende a abertura da vala nas
dimensdes definidas em projeto, a
confecgdo da “cama de areia” com areia
grossa, para acomodacao e nivelamento
dos dutos, o langamento dos dutos na
vala, esticamento e separacédo dos
mesmos com o uso de espagadores
adequados, a colocacdo de uma camada
de areia grossa, umedecimento e
compactacdo da mesma até a altura
definida em projeto, a confecgdo do selo
de adverténcia e protecdo mecéanica em
concreto magro, ndo armado (fornecido
pela contratada), colocacdo de terra até
a distdncia de 20 cm da superficie,
langamento da fita de aviso, colocagdo
de terra até o nivel final, compactagao e
nivelamento, conforme projeto.
Pagamento por metro linear de vala.

300081

Construgédo de Banco de Dutos, para
até 4 Dutos DN 125 mm, Envelopado
em Areia Grossa, com Selo de
Concreto  Magro, Incluindo o
Fornecimento do Concreto

2,03

Compreende a abertura da vala nas
dimensbdes definidas em projeto, a
confecgcdo da “cama de areia” com areia
grossa, para acomodagdo e nivelamento
dos dutos, o langamento dos dutos da
camada inferior na vala, esticamento e
separagao dos mesmos com o uso de
espacadores adequados, a colocacao de
uma camada de areia grossa,
umedecimento e compactagdao da
mesma até 5 cm acima dos dutos
langados, langamento dos dutos da
camada superior na vala, esticamento e
separagdo dos mesmos com o uso de
espacadores adequados, a colocacao de
uma camada de areia grossa até a altura
definida em projeto, a confecg¢do do selo
de adverténcia e protecdo mecanica em
concreto magro, ndo armado (fornecido
pela contratada), colocacdo de terra até
a distdncia de 20 cm da superficie,
langamento das fitas de aviso, colocagdo
de terra até o nivel final, compactagao e
nivelamento, conforme projeto.
Pagamento por metro linear de vala.

300083

Construgédo de Banco de Dutos, para
até 6 Dutos DN 125 mm, Envelopado
em Areia Grossa, com Selo de
Concreto  Magro, Incluindo o
Fornecimento do Concreto

2,35

Compreende a abertura da vala nas
dimensdes definidas em projeto, a
confecgdo da “cama de areia” com areia
grossa, para acomodacao e nivelamento
dos dutos, o langamento dos dutos da
camada inferior na vala, esticamento e
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separagdo dos mesmos com o uso de
espacadores adequados, a colocacao de
uma camada de areia grossa,
umedecimento e compactagdao da
mesma até 5 cm acima dos dutos
langados, langamento dos dutos da
camada intermediaria na vala,
esticamento e separagdo dos mesmos
com o uso de espacgadores adequados, a
colocacdo de uma camada de areia
grossa, umedecimento e compactagao
da mesma até 5 cm acima dos dutos
langados, langamento dos dutos da
camada superior na vala, esticamento e
separagao dos mesmos com o uso de
espacadores adequados, a colocacao de
uma camada de areia grossa até a altura
definida em projeto, a confeccdo do selo
de adverténcia e protegcdo mecéanica em
concreto magro, ndo armado (fornecido
pela contratada), colocacdo de terra até
a distdncia de 20 cm da superficie,
langamento das fitas de aviso, colocagao
de terra até o nivel final, compactagao e
nivelamento, conforme projeto.
Pagamento por metro linear devala.

300079

Construgéo de Banco de Dutos, para
até 2 Dutos DN 125 mm, Envelopado
em Areia Grossa, com Selo em
Placas de Ardésia na Largura da
Vala e com Espessura de 6
Centimetros, Incluindo o
Fornecimento das Placas de Arddsia

0,98

Compreende a abertura da vala nas
dimensdes definidas em projeto, a
confecgcdo da “cama de areia” com areia
grossa, para acomodagdo e nivelamento
dos dutos, o langamento dos dutos na
vala, esticamento e separacdo dos
mesmos com o uso de espagadores
adequados, a colocacdo de uma camada
de areia grossa, umedecimento e
compactagdo da mesma até a altura
definida em projeto, a confecgdo do selo
de adverténcia e protegdo mecanica em
concreto magro, ndo armado (fornecido
pela contratada), colocacdo de terra até
a distancia de 20 cm da superficie,
langamento da fita de aviso, colocagéo
de terra até o nivel final, compactacao e
nivelamento, conforme projeto. Com selo
mecanico constituido por uma sequéncia
de placas de arddsia nas dimensdes
definidas, justapostas, ao longo da vala.
Pagamento por metro linear de vala.

300082

Construgédo de Banco de Dutos, para
até 4 Dutos DN 125 mm, Envelopado
em Areia Grossa, com Selo em
Placas de Ardésia na Largura da
Vala e com Espessura de 6
Centimetros, Incluindo o]
Fornecimento das Placas de Arddsia

1,81

Compreende a abertura da vala nas
dimensbdes definidas em projeto, a
confecgdo da “cama de areia” com areia
grossa, para acomodacao e nivelamento
dos dutos, o langamento dos dutos da
camada inferior na vala, esticamento e
separagao dos mesmos com o uso de
espacadores adequados, a colocacao de
uma camada de areia grossa,
umedecimento e compactagdao da
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mesma até 5 cm acima dos dutos
langados, lancamento dos dutos da
camada superior na vala, esticamento e
separagao dos mesmos com o uso de
espacadores adequados, a colocacao de
uma camada de areia grossa até a altura
definida em projeto, a confeccdo do selo
de adverténcia e protegdo mecanica em
concreto magro, ndo armado (fornecido
pela contratada), colocacdo de terra até
a distdncia de 20 cm da superficie,
langamento das fitas de aviso, colocagao
de terra até o nivel final, compactagao e
nivelamento, conforme projeto. Com selo
mecanico constituido por uma sequéncia
de placas de ardésia nas dimensdes
definidas, justapostas, ao longo da vala.
Pagamento por metro linear de vala.

300085

Construgédo de Banco de Dutos, para
até 6 Dutos DN 125 mm, Envelopado
em Areia Grossa, com Selo em
Placas de Arddsia na Largura da
Vala e com Espessura de 6
Centimetros, Incluindo o]
Fornecimento das Placas de Arddsia

2,13

Compreende a abertura da vala nas
dimensdes definidas em projeto, a
confecgdo da “cama de areia” com areia
grossa, para acomodacao e nivelamento
dos dutos, o langamento dos dutos da
camada inferior na vala, esticamento e
separagdo dos mesmos com o uso de
espagadores adequados, a colocagéo de
uma camada de areia grossa,
umedecimento e compactagdao da
mesma até 5 cm acima dos dutos
langados, langamento dos dutos da
camada intermediaria na vala,
esticamento e separagao dos mesmos
com o uso de espagadores adequados, a
colocacdo de uma camada de areia
grossa, umedecimento e compactagao
da mesma até 5 cm acima dos dutos
langados, langamento dos dutos da
camada superior na vala, esticamento e
separagao dos mesmos com o uso de
espacadores adequados, a colocacao de
uma camada de areia grossa até a altura
definida em projeto, a confecgdo do selo
de adverténcia e protecdo mecanica em
concreto magro, ndo armado (fornecido
pela contratada), colocagdo de terra até
a distdncia de 20 cm da superficie,
langamento das fitas de aviso, colocagao
de terra até o nivel final, compactagao e
nivelamento, conforme projeto. Com
selo mecanico constituido por uma
sequéncia de placas de arddsia nas
dimensdes definidas, justapostas, ao
longo da vala. Pagamento por metro
linear de vala.

300077

Construgédo de Banco de Dutos, para
Até 2 dutos DN 125 mm, Envelopado
em Areia Grossa, com Selo em
Concreto Armado, com Espessura

2,5

Compreende a abertura da vala nas
dimensbdes definidas em projeto, a
confeccdo da “cama de areia” com areia
grossa, para acomodagdo e nivelamento
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de 6 Centimetros, Incluindo o
Fornecimento de Todo o Material
para o Selo

dos dutos, o langamento dos dutos na
vala, esticamento e separagcdo dos
mesmos com o uso de espacadores
adequados, a colocagao de uma camada
de areia grossa, umedecimento e
compactacdo da mesma até a altura
definida em projeto, a confecgdo do selo
de adverténcia e protegdo mecanica em
concreto magro, ndo armado (fornecido
pela contratada), colocacdo de terra até
a distdncia de 20 cm da superficie,
langamento da fita de aviso, colocagao
de terra até o nivel final, compactagao e
nivelamento, conforme projeto. Com selo
mecanico constituido por uma camada
de concreto armado, conforme
especificado em projeto, sendo todo o
material do selo fornecido pela
contratada. Pagamento por metro linear
de vala.

300080

Construgédo de Banco de Dutos, para
Até 4 dutos DN 125 mm, Envelopado
em Areia Grossa, com Selo em
Concreto Armado, com Espessura
de 6 Centimetros, Incluindo o
Fornecimento de Todo o Material
para o Selo

2,66

Compreende a abertura da vala nas
dimensdes definidas em projeto, a
confecgdo da “cama de areia” com areia
grossa, para acomodacao e nivelamento
dos dutos, o langamento dos dutos da
camada inferior na vala, esticamento e
separagao dos mesmos com o uso de
espacadores adequados, a colocacao de
uma camada de areia grossa,
umedecimento e compactagdo da
mesma até 5 cm acima dos dutos
langados, lancamento dos dutos da
camada superior na vala, esticamento e
separagdo dos mesmos com o uso de
espagadores adequados, a colocagéo de
uma camada de areia grossa até a altura
definida em projeto, a confecgdo do selo
de adverténcia e protegcdo mecanica em
concreto magro, ndo armado (fornecido
pela contratada), colocacdo de terra até
a distancia de 20 cm da superficie,
langamento das fitas de aviso, colocagéo
de terra até o nivel final, compactagao e
nivelamento, conforme projeto. Com selo
mecanico constituido por uma camada
de concreto armado, conforme
especificado em projeto, sendo todo o
material do selo fornecido pela
contratada. Pagamento por metro linear
de vala.

300084

Construgédo de Banco de Dutos, para
Até 6 dutos DN 125 mm, Envelopado
em Areia Grossa, com Selo em
Concreto Armado, com Espessura
de 6 Centimetros, Incluindo o
Fornecimento de Todo o Material
para o Selo

2,98

Compreende a abertura da vala nas
dimensdes definidas em projeto, a
confecgdo da “cama de areia” com areia
grossa, para acomodacao e nivelamento
dos dutos, o langamento dos dutos da
camada inferior na vala, esticamento e
separagao dos mesmos com o uso de
espacadores adequados, a colocacao de
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uma camada de areia grossa,
umedecimento e compactagdo da
mesma até 5 cm acima dos dutos
langados, langamento dos dutos da
camada intermediaria na vala,
esticamento e separagao dos mesmos
com o uso de espacadores adequados, a
colocacdo de uma camada de areia
grossa, umedecimento e compactagao
da mesma até 5 cm acima dos dutos
langados, langamento dos dutos da
camada superior na vala, esticamento e
separagdo dos mesmos com o uso de
espacadores adequados, a colocacao de
uma camada de areia grossa até a altura
definida em projeto, a confeccdo do selo
de adverténcia e protecdo mecéanica em
concreto magro, ndo armado (fornecido
pela contratada), colocacdo de terra até
a distanciade 20 cm da superficie,
langamento das fitas de aviso, colocagao
de terra até o nivel final, compactagao e
nivelamento, conforme projeto. Com selo
mecanico constituido por uma camada
de concreto armado, conforme
especificado em projeto, sendo todo o
material do selo fornecido pela
contratada. Pagamento por metro linear
de vala.

300086

Construgédo de Banco de Dutos, para
Até 2 Dutos DN 125 mm,
Envelopado em Concreto, Incluindo
o Fornecimento do Mesmo

2,11

Compreende a abertura da vala nas
dimensdes definidas em projeto, a
confecgdo de uma camada de fina de
concreto para acomodagdao e
nivelamento dos dutos, o langamento dos
dutos na vala, esticamento e separagao
dos mesmos com 0 uso de espagadores
adequados, a colocagdo de uma camada
de concreto até a altura definida em
projeto (fornecido pela contratada),
colocagao de terra até a distancia de 20
cm da superficie, lancamento da fita de
aviso, colocagao de terra até o nivel final,
compactagao e nivelamento, conforme
projeto. Pagamento por metro linear de
vala.

300087

Construgédo de Banco de Dutos, para
Até 4 Dutos DN 125 mm,
Envelopado em Concreto, Incluindo
o Fornecimento do Mesmo

2,57

Compreende a abertura da vala nas
dimensdes definidas em projeto, a
confecgdo de uma camada de fina de
concreto para acomodagdao e
nivelamento dos dutos, o langamento dos
dutos da camada inferior na vala,
esticamento e separagdo dos mesmos
com o uso de espacadores adequados, a
colocagdo de uma camada de concreto
até 5 cm acima dos dutos langados,
langamento dos dutos da camada
superior na vala, esticamento e
separagdo dos mesmos com o uso de
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espagadores adequados, a colocagéo de
uma camada de concreto até a altura
definida em projeto (fornecido pela
contratada), colocagdo de terra até a
distdncia de 20 cm da superficie,
langamento das fitas de aviso, colocagao
de terra até o nivel final, compactacao e
nivelamento, conforme projeto.
Pagamento por metro linear de vala.

300088

Construgédo de Banco de Dutos, para
Até 6 Dutos DN 125 mm,
Envelopado em Concreto, Incluindo
o Fornecimento do Mesmo

3,18

Compreende a abertura da vala nas
dimensdes definidas em projeto, a
confecgdo de uma camada de fina de

concreto para acomodagdao e
nivelamento dos dutos, o langamento dos
dutos da camada inferior na vala,

esticamento e separagao dos mesmos
com o uso de espacadores adequados, a
colocagdo de uma camada de concreto
até 5 cm acima dos dutos langados,
langamento dos dutos da camada
intermediaria na vala, esticamento e
separagdo dos mesmos com o uso de
espagadores adequados, a colocagéo de
uma camada de concreto até 5 cm acima
dos dutos langados, langamento dos
dutos da camada superior na vala,
esticamento e separagao dos mesmos
com o uso de espacadores adequados, a
colocagdo de uma camada de concreto
até a altura definida em projeto,
colocagao de terra até a distancia de 20
cm da superficie, langamento das fitas de
aviso, colocacéo de terra até o nivel final,
compactagdo e nivelamento, conforme
projeto. Todo o concreto sera fornecido
pela contratada. Pagamento por metro
linear de vala.

300094

Construgdo de  Cobertura de
Concreto Armado Sobre Banco de
Dutos em Travessia de Rua, com
Espessura de 10 cm de Concreto
FCK 100 kgflcm? Incluindo o
Fornecimento do Material para o
Selo

1,06

Aplicavel nos casos em que n&o houver
sido previsto em projeto ou que
alteragoes de projeto tornarem
necessario tal selo, compreende a
confecgdo, com fornecimento do material
pela contratada, de selo armado
conforme projeto padronizado pela
Celesc, ao invés de outros tipos de selo.

300101

Construgéo de Selo de Cobertura de
Concreto nao Armado Sobre Banco
de Dutos, em Calgada, com
Espessura de 10 cm de Concreto
FCK 100 kgf/cm? Incluindo o
Material para o Selo de Concreto

0,54

Aplicavel nos casos em que nao houver
sido previsto em projeto ou que
alteracoes de projeto tornarem
necessario tal selo, compreende a
confecgéo, com fornecimento do material
pela contratada, de selo ndo armado
conforme projeto padronizado pela
Celesc, ao invés de outros tipos de selo.
Pagamento por metro linear de vala.
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Compreende a abertura da vala nas
dimensdes definidas em projeto, a
confecgcdo da “cama de areia” com areia
grossa, para acomodagdo e nivelamento
Abertura e Fechamento de Vala para dos condutores, e apés o Ianga[nento
~ : dos mesmos na vala, a colocacdo de
Cabo ~ Subterraneo  Diretamente uma camada de areia grossa, ou terra
Enterrado, Protegido com Selo de : 9 i
~ limpa e sem entulhos sdlidos até a altura
Concreto ndo  Armado, com - : ~
300013 : : m 1,6 | definida em projeto, a confecgdo do selo
Fornecimento de Material de L ~ P
. . . de adverténcia e protegcdo mecanica em
Alvenaria (areia e cimento), nas ~ )

. ~ concreto magro, ndo armado (fornecido
Dimensdes 60 x 90 cm. Por metro . X
. pela contratada), colocagdo de terra até
linear de vala s L

a distdncia de 20 cm da superficie,
langamento da fita de aviso, colocagao
de terra até o nivel final, compactagao e
nivelamento, conforme projeto.
Pagamento por metro linear de vala.
Compreende a abertura da vala nas
dimensdes definidas em projeto, a
confecgcdo da “cama de areia” com areia
grossa, para acomodacao e nivelamento
dos condutores, e apdés o langamento
dos mesmos na vala, a colocagcéo de
uma camada de areia grossa, ou terra
Abertura e Fechamento de Vala para limpa e sem entulhos sdlidos até a altura
Cabo  Subterraneo  Diretamente definida em projeto, a confecgdo do selo
Enterrado, Protegido com Placas de de adverténcia e protecdo mecanica em
300012 | Ardésia de Espessura 6 cm,| m 1,45 |concreto magro, ndo armado (fornecido
Fornecidas pela Contratada. pela contratada), colocacdo de terra até
Dimensdes da Vala: 60 x 90 cm. Por a distancia de 20 cm da superficie,
metro Linear da Vala langamento da fita de aviso, colocacao
de terra até o nivel final, compactagao e
nivelamento, conforme projeto. Com
selo mecanico constituido por uma
sequéncia de placas de arddsia nas
dimensdes definidas, justapostas, ao
longo da vala. Pagamento por metro
linear de vala.
Compreende a abertura da vala nas
dimensdes definidas em projeto, a
confecgcdo da “cama de areia” com areia
grossa, para acomodagdo e nivelamento
Abertura e Fechamento de Vala para dos condutores, e apés o Ianga[nento
~ : dos mesmos na vala, a colocacdo de
Cabo ~ Subterraneo  Diretamente uma camada de areia grossa, ou terra
Enterrado, Protegido com Selo de : 9 i
~ limpa e sem entulhos sdlidos até a altura
Concreto ndo  Armado, com - : ~
300010 : : m 1,45 |definida em projeto, a confecgéo do selo
Fornecimento de Material de L ~ P
. . . de adverténcia e protegdo mecanica em
Alvenaria (areia e cimento), nas ~ )

. ~ concreto magro, ndo armado (fornecido
Dimensdes 60 x 60 cm, por Metro . X
. pela contratada), colocagdo de terra até
Linear de Vala C L

a distdncia de 20 cm da superficie,
langamento da fita de aviso, colocagao
de terra até o nivel final, compactacao e
nivelamento, conforme projeto.
Pagamento por metro linear de vala.
Abertura e Fechamento de Vala para Compreende a abertura da vala nas
300009 |Cabo  Subterrdneo  Diretamente| m 1,35 |dimensbes definidas em projeto, a
Enterrado, Protegido com Placas de confeccdo da “cama de areia” com areia
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Ardésia de Espessura 6 cm,
Fornecidas pela Contratada.
Dimensdes da Vala: 60 x 60 cm, por
Metro Linear da Vala

grossa, para acomodacao e nivelamento
dos condutores, e ap6s o langamento
dos mesmos na vala, a colocacdo de
uma camada de areia grossa, ou terra
limpa e sem entulhos soélidos até a altura
definida em projeto, a confecgdo do selo
de adverténcia e protecdo mecanica em
concreto magro, ndo armado (fornecido
pela contratada), colocacdo de terra até
a distdncia de 20 cm da superficie,
langamento da fita de aviso, colocagdo
de terra até o nivel final, compactagao e
nivelamento, conforme projeto. Com
selo mecanico constituido por uma
sequéncia de placas de arddsia nas
dimensdes definidas, justapostas, ao
longo da vala. Pagamento por metro
linear de vala.

300102

Construgéo e Instalagdo de Base em

Concreto Armado para
Transformador Tipo Pedestal, com
Fornecimento dos Materiais
Necessarios

UA

44,76

Compreende a escavagéo e preparagao
do solo, inclusive compactagéo, e
confecgdo da base de concreto armado
conforme dimensbes e formato padrio
Celesc para instalagéo de transformador
pedestal. Fornecimento do material
incluso, por conta da contratada.
Pagamento por base completa
confeccionada.

300100

Construgéo de Nicho para Embutir
Projetor no Piso

UA

1,6

Compreende a escavagdo e colocagéo
de meio tubo de concreto, de didametro
nominal 50 cm (minimo interno 30 cm),
comprimento (inteiro) 1 metro,
nivelamento, confeccdo de selo de
concreto magro inferior de 3 a 5 cm de
espessura, preenchimento com areia
grossa compactada e confecgéo de selo
de concreto magro superior na
espessura de 5 cm, acabado no nivel da
calcada, para fixacdo de projetor
embutido no solo. Fornecimento do
material necessario incluso, por conta da
contratada. @ Pagamento por base
acabada.

300058

Construgao de Base para Poste
Engastado, com Até 10 m de Altura
Livre (somente m&o de obra)

UA

2,56

Compreende a abertura de cava com 1
metro de didmetro por 2 metros de
profundidade, colocagcdo de 2 tubuldes
de 1m de didmetro nominal por 1 metro
de comprimento, nivelamento, confecgao
de selo inferior de concreto magro, de 5
a 10 cm de espessura, preenchimento
com areia média ou grossa,
umedecimento e compactagdo da
mesma, colocagdo de eletroduto
conforme projeto, para passagem de
condutores, e confecgdo do selo de
concreto superior, com 10 cm de
concreto. Pagamento por base acabada.

300073

Construgao de Base para Poste
Engastado, com Até 10 m de Altura

UA

6,07

Compreende a abertura de cava com 1
metro de didmetro por 2 metros de
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Livre, Incluindo o Fornecimento de
Todo o Material para Construcao da
Mesma (tubo de concreto, areia,
concreto, caixaria, escoramento
quando necessario)

profundidade, colocacdo de 2 tubuldes
de 1m de didmetro nominal por 1 metro
de comprimento, nivelamento, confecgao
de selo inferior de concreto magro, de 5
a 10 cm de espessura, preenchimento
com areia média ou grossa,
umedecimento e compactagdo da
mesma, colocacdo de eletroduto
conforme projeto, para passagem de
condutores, e confecgdo do selo de
concreto superior, com 10 cm de
concreto, incluindo o fornecimento dos
materiais. Pagamento por base acabada.

300288

Instalacdo Completa de Prumada
Externa em Fachada de Edificagao,
em Duto de Ago-Carbono

UA

4,8

Compreende a instalagdo de luva de
transicdo e engaste do eletroduto
metélico ao eletroduto corrugado que
vem da caixa de passagem, sua fixagao,
por meio de abragadeiras presas a
parede através de buchas e parafusos,
de eletroduto metalico nas dimensdes
definidas em projeto, colocagdo de
cabecote para eletroduto ou curva 180°
ao mesmo. Se necessario, colocagao de
mais uma luva e eletroduto (inteiro ou
fragdo) para atingir a altura necessaria
ao alcance do ponto de entrada atual do
consumidor. Pagamento por prumada.

300284

Instalacdo de Prumada Embutida em
Fachada de Edificagao, com Duto de
Aco-Carbono, Incluindo
Recomposigao da Parede

UA

19,18

Compreende a abertura da parede do
imovel do consumidor, desde o nivel do
piso até o quadro de medigdo, a
instalacdo de luva de transigédo e engaste
do eletroduto de PVC rigido ao
eletroduto corrugado que vem da caixa
de passagem, a colocagao do eletroduto
rigido na abertura feita na parede, com
sua fixagdo ao quadro de medigao
(incluindo abertura no mesmo para
passagem e fixagdo do duto), a aplicagéo
de argamassa para preenchimento dos
espagos vazios, a recomposi¢cao do
reboco ou revestimento e pintura
conforme condicao original. Pagamento
por prumada.

300090

Construgéo de Caixa de Passagem e
Derivagdo Tipo T, em Concreto
Armado, Incluindo Fornecimento e
Instalacdo da Tampa Metalica e
Todos 0s Demais Materiais
Necessarios

UA

4,16

Compreende a abertura da cava
necessaria, a preparagao e colocagao de
formas e armaduras, a concretagem da
caixa e da tampa de concreto, nivelada,
com embutimento da moldura e
colocagao da tampa metalica.
Fornecimento de todos os materiais pela
contratada. Corresponde, enfim, a
“entrega instalada” da caixa tipo “T”
(segundo projeto da Celesc, dimensbes
internas 30 x 30 x 40 cm). Pagamento
por caixa pronta.

300093

Construgéo de Caixa de Passagem e
Derivagdo Tipo A, em Concreto
Armado, Incluindo o Fornecimento e

UA

10,87

Compreende a abertura da cava
necessaria, a preparacao e colocagao de
formas e armaduras, a concretagem da
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caixa e da tampa de concreto, nivelada,
com embutimento da moldura e
colocacao da tampa metalica.
Instalacdo da Tampa Metalica e Fornecimento de todos os materiais pela
Todos 0s Demais Materiais contratada. Corresponde, enfim, a
Necessarios “‘entrega instalada” da caixa tipo “A”
(segundo projeto da Celesc, dimensbes
internas 65 x 41 x 70 cm). Pagamento
por caixa pronta.
Compreende a abertura da cava
necessaria, a preparacgao e colocagao de
formas e armaduras, a concretagem da
Construcéo de Caixa de Passagem e caixa e da tampa de concreto, nivelada,
Derivagao Tipo B, em Concreto com embutimento da moldura e
Armado, Incluindo o Fornecimento e colocacao da tampa metalica.

300060 % - UA 22,7 g .
Instalacdo da Tampa Metalica e Fornecimento de todos os materiais pela
Todos 0s Demais Materiais contratada. Corresponde, enfim, a
Necessarios “entrega instalada” da caixa tipo “B”

(segundo projeto da Celesc, dimensbes
internas 85 x 65 x 100/80 cm).
Pagamento por caixa pronta.
Compreende a abertura da cava
necessaria, a preparacao e colocagaode
formas e armaduras, a concretagem da
Construcéo de Caixa de Passagem e caixa e da tampa de concreto, nivelada,
Derivagao Tipo C, em Concreto com embutimento da moldura e
Armado, Incluindo o Fornecimento e colocacao da tampa metalica.

300061 % - UA 31,65 g -~
Instalacdo da Tampa Metalica e Fornecimento de todos os materiais pela
Todos 0s Demais Materiais contratada. Corresponde, enfim, a
Necessarios “‘entrega instalada” da caixa tipo “C”

(segundo projeto da Celesc, dimensbes
internas 85 x 65 x 120 cm). Pagamento
por caixa pronta.
Compreende a abertura da cava
necessaria, a preparacgao e colocagao de
. . formas e armaduras, o nivelamento e a
Construgéo de Caixa de Passagem e : .
N ) concretagem da caixa. Fornecimento de
Derivagdo Tipo D, em Concreto .
' ) todos os materiais pela contratada.
Armado, Incluindo o Fornecimento e . . p

300062 % UA 70,01 | Corresponde, enfim, a entrega
Instalacdo das Tampas de Concreto . » : : “

o . instalada” da caixa tipo “D” (segundo

e Metélica e Todos os Demais ioto da Cel di ~ h
Materiais Necessarios projeto da Celesc, dimensdes externas
94 x 120 x 120/100 cm), faltando apenas
a tampa (paga a parte). Pagamento por

caixa pronta.

Construgdo e Instalacdo de Tampa Correspondg a confecgdo e instalacao,
. segundo projeto da Celesc, da tampa de
de Concreto Armado Para Caixa de concreto, nivelada, com embutimento da

300103 | Passagem e Derivagdao Tipo D,| UA 25,58 ’ - o

, . moldura e colocagédo da tampa metalica,
Incluindo o Fornecimento dos . N
. e para a caixa tipo “D”. Pagamento por
Materiais Necessarios , :
tampa construida e instalada.

300074 | Construcao de Caixa de Passageme| UA | 134,27 | Compreende a abertura da cava
Derivagdo Tipo E, em Concreto necessaria, a preparacgao e colocagao de
Armado, Incluindo Fornecimento e formas e armaduras, o nivelamento e a
Instalacdo das Tampas de Concreto concretagem da caixa, e posteriormente
e Metdlica e Todos os Demais da tampa. Fornecimento de todos os
Materiais Necessarios materiais pela contratada. Corresponde,

enfim, a “entrega instalada” da caixa tipo
“E” (segundo projeto da Celesc,
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dimensdes internas 140 x 140 x 200 cm),

incluindo a tampa. Pagamento por caixa

pronta.

Compreende a abertura da cava

necessaria, a preparagao e colocagao de
Construcio de Caixa de Poco de formas e armaduras, o nivelamento e a
Inspegég tpo L, em Coﬁcreto concretagem da caixa, e posteriormente
Armado, Incluindo Fornecimento e da ta_mpa. Fornecimento de todos os

300075 Instalacio das Tampas de Concreto UA | 390,03 | materiais pela contratada. Corresponde,
e Met?éllica o Todpos os Demais enfim, a “entrega instalada” da caixa tipo
Materiais Necessarios 'L (segundo projeto da  Celesc,

dimensdes internas 280 x 280 x 220 cm),
incluindo a tampa. Pagamento por caixa
pronta.
Compreende a abertura da cava
necessaria, a preparagao e colocagao de
Construcio de Caixa de Poco de formas e armaduras, o nivelamento e a
Inspe ég Tioo M. em Co%creto concretagem da caixa, e posteriormente
pee pC ’ . da tampa. Fornecimento de todos os
Armado, Incluindo Fornecimento e .

300054 Instalacio das Tampas de Concreto UA | 347,51 | materiais pela contratada. Corresponde,
e Met?éllica e Tod%s os Demais enfim, a “entrega instalada” da caixa tipo
Materiais Necessarios "M" (segundo projeto da  Celesc,

dimensdes internas 180 x 180 x 220 cm),
incluindo a tampa. Pagamento por caixa
pronta.
Compreende a abertura da cava
necessaria, a preparacao e colocagao de
Construcio de Caixa de Poco de formas e armaduras, o nivelamento e a
Inspe ég Tioo N. em Coﬁcreto concretagem da caixa, e posteriormente
pee P ’ . da tampa. Fornecimento de todos os
Armado, Incluindo Fornecimento e .

300066 Instalacio das Tampas de Concreto UA | 347,51 | materiais pela contratada. Corresponde,
e Metgéllica e TodF:)s os Demais enfim, a “entrega instalada” da caixa tipo
Materiais Necessarios "N* (segundo projeto  da  Celesc,

dimensdes internas 250 x 140 x 220 cm)
incluindo a tampa. Pagamento por caixa

pronta.
Compreende a abertura da cava
~ . necessaria, a preparacgao e colocagao de
.?g:qsst;gfn?: dora Sﬂ?)terréneaca$’:n§ formas e armaduras, o nivelamento e a
CT. em Concreto Armado Incluingo concretagem da caixa, e posteriormente
. . o da tampa. Fornecimento de todos os

300059 |0 Fornecimento e Instalagdo das| UA | 815,03 . |
Tampas de Concreto e Metalica e malter|a|‘s bela contr?tada. Correspongie,
Todos os Demais Materiais enfim, a “entrega instalada” da cabine
Necessarios transformadora subterrdnea tipo CT,

incluindo a tampa. Pagamento por caixa

pronta.

Compreende a abertura da cava
Instalacdo de Caixa de Passagem e necesséNria, compactagéo do solo e

300306 | Derivacdo de Concreto Armado, Tipo| UA | 0,32 °.°'°|°adga° da cana e da tampa dcomp'eta’

“A” com Tampa nivelada, ambas constrw_ as em
canteiro. Pagamento por caixa pronta
instalada.
Compreende a abertura da cava
Instalacdo de Caixa de Passagem e necesséNria, compactagéo do solo e

300307 | Derivagédo de Concreto Armado, Tipo| UA 0,64 cplolc:agao da caixa e da tampa’ completa,

“B” com Tampa nive gda, ambas constrm'das em
canteiro. Pagamento por caixa pronta
instalada.
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Instalacdo de Caixa de Passagem e

Compreende a abertura da cava
necessaria, compactacdo do solo e
colocacao da caixa e da tampa completa,

300308 | Derivagdo de concreto armado, tipo| UA 0,96 ivelad b truid
“C” com Tampa nivelada, ambas  construidas = em
canteiro. Pagamento por caixa pronta
instalada.
Compreende a abertura da cava
Instalacdo de Caixa de Passagem e necesséNria, compactagéo do solo e
300309 | Derivacao de Concreto Armado, Tipo| UA | 512 °.°'°|°adga° da Cagxaeda tampa dcomp'eta’
“D” com Tampa nivelada, ambas constrw_ as em
canteiro. Pagamento por caixa pronta
instalada.
Rebaixamento de lengol freatico,
mediante emprego de ponteiras e
Rebaixamento de Lencgol Freatico. bo’mlbeame’nto (manual, mecénicq ou
300487 | Pagamento por Metro Linear de Area| m 1,6 elletr.||cI;o) ate a retlrgda completa de agua,
Rebaixada viabi |zan~do servicos de escavagao,
construcdo de bancos de dutos e
instalacdo de caixas. Pagamento por
metro linear de area rebaixada.
Contengdo de bordas de escavagao
(para bancos de dutos ou caixas) para
Contencgéo de Bordas de Escavagéo evitar desmoronamento de  solo,
300104 (para bancos de dutos ou caixas). m 051 mediante emprego de pranchas de
Pagamento por Metro Linear de ' compensado naval ou chapas de ago,
Talude Escorado com estacas de madeira ou trilhos de
aco, e remogao posterior do material de
contencéo utilizado.
Compreende o agrupamento dos
condutores, a amarragao dos condutores
N : e identificagdo dos mesmos e dos
Lancamento de Circuitos de Baixa . . laca :
Tensdo (1, 2, 3 ou 4 Condutores de cwcqltos, a instalacdo de cabo-guia e
Um mesmo circuito) em Eletroduto camisa (cordoalha) l(;Je ~Iangamento
com Condutores de Segdo Nominal (puxamento), lubrificagdo - dos
Menor ou Igual a 120 mm?, Incluindo condutores,  quando necessario, = 0
300410 Amarracio  de Condu’tores el M 0,33 |puxamento manual ou com auxilio de
Identificagdo dos Mesmos e dos guincho de d quanC;Jer naturezNa,
circuitos e Tamponamento de tamponament.o 0s con u_tgres, que nao
- serdo de imediato utilizados e o
Eletrodutos. Pagamento por circuito, d letrod
or metro tamponamento dos getro utqs para
P ) evitar a penetragdo de agua, animais ou
entulho. Pagamento por circuito, por
metro.
Compreende o agrupamento dos
condutores, a amarragao dos condutores
Lancamento de Circuitos de Baixa e |qent|f|cagao ldos_ mesmos € ldos
Tensdo (1, 2, 3 ou 4 Condutores de cwcqltos, a instalagcdo de cabo-guia e
um Mesmo Circuito) em Eletroduto camisa _(cordoalha) IQe Nlangamento
com Condutores de Segdo Nominal (puzamento), Ic;anﬂcagao . dos
Maior que 120 mm? Incluindo condutores, quando necessario, - o
300409 ' m 0,64 |puxamento manual ou com auxilio de

Amarragdo de  Condutores e
Identificagdo dos Mesmos e dos
Circuitos e Tamponamento de
Eletrodutos. Pagamento  por
Circuito, por metro.

guincho de qualquer natureza,
tamponamento dos condutores, que nao
serdo de imediato utilizados e o
tamponamento dos eletrodutos para
evitar a penetragdo de agua, animais ou
entulho. Pagamento por circuito, por
metro.
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Compreende o agrupamento dos
condutores, a amarragdo dos condutores
Lancamento de Circuitos de Média e |qent|f|cagao ldos_ mesmos e ldos
Tensdo (1, 2, 3 ou 4 Condutores de cwcqltos, a instalagcdo de cabo-guia e
um Mesmo Circuito) em Eletroduto camisa _ (cordoalha) l(;Je ~Iangamento
com Condutores de Secado Nominal (puxamento), lubrificagao - dos
Menor ou igual a 120 mm?, Incluindo condutores, quando necessario, -~ 0
300412 Amarracio  de Condljtores el M 0,54 |puxamento manual ou com auxilio de
Identificagdo dos Mesmos e dos guincho de d qualqc;Jer naturezNa,
Circuitos e Tamponamento de tam~ponament.o 0s con u_tgres, que nao
Eletrodutos Pagamento or serdo de imediato utilizados e o
Gircuito 0;_ metro 9 P tamponamento dos eletrodutos para
P ' evitar a penetragdo de agua, animais ou
entulho. Pagamento por circuito, por
metro.
Compreende o agrupamento dos
condutores, a amarragao dos condutores
Lancamento de Circuitos de Média e |qent|f|cagao ldos_ mesmos € ldos
Tensdo (1, 2, 3 ou 4 Condutores de cwcqltos, a instalagcdo de cabo-guia e
Um Mesmo Circuito) em Eletroduto camisa _(cordoalha) IQe Nlangamento
com Condutores de Segdo Nominal (pu>(<jamento), Ic;anﬂcagao . dos
Maior que 120 mm? Incluindo condutores, quando necessario, o
300411 Amarracdo  de Conc’jutores el M 0,77 |puxamento manual ou com auxilio de
Identificagdo dos Mesmos e dos guincho de d qualqc;Jer naturezNa,
Circuitos e Tamponamento de tamponamento dos condutores, que nao
oo serdo de imediato utilizados e o
eletrodutos. Pagamento por circuito, |
or metro tamponamento Eios e’etrodutols para
P ' evitar a penetragdo de agua, animais ou
entulho. Pagamento por circuito, por
metro.
Compreende o corte e decapamento dos
condutores na medida correta, limpeza
Instalagéo de Conector a das superficies a conectar, aplicagdo do
Compressao em Condutor de Baixa conector a compressao, a recomposi¢cao
Tenso de Secdo Menor ou Igual a do isolamento dos condutores mediante
300180 | 120 mm?, Inclusive Recomposicio| m | 0,64 ?‘p'l'ca‘?ao de f'tag ?p"cagao df‘j manta
do Isolamento dos Condutores isolante (ou, quando or o caso, da caixa
Mediante Aplicacio de Fita e geleada). Em conexdes de condutores
Avlicacio da IF\)/Iant% Isolante de secao diferente, sera considerada
plicag como referéncia a seg¢do nominal do
condutor mais espesso. Pagamento por
conector aplicado.
Compreende o corte e decapamento dos
condutores na medida correta, limpeza
Instalagéo de Conector a das superficies a conectar, aplicagdo do
Compress&o em Condutor de Baixa conector a compressao, a recomposi¢cao
Tensdo de Secdo Maior que 120 do isolamento dos condutores mediante
300179 | mm2, Inclusive Recomposicdo do| UA | 0,83 ?‘p'l'ca‘?ao de f'tag ?p"cagao df‘j manta
Isolamento dos Condutores isolante (ou, quando or o caso, da caixa
Mediante Aplicacio de Fita e geleada). Em conexdes de condutores
Avlicacio da R/Iant?a Isolante de secao diferente, sera considerada
plicag como referéncia a se¢do nominal do
condutor mais espesso. Pagamento por
conector aplicado.
Instalacdo de Conector a Pressao Compreende o corte e decapamento dos
300181 (parafuso fendido ou cunha), e UA 045 condutores na medida correta, limpeza
Conector Terminal Cabo-Barra, ' das superficies a conectar, aplicagdo do
Incluindo a Recomposigéo da conector/terminal, a recomposicdo do
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Isolagao dos Condutores de Baixa
Tensao, em Condutores de Se¢ao
Menor ou Igual a 120 mm?

isolamento dos condutores mediante
aplicacao de fita e aplicagdo da manta
isolante. Em conexdes de condutores de
secao diferente, sera considerada como
referéncia a se¢do nominal do condutor
mais espesso. Pagamento por conector
aplicado.

300302

Instalacdo de Barramento de Cobre
nu nas Paredes de caixa “M” e “CT”

UA

0,64

Compreende a furagdo, fixacdo de
suportes na parede da caixa e do
barramento aos mesmos. Pagamento
por barra (fase ou aterramento) fixada.

300305

Instalacdo de Barramento Triplex em
Parede de Concreto

UA

3,2

Compreende a furagao e a fixagdo do
barramento. Pagamento por barramento
fixado.

300194

Instalacdo de Médulo Desconectavel
de Média Tensao, Tipo “T", Cotovelo
ou Reto, Dispositivo de Aterramento,
Incluindo Todos os Custos para a
Completa Execugéo da Terminagao
do Cabo)

UA

4,48

Compreende o} decapamento e
preparagdo do cabo, aplicagdo da
terminagao e do maddulo, preparacao da
cordoalha e sua conexao ao aterramento
e perfeita terminagdo do cabo, e fixagdo
do terminal desconectavel. Pagamento
por médulo.

300197

Instalacdo de Terminagdo Modular,
Uso Externo

UA

4,48

Instalacdo de Terminagdo Modular, Uso
Externo, Incluindo Todos os Custos para
a Completa Execugao da Terminagéo do
Cabo. Compreende o decapamento e
preparagdao do cabo, aplicagdo do
terminal a compressao, preparacdo da
cordoalha e sua conexdo ao
aterramento, aplicagdo da terminagao
isolante, e fixacdo do conjunto.
Pagamento por terminacgao.

300280

Instalagcao de Terminagao Modular,
Uso Interno

UA

3,2

Instalacdo de Terminagdo Modular, Uso
Interno, Incluindo Todos os Custos para
a Completa Execugao da Terminagéo do
Cabo. Compreende o decapamento e
preparagdao do cabo, aplicagcdo do
terminal a compressao, preparacéo da
cordoalha e sua conexdo ao
aterramento, aplicagdo da terminagao
isolante, e fixagdo do conjunto.
Pagamento por terminacgao.

300135

Emenda Reta de Cabo de Média
Tensao

UA

9,59

Compreende o} decapamento e
preparagao do cabo, aplicagao da luva a
compressdo, emenda da cordoalha e
recomposi¢cdo de todas as camadas do
cabo, com isolagcdo e acabamento
perfeitos. Pagamento por emenda de
cabos.

300443

Montagem Completa de Camara
Subterranea Tipo CT

UA

255,75

Montagem completa de camara
subterranea tipo CT (incluindo todas as
atividades e instalagao dos
equipamentos conforme previstos nos
desenhos de montagens padronizadas
pela Celesc. Somente as conexdes de
média tenséo serao pagas
separadamente). Excluem-se as obras
civis. Pagamento por camara completa
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montada.

300287

Instalacdo Completa de
Transformador Tipo Pedestal

UA

127,88

Instalacdo completa de transformador
tipo pedestal, incluindo o posicionamento
do mesmo na base, todas as conexdes
de alta e baixa tensdo, inclusive
terminacdes de cabos, instalagdo dos
disjuntores de baixa tensao, aterramento,
identificacdo e marcagao de circuitos e
faseamento. Excluem-se as obras civis.
Pagamento por conjunto completo
montado.

300286

Instalacdo Completa de Ferragens,
Suportes e Malha de Aterramento
em Pocgos Tipo “M” e “L”

UA

41,56

Instalacdo completa de ferragens,
suportes e malha de aterramento em
pocos tipo “M” e “L”. Excluem-se as
obras civis dos pogos. Pagamento por
conjunto completo montado.

300163

Instalacao Poste IP Metalico HUT de
até 10 Metros

UA

8,31

Implantagdo e instalacdo elétrica
completa de poste de iluminagao,
metélico, com até 10 metros de altura
livre, inclusive aterramento do mesmo,
instalacdo de luminaria, acessoérios e
fusiveis, langamento de condutores até a
respectiva caixa de passagem e
conexodes, colocagdo / complementagéo
de areia na base e confecgdo de novo
selo de concreto. Compreende a ruptura
do selo de concreto da base existente e
a remogado de areia, a colocagédo e
prumagem do poste, a recolocagéo,
umedecimento e apiloamento da areia
em torno do poste, o aterramento do
mesmo, a confecgdo de novo selo de
concreto na base.

300164

Instalacdo Poste IP Metalico HUT de
até 5 Metros

UA

5,12

Implantagdo e instalacdo elétrica
completa de poste de iluminagao,
metalico, com até 5 metros de altura
livre, inclusive aterramento do mesmo,
instalagdo de luminaria, acessorios e
fusiveis, langamento de condutores até a
respectiva caixa de passagem e
conexodes, colocagdo / complementagéo
de areia na base e confecgdo de novo
selo de concreto. Compreende a ruptura
do selo de concreto da base existente e
a remocado de areia, a colocagcdo e
prumagem do poste, a recolocagéo,
umedecimento e apiloamento da areia
em torno do poste, o aterramento do
mesmo, a confecgdo de novo selo de
concreto na base.

300193

Instalagao Luminaria para Lampada
até 400W Brago 3m

UA

2,88

Instalagao de luminaria para lampada de
até 400W em brago de 3m, com fiagao,
conexoes elétricas, e equipamentos
auxiliares. Atividade executada em poste
existente.
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300199

Instalacdo de Projetor Embutido no
Solo

UA

3,2

Instalacao elétrica completa de projetor
embutido no solo, inclusive fixagcdo do
mesmo no respectivo nicho, instalagéo
dos acessorios, langamento de
condutores até a respectiva caixa de
passagem e conexdes. Compreende a
ruptura do selo de concreto da base
existente e a remogao de areia, limpeza
do local, fiagdo e conexdes, instalacado
de lampada e acessoérios no projetor,
fixagdo do projetor e selagem da base.

300739

Substituicdo de Seccionadora de
Subestacado de Consumidor
Primario, por Outra com Fusivel

UA

25,58

Substituicdo da seccionadora existente
em subestacdo de consumidor primario,
por outra com fusivel, incluindo
instalacdo de manipulo e conexdes
elétricas. Compreende a desconexao e
retirada da seccionadora existente na
cabine do consumidor, e a fixagao da
seccionadora com  fusiveis, suas
conexbdes e instalagcdo do respectivo
manipulo.

300690

Substituicdo do Ramal de Entrada de
Consumidor Primario, com
Condutores de Segao Menor ou

Igual a 70mm?2, em Ramais de até 50
metros

UA

31,97

Compreende a desconexao, marcagao e
retirada dos condutores  antigos,
desobstrugdo de dutos e langamento de
cabos novos, marcados/identificados
(faseamento) e sua conexao.
Pagamento por ramal.

300021

Alteragdo de Layout, Aterramento e
Limpeza de  Subestagdo de
Consumidor Primario

UA

15,98

Compreende a limpeza geral, confecgéo
de novos aterramentos de equipamentos,
reposicionamento de transformadores,
chaves, barramentos, disjuntores,
equipamentos de medigao, de modo a
adequar a cabine do consumidor a
novarealidade da alimentacdo via RDS

300747

Substituicdo de Ramal de
Consumidor Primario de Aéreo para
Subterréneo

UA

11,51

Consiste em cortar os cabos de descida
do ramal de ligagao, e langa-los até caixa
M - ou outra definida em projeto - em que
serdo conectados a rede subterranea.
Pagamento por ramal.

300742

Substituicdo de Ramal de Entrada de
Consumidor Secundario, com Cabos
de Sec¢éo Menor ou Igual a 70mm?,
em Ramais de Até 50 Metros

UA

3,84

Compreende a desconexao, marcagao e
retirada dos condutores  antigos,
desobstrugdo de dutos e langamento de
cabos novos, marcados/identificados
(faseamento) e sua conexao.
Pagamento por ramal.

300748

Substituicdo de Ramal de
Consumidor Secundario de Aéreo
para Subterraneo

UA

3,84

Consiste em cortar os cabos do ramal de
ligacdo existente e lanca-los pela nova
prumada até a respectiva caixa de
passagem, fazendo a conexdo com os
condutores do novo ramal subterraneo e
a respectiva recomposigao do
isolamento. Quando nado houver
viabilidade técnica para esta pratica,
langamento de novo ramal através da
nova prumada, seccionamento dos
condutores do ramal aéreo antigo junto a
entrada na fachada da edificacdo, e
conexado dos mesmos aos cabos do novo
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ramal, incluindo reisolamento.

300024

Aterramento de Prumada Externa
para Atendimento de Consumidores
de Baixa Tenséo

UA

2,24

Compreende furagdo do duto metalico e
instalacdo de conector a pressao,
langamento do cabo nu do aterramento
até a primeira caixa de passagem,
instalacdo de uma haste de terra,
soldagem cabo/haste de aterramento.
Pagamento por ponto de aterramento.

300174

Instalacdo Seccionadora Tripolar em
Poste

UA

54,35

Instalacdo completa de seccionadora
tripolar em poste, incluindo conexao dos
cabos terminados e dos cabos da RD
aérea, fixacdo de eletroduto ao poste e
selagem do mesmo, instalacdo de
cruzetas e acessorios e acessoérios

300293

Instalacdo de Armario de BT

UA

Instalacdo de armario de Baixa Tensao
para comando e/ou protecdo de circuitos
secundarios, inclusive lluminagao
Publica, por armario.

300386

Instalagdo de Barramento Multiplo
Isolado de BT

UA

Instalacdo de Barramento Multiplo
Isolado de baixa tensdao em caixa
subterrénea, incluindo a sua fixagdo e
conexoes a rede tronco e consumidores.

650860

Execugdo de Transicdo Aéreo-

Subterranea de MT

UA

35,3

Compreende o langamento do cabo no
trecho caixa-eletroduto de subida, a
execugao das 3 terminagbes (muflas)
nos cabos de Média Tensao, fixacdo do
eletroduto ao poste, aterramento e
selagem do mesmo, instalacdo de
cruzetas/acessorios para fixagdo das
muflas na estrutura, conexao dos cabos
subterrdneos a rede aérea, execugao do
aterramento das muflas, identificagao
dos cabos e ajuste dos cabos na caixa
de passagem.

300324

Instalacdo Cruzeta Universal
Condutor Multiplexado MT

UA

1,3

Compreende a instalacao dos
parafusos/cintas para a fixagdo da
cruzeta universal e do cabo mensageiro,
conforme os padrdes da CELESC. O
servigo sera pago por cruzeta universal
instalada.

300616

Retirada Cruzeta Universal Condutor
Multiplexado MT

UA

0,52

Compreende a retirada dos
parafusos/cintas da fixacdo da cruzeta
universal e do cabo mensageiro,
conforme os padrées da CELESC. O
servico sera pago por cruzeta universal
retirada.

300417

Langcamento Condutor Multiplexado
MT, por km, Se¢ao Igual ou Inferior a
95 mm2

Km

170

Compreende o langamento do cabo
multiplexado de média tensdo, secéo
igual ou inferior a 95mm?2. Incluindo as
amarragoes definitivas ou provisérias dos
condutores, bem como as marcagdes ou
tamponamentos que se fizerem
necessarios.

300608

Retirada Condutor Multiplexado MT,
por km, Segéo Igual ou Inferior a 95
mm2

Km

68

Compreende a retirada de cabo
multiplexado de média tensdo, secgao
igual ou inferior a 95mm?. Incluindo as
amarragbes dos condutores, bem como
as marcagdes ou tamponamentos.
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300416

Lancamento Condutor Multiplexado
MT, por km, Seg¢do Superior a 95
mm2

Km

300

Compreende o langamento do cabo
multiplexado de média tensdo, secéo
superior a 95mm2  Incluindo as
amarragoes definitivas ou provisérias dos
condutores, bem como as marcagdes ou
tamponamentos que se fizerem
necessarios. O servigo sera pago por km
do conjunto de cabos (3 fases e
mensageiro).

300607

Retirada Condutor Multiplexado MT,
por km, Segéo Superior a 95 mm2

Km

120

Compreende a retirada de cabo
multiplexado de média tensdo, secgao
superior a 95mm?, incluindo as
amarragbes dos condutores, bem como
as marcagdes ou tamponamentos. O
servigco sera pago por km do conjunto de
cabos (3 fases e mensageiro).

300745

Tracionamento e/ou Encabegamento
de Condutor Multiplexado MT

UA

1,5

Compreende o tracionamento e/ou
encabegamento do cabo mensageiro. O
servigo sera pago por cada lado do poste
onde houver tracionamento e/ou
encabecamento.

300132

Emenda de Condutor Multiplexado
de MT

UA

3,5

Compreende a execucdo da emenda do
cabo de média tensdo enfitada ou
polimérica pré-moldada, incluindo o
aterramento da blindagem metalica ao
neutro/mensageiro do circuito. O servigo
sera pago por emenda.

300743

Terminagao Condutor Multiplexado
de MT

UA

Compreende a instalacdo de terminal
enfitado ou pré-moldado, polimérico ou
porcelana, incluindo o aterramento da
blindagem metalica ao
neutro/mensageiro do circuito. O servigo
sera pago por terminacao.

300178

Instalacdo Conjunto Grampo de
Suspensao de Cabo Multiplexado de
BT

UA

Compreende a instalacéao dos
parafusos/cintas para fixagdo do conjunto
grampo suspensdo e do cabo
mensageiro e até 2 olhais no mesmo
parafuso para fixacdo de ramais de
servigo. O servigo sera pago por conjunto
grampo suspensao instalado.

300499

Retirada de Conjunto Grampo de
Suspensao de Cabo Multiplexado de
BT

UA

0,4

Compreende a retirada dos
parafusos/cintas de fixagdo do conjunto
grampo suspensdao e do cabo
mensageiro e até 2 olhais no mesmo
parafuso para fixacdo de ramais de
servigo. O servigo sera pago por conjunto
grampo suspensao retirado.

300405

Langcamento Condutor Multiplexado
BT Segéo igual a 35 mm2

Km

50

Compreende o langamento do cabo
multiplexado de baixatensdo. O servico
sera pago por km do conjunto de cabos
(fases e mensageiro).

300589

Retirada de Condutor Multiplexado
BT Secéo igual a 35 mm2

Km

20

Compreende a retirada dos materiais do
item anterior, incluindo a recomposigéo
da isolagdo dos pontos afetados por
conexoes.

300406

Langamento Condutor Multiplexado
BT Secéo igual a 50 mm2

Km

55

Compreende o langamento do cabo
multiplexado de baixa tensdo. O servigo
sera pago por km do conjunto de cabos
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(fases e mensageiro).

300590

Retirada de Condutor Multiplexado
BT Segéo igual a 50 mm2

Km

22

Compreende a retirada dos materiais do
item anterior, incluindo a recomposicao
da isolacdo dos pontos afetados por
conexoes.

300407

Lancamento Condutor Multiplexado
BT Segédo igual a 70 mm2

Km

60

Compreende o langamento do cabo
multiplexado de baixa tens&do. O servigo
sera pago por km do conjunto de cabos
(fases e mensageiro).

300591

Retirada de Condutor Multiplexado
BT Secéo igual a 70 mm2

Km

24

Compreende a retirada dos materiais do
item anterior, incluindo a recomposigéo
da isolagdo dos pontos afetados por
conexoes.

300404

Langamento Condutor Multiplexado
BT Secéo igual a 120 mm2

Km

65

Compreende o langamento do cabo
multiplexado de baixa tensdo. O servigo
sera pago por km do conjunto de cabos
(fases e mensageiro).

300588

Retirada de Condutor Multiplexado
BT Secéo igual a 120 mm2

Km

26

Compreende a retirada dos materiais do
item anterior, incluindo a recomposicao
da isolacdo dos pontos afetados por
conexoes.

300319

Instalacdo de Conector de Baixa
Tensao (Perfurante ou Ampactinho)

UA

0,2

Compreende a instalacdo de conector de
baixa tensao tipo perfurante ou
ampactinho, por unidade instalada. Nao
se aplica quando ha o pagamento dos
seguintes itens:
retensionamento/reconexdo de ramal de
ligacao, substituicdo de ramal de ligagéo
e instalagdo de bragco de iluminagao
publica. Este deve ser utilizado para
conexao da iluminagao publica quando o
cabo da baixa tensdo for substituido sem
a necessidade da remogdo e
reinstalacdo do brago de iluminagao
publica.

300611

Retirada de Conector de Baixa
Tensao, Tipo Perfurante

UA

0,08

Compreende a retirada dos materiais do
item anterior.

300367

Instalagao de Para-raios de BT

UA

0,2

Compreende a instalagao de um para-
raios e conexoes, inclusive ao sistema de
aterramento. O servigo sera pago por
para-raios instalado.

300655

Retirada de Para-raios de BT

UA

0,08

Compreende a retirada de um para-raios
e conexdes, inclusive ao sistema de
aterramento. O servico sera pago por
para-raios retirado.

653112

Instalagao de terminal a
compressao, por condutor

UA

0,4

Compreende a instalagdo de terminal a
compressao pré-isolado ou cabo barra
utilizando ferramenta hidraulica com a
devida recomposi¢cao da estanqueidade
quando necessario, com segado de
25mm? a 240mm?. O servigo sera pago
por conexao executada.

300131

Emenda Cabo Multiplexado BT, por
Fase, Seg¢édo de 35 mm? a 120 mm?

UA

0,6

Compreende a instalagdao de emenda em
cabo multiplexado de baixa tensao, com
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secdo de 35mm? a 120mm?, com uso de
conectores e recuperagao do isolamento
com fita ou manta/tubo termocontratil. O
servico sera pago por emenda
executada.

Retensionamento de Cabo

Compreende 0s servigos de
tensionamento e nivelamento de

300581 : Km 23 condutores de cobre ou aluminio
Multiplexado de BT multiplexados de baixa tensao (BT), em
rede ja existente.
300247 Instalacdo Olhal para Fixacdo de UA 05 Compreende a instalagdo do olhal para
Rede Multiplexada BT ' estrutura de redes multiplexada de BT.
300563 Retirada Olhal de Fixagao de Rede UA 0.2 Compreende a retirada do olhal para

Multiplexada BT

estrutura de redes multiplexada de BT.
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2 — Atividades com a rede energizada (linha viva)

Codigo

Atividades

Unidade

Qtde
de ULV

Descrigao das atividades

653549

Apoio L.V. na condugdo de
instalagao de poste

Cj

0,7

Compreende a cobertura da rede,
estrutura e poste, bem como a
coordenagao dos trabalhos e condugéo
do poste para sua implantagdo na cava,
conforme o padrdo da CELESC.

653550

Apoio L.V. na condugao de
retirada de poste

Cj

0,5

Compreende a cobertura da rede,
estrutura e poste, bem como a
coordenagao dos trabalhos e condugéo
do poste para sua retirada da cava,
conforme o padrao da CELESC.

641133

Aprumo de Poste

un

Compreende a cobertura da rede e
estrutura, retirada das amarragbes dos
condutores, bem como a(s) sua(s)
sustentagéo(s) provisoéria, a
coordenagao dos trabalhos e conducéao
do poste para 0 seu aprumo na cava
deixando a(s) cruzeta(s) na bissetriz. A
atividade é medida por poste.

642001

Instalar Estrut N1, B1, M1, T1,
TP5

Cj

Compreende a instalacdo de Estrutura
tipo N1, B1, M1, T1, TP5, nivelamento e
alinhamento de uma cruzeta simples
com isoladores de pino/pilar e material
de fixagao.

642002

Retirar Estrut N1, B1, M1, T1,
TP5

Cj

0,5

Compreende a retirada de estrutura tipo
N1, B1, M1, T1, TP5, de uma cruzeta
simples com isoladores de pino/pilar e
material de fixagao.

642021

Instalar Estrut N2,B2,M2,T2 - 2
Cruzetas

Cj

1,5

Compreende a instalagdo de estrutura
tipo N2, B2, M2, T2, dos materiais que
compdem a estrutura -duas cruzetas,
isoladores de pino/pilar e fixagao.

642022

Retirar Estrut N2,B2,M2,T2 - 2
Cruzetas

Cj

0,9

Compreende a retirada de estrutura tipo
N2, B2, M2, T2, dos materiais que
compdem a estrutura -duas cruzetas,
isoladores de pino/pilar e fixagao.

642031

Instalar Estrut N3,B3,M3,T3,
TP3 -1 Cruzeta

Cj

1,7

Compreende a instalagdo de estrutura
tipo N3-1, B3-1, M3-1, T3-1, TP3-1, de
uma cruzeta, isoladores de ancoragem e
material de fixago.

642032

Retirar Estrut N3,B3,M3,T3, TP3
-1 Cruzeta

Cj

0,9

Compreende a retirada de estrutura tipo
N3-1, B3-1, M3-1, T3-1, TP3-1, de uma
cruzeta, isoladores de ancoragem e
material de fixagao.

642041

Instalar Estrut N3,B3,M3,T3 -2
Cruzetas

Cj

Compreende a instalagdo de estrutura
tipo N3, B3, M3, T3, de duas cruzetas,
isoladores de ancoragem e material de
fixaco.

642042

Retirar Estrut N3,B3,M3,T3 -2
Cruzetas

Cj

1.1

Compreende a retirada de estrutura tipo
N3, B3, M3, T3, de duas cruzetas,
isoladores de ancoragem e material de
fixagao.

642051

Instalar Estrut N4,B4,M4,T4,TP4
-1 Cruzeta

Cj

1,7

Compreende a instalagdo de estrutura
tipo N4-1, B4-1, M4-1, T4-1, TP4-1, de
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uma cruzeta, isoladores de ancoragem,
isoladores pino/pilar e material de
fixagdo.
Compreende a retirada de estrutura tipo
. N4-1, B4-1, M4-1, T4-1, TP4-1, de uma
642052 Retirar Estrut N4,B4,M4,T4,TP4 Cj 1 cruzeta, isoladores de ancoragem,
- 1 Cruzeta ; . ) .
isoladores pino/pilar e material de
fixacdo.
Compreende a instalagéo de estrutura
Instalar Estrut N4,B4,M4,T4 -2 . tipo N4, B4, M4, T4, de duas cruzetas,
642061 cj 25 |. :
Cruzetas isoladores de ancoragem, isoladores
pino/pilar e material de fixagao.
Compreende a retirada de estrutura tipo
Retirar Estrut N4,B4,M4,T4 - 2 . N4, B4, M4, T4, de duas cruzetas,
642062 cj 1,5 |, .
Cruzetas isoladoresde ancoragem, isoladores
pino/pilar e material de fixagao.
Compreende a retirada de estrutura tipo
Retirar Estrut N2-3, B2-3, M2-3 - . N2-3, B2-3, M2-3, de duas cruzetas,
642082 Cj 1,5 . .
2 Cruzetas isoladores de ancoragem, isoladores
pino/pilar e material de fixacao.
, ) Compreende a instalagdo de estrutura
642231 I(r;stalar Estrut. Tipo HS - 1 Cj 2 tipo HS, de uma cruzeta, isoladores
ruzeta ! . . A
pino/pilar e material de fixagao.
. ) ) Compreende a retirada de estrutura tipo
642232 getlrar Estrutura Tipo HS - 1 Cj 1 HS, de wuma cruzeta, isoladores
ruzeta . . . T
pino/pilar e material de fixagao.
. Compreende a instalagao de estrutura
642241 Instalar Estrutura Tipo HT - 1 Cj 2,5 tipo HT, de uma cruzeta, isoladores de
Cruzeta . T
ancoragem e material de fixagéo.
. ) Compreende a retirada de estrutura tipo
642242 Retirar Estrutura Tipo HT - 1 Cj 1,5 HT, de uma cruzeta, isoladores de
Cruzeta ; e
ancoragem e material de fixagéo.
. Compreende a instalagao de estrutura
642251 Instalar Estrutura Tipo HT - 2 Cj 3,5 tipo HT, de duas cruzetas, isoladores de
Cruzetas : e
ancoragem e material de fixagéo.
. ) ) Compreende a retirada de estrutura tipo
642252 Retirar Estrutura Tipo HT - 2 Cj 2 HT, de duas cruzetas, isoladores de
Cruzetas . o
ancoragem e material de fixagéo.
Compreende a instalagéo de isolador,
653551 | Instalar Estrutura U1, UP1, UPV Cj 0,3 pino e fixagdes, com respectiva
amarracgao.
653552 |Retirar Estrutura U1, UP1, UPV | ¢ 0,2 |Compreende a retirada de isolador, pino
e fixagbes, com respectiva amarragao.
Compreende a instalagéo de isoladores,
653554 | Instalar Estrutura U2 Cj 0,5 pinos e fixagdes, com respectiva
amarracgao.
Compreende a retirada de isoladores,
653555 | Retirar Estrutura U2 Cj 0,3 pinos e fixagdes, com respectiva
amarragao.
653557 | Instalar Estrutura U3, UP3 G 0,7 |Compreende a instalagdo de isolador de
ancoragem e respectivas fixacdes.
653558 | Retirar Estrutura U3, UP3 G 0,5 |Compreende a retirada de isolador de
ancoragem e respectivas fixacdes.
Compreende a instalagdo de isoladores
653560 | Instalar Estrutura U4, UP4 Cj 0,8 |de ancoragem, isolador pino/pilar e
respectivas fixagcoes.
653561 | Retirar Estrutura U4, UP4 Cj 0,6 |Compreende a retirada de isoladores de
ancoragem, isolador pino/pilar e
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respectivas fixagcoes.
653563 Instalar Estrutura P1, P2, TP1, j 0.7 C.ompll'eende a mstglagag de~|soladores
TP2 pino/pilar e respectivas fixacdes.
653564 Retirar Estrutura P1, P2, TP1, o 0.6 Qompreende a retlr'ada gle |39Iadores
TP2 pino/pilar e respectivas fixagdes.
653566 | Instalar Estrutura P3 Cj 0,9 Compreende a mstalagap de |lsola~dores
de ancoragem e respectivas fixagdes.
653567 | Retirar Estrutura P3 o 0.7 Compreende a retlraQa dellsolgdores de
ancoragem e respectivas fixacdes.
Compreende a instalacdo de isoladores
653569 | Instalar Estrutura P4 Cj 1,2 |de ancoragem, isoladores pino/pilar e
respectivas fixacoes.
Compreende a retirada de isoladores de
653570 | Retirar Estrutura P4 Cj 1 ancoragem, isoladores pino/pilar e
respectivas fixagcoes.
Instalar cruzeta ou suporte para a
. instalagdo de chave faca, chave fusivel,
Instalar suporte horizontal A
. . para-raios ou outras estruturas
653572 | auxiliar ou estrutura auxiliar com un 0,45 - .
auxiliares.Este servigo somente deve ser
uma cruzeta L ~ .
utilizado quando nao houver servigo de
instalacdo de estrutura especifico.
Retirar cruzeta ou suporte para a
. . o retirada de chave faca, chave fusivel,
Retirar suporte horizontal auxiliar ) o
- pararaios ou outras estruturas auxiliares.
653008 | ou estrutura auxiliar com uma un 0,27 . o
Este servico somente deve ser utilizado
cruzeta = . ;
quando nao houver servigco de retirada
de estrutura especifico.
Instalar cruzetas para a instalagdo de
chave faca, chave fusivel, para-raios ou
Instalar estrutura auxiliar com outras estruturas auxiliares. Este servigo
652998 un 0,7 " 3
duas cruzetas somente deve ser utilizado quando né&o
houver servico de instalagdo de
estrutura especifico.
Retirar cruzetas para a retirada de chave
faca, chave fusivel, para-raios ou outras
653018 Retirar estrutura auxiliar com un 042 estruturas auxmare.sl. Este servico
duas cruzetas somente deve ser utilizado quando nao
houver servico de retirada de estrutura
especifico.
Compreende o0 nivelamento e a
colocagao da cruzeta simples ou dupla
642323 | Nivelar e Alinhar Cruzeta un 0,3 na bissetriz com relagcdo a linha e
amarracgao dos condutores. A atividade &
medida por estrutura.
Compreende a inspegdo e reaperto
642333 Revisar Cruzeta no Alto da i 03 geral de equipamentos e componentes
Estrutura ] ' da estrutura. A atividade é medida por
estrutura.
. . Compreende a instalagédo do isolador de
Instalar Isolador Pino/Pilar em . . : ~
642361 t un 0,2 pino/pilar com respectiva amarragéo e
angente .
tensionamento do condutor.
. . . Compreende a retirada do isolador de
Retirar Isolador Pino/Pilar em . . - ~
642362 t un 0,2 pino/pilar com respectiva amarracéo e
angente .
tensionamento do condutor.
Inst. Isolador Pino/Pilar fim de Compreende a instalagdo do isolador de
642371 linha un 0,3 pino/pilar com respectiva amarracéo e
tensionamento do condutor.
642372 | Retirar Isolador Pino/Pilar fim de un 0,3 |Compreende a retirada do isolador de
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linha

pino/pilar com respectiva amarragdo e
tensionamento do condutor.

642381

Instalar Isolador de Disco/Bastao

un

0,4

Compreende a instalagédo do isolador de
ancoragem, com respectiva amarragéo e
tensionamento do condutor.

642382

Retirar Isolador de Disco/Bastao

un

0,2

Compreende a instalagédo do isolador de
ancoragem, com respectiva amarragéo e
tensionamento do condutor.

642393

Substituir Mao Francesa

cj

0,4

Compreende a retirada, instalagdo e/ou
substituigdo de mao(s) francesa(s), bem
como de sela ou cinta da cruzeta. Em
qualquer caso o servico € medido por
estrutura.

642403

Substituir Sela e/ou Cinta da
Cruzeta

Cj

0,7

Compreende a retirada, instalagdo e/ou
substituicdo de mao(s) francesa(s), bem
como de sela ou cinta da cruzeta. Em
qualquer caso o servico € medido por
estrutura.

642413

Substituir Cinta da Mao
Francesa

un

0,4

Compreende a retirada da cinta avariada
e instalagdo de uma nova, medindo-se
por unidade substituida.

653005

Instalagao Estrutura N4, B4, M4,
T4 sem Jumper (para instalagédo
de chave faca/ramal)

UA

1,3

Compreende a instalagéo de Estrutura
tipo N4, B4, M4 de duas cruzetas, com
isoladores de ancoragem, e respectivos
encabecamentos e material de fixacao.

653010

Retirada Estrutura N4, B4, M4,
T4 sem Jumper (para instalagéo
de chave faca/ramal)

UA

0,78

Compreende a retirada de Estrutura tipo
N4, B4, M4 de duas cruzetas, com
isoladores de ancoragem, e respectivos
encabecamentos e material de fixagao.

643042

Retirada de Objeto Estranho da
Rede por vao

un

0,3

Compreende a retirada de objeto
estranho da rede (pipa, arame, galho,
etc.). A atividade é medida por vao.

645043

Retensionamento de Condutor
(p/cond.)

un

0,3

Compreende 0s servigos de
retracionamento e nivelamento de
condutores primarios de Cobre ou
Aluminio em rede ja existente inclui seu
seccionamento e aplicagdo de emenda
pré-formada ou luva de emenda a
compressao se necessario. O
pagamento é devido somente quando o
servico for especifico de
retensionamento. A atividade é medida
por vao e por condutor.

653573

Retensionamento de Condutor
coberto (p/cond.)

un

0,4

Compreende 0s servigos de
retracionamento e nivelamento de
condutores primarios cobertos em rede
ja existente. Inclui seu seccionamento e
aplicacdo de emenda pré-formada ou
luva de emenda a compressdo se
necessario. O pagamento é devido
somente quando o servigo for especifico
de retensionamento. A atividade é
medida por vao e por condutor.

645051

Instalar Flying-Tap/ Jumper/
Cruz. Aéreo

Cj

0,3

Compreende a instalacéao do
flying-tap/jumper de novo condutor com
respectivas conexdes, conforme padrdo
CELESC. A atividade é medida por fase.

645052

Retirar  Flying-Tap/  Jumper/

cj

0,2

Compreende a retirada do

58/62




Cruz. Aéreo

flying-tap/jumper de novo condutor com
respectivas conexdes, conforme padrao
CELESC. A atividade é medida por fase.

645061

Inst Emenda Cond. ¢/ Luva ou
Préformado

un

0,3

Compreende os servigos de emendar o
condutor através de material préformado
ou luva de emenda a compressao e o
seu tensionamento. A atividade ¢&
medida por fase.

645062

Ret. Emenda Cond. ¢/ Luva ou
Préformado

un

0,2

Compreende os servigos da retirada de
material pré-formado ou luva de emenda
a compressao e o seu tensionamento. A
atividade é medida por fase.

645073

Refazer Amarragao

un

0,15

Compreende  refazerou trocar a
amarragao primaria quandonecessario.
A atividade é medida por fase.

645103

Limpeza, Reaperto, Subst. ou
Inst. Conector

un

0,3

Compreendea retirada, instalagdo ou
substituicido de conector. Consiste na
retirada do(s) conector(es) se houver,
limpeza do condutor, aplicacdo de pasta
anti-6xido e instalagao
do(s)conector(es). A atividade é medida
por ponto de conexao independentedo
numero de conectores.

646001

Instalar Chave Fusivel - FU

un

0,5

Compreende a instalagao de uma chave
corta-circuito fusivel, incluindo a sua
ligacdo a rede com jumpers de cobre se
necessario, conforme determinagdo da
CELESC.

646002

Retirar Chave Fusivel - FU

un

0,3

Compreende a retirada de uma chave
corta-circuito, fixagdes e respectivas
conexdes.

651421

Instalar Chave Fusivel
Religadora- FU

un

Compreende a instalagdo de uma chave
corta-circuito fusivel religadora, incluindo
a sua ligagdo a rede com jumpers de
cobre  se necessario, conforme
determinacao da CELESC.

651422

Retirar Chave Fusivel
Religadora- FU

un

0,6

Compreende a retirada de uma chave
corta-circuito, fixagdes e respectivas
conexoes.

652996

Instalar
Seccionalizador
Automatico

Religador ou
Monofasico

un

Compreende a instalacdo de um
Religador ou Seccionalizador
Monofasico Automatico, incluindo a sua
ligacdo a rede com jumpers de cobre se
necessario, conforme determinagdo da
CELESC.

653012

Retirar
Seccionalizador
Automatico

Religador ou
Monofasico

un

0,8

Compreende a retirada de um Religador
Monofasico Automatico, fixagbes e
respectivas conexdes.

646011

Instalar Para-Raios/Mufla

un

0,5

Compreende a instalacao
para-raios/muflas, incluindo a sua
ligacdo a fase e ao terra, conforme o
padrdo da CELESC. A atividade é
medida por unidade de
para-raios/muflas.

646012

Retirar Para-Raios/Mufla

un

0,3

Compreende a retirada de um para-raio
ou mufla, fixagdes e respectivas
conexoes.
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646093

Reaperto e Regulagem de
Chave

un

0,35

Compreendemos servigos de reapertar
todas as porcas e regularos contatos de
chave faca ou chave fusivel, incluindo
sua fixacdo na cruzeta, os reapertos dos
parafusos de fixagdo da cruzeta e a
verificagcdo da capacidade dos elos
fusiveis. A atividade é medida por chave.

646101

Instalar Chave Faca - CD

un

0,5

Compreende a instalagdo de chave faca,
incluindo a sua ligagcédo a rede com
jumpers de cobre se necessario,
conforme determinagdo da CELESC. A
atividade é medida por chave.

646102

Retirar Chave Faca - CD

un

0,3

Compreende a retirada de uma chave
faca e respectivas fixagoes.

653001

Instalacdo de Chave by-pass

UA

0,8

Compreende a instalagdo de chave by-
pass, incluindo a sua ligagao a rede com
jumpers de cobre se necessario,
conforme determinagdo da CELESC. A
atividade é medida por chave.

653014

Retirada de Chave by-pass

UA

0,48

Compreende a retirada de uma chave
by-pass, fixacdes e respectivas
conexoes.

648092

Poda de Arvore

un

0,3

Compreende o corte de galhos de
arvores que estejam proximos ou acima
dos condutores. A atividade é medida
por arvore.

653574

Corte de arvore area rural

un

0,35

Compreende o corte de arvore que
esteja préxima ou acima dos condutores
em area rural. A atividade é medida por
arvore.

653575

Corte de arvore area urbano

un

0,4

Compreende o corte de arvore que
esteja préxima ou acima dos condutores
em perimetro urbano. A atividade é
medida por arvore.

653576

Corte de bambu

M2

Compreende o corte de bambuzal ou
taquaral, que esteja préximo a rede. A
atividade é medida por m2. O corte deve
ser feito a até 0,5mts do solo, neste
caso ndo deve-se medir o item poda.

651435

Retensionamento de cabo

mensageiro em RDC

un

0,3

Compreende em soltar e fixar o cabo
mensageiro no suporte e no
retensionamento de cabo mensageiro
que sustenta a rede compacta protegida.
Medido por cabo.

651436

Substituicdo do espacgador
losangular ou vertical

un

0,15

Compreende a substituigdo (ou retirada,
ou instalagdo) do espacgador losangular,
incluindo as amarragées. Medido por
unidade.

653577

Instalacdo ou Substituicdo de
amarragao do espacador
losangular, por espagador

un

0,11

Compreende a substituicao ou
instalacdo das amarragdes (borrachas)
do espacgador losangular. Medido por
unidade.

651437

Substituicao do isolador
polimérico em RDC

un

0,2

Consiste na substituicdo (ou retirada, ou
instalacado) de isolador polimérico e do
pino, se necessario, e amarragdo do
condutor em rede compacta. Medido por
unidade.
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651438

Substituir grampo de ancoragem
e/ou isolador bastdo em RDC

un

0,5

Consiste na substituicdo (ou retirada, ou
instalagcdo) de isolador bastdo ou disco
e/ou grampo de ancoragem e instalagcao
de um novo isolador e/ou grampo de
ancoragem. Inclui também o}
tensionamento, e amarracdo do
condutor se houver. Medido por unidade.

651439

Conexao em Cabo Protegido

un

0,5

Consiste na substituicdo ou execugao da
conexdo cunha em cabo protegido
(jumper e derivagdes), incluindo, retirada
da camada protetora, aplicagdo da
massa para isolamento elétrico, fita
elétrica de alta tensédo e fita adesiva
isolante ou capa/manta protetora.
Medido por unidade.

651440

Emenda de cabo protegido
XLPE

un

0,5

Consiste na execugdo da emenda de
cabo protegido XLPE, incluindo a
preparagao do cabo com a retirada da
camada protetora, compressédo da luva
de emenda, aplicacdo da massa para
isolamento elétrico, fita elétrica de alta
tensdo e fita adesiva isolante ou a
cobertura para emenda de cabo coberto.
Medido por unidade.

653000

Instalagdo de terminal a
compressédo em cabo coberto,
por condutor.

UA

0,6

Compreende a instalagdo de terminal a
compressao cabo-barra utilizando
ferramenta hidraulica com a devida
recomposigdo da estanqueidade, com
secao de 50mm? a 240mm?2. O servigo
sera pago por conexao executada.

651441

Brago antibalango

un

0,1

Consiste na substituicdo (ou retirada, ou
instalagdo) do brago anti-balango fixado
no poste, em angulo, para assegurar a
distdncia minima entre as fases e o
poste, inclusive a fixacdo no poste e no
espacador. Medido por unidade. Pode
ser usado para pagar instalagédo e
retirada.

651444

Instalar estrutura CE1 E CE1A

un

0,6

Consiste na instalagdo do suporte L,
espacgador losangular e braco
antibalango. Fixacdo da cordoalha no
suporte L e ajuste dos espagadores se
necessario. Medido por estrutura.

651445

Retirar estrutura CE1 E CE1A

un

0,5

Consiste na retirada de amarragdes, do
suporte L, espacador losangular e brago
antibalango. Medido por estrutura.

651447

Instalar estrutura CE2, CE2-SH

un

1.1

Consiste na instalagdo do olhal e
tracionamento da cordoalha, instalagao
do suporte C ou suporte horizontal,
isoladores e amarragdao dos cabos.
Medido por estrutura.

651448

Retirar estrutura CE2, CE2-SH

un

0,5

Consiste na retrada do olhal e
amarragdes da cordoalha, retirada do
suporte C ou suporte horizontal,
isoladores e amarracdo dos cabos.
Medido por estrutura.

651450

Instalar estrutura CE3, CE3-PU

un

1,5

Consiste na instalagdo do olhal,
tracionamento da cordoalha e
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condutores, instalacdo do brago tipo C
ou perfil U, cantoneira auxiliar e isolador
bastdo. Medido por estrutura.

651451

Retirar estrutura CE3, CE3-PU

un

0,7

Consiste na retirada do olhal,
amarragdes da cordoalha e condutores,
do braco tipo C ou perfil U, cantoneira
auxiliar e isolador bastdo. Medido por
estrutura.

651453

Instalar estrutura CE4, CE4-PU

un

1,7

Consiste na instalagdo do olhal,
tracionamento da cordoalha e
condutores, instalacdo do brago tipo C
ou perfil U, isolador polimérico com pino
e isoladores bastdo. Medido por
estrutura.

651454

Retirar estrutura CE4, CE4-PU

un

Consiste na retrada do olhal,
amarragdes da cordoalha e condutores,
retirada do brago tipo C ou perfil U,
isolador  polimérico com pino e
isoladores bastao. Medido por estrutura.

653003

Instalacéo de Estrutura CE2-3

UA

3,6

Compreende a instalagéo, nivelamento e
alinhamento de brago tipo C, com
isoladores de pino e de ancoragem
poliméricos e material de fixago.

653016

Retirada de Estrutura CE2-3

UA

2,16

Compreende a retirada de braco tipo C,
com isoladores de pino e de ancoragem
poliméricos e material de fixagao.

f652170

Inst. Cobertura Prot. Perman.
Cabo Nu

Unidade

0,3

Compreende na colocagédo ou retirada
das Coberturas Protetoras Permanentes
de Média Tens&o na rede nua. Medido
por vao por condutor. Cobertura
permanente serve de protecado especial
contra vegetacado ou animais nas redes
nuas. N&o se trata do uso das
coberturas temporarias inerentes aos
servicos com linha viva. Medido por vao
(isolador a isolador). Em caso de nao se
cobrir o vao inteiro se dividira o vado em
3 partes e se pagara proporcionalmente
(1/3 ou 2/3).

653578

Registro e acompanhamento

Unidade

0,1

Compreende o registro no software de
seguranga dos procedimentos, dados,
imagens, etc.
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