VARANDA
Area: 59,63m?
Piso: Porcelanato
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SALAO
Area: 57,60m?
Piso: Porcelanato
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ESCALA 1:50

ESPECIFICAGAO uUso COR
Luminaria painel plafon de led Interno Neutra
18w - sobrepor - 40x40cm 4.500k
Amarela
Refletor direcionavel - Led - Externo 3.000k
Proj - Para piso - Area externa
Z Refletor direci I-Led Amarela
efletor direcionavel - Led - 3.000k
Proi - Para teto - Area externa Externo
)
Ve Luminaria Arandela em aluminio g'g:;ila
‘ cor preta - 10w Externo -
E} Luminaria tipo calha de sobrepor - Interno Neutra
2x18w - led - 4.000k - 60cm - sobrepor 4.500k
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Quadro de Cargas (QD1)
Circuito Descrigcao Esquema \" luminacao (w) Tomadas(w) Pot. total. | Fases ‘ FCT ‘ Secao ‘ Disj |
V) 7 15 40 | 60 | 100 . 600 | 1800 | 5500 | 7500 | (W) (mm2) | (A)
1 |lluminacao F+N+T 220V | 0 0 30 0 0 0 0 0 0 1200 R 1.00 1.5 | 16.0
2 Tomadas F+N+T | 220V 0 0 0 0 14 0 0 0 0 1400 T 1.00 25 16.0
3  [Torneira Cozinha F+N+T | 220V 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5500 S 1.00 4.0 | 30.0
4 Tomadas Preventivo F+N+T | 220V 0 0 0 0 2 0 0 0 0 200 R 1.00 2.5 16.0
5 Ar Condicionado F+N+T | 220V | 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1800 | T | 1.00| 4.0/ 20.0
TOTAL 0 0 1200 0 1600 0 1800 | 5500 0 10.100
TITULO
CENTRO DE_EVENTOS
PROPRIETARIO
PREFEITURA _MUNICIPAL_DE_IRINEOPOLIS
ENDEREGO IRINEOPOLIS
AVENIDA_22 DE_JULHO
ESCALA REFERENCIAS
Interruptor Paralelo ESCALA REF2
Interruptor Simples REF3
Quadro de distribuicdo - embutir a 1,50m do piso REF4
Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 0,30m do piso REFS5
Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 1,10m do piso DATA REF6
Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 2,20m do piso
Tomada existente a ser mantida FOLHA
Tomada Ar condicionado - 2P+T 10 A a 2,20m do piso
Tomada Sistema Prev. Incéndio - 2P+T 10 A a 2,20m do piso - Em circuito separado O 1 /O 1
PROP KAROLINE_APARECIDA_CRESTANI_SCHINDLER
ARQUITETA_E_URBANISTA_CAU_A61466-1
AREA m2
PROJETO _ELETRICO
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