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QUADRO DE COMANDO
Secao do
Circ. Descrigao Disjuntor | Poténcia (VA) Condutor
Adotado (mm?)
<nao
nomea QDC 20,00 A 20813 VA 10
do>
QDC
1 lluminagéo 20,00 A 1500 VA 2,5
2 Tomada 20,00 A 2300 VA 2,5
3 Ar Condicionado 20,00 A 1200 VA 6
4 Ar Condicionado 20,00 A 1200 VA 6
5 Ar Condicionado 20,00 A 100 VA 6
6 lluminagao 20,00 A 1300 VA 2,5
7 lluminagao 20,00 A 1400 VA 2,5
8 Tomada 20,00 A 2100 VA 2,5
9 Tomada 20,00 A 2000 VA 2,5
10 Ar Condicionado 20,00 A 1200 VA 6
1 Ar Condicionado 20,00 A 1200 VA 6
12 Ar Condicionado 20,00 A 1200 VA 6
13 Ar Condicionado 20,00 A 1200 VA 6
14 Ar Condicionado 20,00 A 1200 VA 6
15 Ar Condicionado 20,00 A 1200 VA 6
16 Ar Condicionado 20,00 A 1200 VA 6
Totais: 42313 VA
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Tomada Baixa 2P+T, 104, a 20cm do piso, embutido em caxa 4x2

Tomada Média 2P=T, 104, 3 110cm do piso, embutida em caixa 4x2

Tomads Alts 2P+T, 104, a 210cm do piso, embutido em canE 42

Tomads Baixa 27+T, 204, a 30cm do pisa, embutido e cabE dxd

Tomada Média 2P=T, 204, a 110cm do piso , embutido em caixa $x2

Tomads Alks 2P+T, 204, a 210cm do piso , embutido em caixa 42

Tomads de Piso 2P+T, 104

¥\ BB ¥ ¥

Tomads de Piso 2P+T, 204

Ponto de Forga com placa saida de fio, 3 230cm do piso acabado

Fonto de Forga com placa saida de fio. 3 ™" cm do piso acabado

Interruptor simples de uma secio, embutido em caba 4x2

Conjunto de 2 Interruptores simples, embutido em caba 432

Conjunto de 3 Interruptores simples, embutido em caba 42

Interrupdor paralsho (three-way), embutido em caixs 4x2

Pulsadar

Ponta para campainha

Ponto de Telefons, RJ11. a3 30cm do piso, embutido em caixa £x2

Dirmer (Wariador de Luminosidade)

Sensor de presenca, embutido em caba 4x2

Condutores Meutro, Fass, Terra e Retorno, respectivaments

Fonto de luz embutido no teto

Ponto de luz na pareds a 210cm do piso acabado

Eletroduto corrugado flexivel embutide no teto ou na parede

Eletroduto de PEAD embutido no piso

Quadro geral de luz e forga embutido a 1.50 do piso acabado

Caiza para medidor

Caiza de passagem no piso

Eletroduto que sobe

Elstroduto que desce

Eletroduto que passa descendo

Eletroduto que passa subindo

PINTURA FACHADA PREFEITURA MUNICIPAL

Avenida Jodo Mafessoni, n 483, bairro Centro - Constantina/RS

PROPRIETARIO:

Municipio de Constantina

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. LEI 9.610 DE 19.02.98

'PROJETO:
PROJETO ELETRICO

ASSINATURA DO PROPRIETARIO:

Cristian Riboli Bratz
Prefeito Municipal

RESP. TECNICO:

MICHELI Assinado de forma digital por

MICHELI DELATORRE:98247417049
DELATORRE:98247417049 pados: 2026.04.15 07:59:11 -03'00"

Micheli Delatorre
Eng. Civil CREA-SC: 81290-3

PROJETO X FISCALIZACAO <]

CONTEUDO:

PRANCHA:

01

ESCALA:

IND. NO PROJETO

AREA TOTAL:

558,00m?

DATA:

MARCO/2025
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