Descidas existentes serdo aproveitadas, apenas
subindo 40cm os pontos existentes.
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REGISTRO DE GAVETA / REGISTRO DE PRESSAO
JOELHO DE PVC SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 90°
TE DE PVC SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO

JOELHO DE PVC SOLDAVEL 90°

TE DE PVC SOLDAVEL 90°

VALVULA DE DESCARGA
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TUBO DE PVC SOLDAVEL - DIAMETROS INDICADOS

Descidas existentes serdo aproveitadas, apenas
subindo 40cm os pontos existentes.
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PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

UBSF TOROTAMA
REFORMA GERAL

RUA DA CORSAN, N°27, TOROTAMA - RIO GRANDE/RS

INSTALAGOES HIDRAULICAS

PLANTA DE FORRO

EVERTON MENA LOPES
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS 166.622

ESCALA INDICADA

GPPE
03.2025

UBSF_TOROTAMA_REFORMA _R03.dwg CTB:PADRAO




