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ÁREA PARA PREPARO DE
MATERIAIS E ROUPA LIMPA

A: 15,45 m2

E ROUPAS ESTERILIZ.
CENTRO CIRÚRGICO

A: 12,00 m2

ÁREA DE ARMAZENAGEM
E DISTRIBUIÇÃO DE MAT.

FUNC. FEM.
VESTIÁRIO DE

SALA DE ESTAR
P/FUNCIONÁRIOS

A: 10,26 m2
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 D
EPOSTO DE

ENFERMAGEM
A: 7,98 m2

SALA DE
UTILIDADES

A: 6,95 m2

ASSISTÊNCIA DE RN
A: 7,96 m2

ÁREA DE ESCOVAÇÃO

A: 10,93 m2

ÁREA DE INDUÇÃO
ANESTÉSICA

SA
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E
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ÊN
C
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DEPÓSITO DE
EQUIP. E MAT.

A: 5,81 m2

D.M.L.
A: 4,04 m2

CIRCULAÇÃO
A: 35,14 m2

CIRCULAÇÃO
A: 15,29 m2

CIRCULAÇÃO
A: 21,86 m2

SALA DE PARTO
NORMAL

A: 20,25 m2

SALA DE PARTO
CIRÚRGICO

A: 22,92m2
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A: 11,22 m2

ELEVADOR

HQHF

SALA PARA

HQ

HF

ÁREA DE PRESCRIÇÃO 
MÉDICA

A: 2,00 m2

EE

ÁREA DE RECUPERAÇÃO
PÓS ANESTÉSICA

A: 12,45 m2

SALA PARA RECEPÇÃO, 

SEPARAÇÃO DE MATERIAIS
A: 9,19 m2

DESCONTAMINAÇÃO E

ÁREA PARA RECEPÇÃO
DE ROUPA LIMPA

A: 4,06 m2

A: 4,00 m2

SALA DE GUARDA
E PREPARO DE
ANESTÉSICOS
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Ç
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SALA DE DESINFECÇÃO
QUÍMICA

A: 6,67 m2

CME
CENTRO DE MATERIAIS ESTERILIZADOS

CO
CENTRO OBSTÉTRICO

DISTRIBUIÇÃO DE
HEMOCOMPONENTES

A: 7,42 m2

ÁREA PARA TESTE
DE COMPATIBILIDADE
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