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TUBULAÇÃO NOVA
SEGUE ATÉ O FINAL DA
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Caixa de inspeção pluvial
(30x30cm) coleta água de

tubulações existentes
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Caixa de inspeção pluvial
(30x30cm) coleta água de
tubulações existentes

TUBULAÇÃO EXISTENTE
SERÁ REMOVIDA

TRAVESSIA DA TUBULAÇÃO
SERÁ EXECUTADA ABAIXO DA
LOMBADA A SER REMOVIDA

Caixas de inspeção 80x80cm
onde existe tubulação de Ø400

Conteúdo: Planta Baixa Pluvial Geral Resp. Técnico:

Eng. Civil Rafael Alex Sehnem - CREA/RS 208524
Proprietário:

Prefeito Municipal - Paulinho Ludwig

Escala: 1/150
Prancha: 02
Data: Agosto/2026
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RUA COBERTA
Local: Tupandi/RS
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