
PORTA EM
VENEZIANA

PORTA EM
VENEZIANA

10
0 

X 
50

 / 
19

0

10
0 

X 
50

 / 
19

0
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MEDIDORES ELÉTRICOS

PLANTA BAIXA 6° PAVIMENTO
Medidas em m
ESCALA: 1/100

E32

E33 H-6

E31 E34

A11

A12
PCF
P 60

POÇO ELEVADORES
A:17,40m²

POÇO
2,85 m²

1,77m²
POÇO

COPA
A:8,86m²

ESCADA
A:14,19m²

EP - ESCADA PROTEGIDA
18 DEGRAUS; H=17,77 CM
B=27,46 CM
CORRIMÃO AMBOS OS LADOS
H=80 ATÉ 92 CM ANTECÂMARA

1,20 m²

0,96 m²
POÇO
VENEZIANA
VENT. PERM.

120 X 80 / 230

ÁREA = 428,57 m²; população 55 pessoas

Hidrantes Sistema tipo 1

Sanit. masc. A=3,73 m²
ocup D-1

Sanit. fem. A=3,48 m²
ocup D-1

Ar Cond.
A=3,72 m²
sem presença
de pessoas

Sanit. masc.
A=3,27 m²
ocup D-1

Sanit. fem.
A=3,27 m²
ocup D-1

Acesso elevadores A=26,18 m²
ocup D-1

Ar Cond. A=3,97 m²
sem presença de
pessoas

Sanit. masc. A=3,69 m²
ocup D-1Sanit. fem. A=3,69 m² ocup

D-1

Sala A=12,49 m²
ocup D-1 pop=2

Sala A=73,96 m²
ocup D-1 pop=11

Sala A=12,94 m²
ocup D-1 pop=2

Sala A=213,14 m²
ocup D-1 pop=31

para medidores

Almoxarifado
A=3,05 m²
ocup D-1 pop=1

Ar Cond. A=3,97 m²
sem presença de
pessoas

PCF
P 60

PQS ABC
2A;20-BC  4 Kg

PQS ABC
2A;20-BC  4 Kg

CO2
5-B:C 6 Kg

PQS ABC
2A;20-BC  4 Kg

200

S17

200

S17

130x260

S12

130x260

S12

130x260

S12

130x260

S12

130x260

S12

130x260

S09

200

E01

200

E02

200

E01

200

E02

130x260

S12

300

P4

300

P4

300

P4

300

P4

130x260

S01

130x260

S02

300

A5

200

E07

200

E05

200

E05

200

E05

200

E05

130x260

S01

130x260

S01

130x260

S02

130x260

S01

130x260

S02

130x260

S01

1000x1000

E17

1.36

1
.
2
1

2.03

2
.
1
8

1.30

0.77

1.76

A A

PLANTA BAIXA 7° PAVIMENTO
Medidas em m
ESCALA: 1/100

E35

E36

E37 H-7

E38

A13

A14
PORTA EM

VENEZIANA

PORTA EM
VENEZIANA

POÇO ELEVADORES
A:17,40m²

POÇO
2,85 m²

COPA
A:3,50m²

1,77m²
POÇO

ESCADA
A:14,19m²

PCF
P 60

EP - ESCADA PROTEGIDA
18 DEGRAUS; H=17,77 CM
B=27,46 CM
CORRIMÃO AMBOS OS LADOS
H=80 ATÉ 92 CM ANTECÂMARA

1,20 m²

0,96 m²
POÇO
VENEZIANA
VENT. PERM.

120 X 80 / 230

80 X 210 0,80x2,10

ÁREA = 428,57 m²; população 62 pessoas

Hidrantes Sistema tipo 1

Sanit. masc. A=3,73 m²
ocup D-1

Sanit. fem. A=3,48 m² ocup D-1

Ar Cond.
A=3,72 m²
sem presença
de pessoas

Ar Cond. A=3,97 m²
sem presença de
pessoas

Ar Cond. A=3,97 m²
sem presença de
pessoas

Sanit. masc. A=3,69 m²
ocup D-1

Sanit. fem. A=3,69 m² ocup
D-1

Acesso elevadores
A=26,18 m²
ocup D-1

Sanit. masc.
A=3,27 m²
ocup D-1 Sanit. fem.

A=4,40 m²
ocup D-1

Sala
A=25,33 m²
ocup D-1 pop=4

Sala
A=61,06 m²
ocup D-1 pop=9

Circulação A=11,99 m² ocup
D-1 pop=2

Sala
A=95,19 m²
ocup D-1 pop=14

Sala
A=81,46 m²
ocup D-1 pop=12

Sala A=9,30 m²
ocup D-1 pop=2

Circulação A=3,09 m² ocup D-1

Sala A=7,80 m²
ocup D-1 pop=2

Sala A=14,82 m²
ocup D-1 pop=3

Almoxarifado
A=3,05 m²
ocup D-1 pop=1

para medidores

MEDIDORES ELÉTRICOS

Circ. A=3,85 m²
ocup D-1

400

P1

PQS ABC
2A;20-BC  4 Kg

CO2
5-B:C 6 Kg

PQS ABC
2A;20-BC  4 Kg

PQS ABC
2A;20-BC  4 Kg

300

A5

200

S17

200

S17

130x260

S12

130x260

S12

130x260

S09

200

E01

200

E02

200

E01

200

E02

300

P4

300

P4

300

P4

300

P4

300

P1

130x260

S01

130x260

S02

130x260

S02

130x260

S12

130x260

S12

130x260

S12

200

E05

200

E07

200

E05

200

E05

130x260

S01

130x260

S12

130x260

S01

130x260

S01

200

E05

130x260

S12

130x260

S02

130x260

S02

130x260

S02

130x260

S01

1000x1000

E17

2
.
0
2

1.38

0.51

0
.
5
5

1.45

1.18

0.99

130x260

S02

1.88

130x260

S02

2.34

A A

PORTA EM
VENEZIANA

1,77m²
POÇO

POÇO
PORTA EM
VENEZIANA

10
0 

X 
50

 / 
19

0

10
0 

X 
50

 / 
19

0

2 x (30 x 135 / 105)
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PORTA EM

VENEZIANA

PLANTA BAIXA 8° PAVIMENTO
Medidas em m
ESCALA: 1/100

E39

E40

E41 H-8

E42

A15

A16

IMPRESSORAS

PCF
P 60

POÇO ELEVADORES
A:17,40m²

POÇO
2,85 m²

ESCADA
A:14,19m²

EP - ESCADA PROTEGIDA
18 DEGRAUS; H=17,77 CM
B=27,46 CM
CORRIMÃO AMBOS OS LADOS
H=80 ATÉ 92 CM

ANTECÂMARA
1,20 m²

0,96 m²
POÇO
VENEZIANA
VENT. PERM.

120 X 80 / 230

80 X 210 0,80x2,10

ÁREA = 428,57 m²; população 61 pessoas

Hidrantes Sistema tipo 1

Sanit. masc. A=3,73 m²
ocup D-1

Sanit. fem. A=3,48 m² ocup D-1 Ar Cond.
A=3,72 m²
sem presença
de pessoas

Ar Cond. A=3,97 m²
sem presença de
pessoas

Sanit. masc. A=3,69 m²
ocup D-1

Sanit. fem.
A=3,02 m²
ocup D-1

Acesso elevadores
A=26,18 m²
ocup D-1

Sanit. masc.
A=3,27 m²
ocup D-1

Sanit. fem.
A=3,27 m²
ocup D-1

Almoxarifado
A=3,05 m²
ocup D-1 pop=1

Arquivo A=86,87 m²
ocup D-1 pop=13

Sala A=30,14 m²
ocup D-1 pop=5

Sala A=74,54 m²
ocup D-1 pop=11

Circ. A=4,05 m²
ocup D-1

Sala A=4,66 m²
ocup D-1 pop=1

Sala A=12,11 m²
ocup D-1 pop=2

Recepção A=10,96 m²
ocup D-1 pop=2

Circulação A=4,31 m²
ocup D-1

Sala A=10,70 m²
ocup D-1 pop=2

Sala A=10,27 m²
ocup D-1 pop=2

Copa
A=3,50 m²
ocup D-1
pop=1

Circ. A=2,70 m²
ocup D-1 pop=1

para medidores

MEDIDORES ELÉTRICOS

Ar Cond. A=3,97 m²
sem presença de
pessoas

Sala A=32,56 m²
ocup D-1 pop=5

Sala A=11,15 m²
ocup D-1 pop=2

Sala A=34,57 m²
ocup D-1 pop=5

Circ. A=4,00 m²
ocup D-1

PCF
P 60

PQS ABC
2A;20-BC  4 Kg

CO2
5-B:C 6 Kg

PQS ABC
2A;20-BC  4 Kg

PQS ABC
2A;20-BC  4 Kg

300

A5

200

S17

200

S17

130x260

S09

130x260

S12

130x260

S12

130x260

S12

130x260

S12

130x260

S12

130x260

S12

130x260

S12

130x260

S12

130x260

S12

130x260

S12

130x260

S01

130x260

S01

130x260

S01

130x260

S02

130x260

S02

130x260

S02

130x260

S01

130x260

S01

130x260

S01

300

P4

300

P4

300

P4

300

P4

300

P1

200

E01

200

E02

200

E01

200

E02

200

E05

200

E07

200

E05

200

E05

200

E05

200

E05

200

E05

130x260

S12

1000x1000

E17

2
.
4
7

0
.
6
6

1.79

2.95

3
.
6
5

0.82

1.88

0.80

0.77

A A

PORTA EM
VENEZIANA

1,77m²
POÇO

POÇO

10
0 

X 
50

 / 
19

0

10
0 

X 
50

 / 
19

0

2 x (30 x 135 / 105)

100 X 50 / 190100 X 50 / 190

PLANTA BAIXA 9° PAVIMENTO
Medidas em m
ESCALA: 1/100

E45
H-9

E43

E44

E46

A17

A18

PCF
P 60

1,77m²
POÇO

POÇO ELEVADORES
A:17,40m²

2,85 m²

ESCADA
A:14,19m²

EP - ESCADA PROTEGIDA
18 DEGRAUS; H=17,77 CM
B=27,46 CM
CORRIMÃO AMBOS OS LADOS
H=80 ATÉ 92 CM

ANTECÂMARA
1,20 m²

0,96 m²
POÇO
VENEZIANA
VENT. PERM.

120 X 80 / 230

80 X 210 0,80x2,10

ÁREA = 428,57 m²; população 60 pessoas

Hidrantes Sistema tipo 1

Sanit. masc. A=3,73 m²
ocup D-1

Sanit. fem. A=3,48 m² ocup D-1 Ar Cond.
A=3,72 m²
sem presença
de pessoas

Ar Cond. A=3,97 m²
sem presença de
pessoas

Ar Cond. A=3,97 m²
sem presença de
pessoas

Sanit. masc. A=3,69 m²
ocup D-1

Sanit. fem. A=3,69 m²
ocup D-1

Acesso elevadores
A=26,18 m²
ocup D-1

Sanit. masc.
A=3,27 m²
ocup D-1

Sanit. fem.
A=3,27 m²
ocup D-1Almoxarifado

A=3,05 m²
ocup D-1 pop=1

Sala A=87,59 m²
ocup D-1 pop=13

Copa A=3,85 m²
ocup D-1 pop=1

Sala A=169,27 m²
ocup D-1 pop=25

Sala A=10,05 m²
ocup D-1 pop=2

Sala A=7,80 m²
ocup D-1 pop=2

para medidores

MEDIDORES ELÉTRICOS

Sala A=15,96 m²
ocup D-1 pop=3

Sala A=16,19 m²
ocup D-1 pop=3

Circ. A=3,19 m²
ocup D-1

PCF
P 60

PQS ABC
2A;20-BC  4 Kg

CO2
5-B:C 6 Kg

PQS ABC
2A;20-BC  4 Kg

PQS ABC
2A;20-BC  4 Kg

300

A5

200

S17

200

S17

130x260

S09

200

E05

200

E07

200

E05

200

E05

200

E05

200

E01

200

E02

200

E01

200

E02

300

P1

300

P4

300

P4

300

P4

300

P4

130x260

S01

130x260

S02

130x260

S12

130x260

S12

130x260

S12

130x260

S12

130x260

S12

130x260

S12

130x260

S12

130x260

S12

130x260

S02

130x260

S01

130x260

S01

130x260

S01

130x260

S01

130x260

S01

130x260

S02

130x260

S02

1000x1000

E17

0
.
4
6

0.33

1.08

2.84

0.77

2.22

1.24

A A

PORTA EM
VENEZIANA

1,77m²
POÇO

POÇO
2,85 m²

10
0 

X 
50

 / 
19

0

10
0 

X 
50

 / 
19

0

2 x (30 x 135 / 105)

PLANTA BAIXA 10° PAVIMENTO
Medidas em m
ESCALA: 1/100

A19

A20

E49
H-10

E47

E48

E50

PCF
P 60

POÇO

POÇO

POÇO ELEVADORES
A:17,40m²

COPA
A:4,03m²

ESCADA
A:14,19m²

EP - ESCADA PROTEGIDA
18 DEGRAUS; H=17,77 CM
B=27,46 CM
CORRIMÃO AMBOS OS LADOS
H=80 ATÉ 92 CM

ANTECÂMARA
1,20 m²

0,96 m²
POÇO
VENEZIANA
VENT. PERM.

120 X 80 / 230

80 X 210 0,80x2,10

ÁREA = 428,57 m²; população 61 pessoas

Hidrantes Sistema tipo 1
MEDIDORES ELÉTRICOS

para medidores

Sanit. masc. A=3,73 m²
ocup D-1 Sanit. fem. A=3,48 m² ocup D-1 Ar Cond.

A=3,72 m²
sem presença
de pessoas

Ar Cond. A=3,97 m²
sem presença de
pessoas

Ar Cond. A=3,97 m²
sem presença de
pessoas

Sanit. masc. A=3,69 m²
ocup D-1Sanit. fem. A=3,69 m²

ocup D-1

Acesso elevadores
A=26,18 m²
ocup D-1

Sanit. masc.
A=3,27 m²
ocup D-1

Sanit. fem.
A=3,27 m²
ocup D-1

Almoxarifado
A=3,05 m²
ocup D-1 pop=1

Sala A=86,87 m²
ocup D-1 pop=13

Sala A=15,37m²
ocup D-1 pop=3

Sala A=30,13 m²
ocup D-1 pop=5

Sala A=21,20 m²
ocup D-1 pop=4

Sala A=17,37 m²
ocup D-1 pop=3

Circulação A=26,38 m²
ocup D-1 pop=4

Sala A=37,62 m²
ocup D-1 pop=6

Gabinete do
Vice-Prefito
Sala A=36,87 m²
ocup D-1 pop=6

Circulação A=3,07 m²
ocup D-1 pop=1

PCF
P 60

PQS ABC
2A;20-BC  4 Kg

CO2
5-B:C 6 Kg

PQS ABC
2A;20-BC  4 Kg

PQS ABC
2A;20-BC  4 Kg

300

A5

200

S17

200

S17

130x260

S09

130x260

S12

130x260

S12

130x260

S12

130x260

S12

130x260

S12

130x260

S12

130x260

S12

130x260

S12

130x260

S12

130x260

S12

130x260

S12

200

E01

200

E02

200

E01

200

E02

300

P1

130x260

S01

130x260

S02

200

E05

200

E07

200

E05

200

E05

200

E05

130x260

S01

130x260

S01

130x260

S02

130x260

S01

130x260

S01

130x260

S01

130x260

S02

300

P4

300

P4

300

P4

300

P4

130x260

S01

130x260

S02

1000x1000

E17

3
.
2
8

0
.
9
3

0.95

1.68

1
.
1
4

3.07

0.41

1.90

1.18

A A

PORTA EM
VENEZIANA

POÇO

POÇO

10
0 

X 
50

 / 
19

0

10
0 

X 
50

 / 
19

0

2 x (30 x 135 / 105)

RECEPÇÃO

RECEPÇÃO

PLANTA BAIXA 11° PAVIMENTO
Medidas em m
ESCALA: 1/100

E53
H-11

E52

E51

E55

E54

A21

A22

PCF
P 60

1,77m²

POÇO ELEVADORES
A:17,40m²

2,85 m²

ESCADA
A:14,19m²

EP - ESCADA PROTEGIDA
18 DEGRAUS; H=17,77 CM
B=27,46 CM
CORRIMÃO AMBOS OS LADOS
H=80 ATÉ 92 CM

ANTECÂMARA
1,20 m²

0,96 m²
POÇO
VENEZIANA
VENT. PERM.

120 X 80 / 230

80 X 210 0,80x2,10

ÁREA = 428,57 m²; população 60 pessoas

Hidrantes Sistema tipo 1
MEDIDORES ELÉTRICOS

para medidores

Sanit. masc. A=3,73 m²
ocup D-1 Sanit. fem. A=3,48 m² ocup D-1

Ar Cond.
A=3,72 m²
sem presença
de pessoas

Ar Cond. A=3,97 m²
sem presença de
pessoas

Ar Cond. A=3,97 m²
sem presença de
pessoas

Sanit. masc. A=3,69 m²
ocup D-1

Sanit. fem. A=3,69 m²
ocup D-1

Acesso elevadores
A=26,18 m²
ocup D-1

Sanit. masc.
A=3,27 m²
ocup D-1

Sanit. fem.
A=3,27 m²
ocup D-1

Copa A=3,05 m²
ocup D-1 pop=1

Sala A=18,15 m²
ocup D-1 pop=3

Copa A=2,07 m²
ocup D-1 pop=1

Sala A=66,35 m²
ocup D-1 pop=10

Sala A=91,37 m²
ocup D-1 pop=14

Sala A=73,70 m²
ocup D-1 pop=11

Sala A=58,57 m²
ocup D-1 pop=9

Circulação
A=3,90 m²
ocup D-1

PCF
P 60

PQS ABC
2A;20-BC  4 Kg

CO2
5-B:C 6 Kg

PQS ABC
2A;20-BC  4 Kg

PQS ABC
2A;20-BC  4 Kg

PQS ABC
2A;20-BC  4 Kg

300

A5

200

S17

200

S17

130x260

S12

130x260

S09

130x260

S12

130x260

S12

130x260

S12

130x260

S12

130x260

S12

130x260

S03

130x260

S01

130x260

S02

130x260

S02

130x260

S01

130x260

S02

130x260

S02

130x260

S02

130x260

S02

130x260

S01

130x260

S01

130x260

S12

200

E05

200

E07

200

E05

200

E05

200

E05

200

E01

200

E02

200

E01

200

E02

300

P1

300

P4

300

P4

300

P4

300

P4

130x260

S01

1000x1000

E17

1.64

0
.
5
1

1.55

5.00

0.94

2.13

A A

1000x1000

E17

130x260

S03

200

S18

200

E02

200

E01

130x260

S12

130x260

S09

300

P1

200

E05

300

A5

130x260

S02

130x260

S01

200

E07

300

P4

200

S17

- AP 2-A 10 L 

- BARRA ANTI-PÂNICO 

- BOTOEIRA ACINADOR ALARME

- CENTRAL DE ALARME 

- EXTINTOR GÁS CARBÔNICO - 5 B:C 6 KG 

- HIDRANTE SIMPLES 

- PQS 20-BC 4 kg 

- PQS ABC 2-A;20 BC 4Kg

- PQS ABC 6 KG 4-A 40 BC 

- REGISTRO DE RECALQUE 

- A5 - Cuidado, risco de choque elétrico

- E01 - Alarme Sonoro (sirene)

- E02 - Comando manual de alarme 

- E05 - Extintor de incêndio 

- E07 - Abrigo de mangueira e hidrante 

- E17 - Sinalização de solo para hidrantes 

- S01 - Saída à direita

- S02 - Saída à esquerda 

- S03 - Saída abertura sem porta

- S09 - Escada a descer à esquerda 

- S12 - Saída de emergência para portas 

- S17 -  Número do pavimento 

- S18 - Instrução de abertura da porta corta-fogo por barra antipânico 

- P1 - Proibido fumar 

- P4 - Proibido utilizar elevador em caso de incêndio 

IT-Incêndio NBR_14100-1998

IT-Sinalização de Alerta

IT-Sinalização de Equipamentos de Combate a Incêndio e Alarme

IT-Sinalização de Orientação e Salvamento

IT-Sinalização de Proibição

LEGENDA:

E19
200

- E19 - Corte de energia 

PRÉDIO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE

PORTO ALEGRE

Rua General João Manoel, n° 157, Centro Histórico

PLANTA BAIXA 6°, 7°, 8°, 9°, 10°
E 11° PAVIMENTOS

PPCI

DEZ/2023
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